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 مقدمه

هايپژوهشيوتحقيقاتيبرايدستيابيبهرشدوتوسعهصنعتبرقازاهميتزياديبرخورداراست.امابهعلتفعاليت

بايدبرنامه بهينهازمنابعهايتحقيقاتيبهگونهريزيومديريتفعاليتمحدوديتمنابع، استفاده با ايصورتگيردتا

تحققيابد نظر اهدافمورد مالي، مهمانسانيو يکياز اينرو از وتريندغدغه. هايمتوليانتحقيقاتشرکتتوانير

هايباشد.اگراولويتريزيمنسجمبراياجرايآنهاميهايتحقيقاتيوبرنامههايزيرمجموعهشناسايياولويتشرکت

نتايجارزشمنديازجملهتحقيقاتيبراساساصولومعيارهايعلميوبرمبنايواقعياتونيازهايشرکتتعيينشوند،

کاري،تخصيصبهينهکاريوموازيگيريروشندرفرآيندتحقيقات،جلوگيريازاتلافمنابع،پرهيزازدوبارهجهت

گيريهايکلانصنعتبرقرابهدنبالخواهدهاوتصميمسازياعتباراتتحقيقاتيوافزايشنقشتحقيقاتدرتصميم

باشدومقامعاليوزارتاعتقاددارنداقتصادعهفناورييکيازراهبردهايوزارتنيروميداشت.تکيهبرپژوهشوتوس

 امروزصنعتآبوبرقرابايدبادانشروزجهانطراحيکردتابتوانباتغييرهايآيندهدرجهانمنطبقگرديد.

اودراجرايسياست  و هايتحقيقاتيصنعتآبوبرق،لويتهايوزارتنيروجهتتدوينوانتشارعناويننيازها

بااستعلاماز"عناويناولويتهايتحقيقاتيصنعتبرق"درسالجاريدفترتحقيقاتوتوسعهفناوريشرکتتوانير را

رورسانيدهوآوريوپسازتاييدبهتصويبدفترآموزش،تحقيقاتوفناوريوزارتنيهايزيرمجموعهجمعشرکت

د.نماياطلاعرسانيميsatab.tavanir.org.irبهنشاني(ساتبتحقيقاتبرقشرکتتوانير)سامانهازطريق

ضمنمشاهدهفلوچارتنحوه،هاتوانندجهتکسباطلاعاتدرموردچگونگيانجاماولويتپژوهشگرانمحترممي 

بهسامانهسپسومندرجدرانتهايفايل،تماسحاصلنمودهمربوطهشرکتباشمارهتلفنهايتحقيقاتياخذاولويت

امراجعهوپسازثبتناموورودبهسامانهالذکرفوق نسبتبه نمايند.پروژهخذ، هايشايانذکراستاولويتاقدام

شرکت تاييد پساز ميتحقيقاتي مربوطه، يا پژوهشي، پروژه قالب در پاياتواند يا و وظيفه نخبگان نامهپروژه ن

تحصيلاتتکميليانجامگردد.

  

 دفتر تحقيقات و توسعه فناوري شرکت توانير                                                                         

 1400 ماهتير                                                                                      

http://satab.tavanir.org.ir/
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 عيمحور انتقال و فوق توز -1

 ها و خطوط انتقال نيرو  اتوماسيون، ديسپاچينگ و مخابرات در پست -1-1

 دلايل اولويت داشتن انتظار و محصول نهايي طرح اهداف مورد عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

طراحي و بومي سازي سيستم اتوماسيون 

 پست هاي فشار قوي بر پايه پايانه راه دور

امکان جمع آوري ديتاي  PKSRTU513در 

هاي موجود در سطح پست با رنج  IEDتمامي 

 , IEC61850وسيعي از پروتکل ها از جمله 

IEC103  ,…  و همچنين بصورت

HARDWIRE  وجود دارد . پس از جمع آوري

ديتاي مذکور امکان ارائه آن بر روي بستر وب 

توسط ماژول پروسسور ايجاد گرديده است. در 

گام اول برقراري ارتباط رله هايي از برندهاي 

ABB , SIEMENS , GE  باIEC61850  به

PKSRTU513  و اجرايHMI تر آن بر روي بس

وب مورد نظر مي باشد . براي اجراي اين فاز نياز 

به ابزارهاي کانفيگ و آماده سازي ديتاي درون 

IED  ها بر روي پروتکلIEC61850  مورد نياز

در نظر  IETاست که براي اجراي آن نرم افزار 

گرفته شده است . جهت سنکرون زماني رله ها و 

ديگر تجهيزات موجود در اين سيستم نيز از 

بومي استفاده خواهد گرديد . در  GPSاژول م

گام دوم گسترش فانکشن هاي ذخيره سازي و 

آناليز ديتاي پست ، بر روي بانک اطلاعاتي با 

قابليت ذخيره سازي و امکانات سرچ کامل تر 

مورد نظر مي باشد . براي اجراي اين فاز توسعه 

بر پايه دريافت ديتاي خام بر روي  HMIسيستم 

و ساماندهي آن بر روي بانک  HTMLبستر 

 مورد نظر مي باشد . SQLاطلاعاتي 

پست هاي برق ، با هدف سهولت و  نظريه اجراي اتوماسيون در

حال اجرا  بهينه سازي بهره برداري ، سالهاي زيادي است که در

مي باشد . همچون صنعت خودروسازي که زيرساخت اصلي آن 

ن پست نيز ، وجود رسيستم هاي اتوماسيو قطعه سازي است ، د

عامل براي  زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري مهمترين

در دست داشتن يک سيستم توانا و در عين حال انعطاف پذير مي 

 . باشد
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 دلايل اولويت داشتن انتظار و محصول نهايي طرح اهداف مورد عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

2 
شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

بررسي زير ساخت مخابراتي موجود شبکه برق 

استان سيستان و بلوچستان و ارائه پيشنهادات 

عملي درخصوص طراحي بستر مخابراتي 

مناسب )با استفاده از زير ساخت موجود و 

ملزومات مکمل( براي مانيتورينگ و کنترل 

مولدهاي انرژي تجديد پذير به منظور تحقق 

 (SMART GRIDشبکه هوشمند )

ارزيابي وضعيت فعلي شبکه و شناسايي زير 

ساخت هاي مورد نياز جهت حرکت در راستاي 

ازي شبکه پيشنهاد سيستم اسکاداي هوشمند س

منابع توليد تجديد پذير مبتني بر زير ساخت 

 هاي ارتباطي پيشنهاد شده براي شبکه هوشمند

با توجه به گسترش روز افزون مصرف انرژي و همچنين استفاده از 

منابع توليد تجديرپذير، پايش هرچه بيشتر شبکه و کنترل منابع 

به شبکه و عملکرد به صورت  تجديد پذير چه در حالت اتصال

جزيره اي، موجب افزايش بهره وري شبکه قدرت مي گردد. در 

حال حاضر مانيتورينگ منابع توليد تجديد پذير به کمک سيم 

کارت تلفن همراه صورت مي پذيرد که بعضا با مشکلاتي چون 

عدم پرداخت بدهي سيم کارت و آنتن دهي مواجه مي باشد. 

اخت مخابراتي موجود در طراحي زيرساخت بکارگيري منابع زيرس

مخابراتي شبکه هوشمند باعث بهره وري بيشتر منابع مي گردد و 

در صورتي که به صورت موازي با ساير مدارات ارتباطي بکار گرفته 

 شود مي تواند باعث افزايش قابليت اطمينان شبکه گردد .

3 
شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

ق و گزارش در خصوص تاثير مطالعه، تحقي

ميزان و نوع هارمونيک و اغتشاشات بر دستگاه 

هاي اندازه گيري ، رله هاي حفاظتي و 

سيستم هاي مخابراتي در سيستم هاي انتقال 

انرژي بر اساس نتايج اندازه گيري هاي انجام 

 شده

 کتابچه و لوح فشرده گزارش

برق بررسي با توجه به گسترش عوامل هارمونيک زا در شبکه 

تاثير اين نوع عوامل بر اجزاء شبکه جهت تحليل و بهره برداري 

 مفيد مي باشد

4 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

 Bay Controlطراحي و ساخت سخت افزار 

Unit 

جهت استفاده در ايستگاه  BCUساخت تجهيز 

هاي فشار قوي بر اساس استاندارد 

Substation Automation System  که

هاي ديجيتال را از سوئيچ ياردها  فقط داده

 مي دهد. 61850دريافت ميکند و خروجي 

بر اساس   BCU ( Bay Control Unit) طراحي و ساخت

   IEC61850 استاندارد

که با ساخت اين دستگاه  از جمله مزاياي اين کار اين مي باشد 

 يک گام در ساخت پست هاي ديجيتال به جلو خواهيم رفت و از

اي هم نسبت به دستگاههاي مشابه خارجي به صرفه  لحاظ هزينه

 .تر خواهد بود

5 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

طراحي و ساخت کارت فيبر نوري پايانه راه 

با قابليت رينگ کردن شبکه  ABB560دور 

مدباس و اتصال سابرك ها به يکديگر بصورت 

کارتهاي فيبرنوري موجود قابليت اتصال شبکه 

مودباس و اتصال سابرکها به صورت همزمان را 

ندارد. و اين موضوع سبب ميشود که علاوه بر 

ايستگاههاي انتقال که پست فوق توزيع آنها نيز  در حال حاضر در

نزديک به اتاق کنترل بسيار  در محل همان ايستگاه و يا در محلي

ايستگاه فوق  ايستگاه انتقال مي باشد، جهت جمع آوري اطلاعات
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وايرينگ فيبرنوري نياز به وايرينگ کابل شبکه  همزمان

جهت رينگ کردن شبکه مدباس ايستگاه پايين 

دست با ايستگاه بالادست و ارسال به بالادست 

ورت ساخت و طراحي کارتي که باشد. درص

قابليت اتصال همزمان دوسابرك و شبکه مدباس 

در دو پورت مجزا را داشته باشد علاوه بر صرفه 

جويي در هزينه،منجر به کاهش وايرينگ نيز 

 ميگردد.

 توزيع به يک پايانه راه دور مجزا با تعداد کارت هاي کامل نياز مي

باشد که اين امر با توجه به شرايط اقتصادي کنوني و تحريم هاي 

 را به شرکت تحميل مي کند موجود، هزينه گزافي

6 
منطقه اي شرکت برق 

 فارس

 Mergingطراحي و ساخت سخت افزار 

unit 

 Merging unitطراحي و ساخت سخت افزار 

 IEC61850بر اساس استاندار 
  

7 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

طراحي و ساخت ترمينال تله پروتکشن با 

و فيبر نوري بر اساس  E1خروجي 

 c37,94استاندارد

طراحي و ساخت ترمينال تله پروتکشن با 

و فيبر نوري بر اساس  E1خروجي 

. مراحل کار به صورت زير مي  c37,94استاندارد

طراحي و ساخت نمونه آزمايشي تجهيز  -1باشد: 

 -3تست تجهيز در شرايط آزمايشگاهي  -2

تست تجهيز در شرايط واقعي بر روي يک خط 

رفع  -4 فشار قوي ترجيحا در سطح فوق توزيع

اخذ تايپ  -5اشکالات عملکردي و نرم افزاري 

ارسال نامه تاييديه  -6تست از پژوهشگاه نيرو 

توانير به شرکت هاي برق منطقه اي مبني بر 

 تاييد استفاده از تجهيز فوق

تله پروتکشن خارجي در بازار موجود  در حال حاضر سيستم هاي

تيو قابل استفاده مي باشد اما در صورتي که شرک ايراني توانايي  

دارا باشد باعث  c37.94  ساخت تجهيز مذکور را مطابق استاندارد

مي گردد و در صورت تاييد فني توانير،  جلوگيري از خروج ارز

هاي منطقه اي کشور  تجهيز مذکور قابليت استفاده در تمامي برق

 را دارا خواهد بود که طبيعتا در بحث تعميرات و نگهداري نيز

ي قابل ملاحظه اي هم از نظر زماني و هم از نظر هزينه صرفه جوي

 .به عمل خواهد آمد

8 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

طراحي و ساخت کارت هاي پي ال سي سلتا 

 STENمدل 

طراحي و ساخت کارت هاي پي ال سي سلتا 

مراحل کار به صورت زير مي باشد:  STENمدل 

 -2طراحي و ساخت نمونه آزمايشي تجهيز  -1

تست  -3تست تجهيز در شرايط آزمايشگاهي 

تجهيز در شرايط واقعي بر روي يک خط فشار 
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رفع  -4قوي ترجيحا در سطح فوق توزيع 

اخذ تايپ  -5اشکالات عملکردي و نرم افزاري 

ه تاييديه ارسال نام -6تست از پژوهشگاه نيرو 

توانير به شرکت هاي برق منطقه اي مبني بر 

 تاييد استفاده از تجهيز فوق

9 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

 Measuringطراحي و ساخت سخت افزار 

Unit 

در  CT , PTاتصال مستقيم و بصورت سه فاز به 

ايستگاه و قرائت کليه مقادير مورد نياز از طريق 

 61850شبکه 

مزاياي اين کار اين مي باشد که بااز جمله   ساخت اين دستگاه  

يک گام در ساخت پست هاي ديجيتال به جلو خواهيم رفت و از 

هزينه اي هم نسبت به دستگاههاي مشابه خارجي به صرفه  لحاظ

 .تر خواهد بود

10 
شرکت برق منطقه اي 

 کرمان

طراحي و پياده سازي اتوماسيون هوشمند 

روش هاي ترکيب پست بردسير بر مبناي 

 (Data Fusionاطلاعات )

اهداف مورد انتظار : قابليت بهره برداري به 

صورت از راه دور پست با رفع مشکلات ناشي از 

عدم وجود اپراتور . اجراي سيستم کنترل از اتاق 

کنترل پست بدون نياز به فرمان دادن از روي 

کيلوولت وجود يک نمونه و بررسي  20تابلو هاي 

پست ديگر که  6براي اجرا در حداقل مشکلات 

در اولويت بهره برداري بدون اپراتور هستند 

محصول نهايي تحقيق : قابليت بهره برداري به 

صورت از راه دور پست با رفع مشکلات ناشي از 

عدم وجود اپراتور . اجراي سيستم کنترل از اتاق 

کنترل پست بدون نياز به فرمان دادن از روي 

کيلوولت ارائه پيشنهادات جهت  20تابلو هاي 

پست ديگر که در اولويت بهره  6اجرا در حداقل 

برداري بدون اپراتور هستند مراحل کل انجام 

کار: با توجه به عنوان و اهداف مورد انتظار، بر 

 عهده محقق است.

تعريف مسأله : عدم وجود اپراتور در پست هاي برق باعث ميشود 

سيگنالهاي غير الکتريکي مانند وجود دود گرما صداي غير معمول 

و .... را هم از دست بدهيم در ديتا فيوژن سعي ميشود با پردازش 

همزمان سيگنالهاي الکتريکي و غير الکتريکي اين مشکل به گونه 

 20ل بالا رفتن دما در يک اينکامينگ اي حل شود .به عنوان مثا

کيلوولت اگر همزمان با بالا رفتن دما در تابلو متناظر نباشد، 

ميتواند باعث فعال شدن سيگنالي شود.اين سيگنال مي تواند در 

ترکيب با ساير سيگنالها مانند دود يا سيگنالهاي الکتريکي، 

ترتيب با سيگنال خطا با مرتبه بالاتري را صادر کند .به همين 

ترکيب يا فيوژن سيگنالها مي توان مشکل عدم وجود نيروي 

انساني در پست را حل کرد و حتي به قابليت اطمينان به مراتب 

بالاتري رسيد. در استان کرمان تا کنون پست کانونشنالي به 

اتوماسيون تبديل نشده است . در پست بردسير تابلو هاي کنترل 

هاي بيست کيلوولت وجود ندارد به از راه دور براي کنترل فيدر

همين خاطر اين پست گزينه مناسبي براي اجراي اتوماسيون و 

جبران اين نقيصه مي باشد که مدت هاست در ليست اولويتهاي 

بهينه سازي نيز قرار دارد . پست بردسير با توجه به موارد ذکر 
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شده گزينه مناسبي است که با انجام پروژه تحقيقاتي در اين 

، مي توان مسايل و مشکلات مربوط به اجراي تکنيک هاي  پست

جديد اتوماسيون را مورد بررسي قرارداده و راهکارهاي متناسبي 

لزوم بدون اپراتور  -1ارائه کرد. دلايل اولويت داشتن تحقيق : 

عدم وجود سيستم کنترل از راه دور براي  -2کردن پست ها 

لزوم اجراي سيستم  -3کيلوولت در پست بردسير  20فيدرهاي 

پايلوت اتوماسيون پست براي پست هاي موجود کانونشنال مزاياي 

بکارگيري تحقيق : کاهش هزينه در بهره برداري پست هاي 

 انتقال همراه با بالا رفتن قابليت اطمينان راهبري پست

11 
شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

 DCS ارائه يک برنامه واحد براي ارتباط با 

ف پست هاي برق جهت بهبود بهره مختل هاي

 هاي موجودDCS برداري پرسنل از

با کليه پروتکل هاي  توانايي برقراري ارتباط -

توانايي پوشش کليه  -موجود در پست هاي برق 

جغرافيايي از لحاظ  منطقه DCS پست هاي

نرم افزار -شبکه ارتباطي   User-friendly  که

هاي برخي از الگوريتم  مدريت شبکه بتواند

 -کنترل توليد و مصرف را در آن لحاظ کند. 

و عدم قطع ارسال  امنيت حفظ اطلاعات

 .اطلاعات از ديگر ويژگي هاي اين نرم افزار است

و تعيين  هاي موجود در سطح برق هرمزگانDCS شناسائي کليه 

 پروتکل هاي ارتباطي با آنها به منظور امکان اخذ اطلاعات

 شرکت توانير 12
استخراج الزامات مورد نياز براي آنتي تدوين و 

 ويروس در سيستم اتوماسيون پست

تدوين حداقل نيازمندي هااي آنتي ويروس هاي 

صنعتي براي استفاده در سيستم اتوماسيون 

 پست

و اتوماسيون  DCSبا توجه به ضرورت مصون سازي پستهاي 

تي شبکه برق کشور در برابر انواع تهاجمات سايبري، استفاده از آن

ويروس صنعتي يکي از ااصول مقاوم سازي پستها در برابر اين 

حملات مي باشد. بنابراين شناخت ويژگي هاي آنتي ويروس هاي 

موجود و آنچه که مورد نياز صنعت برق مي باشد ، کمک شايان 

 توجهي در بهره گيري از آنتي ويروس مناسب بعمل خواهد آورد.

 شرکت توانير 13
سازي  طراحي سرور زماني براي سنکرون

 NTPتجهيزات با استفاده از پروتکل 

طراحي نرم افزار و سخت افزار جهت سنکرون 

 سازي زمان در شبکه برق کشور

در حال حاضر سنکرون سازي زمان در سيستم هاي کنترل و 

صورت مي پذيرد . از آنجاييکه  GPSحفاظت از طريق ماهواره

دسترس بوده و از طرفي احتمال وقوع خارج از  GPSماهواره 
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وجود دارد ، ايجاد مکانيزم هاي  GPS Spoofingحملاتي مانند 

 جايگزين براي سنکرونيزم زماني ضروري مي باشد.

 شرکت توانير 14
 GPSدر برابر  PMUبررسي ميزان تحمل 

Spoofing 

هاي نصب  PMUدستيابي به حفره هاي امنيتي 

 شده در شبکه برق کشور

PMU و ارسال ديتا بين مراکز کنترل و  جزء تجهيزات ارتباطي

تجهيز در  پستهاي برق مي باشد. لذا شناسايي نقاط ضعف اين

و مخاطرات آن نقش مهمي در امنيت اطلاعات  GPS برابر حملات

 .کشور خواهد داشت در شبکه برق

 شرکت توانير 15
تدوين و استخراج الزامات فني مورد نياز 

 (SIEMپايش ترافيک داده )سامانه رصد و 

دستيابي به الزامات فني سامانه مديريت رخداد و 

اطلاعات امنيتي جهت بکارگيري در پست هاي 

 انتقال و فوق توزيع

در راستاي اجراي سندهاي بالادستي حوزه امنيت سايبري در 

زيرساخت شبکه برق کشور ، وجود سيستم هايي که امکان رديابي 

در پست هاي انتقال و وفوق توزيع را  و مديريت ترافيک داده

فراهم مي نمايند ضروري مي باشد و به عنوان يکي از گام هاي 

مقاوم سازي سايبري مدنظر مي باشند. به همين منظور به جهت 

دستيابي به الزامات فني مورد نياز اين سامانه مطابق با معماري 

انتخاب شبکه برق کشور ، استخراج اين الزامات کمک شاياني به 

 بهينه و کاربردي اين محصول مي نمايد.

 شرکت توانير 16
هاي صنعتي در سامانه  سازي پروتکل پياده

 (SIEMرصد و پايش ترافيک داده)

ايجاد مرکز عمليات امن صنعت برق مطابق با 

پروتکل هاي در حال استفاده در شبکه داده 

 پست هاي انتقال و فوق توزيع

در حال حاضر سامانه هاي مديريت رخداد و اطلاعات امنيتي 

را داشته و پروتکل هاي  ITموجود امکان شناسايي پروتکل هاي 

براي اين  …و  IEC61850مورد استفاده در صنعت برق مانند 

سامانه ها ناشناخته مي باشند. لذا پياده سازي پروتکلهاي صنعتي 

 ضروري مي باشد. جهت استفاده صنعتي از اين سامانه ها

 صنعتي IPSو  IDSطراحي و ساخت  شرکت توانير 17
دستيابي به دانش فني و ساخت سنسورهاي 

IDS  وIPS صنعتي 

در راستاي اجراي سندهاي بالادستي حوزه امنيت سايبري در 

زيرساخت شبکه برق کشور و امکان دريافت لاگ از پستهاي 

آوري و مديريت  انتقال و فوق توزيع ، وجود سنسور جهت جمع

لاگ ضروري است. با توجه به اينکه در حال حاضر امکان آزمايش 

سنسورهاي وارداتي محدود بوده و از طرفي به جهت مشکلات 

ناشي از تحريم ، ساخت اين سنسورها کشور را به لحاظ مقاوم 

 سازي سايبري خودکفا مي نمايد.
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 بي به دانش فني و ساخت فايروال صنعتيدستيا طراحي و ساخت فايروال صنعتي شرکت توانير 18

و اتوماسيون  DCSبا توجه به ضرورت مصون سازي پستهاي 

شبکه برق کشور در برابر انواع تهاجمات سايبري ، استفاده از 

فايروال صنعتي به عنوان يکي از اصول مقاوم سازي پستها در 

 برابر اين حملات انکارناپذير مي باشد. بنابراين ساخت فايروال

صنعتي جهت پياده سازي استراتژي مقاو سازي کمک شايان 

توجهي در اطمينان از عدم ايجاد مشکل در صورت استفاده از 

 فايروال هاي خارجي بعمل مي آورد.

19 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

گيري  پژوهش و تدوين نقشه راه چگونگي بهره

برداري و ¬هاي تجديدپذير در بهره از نيروگاه

 ريزي عمليات بازيابي شبکه سراسري برنامه

اي از سبد توليد نيروگاهي  هر چند بخش عمده

هاي حرارتي و  شبکه سراسري متعلق به نيروگاه

آبي با سدهاي مخزني بزرگ  هاي برق نيروگاه

هاي تجديدپذير و  باشد، ليکن توسعه نيروگاه مي

قابل توجه شدن مقدار مجموع توليد آنها در 

قابل توليد شبکه در آينده نزديک  مجموع توان

رو، با رويکرد به حالت  گريزناپذير است. از اين

بازيابي ضروري است نقش کاربردي اين گونه 

هاي آنها در  منابع توليد با توجه به عدم قطعيت

اي مورد  توانايي توليد و مقادير توليد لحظه

رود در اين پروژه  مطالعه قرار گيرند. انتظار مي

هاي تجديدپذير در  گيري از نيروگاه هرهمباني ب

عمليات بازيابي و نحوه رفتار آنها در زمان 

ناپايداري فرکانسي و ولتاژي شبکه مورد بررسي 

قرار گرفته و در نهايت نقشه راهي با موضوع 

ريزي بازيابي  چگونگي به کارگيري آنها در برنامه

ارائه گردد. شرح خدمات به صورت زير مي باشد: 

در حوزه مشخصات سيستمي انواع  پژوهش

هاي تجديدپذير با رويکرد به پايداري آنها  نيروگاه

اينده تکنولوژي و ضرورت به کارگيري منابع با توجه به رشد فز

انرژي مختلف در سبد توليد برق و همچنين الزامات زيست 

هاي فسيلي، ضرورت  محيطي در محدودسازي مصرف سوخت

هاي تجديدپذير به عنوان بخشي از آينده محتوم  ايجاد نيروگاه

ناگزير شده است. با توجه به پيچيدگي ملاحظات جزاير در حال 

توسعه آنها حين انجام عمليات بازيابي در پي وقوع  ساخت و

خاموشي گسترده، ضروري است با اطمينان و ضمن رعايت قيود 

پايداري از منابع توليد مختلف به نحو مقتضي استفاده گردد. با 

هاي تجديدپذير  توجه به ملاحظات ويژه هر يک از انواع نيروگاه

ن الزامات الکتريکي و نسبت به منابع انرژي اوليه آنها و همچني

ها لازم است که نسبت  سيستمي مرتبط به هر يک از انواع نيروگاه

ريزي  هاي مزبور در برنامه گيري از نيروگاه سنجي بهره به امکان

بازيابي اقدام شود. لازم به اضافه است، موضوع فوق از مباحث 

جديد در سطح علمي جهان بوده و نياز به پژوهش مبنايي به 

 سازي نتايج دارد. کاربرديمنظور 
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در يک شبکه به هم پيوسته پژوهش در حوزه 

هاي  مشخصات سيستمي انواع نيروگاه

هاي فرکانسي  تجديدپذير با رويکرد به ناپايداري

هاي کارکردي قابل  و ولتاژي پژوهش در نقش

هاي تجديدپذير در  ريزي انواع نيروگاه برنامه

هاي  عمليات بازيابي مطالعه تحليلي رفتار نيروگاه

تجديدپذير در جزاير ناپايدار در حال توسعه 

ضمن انجام مراحل متوالي عمليات بازيابي تهيه 

هاي  و تدوين نقشه راه شيوه به کارگيري نيروگاه

ريزي بازيابي شبکه  تجديدپذير در برنامه

 سراسري

20 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

هاي اسکادا و  تدوين الزامات زيرساختي سامانه

اي با  مخابرات مراکز کنترل ملي و منطقه

رويکرد به کارآيي و اثربخشي آنها در حالت 

 بازيابي شبکه

هاي  از آنجايي که در زمان وقوع خاموشي

هاي  گسترده، شبکه وسيع مخابرات و پايانه

هاي انتقال متأثر از  سامانه اسکادا در ايستگاه

دار خواهند شد و به تبع آن  برقي مدت بي

ملزومات مربوطه در مراکز کنترل ملي و 

اي نيز هم در زمان وقوع حادثه و  منطقه

گيرند،  ر قرار ميهمچنين پس از آن تحت تأثي

هاي مزبور در زمان  کارآيي و اثربخشي زيرساخت

انجام عمليات بازيابي توسط راهبران شبکه داراي 

اهميت حياتي است. از اين رو در مرحله پيش از 

بحران، ضروري است با رويکرد پيشگيرانه اقدام 

به اتخاذ تدابير لازم براي مواجهه با پيامدهاي 

جزئي شبکه شود. در  محتمل فروپاشي کلي يا

تعريف اين پروژه مورد انتظار است که الزامات 

هاي مخابرات و اسکادا با رويکرد به  زيرساخت

هاي به  تهديد وقوع حوادث گسترده بنا به علل مختلف در شبکه

هم پيوسته همواره وجود دارد. تجارب و مطالعات نشان داده است 

برقي مشترکان پيامدهاي بسيار  که فروپاشي شبکه و بي

امنيتي  -هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اي در حوزه گسترده

ست، بسياري از کشورها حتي کشورهاي دربردارد. شايان ذکر ا

توسعه يافته در ساليان اخير موارد متعدد خاموشي گسترده را 

سازي  برق شده با هدف کمينه اند. بازيابي شبکه بي تجربه نموده

ترين فرآيندهاي مهندسي  مدت زمان بازيابي يکي از پيچيده

سيستم است. يکي از عوامل ايجاد کننده دشواري در انجام 

برق شده به دليل قطع  يات بازيابي، عدم رؤيت شبکه بيعمل

اطلاعات و عدم امکان برقراري مکالمه توسط مراکز کنترل ملي يا 

ها و  هاي مربوطه، نيروگاه اي با سلسله مراتب ديسپاچينگ منطقه

هاي انتقال جهت کسب اطلاعات ميداني و صدور فرامين  ايستگاه

هاي مخابرات و اسکادا براي  راهبري است. آماده نبودن زيرساخت

مواجهه با پيامدهاي وقوع حادثه فروپاشي شبکه سراسري موجب 
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پايداري، استخراج و معرفي شوند. شرح خدمات 

به صورت زير خواهد بود: بررسي و مطالعه 

هاي مرتبط با الزامات  تحليلي دستورالعمل

ورهاي هاي مخابرات و اسکادا در کش زيرساخت

پيشرفته يا همتراز با رويکرد به امر بازيابي 

هاي  بررسي ميداني وضعيت موجود زيرساخت

اسکادا و مخابرات شبکه سراسري برق کشور با 

رويکرد به کارآيي و اثربخشي آنها در حالات 

بحراني )خاموشي گسترده( تهيه و  بحراني و فوق

هاي مخابرات و اسکادا با  تدوين الزامات سامانه

رويکرد به حالت بازيابي شبکه تهيه و تدوين 

هاي مرتبط با مشخصات فني  دستورالعمل

هاي اسکادا و  افزاري سامانه افزاري و نرم سخت

اي براي  مخابرات در مراکز کنترل ملي و منطقه

مواجهه با پيامدهاي حادثه خاموشي گسترده 

هاي مرتبط با  تهيه و تدوين دستورالعمل

افزاري  زاري و نرماف مشخصات فني سخت

هاي  هاي اسکادا و مخابرات در ايستگاه سامانه

انتقال و فوق توزيع براي مواجهه با پيامدهاي 

حادثه خاموشي گسترده تهيه و تدوين 

هاي مخابرات و  هاي ارزيابي سامانه شاخص

اسکادا بر اساس الزامات منتج از پروژه در مراکز 

تقال و ها در سطح ان کنترل راهبري و ايستگاه

 فوق توزيع

ريزي شده بازيابي خواهد   ايجاد اختلال در فرآيندهاي کاري برنامه

رو، ضروري است براساس الزامات راهبردي و تدوين  شد. از اين

هاي مزبور مورد  هاي ارزيابي وضعيت موجود زيرساخت شاخص

 بي و اصلاح قرار گيرند.ارزيا

21 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

شناسايي و تدوين راهکارهاي تشخيص 

حملات سايبري با استفاده از روشهاي مبتني 

با پيشرفت روزافزون تکنولوژي و نياز به ارايه 

ارتباطات در بستر اينترنت، بروز و وقوع حملات 

توجه به گسترش تعداد حملات سايبري و همچنين نظر به  با

اينکه شرکت مديريت شبکه برق ايران در شمار زيرساختهاي 
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و مي بايست با سايبري اجتناب ناپذير بوده  بر يادگيري عميق

استفاده از روشهاي نوين از بروز صدمات و 

خسارتهاي جبران ناپذير به سيستم هاي 

اطلاعاتي و داده هاي حياتي سازمان، جلوگيري 

نمود. يکي از روشهاي متداول به منظور 

شناسايي تهديدات سايبري، استفاده از هوش 

مصنوعي و به ويژه تکنولوژي يادگيري عميق مي 

حل انجام پروژه به صورت زير خواهد باشد. مرا

بود: بررسي و تعيين روشهاي موجود در 

شناسايي حملات سايبري بررسي و تعيين داده 

هاي لازم به منظور آموزش شبکه يادگيري 

عميق تهيه و جمع آوري داده هاي لازم آموزش 

شبکه يادگيري عميق انجام تست برروي داده 

 هاي واقعي و تحويل نسخه نهايي

حياتي کشور بوده و مورد توجه کشورهاي معاند به منظور ضربه 

زدن به زيرساخت صنعت برق ايران مي باشد، مي بايست از روشها 

بله با حملات و تکنولوژيهاي جديد به منظور شناسايي و مقا

سايبري استفاده گردد. به دليل پيچيدگي زياد حملات سايبري و 

استفاده از آخرين تکنولوژيها در طراحي باج افزارها، لازم است تا 

روشهاي نوين جايگزين روشهاي قديمي و سنتي گردد. در صورت 

عدم بهره گيري از تکنولوژي روز به منظور شناسايي و مقابله با 

ي، امکان از دست رفتن داده هاي حياتي سازمان و حملات سايبر

 بروز خسارت جبران ناپذير وجود دارد.
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 نيرو انتقال هاي  سيستم مدت بلند ريزي  برنامه -1-2

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

هاي محتمل وقوع ¬تحقيق و بررسي آرايش

پديده فرورزونانس در شبکه انتقال سيستان و 

ارائه راهکارهاي عملياتي بلوچستان و 

 جلوگيري از اثرات مخرب آنها

وقوع پديده فرورزونانس در شبکه قدرت، به 

دنبال اشباع در عناصر هسته دار، نظير 

ترانسفورمرهاي ولتاژ و ترانسفورمرهاي قدرت 

هاي ¬بوده که منجر به ايجاد اضافه ولتاژ

شود. از ¬هاي انتقال مي¬غيرخطي در پست

وقوع فرورزونانس در شبکه هاي ¬جمله آسيب

به  -1توان به موارد زير اشاره نمود: ¬قدرت مي

وجود آمدن ولتاژ ها و جريانهاي بزرگ ماندگار 

ايجاد اعوجاج در شکل  -2يا موقت در سيستم 

توليد صداهاي  -3هاي ولتاژ و جريان ¬موج

گوش خراش پيوسته در ترانسفورمرها و راکتورها 

ي به علت گرماي تخريب تجهيزات الکتريک -4

عملکرد ناخواسته  -5زياد يا تخريب الکتريکي 

گرم شدن ترانسفورمر )در حالت بي  -6ها ¬رله

باري( براي جلوگيري از پيامدهاي فرورزونانس 

)فرمان قطع نابهنگام دستگاههاي حفاظت، 

خرابي تجهيزات مانند ترانسفورمرهاي قدرت، يا 

 -1زمنديم: داشتن تلفات و غيره( به موارد زير نيا

پيش بيني کردن  -2شناخت پديده فرورزونانس 

 -4تشخيص فرورزونانس  -3فرورزونانس 

جلوگيري يا ريشه کني فرورزونانس اگرچه سابقه 

حضور پديده فرورزونانس در شبکه قدرت بسيار 

باشد اما اطلاعات کمي درباره اين ¬طولاني مي

توان به وسيله ¬پديده پيچيده وجود دارد و نمي

هاي برق از تعداد شبکه زيادي سلف اشباع شده )مانند  

هاي القايي ترانسفورمرهاي قدرت، ترانسفورمر گيري ولتاژ اندازه   

(VT)  )ها  تشکيل شده است. همچنين خازنو راکتورهاي شنت

هاي  ها، خازن خطوط طولاني، ترانسفورمر خازن کابل )مانند

هاي خازني ولتاژخازني، بانک هاي با  موازي يا سري، خازن 

هاي قطع( عواملي بندي شده در کليد¬ولتاژهاي دسته هستند که  

تواند باعث رخ دادن پديده فرورزونانس  وجودشان در شبکه مي

ي¬دهشود. پدي فرورزونانس عموماً به دنبال تغيير آرايش در  

تجهيزات حفاظتي به وقوع  شبکه قدرت ناشي از عملکرد کليد يا

بيني احتمالي وقوع¬پيوندد. لذا مطالعه شبکه جهت پيش¬مي  

نيازمند آشنايي با مباني علمي پديده و همچنين  ¬اين پديده

هاي محتمل وقوع¬آرايش . بر اين باشد¬در شبکه قدرت مي ¬آن 

پديده مذکور  اساس، در اين پروژه با هدف بررسي احتمال وقوع

هاي انتقال برق سيستان و بلوچستان، ابتدا مباني علمي ¬در پست

تشريح شده و بر اساس آن، حالات محتمل وقوع پديده در  پديده

بندي خواهد¬شبکه انتقال دسته گرديد. سپس، با تطبيق حالات  

انتقال برق شبکه مذکور، هاي¬تئوري محتمل با پست مطالعه  

افزارهاي مطالعاتي ¬پديده در شبکه، با استفاده از نرم

هاي قدرت¬سيستم انجام خواهد گرفت. در ادامه، بر اساس  

پديده و شدت وقوع  مطالعات انجام گرفته، حالات محتمل وقوع

در شبکه برق سيستان و بلوچستان شناسايي شده و عوامل 

اهند شد. با درنظرگرفتن عوامل تاثيرگذار، معرفي خو تاثيرگذار

کدام از احتمالات وقوع پديده  راهکار عملياتي فني براي هر

  .معرفي و ارزيابي خواهد گرديد



13                                                                                                                                                           1400در سال  شرکت توانير يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

هاي محاسباتي خطي آن را آناليز يا  شرو

گويي کرد. اين نبود اطلاعات و عدم ¬پيش

ها و  شناسايي دقيق رفتار پديده باعث خرابي

شوند. از  عملکرد نادرست برخي تجهيزات مي

جمله مطالعات انجام شده در زمينه وقوع 

توان به موارد  هاي انتقال مي فرورزونانس در پست

وقوع پديده  1996ل زير اشاره نمود: در سا

کيلوولت در  230فرورزونانس در پست انتقال 

شهر منيتوبا کانادا، مورد مطالعه قرار گرفت. علت 

وقوع اين حادثه که منجر به انفجار در 

ترانسفورمر ولتاژ گرديده بود، عملکرد کليد 

قدرت در پست به دنبال وقوع خطا و ايجاد 

اده آرايش محتمل پديده فرورزونانس تشخيص د

برق، توسط  شد. خازن کوپلينگ خط انتقال بي

دار( تحت شارژ قرار گرفته و با  مدار دوم )برق

شوندگي ترانسفورمر ولتاژ  سلف مغناطيس

تشکيل مدار فرورزونانس داده است. به دنبال 

شوندگي به  وقوع اين پديده، سلف مغناطيس

هاي  اشباع رفته و باعث کشيده شدن جريان

 PTاقب آن گرم شدن تدريجي هارمونيکي و متع

شده است. پس از شناسايي و تحليل حادثه، 

که وظيفه جلوگيري از  PTهاي ثالثيه  مقاومت

دهند، نصب  وقوع پديده فرورزونانس را انجام مي

حادثه ناشي از عمليات  2010گرديد. در سال 

اندازي يک ¬کليدزني انجام شده در هنگام راه

لند، که به طور کيلوولت در اير 400پست جديد 
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( را VTفاز )¬تصادفي، دو ترانسفورمر ولتاژ تک

به حالت فرورزونانس پايدار منتقل کرد، مورد 

نمودار  1بررسي و تحليل قرار گرفته است. شکل 

خطي بي درگير در حادثه را نشان ¬تک

کننده ¬در سمت بي قطع VTدهد. محل ¬مي

اي برخوردار است. به دنبال ¬خط از اهميت ويژه

 VTدار کردن ¬تست گرم که متشکل از برق يک

خط توسط باز  VTباز است،  DLخط از باسبار با 

برق گرديد. يک مدار ¬کردن مدارشکن بي

فرورزونانس پس از باز کردن مدارشکن در حالي 

باز است تشکيل شده  DL( بسته و DAکه کليد )

است. پس از گذشت زمان زيادي از باز شدن 

CB ،VT هاي ¬خازن با استفاده ازGrading 

مدارشکن که قبلا ناديده گرفته شده بود تغذيه 

پريونيت در  2ولتاژهاي پايدار ¬شده است. اضافه

 دو فاز ثبت گرديد.

 شرکت توانير 2
بررسي امکان افزايش مسير تبادلي توان در 

 شبکه سراسري

گزارش مطالعات سيستم و شناسايي و طراحي 

 در شبکه سراسريمسيرهاي افزايش تبادل توان 
 پايش و توسعه شبکه

 شرکت توانير 3
در  HVDCامکان سنجي استفاده از خطوط 

 شبکه انتقال ايران

گزارش مطالعات سيستم و انتخاب مسير مناسب 

 در شبکه انتقال HVDCبراي استفاده از خطوط 
 نياز پايش، توسعه و تقويت شبکه به طور مستمر
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 رويانتقال ن يستمهايدر س ت شبکهيو امن يزيبرنامه ر -1-3

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

تهيه نرم افزار برنامه ريزي بهينه تعميرات با 

پخش بار و در نظر گرفتن مطالعات 

 پيشامدهاي يگانه

خروجي هاي مورد انتظار: برنامه بهينه تعميرات 

 -و نگهداري با تابع هدف کاهش هزينه ها 

بررسي روشهاي ارائه شده در مقالات جهت 

انتخاب  -2برنامه ريزي بهينه تعميرات ساليانه 

روش مناسب و عملياتي براي شبکه برق اصفهان 

قيود مسأله شامل  دريافت اطلاعات مربوط به -3

تعدادتيم هاي تعميرات و نظارت، مدت زمان 

انجام تعميرات، تجهيزاتي که نياز به تعميرات 

پياده  -4ساليانه دارند، پيش بيني بار سال آينده 

 ارائه نتايج -5سازي نرم افزار 

با توجه به حوادث طبيعي مانند  آوري شبکه برق افزايش تاب

واردشده به  بر کاهش خسارات وهها و... علا ها، طوفان سيلاب

هاي ناشي از تعميرات  کنندگان ناشي از قطعي برق، هزينه مصرف

هاي توسعه  دهد. همچنين ارزيابي طرح را نيز کاهش مي تجهيزات

پذيري شبکه در  کاهش آسيب آوري و شبکه از ديد بهبود تاب

هاي  طرح بندي تواند منجر به اولويت مقابل حوادث طبيعي مي

 .آوري شبکه در آينده شود ه شبکه و تضمين تابتوسع

2 
شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

تشخيص حملات سايبري در شبکه هاي  

 قدرت و روش مقابله با اين حملات

گرفته در زمينه  مروري بر مطالعات صورت -1

هاي تشخيص ¬ي روش¬حملات سايبري و ارائه

سيستم قدرت  پذيري¬بررسي آسيب -2حملات 

 -PDC 3 و PMU ي ادوات¬بهينه و جايابي

موجود و قابل  بندي اطلاعات آوري و دسته جمع

تهيه و ارائه  -4دسترس از شبکه برق اصفهان 

 وPMU جايابي ادوات يک الگوريتم مناسب براي

PDC  به منظور حفاظت شبکه دربرابر حملات

نويسي کامپيوتري الگوريتم  برنامه -5سايبري 

الگوريتم پيشنهادي بر سازي  پياده -6ارائه شده 

سيستم نمونه واقعي، تحليل نتايج  روي يک

 گيري کلي سازي و نتيجه شبيه

ي ¬امروزه با افزايش پيچيدگي سيستم قدرت و با اعمال گسترده

برابر حملات سايبري ¬ي قدرت در¬هاي سايبري، شبکه¬فناوري

هاي گذشته ¬است. در طي سال¬پذير شده¬مخرب، بسيار آسيب

از شبکه سنتي به شبکه هوشمند پيشرفته تغيير کرده شبکه برق، 

روز ¬به¬و با اين تغيير، احتمال دستکاري در اطلاعات شبکه روز

شد. تفاوت بزرگ بين شبکه هوشمند پيشرفته و ¬بيشتر خواهد

شبکه سنتي در استفاده وسيع از ابزار هوشمند پيشرفته، پيوستن 

سوي ديگر کنترل، اطلاعات سايبري و تکنولوژي کنترل است. از 

هاي مهم شبکه به ¬گيري¬نظارت، حفاظت و کليه تصميم

هاي اساسي سيستم قدرت گره ¬کميت ¬گيري¬اندازه

است. براي مثال سيستم تخمين حالت، که يکي از ¬خورده

هاي ¬ترين عناصر شبکه است، بسيار به داده¬کليدي

هاي ¬شده از شبکه وابسته است. اگر داده¬آوري¬جمع

ي شده توسط مهاجم دستکاري شوند و اطلاعات غلط گير¬اندازه
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از وضعيت شبکه به سيستم تخمين حالت منتقل شود، اين 

ها ¬گيري¬کند. با انحراف در اندازه¬سيستم درست عمل نمي

اپراتور شبکه گمراه شده و باعث توزيع غيربهينه توان، قطع 

 هاي غيرضروري، مشارکت اشتباه در بازار برق و بسياري از¬بار

شود. بنابراين بالا بردن امنيت ¬مشکلات ديگر مي

هاي شبکه و افزايش قابليت اعتماد بسيار ضروري ¬گيري¬اندازه

است. از آنجا که مهاجمان همواره به دنبال تخريب شبکه و اعمال 

-ضرر هستند، بايد عمل متقابل براي مقابله با اين حملات برنامه

اد سيستم دفاعي مناسب، ريزي شود. هدف از انجام اين پروژه ايج

به منظور جلوگيري از نفوذ مهاجمان و تشخيص حملات سايبري 

است. همانطور که مهاجم ماهر به دنبال بهترين نقاط براي اعمال 

حمله است، مسئولين شبکه نيز بايد به عنوان مدافع يا ردياب، از 

پذير شبکه محافظت کنند. براي مقابله با حملات ¬نقاط آسيب

روش مبتني بر حفاظت  -1دو رويکرد کلي وجود دارد: سايبري 

روش مبتني بر تشخيص روش اول اينگونه است که  -2

هاي نصب شده در سطح سيستم قدرت، هر کدام ¬دستگاه

باشند و کار به مرحله تشخيص -بصورت جداگانه حفاظت شده مي

شود. روش دوم بر مبناي تشخيص خطا عمل ¬نيز کشيده نمي

هاي ¬ت اعمال حمله توسط مهاجم، با روشکند و درصور¬مي

دهد. ازآنجا که استفاده از ادوات ¬مخصوص آن را تشخيص مي

PMU  وPDC هايي از ¬بر است، به دنبال محل¬بسيار هزينه

شبکه قدرت هستيم که اگر به اين ادوات تجهيز شوند، شبکه در 

برابر حملات سايبري محافظت شود. سپس با استفاده از 

يص، راهکارهايي براي رديابي حمله در سيستم هاي تشخ¬روش

اي که باشد، به ¬شود. تشخيص حمله در هر مرحله¬ارائه مي

کند تا هرچه زودتر شبکه را به حالت عادي ¬اپراتور کمک مي
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بازگرداند. چنانچه اقدامي براي رديابي خطا انجام نشود، شبکه تا 

برق  هاي کلاني به سيستم¬مرز فروپاشي خواهد رفت و خسارت

 شود.¬وارد مي

3 
شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

تعيين پست هاي حساس از منظر کيفيت 

 توان شامل پديده هاي پيوسته و گسسته

هدف: تعيين فهرست ايستگاه هاي حساس از 

منظر کيفيت توان شامل پديده هاي گسسته و 

پيوسته مراحل انجام کار بررسي روش هاي 

گسسته و ارزيابي پديده هاي کيفيت توان 

پيوسته طراحي الگوريتمي جهت تعيين ايستگاه 

هاي حساس از منظر کيفيت توان پياده سازي 

روش بر روي شبکه نمونه استاندارد و بررسي 

کارايي آن بررسي کارايي روش براساس داده 

هاي اندازه گيري واقعي در شبکه قدرت نگارش 

 گزارش

مي توان به دو بحث کيفيت توان را  پارامترهاي مورد سنجش در

نظير  هاي پيوسته¬دسته کلي تقسيم نمود که شامل پديده

هاي گسسته شامل ¬هارمونيک، فليکر و عدم تعادل ولتاژ و پديده

 و گذرا (Voltage sag/swell) ولتاژ کمبود و بيشبود

(Transient) ها  باشد. شناسايي ميزان حساسيت ايستگاه¬مي

شبکه قدرت و هم از سوي به اين پديده ها هم از ديد متوليان 

دارد. متولي شبکه قدرت از يک سو  صاحبان صنايع اهميت

دارد و از سوي  مسئوليت تحويل ولتاژ با کيفيت مناسب را برعهده

ديگر کيفيت برق در شبکه موجب بهره وري تجهيزات شبکه 

مشترکين نيز بايد ميزان آلودگي که به شبکه  .قدرت مي گردد

توسط متولي شبکه حفظ  طح تعيين شدهوارد مي کنند را در س

 نموده و از مزاياي اين امر که بهبود عملکرد تجهيزات خود و

  .پيشگيري از بروز خسارت است بهره مند شوند

4 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

بررسي خطا و تخمين زمان وقوع خطا روي 

 ها ناشي از وقوع ريزگردها و غبار مقره

بندي منابع و ¬ولويتجلوگيري از قطع شبکه و ا

تجهيزات جهت سرويس به موقع شبکه، 

همچنين حفظ پايداري شبکه انتقال و فوق 

توزيع بسيار حائز اهميت بوده و ضرورت 

تواند سبب شناسايي و ¬مطالعات مربوطه مي

ريزي لازم و نيز جلوگيري از وقوع خطا ¬برنامه

در شبکه باشد. از آنجاييکه حفظ پايداري شبکه 

ناخت تهديدها و خطرات و ارائه مستلزم ش

باشد. لذا انجام  راهکارهائي جهت کاهش آن مي

پروژه جهت پايداري شبکه به عنوان يک عامل 

غبار در سنوات اخير و استمرار شرايط  وقوع پديده ريزگردها و

زيادي را در عايقي  ها مشکلات روي سطح عايقي مقره  آلاينده

شبکه ايجاد نموده و حسب ضرورت و شرايط استانداردها 

ها به طور مستمر در تمامي سطح شبکه  شستشوي مقره بايست مي

انتقال و فوقتوزيع و عدم  گستردگي شبکهانجام شود. با توجه 

 امکان شستشوي مستمر آن به دليل محدوديت در تامين

تجهيزات، منابع انساني مورد نياز و همچنين منابع مالي، لازم 

که داراي آلودگي بيشتر بوده و امکان وقوع  است نقاطي از شبکه

شناسايي و رفع عيب  حادثه قطع شبکه در آن بيشتر است قبلاً

 .ردد تا از قطع شبکه و گسترش خطا جلوگيري شودگ
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استراتژيک بسيار مهم است. لذا با بررسي سطح 

عايقي شبکه در فواصل زماني معين و تعيين 

ها و بررسي عوامل محيطي،  ميزان آلاينده

مجاورت دريا(  رطوبت، شرجي، ميزان نمک )در

و ساير عوامل اثرگذار و تعيين درصد خطاي 

بايست به يک روش  ناشي از عوامل مختلف مي

خاص جهت تخمين زمان وقوع خطا دسترسي 

پيدا کرد. محصول نهايي تحقيق شامل گزارش و 

ارائه روش خاص جهت تخمين وقوع زمان خطا 

در سطح شبکه انتقال و فوق توزيع و ارائه روش 

 باشد.¬ريزي مي¬نامهنوين بر

5 
شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

بررسي فني و اقتصادي وضعيت فعلي 

آوري شبکه انتقال برق استان در مقابل  تاب

حوادث و سوانح غير مترقبه طبيعي و غير 

طبيعي )سيل، زلزله، خطاي انساني و...( و 

 سازي کارهاي عادي راه

رود مطالعه وضعيت  در نهايت انتظار مي

آوري شبکه نتايجي شامل موارد زير را در  تاب

شناسايي  •برداران شبکه قرار دهد:  اختيار بهره

خطوط انتقال بحراني شبکه که يا در معرض 

حوادث طبيعي هستند، يا قطع اين خطوط 

 •کند.  هاي شديدي به شبکه وارد مي آسيب

براي تقويت شبکه از  کارهاي بهينه بررسي راه

ديد فني و اقتصادي، نحوه تقويت فيزيکي 

هاي برق و همچنين ارزيابي  ها و پست دکل

هاي رزرو موجود و يافتن  کفايت تعداد دکل

مکان بهينه انبارداري آنها در استان جهت 

کاهش زمان رسيدن به محل حادثه با توجه به 

هاي توسعه  بررسي طرح •وسعت زياد استان. 

ها از نظر بهبود  برق استان و ارزيابي آن شبکه

از  •آوري شبکه در مقابل اين حوادث  تاب

بحران کشور، وزارت نيرو ملزم به ايجاد  مطابق با قانون مديريت

سازوکارهاي لازم جهت  هاي مناسب و ايمن و ارائه زيرساخت

 تامين برق مراکز جمعيتي در شرايط اضطراري است. همچنين در

سند آمايش سرزمين استان سيستان و بلوچستان نيز بهبود 

استان در مقابل حوادث طبيعي  هاي انرژي آوري زيرساخت تاب

ساله  بيست انداز هاي ضروري توسعه استان در چشم يکي از برنامه

 .است معرفي شده
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هاي تجديدپذير و  آنجايي که حضور نيروگاه

توليد پراکنده در مناطق مختلف استان منجر به 

بندي  شود، اولويت آوري شبکه مي بهبود تاب

آوري  مناطق مختلف استان از ديد بهبود تاب

گذاران اين  راهنمايي سرمايه تواند منجر به مي

حوزه به مناطق مربوطه گردد و در نتيجه بهبود 

به  •آوري شبکه در برابر حوادث گردد.  تاب

پذيري شبکه  دست آوردن سناريوهاي بازگشت

حين وقوع حوادث براي کاهش ميزان قطعي بار 

ها، ظرفيت  با توجه به موقعيت، ظرفيت نيروگاه

هاي شبکه برق  تخطوط اتقال و ساير محدودي

 استان

6 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

تخمين بهينه پارامترهاي ايستگاههاي فوق 

 توزيع

در اين پروژه با بهره گيري از روشهاي تخمين 

موجود در  حالت غيرخطي، با استفاده از مقادير

ايستگاههاي داراي سيستم اسکادا مقادير 

 مجهول تخمين زده شود.

سيستم اسکادا در همه مناطق شبکه فوق  با توجه به عدم وجود

شبکه، انجام  توزيع و عدم دسترسي به کل مقادير و اطلاعات

تخمين پارامترهاي دقيق ايستگاههاي فوق توزيع ضروري مي 

گيري هاي عمليلتي در صنعت شبکه و تصميم  باشد. و امنيت

پارامترهاي دقيق  برق تحت تاثير نتايج بدست آمده از تخمين

 .شبکه است

7 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

بررسي تاب آوري شبکه برق استان هاي فارس 

و بوشهر در صورت بروز اختلال در زيرساخت 

 هاي سيستم اسکاداي مرکز کنترل

ي موجود بررسي ميزان تاب آوري سيستم اسکادا

در برابر خرابکاري فردي و يا حملات سايبري. 

شناسايي و ارائه نقاط ضعف سيستم اسکاداي 

موجود. ارائه راهکارهاي موثر به منظور افزايش 

تاب اوري زيرساخت سيستم اسکاداي موجود در 

 برابر خرابکاري فردي و يا حملات سايبري.

يه شمار مي جزء لاينفک صنعت برق  امروزه سيستم هاي اسکادا

کنترل اهميت  روند، از اين رو داده هاي تصميم ساز در مراکز

 بسيار بالايي در پايداري و امنيت شبکه خواهند داشت. با توجه به

تعريف مباحث تاب آوري و افزايش تهديدات ناشي از بلاياي 

ميزان تاب آوري زيرساخت سيستم  طبيعي يا خرابکاري، سنجش

نتيجه  جب تقويت نقاط ضعف شده و درهاي اسکادا مي تواند مو

 .امنيت شبکه تحت پوشش را تا حد زيادي افزايش دهد
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8 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

بررسي تاب آوري شبکه برق استان هاي فارس 

 و بوشهر در اثر بروز پديده آتش سوزي

شناسايي و معرفي ماهين پديده آتش سوزي و 

آوري مخاطرات ناشي از آن. بررسي ميزان تاب 

شبکه برق فارس در برابر پديده آتش سوزي. 

ارائه راهکار هاي موثر به منظور افزايش تاب 

آوري نقاط حساس شبکه منطقه در برابر پديده 

 آتش سوزي.

بوشهر يکي از بزرگترين شبکه هاي برق  شبکه برق استان فارس و

چنوب کشور به شمار  کشور است و شاهراه توليد و انتقال انرزي

 د، از اين رو حفظ پايداري شبکه منطقه در حفظ پايداريمي رو

شبکه کل کشور موثر خواهد بود، از اين رو لازم است تا آسيب ها 

شناسايي شده و ضمن ارزيابي تاب آوري نقاط  و مخاطرات شبکه

تقويت آن ها صورت  حساس شبکه برنامه ريزي لازم به منظور

 ي از بلاياي فراگير درپذيرد. از آنجا که آتش سوزي به عنوان يک

منطقه به شمار مي رود، لذا شناسايي ميزان تاب آوري شبکه در 

نحوه ارزيابي آن ها يکي از مواردي است که  نقاط حساس و ارائه

 .لازم است تا در دستور کار قرارگيرد

9 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

بررسي و تحليل حوادث دو دهه گذشته شبکه 

استان يزد به منظور ريشه فوق توزيع و انتقال 

يابي عوامل اثرگذار بر ايجاد حوادث و ارايه 

 راهکارهاي اصلاحي براي کاهش حوادث

شناسايي دلايل بروز  -1هدف از انجام تحقيق: 

شناسايي نقاط  -2حادثه و علت تکرار آنها 

آسيب پذير تجهيزات، رله ها و مدارات حفاظتي 

اي ارايه راهکارهاي بهينه و عملي بر -3

 -4پيشگيري و کاهش تعداد و خسارات حوادث 

شناسايي نقاط ضعف طراحي پستها و خطوط و 

رفع آنها براي انجام اين تحقيق،در ابتدا اطلاعات 

حوادث ده سال گذشته شبکه فوق توزيع و 

انتقال تهيه مي شود. اين بخش نتايج آماري با 

داده هاي اوليه را تشکيل مي دهد. سپس با 

ابزارهاي پردازشگري و استخراج استفاده از 

اطلاعات، يک گزارش تحليلي از کل حوادث در 

دوره مورد نظر تهيه مي شود که بتوان از آن 

هاي مورد نظر براي برنامه ريزي، توسعه  شاخص

و احداث، تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و 

اصلاحي را استخراج نمود. دسته بندي حوادث از 

در اغلب کشورهاي پيشرو، در فواصل زماني پنج يا ده سال، يک 

مجموعه تحليلي از حوادث شبکه هاي فوق توزيع و انتقال تحت 

هاي  پوشش شامل اطلاعات خام و نتايج تحليل حوادث و راه حل

شود. اين مجموعه براي مطالعات  اصلاحي حوادث تهيه منتشر مي

هاي توسعه، بهره برداري و حتي  مختلف از برنامه ريزي، طرح

پيشرفت فن آوريهاي جديد بسيار مفيد و مورد نياز است که تا 

زيع و انتقال استان يزد کنون چنين مجموعه اي از شبکه فوق تو

تهيه ) به صورت تحليل( و منتشر نشده است. اطلاعات حوادث 

استان يزد در چندين سال گذشته براي هر حادثه جداگانه موجود 

است ولي تاکنون تجزيه و تحليل کاملي از اين حوادث و روندهاي 

موجود در آنها وجود ندارد در حاليکه اين تجزيه و تحليل براي 

هاي آتي در طراحي و بهره برداري شبکه برق استان  گيريتصميم 

بسيار مفيد خواهد بود. بعد از تحليل حوادث و يکا نمودن عوامل 

مؤثر در حوادث و تحليل آماري از روندها، مي توان به نتايجي 

نظير ريشه يابي عوامل موثر بر حوادث، اثر گذاري عواملي نظير 

و تستهاي بهره برداري و حتي منطقه، فن آوري، سازنده تجهيزات 
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ي انساني)حين سرويس نظر علت بروز مانند خطا

و نگهداري، موقع مانور و ..(، اشکال در تجهيزات 

و مدارات و تحليل دلايل وقوع آنها محصول اين 

بخش است. ضمن دسته بندي حوادث به بررسي 

فني و تحليل دلائل وقوع آنها پرداخته شده و با 

توجه به اقدامات انجام شده قبلي و مشخصات 

زها شناسائي شده و فني سيستم ، کمبودها و نيا

دلائل تکرار حوادث مورد نقد و بررسي قرار 

گرفته و با ارائه برنامه مشخص ، روشها و 

راهکارهاي عملي در خصوص کاهش حوادث 

 ارائه ميگردد.

هاي احداث کننده و شرکتهاي نگهداري دست يافت. نتايج  شرکت

ها و مطالعات  اين تحقيق مي تواند داده هاي اوليه براي تحليل

 قابليت اطمينان شبکه را ايجاد کند.

10 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

 n-2تحليل شبکه برق استان يزد براي 

 بالاترين احتمال )پيشامد ( پيشامدهاي با 

پيشامد در شبکه فوق توزيع و  n-2تعداد حالت 

انتقال استان يزد، بسيار زياد است و به دليل 

تئوري احتمال بسيار کم دو رخداد همزمان، 

پيشامد به صورت کامل کنار  n-2مطالعات 

شود. اما همچنان که بيان شد سوابق  گذاشته مي

چنين  دهد که بهره برداري و حوادث نشان مي

پيشامد  n-2نيست و شبکه در مواقعي در حالت 

توان به ماهيت  گيرد. براي مثال مي قرار مي

برنامه ريزي تعميرات و نگهداري اشاره نمود که 

ها، به  در برخي از مناطق شبکه و برخي از پست

ها، برنامه همزمان  دليل کاهش خاموشي

خاموشي و نگهداري در يک زمان روي خط و 

شود و  ي تجهيزات مرتبط انجام ميپست و برخ

تجهيز و حتي بيشتر  n-2شبکه در حالت خروج 

ها مستعد  گيرد و شبکه در اين حالت قرار مي

واحد مطالعات و برنامه ريزي شبکه هاي فوق توزيع و انتقال 

دهند که  همواره مطالعات متفاوت و متعددي روي شبکه انجام مي

هاي برنامه ريزي و بهره برداري با تفاوت شرح وظيفه  در معاونت

شود. يکي از اين مطالعات،  هاي هر يک، اين مطالعات انجام مي

يا پيشامدهايي ممکنه در شبکه و به خصوص مطالعات رخدادها 

خروج خط يا ترانسفورماتورها است که بر اساس شرايط شبکه 

شود و مواردي نظير  براي خروج يک تجهيز يا خط بررسي مي

پايداري، عملکرد رله هاي حفاظتي، وضعيت ولتاژي و بار 

شود. از آنجا که  هاي ديگر شبکه بررسي و تحليل مي بخش

ه در يک شبکه به طور همزمان دو رخداد يا پيشامد احتمال اينک

به صورت همزمان اتفاق بيفتد بسيار کم است، اين حالت از بحث 

شود و فقط مطالعات شبکه براي شبکه اي با  مطالعات خارج مي

( انجام n-1خروج يک خط يا تجهيز و در مدار بودن بقيه شبکه )

سعه و يا بهره شود و چنانچه تمهيداتي در بخش طراحي، تو مي

شود و مطالعات و  برداري شبکه صورت گيرد، در نظر گرفته مي
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حادثه و ناپايداري است و لازم است مطالعاتي 

ها صورت گيرد. لذا در اين پروژه  براي اين حالت

گردد که براي شبکه فوق  تحقيقاتي پيشنهاد مي

پيشامد  n-2هاي  يزد ابتدا حالتتوزيع و انتقال 

هاي مختلف  که احتمال وقوع آن به صورت

خروج خودکار و يا برنامه ريزي شده، و با 

احتمال زياد شناسايي شوند و سپس مطالعات ) 

ها  برنامه ريزي و بهره برداري ( براي اين حالت

-nهاي  نيز انجام شوند. در اين پروژه ابتدا حالت

به صورت کامل تهيه پيشامد براي شبکه  2

شود و سپس توسط کارشناسان متخصص و  مي

هاي  بر اساس توپولوژي شبکه، دستورالعمل

مانور، احتمال وقوع و سوابق ده سال اخير در 

ها به ترتيب احتمال وقوع  حوادث اين حالت

-nهاي  شوند. سپس براي حالت تقسيم بندي مي

پيشامدي که بيشترين احتمال وقوع دارند،  2

لعات لازم )برنامه ريزي و بهره برداري( به مطا

شود و بر اساس مطالعات  صورت کامل انجام مي

هاي لازم به  انجام شده، راه کارها و دستورالعمل

گردد  تفکيک برنامه ريزي و بهره برداري ارائه مي

که احتمال  n-2تا شبکه بر اساس پيشامدهاي 

باشد وقوع زياد دارند، پايدار باشد. چنانچه لازم 

هاي موجود نيز، تغييراتي  در دستورالعمل

 -گردد نتيجه حاصل از اين پروژه:  پيشنهاد مي

پيشامدي است که در  n-2شناسايي رخدادهاي 

شناسايي  -شبکه احتمال وقوع آن وجود دارند. 

هاي شبکه براي حالتي که دو تجهيز يا خط از شبکه خارج  تحليل

هاي عملي شبکه فوق  گيرد. اما واقعيت ( صورت نميn-2هستند )

دهد که زمان طولاني چند ساعتي تا  توزيع و انتقال برق نشان مي

هايي از شبکه ) تجهيز يا خط( به  ارد که بخشچند روزه وجود د

دليل حوادث، تعميرات و يا برنامه ريزي تعميرات و نگهداري يک 

بخش از شبکه خارج است و در اين فاصله وقوع يک حادثه يا 

شود که عملاً  خروج با برنامه بخش ديگري از شبکه باعث مي

ابليت براي شبکه ايجاد شود و لازم است مطالعات ق n-2حالت 

اطمينان، حفاظتي، پايداري ولتاژ و توان راکتيو براي شبکه انجام 

هاي گذشته نشان داده است که  شود. وجود چند حادثه در سال

اين حالت براي شبکه ممکن الوقوع است و بايد در مطالعات 

رخدادها و پيشامدهاي شبکه در نظر گرفته شود. سؤال اساسي که 

شده: چه پيشامدهاي از شبکه  ريفپروژه، براي پاسخ به آن تع

پيشامد را لازم داشته  n-2ممکن است وقوع شود که مطالعات 

باشد؟ شبکه فوق توزيع و انتقال استان يزد براي چه رخدادهاي 

n-2 ترين  حالته بايد از قبل مطالعه و بررسي شود؟ مهم

ترين ضرورت انجام اين پروژه اين  مزيت/ضرورت انجام پروژه: مهم

از شبکه فوق توزيع و انتقال يزد که  n-2ه رخدادهاي است ک

ها، مطالعات  ممکن الوقوع هستند شناسايي شوند و براي آن حالت

مانور، بهره برداري و حتي برنامه ريزي و توسعه صورت گيرد و 

 n-2هاي  اين بخش از مطالعات به صرف بحث تئوري اينکه حالت

 ذاشته نشوندپيشامد احتمال بسيار کمي دارند، کنار گ
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نقاط ضعف شبکه فوق توزيع و انتقال استان يزد 

 -شوند.  مي n-2که باعث وقوع رخدادهاي 

هايي که باعث  قاط ضعف دستورالعملشناسايي ن

ارائه راه کارها  -شوند.  مي n-2وقوع رخدادهاي 

و پيشنهادهايي براي پيشگيري و آماده سازي 

پيشامد نتيجه  n-2شبکه در برابر وقوع حالت 

کليدي مدنظر پروژه: پايداري شبکه فوق توزيع و 

 n-2انتقال استان يزد در برابر رخدادهاي 

 ل وقوع بالاپيشامد با احتما

 شرکت توانير 11
بررسي توسعه نيروگاه هاي توليد پراکنده در 

 پايداري شبکه

گزارش مطالعات سيستم تعيين ميزان احداث 

نيروگاههاي توليد پراکنده راهکارهاي حفظ 

 پايداري شبکه در حضور منابع توليد پراکنده

 ضرورت پايش و توسعه

 شرکت توانير 12
شبکه انتقال کشور و جايابي خازن سري در 

 بررسي نوسانات زير سنکرون در شبکه

گزارش مطالعات سيستم و پيشنهاد نقاط بهينه 

 نصب خازن سري و ميزان آن در شبکه
 نياز به پايش، توسعه و تقويت شبکه به طور مستمر

 شرکت توانير 13
جبران سازي ديناميکي شبکه جهت افزايش 

 قدرتپايداري و ميرايي نوسانات شبکه 

گزارش مطالعات سيستم و پيشنهاد نقاط بهينه 

 سازي در شبکه جبران
 پايش، توسعه و تقويت شبکه در راستاي افزايش پايداري

 شرکت توانير 14
طراحي سيستم حفاظتي اصلاحي بر اساس 

 پاسخ شبکه جهت افزايش پايداري شبکه

گزارش مطالعات سيستم و پيشنهاد سيستم 

 حفاظتي اصلاحي
 پايش، توسعه و تقويت شبکه به صورت مستمرضرورت 

15 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

تحليل کفايت شبکه توليد و انتقال و 

ريزي بهينه احداث واحدهاي توليدي و ¬برنامه

 خطوط انتقال

عدم تعادل ناشي از توان توليدي و مصرفي در 

هاي ¬شبکه قدرت منجر به اعمال خاموشي

ريزي نشده در ¬برنامه ريزي شده و بعضاً¬برنامه

شبکه شده که علاوه بر اثرات اجتماعي، 

کند. لذا ¬هايي را نيز به شبکه اعمال مي¬هزينه

لزوم تعادل توليد و مصرف در هر لحظه از 

برداري سيستم با در نظر گرفتن حد ¬بهره

باشد. در ¬معيني از رزرو توليد امري ضروري مي

مطالعه کفايت توليد و انتقال به طور گسترده در سطوح تحقيقاتي 

اي ¬هاي سالانه¬و عملياتي انجام گرديده و مقالات و نيز گزارش

باشد. در خصوص کفايت توليد ¬ها در دسترس ميحول اين محور

ها حاکي از کمبود ¬بيني¬، پيش97شبکه برق ايران در سال 

ها بوده ¬بيني¬ظرفيت توليد نسبت به بار مصرفي ناشي از پيش

ريزي ¬هاي برنامه¬که اين امر در واقعيت نيز منجر به خاموشي

شده گرديد. اولين نتيجه در بحث تحليل کفايت توليد، مشخص 

نمودن ظرفيت مورد نياز توليد جهت احداث در ساليان آتي به 
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ت اين راستا، فراهم بودن کفايت انتقال جه

ها نيز امر ¬ارسال توان توليدي به مصرف کننده

ضروري بوده و در صورت نبود چنين ظرفيتي، با 

پديده حبس توليد مواجه خواهيم شد. لذا، 

بررسي اين مورد جهت تعيين محل بهينه 

هاي توليدي و خطوط انتقال ¬احداث واحد

اي دارد. با انجام همزمان مطالعه ¬اهميت ويژه

ريزي بهينه ¬قال، امکان برنامهکفايت توليد و انت

شبکه انتقال و توليد فراهم شده و نتيجه آن 

هاي مالي و حتي فوايد ¬صرف بهينه هزينه

 باشد.¬زيست محيطي مي

باشد. به ¬منظور جلوگيري از کمبود توليد و اعمال خاموشي مي

سال آتي  5عنوان مثال در کشور فرانسه، کفايت توليد مربوط به 

ريزي توليد صورت ¬برنامه شبکه محاسبه شده و بر اساس آن

پذيرد. با توجه به ضرورت موجود بودن ظرفيت خط انتقال ¬مي

ها، بررسي همزمان ¬جهت ارسال توان توليدي به مصرف کننده

باشد. ¬کفايت انتقال در کنار مطالعه کفايت توليد نيز ضروري مي

با تحقق همزمان مطالعه کفايت توليد و انتقال، امکان تعيين محل 

ها و خطوط انتقال جهت جلوگيري از پديده حبس ¬نيروگاهبهينه 

توليد، تعيين زمان بهينه در مدار آمدن يا بازنشسته شدن 

ها و خطوط ¬ها، جلوگيري از بارگذاري بيش از حد پست¬نيروگاه

انتقال و افزايش طول عمر تجهيزات مذکور، جلوگيري از 

ز اعمال هاي ناشي ا¬ها در ساليان آتي و کاهش هزينه¬خاموشي

ريزي جهت تبادل توان با کشورهاي همسايه و ¬خاموشي، برنامه

ارسال هشدار پيش از موعد به آنها در صورت عدم امکان تامين 

توان، تحليل فصلي کفايت توليد )به دليل کمبود گاز در فصول 

سرد سال و خروج واحدهاي تک سوز با سوخت گاز طبيعي( و 

واحدهاي توليدي کم هزينه،  برداري از¬ريزي جهت بهره¬برنامه

تعيين نوع واحدهاي توليدي )مثلا غير گاز سوز يا دو/چندگانه 

سوز جهت فصول سرد سال جهت نيل به کمترين هزينه و توليد 

گردد. عدم ¬آلاينده( جهت احداث در ساليان آتي و ... معين مي

ريزي صحيح در شبکه توليد ¬مطالعه مذکور منجر به عدم برنامه

ل شده و بيشترين پيامد آن کم باري در برخي از خطوط و انتقا

ي ¬شبکه انتقال و در سوي ديگر محدوديت ظرفيت انتقال، پديده

حبس توليد و بارگذاري حداکثري تجهيزات در مناطق ديگر 

 باشد.¬شبکه برق مي
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16 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

تبيين مدل، استراتژي و پارامتر هاي موثر 

ريزي ميان مدت غلتان  مهغيرحتمي برنا

احتمالاتي )فصلي،ماهيانه و هفتگي( توليد و 

 انتقال شبکه برق

ريزي احتمالاتي و  با توجه به بررسي و برنامه

لحاظ کليه پارامتر هاي غير قطعي، ريسک عدم 

ريزي کوتاه مدت و زمان واقعي  تحقق برنامه

درصد  70ريزي تا  کاهش يافته و قطعيت برنامه

ديک به بهره برداري زمان حقيقي از هفته نز

محقق شده فرض ميگردد. مديريت منابع آب و 

سوخت و تعميرات در يک پروسه غلتان امکان 

کند. مراحل  بهره برداري بهينه را فراهم مي

تدوين و  -2مطالعات تطبيقي  -1پيشنهادي: 

ريزي و  استخراج پارامتر هاي موثر در برنامه

ارائه  -3مه ريزي آناليز حساسيت آنها در برنا

الگوريتم و ابزار محاسباتي در ورود اطلاعات 

پارامتر هاي موثر بصورت احتمالاتي در برنامه 

 صحت سنجي مطالعات -4ريزي 

و تجهيزات، بسيار ضروري است  با توجه به محدوديت منابع

تر  نزديک ها به نقطه بحراني نقاطي از شبکه که سطح آلودگي آن

طا و ريسک در آن بسيار زياد شده، شناسائي بوده و امکان وقوع خ

ريزي و سرويس قرار داده شود. لذا عدم  اولويت برنامه و در

شستشوي به موقع موجب قطع شبکه  شناسائي و انجام سرويس و

بنابراين  .و بروز معضلات اجتماعي و عواقب بعدي خواهد بود

ريزي دقيقي  تخمين وقوع زمان خطا موجب خواهد شد برنامه

  .انجام شود جهت شستشوي شبکه

17 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

بهبود پايداري سبگنال کوچک در سيستم 

قدرت چند ناحيه اي با استفاده از داده هاي 
PMU 

در سيستمهاي قدرت، ميرايي نوسانهاي بين 

ناحيهايي با فرکانس پايين، براي بهره برداري 

مطمئن سيستم از اهميت بالايي برخوردار است. 

کشور ايران به لحاظ وسعت شبکه، ظرفيت 

نيروگاههاي نصب شده و تنوع مصرف کنندگان 

جزء بيست کشور برتر جهان شناخته ميشود. 

درتي در حفظ پايداري، توانايي چنين سيستم ق

تا حد زيادي بر ميرا کردن نوسانهاي 

الکترومکانيکي بهوسيله ساختارهاي کنترلي 

استوار است. بنابراين در وهله ي اول شناسايي و 

تخمين اين مدها براي تنظيم کنترل کننده ها و 

فراهم آوردن ميرايي مناسب حائز اهميت است. 

ها  PMUبا توجه به وجود تجهيزات بهروز پايش سيستم همانند 

و همچنين رشد روزافزون مصرف انرژي و پيچيدگي سيستم 

قدرت، نياز است تا با ارائه روشهاي جديد شناسايي، تحليل و 

ترل، اندازه گيريهاي اين تجهيزات براي حفظ و بهبود پايداري کن

 و امنيت سيستم قدرت مورد استفاده قرار گيرند.
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ز دادههاي ارائه روشهاي جديد براي بهرهگيري ا

PMU  در شبکه برق کشور براي تخمين اين

مدها و افزايش ميرايي آنها در راستاي هوشمند 

سازي شبکه برق و پايش آنلاين امري ضروري 

است. دستيابي به اهداف اين پروژه مزاياي زير را 

در بر خواهد داشت : روش مناسب براي 

شناسايي مدهاي بين ناحيهايي سيستم قدرت 

رمال و غير نرمال طراحي ساختار در شرايط ن

کنترل مناسب بر اساس اطلاعات شبکه به 

 منظور افزايش ميرايي نوسانات

18 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

تهيه و توسعه نرم افزار بومي محاسبات و 

مطالعات فني پيشرفته شبکه هاي قدرت 

داراي قابليتهاي نسخه هاي به روز نرم 

صنعتي موجود در جهان با  افزارهاي تجاري و

تأکيد بر تدوين و اجراي رويه عملي براي 

عملياتي -تضمين پشتيباني و به روزرساني فني

 مستمر

سيستم بصورت جامع  بسته نرم افزار مطالعات -

و يکپارچه و قابل اطمينان باشد بگونه اي که 

بصورت هماهنگ عمل نمايد نه  تمام اجزاي آن

نرم افزار داراي  لازم است -مستقل و مجزا 

باشد بگونه اي  NTP ويرايشگر شبکه و قابليت

 که ارتباط تنگاتنگي با واحدهاي محاسباتي و

نرم  -مدل اطلاعاتي تجهيزات شبکه برقرار نمايد 

محاسباتي  افزار هدف مي بايست داراي امکانات

مطلوب بر اساس مدل اطلاعاتي پيشرفته از 

ار هدف مي افز نرم -تجهيزات شبکه برق باشد. 

بايست داراي ساختار اطلاعاتي يکپارچه 

اطلاعات با ساير نرم  ديتابيسي و قابليت تبادل

افزارهاي رايج محاسباتي عمومي )مانند اکسل( و 

فني شبکه را در حد کفايت دارا  نرم افزارهاي

نرم افزار مطلوب مي بايست همه  -باشد. 

حداقلي محاسبات فني شبکه قدرت را  ويژگيهاي

تأمين مداوم نرم افزارهاي مطالعات شبکه بصورت مطمئن و قابل 

رقابت با نرم افزارهاي روز دنيا و جلوگيري از آسيبهاي ناشي از 

يزان م- _______________تحريم اقتصادي ضروري است 

اثرگذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت: با توجه به هزينه 

بسيار بالاي ساليانه تمديد لايسنس نرم افزار در کشور، اين 

موضوع از نقطه نظر مالي بسيار تاثيرگذار خواهد بود. همچنين 

 Open sourceامکان استفاده از يک نرم افزار بومي با قابليت 

دانش فني کارشناسان اين شرکت و کل  مي تواند موجبات ارتقاء

مجموعه صنعت برق را فراهم سازد. همچنين ميتوان نرم افزار 

مربوطه را مطابق با نياز کارشناسان بروزرساني و تطبيق داد که 

-خود افزايش توان عملکردي شرکت را به همراه خواهد داشت. 

ع ميزان ضرورت و فوريت رفع نياز: لازم است پروژه سريعا شرو

سال( به نتيجه مطلوب  10تا  5شود تا در مدت چند سال آينده )

ميزان استراتژيک بودن نياز: با توجه به اهميت -و موردنياز برسد. 

بالاي مطالعات در بهره برداري، طراحي و توسعه شبکه برق کشور 

و نياز حتمي به نرم افزار مطالعاتي در مطالعات شبکه، اهميت 
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اساس جديدترين نسخه استانداردهاي رايج بر

باشد. استانداردهاي مورد نياز مي تواند در  دارا

 -گردد.  فاز اول تحقيقات استخراج و منظور

طراحي معماري نرم افزار مي بايست بگونه اي 

نويسي، ماژولهاي  صورت گيرد که قابليت برنامه

محاسباتي، گزارشگيري گرافيکي و متني را در 

مهندسي شبکه هاي برق اعم از  ا مسائلارتباط ب

مسائل مطالعاتي بهره برداري و برنامه ريزي 

انتقال و توزيع برق کشور به همراه داشته  توليد،

لازم در  باشد که مي بايست در فاز اول تحقيقات

نرم افزار مي  -اين خصوص صورت پذيرد. 

مدت و  بايست داراي پشتيباني مطمئن دراز

يتهاي مورد نظر شبکه باشد. امکان توسعه قابل

سوابق  بررسي 1شرح خدمات پيشنهادي 

اقدامات گذشته در صنعت برق در اين زمينه و 

که مانع از  استخراج انواع موانع و مشکلات

موفقيت در اين خصوص شده اند به همراه تهيه 

جلوگيري از وقوع  روش و نقشه راه مطمئن براي

کليه تحقيق و استخراج  2مجدد عوامل فوق 

نيازمنديهاي محاسباتي، مطالعاتي و  استانداردها،

 امکانات نرم افزاري و گرافيکي مورد نياز

کارشناسان متخصص مطالعات شبکه در صنعت 

بخشهاي  برق اعم از شرکتهاي دولتي و يا مشاور

بهره برداري و برنامه ريزي در سطوح مختلف 

انجام تحقيق از حداقل  توليد، انتقال و توزيع )با

متخصص مطالعات شبکه در بخشهاي 100

افزار بسيار بالا مي باشد. همچنين استفاده  تهيه و توسعه اين نرم

از نرم افزار بومي قابل اتکا از لحاظ پدافند غيرعامل نيز داراي 

سطح تعريف نياز )مدير عامل، معاونان، -اهمنيت مي باشد. 

مديران و کارشناسان(: جهت استفاده کارشناسان مطالعات شبکه، 

و ساير شرکتهاي  کارشناسان راهبري، دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي

مرتبط با صنعت برق و در واقع اين نرم افزار در بلند مدت 

جايگزين نرم افزارهاي موجود مطالعات سيستم ديگسايلنت و 

PSS/E  .تا  5سريع الحصول بودن نتيجه: در حدود -خواهد شد

سال در صورت پيگيري و پشتيباني مداوم از شرکت سازنده و  10

ارشناس در آن شرکت ميزان بودجه تداوم نيروهاي متخصص و ک

و  1398و امکانات شرکت: اعتبار مورد نياز در بودجه سال 

فراواني نياز -همچنين سالهاي بعد پيش بيني خواهد شد. 

شناسايي شده: در صورت اطمينان از صحت عملکرد و نتايج، اين 

نرم افزار مي تواند به طور نامحدود در مطالعات مرتبط با شبکه 

ر مورد استفاده قرار گيرد. در صورت اقتصادي بودن نرم برق کشو

افزار، غير از ذينفعان مجموعه وزارت نيرو، ساير صنايع کشور نيز 

برآورد کلي منفعت حاصل از  -مي توانند از ان استفاده کنند. 

 40کارگيري: جلوگيري از خروج ساليانه ارز به ميزان بيش از  به

و همچنين عدم وابستگي به نرم  ميليارد ريال )به صورت معادل(

 افزار خارجي در صورت تحريم
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و استخراج  مطالعه 3مختلف صنعت برق( 

قابليتهاي جديدترين نسخه نرم افزارهاي مورد 

صورت مستمر در طي  استفاده در صنعت برق)به

تهيه نقشه راه مطمئن به  4زمانبندي پروژه( 

براي تحقق کليه  همراه جزئيات لازم

مطالعاتي صنعت برق با تأکيد بر نيازمنديهاي 

افزاري، ديتابيسي و  امکانات گسترده نرم

 (user-friendly) قابليتهاي مختلف کاربرپسند

تأکيد بر استمرار پشتيباني  در اين خصوص با

کارشناس  40لازم بطوري که تأييد حداقل 

داراي سابقه حداقل پنج سال ) مدير10مجرب و 

لعاتي بهره مطالعات شبکه( از بخشهاي مطا

برنامه ريزي توليد، انتقال و توزيع برق  برداري و

 طراحي، 5کشور را به همراه داشته باشد. 

مديريتي -پيشنهاد و اجراي ساختار کارشناسي

توسعه،  لازم از ديدگاه فني و اجرايي براي

پشتيباني و عملياتي سازي نرم افزار بومي 

مطالعات شبکه  برآورده کننده نيازمنديهاي

انجام مقايسه  6 3تني بر نقشه راه مصوب بندمب

افزار بومي توليد شده با  ميان قابليتهاي نرم

قابليتهاي آخرين نسخه نرم افزارهاي مشابه 

در زمان نهايي سازي نسخه ) تجاري در جهان

پياده  7نرم افزار بومي( و اطمينان سنجي لازم 

شبکه سراسري انتقال و فوق توزيع کل  سازي

 م افزار بومي و انجام اعتبارسنجيکشور در نر

تدوين رويه قابل اعتماد و اجراي عملياتي  8لازم 
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 پشتيباني مورد نياز

19 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

توسعه، بهبود و ارتقاي فرآيندهاي تخمين 

حالت و پيشامدسنجي درچارچوب مطالعات 

 اي شبکه¬لحظه

توسعه، بهبود و ارتقاي فرآيندهاي تخمين حالت 

و پيشامدسنجي در چارچوب مطالعات 

که بخصوص در بخشهاي رابط اي شب¬لحظه

کاربري، پايگاه داده و مدلسازي بمنظور افزايش 

 کيفيت پايش امنيت شبکه سراسري

اي، توسعه، ¬با توجه به فرآيند هاي موجود در مطالعات لحظه

بهبود و ارتقاي فرآيندهاي تخمين حالت و پيشامدسنجي 

 بخصوص در بخشهاي رابط کاربري، پايگاه داده و مدلسازي باعث

خواهد شد تا زمان انجام اين فرآيندها کاهش يافته، کاربري آن 

توسط بهره بردار و نيز مدلسازي آن آسانتر و روال مندتر گردد 

اي به مطالعات نزديک به ¬بدين ترتيب مطالعات از شبه لحظه

زمان بهره برداري نزديکتر شده و باعث افزايش کيفيت پايش 

ين بعلت تشکيل پايگاه امنيت شبکه سراسري خواهد شد.همچن

داده ،امکان استفاده ازاندازه گيري هاي مجازي ورفع مشاهده 

 ناپذيري فراهم مي گردد.
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع -1-4

 دلايل اولويت داشتن نهايي طرحاهداف مورد انتظار و محصول  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

هاي  هاي ساختماني پست پايش سلامت سازه

هاي  انتقال برق شامل بتني، فولادي و سازه

 سبک

مطالعات اوليه سازه در مرحله اول  -1مرحله 

 مطالعات اوليه برروي تاريخچه، هندسه و هم

ها و اسناد موجود از سازه انجام  چنين نقشه

تر  شود. در ادامه جهت کسب اطلاعات دقيق مي

از شرايط فعلي سازه مورد نظر، بازديد اوليه از 

شود.  سازه، توسط گروه پايش سلامت انجام مي

هاي بصري شامل  در بازديد از سازه تمام ويژگي

اي،  هاي سازه برداري، وضعيت المان شرايط بهره

گاهي سازه مورد  ضعيت اتصالات و شرايط تکيهو

گردد. از  بررسي و در گزارش مربوطه ثبت مي

اين اطلاعات در مرحله طراحي تست ديناميکي 

و استاتيکي استفاده خواهد شد. در نهايت با 

برداشت نقاط به تعداد موردنياز مدل اوليه سازه 

شود که  افزارهاي اجزا محدود ساخته مي در نرم

ند به مهندسان در شناسايي رفتار سازه توا مي

طراحي پکيج آزمايش  -2کمک کند. مرحله 

الف( انتخاب ابزار در اين مرحله پس از 

سازي اوليه، ابزار موردنياز به جهت انجام  مدل

شود.  هاي ديناميکي و استاتيکي انتخاب مي تست

ب( طراحي محل نصب سنسورها پس از 

ه، تعداد نقاط آوري اطلاعات اوليه از ساز جمع

لازم و همچنين تعداد بهينه و محل نصب 

سنسورهاي مورد نياز جهت آزمايش توسط 

شود.  متخصصين گروه پايش سلامت تعيين مي

هاي حياتي منابع ملي هر کشوري  قسمت  هاي زيرساخت سازه

بر ايجاد زيان  ها، علاوه هستند. ايجاد آسيب در اين زيرساخت

 ها نيز گردد. در تواند باعث به خطر افتادن جان انسان مالي، مي

ها از اهميت بسيار  زمينه مهندسي عمران تشخيص خرابي سازه

هاي زيربنايي  خطوط انتقال انرژي و سازه .زيادي برخوردار است

زندگي مردم آن کشور  ها نقش کليدي در اقتصاد و مرتبط با آن

 ها هاي زيادي جهت ساخت و نگهداري از آن داشته و سالانه هزينه

همواره در جستجوي راهکاري  رو محققين شود. از اين  صرف مي

ها هستند. ارزيابي سلامت  سلامت سازه براي بررسي و کنترل

ها در  حفاظت از سازه ترين راهکارها براي ها يکي از اصلي سازه

 بيني نشده است. مسائلي از قبيل زوال هاي پيش برابر آسيب

ها و  دهد، زمين لرزه مصالح که درنتيجه افزايش عمر سازه رخ مي

برداري از سازه  زمان بهره ممکن است در مدت هاي شديد، نطوفا

صورتي که به موقع  ، در هاي موضعي سازه رخ دهند. خرابي

 توانند توسعه پيدا کرده و منشأ شناسايي و رفع نشوند مي

  .هاي کلي باشند خرابي 
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اين سنسورها اطلاعاتي مانند شتاب، تغييرمکان، 

کنند. ج(  گيري مي کرنش، نيرو و دما را اندازه

انجام آزمايش در اين قسمت، نوع تجهيزات لازم 

 Dataمل سنسورها، سيستم داده بردار )شا

Loggerهاي  ها بر اساس ويژگي ( و اتصال آن

شود. در  سازه مورد بررسي، در نظر گرفته مي

هاي  گيرد، تست ادامه سازه تحت ارتعاش قرار مي

شود و اطلاعات  اوليه برروي سازه انجام مي

شود. در  موردنياز توسط سنسورها ذخيره مي

برداري  لازم به جهت داده صورت نياز تمهيدات

اي و يا دائم، در نظر  در دو حالت برداشت دوره

هاي  تهيه زيرساخت -3شود. مرحله  گرفته مي

آوري  ها پس از جمع افزاري و پردازش داده نرم

هاي مورد نياز از سازه، عمليات پردازش  داده

گردد. در اين قسمت لازم است  ها آغاز مي داده

هاي نرم  ه، با تهيه زيرساختبر اساس نياز هر ساز

هاي  افزاري مخصوص آن سازه و استفاده از روش

پردازش سيگنال، مبتني بر فرکانس و 

هاي حذف نويز )جهت افزايش دقت کار(،  تکنيک

پارامترهاي رفتار ديناميکي سازه مانند 

ها و ميرايي  هاي طبيعي، مودشکل فرکانس

يي شوند و در نهايت فرايند شناسا استخراج مي

تواند به  ها مي گيرد. اين بررسي خرابي صورت مي

ها  مهندسين در شناخت بهتر نوع و شدت خرابي

کمک کند و از ايمني و دوام سازه در طول عمر 

بهره برداري اطمينان حاصل نمود. لازم به ذکر 
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ها  است در صورت نياز، پردازش و تحليل داده

ئم اي و يا دا هاي دوره تواند مخصوص آزمايش مي

هاي لازم جهت  )بر خط( تهيه گردد. کدنويسي

افزار گروه  انجام اين مرحله توسط متخصصين نرم

 -4پايش سلامت انجام خواهد شد. مرحله 

گيري و ارائه راهکار پس از انجام پردازش  نتيجه

ها،  بندي نتايج حاصل از آزمايش ها و جمع داده

گزارش نهايي از وضعيت سازه تهيه شده و 

ن اعم از سالم يا ناسالم بودن سازه سلامت آ

افزار ويانا، نرم افزار تجاري  شود. نرم تعيين مي

 R&Dسازان است که توسط گروه  شرکت کوشه

شرکت براي تشخيص و پيدا کردن سطوح 

مختلف خرابي )شامل: تشخيص وقوع، محل 

ها  آسيب و ميزان گسترش و نوع آسيب( در سازه

افزار،  اين نرم مورد استفاده قرار گرفته است.

هاي ايجادشده را رديابي و شناسايي  آسيب

ي  کند و گزارش دقيق مشخصات سازه مي

هاي متعارف )مانند  آسيبديده را به صورت فرمت

هاي  چنين آزمايش دهد هم فايل اکسل( ارائه مي

هاي موضعي  تکميلي جهت تعيين محل آسيب

ها به دو دسته کلي  گيرد. اين آزمايش انجام مي

هاي غيرمخرب  هاي مخرب و آزمايش مايشآز

شوند که برحسب نياز انتخاب  تقسيم مي

هاي غيرمخرب مکمل  شوند. در واقع آزمايش مي

باشند و زماني به کار  هاي پايش سلامت مي روش

آيند که سازه دچار آسيب شده باشد و  مي
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هاي اوليه خرابي در آن پديدار گردد. در  نشانه

سلامت سازه، وضعيت حاليکه در سيستم پايش 

اي که  آن در هرلحظه جهت بازرسي پيوسته

شود و هرگونه تغيير  گيرد، مشخص مي انجام مي

ي  تواند نشانه در خصوصيات ديناميکي سازه مي

ها و زمان تعمير و  آسيب باشد. در نتيجه، هزينه

نگهداري سازه در بلندمدت به شدت کاهش 

رميم و ارائه طرح اصلاحي ت -5يابد. مرحله  مي

مقاوم سازي سازه و انجام برآورد ريالي مربوط به 

ها،  بندي نتايج حاصل از آزمايش آن پس از جمع

گزارش نهايي از وضعيت سازه که شامل 

ي  اطلاعاتي از وضعيت فعلي سازه به علاوه

باشد، به کارفرما ارائه  هاي احتمالي مي آسيب

شود. در صورت ايجاد آسيب بر روي سازه  مي

سازي به همراه برآورد  رميم و يا مقاومطرح ت

تواند ارائه  ريالي آن به درخواست کارفرما مي

 گردد.

2 
شرکت برق منطقه اي 

 باختر

طراحي و ساخت نمونه صنعتي کنتاکت اصلي 

 AEGکيلوولت تيپ  63قدرت  و کمکي کليد

طبق نتايج تجربي اوليه بدست آمده در پروژه 

سنجي، براي ساخت قطعه انگشتي و ميله  امکان

کنتاکت )کنتاکت اصلي و کمکي( کليد قدرت، 

تکميل فاز  -1مراحل اجرايي زير ضروري است: 

آوري اطلاعات، استانداردها و  مطالعاتي و جمع

تهيه  -2ها  اکتالزامات مورد نياز ساخت کنت

مواد اوليه با کيفيت مورد نياز شامل مس با 

، پودر تنگستن و نقره با خلوص 95/99خلوص 

ها بر روي مواد اوليه  انجام آزمايش -3 9/99

هاي انتقال و توزيع  کليدهاي قدرت يکي از اجزاي اصلي سيستم

طـوط، انرژي الکتريکي است که به منظور قطع و وصل خ

ترانسفورماتورها، ژنراتورها و ساير تجهيزات فشار متوسط و 

به عنوان  SF6رود. در حال حاضر کليدهاي  فشارقوي به کار مي

ترين کليد در شبکه شناخته شده و بکار  ترين و مناسب مطمئن

هاي اصلي و کمکي کليدهاي فشار متوسط و  روند. کنتاکت مي

قدرت هستند. هدايت  ترين قطعات کليدهاي فشارقوي، مهم

الکتريکي، استحکام مکانيکي و مقاومت به سايش بالا در کنار 

ها بايستي  هايي است که اين کنتاکت پايداري خواص، ويژگي
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خريد يا  -4ها  جهت اطمينان از کيفيت آن

تأمين تجهيزات ساخت شامل نورد، پرس گرم، 

 آبکاري نقره، برشکاري و خمکاري و آزمايشگاهي

ارزيابي  -6ساخت چند نمونه کنتاکت  -5خاص 

خواص قطعات توليد طبق استانداردهاي ارائه 

بررسي نتايج و رفع نواقص  -7شده صنعت برق 

 و توليد نهايي نمونه آزمايشگاهي قطعات

داشته باشند. اين قطعات بعد از مدت زمان معيني کارکرد، دچار 

شوند. لذا لازم است براي  افت خواص مکانيکي و الکتريکي مي

هاي قدرت تعويض شوند. با توجه به نتايج تجربي و ادامه کار، کليد

آزمايشگاهي به دست آمده از پروژه تحقيقاتي خاتمه يافته با 

،  AEGسنجي ساخت کنتاکت کليدهاي قدرت امکان"عنوان 

، همچنين به دلايل ذيل، انجام اين پروژه ضروري به "کيلوولت63

ر کشور ( عدم وجود تکنولوژي ساخت اين قطعه د1رسد:  نظر مي

کيلوولت  63( وجود تعداد زيادي از اين نوع کليد قدرت در لايه 2

( عمر بالاي 3و قابليت توسعه تکنولوژي براي ساير انواع کليد 

برداري از کليدهاي مزبور در شبکه و لزوم تأمين قطعات  بهره

 ترين قطعه )کنتاکت اصلي و کمکي( يدکي آن از جمله اصلي

3 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

تعيين فاصله بهينه شاخک هاي جرقه گير در 

 مقره هاي خطوط انتقال

بررسي چگونگي تغيير  -1هدف اصلي پروژه 

ولتاژ شکست هوا در فاصله بين دو شاخک جرقه 

با زاويه دار کردن شاخک هاي جرقه نسبت به 

هم با در نظر گرفتن الف( ولتاژ بحراني شکست 

هوا و مقايسه با ولتاژ شکست عايق مقره 

ب(برقراري هماهنگي عايقي بين خط و 

اشيه هماهنگي تجهيزات پست و اطمينان از ح

تعيين فاصله بهينه  -2مناسب با اين اقدام 

شاخک هاي دو سر مقره ها در خطوط فوق 

توزيع با توجه به شرايط اقليمي منطقه جهت 

عملکرد مناسب آنها مي باشد. مراحل پروژه 

بررسي مسائل ناشي از  -1بشرح زير خواهد بود: 

هماهنگي عايقي بين خطوط انتقال و عايق 

و تاثير شاخک هاي جرقه گير در آنها  ايستگاهها

با مدل کردن تمام جنبه هاي موثر در مطالعات 

مقره ها يکي از المانهاي مهم و حياتي در خطوط انتقال مي باشند 

ه و که در شرايط عادي مي بايست بتوانند ولتاژهاي عادي شبک

اضافه ولتاژهاي گذرا ناشي از صاعقه و سوييچ زني را تحمل 

 Arcingنمايند. يکي از اجزاي مقره ها شاخک هاي جرقه گير )

horn هست که بمنظور حفاظت مقره در مقابل )Flashover 

هاي ايجاد شده در خطوط اضافه مي شوند. بعبارت ديگر مسيري 

نجر به عبور جريان جهت عبور آرك در هوا ايجاد مي کنند تا م

آرك از سطح مقره و آسيب به آن نشوند. اين شاخک هاي جرقه 

گير همچنين به عنوان بخشي از هماهنگي عايقي براي حفاظت 

تجهيزات موجود در ايستگاه ها در مقابل اضافه ولتاژهاي صاعقه 

عمل مي کنند و در مطالعات هماهنگي عايقي لحاظ مي شوند. 

ظيم مناسب فاصله شاخک ها به منظور اين هماهنگي ها با تن

 Critical Flash Overعملکرد در يک ولتاژ جرقه بحراني )

voltage -CFO مشخص قابل حصول است. اين تغيير فاصله از )

طريق چرخاندن و زاويه دادن يک شاخک نسبت به شاخک ديگر 
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هماهنگي عايقي شامل تجهيزات برقگيرها، 

ترانسفورماتور، خط انتقالو مقره ها، دکل، 

بررسي مکانيزم  -2مقاومت پاي دکل و ... 

بررسي  -3شکست عايقي هواي بين جرقه گيرها 

و  Flashoverهماهنگي عايقي در شرايط 

Back flashover  4با چرخاندن شاخک ها- 

مدلسازي و شبيه سازي يک خط نمونه و بررسي 

سناريوهاي مختلف جهت شناخت عوامل موثر 

در انتخاب فاصله بين شاخک ها بمنظور بدست 

براي هر کدام از زواياي  CFOآوردن مقدار 

چرخش شاخک شبيه سازي انجام شده تا جايي 

ز اضافه ولتاژ بين دو سر مقره که جرقه ناشي ا

بجاي تخليه بين دو شاخک، به تخليه بين 

شاخک و فيتينگ ها منجر شود و باعث فالت 

گردد. اين شبيه سازي ها بصورت احتمالاتي در 

% براي اين شرايط U50جهت بدست آوردن 

انجام تست هاي ضربه  -5صورت مي گيرد. 

ي آزمايشگاهي بر روي يک زنجيره مقره انتخاب

ارائه نتايج و  -6جهت تاييد نتايج شبيه سازيها 

تهيه دستورالعمل مناسب جهت انتخاب فاصله 

ها يا چرخش شاخک ها نسبت به هم با توجه به 

 شرايط اقليمي خطوط

قابل انجام است. يکي از مسائل مهم در استفاده از اين جرقه 

ه مناسب بين شاخک هاي آنها جهت ايجاد هماهنگي گيرها فاصل

عايقي مناسب بين عايق خطوط و تجهيزات پست مي باشد. به 

عبارت ديگر تنظيم فاصله کم موجب مي شود در اضافه ولتاژهاي 

کم هم اين شاخک ها عمل کنند و در صورت يونيزه شدن هواي 

شود  بين آنها پديده گذرا بصورت يک خطا در سيستم قدرت ديده

و عملکرد رله هاي حفاظتي و در نهايت خاموشي خط را به دنبال 

داشته باشد. از طرف ديگر فاصله زياد نيز عملکرد مورد انتظار 

شاخک ها را مختل مي کند و باعث آسيب به مقره مي شود)بجاي 

آرك بين دو شاخک، آرك بين يک شاخک و فيتينگ مقره رخ 

ود(. بنابراين تعيين فاصله مي دهد و باعث آسيب به مقره مي ش

بهينه يا چرخش مناسب شاخک ها نسبت به هم مي تواند انتخاب 

مهمي در کاهش حوادث شبکه و خاموشي ها باشد. مشکلي که 

هم اکنون در شبکه برق فارس وجود دارد اين است که به علت 

عدم وجود فاصله مناسب تعداد خاموشي هاي خط در صاعقه هاي 

( زياد بوده است در Back flashoverيا  Flashover)بعلت 

خطوطي نيز که اين شاخک ها باز شده اند آمار قطعي کم شده 

ولي آمار مقره هاي آسيب ديده زياد شده است. لذا سوالاتي که در 

 -اين تحقيق مي بايست پاسخ داده شود شامل موارد زير است : 

شاخک بررسي چگونگي تغيير ولتاژ شکست هوا در فاصله بين دو 

جرقه با زاويه دار کردن شاخک هاي جرقه نسبت به هم با در نظر 

گرفتن الف( ولتاژ بحراني شکست هوا و مقايسه با ولتاژ شکست 

عايق مقره ب(برقراري هماهنگي عايقي بين خط و تجهيزات پست 

تعيين فاصله  -و اطمينان از حاشيه هماهنگي مناسب با اين اقدام 

قره ها در خطوط فوق توزيع با توجه بهينه شاخک هاي دو سر م

به شرايط اقليمي منطقه جهت عملکرد مناسب آنها اين نتايج 
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ضرورتا با شبيه سازيها و در نهايت آزمايش و تست فشارقوي قابل 

 حصول مي باشد.

4 
شرکت برق منطقه اي 

 کرمان

طراحي سامانه اسکن و تشخيص آنلاين مقره 

 هاي سوخته خطوط انتقال برق

مورد انتظار : کليه ي روش هاي سنجش  اهداف

مقره ها نظير روش هاي مبتني بر امواج 

، ميدان الکتريکي، امواج فراصوت،  RFراديويي

سيگنال هاي الکترواپتيکي و .... به همراه مزايا، 

معايب، نحوه ي بکارگيري، گلوگاه هاي فني و 

بارزگاني ، سرعت عملکرد و بازده هرکدام از 

العه و بررسي قرار گيرند. روش ها مورد مط

محصولات شرکت هاي خارجي مورد تحليل و 

بررسي قرار گيرد روش بهينه ي سنجش مقره 

ها بر اساس شرايط توليد داخل، الزامات طراحي 

و استانداردهاي مربوطه انتخاب شده و طرح 

مفهومي سامانه شامل زيرسيستم ها، الزامات 

خطوط واحد هاي کنترل و پردازش ، حذف نويز 

فشار قوي و ..... ارائه شود. در صورت موفق بودن 

طرح اقدام به ساخت دستگاه گردد. محصول 

گزارش نهايي کامل و جامع -1نهايي تحقيق : 

بررسي روهش هاي تشخيص مقره هاي معيوب 

دستگاه -2در حالت برقدار و ارايه بهترين روش 

تشخيص مقره هاي پانچ شده و معيوب در حالت 

مراحل کل انجام کار: مطالعه و بررسي  -برقدار 

روش ها و سنسورهاي سنجش آنالين مقره ها 

طراحي مفهومي روش بهينه ي سنجش آنالين 

مقره هاي خطوط انتقال تست هاي آزمايشگاهي 

 ، ارائه گزارش نهايي و رفع عيوب احتمالي

هاي ولتاژ بالا يکي از مهمترين اجزا  مقره ها به عنوان عايق

با گذشت زمان  .دهنده ي خطوط انتقال به شمار مي آيدتشکيل 

و در اثر پديده هايي نظير شرايط محيطي، برخورد رعد و برق ، 

ولتاژ هاي گذرا و ريزگردها، مقره ها خاصيت عايقي خود را  اضافه

اصطلاحا پانچ مي گردند و اتصال کوتاه رخ  از دست مي دهند و

کرونا در خطوط انتقال،  اتمي دهد. با افزايش جريان نشتي و تلف

 ميزان خاموشي و قطع برق مشترکين افزايش مي يابد. بنابراين

شناسايي مقره هاي معيوب خطوط انتقال، قبل از آنکه عامل 

 .شوند، امري ضروري به شمار مي آيد ايجاد خاموشي و تلفات
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5 
شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

بررسي علل اتصال سست در نرو مادگي 

کيلوولت و ارائه طريق جهت  20اي کليده

 جلوگيري از حوادث محتمل

اولا بررسي گردد بررسي علت اصلي مشکلات 

مذکور در تعداد از ايستگاه هايي که اين گونه 

حوادث رخ داده، صورت پذيرد. ثانيا روشهاي 

کاهش اين گونه حوادث ثالثا با توجه به 

تکنولوژي هاي موجود خصوصا ترموگرافي، با 

نسورهاي حرارتي مناسب در مکان نصب س

مناسب)نزديکترين مکان به بازوي عايقي و يا 

اتصالات( در صورت حرارت غيرمتعارف توليد 

شده که نسبت به گرماي طبيعي دارد به بهره 

بردار اطلاع رساني و نسبت به قطع فيدر اقدام 

 تا از خاموشي هاي ناخواسته جلوگيري گردد.

امکان کنترل  لي مي توان به عدميکي ديگر از مشکلات فع   

کيلوولت 20بصري و ترموويژني اتصالات نري و مادگي کليدهاي 

محبوس بودن در داخل سلول اشاره نمود. با عنايت به اين  بدليل

کيلوولت، بهره  20و مادگي کليدهاي  در زمان اتصال مکانيکي نر

از ندارد.)زمانيکه کليد  بردار از صحت اتصال کامل آن اطمينان

کليد، به  تابلو به دلايل مختلف بيرون آورده شود ( در زمان وصل

دليل مشخص نبودن اتصال نر و مادگي کليد، گاهي اوقات اتصال 

شده و کليد برقدار ميگردد. ولي در زماني که از کليد  ناقص برقرار

گرفته شود باعث ترکيدگي کليد و  بار حداکثري و در حد نامي

 .گردد ميآسيب زدن به تجهيزات 

6 
شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

تجزيه و تحليل و تعيين حداکثر بارگيري 

مجاز از ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع 

 شرکت برق منطقه اي هرمزگان

با توجه به نقش مهم ترانسفورماتور قدرت در 

حفظ و پايداري شبکه ي قدرت، عواملي از جمله 

بهره برداري غلط، عدم انجام تست، سرويس به 

موقع و عدم برآورد شرايط ترانسفورماتور، ممکن 

است باعث ايجاد شرايط بحراني )افزايش ناگهاني 

دماي ترانسفورماتور ( کاهش طول عمر 

تور )پيري زود رس( شود. خارج شدن ترانسفورما

ترانسفورماتور از مدار باعث اختلال در شبکه 

قدرت مي شود. در اين پروژه هدف تعيين 

حداکثر ميزان بارگيري از ترانسفورماتورهاي 

قدرت با توجه به شرايط و سابقه بهره برداري و 

ي که  مشخصات هر ترانسفورماتور است به نحوه

هاني و نرخ پيري زودرس از افزايش دماهاي ناگ

ترانسفورماتور جلوگيري کند، بنابراين مي توان 

تا حدود زيادي قابليت اطمينان در شبکه انتقال 

شبکه ها از اهميت بسيار بالاي برخوردار  امروزه قابليت اطمينان

 ترين و ماتورها به عنوان اصليوضعيت ترانسفور  باشد. از اين رو مي

ترين تجهيز در شبکه هاي قدرت بايستي مورد ارزيابي  گران

در بهره برداري ترانسفورماتور،  قرارگيرد. مهم ترين مسئله

سيم پيچ  بارگذاري است. بارگذاري موجب افزايش دماي روغن و

ترانسفورماتور مي شود و بارگيري بيش از حد مجاز باعث ايجاد 

گازهاي اضافي معلق در روغن و آسيب ديدن جدي در  رطوبت و

و در نتيجه شاهد کاهش طول  عايق کاغذي ترانسفورماتور گرديده

 عمر )پيري زودرس( ترانسفورماتور به دليل اعمال تنش هاي

الکتريکي و مکانيکي مي شود بنابراين بايستي بارگيري به صورتي 

ترانسفورماتور را تامين اين که عمر مورد انتظار  باشد، که علاوه بر

شديد را در پي نداشته باشد. در  کند، اثرات آني و افزايش دمايي

 نياز به استفاده از افزايش ظرفيت  مواقع اضطراري که

ترانسفورماتور مي باشد، بدون اطلاع از منبع دقيق جهت ميزان 

ترانسفورماتور مي تواند موجب افزايش  بارگيري مناسب از هر
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و فوق توزيع را در اثر بارگيري بهينه، بهبود 

بخشيد. در صورتي که يکي از اجزاي 

ترانسفورماتور معيوب باشد، اعمال بارگيري بدون 

ن است باعث در نظر گرفتن مرجع دقيق ممک

آسيب جدي به ترانسفورماتور و يا ايجاد اتصال 

کوتاه در شبکه و آسيب به تجهيزات ديگرشود، 

همچنين بارگيري بيش از حد ظرفيت مي تواند 

موجب صدمه به بوشينگ ها، تپ چنجر، ترانس 

هاي جريان و سر سيم ها شود. با ارائه راهکار 

علمي و عملي براي محاسبه حداکثر ميزان 

صد بارگيري ترانسفورماتور مي توان از هزينه در

هاي تعمير و تعويض ترانسفورماتور و خطرات 

احتمالي پيش بيني نشده )اضافي( در شبکه 

مطالعه  -1جلوگيري نمود. روش انجام پروژه: 

استاندارهاي به روز شده مربوط به بارگيري 

مطالعه و بررسي  -2ترانسفورماتورهاي قدرت. 

کنفرنس هاي تخصصي بين مقالات به روز 

بررسي سوابق  -3المللي و داخلي ترانسفورماتور. 

انجام شده عملي و تئوري در خصوص بارگيري 

اندازه گيري تلفات  -4ترانسفورماتورهاي قدرت. 

 -5بارداري و بي باري ترانسفورماتورهاي قدرت. 

مشورت با سازنده ترانسفورماتورها در خصوص 

توجه وضعيت حداکثر بارگيري مجاز با 

ترانسفورماتورهاي قدرت در شبکه موجود برق 

شبيه سازي پارامترهاي  -6منطقه اي هرمزگان. 

 -7ترانسفورماتور قدرت به صورت نرم افزاري. 

از مدار شود. در  ي ترانسفورماتور يا حتي خارج شدنناگهاني دما

اين راستاي ضروري است، راهکاري براي تخمين طول عمر و 

عمر ترانسفورماتور و تجهيزات ترانسفورماتور )بوشينگ،  باقيمانده

و...( و تعيين ميزان حداکثر  تپ چنچر، ترانس هاي جريان

و  شخصاتبارگيري مجاز از ترانسفورماتورها با توجه به م

پارامترهاي استاتيکي و ديناميکي ترانسفورماتور مي باشد و در 

شود که بتوان حداکثر ميزان بارگيري را با  نهايت روشي ارائه

نموده تا بتوان با اصلاح  توجه وضعيت ترانسفورماتور پيش بيني

 هر جز ترانسفورماتور مشخص نمود به چه ميزان مي تواند به

 .فورماتور اضافه نموددرصد بارگيري از ترانس
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محاسبه عمر باقي مانده کاغذهاي عايقي 

حضور  -8ترانسفورماتورهاي قدرت شبکه نمونه. 

در پست ها و جمع آوري و بررسي اطلاعات 

بوشينگ، وضعيت تپ چنجر، سيستم  )وضعيت

کولينگ و...( و بررسي سوابق بهره برداري و 

تست هاي به روز شده الکتريکال، روغن و 

گازکروماتورگرافي ترانسفورماتورهاي قدرت در 

 شبکه نمونه.

7 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

تدوين دانش فني پايش سلامت در انواع سازه 

هاي)فونداسيون و دکل ها( موجود خطوط و 

پستهاي انتقال و فوق توزيع استان يزد به 

منظور پيش بيني آسيب ها و تخمين عمر 

باقيمانده و راه اندازي يک نمونه سيستم 

 بصورت پايلوت

براي پايش سلام سازه  راه حل بهينه يافتن -1

هاي خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع 

پيدا کردن روي يک  -2 شبکه برق استان يزد

خط نمونه و ارايه نتايح و در نهايت راه حل 

هاي موجود و پيشنهاد را  برطرف کردن آسيب

حل براي جلوگيري از تکرار آسيبها در سازهاي 

گردآوري و  -انجام کار: اينده مراحل  موجود و

 تدوين مباني تئوريک موردنياز براي پايش

سلامت سازه دکل ها و تجهيزات پستهاي انتقال 

 طراحي سيستم پايش -و فوق توريع برق 

-سلامت سازه براي تشخيص آسيب ها در سازه 

 طراحي سيستم پايش سلامت سازه براي پيش

بيني ايجاد و گسترش آسيب ها در سازه دکل 

-آن  انتقال برق و تخمين عمر باقيمانده هاي

امکان سنجي فني و اقتصادي بکارگيري سيستم 

و  ارائه روش ها -پايش سلامت در سازه 

راهکارهاي تصميم گيري و مديريت نگهداري 

 سازه بر اساس خروجي سيستم پايش سلامت

برق، روش هاي پيش بيني بروز  پايش سلامت سازه هاي صنعت

پژوهشگاه نيرو،  اشکالات و ارائه ي راه کارهاي کاهش آن ها در

استخراج گرديد تا رويکرد و روشهاي پايش نياز پژوهشي فوق 

براي سازهاي خطوط و پستها شناسايي شده و از نظر فني  سلامت

کاملي انجام شود و يک روش انتخاب  و اقتصادي بررسي جامع و

شبکه برق  کهريز که جز خطوط حساس-شده و براي خط يزديک

 .يزد مي باشد اجرا شود
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اجرا و بهره برداري از سيستم پايش  -سازه 

دکل  ابي ازسلامت سازه روي يک نمونه انتخ

تدوين -هاي فوق توزيع برق بصورت پايلوت 

نگهداري  دستورالعمل پايش سلامت و مديريت

 سازه دکل و پستهاي انتقال و فوق توزيع

8 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

ان آسيب ديدگي مقره هاي بررسي ميز

سيليکوني نصب شده در استان يزد در اثر 

 و تخمين عمر باقيمانده UVتابش اشعه 

، وضعيت  بررسي ميزان آسيب ديدگي راد مقره 

چسبندگي مواد به راد و نفوذ رطوبت به رويه 

چترك مقره هاي نصب شده از اهداف اين 

تحقيق مي باشد. در پايان پروژه گزارشي ارائه 

خواهد شد مبني بر اينکه نمونه هاي انتخابي از 

خطوط مختلف با هر نوع برند در چه وضعيتي از 

خورشيد در  UVپايداري هستند و آيا اشعه 

سال  10استان يزد ) به طور مثال در طول 

گذشته( به خاصيت آبگريزي مقره 

(Hydrophobic آسيب وارد نموده است؟ )

نده مقره با توجه علاوه بر اين تخمين عمر باقيما

به وضعيت کنوني آن نيز مورد انتظار است. 

دراين پروژه ابتدا تعدادي از مقره سيليکوني با 

زمانهاي نصب و سازنده هاي متفاوت انتخاب مي 

شوند و براي برسي وضعيت آنها تستهاي مختلف 

طبق استانداردها بر روي آنها انجام مي شود و 

مر باقيمانده آنها نتايج تستها و ميزان خرابي و ع

 از اين طريق حدس زده مي شود

هاي اخير به دلايل مختلفي از جمله مشکلات تامين مقره  در سال

هاي سراميکي و شيشه اي و سبک تر بودن مقره هاي سيليکوني 

اقبال عمومي طراحان به سمت مقره هاي سيليکوني در حال 

ع مقره افزايش است. در شبکه استان يزد نيز چندين خط با نو

سيليکوني اجرا شده است. با توجه به جنس مقره هاي سيليکوني 

و جنس چترك ها از نوع سيليکون و  ECR)جنس راد از نوع 

مقداري افزودني (، موضوع استقامت اين نوع مقره ها در مناطق 

با تعداد روز بالاي آفتابي و شدت تابش بالاي خورشيد همواره 

ه وضعيت کنوني مقره هاي مورد بحث بوده است. دستيابي ب

سيليکوني نصب شده در شبکه و برنامه ريزي براي تعويض در 

صورت نياز و يا اتخاذ تدابيري براي طراحي جنس و پرفيل مقره 

در پروژه هاي آتي در اين تحقيق مورد نظر است. با توجه به 

شدت تابش خورشيد در استان يزد در صورتيکه مطالعات فوق به 

گردد حوادث روي اين مقره ها ممکن است موجب درستي انجام ن

فروپاشي مقره و اعمال خاموشي طولاني مدت و برنامه ريزي نشده 

به مشترکين گردد. توضيح اين موضوع اينکه :در اکثر مواقع مقره 

هاي هاي سيليکوني مانند مقره هاي شيشه اي آسيب ديدگي 

اشي در آنها به واضح قابل مشاهده )از پايين خط( را ندارند و فروپ

يک دفعه و ناگهاني اتفاق مي افتد. موضوع تعريف شده برا بررسي 

آسيب ديدگي مقره هاي سيليکوني براي محوده استان يزد است و 

با پروژه اي که براي استان هرمزگان تعريف شده است بدليل 
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تفاوت شديد آب و هوايي دو استان تفاوت دارد. در استان يزد در 

بسيار زياد است و دماي هوا نيز بسيار بالا مي  UVتابستان اشعه 

رود و هوا نيز خشک است ولي در هرمزگان بدليل رطوبت زياد 

هوا و شرجي بودن، مي تواند اثرات خورشيد در ان متفادت باشد. 

لذا با توجه به شرايط آب و هوايي دو استان نياز به تحقيق مجزا 

 براي استان يزد هم مي باشد

9 
منطقه اي  شرکت برق

 يزد

هاي خازني فشار  هاي بانک تحقيق در خرابي

هاي فوق توزيع و ارائه راه  متوسط پست

 هاي اجرايي حل

ها و عوامل  در اين پروژه ابتدا مروري بر خرابي

هاي خازني در مقالات، پايان نامه و  ها در بانک آن

گيرد و سپس به  گزارشات موجود صورت مي

يابي و دسته بندي صورت تحليل اين عوامل ارز

هاي جديد با  شوند. در مرحله بعد طرح مي

محاسبات مهندسي و قابليت اطمينان در 

هاي طراحي عايقي فشار متوسط، سيستم  بخش

حفاظت، شرايط محيطي، دسترسي و اينترلاك 

هاي مکانيکي و الکتريکي، طرح اسکماتيک 

مدارات، کنترل کننده و مدارات فرمان، شرايط 

هاي اتوماسيون  و حضور در طرحرؤيت پذيري 

شود. در ادامه کليه استانداردها و  پست انجام مي

هاي موجود در سطح کشور) توانير(  دستورالعمل

گيرد و نسخه به  مورد بررسي و بازبيني قرار مي

روز اين مستندات براي اسناد خريد و مناقصه، 

اسناد طراحي و احداث و اسناد بهره برداري و 

هاي  شود. اين پروژه در بخش ه مينگهداري ارائ

بهبود طراحي، افزايش قابليت اطمينان، افزايش 

ها  (، کاهش خرابيMTTRزمان رفع عيب )

(MTBF و بهبود بهره برداري در کليه )

هاي خازني نقش بسيار مؤثري بر کاهش تلفات و آزاد سازي  بانک

ظرفيت تجهيزات، ترانسفورماتور و خطوط فوق توزيع دارند ولي 

شود. بر اساس سوابق موجود،  ها اهميت کمي داده مي به آن

هاي فوق توزيع ميزان  خازني فشار متوسط در پستهاي  بانک

ها از  خرابي زيادي دارند و مدت زمان خارج از دسترس بودن آن

ها بسيار بيشتر است. برخي از اين معايب به  بقيه تجهيزات پست

علت طراحي فيوز و استراکچر آن و خرابي کنترل کننده هاي آن 

ها وجود ندارد و  است. همچنين حفاظتي حرفه اي براي اين خازن

به حفاظت فيوزي و حفاظت عدم تعادلي بين دو بانک اکتفا شده 

هاي چند  هاي چند دهه اخير، لازم است طرح است که با پيشرفت

هاي  دهه قبل کنار گذاشته شود و مطالعات جديدي براي طرح

ها و  ها انجام شود. افزايش هارمونيک حفاظتي تخصصي براي خازن

ت توان در شبکه هاي برق نيز در چند دهه شرايط کاهنده کيفي

ها  اخير نيز عامل ديگري است که باعث خرابي و کاهش عمر خازن

هاي خازني به  شود. همچنين در هنگام سفارش و خريد بانک مي

شود و باعث  ( توجه نميType Testهاي نوعي ) داشتن تست

هاي خازني وجود  شود اشکالات ساختاري در طراحي بانک مي

ها به اين دليل باشد. همچنين  ته باشد و برخي از خرابي آنداش

هاي رفع اين تجهيزات نسبتاً طولاني است. لذا به نظر  زمان

هاي خازني يک تحقيق کامل  رسد لازم است که براي بانک مي
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هاي فشار متوسط، فرمان و کنترل تعريف  بخش

شده است. نتيجه نهايي اين پروژه مستندات زير 

توانير و کليه خواهد بود که قابل ارائه براي 

گزارش  -هاي برق منطقه اي خواهد بود.  شرکت

هاي خازني در  ها و اشکالات بانک کاملي از خرابي

دهه اخير در سطح کشور ) به عنوان بانک 

اطلاعاتي براي مطالعات اين پروژه و تحقيقات 

مستندات طراحي تفصيلي و دقيق در  -ديگر( 

 هاي طراحي عايقي فشار متوسط، سيستم بخش

حفاظت، شرايط محيطي، دسترسي و اينترلاك 

هاي مکانيکي و الکتريکي، طرح اسکماتيک 

مدارات، کنترل کننده و مدارات فرمان، شرايط 

هاي اتوماسيون  رؤيت پذيري و حضور در طرح

نسخه بازنگري شده استانداردها و  -پست 

هاي مرتبط با بانک خازني فشار  دستورالعمل

وزيع براي اسناد هاي فوق ت متوسط در پست

خريد و مناقصه، اسناد طراحي و احداث و اسناد 

 بهره برداري و نگهداري

صورت گيرد و ضمن شناسايي عوامل کاهنده دسترسي 

(Availabilityآن )  طراحي ها، راه کارهاي مهندسي همراه با

دقيق انجام گيرد. سؤال اساسي که پروژه، براي پاسخ به آن 

هاي فوق توزيع و انتقال  هاي خازني در پست شده: چرا بانک تعريف

از نظر قابليت اطمينان و در دسترس بودن به اندازه ديگر اجزاء 

ترين مزيت/ضرورت انجام  ها نيست؟ مهم پست و معيارهاي آن

ي، مشخصات فني، حفاظت و بهره پروژه: به روز رساني طراح

هاي  هاي خازني در پست هاي خازني وجود بانک برداري از بانک

شود بخش قابل توجهي از ظرفيت  فوق توزيع برق باعث مي

ترانسفورماتور و باسبار فشار متوسط پست آزاد شود و ميزان 

تلفات ترانسفورماتور و خطوط فوق توزيع به ميزان قابل توجهي 

اما به دلايل ذکر شده در فوق، بيشترين خرابي و  کاهش يابد.

هاي فشار متوسط  بيشترين زمان خروج تجهيزات متعلق به خازن

هاي فوق توزيع است و از نظر قابليت اطمينان و  در پست

هاي فوق توزيع مورد  معيارهاي ارزيابي بايد اين بخش از پست

تراکچر، توجه و در اولويت قرار گيرد. لازم است در طراحي اس

طراحي سيستم حفاظت، رآکتورهاي محدود کننده جريان وصل، 

ها و حتي  رگولاتور کنترل کننده و مدارات فرمان اين خازن

ها و اينترلاك هاي ايمني يک بازنگري  مشخصات فني نصب آن

کامل صورت گيرد و با محاسبات قابليت اطمينان طرحي ارائه 

رابي اين تجهيزات نيز شود که ميزان در درسترس بودن و نرخ خ

هاي فوق توزيع در محدوده استاندارد  معادل ديگر تجهيزات پست

 باشد.

10 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

بررسي و مطالعه روشهاي نوين و بهينه برنامه 

ريزي نگهداري وتعميرات در شبکه انتقال و 

فوق توزيع و برنامه ريزي، طراحي و 

شناخت روشهاي نوين تعمير و نگهداري  -هدف: 

طراحي و پياده  -براي تجهيزات شبکه برق 

سازي يک سيستم نوين تعمير و نگهداري در 

همزمان با توسعه فناوري و پيشرفت انسان در طراحي و سـاخت 

محـصولات، تجهيـزات، ماشـين آلات و ابـزار پيشرفته که سيستم 

ها پيچيده تر و به يکديگر مرتبط مي شوند، نقش نگهداري و 
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خط  استقراريکي از روشها در چند پست و

نمونه شبکه انتقال و فوق توزيع استان يزد و 

 ارزيابي فني و اقتصادي روش نوين

چند پست و خط نمونه و ارزيابي فني و 

مطالعات  -: اقتصادي روش جديد مراجل اجرا

اوليه براي شناخت روش هاي نوين تعمير و 

نگهداري تجهيزات برق و روشهايي استفاده در 

طراحي و برنامه  -صنعت برق در ديگر کشورها 

ريزي براي استقرار روش بهينه در چند پست و 

اجراي نمونه و جمع  -خط شبکه برق استان يزد 

ني و آوري نتايج و تجزيه و تحليل آنها از لحاظ ف

اقتصادي)ميزان صرفه جويي( و مقايسه روش 

برنامه ريزي براي اجراي  -جديد با روش قبلي 

گسترده تر طرح در شبکه برق استان يزد 

محصول نهايي تحقيق، رسيدن به روش نوين 

تعيمر و نگهداري تجهيزات شبکه برق است که 

 جايگزين روش هاي فعلي خواهد شد.

تعميرات مبتني بر اصول علمي و بررسي احتياجات نگهداري و 

آنهـا روز بـه روز اهميت تعميرات آنها و شرايط رفع سريع عيوب 

بيشتري پيدا ميکند . گرچه يکي از اهداف طراحان و سازندگان 

تجهيزات و ماشين آلات پيشرفته . کاهش تعميرات ناخواسـته 

اسـت، ليکن به منظور حصول قابليت اطمينان در بهره بـرداري، 

نگهـداري صـحيح و اعمـال برنامـه هـاي پـيش بينـي و 

، ضرورت بيشتر يافته است . به عبارت ديگر در پيشگيري تعميرات

فرهنگ جديد صنعتي، نگهداري و تعميـرات مناسب جزء لاينفک 

مديريت بهره برداري صحيح و اقتصادي تجهيزات و ماشين آلات و 

خطوط توليد است . اقتصادي کردن و افزايش قابليت اطمينان 

ا بوده است، بهره برداري همـواره از اهداف اصلي و مهم مديران ه

کاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات و بهره برداري 

عقلايي از آن ها از مهم ترين عوامل موثر در اين مسئله مي باشد، 

بدين لحاظ فعاليت هاي بسياري در سطح جهان براي افزايش 

قابليت اطمينان و کاهش اين هزينه ها صورت گرفتـه اسـت و 

واع روشهاي نگهداري و تعميرات ميباشد . ثمـره ايـن فعاليتها ان

اهميت نگهداري و تعميرات صحيح و علمي براي هيچ از يک 

صاحب نظـران پوشـيده نيـست . لـيکن از جهـت يادآوري به 

( 2( بالابردن و بهره وري بيشتر 1برخي از آنها اشاره ميشود : 

( جلوگيري از ضايعات جبران 3افزايش ايمني کار و محصول 

( 5( کاهش هزينه هاي بهره برداري 4ذير مادي و معنوي ناپ

افزايش عمر دستگاهها، تجهيزات و ماشينآلات پيش نياز عملکرد 

مطلوب و ا صولي در مديريت عالي نگهداري و تعميرات، وجود 

يک خـط مـشي و اسـتراتژي واضح، روشن و دقيق است، نکات 

رگيري سيستم به کا •زير ميتواند در اين زمينه مطرح شود : 

پيداکردن زمينه ها ن هاي قابل بهبود  •تجزيه و تحليل اشکالات 
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پيشبيني و پيشگيري  •توجه به نکات حفاظت زيست محيطي  •

 •کاهش خاموشي هاي برنامه اي ريزي نشده  •تعميرات اتفاقي 

کاهش هزينه هاي نگهداري و تعمير در حال حاضر سيستم هاي 

تعميرات شناخته شده اند، که مختلفي در عرصه نگهداري و 

آناليز نت  v (CBMسيستم نت بر اساس وضعيت ) vعبارتند از: 

سيستم نت بهره ور فراگير  v (RCMمبتني بر قابليت اطمينان )

(TPM) v ( سيستم نت مبتني بر تجارتBCM) v  بهينه سازي

( CMMSسيستم مديريت مکانيزه نت ) v (PMOنت سازمان )

تعمير و نگهداري تجهيزات پستها و در حال حاضر سيستم 

( است که PMخطوط انتقال بر اساس تعميرات پيشگيرانه )

سيستم قديمي و منسوخ شده اي است و هزينه هاي زيادي دارد. 

لذا اجراي روشها و سيستم هاي جديد تعمير و نگهداري در 

راستاي کاهش هزينه ها و افزايش طول عمر تجهيزات ضروري 

يل عدم تمايل مديران صنعت برق براي اجراي است. يکي از دلا

سيستم هاي جديد عدم شناخت از نتايج نهايي اجراي ان در 

شبکه برق است. لذا در اين پروژه هدف اصلي اجراي يکي از 

روشهاي نوين و بهينه)روشي که از مطالعات اوليه به آن مي 

رسيم( در چند پستو خط نمونه و جمع آوري نتايج آن است 

ه در طول اجرا، ارزيابي فني و اقتصادي از روش پياده شده بطوريک

 يکي از اهداف اصلي طرح خواهد بود

 شرکت توانير 11

مانيتورينگ نوسانات گالوپينگ خط با استفاده 

هاي نوسان گالوپينگ در خطوط هوايي  از ثبات

 انتقال و فوق توزيع

  

رنج دامنه نوسانات گالوپينگ در حد چند متر بوده و داراي 

باشد. گالوپينگ در اثر ريزش يخ  هرتز مي 3تا  0,08فرکانسي بين 

متربرثانيه  7از روي سطح هادي، وزش بادهايي با سرعت بيش از 

تواند اتفاق بيفتد و حرکت به سمت بالا و  و يا هر دو عامل مي

تواند مشکلات زيادي را  پائين هادي را موجب شود. اين پديده مي

تقال نيرو، بخصوص در نواحي کوهستاني و براي خطوط هوايي ان
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بادخيز ايجاد کند. برخي از خطوط انتقال در نواحي کوهستاني، به 

شوند. وقوع اين  علت گالوپينگ در برخي از اسپن ها قطع مي

هاي فاز با يکديگر يا  ي نوسان، افزايش فلش اسپن و برخورد هاد

را در بر ها  ي با سيم محافظ بخصوص در جايگذاري عمودي هاد

شدت تحت  ها به ها و دکل ي خواهد داشت. در اثر گالوپينگ، هاد

اثر بارهاي ديناميکي قرارگرفته که باعث به وجود آمدن 

 گردند. هاي مکانيکي زيادي در خطوط انتقال نيرو مي خرابي

 شرکت توانير 12

مطالعات جامع معيارها و الزامات فني 

در اسپيسرهاي بين فازي مورد استفاده 

 خطوط انتقال و فوق توزيع

  

دلايل: عدم وجود استاندارد مشخص در خصوص مشخصات فني، 

نحوه تست و نصب اسپيسرهاي بين فازي و عدم تطبيق طراحي 

اسپيسر بين فازي نصب شده و يراق آلات آن با شرايط مکانيکي و 

الکتريکي خط انتقال موجود و نيز عدم شناخت کامل در خصوص 

ي متقابل هادي و اسپيسر بين فازي در يک اسپن رفتار مکانيک

اهداف: تعيين الزامات فني در طراحي و ساخت بخش هاي 

تعيين معيار ها و الزامات  -مختلف اسپيسر بين فازي فشارقوي

فني در تست هاي آزمايشگاهي موردنياز اسپيسر بين فازي 

تدوين معيارهاي و رويه انتخاب محل نصب و  -فشارقوي

 ل بهره برداري و نصبدستورالعم

   طراحي و ساخت دستگاه دوربين کرونا شرکت توانير 13

ميدان الکتريکي در نزديکي ماده رسانا مي تواند به حدي متمرکز 

شود که هواي مجاور خود را يونيزه نمايد. اين مساله مي تواند 

منجر به تخليه جزيي انرژي الکتريکي شود، که به آن کرونا مي 

گويند. بديهي است که کرونا سبب اتلاف انرژي الکتريکي و 

تقال مي گردد. پديده کرونا کاهش راندمان الکتريکي خطوط ان

همچنين سبب تداخل در امواج راديويي مي شود. از آنجايي که 

خطوط استفاده از دوربين کرونا ضروري بوده و ساخت  PMدر 

داخل آن وجود ندارد و خريد خارج به دليل تحريم امکان ناپذير 

است، لذا طراحي و ساخت دستگاه دوربين کرونا در اواويت مي 
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 باشد.

 شرکت توانير 14

مانيتورينگ نوسانات آئولين خط با استفاده از 

هاي نوسان آئولين در خطوط هوايي  ثبات

 انتقال و فوق توزيع

  

متر داشته و فرکانسي بين  دامنه نوسانات آئولين در حد چند ميلي

شوند. با توجه به نزديکي فرکانس  هرتز را شامل مي 150تا  3

طبيعي سيم، رخداد پديده تشديد گونه نوسانات با فرکانس  اين

تواند باعث خستگي و آسيب  گونه نوسانات مي محتمل است. اين

ها خصوصاً در نقاط اتصال هادي به مقره از طريق ¬به هادي

ها  ترين نوسان سيم عنوان متداول کلمپ شود. نوسانات آئولين، به

در خطوط انتقال بيشتر موردتوجه است؛ اين نوسانات که تقريباً 

توجهي به  دهد، آثار بلندمدت قابل¬ر تمامي خطوط رخ ميد

همراه دارد و همچنان دليل اصلي فرسودگي خطوط بشمار 

اندازه کافي بزرگ  که دامنه نوسانات آئولين به رود. درصورتي مي

ها  مرورزمان باعث رخداد سايش و خستگي در هادي باشد، به

ها  طحي آنشدن س¬خواهد شد. منظور از سايش هاديها، خورده

آلات خصوصاً در اتصالات شل ¬درنتيجه برخورد مداوم با يراق

تواند براي هادي در طول اسپن، اسپيسرها، اسپيسر  است که مي

هاي اتکايي پيش آيد. ¬هاي هشداردهنده يا مقره دمپرها، گوي

پديده خستگي در اثر نوسانات آئولين درنتيجه نوسانات خمشي 

 واند نهايتاً به پارگي هادي منجر شود.ت مکرر رخ خواهد داد که مي
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1 
شرکت برق منطقه اي 

 تهران

يابي  بهينه سازي و بازمهندسي دستگاه نشت

 EA Technologyکابلهاي روغني شرکت 

 انگلستان با استفاده از تکنولوژي جديد

محصول نهايي:بهينه سازي دستگاههاي نشت 

 -1ياب با فناوري روز و دقت بالا خواهند بود 

زمانتشخيص مکان نشت يابي را به يک روز 

شخيص دقت و خطاي ت-2کاهش کاهش ميدهد 

مکان نشتي در حدود دو متر خواهد شد الان 

نياز به اخذ مجوزات متعدد از -3صدمتراست 

کاهش -4شهرداري و پليس راهور نخواهد بود 

حداقل پنج ميليارد تومان در هزينه خريد روغن 

و هزيه هاي تعميرات مراحل به شرح ذيل است: 

انجام مطالعات و بررسي هاي باز مهندسي -1

انجام تست و جايگزيني -2اوري ان دستگاه و فن

انجام تستهاي -3تجهيزات و بروزرساني آنها 

تحويل موقت -4عملياتي در سطح شبکه 

تحويل دايم پس از تاييد تستها -5دستگاهها 

 توسط بهره بردار و کاربر

امروزه در سطح شبکه فوق توزيع شرکت برق منطقه اي تهران 

کيلوولت وجود دارد 63کيلومتر شبکه کابل روغني 112بيش از 

که با توجه به مشکلات فرسودگي شبکه که در حدود بيش از سي 

و دو سال قدمت دارد ، حجم نقدينگي بالا جهت خريد کابل 

ميليارد توان  400خشک در حدود کيلومتري چها ميليارد توان)

فقط هزينه خريد کابل است که با توجه به کمبود نقدينگي عملا 

لاوه هزينه نصب و حفاري و گرفتن مجوزات امکان پذير نيست بع

شهرداري و پليس راهور( ساليانه حدود هشتاد هزار ليتر نشت 

هزار توان هزينه 100روغن دارد که هر ليتر خريد روغن آن حدود

دارد يعني سالي هشت ميليارد تومان. از طرفي آبهاي زير سطحي 

براي  و شرب در سطح شهر تهران شديدا آلوده و سمي ميگردد و

محيط زيست کاملا مخاطره آميز و مخرب است درحال حاضر 

گروه تعميرات با تجربه ذهني خود نقاطي را حفاري کرده و به 

طور حدودي به نقطه نشتي دست پيدا ميکنند که حدود سه الي 

يک هفته به طول مي انجامد و سپس با استفاده از روس فريز 

يم مي نمايند که هزينه و کردن يا انجماد کابل نقطه نشتي را ترم

شرکت برق تهران دو  1379وقت زيادي تلف ميکند. در سال 

 EA Technologyيابي کابلهاي روغني شرکت  دستگاه نشت

انگلستان به ارزش يک ميليارد تومان را خريداري نمود اما به 

دليل عدم تبحر کافي در استفاده از دستگاه و پيچيدگيهاي ان 

آن ميسر نشد لذا اين دستگاهها از روي دو  امکان بکارگيري عملي

دستگاه ميني بوس مربوطه باز و در انبار نگهداري شد اما با شدت 

يافتن موضوع نشتي روغن ضرورت بررسي مجدد آن طي سه سال 

اخير دوباره مطرح و با فراخوان اين شرکت جهادداشگاهي علم و 
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ود چهارماه صنعت دستگاه نشت ياب را از انبار تحويل گرفت و حد

روي آن بررسي نمود و طي گزارشي اعلام نمود که دستگاه قابل 

بازمهندسي و بکارگيري مجدد با فناوري هاي روز است لذا با 

عنايت به مزيتهاي اقتصادي ساليانه صرفه جويي در هزينه نشتي 

کابلها و عدم اعمال خاموشي هاي اجباري در شبکه پربار برق 

ه حق الزحمه نشت يابي)در حدود تهران و کاهش شديد هزين

ميليارد تومان ساليانه( بازيابي اين دستگاه با هزينه در حدود 10

ميليون تومان کاملا به صرفه و اقتصادي است اما از آنجا که  400

اين کار يک فرآيند بازمهندسي و بهينه سازي براي يک تکنولوژي 

تا انشائ غير بومي است لذا تحقيقاتي و پيشرفته محسوب ميشود 

الله در يک افق شش ساله با تامين هزينه هاي خريد و نصب اين 

کابلها با نوع خشک گجايگزين گردند البته اين موضوع سالها 

مطرح بود که کابلها سريعا تعويض گردد اما با گذشت پنج سال به 

 دليل تنگناهاي مالي صنعت برق در عما اين امکان وجود ندارد

 شرکت توانير 2
( در FACTSاستفاده از ادوات نوين ) بررسي

 شبکه انتقال

گزارش مطالعات سيستم و پيشنهاد نقاط بهينه 

 در شبکه FACTSنصب ادوات 
 پايش و توسعه شبکه

 شرکت توانير 3

سازي سيستم مانيتورينگ براساس  پياده

برداري کليدهاي قدرت  هاي بهره شاخص

 هاي انتقال و فوق توزيع پست

 کليدهاي قدرت سيستم مانيتورينگ

هاي فشار قوي  ترين ادوات در پست کليدهاي قدرت يکي از مهم

هاي فشار  باشند. با توجه به اهميت کليدهاي قدرت در پست مي

هاي  سازي سيستم مانيتورينگ براساس شاخص قوي، پياده

هاي انتقال و فوق توزيع از  برداري کليدهاي قدرت پست بهره

 اهميت فراواني برخوردار است.

 شرکت توانير 4

سازي سيستم مانيتورينگ براساس  پياده

برداري بوشينگ  هاي بهره شاخص

هاي انتقال و فوق  ترانسفورماتورهاي پست

 توزيع

سيستم مانيتورينگ بوشينگ ترانسفورماتورهاي 

 قدرت

هاي فشار  با توجه به اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت در پست

هاي  براساس شاخص سازي سيستم مانيتورينگ قوي، پياده

هاي انتقال و فوق  برداري بوشينگ ترانسفورماتورهاي پست بهره

 توزيع از اهميت فراواني برخوردار است.
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 شرکت توانير 5

سازي سيستم مانيتورينگ براساس  پياده

چنجر  برداري تپ هاي بهره شاخص

هاي انتقال و فوق  ترانسفورماتورهاي پست

 توزيع

چنجر ¬سيستم مانيتورينگ تپ

 ترانسفورماتورهاي قدرت

هاي  ترين ادوات در پست ترانسفورماتورهاي قدرت يکي از مهم

باشند که وظيفه تبديل ولتاژ را برعهده دارند. با  فشار قوي مي

هاي فشار قوي،  توجه به اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت در پست

برداري  هاي بهره سازي سيستم مانيتورينگ براساس شاخص پياده

هاي انتقال و فوق توزيع از  چنجر ترانسفورماتورهاي پست تپ

 اهميت فراواني برخوردار است.

 شرکت توانير 6

ساخت دستگاهي جهت شناسايي محل مفصل 

ها در حالت برق دار براي  ها و مسير کابل کابل

 شبکه هاي زميني با تحليل ميدان الکتريکي

ساخت دستگاهي جهت شناسايي محل مفصل 

مسير کابل ها در حالت برق دار براي کابلها و 

 شبکه هاي زميني با تحليل ميدان الکتريکي

هاي کابلي در  با توجه به افزايش روز افزون استفاده از شبکه

هاي خاصي مواجه  هايي که با چالش مناطق شهري و بخش

برداري  ها در طول دوران بهره هستند، نگهداري و پايش اين شبکه

هايي که در بسياري از  همچنين محدوديتاهميت بالايي دارد. 

هاي دفني در  گردد استفاده از کابل مناطق وجود دارد موجب مي

هاي نصب شده در داخل کانال وتونل افزايش يابد.  مقايسه با کابل

ها در کنار تشخيص محل  از همين رو تشخيص محل مفصل کابل

 تواند کاربرد فراواني داشته باشد. عيب مي

 نيرشرکت توا 7

دستيابي به دانش فني و ساخت دستگاه 

هاي  گيري تخليه جزئي در کابل آنلاين اندازه

 انتقال و فوق توزيع

گيري تخليه جزئي  ساخت دستگاه آنلاين اندازه

 هاي انتقال و فوق توزيع در کابل

هاي الکتريکي ، مکانيکي  هاي عايقي در اثر پروسه عيب در سيستم

شود .  ها ايجاد مي برداري از آن يا بهرهو حرارتي ناشي از ساخت و 

ايجاد اين عيوب ، باعث کاهش موضعي استقامت الکتريکي 

( Partial Dischargeسيستمهاي عايقي شده که تخليه جزئي )

ها و يا  را در محل عيب به دنبال خواهد داشت. وجود منافذ، حفره

يکي هاي الکتر هاي تخليه الکتريکي به شکل درخت در عايق کانال

باعث بالا رفتن شدت ميدان الکتريکي و به وقوع پيوستن تخليه 

صورت  جزئي در اين نقاط خواهد شد. ادامه اين تخليه جزئي که به

تدريج باعث خورده شدن عايق و  باشد، به هاي کوچکي مي جرقه

شود. بنابراين براي اطمينان از  درنهايت خرابي کامل دستگاه مي

هاي تخليه  شارقوي، آشکارسازي پالسعملکرد مطمئن تجهيزات ف

ها ، حائز  يابي عيوب داخلي عايق جزئي جهت تشخيص و مکان
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 باشد.¬اهميت زيادي مي

 شرکت توانير 8

دستيابي به دانش فني و ساخت دستگاه 

( در عيب يابي TDRگيري حوزه زمان ) اندازه

 هاي فشارقوي کابل

 ساخت دستگاه

وضعيت سيستم کابلي را تعيين طور مستقيم  اگرچه اين تست به

عنوان يک آزمون تکميلي براي تعيين مشخصات  کند ولي به نمي

( براي TDRگيرد. بازتاب حوزه زمان ) کابل مورداستفاده قرار مي

تشخيص تغييرات در امپدانس سيستم کابلي مورداستفاده قرار 

يک ولتاژ کوچک در يک سمت کابل و  گيرد. با اعمال  مي

توان در خصوص  هاي بازگشتي مي و ثبت تمام سيگنال گيري اندازه

گيري نمود. عدم تطابق بين مشخصات  سلامت کابل تصميم

امپدانسي کابل و اتصالات سبب اين بازتاب خواهد شد. اين تغيير 

تواند در اثر تغيير شکل فيزيکي وسيع، باز شدن  در امپدانس مي

ها  ها و ترمينال صلمدار، وجود رطوبت فراوان در مواد عايقي يا مف

آيد. هر نوع خطايي منجر به ايجاد يک  با مقاومت بالا به وجود مي

گيري کرد.  توان آن را اندازه پالس در طول کابل خواهد شد که مي

توان خرابي را  رو با استفاده از شکل موج بازگشتي مي ازاين

( تعيين TDRتشخيص داد. مشخصه اصلي بازتاب حوزه زمان )

 باشد. رات ناگهاني امپدانس ميمکان تغيي
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1 
شرکت برق منطقه اي 

 بلوچستانسيستان و 

 DGبررسي امکان استفاده از نيروگاه 

شهرستان ايرانشهر در فرآيند بازيابي شبکه و 

اندازي واحدهاي گازي شهرستان بمپور با  راه

ها، وقوع  در نظر گرفتن جريان هجومي ترانس

(، ... و ارائه Self-Excitationخودتحريکي )

( شبکه برق Restorationسناريوي بازيابي )

 استان

ر نظر گرفتن سناريوهاي فعلي بازيابي شبکه با د

دار کردن شبکه، با استفاده از نيروگاه  امکان برق

توليد پراکنده منصوبه در منطقه ايرانشهر جهت 

هاي ايرانشهر و بمپور  اندازي ساير نيروگاه راه

جايي که اتصال  مورد بررسي قرار بگيرد. از آن

هاي  اهبين نيروگاه توليد پراکنده و ساير نيروگ

منطقه ايرانشهر از طريق خطوط انتقال و 

هاي قدرت است، بايد جريان هجومي  ترانس

ها و وقوع خود تحريکي  اندازي ترانس هنگام راه

به دليل شارژ خازني خطوط مورد بررسي قرار 

ارائه سناريوي نحوه بازيابي شبکه با -گيرد. 

 -استفاده از نيروگاه توليد پراکنده ايرانشهر 

هاي  اي نيروگاه امکان عملکرد جزيره بررسي

ها  مذکور با توجه به سيستم کنترل فرکانس آن

 و ميزان بارگيري مورد نياز در شبکه

اندازي واحدها براي برگردادن شرايط عادي در هنگام  توانايي راه

خاموشي کلي يا جزئي بسيار مهم است. وقتي خاموشي اتفاق 

اندازي، بارهاي حياتي و  د راههاي با توانايي خو افتد نيروگاه مي

اندازي و خطوط انتقال را برقدار  هاي بدون توانايي خود راه نيروگاه

اندازي  کند. در طول فرآيند بازيابي واحدهاي با توانايي خود راه مي

(Black Startانرژي لازم براي راه ) هاي بدون اين  اندازي نيروگاه

کنند. در حال حاضر  ( را فراهم ميNon-Black Startقابليت )

در منطقه ايرانشهر و بخش مرکزي استان سيستان و بلوچستان 

اندازي  واحدهاي نيروگاهي ايرانشهر و بمپور داراي قابليت خود راه

نيستند و سناريوهاي بازيابي شبکه برق استان مبتني بر برقدار 

اي  کردن شبکه با استفاده از از آن جايي که نيروگاه توليد پراکنده

باشد  مگاوات در اين شهرستان در حال احداث مي 25ا ظرفيت ب

مگاوات از ظرفيت آن به شبکه متصل است(  5/10)در حال حاضر 

هاي بخار ايرانشهر و گازي بمپور )که در  اندازي نيروگاه امکان راه

فاصله بسيار کمي از يکديگر قرار دارند( با استفاده از واحدهاي 

د بررسي قرار گيرد. خاموشي سيستم تواند مور اين نيروگاه مي

قدرت يک پديده کمياب در سيستم قدرت است اما وقتي اتفاق 

گذارد.  افتد تاثيرات متعددي بر اقتصاد، صنعت و جامعه مي مي

برداري از  بازيابي سيستم قدرت هميشه يکي از مسائل جدي بهره

هاي اخير  است. در سال هاي قدرت بوده زمان پيدايش سيستم

يش مصرف برق و تغيير در ساختار صنايع باعث عملکرد افزا

هاي قدرت نزديک ظرفيت نهايي آنها با حاشيه پايداري  سيستم

است. هر وقت قطع برق رخ دهد، برگرداندن سيستم  ها شده کم آن

در اسرع وقت   ، برداري بهينه به شرايط عادي يا به شرايط بهره
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برداري  ر شرايط بهرهضروري است. در اکثر اوقات سيستم قدرت د

عادي است، وقتي خطائي رخ دهد، سيستم به شرايط هشدار رفته 

توان به شرايط  که در صورت انجام اقدامات کنترلي پيشگيرانه مي

عادي بازگردد و در غير اينصورت خطاهاي آبشاري رخ داده که 

منجر به رفتن سيستم به شرايط حاد شده که در آن صورت همه 

شود. در اين حالت  ستم از سرويس خارج مييا بخشي از سي

سيستم بايد به شرايط عادي برگردانده شود. فرآيند بازگرداندن 

 شود. شبکه به شبکه هدف بازيابي سيستم قدرت ناميده مي

 شرکت توانير 2
بررسي تأثير نفوذ گسترده توليد پراکنده بر 

 پايداري گذراي سيستم قدرت
    

 شرکت توانير 3
ارزش گذاري تاب آوري در سيستم  ارزيابي و

 هاي انرژي پراکنده
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 توزيع فوق و انتقال هکشب نترلک و حفاظت هاي  سيستم -1-7

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
اي شرکت برق منطقه 

 باختر

يابي خطا توسط رله  بررسي و اصلاح مکان

ديستانس در ساختارهاي تي آف مبتني بر 

 هاي هوشمند الگوريتم

هدف اصلي اين پروژه ارائه الگوريتم هوشمند به 

يابي خطا توسط رله ديستانس در  منظور مکان

يابي  هاي مکان باشد. روش ساختارهاي تي آف مي

شرح ذيل هستند: هاي انتقال به  خطـا در شبکه

هاي بـر پايــه امپـدانس و ساير  روش -1

هاي  مؤلفه -2هاي برحسـب فرکـانس پايـه  روش

هاي بـر پايـه مــوج  بـا فرکـانس بـالا و روش

هاي بر پايه دانـش و اطلاعـات  روش -3ســيار 

شـبکه عصـب مصـنوعي در طرح پيشنهادي بـر 

سـاير  هاي بـر پايــه امپـدانس و اسـاس روش

هاي برحسـب فرکـانس پايــه، يــک  روش

يابي هوشـمند خطـا و يک سـيستم  مکان

تشـخيص مکان خطا در ساختارهاي تي آف 

شود. سيسـتم پيشــنهاد شــده  پيشـنهاد مي

اي  محــل خطــا را در يــک روش دومرحله

کند.گام اول بــا اســتفاده از  شناســايي مي

جريان بـار و جريان  تکــرار کــردن محاسبات

هاي مـورد نظر بـراي خطـا را  خطـا مکان

کند و گام دوم مکـان وقـوع خطا  شناسـايي مي

را با مقايسه شکل موج جريان و عملکرد رله 

 کند. ديستانس محاسبه مي

از ابتداي پيدايش صنعت برق مسئله انتقال و توزيع انرژي 

ه قابليت اطمينان الکتريکي همواره با خطاهاي احتمالي و مسئل

همراه بوده است. وظيفه يک سيستم حفاظت، تشخيص سريع و 

به موقع شرايط غيرعادي در سيستم قدرت و انجام اعمال اصلاحي 

منظور برگرداندن سيستم قدرت به شرايط عادي است. يکي از  به

اجزاي مهم سيستم قدرت، خط انتقال است که وظيفه رساندن 

کننده را بر عهده دارد.  کننده به مصرفانرژي الکتريکي از توليد

هاي ديستانس و جريان زياد  حفاظت خطوط انتقال توسط رله

عنوان حفاظت اصلي  هاي ديستانس نه تنها به شود. رله انجام مي

روند.  عنوان حفاظت پشتيبان نيز بکار مي کنند، بلکه به عمل مي

حل گيري امپدانس مسير بين م رله ديستانس از طريق اندازه

قرارگيري رله و محل وقوع اتصال کوتاه، وقوع خطا را تشخيص 

دهد. اما عواملي هستند که بر روي عملکرد رله ديستانس تأثير  مي

کنند، بنابراين  نامطلوب دارند و در عملکرد آن اختلال ايجاد مي

ها و ارائه راهکار مناسب جهت جلوگيري از  شناخت و بررسي آن

ين عوامل از اهميت خاصي برخوردار مشکلات ايجادشده توسط ا

هستند. به همين جهت در ساختارهاي توزيع شامل تي آف به 

علت عدم قطعيت پارامتري و تنوع انشعاب، استفاده تنها از 

هاي مبتني بر امپدانس موجب خطا در تعيين موقعيت دقيق  روش

شود. با توجه به موارد فوق  خطا و افزايش زمان بازيابي شبکه مي

توان نتيجه گرفت وجود يک الگوريتم هوشمند و مطمئن براي  مي

تعيين موقعيت دقيق خطا براي افزايش قابليت اطمينان در 

ساختارهاي تي آف از اهميت بالايي برخوردار بوده و ضروري به 

 رسد. نظر مي
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2 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

بررسي علت عملکرد رله هاي حفاظتي بانک 

وله شدن خطا و بار خازني در زمان ايز

 هامونيکي

شناخت دلايل عملکرد رله حفاظتي  -هدف: 

افزايش قابليت اطمينان سيستم  -خازني 

استفاده از تجربه در ساير  -حفاظتي پست 

 -پستها با فيدر خازني و يا مورد مشابه محصول: 

تحليل عملکرد و شناخت عوامل موثر در عملکرد 

بس و شبيه سازي تجيهزات پست ط -حفاظت 

 بارگذاري فيدر اخصاصي

تعريف مساله: رله حفاظتي فيدر خازني در پست طبس بصورت 

خودکار ) عملکرد رله حفاظتي ( و بدون عملکرد حفاظتي در ساير 

فيدرها و يا شبکه عمل نموده و موجب قطع خازنها مي شود. اين 

پست داراي مشترك اختصاصي معدن پروده نيز مي باشد که نياز 

احتمال اثرگذاري بار اين فيدر نيز مورد بررسي قرار گيرد. است 

همچنين موارد ديگر عملکرد فيدر خازني پس از ايزوله شدن خطا 

در شبکه توزيع گزارش شده است که ضرورت دارد دلايل اين 

عملکردها نيز مشخص شود. توضيح اينکه تجهيزات و سيستم 

ته و مشکل حفاظت فيدر خازن مورد بررسي و تست قرار گرف

ها مشاهده نشده است. ¬خاصي در خصوص معيوب بودن آن

 -بررسي عملکرد حفاظت خازني مزايا:  -دلايل اولويت داشتن: 

کاهش سوييچينگهاي بيمورد  -جلوگيري از عملکرد ناخواسته رله 

 فيدر خازني

3 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

 -طراحي و ساخت چهار دستگاه رله تريپ

 لاك اوت و سوپر ويژن -تريپ لاك اوت

ر توسط ساختاك اوت لاو تريپ ي لههارحي اطر

ينجاست که ر اکاس ساد، اميشود يجاامشترکي 

تا ن ندگازتوسط ساه کمکي توليد شدي لههار

پشتيباني را  Heavy Dutyمشخصه ازهاي ندا

نظر رد موي لههااي رين حد برالي وميکنند

 حيهااطردر يگر ي دهاروشبا و کفايت نميکند 

کمکي ي لههارهمچنين ، يابندد بايد بهبو

 Highد صولا عملکرن اندگازتوسط ساي توليد

Speed لذکر ق افوي لههارحي اطرو در ند ارند

ارات ين مشخصه نيز بايد به کمک مدا

همچنين د، شووده فزالکتريکي ا -نيکيولکترا

ي هانلمال داراي امعمون يژوسوپر ي لههار

ن جريااز اشي نها نارت آتي هستند که حرارحر

ند ارخل نددانمونه ساخت ك اوت لا -نيژوسوپر، تريپي لههار

ي تابلوها ف درنظر مصراز لهها رترين اژجمله پر تيراز لي و

ند اها ميتوآنخل داساخت و پستها هستند ل کنترو حفاظت 

، صرفه جويي ميکندر کشووج ارز از خررا در  دييار زهزينه بسيا

د کررکاو باشد  خلدامناسبي که ساخت ن يژوله سوپررهمچنين 

 يلههارجمله از له نيز رين ارد و اندد جووشته باشد نيز دامناسبي 

ساخت ا ها ميباشد لذپستل کنترو حفاظت ي تابلوهاف در پر مصر

کاهش را پستها اث حدامالي ر بادي از ياز لهها بخشرين اخلي دا

ر کشوارز از  وجخراي ار قابل ملاحظهان بميزداد و هد اخو

ف مصردن بواژ همچنين بدليل پرتيراورد هد ابعمل خوي جلوگير

وي نيري گيرربکام نها مستلزاي آخط توليد برازي ندراه ا لههارين ا

ل مستقيما مشغورا نفر ده قل احد دهد بواخوي ديازمتخصص 

اد ين تعدآن ا وشفرل و ستقباان اکه بسته به ميزد هد کراخور بکا
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ه له تريپ بريکر کشيدرکويل از ست که دي اياز

يش افزن امکادن ابالا بورت صودر که د ميشو

هند اهم خوافررا له تريپ رکويل ارت جه حردر

يا آن و سوختن ل حتمات امددر دراز که د کر

ند آورميد بوجورا سته اتريپ ناخون فرماور صد

يک از نظر رد مون يژوله سوپر رحي اطردر 

ن هد شد که جريااخوده ستفااله ويزايستم س

ا له تريپ جدرکويل ؤ لتان را از ويژوسوپرار مد

له تريپ رکويل از نتيجه جرياني و در ميکند 

تر ديازله تريپ رنتيجه عمر در هد گذشت انخو

ن فرماور يا صدو سوختن ل حتماو اهد شد اخو

ن يژوله سوپر رسيستم از سته ناشي اتريپ ناخو

يژني که وله سوپر و در رفت رهد اخون ميااز

کويل تا حد يک تا ن هد شد جريااحي خواطر

مد همچنين با آهد امپر پايين خوآسه ميلي 

ور صدن مکاا Holdingيک سيستم ده از ستفاا

يط اشرن در يژوله سوپررسته توسط اناخورم لاآ

ور صدن مادر زيا و له رصل سريع تغذيه و وقطع 

هد اخون ميااز له حفاظتي رتريپ توسط ن فرما

 فت.ر

 رتلهها بصورين اتوليد و حي اين طرابنابر، ند باشدابيشتر هم ميتو

هد اما خوع جتمادر اجتماعي مثبتي دي و اقتصااثر اخل داساخت 

جي رخاع له نسبت به نورين وش اهزينه فر ست کهاشت. بديهي دا

 دهد بواکمتر خور بسيا

4 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

هاي ديستانس و اضافه جريان ¬تست انواع رله

نيومريک موجود در شبکه انتقال خوزستان با 

ها و ¬رويکرد تحليل و بررسي اثرات هارمونيک

اغتشاشات گذراي واقعي ولتاژ و جريان بر 

 عملکرد رله ها

تاثير اغتشاشات هارمونيکي و فرورزونانس هاي 

احتمالي در شبکه، تاثير ترانسفورماتورهاي 

جريان و ولتاژ در شرايط گذرا و درهنگام خطا، 

تاثير شرايط بهره برداري نظير مقدار بار قبل از 

خطا و تاثير نوسان توان بعداز خطا بر عملکرد 

يابي رله ها براي کارشناسان رلياژ و گروه هاي ارز

هاي موجود در ¬ها بعضاً در شرايط گذرا و بر اثر هارمونيک¬رله

کنند. ¬نامتاسب عمل مي هاي واقعي بطور کاذب و¬سيگنال

تواند خسارتهاي فراواني را ¬عملکرد کاذب و نابجاي يک رله مي

به همراه داشته باشد از جمله: عدم فروش برق به مشترکين 

هاي توزيع، قطع برق مشترکين و قطع توليد در ¬توسط شرکت

اندازي مجدد -کارخانجات صنعتي و نياز به صرف هزينه براي راه
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حوادث شبکه انتقال خوزستان مشخص مي 

شود. همچنين با انجام اين مطالعه شرايط 

عملکرد کاذب رله ها در اين شبکه و اقدامات 

اصلاحي که بايد در آينده انجام شود براي 

گردد. ¬کارشناسان و مديران شرکت تعيين مي

هاي مختلف و ¬ها برروي رله¬با انجام اين تست

هاي سازندگان مختلف اين ¬مقايسه عملکرد رله

ها از نظر صحت عملکرد در شرايط مختلف ¬رله

شوند و معياري براي انتخاب ¬بندي مي¬اولويت

گردد. تست هاي ¬تر آنها ارائه مي¬دقيق

هاي اين شبکه ¬گذرايي که بايد بر روي رله

انجام شوند در قالب يک دستورالعمل يا 

توجه استاندارد تدوين مي شوند . در نهايت نيز با

به نتايج تحقيقات، در صورت لزوم تغييراتي که 

جهت جلوگيري از عملکرد کاذب رله ها و بهبود 

هاي -دقت عملکرد آنها بايد در تنظيمات رله

 موجود در شبکه اعمال شود، ارائه مي گردد.

از به صرف وقت و هزينه زياد براي شناسايي خطوط توليد ، ني

حادثه و علت عملکرد رله توسط کارشناسان سيستم حفاظت . 

بنابراين تست عملکرد رله ها در شرايط گذرا سبب شناسايي علل 

ها ، شناخت اقدامات ¬ها ، انتخاب بهتر رله¬عملکرد کاذب رله

و  هاي کاذب شبکه¬اصلاحي مورد نياز و در مجموع کاهش قطعي

اي ، شرکت هاي ¬کاهش زيان هاي مالي شرکت هاي برق منطقه

 توزيع و مشترکين صنعتي مي شود.

5 
شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

-ارائه راهکاري جهت کاهش خروج خط خاش

( و آسيب به تجهيزات پست HS807سراوان )

 در هنگام رعد و برق

 کاهش خروج خط و در نتيجه کاهش خاموشي

  پست شهرستان  KV230 خط انتقال تا کنون 96ابتداي سال از 

عملکرد حفاظتي( و  مرتبه به صورت خودکار)با 11سراوان حدود 

طوفان( قطع شده است.   عمدتاً به دليل شرايط جوي )بارندگي ،

وجود گارد بر روي اين خط تک مداره و  متاسفانه به دليل عدم

سيماني مي  H ورتتيپ برج خط مورد نظر که به ص  همچنين

 در مقابل  حفاظت خط مورد نظر  شرايطي جهت  باشد، لذا

به دليل نياز    احداث گارد بر روي خط فوق  و  صاعقه وجود ندارد

نبوده است )لازم به توضيح است  به خاموشي تا کنون امکان پذير

ميشود و در  بار شهرستان سراوان فقط از همين خط انتقال تامين



57                                                                                                                                                           1400در سال  شرکت توانير يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

است که در صورت  MW  70 بار خط حدودحالت عادي 

 فقط توانايي تامين  سراوان شهرستان  خاموشي اين خط

MW25  را دارد 

6 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

طراحي و ساخت حسگر اندازه گيري گاز 

 هيدروژن محلول در روغن ترانسفورمر

ساخت حسگر اندازه گيري گاز هيدروژن محلول 

 در روغن ترانسفورمر

هاي ترانسفورمرهاي قدرت مبتني بر  ل و تشخيص خرابيدر تحلي

 Dissolved Gas روش تحليل گازهاي حل شده در روغن

Analysis  ترين نوع گازها مي  ، گاز هيدروژن يکي از کليدي

باشد. بر همين اساس اندازه گيري ميزان هيدروژن محلول در 

 مي  ترانسفورمر يکي از ارکان سيستمهاي تشخيص خرابي روغن

باشد. با توجه به تکنولوژي بالاي مورد نياز در حسگرهاي گاز 

تجهيزات از  روغن، تهيه و تامين اين نوع  محلول در هيدروژن

کشورهاي خارجي انجام مي شده است که مشکلات مرتبط با 

پشتيباني آن همواره مشکلات جدي را در بر داشته  هزينه نهايي و

ز نصب اين نوع حسگرها ا است به گونه اي که در عمده موارد

 صرفنظر گرديده و يا پس از نصب آنها پس از مدتي از عملکرد

تجهيز، انجام تعميرات و نگهداري آنها مختل گرديده است. هدف 

دستيابي به دانش و تکنولوژي مورد نياز براي  از اجراي اين پروژه

 و ساخت حسگر گاز هيدروژن محلول در روغن عايق  طراحي

ي قدرت خواهد بود.بعلت مشکلات عديده اي که ترانسفورمرها

مورد استفاده در صنعت برق کشور  وجود غشا در محصولات قبلي

تحريم انگيزه  بوجود اورده و همينطور قيمت هاي بالا و مسائل

 .کافي براي اجراي يک طرح تحقيقاتي را دو چندان مينمايد

7 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

طراحي و ساخت دستگاه تست ثبات ونظارت 

بر صحت عملکرد مدارات تريپ رله هاي 

 CBFباسبار پروتکشن و 

محصول نهايي يک دستگاه مرکزي و تعداد 

دستگاه فرعي جهت کنترل کليه  8حداقل 

بريکرهاي يک پست انتقال با ويژگي هاو قابليت 

انجام -1اطمينان و مزايايي به شرح زير مي باشد 

ست رله هاي حفاظتي بصورت واقعي تا تريپ ت

 CBFدارات رله باسبار و رله در حال حاضر جهت تريپ تست م

نياز به خاموشي بريکر هاي هر  400KVمرحله دوم در پست هاي 

BAY و مجاور مي باشدکه لازم است در پست هاي انتقال براي

تست کليد سنتر مي بايستي کليد هاي بالا و پايين دست خود 

قطع کنيم که باعث خارج کردن يک بي خط و ترانس و در 
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مشاهده صحت -2اخرين نقطه بدون خاموشي 

مدارات تريپ و زمان عملکرد رله تا بوبين قطع 

جلو گيري ازقطع تجهيزات و کليد -3بريکرها 

مانور و هماهنگي  -4رني و خاموشي کل باسبار 

انجام همزمان رله -4کمتر اپراتور و ديسپاچينگ 

 -5دورهاي در هر زمان  با تست CBFباسبا ر 

جلو گيري از گسترش حادثه زمان تريپ تست 

قابليت اطمينان از -6به دلايل اشکالات مدارات 

-7نظر قطع تجهيز زمان در زمان تريپ تست 

ارايه گزارش و فايل قابل بررسي زمان عملکرد 

کاهش هزينه بدون خاموشي  -8مدارات تريپ 

 تجهيزات

نيروگاه منجر به واحد مي گردد که گرفتن خاموشي و مانور شبکه 

در بعضي از شرايط مشکل است لذا با طراحي و ساخت اين 

دستگاه مي توان کليه مدارات تريپ بصورت واقعي و بدون 

خاموشي تا اخرين نقطه بوبين بريکر تست و زمان هاي عملکرد 

قطع يک و دو را براي هر بريکر روي هر سه فاز جهت بوبين هاي 

در نظر گرفت و صحت عملکرد مدارات تريپ روي يک سيستم 

مکانيزمه مشاهده و ثبت نمود و در نهايت بصورت يک گزارش 

 تهيه نمود Trip CoiLعملکرد زمانهاي قطع رله تا لحظه تحريک 

8 
شرکت برق منطقه اي 

 گيلان

بررسي امکانسنجي سنکرون نمودن رله هاي 

فيدرهاي مختلف يک ديجيتال مختلف در 

پست با جي پي اس وساخت سخت افزار يا 

نرم افزار مورد نياز براي رله هاي ديجيتال 

 قديمي فاقد امکان مستقيم سنکرون نمودن

ارائه سخت افزار و نرم افزاري که از طريق پورت 

هاي موجود رله ها، به رله هاي مختلف ديجيتال 

يک پست متصل شده و خود آن سخت افزار، 

کان سنکرون شدن زماني با جي پي اس را ام

داشته باشد و زمان رله ها از طريق آن سنکرون 

 گردد.

با توجه به اهميت تحليل حوادث در پيشگيري از تکرار حوادث 

ضروريست که رله هاي مختلف روي فيدرهاي مختلف از نظر 

زماني با هم سنکرون باشند.ليکن بسياري از رله هاي ديجيتال که 

در گذشته جايگزين رله هاي الکترومکانيکي واستاتيکي شده اند 

ظر نبوده و بسياري از در آن زمان بحث سنکرون شدن انها مد ن

آنها بطور مستقيم پورت مناسب براي شبکه شدن و سنکرون 

شدن با جي پي اس را ندارند ، لذا باتوجه به ضرورت مقايسه و 

تحليل رکوردهاي ثبت شده در رله هاي فيدرهاي مختلفي که در 

اثر يک حادثه عملکرد داشته اند حتي در پستهاي مختلف، 

ها از نظر زماني با هم سنکرون باشند، ضروري است که اين رله 

در غير اين صورت يا بايد فالت رکوردر مجزايي نصب و راه اندازي 

شود يا اين رله ها تعويض شوند ، هدف اين پروژه با توجه به اينکه 

رله هاي موجود از نسل رله هاي ديجيتال هستند، ارائه سخت 

با پروتکلهاي افزار يا نرم افزاري است که از پورتهاي موجود 
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مختلف امکان سنکرون نمودن اين رله ها را با دقت مناسبي فراهم 

 اورد.

9 
شرکت برق منطقه اي 

 گيلان

مطالعه و طراحي و ساخت دستگاه ثبت 

فرامين حفاظتي رله در سيستم تله پروتکشن 

 به منظور تشخيص خطاهاي کاذب

و دريافتي در  ثبت دقيق فرامين ارسالي -

ذخيره فرامين حفاظتي  -کشن سيستم تله پروت

حفاظت  -زمان فرمان  شامل زمان دقيق و طول

از اطلاعات ذخيره شده و جلوگيري از دخالت 

امکان اتصال به  -تغيير اطلاعات  نيروي انساني و

 سيستم هاي تله پروتکشن موجود

در شبکه پي ال سي و تله پروتکشن برق منطقه اي گيلان عمده 

تله پروتکشن بدون تايم تگ و ثبت حوادث منجر به عملکرد 

ايونت بوده و بدنبال بروز حوادث،مطالعه حادثه و علت يابي آن 

دشوار و در پاره اي موارد غيرممکن مي شود.تجهيزات جديد تله 

پروتکشن قابليت ثبت ايونت را دارند اما در وضعيت موجود غالب 

سخت  تجهيزات درحال بهره برداري قابليت ارتقاء نرم افزاري و

افزاري ندارند و مي بايست تمام تجهيزات تله پروتکشن تعويض 

گردند که اين امر مستلزم انجام هزينه بسيار سنگين چند ميليارد 

توماني است و درعمل ممکن نمي باشد و براي حل مساله فوق 

 اين طرح تحقيقاتي پيشنهاد شده است.

10 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

مفيد رله هاي هاي عمر  تعيين شاخص

الکترونيکي نصب شده در شبکه فوق توزيع و 

 انتقال برق ايران

رسد لازم است که اين پروژه با هدف  به نظر مي

هاي عمر مفيد رله هاي  تعيين شاخص

الکترونيکي با فوريت بالا انجام شود که طي آن 

هايي براي تعيين عمر رله هاي حفاظتي  شاخص

و سپس بر اساس  از نوع الکترونيکي تعيين شوند

هاي برق منطقه اي،  نتايج اين پروژه همه شرکت

رله هاي از اين دست را پايش وضعيت 

[. در ادامه بر اساس نتايج حاصله و 6[]5نمايند]

معيار مشخص شده در اين پروژه، و بر اساس 

حساسيت رله اي نصب شده، برنامه ريزي براي 

صورت ها  جايگزيني، ارتقاء و بهينه سازي اين رله

گيرد. در صورت عدم انجام اين پروژه، تعداد 

حوادث ناشي از تمام شدن عمر مفيد رله هاي 

حفاظتي از نوع الکترونيکي در شبکه رو به 
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هاي ناشي از  افزوني خواهد گذاشت و خسارت

ها بسيار بيشتر خواهد بود. وقوع چند حادثه  آن

ها،  اخير به علت تمام شدن عمر مفيد اين رله

 Endننده شروع منحني اتمام عمر مفيد )بيان ک

of Useful Life[ 3( است.] 

 هاي پشتيبان طراحي فانکشن سايبري در رله شرکت توانير 11
دستيابي به دانش فني طراحي فانکشن هاي 

 سايبري در رله هاي حفاظتي

با توجه به اينکه رله هاي حفاظتي از تجهيزات گران قيمت در 

شبکه برق محافظت مي نمايند و همواره يکي حل بهره برداري از 

از تهديدات ونگراني ها وقوع خرابکاري در اين تجهيزات به لحاظ 

سايبري مي باشد، وجود فانشکن سايبري که قابليت تشخيص 

تهاجم را مي دهد ، گام موثري در کاهش آسيب ها و زيان هاي 

د ناشي از حملات سايبري بر روي دارايي هاي صنعت برق خواه

 داشت.

 شرکت توانير 12
از  Back doorهاي استخراج  تدوين روش

Firmware هاي نيومريکال رله 

از رله  Back doorدستيابي به دانش استخراج 

هاي حفاظتي و شناسايي ايمپلت هاي کارسازي 

 شده در تجهيزات

در راستاي اجراي سندهاي بالادستي حوزه امنيت سايبري در 

و با توجه به اينکه درصد بالايي از رله  زيرساخت شبکه برق کشور

هاي حفاظتي مورد استفاده در شبکه برق کشور وارداتي مي 

باشند ، استخراج روش هايي براي شناسايي وجود ايمپلنت هاي 

 خرابکارانه ضروري مي باشد. و

 شرکت توانير 13
استفاده از اينترنت اشيا در سيستم حفاظت و 

 فوق توزيعهاي انتقال و  کنترل پست

شناسايي کاربردها و روش هاي اينترنت اشياء در 

 سيستم هاي حفظت و کنترل

هاي لازم براي ورود اينترنت اشيا به صنعت  شناسايي زير ساخت

 برق

14 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

هاي حفاظت ويژه در  طراحي بهينه سيستم

 شبکه برق ايران

ويژه  هاي هاي حفاظت سازي طرح طراحي و پياده

هاي انتقال به دليل عدم  باعث رفع محدوديت

توسعه شبکه و کاهش حبس توليد قابل توجهي 

در شبکه برق ايران شده است. اگرچه اين 

وري و استفاده از  موضوع باعث افزايش بهره

ظرفيت حداکثري توليد و انتقال در شبکه برق 

ها  کشور شده است ولي افزايش تعداد اين طرح

هاي حفاظت ويژه براي استفاده حداکثري از  استفاده از طرح

ظرفيت توليد و انتقال در شبکه برق ايران اجتناب ناپذير است. 

هاي ويژه طبيعتا از نوع توسعه شبکه  هاي جايگزين حفاظت طرح

انتقال و توليد خواهد بود. بديهي است که توسعه شبکه نسبت به 

شود ولي به  جيح داده ميهاي ويژه همواره تر طراحي حفاظت

ريزي، رشد بار بيش  دلايل متعددي مانند مسائل اقتصادي و برنامه

شده و عدم امکان احداث خط يا نيروگاه در  بيني از مقدار پيش
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يت شبکه را به طراحي و عملکرد در شبکه، امن

کند. بنابراين طراحي  ها وابسته مي صحيح آن

هاي ويژه بر اساس يک الگوريتم جامع و  حفاظت

بهنيه بسيار ضروري بوده و اهداف ذيل در اين 

برداري از  بهره -1شود:  پروژه حاضر دنبال مي

هاي  تجهيزات شبکه انتقال نزديک به محدوديت

هاي  کردن خاموشي مينهک -2حرارتي يا فني 

شرح خدمات  --احتمالي در زمان وقوع پيشامد 

ارائه الگوريتم براي تعيين  1پيشنهادي* رديف 

ارائه  2نقاطي که به حفاظت ويژه نياز دارند. 

هاي ويژه )شامل  الگوريتم براي طراحي حفاظت

 3حفاظت جرياني، ولتاژي، حذف توليد( 

استخراج روش مناسب براي هماهنگي 

ارائه تنظيمات بهينه براي  4هاي ويژه  فاظتح

 5شبکه برق ايران )شامل مقدار و زمان عملکرد( 

اعتبارسنجي تنظيمات ارائه شده در سناريوهاي 

 مختلف

منطقه از نظر محيط زيستي )تخريب جنگل يا ايجاد آلودگي( 

هاي ويژه به صورت کوتاه مدت يا دائمي  همواره نياز به حفاظت

واهد داشت. در کنار مزايايي که طراحي و نصب وجود خ

هاي ويژه دارند، آثار منفي نيز در شبکه خواهند داشت. به  حفاظت

ها، گستره خاموشي  عنوان مثال در صورت عملکرد ناصحيح آن

ممکن است فراتر از يک ناحيه رفته و منجر به خاموشي گسترده 

اي  به گونه هاي ويژه بايد در شبکه شود. همچنين طراحي حفاظت

باشند که با کمترين خاموشي، پارامترهاي شبکه در شرايط نرمال 

هاي ويژه،  برداري قرار بگيرند. از اين رو طراحي بهينه حفاظت بهره

هاي احتمالي در شبکه را  تواند از يک طرف مقدار خاموشي مي

هاي مذکور را  کاهش دهد و از طرف ديگر وابستگي شبکه به طرح

 کاهش دهد.
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 نيرو انتقال و ها پست تجهيزات سازي  بهينه و ساخت طراحي، -1-8

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 باختر

هاي گذراي پست  مطالعه و بررسي حالت

جاندير در حضور جبرانساز راکتيو و ارائه طرح 

مناسب جبرانسازي در اين پست با توجه به 

 هاي اين پست حادثه سوختن ترانسفورماتور

بررسي علت سوختن ترانسفورماتورهاي پست  •

هاي گذراي ممکن در  بررسي حالت •جاندير 

بهره برداري از اين پست در حضور جبرانسازهاي 

ارزيابي نوع بارهاي  •تيو پيشنهادي توان راک

ها و  متصل به اين پست و بررسي نامتعادلي

ارائه راهکار اجرايي  •هاي احتمالي  هارمونيک

جبرانسازي توان راکتيو اين پست با لحاظ کردن 

هاي گذراي احتمالي و نوع بار همچنين با  حالت

در نظر گرفتن سوابق حوادث رخ داده در اين 

در اين پروژه ساخت ) •هاي مشابه  پست و پست

تجهيز مورد نظر نبوده و هدف اصلي اين پروژه 

ارائه راهکار فني چگونگي جبرانسازي توان 

راکتيو اين پست با در نظر گرفتن حوادث قبلي 

 مي باشد(

با توجه به اهميت ويژه ترانسفورماتورها، همواره مواظبت و 

ن در ها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و همچني نگهداري آن

ها تحميل شده  ها، هزينه بالايي به شرکت صورت صدمه ديدن آن

و خاموشي طولاني مدت خواهد بود. جبرانسازي و کنترل توان 

برداري از  راکتيو يکي از مهمترين مسائل در طراحي و بهره

باشد. در برخي مواقع به دليل نوع بار و  هاي قدرت مي سيستم

ين جبرانسازها سبب بروز توپولوژي شبکه، بهره برداري از ا

کند. لذا  گردد و يا مسائل موجود را تشديد مي هاي گذرا مي حالت

برداري از جبرانساز مستلزم مطالعه و بررسي وضع  طراحي و بهره

باشد.  موجود پست، نوع بارها و سوابق حوادث رخ داده گذشته مي

لذا به منظور ارائه طرح مناسب جبرانسازي در پست جاندير، 

يابي نوع بارها و بررسي سوابق حوادث و سوختن ارز

ترانسفورماتورهاي اين پست در سنوات گذشته امري ضروري به 

 رسد. نظر مي

2 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

طراحي و ساخت دستگاه تست تخليه جزيي 

بوشينگ ترانسفورماتور قدرت با توانايي 

 تشخيص محل و ميزان وقوع آن

 •ر گرفتن ملزومات ذيل: ساخت دستگاه با در نظ

داراي قابليتهاي اجرايي و منطبق با نياز بهره 

افزار  نرم •بردار )به عنوان مثال قابل حمل بودن( 

 •مخصوص جهت انتقال و تحليل اطلاعات 

 پوشش استانداردهاي مرتبط

بي شک ترانسفورماتورهاي قدرت مهمترين جزء شبکه برق 

باشند که بوشينگ آنها از حساسيت خاصي برخوردار است.  مي

پايش وضعيت سلامت بوشينگ ترانسفورماتورها )به خصوص 

ترانسفورماتورهاي قدرت( نقش مهمي در پايداري شبکه و اجراي 

PM ه پيش از وقوع حادثه دارد. در مقايسه روش تست تخلي

جزيي با استفاده از تپ بوشينگ ترانسفورماتور با روش تست 

توان به سه  که در تست تخليه جزئي مي توان گفت  تانژانت دلتا مي

ها براي بررسي و اصلاح يا  يافت و از آن کميت مهم زير دست

دهنده  تعداد وقوع تخليه )نشان •تعمير ترانسفورماتور بهره گرفت: 

 •داده(  ترين تخليه رخ امنه تخليه )بزرگد •ها(  پراکندگي تخليه
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هاي  )تشخيص محل وقوع تخليه( انجام تست PRPDAالگوهاي 

تواند تعداد وقوع تخليه جزيي،  اي مطابق با استاندارد مي دوره

را به بهره بردار بدهد که در  PRPDAها و الگوهايي  دامنه تخليه

س بسيار روند عمر سنجي و بررسي سلامت و يا زوال عايق تران

 باشد. کارآمد مي

3 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

طراحي و ساخت يک دستگاه ترانسفورماتور 

نوري اندازه گيري جريان تمام فيبري جهت 

 درصد 2/0حفاظت و اندازه گيري با دقت 

ساخت يک دستگاه ترانسفورماتور نوري اندازه 

گيري جريان تمام فيبيري جهت حفاظت و 

حسگر فيبري  -1شخصات ذيل: اندازه گيري با م

 -2بصورت حلقه با قابليت نصب درون بوشينگ 

دماي کارکرد:  -3درصد.  2/0دقت اندازه گيري 

قابليت نصب  -4درجه سانتيگراد  70الي  -20

جريان نامي  -5کيلو ولت  400تا رده ولتاژي 

 -7آمپر  30000جريان حفاظتي  -6آمپر  1000

 کيلوهرتز10 الي DCپهناي باند فرکانسي از 

هاي حفاظتي از  گيري جريان و همچنين ترانس هاي اندازه ترانس

آيند. عملکرد  هاي فشار قوي برق بشمار مي عناصر مهم پست

ها رابطه مستقيمي با امنيت و پايداري شبکه  صحيح اين ترانس

داشته و نقش مهمي در حفظ و نگهداري و طول عمر تجهيزات 

وزه علاوه بر مسائل مذکور اطلاع از کنند. امر فشار قوي ايفا مي

هاي شبکه حائز  ها و زيرهارمونيک هارمونيک  کيفيت و دامنه

اند و براي کنترل سطح مجاز آنها نياز به تجهيزات  اهميت شده

تر امري ضروري خواهد بود. در حال حاضر با  گيري دقيق اندازه

آوري بالاي دستگاه و قيمت آن، در کشورهاي  توجه به فن

مندي از  شرفته، از اين تجهيز استفاده شده است. ليکن بهرهپي

اي نزديک براي ديگر کشورها  مزاياي استفاده از آن در آينده

توان به حجم و  مقدور خواهد شد. از مزاياي فني اين دستگاه مي

هاي متداول ترانس و قابليت  وزن بسيار کم نسبت به نمونه

ي کم اشاره کرد لذا طراحي براي فضاهاي محدود و با دسترس

گيري را بطور مستقيم بر روي بوشينگ  توان اين سيستم اندازه مي

هاي گذراي ترانس  ترانس قدرت نصب نمود و جريان دائم و جريان

آوري دستگاه فاقد  را پايش نمود. با توجه به اين که در اين فن

هسته است، نگراني از باز شدن هسته و احتمال انفجار و همچنين 

زونانس وجود ندارد. ايزولاسيون عايقي ذاتي و عدم نياز به فرور

ها عدم نياز به استفاده  هاي عايق و حتي در بعضي از طراحي روغن

هاي  مندي از گاز ازت خشک، نگراني و بهره SF6از گاز عايق 



 64                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

دار شدن خطوط الکتريکي متصل به  زيست محيطي و خطرات برق

نمايد. قابليت  منتفي ميهاي حساس در اتاق کنترل را  دستگاه

طراحي و ساخت ترانسديوسرهاي جريان درون مقره بوشينگ 

هاي نصب و تعمير و نگهداري و همچنين  ترانس و کاهش هزينه

گيري  پهناي باند و پاسخ فرکانسي بالا و نيز امکان اندازه

آوري جديد به  هاي اين فن از جمله مزايا و برتري DCهاي  جريان

 آيد. شمار مي

4 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

بازنگري در طراحي حلقه کروناي مقره ها در 

حضور چترك افزاها )چترکهاي سيليکوني( و 

 (RTVپوششهاي سيليکوني )

طراحي بهينه حلقه کرونا و محل قرارگيري روي 

مقره جهت توزيع يکنواخت ميدان روي مقره در 

 حضور چترك افزاها و پوششهاي سيليکوني

برخي مناطق بخصوص بدليل پديده ريزگردها  آلودگي بالاي

موجب شده است تا مقره هاي پرسليني که از دير باز در 

ايستگاههاي فشارقوي مورد استفاده قرار گرفته اند نتوانند عملکرد 

مناسبي داشته باشند. علت اين امر افزايش جريان خزشي مقره ها 

ين و ناشي از آلودگي هاي جمع شده روي آن مي باشد. پرسل

شيشه که در اين نوع مقره ها بکار مي روند از مقدار انرژي 

سطحي بالايي برخوردارند و به آساني مرطوب مي شوند. ذرات 

گرد و غبار موجود در محيط لايه اي از آلودگي روي اين مقره ها 

ايجاد مي کنند که با جذب رطوبت توسط مقره يک لايه هادي 

ن از سطح آلوده شده مي گردد. ايجاد مي شود که باعث عبور جريا

عبور اين جريان منجر به گرم شدن سطح مقره و ايجاد يک نوار 

خشک روي آن مي شود و به اين ترتيب بجاي اينکه ولتاژ فاز 

روي مقره تقسيم شود، کل ولتاژ فاز روي اين نوار خشک اعمال 

مي شود و موجب ايجاد تخليه هاي جزئي و نهايتا قوس و آسيب 

مي گردد. جهت رفع اين مشکل راهکارهاي مختلفي در  به مقره

سالهاي اخير اتخاذ شده است که از جمله آنها مي توان اقدام به 

شستشوي دوره اي مقره ها، استفاده از پوششهاي سيليکوني 

-Room-Temperatureآبگريز بر روي مقره ها)

Vulcanization (RTV و استفاده از چترکهاي سيليکوني ))
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يش فاصله خزشي مقره ها را نام برد. چترکهاي جهت افزا

سيليکوني قابليت مقره ها را در مقابل تخليه الکتريکي با کاهش 

استرس هاي الکتريکي سطحي روي عايق بهبود مي بخشد و به 

اين ترتيب موجب کاهش جريان نشتي و افزايش استقامت عايقي 

ن رابر اين مقره ها مي شوند. بعلت انرژي سطحي پايين سيليکو

اين مواد خاصيت آبگريزي دارند و به اين ترتيب با قطره قطره 

شدن آب روي سطح آنها مقاومت بالايي در مقابل عبور جريان 

دارند و به اين ترتيب مشکل کاهش فاصله خزشي مقره هاي 

پرسليني به مقدار قابل توجهي بهبود مي يابد. همچنين 

آبگريزي آنها باعث  پوششهاي سيليکوني نيز با توجه به خاصيت

کاهش رسوب آلودگي ها روي مقره شده و به بهبود فاصله خزشي 

مقره هاي پرسليني در مقابل آلاينده ها کمک مي نمايند. به علت 

وجود خازنهاي پراکنده بين مقره و دکل و همچنين بين مقره و 

هادي، توزيع پتانسيل روي مقره يکنواخت نيست و قسمت نزديک 

ر تحت تنش مي باشد. از اين رو براي جلوگيري از به هادي بيشت

هاي خطوط انتقال ¬ايجاد کرونا و تخليه جزئي داخلي در مقره

فشارقوي بايد ميدانهاي الکتريکي روي مقره کنترل گردند. براي 

حلقه "کنترل شدت ميدان معمولاً از يک حلقه تحت عنوان 

و سمت در د EHVدر سمت فشارقوي و يا در ولتاژهاي  "کرونا

مقره استفاده مي شود. طبق مطالعات متعدد صورت گرفته، نحوه 

طراحي مقره، پروفيل مقره، يراق فلزي مقره)فيتينگ( و حلقه 

کرونا بر توزيع ميدان الکتريکي روي مقره کامپوزيتي تاثيرگذارند. 

بنابراين براي کنترل شدت ميدان روي مقره هاي کامپوزيتي بايد 

بررسي قرار گيرد. در بحث محاسبه ميدان  تمام موارد فوق مورد

در طول مقره و طراحي حلقه کرونا بمنظور کنترل ميدان براي 

مقره هاي مختلف تحقيقات مختلفي صورت گرفته است. در هر 
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کدام از اين مقالات مشکل عدم يکنواختي توزيع پتانسيل روي 

به  مقره مورد بررسي قرار گرفته است. مساله اي که در اين پروژه

دنبال آن مي باشيم بررسي اثر چترك افزا و پوشش هاي 

سيليکوني در توزيع ميدان روي مقره و طراحي حلقه کرونا جهت 

يکنواخت ساختن توزيع شدت ميدان مي باشد که در تحقيقات 

بررسي شده تا کنون اين امر مورد بررسي قرار نگرفته است. که با 

مر عايقي مقره ها و چترك انجام اين پروژه مي توان به افزايش ع

افزاها/پوششها کمک نمود و از حوادثي که بعلت افزايش شدت 

 ميدان در برخي از قسمتها ممکن است رخ دهد جلوگيري نمود.

5 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

مطالعات فني اقتصادي طرح هاي شبکه با در 

نظرگرفتن اثر ترانسفورماتورها با امپدانس 

ات و اتصال کوتاه و درصد بالاتر روي تلف

 قابليت اطمينان

برطرف سازي چالشهاو قيود فني موجود در 

شبکه با هدف استفاده از تجهيزات حاضر در 

 ايستگاه

بهينه سازي تجهيزات موجود با هدف کاهش سطح اتصال کوتاه و 

تلفات و افزايش قابليت اطمينان و جلوگيري از تحميل هزينه 

 جهت اضافه کردن تجهيزات جديد

6 
شرکت برق منطقه اي 

 کرمان

ساخت دستگاه اندازه گيري نسبت تبديل 

CVT  بدون نياز به تزريق ولتاژ و در حالت

)تحت ولتاژ نامي شبکه( فاز  CVTبرقدار بودن 

 کيلوولت 132سطح ولتاژ  CVTبراي  -اول

در اين روش، هدف ساخت دستگاه اندازه گيري 

به  را بدون نياز CVTاست که نسبت تبديل هر 

منبع ولتاژ خارجي )بدون نياز به تزريق ولتاژ به 

( و همچنين بدون نياز به CVTبخش فشارقوي 

مرجع در پست، محاسبه و نشان  CVTنصب 

دهد. اين دستگاه بايد به صورت پرتابل و به 

آساني توسط کاربر حمل شود. در اين روش در 

برقدار و متصل به شبکه و تحت  CVTزماني که 

قرار دارد، دستگاه بايد توانايي اندازه  ولتاژ نامي

را بر اساس ولتاژ  CVTگيري نسبت تبديل 

خروجي و ساير پارامترهاي در دسترس و با دقت 

قابل قبول داشته باشد. در واقع دستگاه به طور 

و بدون نياز  HVمستقل و بدون نياز به اتصال به 

( در پستهاي CVTخطاي نسبت تبديل ترانسهاي ولتاژ خازني )

فشارقوي به دلايل مختلف ايجاد مي شود. اين موضوع سبب 

و در نتيجه پيامدهايي نظير خطاي  CVTخطاي ولتاژ خروجي 

دستگاههاي اندازه گيري )کنتورهاي بازار برق و مشترکين(، 

خطاي حفاظتي )ايجاد خطا در عملکرد حفاظت ديستانس، 

و ارسال آن به  حفاظت دايرکشنال( و خطاي قرائت ولتاژ پست

درصد موارد، خطاي نسبت  99مراکز کنترل،را ايجاد مي نمايد. در 

ناشي از سوختن تعدادي از خازنهاي مربوط در بخش  CVTتبديل 

CVD (capacitor voltage devider .از اين تجهيز است )

تحت ولتاژ نامي شبکه، سهم ولتاژي که دو سر هر خازن قرار مي 

بزرگ است که باعث مي شود خازن معيوب، گيرد به اندازه کافي 

و  CVDاتصال کوتاه شده و در نتيجه باعث تغيير ظرفيت خازني 

 CVTايجاد خطا گردد. بنابراين در صورتي که ولتاژ اعمالي به 
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مرجع در پست و مقايسه با آن،  CVTبه نصب 

 CVTبه اندازه گيري نسبت تبديل بايد قادر 

برقدار نصب شده بر روي هر فاز از شبکه باشد. 

با توجه به اين شرايط، دستگاه پيشنهادي معايب 

 دو روش ذکر شده در بالا را نخواهد داشت.

کمتر از ولتاژ نامي آن باشد، اين امکان وجود دارد که خازنهاي 

يرد اتصال معيوب، تحت سهم ولتاژ کمي که دو سر آنها قرار مي گ

کوتاه نشده و از خود ظرفيتي نشان دهند که خطاي نسبت تبديل 

پنهان بماند. در حال حاضر دستگاههاي تستي وجود دارد که با 

 CVTکيلوولت( به بخش فشارقوي  10اعمال يک ولتاژ )حداکثر 

تست نسبت تبديل را انجام مي دهند. به دلايلي که ذکر شد 

ات علمي(، احتمال ايجاد خطا در )ثبت شده در مستندات و تحقيق

اين روش و به خصوص در سطوح ولتاژ بالا وجود دارد. روش ديگر 

مرجع است که در حال حاضر در کشور در حال  CVTساخت 

ساخت و آزمايش است. حمل و نقل اين تجهيز با وزن زياد، ايجاد 

استراکچر موقت جهت نصب در پست، هزينه توليد زياد و ساير 

 جمله مسايل در ارتباط با اين روش مي باشد. مشکلات از

7 
شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

طراحي و ساخت محدودکننده جريان خطا در 

شبکه فوق توزيع ) مطالعه موردي شبکه برق 

اي مازندران و گلستان در سطوح ولتاژ  منطقه

 کيلوولت( 63و  20

موجود محدود کننده  بررسي ساختارهاي - 1

انتخاب نوع )يا انواع( مناسب از  - 2خطا 

 - 3سازي در کشور  تکنولوژي قابل پياده

طراحي اوليه يک سيستم محدودکننده جريان 

اقتصادي و تعيين قيمت تمام  ارزيابي - 4خطا 

يافتن پتانسيلهاي موجود (يافتن  - 5شده 

و آزمايشگاهي) در استان  همکاران صنعتي

 6ذکور مازندران و کشور جهت ساخت دستگاه م

چالشهاي احتمالي بومي سازي سيستم  بررسي -

 محدودکننده خطا

  

8 
شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

رله هاي  failبررسي علت سوختن کارت ها و  

GE در برخي پست هاي استان هرمزگان 

بر طراحي و بهره  تعيين پارامترهاي مهم -

در پست هاي  GEبرداري از کارت هاي رله هاي

عوامل تاثير گذار بر نرخ  تعيين -فوق توزيع 

در پست هاي فوق GEخرابي کارت هاي رله هاي
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راهکارهاي علمي و عملي حذف  ارائه -توزيع 

در پست هاي  GEخرابي کارت هاي رله هاي

ارزيابي و مقايسه روش هاي موجود  - فوق توزيع

در مراجع مختلف و معتبر براي رفع چالش 

به رله هاي  پيشنهاد راهکار با توجه - پيشرو

 نصب شده در ايستگاه هاي فوق توزيع برق

هرمزگان براي تمامي حالات عملکرد شبکه و 

 .اتصالات ايستگاه هاي فوق توزيع

9 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

تحقيق و بررسي براي يافتن راه حل کاربردي 

براي پايش نقاط غيرقابل ديد از لحاظ افزايش 

 دما

خاصي نيست( براي  يافت راه حل)الزاما تجهيز

حل مشکل عدم امکان پايش دماي نقاط 

غيرقابل ديد تابلوها و تجهيزات برق مراحل انجام 

ارايه  -شناخت مساله در تمام ابعاد آن  -کار 

پيشنهادات مختلف از سوي محقق و تست آنها 

در آزمايشگاه و بررسي فني و اقتصادي و انتخاب 

ست واقعي اجراي پايلوت و ت -راه حلهاي بهينه 

 و بررسي نکات ايمني)فاز دوم پروژه(

ند ارخل نددانمونه ساخت ك اوت لا -نيژوسوپر، تريپي لههار

ي تابلوها ف درنظر مصراز لهها رترين اژجمله پر تيراز لي و

ند اها ميتوآنخل داساخت و پستها هستند ل کنترو حفاظت 

، ندصرفه جويي ميکر کشووج ارز از خررا در  دييار زهزينه بسيا

د کررکاو باشد  خلدامناسبي که ساخت ن يژوله سوپررهمچنين 

 يلههارجمله از له نيز رين ارد و اندد جووشته باشد نيز دامناسبي 

ساخت ا پستها ميباشد لذل کنترو حفاظت ي تابلوهاف در پر مصر

کاهش را پستها اث حدامالي ر بادي از ياز لهها بخشرين اخلي دا

ر کشوارز از  وجخراي ار ل ملاحظهقابان بميزداد و هد اخو

ف مصردن بواژ همچنين بدليل پرتيراورد هد ابعمل خوي جلوگير

وي نيري گيرربکام نها مستلزاي آخط توليد برازي ندراه ا لههارين ا

ل مستقيما مشغورا نفر ده قل احد دهد بواخودي يازمتخصص 

اد ين تعدآن ا وشفرل و ستقباان اکه بسته به ميزد هد کراخور بکا

 رتلهها بصورين اتوليد و حي اين طرابنابر، ند باشدابيشتر هم ميتو

هد اما خوع جتمادر اجتماعي مثبتي دي و اقتصااثر اخل داساخت 

جي رخاع له نسبت به نورين وش اهزينه فر ست کهاشت. بديهي دا

 دهد بواکمتر خور بسيا
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10 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

 طراحي سيستم حفاظت از خوردگي خاص

ها و پايه هاي خطوط برق بر  تجهيزات پست

هاي القايي  اساس جريان نشتي عايقي و جريان

 زمين

ابتدا به صورت دقيق کليه  -1در اين تحقيق: 

مشخصات و عوامل مؤثر بر خوردگي با ديدگاه 

بيان شده در تعريف اين پروژه)سه عامل 

مشخصه بارز پست و خطوط( مورد بازبيني قرار 

هاي حفاظت  پس انواع روشس -2گيرد.  مي

کاتديک )حدود بيست روش موجود ( نيز با 

ديدگاه جهت دار تعريف اين پيشنهاد بررسي و 

ها و يا  در ادامه روش يا روش -3شود.  تحليل مي

هاي ترکيبي از راه کارهاي موجود که  روش

بتواند اهداف اصلي اين پيشنهاد را به صورت هم 

 -4شود.  رائه ميراستا تأمين نمايد انتخاب و ا

سپس در نرم افزارهايي که توانمندي مدل سازي 

ها از نظر شيميايي، مواد، الکتريکي و  اين روش

سازه اي داشته باشد، اين راه کارهاي مدل سازي 

در ادامه بر اساس مدل تهيه شده،  -5شوند.  مي

راه کارهاي پيشنهادي، بر اساس عوامل متفاوت 

رزيابي خواهند شد. ها ا و مؤثر در خطوط و پست

برخي از اين عوامل، مشخصات آناليز خاك 

منطقه، سطح اتصال کوتاه و مقاومت زمين، 

هاي نشتي،  آرايش اتصال زمين، ميزان جريان

هاي الکتريکي و مغناطيسي  ميزان و شکل ميدان

توان در  و حتي تأسيسات و فلزات مجاور مي

وژه، اينجا نام برد. بديهي است در جريان انجام پر

چنانچه عوامل ديگري نيز در تحقيقات قبلي 

شناخته شد نيز در ارزيابي راه کارهاي مطرح 

در انتها بر اساس شرايط  -6شود.  لحاظ مي

ه از شود ک ها گفته مي حفاظت کاتديک به مجموعه اي از روش

هاي  نمايد که روش زدگي فلزات پيشگيري مي خوردگي و زنگ

هاي فعال، القايي و  متعددي نظير روش آند فدا شونده، روش

گالوانيک وجود دارد. حفاظت کاتديک و حفاظت خوردگي فلزات 

مدفون در خاك )سيستم زمين و فولاد بتن( و اتصالات فلزي ) 

خطوط فوق توزيع و  ها و پايه تجهيزات و دکل خطوط( در پست

انتقال مورد غفلت قرار گرفته است و باعث شده است در بازه طول 

عمر يک پست و يا خط، طول عمر بخش سازه اي و فلزهاي نام 

ها و خطوط  هاي برقي پست برده بسيار کوتاه تر از طول عمر بخش

باشد و در طول عمر مفيد يک پست و خط، بازسازي و بهينه 

ا و سيستم اتصال زمين چند دفعه لازم باشد. ه سازي فونداسيون

حفاظت کاتديک يک دانش و تخصص پر سابقه اي است که در 

برخي صنايع نظير نفت و گاز و آب بسيار مورد توجه قرار گرفته 

است و راه کارها و تجهيزات بسيار زياد و متنوع براي شرايط 

 ها و خطوط برق شرايط خاصي دهد. در پست مختلف ارائه مي

توان به وجود سيستم زمين)خاك و اتصالات  وجود دارد که مي

هاي زمين ناشي از نشتي بسيار کم عايقي تجهيزات  آن(، جريان

هاي الکتريکي و مغناطيسي اشاره  پست و خطوط و وجود ميدان

نمود که در اين پروژه مورد نظر است با استفاده از اين سه 

نمايد که تهديد ناشي از  مشخصه، يک راه حل بهينه و دقيقي ارائه

هاي  هاي نشتي و ميدان اين سه عامل) ارت، جريان

الکترومغناطيسي( را به يک راه حل و فرصتي تبديل نمايد که 

بتوان با استفاده از اين سه عامل، حفاظت کاتديک بسيار خوب و 

ارزان و قابل اجرايي براي حفاظت فلزات مدفون شدن و فلزات 

يکي برگشت جريان حفاظت کاتديک در ارتباطي )مسير الکتر

الکتروليت( را ارائه نمايد. از آنجا که حفاظت کاتديک در صنعت 
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ها و خطوط، راه کارهايي  مختلف و متفاوت پست

که بتواند از سه عامل ياد شده، يک حفاظت 

کاتديک ارزان، قابل اجرا و مطمئن را ايجاد کند 

ت دسته بندي و بر حسب شرايط مؤثر به صور

شود. نتيجه حاصل از اين پروژه ارائه  ارائه مي

هايي اجرايي براي تبديل شرايط خاص  روش

ها و خطوط برق به امکاناتي  خورنده در پست

هاي  براي کاهش خوردگي فلزات در فونداسيون

 خط و پست است.

ها و خطوط  برق جاري نيست و در هيچ بخشي از ملاحظات پست

شود، پيشنهاد اين اولويت  فوق توزيع و انتقال در نظر گرفته نمي

رنامه تحقيقاتي ضروري است. در هيچ مرحله اي از بودجه بندي، ب

هاي نگهداري اصلاً  ريزي، طراحي، اجرا و بهره برداري و تست

ها و  هاي مدفون در خاك در پست موضوع حفاظت خوردگي بخش

شود. لازم است اين  خطوط فوق توزيع و انتقال برق ديده نمي

هاي اجرايي از طراحي و اجرا تا  استاندارد به همراه دستورالعمل

ها و خطوط برق  ري از آن در پستهاي نگهداري و بهره بردا روش

-IPS-E-TP-820, IPSتدوين و تهيه شود. استانداردهايي نظير 

D-TP-711  و استانداردIPS_820  وجود دارند ولي سازگار با

ها و خطوط برق نيستند و در صنعت برق و  شرايط ويژه پست

ترين  گيرند و مهم الزامات قراردادي و اجرايي مورد توجه قرار نمي

نيز اين است که اين استانداردها براي صنعت برق و شرايط  علت

ترين مزيت/ضرورت انجام  ويژه آن تهيه نشده است. مهم

پروژه:کاهش خوردگي و افزايش طول عمر بتن و بخش سازه 

ها و خطوط برق است مطالعات اوليه براي ارائه اين پيشنهاد  پست

خصي براي دهد که تا کنون چنين ديدگاه دقيق و مش نشان مي

هاي برق انجام نشده است و از طرفي  حفاظت کاتديک در پست

شناخت اوليه از راه کارهاي موجود در صنعت نفت و گاز نشان 

تواند با يک طراحي  هاي بسيار کم مي دهد که وجود جريان مي

دقيق و ايجاد شرايط خاص پتانسيلي، شرايط موجود را معکوس 

ه اين است که سه عامل بيان نمود زيرا وضعيت فعلي نشان دهند

ها و  شده به صورت طبيعي در جهت خوردگي فلزات داخل بتن

پايه تجهيزات و اتصالات سيستم زمين است در حالي که تنوع 

کند  ها و تنوع عوامل مؤثر در خوردگي اين امکان را ايجاد مي روش

که شرايط موجود در پست را در جهت حفاظت خوردگي فلزات 
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 راستا نمود.مورد نظر هم 

11 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

سازي پايش وضعيت  بررسي، تحليل و پياده

 قوي هاي فشار پست DCسيستم تغذيه 

هدف از اين تحقيق، بررسي، تحليل و 

هاي  پست DC  سازي پايش وضعيت سيستم پياده

قوي براي تعيين موقعيت خطاهاي سيستم  فشار

LVDC تا با هاي فوق توزيع و انتقال است  پست

سرعت خطاي به   راحتي و به استفاده از آن به 

وجود آمده و مکان آن را تشخيص داده و نسبت 

به رفع آن اقدام شود تا سيستم در کمترين زمان 

ممکن به حالت اوليه برگردد. در اين پروژه در 

  هاي پايش وضعيت سيستم فاز اول انواع روش

DC هاي  قوي بويژه روش هاي فشار پست

شوند و در فاز  د بررسي و تحليل ميهوشمن

  سازي سيستم بعدي نسبت به طراحي و پياده

 شود. پايش وضعيت اقدام مي

هاي  ( پستLVDCساختار سيستم جريان مستقيم فشار ضعيف)

نشده است که  قطبي و زمين فوق توزيع و فشارقوي از نوع تک

جريان   ها و زمين در سيستم ايجاد اتصال بين يکي از قطب

( زمين نشده عملکرد سيستم را تحت تأثير قرار DCمستقيم )

هاي الکتريکي در مدت زمان طولاني  جا که دستگاه دهد. از آن نمي

ها احتمال وقوع خطاي اتصال به  کنند، کيفيت عايقي آن کار مي

يک پست فشار  LVDCترين اشکال  دهد. مهم زمين را افزايش مي

اي بر  کوتاه شدن آن است. اتصال به زمين مقدمه قوي اتصال

و عملکرد اشتباه کل سيستم است،  DCکوتاه شدن سيستم  اتصال

که بايد بلافاصله نسبت به تشخيص و رفع آن اقدام نمود. رله 

هاي فشارقوي  پست LVDCاتصال زمين موجود در تابلو سيستم 

شده را  کند و قطب زمـين ا اعلام ميوقوع خطاي اتصال به زمين ر

دهد ولي با توجه به حجم زياد مدارات و تجهيزات  تشخيص مي

DC  و همچنـين گـستردگي و پراکنـدگي سيستمDC  در

زمين شده است  DCها, مشخص کردن محلي که سيستم  پست

يابي نقطـه اتصال به زمـين به  العاده مشکلي است. مکان کـار فوق

ي معايبي است. در روش فعلي جهت پيدا کردن روش سنتي دارا

بايست برخي تجهيزات را قطع و وصل  شاخه متصل به زمين مي

نمود که اين امر خود موجب آسيب بـه تجهيـزات و اختلال در 

شود و حتي ممکن است يافتن محل اتصال زمين  سيستم مي

چنـدين روز طـول کشد. هنگامي که اتصال به زمين در چندين 

شود، بنابراين به  اتفاق افتد، پيداکردن آن دشوارتر مينقطه 

صورت   سيستمي جهت تشخيص محل خطا بـدون قطـع برق و به

هاي فوق  برخط در کمتـرين زمـان ممکـن، نياز است در پست
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توزيع و انتقال برق بارهاي مهمي مانند موتورها، روشنايي 

فرمان،  هاي حفاظتي، مدارات کنترلي، مدارات اضطراري، رله

گيري، و غيره  مدارات اينترلاك، سيستم هشدار، سيستم اندازه

تغذيه مي شوند. از آنجا که تغذيه برخي  LVDCوجود دارند که از 

، لذا به وندـأمين شـتاي  قفهوهيچگونه ون بداز اين بارهاي بايد 

سيستمي جهت پايش وضعيت به منظور تعمير و نگهداري 

يص محل خطا بدون قطع برق هوشمند سيستم و همچنين تشخ

 و به صورت برخط در کمترين زمان ممکن، نياز است.

12 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

هاي فوق  بررسي فني و اقتصادي اجراي پست

توزيع مسقف و تدوين پيش نويس استاندارد و 

 دستورالعمل اجرايي

در اين پروژه ابتدا مروري بر مزايا و شرايط 

شود و  ت موجود ميهاي مسقف در مستندا پست

هاي  سپس عوامل اثر گذار بر مسقف شدن پست

آيند.  فوق توزيع به صورت عددي و کمي در مي

در ادامه الزامات فني و اقتصادي براي اجراي 

هاي فوق توزيع به صورت مسقف، تدوين  پست

هاي برق،  گردد. اين دستورالعمل در بخش مي

سازه و مکانيکي به صورت مطالعاتي ارائه 

شود. در اين پروژه به الزامات طراحي  يم

تجهيزات فشار قوي، مشخصات عايقي تجهيزات، 

مشخصات دمايي تجهيزات، محاسبات کابل ) 

دما و سطح مقطع(، طراحي چيدمان تجهيزات، 

محاسبات سازه اي، نحوه ورود و خروجي خط و 

تجهيزات، اثرات محيطي نظير باد، دما و گردو 

هاي بهره برداري  نديغبار، الزامات و نيازم

محاسبات خنک سازي تجهيزات زير سقف و 

شوند.  مباحث ديگري که در فاز اول شناسايي مي

تواند به  بخشي از نتيجه نهايي اين پروژه مي

هاي  هاي موجود توسط گروه بهينه سازي طراحي پست بررسي

هاي  فوق توزيع در توانير بيان کننده اين است که اجراي پست

تواند مزايايي نظير کاهش  فوق توزيع داخل سوله يا مسقف مي

در شرايط آب و هوايي  خرابي فونداسيون تجهيزات )به خصوص

سخت و خورنده(، کاهش مساحت زمين مورد نياز، کاهش و يا 

هاي کابل در محوطه پست، کاهش سايز و طول  حذف کامل کانال

هاي ارتباطي فرمان و قدرت و سيگنال در محوطه پست،  کابل

حذف سيم گارد، افزايش عمر تجهيزات، کاهش آلودگي، کاهش 

ي، کاهش هزينه هاي بهره برداري، حوادث و سهولت بهره بردار

حفظ مبلمان شهري و برتري پدافند غير عامل را دارد و از معايب 

توان اضافه شده هزينه سوله و گرم شدن سوله به علت  آن مي

تلفات ترانسفورماتور بيان کرد. تا اينجا مباحث و محاسباتي به 

 صورت پراکنده مطرح شده است ولي تا کنون يک مطالعه فني و

اقتصادي به صورت کامل انجام نشده است که بتواند معيارهاي 

هاي لازم را تعيين کند و به  تصميم گيري را با تعيين مشخصه 

هاي برق منطقه اي و  صورت دستورالعملي در اختيار شرکت

هاي  هاي خصوصي و مشاوران براي طراحي و احداث پست شرکت

براي پاسخ به آن  فوق توزيع قرار دهد. سؤال اساسي که پروژه،
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هاي مسقف  عنوان پيش نويس استاندارد پست

ارائه شود. همچنين از تجربيات و نتايج حاصلي 

هاي  هاي مسقف در استان هاي پست از احداث

گردد. نتيجه حاصل از  ديگر نيز استفاده مي

معيارهاي فني و اقتصادي تصميم گيري  -پروژه: 

 -هاي فوق توزيع  براي مسقف اجرا نمودن پست

هاي مسقف در  هاي پست الزامات و نيازمندي

تدوين پيش  -بخش طراحي، اجرا و بهره برداري 

هاي فوق توزيع  نويس استاندارد طراحي پست

دوين پيش نويس استاندارد بهره ت -مسقف 

 هاي فوق توزيع مسقف برداري از پست

شده: معيارهاي فني و اقتصادي لازم براي استفاده از مزاياي  تعريف

ترين مزيت/ضرورت انجام پروژه:  هاي مسقف چيست؟ مهم پست

هاي مسقف، لازم است طي  نظر به مزاياي شمرده شده براي پست

يک پروژه تحقيقاتي و کاربردي، معيارهاي لازم براي تصميم 

هاي مسقف در سطح فوق توزيع به صورت  گيري و اجراي پست

توان با  تحليلي، علمي و جامع مطالعه شود. اين مطالعه مي

هاي خاص در  معيارهاي وزن دهي شده، براي طراحي پست

مناطق شهري و يا مناطق صنعتي با آلايندگي هاي زياد بسيار 

تواند در بخش از اجراي آن، از  ضروري باشد. اين پروژه مي

الاجرا بودن  هندسي ارزش نيز استفاده نمايد. لازمابزارهاي م

هاي برق منطقه  هاي مسقف چندي است در شرکت احداث پست

توان عوامل زير  ترين دلايل آن را مي اي مطرح شده است که مهم

محدود بودن زمين يا گران بودن زمين در مناطق  -برشمرد: 

 -مسائل پدافند غير عامل  -حفظ مبلمان شهري  -شهري 

کاهش هزينه هاي احداث  -آلايندگي برخي مناطق صنعتي 

 GISهاي خاص نظير  بهره برداري از پست -هاي فوق توزيع  پست

کاهش هزينه هاي بهره برداري از  -هاي  افزايش طول عمر پست -

ها و تجربيات موجود در مجموعه  طرفي استانداردها، دستورالعمل

اي غير مسقف و محوطه ه توانير و صنعت برق، بيشتر براي پست

وجود دارد و لازم است يک مطالعه  AISآزاد يا به اصطلاح 

هاي مسقف به صورت جامع صورت گيرد  تحقيقاتي در زمينه پست

هاي  و کليه ملاحظات طراحي، اجرا و بهره برداري را با تخصص

 مرتبط برق، سازه و مکانيک را در نظر داشته باشد.

 شرکت توانير 13
گيري امپدانس داخلي  دستگاه اندازهساخت 

 هاي انتقال و فوق توزيع باتري پست

گيري امپدانس داخلي ¬ساخت دستگاه اندازه

 باتري

باشند.  هاي فشار قوي مي ترين ادوات در پست باتري يکي از مهم

هاي فشار قوي، ساخت دستگاه  با توجه به اهميت باتري در پست

هاي انتقال و فوق توزيع  پستگيري امپدانس داخلي باتري  اندازه
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 از اهميت فراواني برخوردار است.

 شرکت توانير 14
هاي انتقال و  ساخت دستگاه ترموويژن پست

 فوق توزيع
 ساخت دستگاه ترموويژن

با توجه به کاربردي بودن اين دستگاه و نياز صنعت برق، ساخت 

 اين دستگاه از اهميت فراواني برخوردار است.

 در شبکه برق FCLساخت  در شبکه برق FCLمطالعه، طراحي و ساخت  توانيرشرکت  15
با توجه به نياز صنعت برق، ساخت اين تجهيز از اهميت فراواني 

 برخوردار است.

 شرکت توانير 16
دستيابي به دانش فني و ساخت دستگاه 

 (FDSاسپکتروسکوپي حوزه فرکانس )
 ساخت دستگاه اسپکتروسکوپي حوزه فرکانس

روش طيف سنجي فرکانسي از روش هاي مدرن براي تشخيص 

رفتار اجسام و پديده ها در حوزه گسترده اي از علم و تکنولوژي 

باشد. اساس کار آن نيز بررسي پاسخ فرکانسي سيستم ها مي  مي

 باشد. اين روش در صنعت فشار قوي نيز کاربردهاي فراواني دارد.

 شرکت توانير 17
ي و ساخت دستگاه دستيابي به دانش فن

 (FRAگيري پاسخ فرکانسي ) اندازه
 گيري پاسخ فرکانسي¬ساخت دستگاه اندازه

هاي  ترين ادوات در پست ترانسفورماتورهاي قدرت يکي از مهم

باشند که وظيفه تبديل ولتاژ را برعهده دارند. روش  فشار قوي مي

آناليز پاسخ فرکانسي روش مناسبي براي بررسي و تشخيص عيوب 

 صدمات فيزيکي ترانسفورماتورهاي قدرت ميباشد.و 

 شرکت توانير 18

دستيابي به دانش فني و ساخت دستگاه 

گيري ضريب تلفات عايقي تجهيزات  اندازه

 پست

گيري ضريب تلفات ¬ساخت دستگاه اندازه

 عايقي تجهيزات پست

با توجه به کاربردي بودن اين دستگاه و نياز صنعت برق، ساخت 

 ز اهميت فراواني برخوردار است.اين دستگاه ا

 شرکت توانير 19

دستيابي به دانش فني و ساخت دستگاه 

گيري پارامترهاي پلاريزاسيون عايقي  اندازه

هاي  تجهيزات )مقاومت عايقي، جريان

 پلاريزاسيون و دپلاريزاسيون، ولتاژ بازگشتي(

گيري پارامترهاي ¬ساخت دستگاه اندازه

 تجهيزاتپلاريزاسيون عايقي 

ساخت اين دستگاه از اهميت فراواني دارد به دليل کاربردي بودن 

 اين دستگاه و نياز صنعت برق.

 شرکت توانير 20

دستيابي به دانش فني و ساخت دستگاه 

گيري سيگنال تخليه جزئي به روش  اندازه

 الکتريکي و مغناطيسي

گيري سيگنال تخليه ¬ساخت دستگاه اندازه

 الکتريکي و مغناطيسيجزئي به روش 

با توجه به کاربردي بودن اين دستگاه و نياز صنعت برق، ساخت 

 اين دستگاه از اهميت فراواني برخوردار است.

 شرکت توانير 21
دستيابي به دانش فني و ساخت دستگاه 

 يابي تخليه جزئي به روش آکوستيک مکان

جزئي به ¬يابي تخليه¬ساخت دستگاه مکان

 روش آکوستيک

ساخت اين دستگاه از اهميت فراواني دارد به دليل کاربردي بودن 

 اين دستگاه و نياز صنعت برق.
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 شرکت توانير 22
گيري مقاومت استاتيکي  ساخت دستگاه اندازه

 کنتاکت کليدهاي قدرت

گيري مقاومت استاتيکي ¬ساخت دستگاه اندازه

 کنتاکت کليدهاي قدرت

هاي فشار قوي  پست ترين ادوات در کليدهاي قدرت از مهم

باشند که وظيفه قطع و وصل جريان در پست را برعهده دارد.  مي

تجهيزات فشار قوي توسط کليد قدرت به شبکه متصل و يا از 

گردند. نقش اصلي کليدهاي قدرت در هنگام بروز  شبکه جدا مي

گيري  کند. به همين دليل اندازه خطا نمود بيشتري پيدا مي

اکت کليدهاي قدرت از اهميت فراواني مقاومت استاتيکي کنت

 برخوردار است.

 SF6ساخت دستگاه آشکارساز نشتي گاز  SF6ساخت دستگاه آشکارساز نشتي گاز  شرکت توانير 23
در  SF6به لحاظ مسائل زيست محيطي آشکارساز نشتي گاز 

 تجهيزات قدرت از اهميت فراواني برخوردار است.

 گيري تانژانت دلتا روغن¬ساخت دستگاه اندازه گيري تانژانت دلتا روغن اندازهساخت دستگاه  شرکت توانير 24

تست تانژانت دلتا روغن يکي از تست هاي مهم ترانسفورماتورهاي 

قدرت است. اندازه گيري و ثبت اين پارامتر بويژه در طول دوره 

بهره برداري مي تواند در مطالعه و تحليل وضعيت عايقي روغن 

 کننده و سودمند باشد.بسيار کمک 

 ساخت اين تجهيز مورد نياز صنعت برق است. هاي سري¬ساز با خازن¬ساخت جبران هاي سري ساز با خازن طراحي و ساخت جبران شرکت توانير 25

 گيري اسيديته روغن¬ساخت دستگاه اندازه گيري اسيديته روغن ساخت دستگاه اندازه شرکت توانير 26

از تست هاي مهم ترانسفورماتورهاي  تست اسيديته روغن يکي

قدرت است. اندازه گيري و ثبت اين پارامتر بويژه در طول دوره 

بهره برداري مي تواند در مطالعه و تحليل وضعيت عايقي روغن 

 بسيار کمک کننده و سودمند باشد.

 شرکت توانير 27
طراحي و ساخت آناليزور اپتيکي گازهاي 

 رهاي قدرتمحلول در روغن ترانسفورماتو
 ساخت آناليزور اپتيکي گازهاي محلول در روغن

هاي مهم  گيري گازهاي محلول در روغن يکي از تست اندازه

ترانسفورماتورهاي قدرت است. اندازه گيري و ثبت اين پارامتر 

بويژه در طول دوره بهره برداري مي تواند در مطالعه و تحليل 

مند باشد. لذا وضعيت عايقي روغن بسيار کمک کننده و سود

طراحي و ساخت آناليزور اپتيکي گازهاي محلول در روغن 

 ترانسفورماتورهاي قدرت از اهميت فراواني برخوردار است.
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 نيرو انتقال هاي  سيستم اطمينان قابليت -1-9

 دلايل اولويت داشتن محصول نهايي طرح اهداف مورد انتظار و عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

هاي خطوط ¬بررسي روند خوردگي در هادي

 انتقال از سنوات قبل تاکنون

ها ¬داشتن اطلاع کافي از روند خوردگي هادي

تواند سبب اخذ ¬در هر مقطعي مفيد است و مي

تصميميات بهينه گردد. انجام مطالعات خوردگي 

هاي استفاده شده از سنوات قبل ¬در هادي

تاکنون، باتوجه به شرايط دمايي و آب و هوايي 

مختلف استان خوزستان و کهگيلوله و بويراحمد 

توان تعيين ميزان ¬براساس نتايج ارائه شده مي

ها را مشخص و ¬روند خوردگي در هادي

اي در نحوه تعميرات و ¬تصميمات بهينه

هاي ¬ث طرحبرداري از شبکه و نيز احدا¬بهره

جديد انتقال نيز مطرح نمود. ارائه گزارش از 

ها و تحليل روند خوردگي ¬روند خوردگي هادي

 در آنها

ها در خطوط ¬هادي انتقال انرژي از طريق

ها نقش ¬گيرد و هادي¬انتقال برق صورت مي

لذا مطالعه خوردگي در  .اصلي را برعهده دارند

توجه هاي آ لومينيمي از سنوات قبل با ¬هادي

استان و مجاورت با دريا و نيز  به شرايط خاص

آلودگي هاي اخير به منظور اطلاع از روند 

ها بسيار حائز اهميت ¬انواع هادي خوردگي در

  .است

2 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

مطالعات پايه پدافند غير عامل: شناسايي و 

ي  ارزيابي مخاطرات طبيعي و تهديدات شبکه

 اي خوزستان منطقهشرکت برق 

شناخت عوامل خطر و مطالعه آنها و نيز ارائه 

راهکار جهت مقابله با آنها به عنوان يک ضرورت 

اجتناب ناپذير مي باشد. مطالعه وضعيت فيزيکي 

شبکه و مطالعه وضعيت سيستمي، سخت 

افزاري، نرم افزاري و ساير مطالعات پايه و انطباق 

خت عوامل استانداردها با وضعيت موجود شنا

تهديد و پيشگيري از آن در نقاط مختلف شبکه 

با روشهاي پياده سازي راه کارها ارائه گزارش از 

وضعيت نقاط ضعف و قوت شبکه و ارائه 

 کارهاي عملي¬راه

جهت مقابله با  شناخت خطرات و عوامل موثر

هاي تقابل با خطر و  آنها همچنين ايجاد روش

ئز اهميت بسيار حا حفظ وضعيت پايدار شبکه

است. حفظ پايداري شبکه در شرايط بحران 

رساني و تامين انرژي به  جهت ادامه روند برق

بايست اين -مشترکين بسيار مهم است و مي

شناسايي و مورد مطالعه قرار  عوامل از قبل

 .گيرند
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3 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

ارزيابي آسيب پذيري و پايش سلامت سازه 

 و و تخمين طول عمرهاي انتقال نير-دکل

هاي نمونه برداري از ¬توان با انجام روش¬مي

متريال سازه در سنوات خاص و انجام آزمايشات 

هاي ¬مربوطه براساس استاندارد، همچنين روش

اي )درصورت لزوم( و مطالعات ¬محاسبات سازه

هاي تخمين طول عمر سازه به نتايج ¬روش

اي متريال ¬مطلوب دست يافت. گزارش مقايسه

ها و آناليز مربوطه و -استفاده شده در سازه برج

نيز ارائه مدل بهينه و مطلوب در مقايسه با 

وضعيت موجود. انجام مطالعه و ارائه گزارش 

وضعيت موجود و ارائه مدل مطلوب مي تواند 

سبب جلوگيري از حوادث و نيز پايداري در 

شبکه گردد. اين مطالعه جهت پايداري شبکه 

جنبه استراتژيک دارد و حفظ بسيار ضروري و 

پايداري شبکه در شرايط بحراني از نتايج و 

 دستاوردهاي پروژه است.

فلزي در استان  هاي¬قدمت استفاده از دکل

سال رسيده و گذشت  60خوزستان به بيش از 

گشته تا در اثر  زمان و افزايش طول عمر سبب

وزش بادهاي نسبتاً تند در برخي از خطوط 

زير حد استاندارد  ها به-برجاستقامت سازه 

کاهش يافته و پايداري خطوط را از بين ببرد. لذا 

ها ¬و تخمين طول عمر سازه مطالعه و تحقيق

 .شود¬به عنوان يک اولويت مطرح مي

4 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

ارزيابي وضعيت زنجيره مقره هاي سيليکوني 

 کيلوولت 400و  230، 132موجود در خطوط 

اين پروژه، به دست آوردن زمان مناسب هدف از 

هاي ¬براي تعويض مجدد زنجيره مقره

هاي ناشي ¬باشد تا از خاموشي¬سيليکوني مي

بر بودن تعريف ¬از خرابي آن ها، به دليل زمان

پروژه، توليد محصول و تعويض و نصب، 

عمل آيد. نمونه ¬بيني و پيگيري به¬پيش

ط به برداري و انجام آزمون هاي الکتريکي خطو

شرح ذيل، بر طبق دستورالعمل جامع بهره 

هاي سيليکون ¬برداري و ارزيابي وضعيت مقره

رابري خطوط انتقال و فوق توزيع ارائه شده 

خطوط  -توسط شرکت توانير و پژوهشگاه نيرو 

فلزي در استان  هاي¬قدمت استفاده از دکل

سال رسيده و گذشت  60خوزستان به بيش از 

گشته تا در اثر  افزايش طول عمر سبب زمان و

وزش بادهاي نسبتاً تند در برخي از خطوط 

زير حد استاندارد  ها به-استقامت سازه برج

کاهش يافته و پايداري خطوط را از بين ببرد. لذا 

ها ¬و تخمين طول عمر سازه مطالعه و تحقيق

 .شود¬به عنوان يک اولويت مطرح مي
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سال بهره -( گدار به ايذه1کيلوولت:  132

ساخت چين )شرکت سازنده – 1384برداري 

سال بهره -ه خيبر( ارجان ب2مشخص نيست( 

( اصلي 1کيلوولت:  230خطوط - 1391برداري 

-ساخت چين  -نيروگاه گازي آبادان-آبادان

سال -( مهزيار به ميلاد1کيلوولت:  400خطوط 

ساخت شرکت سديور -1382بهره برداري 

 فرانسه

5 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

شبيه سازي و تحليل ميدان الکتريکي و پديده 

کرونا بر روي مقره هاي فشار قوي برق 

خوزستان با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي 

 و آلودگي ايزولاسيون

تحقيقات نشان مي دهد مقره ها به رغم اينکه 

درصد هزينه احداث خط را شامل  10کمتر از 

ه وقوع درصد خطاهاي ب 70مي شوند اما در 

پيوسته در خطوط به طور مستقيم و غير 

توان گفت ¬مستقيم دخالت دارد. در واقع مي

عمر و دوره عملکرد اين تجهيز نقش قابل 

توجهي در تامين سيستم برق رساني مطمئن 

دارد. يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار بر 

عملکرد بلند مدت مقره کنترل شدت ميدان 

در اطراف مقره مي الکتريکي و پديده کرونا 

باشد. در اين پروژه با استفاده از يک نرم افزار 

مهندسي مناسب براي شبيه سازي ميدان 

( به دو FEMالکتريکي به روش المان محدود )

صورت دو بعدي و سه بعدي شبيه سازي انجام 

ها در حضور ¬شود. همچنين شبيه سازي

رطوبت و آلودگي هاي سطحي ايزولاسيون 

ه در استان خوزستان امکان وقوع مشابه با آنچ

وجود دارد انجام گردد. درنهايت پيدا کردن ابعاد 

ها به رغم اينکه  تحقيقات نشان مي دهد مقره

درصد هزينه احداث خط را شامل  10کمتر از 

خطاهاي به وقوع  درصد 70مي شوند اما در 

پيوسته در خطوط به طور مستقيم و غير 

توان گفت عمر مي مستقيم دخالت دارد. در واقع

عملکرد اين تجهيز نقش قابل توجهي در و دوره 

مطمئن دارد. يکي از  تامين سيستم برق رساني

مهمترين عوامل تاثير گذار بر عملکرد بلند مدت 

ميدان الکتريکي و پديده  مقره کنترل شدت

 کرونا در اطراف مقره مي باشد
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بهينه کرونا رينگ جهت کاهش ميدان الکتريکي 

و کاهش احتمال وقوع پديده کرونا مناسب براي 

شرايط خوزستان و همچنين ارائه دستور العمل 

بازرسي خطوط با دوربين هاي کرونا و تعيين 

و درجات آسيب و پيرشدگي معيار هاي پذيرش 

 مقره از اهداف اين پروژه است.

6 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

طراحي و ساخت طلق شفاف 

(transparencyجهت نص ) ب در فيدرهاي

کيلوولت به منظور عکسبرداري حرارتي از  20

کيلوولت بمنظور تشخيص نقاط  20فيدرهاي 

 داغ

در حال حاضر امکان عکسبرداري حرارتي از 

کيلوولت در بخش سرکابل و شينه  20فيدرهاي 

هاي باسبار وجود ندارد. با ساخت اين طلق 

شفاف و نصب آن در بخش هاي مورد نظر امکان 

د چشمي و انجام ترموگرافي )تصويربرداري بازدي

حرارتي( با هدف پايش و شناسايي موارد 

غيرمتعارف و با رويکرد پيشگيري از بروز حوادث 

و رخداد اتصالي هاي شديد، کمک موثري به 

بهره برداران از شبکه ي قدرت خواهد نمود. 

طلق شفاف قابليت عبور اشعه مادون قرمز 

دارد که با نصب آن  دوربين هاي ترموگرافي را

امکان ترموگرافي شينه هاي واقع در محفظه 

ولت امکان پذير شده و  کيلو 20فلزي فيدرهاي 

در پايش و مانيتورينگ اتصالات کمک مي نمايد. 

و اين موضوع )طلق شفاف( ارتباطي به دوربين 

نداشته بلکه امکان ترموگرافي را که در حال 

 حاضر وجود ندارد ميسر مي سازد.

مونه مشابه خارجي اين نوع محصول )با ن

يورو  4500تکنولوژي خاص( مبلغي بالغ بر 

داشته و در بازار ايران موجود است. با توجه به 

قيمت بالاي آن انتظار ميرود نمونه داخلي با 

هزينه قابل قبول، طراحي و ساخته شود و در 

صورت موفقيت، بازار مصرف قابل قبولي در 

ي برق منطقه اي سطح کشور و شرکت ها

 خواهد داشت.

7 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

تخمين عمر باقيمانده سازه هاي شبکه انتقال 

نيروي برق منطقهاي زنجان و ارائه راهکارهاي 

افزايش عمر و برنامه مديريت تعميرات و 

مشخص نمودن مودهاي خرابي رخ داده در  1

دکلهاي انتقال نيرو و عوامل بروز و پيشرفت 

شناسايي آزمايشات و بازرسي هاي  2خرابي 
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مورد نياز جهت ارزيابي عملکرد و عمر دکل  نگهداري آنها

مديريت جريان سرمايه گذاري  3خطوط انتقال 

براي توسعه و بهره برداري دکل هاي خطوط 

منتفي ساختن ا حداث  انتقال با به تعويق و يا

شبکه خطوط جديد و استفاده بهينه و مطمئن 

از شبکه موجود با استفاده از معيارهاي اقتصادي 

پياده سازي دانش فني ارزيابي عمر در دکل  4

افزايش قابليت  5هاي خطوط انتقال زنجان 

کاهش هزينه هاي مستقيم و  6اعتماد شبکه 

شبکه غير مستقيم ناشي از خسارات محتمل در 

فراهم سازي زير ساخت هاي  7خطوط انتقال 

شناسايي  8لازم جهت تهيه بانک هاي اطلاعاتي 

مولفه هاي بحراني جهت ارائه طرح هاي بهسازي 

و تعيين برنامه دوره اي تعميرات و نگهداري به 

همراه اولويت بندي با ملاحظه معيارهاي 

اقتصادي و اهميت عملکردي دکل هاي انتقال 

 نيرو

8 
شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

اصلاح سناريوهاي بازيابي شبکه با در نظر 

هاي توسعه شبکه و تعيين نقاط  گرفتن طرح

هاي توليد  داراي اولويت جهت احداث نيروگاه

 Blackاندازي ) پراکنده با قابليت خودراه

Start) 

هاي توليد پراکنده  نيروگاه ارائه مکان و ظرفيت-

سناريوهاي بازيابي شبکه برق استان ارائه -

هاي  بلوچستان در حضور نيروگاه سيستان و

 هاي توليد ارزيابي تاثير نيروگاه-توليد پراکنده 

اندازي بر فرآيند  پراکنده استان با توانايي خود راه

اندازي  بهينه راه ارائه ترتيب-بازيابي شبکه 

هاي استان در صورت قطعي برق جهت  نيروگاه

 -و افزايش بارهاي  اندازي مان راهکاهش ز

اي شبکه و برقدار  مقايسه دو روش بازيابي جزيره

هاي قدرت  سيستم هاي اخير در طول سال

نزديک ظرفيت نامي خود با حاشيه پايداري کم 

ري در بردا گيرند. بهره مي برداري قرار مورد بهره

چنين شرايطي به شدت خطرناك است و 

خرابي شديد تجهيزات  هاي قدرت با هر سيستم

دهند. در  سيستم، پايداري خود را از دست مي

تر بوده و  شرايط بحراني هاي بزرگ سيستم

تواند منجر به قطع برق کلي يا جزئي شود.  مي

اندازي واحدها براي برگردادن شرايط  راه توانايي
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فقرات شبکه برق در شبکه برق  کردن ستون

 استان سيستان و بلوچستان

 هنگام خاموشي کلي يا جزئي بسيارعادي در 

افتد  مهم است. وقتي خاموشي اتفاق مي

بارهاي  اندازي، هاي با توانايي خود راه نيروگاه

اندازي  هاي بدون توانايي خود راه حياتي و نيروگاه

کند. اين اقدام بايد  برقدار مي و خطوط انتقال را

در کمترين زمان انجام شود تا انرژي تامين شده 

ل بازيابي بيشتر شود. مهمترين تصميم در طو در

اندازي  راه طول فرآيند بازيابي تعيين ترتيب

واحدهاي توليدي است. در طول فرآيند بازيابي 

 Black) اندازي خودراه واحدهاي با توانايي

Start) هاي  اندازي نيروگاه انرژي لازم براي راه

را  (Non-Black Start) قابليت بدون اين

 ندکن فراهم مي

9 
شرکت برق منطقه اي 

 غرب

مطالعه و بررسي فني اثر ژئوتکنيکي ساختگاه 

بر رفتار لرزه اي سازه و تجهيزات پست هاي 

انتقال و فوق توزيع حوزه برق غرب و تعيين 

ميزان تأثير و تهيه و ارائه دستورالعمل انتخاب 

زمين پست ها و طراحي پست هاي جديد از 

 منظر ساختگاه

بهره برداري بدون وقفه و  قابليت ايجاد شرايط -

ارائه راه کار براي کاهش پتانسيل آسيب ديدگي 

هاي برق طي زمين لرزه هاي محتمل  هاي پست

 ارائه يک دستور العمل پيشنهادي مدون براي -

اعمال اثرات ساختگاهي در طراحي پست هاي 

استفاده  جديد و انتخاب زمين پست ها با قابليت

مذکور براي لحاظ کردن اثر  ارايه پيشنهاد-ملي 

برق و تجهيزات  ساختگاه در طراحي پستهاي

مرکز تحقيقات راه،  -منصوبه به وزارت نيرو 

در آيين نامه  مسکن و شهرسازي جهت طرح

 هاي رايج کشور

هاي کشور ايران  با توجه به فعال بودن گسل

مقاومت و بهره برداري  در  تحليل نيروي زلزله

با اهميت زياد مانند نيروگاه سازه ها و تجهيزات 

سهم غير قابل انکاري دارد. در بحث  ها، سدها،

زلزله با پديده تشديد روبرو هستيم.که در آيين 

زلزله ايران صراحتاً به اين موضوع پرداخته  نامه

پديده در  نشده است. در نتيجه عدم توجه به اين

طراحي ها مي تواند خسارات قابل توجهي را به 

امروزه بايد  رق وارد نمايد لذاپست هاي ب

پارامترهايي همچون اثر ساختگاه به منظور 

شرايط قابليت  طراحي با دقت بيشتر و ايجاد

 .بهره برداري بدون وقفه درنظر گرفته شود



 82                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن محصول نهايي طرح اهداف مورد انتظار و عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

10 
شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي علل سوختن تجهيزات و بردهاي 

الکترونيکي در پست هاي فوق توزيع شبکه 

 هرمزگان و ارايه راه کارهاي عمليبرق 

مشخصات محصول نهايي)خروجي مورد انتظار(: 

بررسي و دسته بندي عوامل موثر در سوختن  -

تجهيزات حساس در پست هاي فوق توزيع 

شبکه برق هرمزگان و ارايه راه کارهاي عملي و 

دستور العمل هاي اجرايي در راستاي افزايش 

رت هاي حفاظت اين تجهيزات و کاهش خسا

بررسي و تقسيم  -ناشي از سوختن آنها. مراحل: 

بندي تجهيزات حساس در پست هاي فوق 

توزيع شبکه برق هرمزگان از لحاظ سطح ولتاژ و 

بررسي مدارهاي حفاظتي  -جريان نامي. 

المانهاي حساس در بردهاي الکترونيکي و 

الکترونيک قدرت از لحاظ حفاظت اضافه ولتاژ، 

بررسي و  -زايش حرارت المان. اضافه جريان و اف

گيري نويز موجود در پست هاي فوق توزيع  اندازه

شبکه برق هرمزگان و دسته بندي آن از لحاظ، 

فرکانس، نوع نويز)الکتريکي، مغناطيسي و 

بررسي  -الکترومغناطيسي( مطابق با استاندارد. 

نوع سيستم و تجهيزات ارت پست هاي فوق 

تطابق آن با توزيع شبکه برق هرمزگان و 

استاندارد از نظر مقاومت الکتريکي، قابليت 

بررسي سيستم  -اطمينان و تاثيرپذيري از نويز. 

ارت و شيلد تجهيزات حساس پست هاي فوق 

توزيع شبکه برق هرمزگان و تطابق آن با 

استاندارد از نظر حفاظت در برابر اضافه ولتاژ، 

 نويز موجود در محيط و اضافه ولتاژ شبکه ارت

بررسي علل سوختن تجهيزات حساس  -قدرت. 

بررسي علل سوختن  هدف از انجام اين پروژه

تجهيزات و بردهاي الکترونيکي در پست هاي 

هرمزگان و ارايه راه کارها  شبکه برقفوق توزيع 

و دستور العمل هاي حفاظتي با توجه به نوع 

ديجيتالي و حساس در پست هاي برق  تجهيزات

 جهت جلوگيري و کاهش خطرات ناشي از پديده

 .هاي گذرا و انواع نويزها مي باشد 
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و بردهاي الکترونيکي موجود در پستهاي فوق 

توزيع شبکه برق هرمزگان بر اساس مراحل قبل 

ارايه راه کارهاي عملي و  -و دسته بندي آنها. 

دستور العمل هاي اجرايي از قبيل اصلاح زمين 

حفاظتي، بکارگيري شيلد مناسب براي تجهيزات 

اتصال شيلد به زمين حفاظتي، حساس،نحوه 

اصلاح سطح اتصال ارت در بردهاي الکترونيکي، 

احداث زمين حفاظتي مجزا و يا جداسازي زمين 

تجهيزات حساس از زمين قدرت ، نحوه اتصال 

تجهيزات حساس به زمين حفاطتي، استفاده از 

مدارهاي مناسب در بردهاي الکترونيکي جهت 

جريان و افزايش حفاطت از اضافه ولتاژ، اضافه 

حرارت المانهاي مداري و.....جهت افزايش اميني 

و حفاظت تجهيزات حساس در پستهاي فوق 

توزيع شبکه برق هرمزگان به منظور کاهش 

 هاي ناشي از سوختن اين تجهيزات. خسارت

11 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

ريزي تاب آور  ارائه مدلي جهت برنامه

انتقال و فوق توزيع استان يزد در  هاي شبکه

 برابر حوادث طبيعي

هدف اصلي اين پيشنهاد پژوهشي شناسايي 

پذير شبکه انتقال و فوق توزيع  هاي آسيب المان

کارانه  بيني محافظه استان، ارائه مدلي جهت پيش

و مقابله با اثرات منفي بلاياي طبيعي )به طور 

ي به ويژه طوفان( و بازيابي از شرايط بحران

هاي انتقال و فوق توزيع  شرايط عادي در شبکه

باشد. مجموعه اين اقدامات در  استان يزد مي

ها در  نهايت سبب افزايش تاب آوري اين شبکه

برابر حوادث طبيعي خواهد شد که کاهش 

تاثيرات منفي آنها را به دنبال خواهد داشت. 

هاي اخير، با توجه به تغييرات شرايط آب  در سال

هاي  و هوايي جهان، وقوع حوادث طبيعي شبکه

قدرت را به شدت تحت تاثير قرار داده است. 

عي مثل طوفان، زلزله و سيل داراي حوادث طبي

تاثير خيلي عميقي روي يک شبکه قدرت 

توانند منجر به  باشند، به طوري که مي مي

هاي اقتصادي  هاي گسترده و هزينه خاموشي

بالايي شوند. از ديدگاه قابليت اطمينان، بلاياي 

باشند  طبيعي داراي احتمال وقوع بسيار کمي مي

في زيادي را بر ولي درصورت وقوع اثرات من
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شناسي شبکه توزيع در برابر  براي آسيب

از جمله طوفان مطالعات  رخدادهاي طبيعي

مختلف لازم است انجام شود. در اين راستا 

پذيري و سازگاري شبکه و  مطالعات آسيب

هاي  تجهيزات، شناسايي و اولويت بندي شاخص

کارگيري  گيري، آناليزهاي هزينه/سود و به اندازه

آوري بايستي انجام  گيري تاب هاي اندازه شاخص

مطالعات را روند انجام اين  2-شود. شکل مي

مطالعات لازم براي  2-دهد. شکل نشان مي

آوري شبکه در برابر رخدادهاي  افزايش تاب

طبيعي نظير طوفان همانطور که در شکل ديده 

شناسي شبکه در  شود که اولين قدم در آسيب مي

برابر حوادث طبيعي، اين است که مطالعات 

پذيري و تطابق با اطلاعات تاريخي  آسيب

باشد. بنابراين  سازي مي ه و شبيهازحوادث گذشت

شناسي شبکه در برابر حوادث  براي آسيب

طبيعي مراحل و مطالعات زير بايستي انجام 

مطالعه حوادث طبيعي که احتمال  -1گيرد: 

وقوع آنها در استان زياد است )مانند طوفان(. به 

دست آوردن نمودار احتمال وقوع شکست در 

رخداد  سيستم بر حسب شدت پارامتر هاي

پذيري و تطابق  انجام مطالعات آسيب -2طبيعي. 

با تکيه بر اطلاعات تاريخي ازحوادث گذشته و 

هاي  سازي . اين مطالعات به شناسايي المان شبيه

پذير  که در قبل، حين و بعد از حادثه آسيب

هاي  کند. و ارايه استراتژي باشند، کمک مي مي

هاي توزيع  سيستم قدرت و به طور عمده شبکه

ها خواهند داشت. براي  به دليل گسترگي آن

مطالعه توانايي شبکه در مقابله با تهديدات 

هاي  آوري شبکه حوادث طبيعي، مفهوم تاب

انتقال و فوق توزيع مطرح شده است. به طور 

 آوري توانايي سيستم در مقابله با وقوع کلي تاب

رخداد با احتمال کم ولي پيامدهاي زياد تعريف 

آوري شبکه چهار ويژگي  شود. در بررسي تاب مي

وري منابع ، بازيابي سريع و  اصلي مقاومت ، بهره

آوري  گيرد. تاب سازگاري مورد بررسي قرار مي

ريزي کوتاه  توان از دو ديدگاه برنامه شبکه را مي

ري آو ب مدت و بلند مدت ارزيابي کرد. تا

مدت شامل اقدامات انجام شده قبل، حين  کوتاه

باشد. در اين اقدامات  و بعد از وقوع حادثه مي

وري منابع و  هاي مقاومت، بهره تواند ويژگي مي

بازيابي سريع مورد توجه قرار گيرد. تمرکز 

ريزي بلندمدت به  آوري بلند مدت بر برنامه تاب

 باشد. شکل منظور افزايش سازگاري سيستم مي

آوري يک سيستم به  زير نشان دهنده نمودار تاب

باشد. محور عمودي اين  مي  دنبال وقوع حادثه

نمودار نشان دهنده يک شاخص نشانگر ميزان 

و محور افقي آن نشان  Rآوري سيستم  تاب

تواند نشان دهنده  مي Rباشد.  دهنده زمان مي

کل بارهاي تغذيه شده، کل بارهاي مهم تغذيه 

مصرف کنندگان تغذيه شده، تعداد شده، تعداد 

خطوط در مدار و يا اندازه ولتاژ و فرکانس باشد. 
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ب هاي تا انطباقي لازم براي افزايش شاخص

آوري شبکه در  آوري شبکه توزيع و افزايش تاب

شناسايي و  -3برابر حوادث مشابه آينده. 

آوري بر  گيري تاب هاي اندازه بندي شاخص اولويت

آوري  اساس ميزان مشارکت آنها در بهبود تاب

آناليز سود/هزينه جهت برآورد سود و  -4شبکه . 

گيري در شبکه.  هزينه اجراي هر شاخص اندازه

بر اساس اين مطالعات سود و هزينه اقدامات  -5

آوري شبکه اولويت  انجام شده براي بهبود تاب

شوند. پس انجام اين مطالعات و  بندي و اجرا مي

پذير شبکه  با توجه به نتايج آن عناصر آسيب

انتقال و فوق توزيع استان يزد در مقابل طوفان 

آوري  شناسايي و استراتژي لازم براي افزايش تاب

ريزي  شبکه ارايه و در قالب يک برنامه

سازي مدل گردد. در اين مدل بايد تمامي  بهينه

 قيود فني و اقتصادي توزيع در نظر گرفته شود.

توان معمولا چند  را مي t_eيک طوفان در زمان 

ساعت قبل از وقوع آن پيشبيني نمود. با 

تواند  تشخيص وقوع طوفان بهرهبردار شبکه مي

با استفاده از روش پيشنهادي در اين پژوهش 

قابله با اتفاقات ناشي از آمادگي خود را جهت م

طوفان افزايش دهد. با رسيدن طوفان در زمان 

t_e عمليات اصلاحي پيشگيرانه توسط ،

گردد. هدف اين عمليات  بردار اجرا مي بهره

باشد. در  برقي در شبکه مي جلوگيري از وقوع بي

t_pe  آوري سيستم به مقدار  تابR_e  کاهش

بردار  بهره t_rتا  t_peيابد. در بازه زمان  مي

گردد. سپس، از  براي عمليات بازيابي آماده مي

عمليات بازيابي شبکه توسط  t_prتا  t_rزمان 

 t_prبردار در بازه  گيرد. بهره بردار انجام مي بهره

براي تعمير تجهيزات آسيب ديده شبکه  t_irتا 

گردد. بنابراين اقدامات انجام  توزيع آماده مي

سيستم در مقابل  آوري شده براي بهبود تاب

حوادث طبيعي بر محورهاي زير تمرکز دارند: 

( R_eيافته سيستم ) آوري کاهش افزايش تاب

-t_peآوري سيستم ) افزايش زمان افت تاب

t_eشده وارد فاز  ( تا سيستم به صورت کنترل

هاي اخير تغييرات  آوري شود. در سال کاهش تاب

ي آب و هوايي جهان منجر شده تا وقوع رخدادها

طبيعي بيشتر شود. وقوع رخدادهاي طبيعي 

تواند خسارت بسيار زيادي به شبکه انتقال و  مي

فوق توزيع وارد کند. به طور مثال طوفان سندي 
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 100000باعث قطعي بيش از  2012در سال 

خطوط اوليه، انفجار چندين پست 

ترانسفورماتوري و آب گرفتگي چندين پست شد 

ميليون مشترك  7 که منجر به قطع برق بيش از

شد. استان يزد با توجه به پيشينه آب و هوايي و 

گستردگي شبکه انتقال و فوق توزيع از بين وقوع 

رخدادهاي طبيعي بيشتر در معرض طوفان 

باشد. وقوع بلاياي طبيعي از جمله طوفان  مي

هاي سلسله مراتبي  تواند منجر به خاموشي مي

شبکه چنين به بسياري از تجهيزات  شود، هم

قدرت را دچار اختلال و آسيب کند. اين 

ها علاوه بر خسارات فني و اقتصادي باعث  آسيب

قطع برق بسياري از مشترکين شود و آثار 

اجتماعي بسيار زيادي را به جا گذارد. با توجه به 

اين مهم، هدف اصلي اين پيشنهاد پژوهشي ارائه 

کارانه و مقابله با  بيني محافظه مدلي جهت پيش

ثرات منفي بلاياي طبيعي )به طور ويژه طوفان( ا

هاي انتقال و فوق توزيع استان يزد  در شبکه

باشد. اين موضوع تحت عنوان افزايش  مي

باشد که علاوه بر  مطرح مي  آوري شبکه تاب

موارد ذکر شده، بازيابي سريع و کارآمد شبکه 

انتقال و فوق توزيع به وضعيت قبل از وقوع 

ن اثرات منفي از اهداف ديگر آن حادثه با کمتري

 باشد. مي

 شرکت توانير 12
کنترل توان راکتيو در شبکه فشار متوسط با 

 استفاده از منابع توليد پراکنده
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13 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

سازي يکپارچه پيشامدهاي سيستم  شبيه

مخابرات و قدرت جهت ارزيابي قابليت 

با رخداد  اطمينان سيستم قدرت در مواجه

 حوادث احتمالي

قابليت اطمينان يک شاخص مهم در ارزيابي 

کارايي و پايداري شبکه هاي هاي قدرت مي 

توان به سادگي از کنار آن عبور  باشد که نمي

ي قدرت بدون  کرد. آناليز و طراحي يک شبکه

توجه به آن امري خطر آفرين بوده و مي تواند 

کل شبکه ي قدرت را تهديد کند. آناليز نادرست 

مبناي اين نوع آناليز حتي مي آن و طراحي بر

تواند موجب خاموشي هاي سراسري در شبکه 

گردد. از سوي ديگر با توجه به تاثير انکار ناپذير 

قابليت اطمينان شبکه هاي مخابراتي و 

پيشامدهاي تجهيزات سيستم مخابرات بر قابليت 

هاي قدرت و از آنجايي که تمامي  اطمينان شبکه

بليت اطمينان مطالعات قبلي ارزيابي قا

هاي قدرت تنها بر مبناي پيشامدهاي  شبکه

اند، اين  تجهيزات سيستم قدرت بنا نهاده شده

موضوع بطور جامع مورد بحث و مطالعه قرار 

نگرفته و مدلي مناسب و به تبع آن سنجش 

درستي از قابليت اطمينان شبکه ارائه نشده 

تواند تبعات جبران ناپذيري را براي  است که مي

ه بدنبال داشته باشد. هدف از تعريف اين شبک

ي  پروژه دستيابي به يک روش جامع و ارائه

مدلي مناسب به جهت سنجش و ارزيابي صحيح 

قابليت اطمينان شبکه قدرت با در نظر گرفتن 

پيشامدهاي همزمان تجهيزات سيستم قدرت و 

هاي  سيستم مخابرات و به تبع آن بهبود شاخص

تيجه پايداري شبکه از قابليت اطمينان و در ن

همانطور که ذکر شد لحاظ نکردن پيشامدهاي 

مخابرات در ارزيابي قابليت  تجهيزات سيستم

تواند منجر به سنجش  اطمينان شبکه قدرت مي

نادرست قابليت اطمينان شبکه و آناليز و طراحي 

نادرست آن و در نتيجه تهديدي براي پايداري 

شبکه باشد. بنابراين به منظور دستيابي به يک 

روش جامع و مدلي مناسب به جهت سنجش و 

ان شبکه قدرت با ارزيابي صحيح قابليت اطمين

در نظر گرفتن پيشامدهاي همزمان تجهيزات 

سيستم قدرت و سيستم مخابرات و به تبع آن 

بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه و در 

نتيجه پايداري شبکه، تعريف پروژه فوق حائز 

 باشد. اهميت مي
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سازي شبکه مخابرات ديسپاچينگ  طريق شبيه

جديد و ارزيابي قابليت اطمينان شبکه مخابراتي 

و بررسي ميزان تاثير آن بر قابليت اطمينان 

باشد. مراحل انجام پروژه به  شبکه قدرت مي

هاي ¬صورت زير خواهد بود: بررسي تجربه

در گوناگون در شبکه هاي قدرت سراسر جهان 

هاي ارزيابي قابلت اطمينان  خصوص روش

هاي گوناگون ارزيابي قابليت ¬بررسي تجربه

اطمينان شبکه با در نظر گرفتن پيشامدهاي 

همزمان تجهيزات سيستم قدرت و سيستم 

مخابرات در شبکه هاي قدرت سراسر جهان 

ي مخابرات ديسپاچينگ جديد  سازي شبکه شبيه

طور مستقل  و ارزيابي قابليت اطمينان آن به

ي يک مدل مناسب براي بررسي قابليت ¬تهيه

اطمينان شبکه با در نظر گرفتن پيشامدهاي 

همزمان تجهيزات سيستم قدرت و سيستم 

ي  مخابرات بررسي مدل پيشنهادي بر روي شبکه

 افزار براي مدل پيشنهادي¬ي نرم¬ايران تهيه
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 عيتوز فوق و انتقال در هوشمند يها شبکه کاربرد -1-10

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

مطالعه و پياده سازي سيستم هاي هوشمند 

براي مديريت توليد و بار مصرفي در پست 

 سنگ شهر )دانشجوئي(

امکانات موجود در  مطالعهفاز مطالعاتي  -1

خصوص بسترهاي مخابراتي در ايستگاه جهت 

مطالعه تجهيزات اندازه  -2ايجاد شبکه هوشمند

گيري ، حفاظتي و کنترلي در ايستگاه جهت 

امکان سنجي بهره  -3هوشمند ايجاد شبکه

برداري از نيروگاههاي توليد پراکنده متصل به 

ه طراحي ارائ -off Grid مزبور به صورت ايستگاه

مصرف  تجهيزي با امکان پردازش آنلاين توليد و

در ايستگاه با قابليت تشخيص قطع شبکه بالا 

هوشمند در  ارائه طرح اجرايي شبکه -5دست 

 63يک ايستگاه فوق توزيع در دو سطح ولتاژي 

ارائه ليست -1 کيلو ولت فاز اجرايي 20و 

تجهيزات مورد نياز جهت ايجاد شبکه هوشمند 

حفاظت و کنترل و  هاي مخابرات ،در بخش

همچنين بخش هاي توليد و بار در حوزه 

تجهيز با پردازش بر  ساخت -2ايستگاه سنگشهر

خط توليد و مصرف در ايستگاه و همچنين پايش 

اجراي طرح -3بالا دست بر خط قطع شبکه

شبکه هوشمند کنترلي براي مديريت توليد و بار 

و قطع  سنگشهر در شرايط متصل در ايستگاه

ايستگاه به شبکه بالا دست و همچنين در 

 عدم توليد نيروگاهها شرايط توليد و

شهر ظرفيت بالاي توليد دي جي  کيلوولت سنگ 20در شينه (1

 (صنعتي3( وجود فيدرهاي پر ظرفيت در پست سنگ شهر 2

(وجود زيرساخت تجهيزاتي و 4بودن و مهم بودن بار پست 

 پيشنهادي مخابراتي در پست براي مطالعه

2 
شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

مطالعه و تحقيق جهت تهيه سيستم مديريت 

 تحت شبکه براي تجهيزات اکتيو نوري

در اين پروژه هدف آن است تا نخست مشخصات 

تجهيزات اکتيو نوري موجود بررسي شده و 

براي انتقال اطلاعات بر بستر فيبر نوري  در ايستگاههاي فشارقوي

گردد. با  استفاده مي SDH و PDH از تجهيزات اکتيو نوري شامل
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قابليتهاي هرکدام در زمينه امکان شناسايي 

ستخراج ا Configurationوضعيت و ويرايش 

گردد. در مرحله بعد، پس از شناسايي موارد ياد 

اي طراحي شود که امکان  افزار يکپارچه شده، نرم

 Configurationشناسايي وضعيت و اصلاح 

تجهيزات را داشته باشد. اين نرم افزار بايستي 

قابليت کارکرد و تعامل با کليه برندهاي موجود 

انک را داشته و در آن ب SDHو  PDHتجهيزات 

اطلاعاتي تعبيه شده باشد تا بتوان با توجه به 

آوري شده، در خصوص مجموعه  هاي جمع داده

اين تجهيزات، گزارشگيري نموده و حسب نياز 

 هاي و تحليلهاي آماري را ارائه نمود. ارزيابي

 گيري و هاي اندازه توجه به اهميت اين تجهيزات در ارسال داده

کنترلي ايستگاهها، ضرورت دارد وضعيت عملکرد آنها از راه دور و 

ضروري  کنترل همواره تحت نظارت بوده و در موارد  از مرکز

در آنها اصلاحاتي را اعمال نمود.  Configuration بتوان در

يابي و ارائه سرويس با وقفه همراه  نظارت، عيب صورت فقدان اين

ايستگاه مختل خواهد شد؛ اين امر  بوده و فرآيند انتقال اطلاعات

داراي تبعاتي  خود به کاهش رؤيتپذيري شبکه خواهد انجاميد که

شامل کاهش شاخص رؤيتپذيري ديسپاچينگ و تخصيص جرايم 

 .بازار برق است

3 
نطقه اي شرکت برق م

 مازندران

طراحي و ساخت ثبات پارامترهاي الکتريکي 

با قابليت هشدار اغتشاشات هارمونيک در 

 سطوح ولتاژي انتقال و فوق توزيع

با توجه به سابقه ساخت دستگاه مشابه اين 

دستگاه مورد انتظار، ميتوان با ارتقاء دستگاه 

به قابليت  FDL94موجود شرکت فرحان نيرو 

ات هارمونيکي را به آن اضافه هشدار اغتشاش

نمود. به دنبال آن پس از انجام تست هاي لازم و 

اخذ گواهي هاي استاندارد آنرا در شبکه بکار 

توان  گرفت. با بکار گيري اين دستگاه مي

وضعيت هارمونيک ها موجود در فيدر خازن را 

بصورت لحظه اي اندازه گيري و در صورت 

دا در آورد. اغتشاشات هشدار صوتي را به ص

علاوه برآن بتواند مقادير پارامترهاي الکتريکي را 

در حافظه داخلي ذخيره سازي و روي پورت 

USB گيري و  گزارش دهي کند. دستگاه اندازه

برداري را  هشدار هارمونيکي موجود نيازهاي بهره

دليل بوجود آمدن اغتشاشات هارمونيکي  فيدرهاي بانک خازني به

ثبات پارامترهاي  دچار حادثه ميشوند. مجهزکردن بانک خازني به

الکتريکي و کيفيت برق که قابليت اندازه گيري هارمونيک و 

اغشاشات را داشته باشد ميتواند در بهبود شرايط بهره  هشدار

مفيد باشد.آگاهي از وجود هارمونيک  ري و طول عمر تجهيزاتبردا

بهبود و  غير مجاز در شبکه وتجهيزات ميتواند براي اقدام

پيشگيري حوادث ضروري ميباشد.بانک هاي خازني يکي از 

ايستگاههاي برق مازندران هستند که اغتشاشات  تجهيزاتي در

 دنبال دارد آن و خسارت مالي را به  هارمونيکي باعث آسيب زدن
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بايستي موارد  سازد. جهت ارتقاء مي برآورده نمي

منظور نياز به  ذيل روي دستگاه اعمال شود.بدين

افزايش دقت -1باشد.  تحقيق و مطالعه مي

ذخيره  -2% 0,2گيري ولتاژ و جريان به  اندازه

 -3 15هاي تکي ولتاژ و جريان تا مولفه  مولفه

هاي جريان،  ثبت رخداد غير مجاز دامنه مولفه

اضافه کردن رله بمنظور  -4ولتاژ و هارمونيک 

هارمونيک ارسال آلارم افزايش غير مجاز دامنه 

اضافه کردن ورودي ديجيتال  -5ولتاژ و جريان 

جهت ثبت وقايع و دريافت وضعيت سخت 

پارامترها  onlineامکان مانيتورينگ  -6افزاري 

اضافه کردن يک عدد وروردي ديجيتال  -7

 -GPS 8جهت سنکرون سازي ساعت با 

 -USB FLASH 9گزارشگيري خودکار بر روي 

ت و ستينگ گذاري تهيه برنامه تغيير تنظيما

 تحت ويندوز
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 روين انتقال يها ستميس در شبکه تيريمد و کنترل -1-11
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1 
شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

راکتيو با هدف کنترل متمرکز و يکپارچه توان 

 کاهش تلفات در شبکه فوق توزيع اصفهان

جمع آوري اطلاعات  -2انجام مطالعات اوليه 

اوليه، مدلسازي شبکه و تحليل وضعيت موجود 

بدست آوردن مدل مساله به ازاي توابع هدف  -3

مورد نظر و ارائه بهترين روش حل مساله 

تهيه برنامه کامپيوتري جهت  -4سازي ¬بهينه

مقايسه  -5انجام شبيه سازي و دريافت نتايج 

نتايج حاصل از روش کنترل متمرکز ارائه شده 

بررسي و امکان  -6با روش کنترل محلي موجود 

سنجي پياده سازي روش ارايه شده توسط نرم 

ارايه  -7ديسپاچينگ فوق توزيع  SCADAافزار 

شده و نرم افزار شبيه  گزارش اقدامات انجام

 سازي تهيه شده

هاي ¬ولتاژ در شبکه قدرت؛ توسط روش –کنترل توان راکتيو 

همچون: توليد توان راکتيو توسط واحدها، جا به جا کردن شارش 

توان راکتيو توسط تپ ترانسفورماتورها، تزريق توان راکتيو توسط 

ا نصب خازن ها و يا از طريق کم کردن راکتانس خطوط انتقال ب

پذيرد. تنظيم ولتاژ توسط هر يک از ¬خازن سري انجام مي

هاي جبران کننده توان راکتيو، علاوه بر تاثير بر ولتاژ ¬دستگاه

نقطه نصب، باعث تغيير شارش توان راکتيو در نقاط ديگر سيستم 

قدرت شده و باعث تغيير نقطه کار بهينه شده و ممکن است 

قدرت از جمله؛ استفاده غير اثرات منفي در ديگر نقاط سيستم 

بهينه از منابع جبران کننده توان راکتيو و افزايش تلفات کل 

شبکه گردد. توزيع بهينه توان راکتيو يکي از مساله بهره برداري 

بهينه سيستم قدرت مي باشد که عمدتاً از طريق کنترل مناسب 

ي منابع توان راکتيو انجام مي گيرد. توزيع بهينه توان راکتيو م

تواند با در نظر گرفتن اهدافي مثل؛ کاهش تلفات و بهبود پروفايل 

ولتاژ پست ها انجام گيرد. علاوه براين، يکي ديگر از اهداف توزيع 

بهينه توان راکتيو، افزايش حاشيه پايداري ولتاژ سيستم قدرت مي 

باشد و اين برنامه ريزي به گونه اي انجام مي شود که به ازاي 

اي محتمل، حاشيه پايداري ولتاژ با حداقل وقوع اغتشاش ه

استفاده از منابع توان راکتيو جديد، در مقدار مطلوب قرار گيرد. 

در حال حاضر کنترل ولتاژ پست ها به صورت محلي و تنها با 

پذيرد. بنابر اين به دليل عدم در نظر ¬هدف تثبيت ولتاژ انجام مي

از منابع جبران گرفتن اهداف ديگري همچون: استفاده حداکثري 

توان راکتيو و نيز کاهش تلفات، وضعيت عملکرد سيستم بهينه 

نخواهد بود. علاوه بر اين، کنترل محلي هيچ گونه تضميني براي 
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افزايش پايداري سيستم در برابر فروپاشي ولتاژ ارائه نمي دهد چرا 

که عمده دليل فرو پاشي ولتاژ، ناتواني سيستم قدرت در تامين 

يو بوده و اقتصادي ترين راه حل آن تزريق مناسب و توان راکت

هماهنگ توان راکتيو به سيستم مي باشد. همچنين، نصب 

هاي جديد جهت تزريق توان راکتيو، هزينه هاي اضافي ¬دستگاه

نمايد. بنابراين لازم و ضروري است تا با درنظر ¬را تحميل مي

عنوان توابع گرفتن تلفات شبکه انتقال و شاخص پايداري ولتاژ به 

برداري و همچنين در نظرگرفتن ملاحظات ¬هدف بهره

هاي تجهيزات، توان راکتيو از طريق کنترل مناسب و ¬محدوديت

هماهنگ ادوات کنترل توان راکتيو به صورت بهينه توزيع گردد. 

کنترل مناسب و بهينه منابع توان راکتيو، مزايايي از قبيل کاهش 

انتقال، بهبود پروفيل ولتاژ،  تلفات، اضافه شدن ظرفيت خطوط

افزايش حاشيه پايداري ولتاژ، کم شدن هزينه هاي توليد توان 

اکتيو و افزايش ذخيره چرخان را نيز شامل مي شود. اما به منظور 

برآورده شدن تمام اين اهداف لازم است تا ادوات جبرانساز و 

 منابع راکتيو به طور مناسب کنترل شده و اين کنترل به صورت

هاي ¬يکپارچه و متمرکز صورت گيرد. با توجه به اين که خازن

قدرت به عنوان يکي از منابع جبران کننده توان راکتيو در سمت 

گردند و ¬هاي شبکه فوق توزيع نصب مي¬کيلوولت ايستگاه 20

بخشي از کنترل ولتاژ نيز توسط تپ ترانسفورماتورهاي قدرت 

نگي اين دو منبع کنترل پذيرد، هماه¬شبکه فوق توزيع انجام مي

تواند در رسيدن به اهداف ¬ولتاژ شبکه و کنترل متمرکز آن مي

مورد نظر و به دست آوردن مزاياي گفته شده، کمک شاياني 

 ¬اي اصفهان، به دليل نصب و راه¬بنمايد. در شرکت برق منطقه

ها و ¬اندازي ديسپاچينگ فوق توزيع و وجود اطلاعات و داده

نصب شده در کنترل تجهيزات  SCADAفزار هاي نرم ا¬قابليت
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ها خازني، ¬ها از جمله تپ ترانسفورماتورها و بانک¬ايستگاه

هاي توان ¬موضوع کنترل ولتاژ متمرکز و هماهنگ جبران کننده

راکتيو شبکه برق اصفهان، قابل بررسي و اجرا ميباشد. لذا جهت 

سازي وضعيت ¬کاهش تلفات شبکه، بررسي ، مطالعه و شبيه

جود کنترل توان راکتيو شبکه فوق توزيع اصفهان، مدلسازي و مو

تعيين نقاط بهينه استفاده از جبران کنندههاي توان راکتيو و 

هاي نرم افزار اسکاداي ¬گيري از قابليت¬امکان سنجي بهره

ديسپاچينگ فوق توزيع در کنترل متمرکز و هماهنگ اين منابع 

 ضروري ميباشد.

2 
شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

تعيين سهم و منشا پديده هاي کوتاه مدت ) 

sag , swell , interruption  در شبکه)

 هاي انتقال و فوق توزيع

پديده هاي کوتاه  کاهش حوادث ناشي از -1

کاهشي خاموشي در شبکه  -2مدت در شبکه 

افزايش  -4شبکه  تعيين فواصل بحراني در -3

تعيين سهم  -5رضايت مندي مشترکين بزرگ 

مشترکين و هم از  بصورت کميّ هم از طرف

تعيين مسئول واقعي  -6طرف شرکت هاي برق 

 تعيين نشده در خاموشي هاي از پيش

يکي از معضلات حال حاضر شرکت هاي برق منطقه اي در 

خطوط انتقال و فوق توزيع عدم وجود محاسبات از دقيق از ايجاد 

اين پديده ها پديده هاي کوتاه مدت در سطح شبکه است. اثرات 

زماني اهميت پيدا مي کند که زمان اتصال کوتاه در يک خط، تنها 

عمل کرده و کليد ساير خطوط عملکردي نخواهند داشت لذا با 

توجه به تعريف مدت زمان پديده هاي کوتاه مدت )از نيم سيکل 

تا يک دقيقه(، اين موضوع براي مشترکين ضروري به نظر مي 

شبکه هاي انتقال و بخصوص فوق توزيع  رسد. شايان ذکر است در

هر ساله تعداد زيادي شکايت به دستگاه هاي دي صلاح ارائه مي 

شود که در خصوص پديده هاي کوتاه مدت مي باشد. با توجه به 

اينکه تا کنون استانداردي در خصوص تعيين سهم پديده هاي 

کوتاه مدت وجود ندارد و از طرفي در مقالات پژوهشي سال هاي 

اخير اکثر محققان در اين خصوص مطالعات گسترده اي داشته 

اند. از طرف ديگر استانداردي در حوزه تعيين سهم اين پديده ها 

وجود نداشته و صرفا مقالات پژوهشي به تبيين اين حوزه پرداخته 

 اند. لذا ماهيت اين پروژه تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد.
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3 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

اثرات تغييرات اقليمي به ويژه بررسي 

خشکسالي و افزايش دما بر روي ميزان توليد و 

مصرف برق و نيز تجهيزات شبکه انتقال و 

فوقتوزيع در حوزه شرکت برق منطقهاي 

 زنجان

اتخاذ تدابير مناسب براي خنثي ساختن يا به 

حداقل رساندن آثار منفي اين پديده در صنعت 

 نطقه اي زنجانبرق و در محدوده شرکت برق م

تعريف : تاثير خشکسالي و افزايش دما روي توليد و مصرف برق 

 -1در ناحيه تحت پوشش شرکت برق منطقه اي زنجان دلايل : 

استاندارد واحدي که اثرات خشکسالي و افزايش دماي هوا را 

منعکس نمايد وجود ندارد، همچنين تغييرات تقاضاي برق که به 

( تغييرات در 2د نيز وجود ندارد. طور وسيعي مورد قبول باش

تقاضاي انرژي با توجه به فصل و ناحيه مورد نظر متغير است و لذا 

( تخمين تغييرات 3تخمين تقاضاي انرژي نيز متغير خواهد بود. 

مصرف انرژي ساليانه لزوما نماينده تغييرات فصلي نيست. براي 

اضاي مثال اگر دما براي تمامي سال داراي افزايش باشد، تق

سرمايش در تابستان افزايش مي يابد، در صورتي که ميزان 

تقاضاي گرمايشي در زمستان کاهش خواهد يافت که ممکن است 

تاثير ساليانه آن معادل کاهش مصرف برق گردد. )البته به دليل 

استفاده از انرژي هاي فسيلي براي گرمايش در ايران، اين مسئله 

ما منجر به افزايش مصرف انرژي منتفي است و در نهايت افزايش د

( علاوه بر دما، سرعت باد و رطوبت 4در طول سال خواهد بود(. 

نيز مي تواند روي تقاضاي سرمايش )که منجر به افزايش مصرف 

( در نهايت، بسته به نوع 5انرژي برق مي گردد( تاثير گذار باشد. 

ناحيه، ميزان افزايش دماي يک درجه ، موجب تغييرات مصرف 

گردد. مزايا : از مزاياي اين اولويت  % مي8% تا -1رق بين ب

تحقيقاتي، درك مفهوم خشکسالي در صنعت برق و اتخاذ تدابير 

مناسب براي خنثي ساختن يا به حداقل رساندن آثار منفي اين 

 پديده در صنعت برق و در محدوده شرکت برق منطقه اي زنجان

4 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

افزار پيش بيني بار و انرژي تدوين نرم 

مدت، ميان مدت و بلند مدت شبکه  کوتاه

شرکت برق منطقه اي زنجان با در نظرگيري 

( بهينه مشترکين TOUبرنامه زمان مصرف)

هدف از تعريف اين پروژه، پيش بيني بار و انرژي 

ساعت به ساعت و روزانه( ، ميان کوتاه مدت )

ساله(  10مدت )ساليانه( و بلند مدت ) حداکثر 

شبکه تحت پوشش شرکت برق منطقه اي 

اولين قدم مهم و اساسي در توسعه شبکه قدرت، داشتن يک ديد 

مناسب و دقيق از بار مصرفي آن شبکه مي باشد.به طوريکه 

سته به مقدار آن، تاثير هرگونه انحراف در مقادير پيش بيني،ب

مشابهي بر هزينه انجام شده روي شبکه خواهد داشت. لذا بهره 
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اختصاصي با استفاده از روش هاي مدلسازي 

 توابع رياضي و هوش مصنوعي

زنجان ) شامل پستهاي انتقال و فوق توزيع، 

شهرستان ها، مشترکين مستقيم و استان ها و 

کل منطقه شرکت( با در نظر گيري پارامترهاي 

ثير نوسانات موثر بر بار همچون دماي هوا، تا

اقتصادي و سياسي، مباحث مديريت مصرف، 

GDP  و ساير پارامترها مي باشد. خروجي اين

تحقيق بايستي به صورت يک نرم افزار جامع 

ارائه گردد . روش هاي پيش بيني بار نيز بايستي 

مبتني بر آخرين روش هاي علمي و بروز در اين 

ريتم زمينه بوده و از فرايندهاي داده کاوي و الگو

هاي تکاملي در اين زمينه صورت گيرد. 

همچنين، يک فلوچارت کامل و با جزييات مورد 

نظر که نحوه برآورد بار و انرژي را مشخص 

نمايد توسط محقق ارائه گردد و در نهايت  مي

اين فلوچارت بايستي به تاييد اين شرکت برسد. 

از ديگر قابليت هاي اين نرم افزار، پيش بيني 

مدت و ميان مدت و بلند  في کوتاهانرژي مصر

مدت مشترکين اختصاصي شرکت مي باشد که 

بتواند پيش بيني خريد انرژي با قيمت بهينه از 

بازار بورس انرژي را فراهم آورد. همچنين، 

( TOUمحاسبات مربوط به برنامه زمان مصرف) 

مشترکين اختصاصي با توجه به پارامترهاي 

و برآورد بار صورت  )بار پايه( CBLالاستيسيته و 

گرفته، در خروجي نرم افزار بايستي قابل رويت و 

براي بحث هاي مديريت بار در پيک، قابل 

 استفاده باشد.

مندي از يک ابزار علمي و تحليلي قدرتمند در زمينه برآورد بار و 

انرژي در سه دوره کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در زمينه 

برنامه ريزي توسعه شبکه يکي از ضروريات هر شرکت برق منطقه 

صحيح مشترکين  TOUمي باشد. همچنين با استخراج اي 

شرکت، مي توان در بحث مديريت مصرف بار در زمان هاي پيک 

 بار شبکه، موفق تر عمل نمود.
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5 
شرکت برق منطقه اي 

 غرب

مطالعه و بررسي تاب آوري شبکه هاي انتقال 

وفوق توزيع برق غرب در برابر عوامل و حوادث 

خطر وآسيب طبيعي وتعيين پهنه مناطق 

 پذير و ارائه راهکارهاي لازم

هدف حذف ريسک ، کاهش تاثير پذيري ، 

افزايش پايداري و تاب آوري شبکه انتقال وفوق 

توزيع در مواجهه با مخاطرات طبيعي ميباشد. با 

استفاده از د اده اي مراکز هواشناسي ، اطلاعات 

زمين شناسي و ساير داده هاي پايه سيستم 

GIS خطر وبخش آسيب پذير شبکه ، مناطق پر

انتقال و فوق توزيع شناسايي و اقدامات 

پيشگيرانه و تکميلي در شبکه انتقال و فوق 

توزيع انرژي الکتريکي توسط امورهاي بهره 

 برداري و پدافند غير عامل انجام خواهد گرفت.

انتقال وفوق توزيع در مواجهه با عوامل  افزايش تاب آوري شبکه -

تمرکز مديريت  شناسايي مناطق پر خطر -ا طبيعي بحران ز

بحران بر اين مناطق و آمادگي جهت مقابله با حادثه و کاهش 

شناسايي عوامل  -سازي شبکه پس از وقوع بحران  زمان عادي

انتقال وفوق توزيع و  ريسک وحادثه خيز طبيعي در حريم شبکه

 اقدام در خصوص کاهش خسارات احتمالي قبل از وقوع حادثه و

کاهش نرخ پايداري و خاموشي  -عمال ناپايداري در شبکه ا

مقاوم  -وفوق توزيع انرژي الکتريکي  احتمالي در شبکه انتقال

 سازي شيبکه در برابر خطرات احتمالي

6 
شرکت برق منطقه اي 

 غرب

بررسي فني و امکانسنجي استفاده از پالس 

هاي مخابراتي و يا تکنيک هاي ميداني جهت 

سيمها خصوصاً جوينت مياني تشخيص پارگي 

در خطوط انتقال و فوق توزيع برقو ارائه روش 

 هاي بهينه عملياتي

هدف بررسي فني استفاده از پالس هاي 

مخابراتي و يا تکنيک هاي ميداني جهت 

تشخيص پارگي سيم خصوصاً جوينت مياني در 

خطوط و ارائه راهکارها و روش عملياتي قابل 

ي ها و کاهش اجراء جهت کاهش زمان قطع

 خسارات و هزينه ها مي باشد.

استفاده از پالس هاي مخابراتي و يا تکنيک  امکانسنجي روش هاي

با تحقيق بر روي  هاي ميداني جهت تشخيص پارگي سيم ها که

تکنيک هاي ارسال و دريافت پالس هاي مختلف و بررسي پاسخ 

شته فرکانسي امکان دريافت جواب هايي مبني بر تغيير در ر هاي

مينمايد و بدين صورت امکان دستيابي  هاي سيم هادي را ايجاد

رشته هاي سيم  به روشي مطمئن و بدون خطا در تشخيص پارگي

 .هاي خطوط انتقال ميسر ميگردد

7 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

انجام مطالعات گذراي شبکه انتقال بصورت 

موردي در بعضي از نقاط بسته به شرايط 

 ال منطقه عسلويه و کنگانشبکه بعنوان مث

استخراج نقاط ضعف شبکه از ديد مطالعات گذرا. 

رله هاي خطوط منطقه انتقال و فوق توزيع نياز 

به تنظيم دارند تا در صورت بروز اتصال کوتاه بر 

روي منجر به تاثير خروج واحدهاي نيروگاهي و 

 در نتيجه ايجاد ناپايداري گذرا در شبکه نگردد.

بکه در برخي مناطق مي تواند منجر به ايجاد شکل ساختاري ش

ناپايداري گذرا در شبکه انتقال گردد بعنوان مثال در نيروگاههايي 

که در فواصل نزديک به يکديگر هستند توپولوژي شبکه در آن 

منطقه بر روي پايداري گذراي نيروگاههاي موجود در آن منطقه 

ات حفاظتي در آن تاثير گذار است. بنابراين نياز به لزوم تنظيم

 منطقه ضرورت دارد.

8 
شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

سنجي استفاده  اقتصادي و امکان -تحليل فني

 از خطوط فشرده در شهرستان بندرعباس

ابعاد مختلف مسئله به کارگيري خطوط انتقال 

فشرده با هدف افزايش ظرفيت انتقال در دو فاز 

طراحي اوليه و بهبود وضعيت خطوط موجود در 

مصرف روز افزون انرژي الکتريکي مستلزم توسعه صنعت برق در 

ابعاد مختلف از جمله شبکه فوق توزيع و انتقال است. توسعه در 

شبکه فوق توزيع و انتقال از دو ديدگاه ذيل قابل بررسي است: 
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مقايسه با خطوط فوق توزيع و انتقال سنتي با 

 -استفاده از روش فراکتال به قرار زير است: الف

مطالعات حالت ماندگار محاسبه و رسم شکل 

اي مغناطيسي و الکتريکي و بررسي ميدان ه

مسائل مرتبط با حريم . محاسبه امپدانس ها و 

مدل خطوط فوق توزيع و انتقال. محاسبه توان 

طبيعي و ماکزيمم توان انتقالي و جريان شارژ 

خازني. محاسبه افت ولتاژ و تلفات در شبکه فوق 

توزيع و انتقال. محاسبه استقامت عايقي فرکانس 

برانسازي موازي و بررسي شرايط شبکه قدرت. ج

 -تشديد در سناريوهاي بهره برداري نامتقارن. ب

بررسي حفاظت در برابر اتصال کوتاه تاثير بر 

تنظيمات حفاظت ديستانس )اتصال فاز و اتصال 

تاثير جريان شارژ خازني بيشتر/تاثير  –زمين( 

افت ولتاژ کمتر/تاثير متفاوت مقاومت خطا / 

تنظيمي زون دوم و سوم در  تاثير بر امپدانس

اتصال خطوط کمپکت به سنتي و بالعکس. تاثير 

بر تنظيم رله هاي بازبست ناشي از تفاوت در 

رفتار قوس ثانويه تاثير بر تنظيمات رله هاي 

تاثير جريان شارژ خازني  -ديفرانسيل طولي

بيشتر/تاثير افت ولتاژ کمتر/تاثير متفاوت 

 -اصله ياب خطامقاومت خطا تاثير بر عملکرد ف

تاثير جريان شارژ خازني بيشتر/تاثير افت ولتاژ 

بررسي  -کمتر/تاثير متفاوت مقاومت خطا ج

حفاظت در برابر اضافه ولتاژها محاسبه امپدانس 

مشخصه و ثابت انتشار تاثير بر شرايط کليدزني و 

احداث خطوط جديد، ساده ترين  -الف) احداث خطوط جديد

پاسخ به مسئله افزايش ظرفيت شبکه فوق توزيع و انتقال است. 

اين در حالي است که به دليل مشکلاتي مثل محدوديت هاي 

ور و حريم، زيست محيطي، قوانين سختگيرانه مربوط به حق عب

هزينه ي بالاي تملک زمين و نصب خطوط جديد و همچنين عدم 

استفاده ي کامل از ظرفيت خطوط نصب شده، اجراي اين راهکار 

اقتصادي نمي باشد. ب)  -جز در موارد مشخص داراي توجيه فني

در اين رويکرد، افزايش ظرفيت  -بهبود وضعيت خطوط موجود

ت خطوط موجود و اتخاذ انتقال شبکه از طريق بهبود وضعي

تدابيري مناسب جهت استفاده ي کامل از ظرفيت خطوط در حد 

ظرفيت مجاز حرارتي آن ها، صورت مي پذيرد. فشرده سازي 

خطوط انتقال در پروسه افزايش سطح ولتاژ شبکه موجود با هدف 

افزايش انتقال توان عبوري، يکي از راهکارهاي بهبود وضعيت 

گرفتن قيودي از جمله ضرورت افزايش  خطوط موجود با در نظر

توان عبوري و محدوديت هايي از جمله حق عبور و حريم، هزينه 

ي تملک و ضرورت حفظ شاخص هاي زيباشناختي مناطق 

شهري، است. فشرده سازي خطوط به کليه روش هايي اطلاق مي 

گردد که در کاهش فواصل افقي فازها موثر باشند، در اين خطوط 

ي بين فازها، امپدانس موجي خطوط کاهش و با کاهش فضا

بنابراين ظرفيت انتقال توان افزايش مي يابد. اين کاهش به صورت 

توامان هم بر روي برج ها)دکل( و هم بر روي هادي هاي خطوط 

 مي تواند انجام پذيرد.
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اضافه ولتاژهاي ناشي از آن تاثير بر رفتار خط 

تاثير  back flashoverانتقال در برابر صاعقه 

بر عملکرد دکل ها در برابر صاعقه و احتمال 

وقوع بررسي سيستم زمين کردن دکل ها تاثير 

مطالعات زيست  -بر نحوه انتخاب برقگيرها د

مطالعات اقتصادي تاثير بر حريم  -محيطي و

تاثير بر مسير تاثير بر دکل تاثير بر تجهيزات 

ارتقاء اقتصادي براي  -امکان سنجي فني -خط ز

 -خطوط سنتي به فشرده در شهر بندرعباس ح

انتخاب يک نمونه خط پايلوت و بررسي فني و 

اقتصادي نسبت به خطوط مرسوم سنتي به 

 فشرده در شهر بندرعباس.

 شرکت توانير 9
برنامه ريزي همزمان شبکه هاي انرژي )برق، 

 CHPگاز و حرارت( با رويکرد توسعه منابع 
    

 شرکت توانير 10
بررسي راهکارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه 

 در پستهاي حساس بدون تعويض کليد

گزارش مطالعات سيستم و شناسايي پستهاي 

داراي سطح اتصال کوتاه بالا و ارائه راهکار 

 کاهش آن

 اهميت پايش، توسعه و تقويت شبکه به طور مستمر

 شرکت توانير 11
بررسي ميزان هارمونيک در شبکه و ارائه راه 

 حل هاي کوتاه مدت و دراز مدت کاهش آن

گزارش مطالعات سيستم و شناسايي پستهاي 

 داراي هارمونيک بالاو ارائه راهکار کاهش آن

منظور  مستمر بهنياز به پايش، توسعه و تقويت شبکه به طور 

 پايداري شبکه

 شرکت توانير 12
بررسي راهکارهاي رفع اختلاف زاويه ولتاژ در 

 نقاط باز شبکه انتقال

ارائه راهکار جهت رفع اختلاف زاويه ولتاژ در 

 کيلو ولت شرق کشور 400رينگ باز 

نياز به رفع مشکل فوق جهت استفاده بهينه از قابليت هاي شبکه 

 انتقال

13 
مديريت شبکه شرکت 

 برق ايران

طراحي و پياده سازي سامانه پيش بيني کوتاه 

مدت هواشناسي در ديسپاچينگ شبکه برق 

 ايران

با توجه به اهميت پارامترهاي جوي در 

مدت شبکه برق، هدف ¬بيني بار کوتاه¬پيش

بيني ساعتي دما، ¬اين پروژه، توليد مقادير پيش

صيف رطوبت، سرعت باد، پوشش ابر، بارش و تو

ساعت آينده  120هاي جوي در ¬کيفي پديده

مخابراتي بين شرکت سازي بستر ¬دلايل توجيهي: با پياده

مديريت شبکه برق و سازمان هواشناسي کل کشور و اتصال به 

اي ¬هاي لحظه¬گيري¬سرورهاي سازمان هواشناسي کليه اندازه

هاي هواشناسي سراسر کشور از طريق سرويس وب ¬ايستگاه

اي هواشناسي نيز به  هاي تاريخچه¬گردد. داده¬دريافت مي
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باشد. با توجه به تنوع شرايط آب و هوايي ¬مي

گانه برق ¬کشور، هر يک از حوزه هاي شانزده

منطقه اي نياز به تحليل جداگانه و در نتيجه 

نياز به ورودي درجه حرارت جداگانه دارند. اين 

مناطق شامل بخش هاي کوچکتري به نام 

شوند که از بيشينه ¬ع برق ميهاي توزي¬شرکت

ها به منظور تعيين ميزان ¬مصرف روزانه آن

شود. بدين ¬ها استفاده مي¬مشارکت دمايي آن

هاي هواشناسي ¬ترتيب لازم است مقادير کميت

ميزان  -شرکت توزيع ارائه گردند.  39در همه 

اثرگذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت: 

هاي توزيع، برق  بيني نياز مصرف شرکت ( پيش1

( 2اي و همچنين کل شبکه برق کشور  منطقه

نرماليزه کردن پروفايل مصرف نسبت به دما 

هاي  گيري جهت تحليل اثر رخدادها و تصميم

( 3کلان بر مصرف انرژي و مقدار بيشينه آن 

آوري شبکه توزيع و انتقال برق کشور  تحليل تاب

 (5ها  ( تحليل قدرت عملکرد خروجي نيروگاه4

تحليل پايداري شبکه برق کشور بر اساس خروج 

( مديريت نيروهاي 6احتمالاتي تجهيزات شبکه 

ميزان ضرورت  -ها  عملياتي و اقدام به هنگام آن

و فوريت رفع نياز: وجود اطلاعات پيش بيني 

هواشناسي در پيش بيني نياز مصرف برق شبکه 

ميزان -برق کشور بسيار ضروري است. 

نياز: پيشگيري از بروز حوادث و استراتژيک بودن 

اي يا ¬در نتيجه پيشگيري از خاموشي منطقه

زارت نيرو که تجربه همکاري هاي تابعه و صورت رايگان از شرکت

اند تامين شده است. اما اين شرکت ¬با سازمان هواشناسي داشته

برداري به  ريزي و بهره¬به منظور بهبود و ارتقاي کيفيت برنامه

هاي دما،  هاي هواشناسي )کميت¬بيني شاخص¬اطلاعات پيش

هاي سينوپتيک در محل ¬رطوبت، سرعت باد و بارش( در ساعت

هاي کشور نيازمند است. درحال حاضر اطلاعات ¬کليه ايستگاه

بيني سازمان هواشناسي در محل مراکز استان و به صورت ¬پيش

گردد. با توجه به ¬ها منتشر مي¬بسيار محدود در محل ايستگاه

هاي  ريزي توليد )روش¬بيني بار و برنامه¬هاي پيش¬اينکه مدل

مقادير هوشمند مبتني بر يادگيري( اين شرکت با استفاده از 

بينند  ها آموزش مي¬هاي هواشناسي در محل ايستگاه¬شاخص

خروجي کنوني سازمان هواشناسي بدين منظور مناسب 

باشد. بدين ترتيب با دريافت نقطه نظرات نمايندگان محترم ¬نمي

وزارت نيرو، شرکت توانير، شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، 

اي با -...، پروژههاي توزيع و ¬موسسه تحقيقات آب، شرکت

مدت ¬بيني کوتاه  سازي سامانه پيش¬طراحي و پياده"موضوع 

هاي دما، رطوبت، سرعت باد و بارش( در  هواشناسي )کميت

گردد. دلايل اولويت ¬پيشنهاد مي "ديسپاچينگ شبکه برق ايران

داشتن از ديدگاه شرکت مديريت شبکه برق ايران: شرکت 

برداري بهينه از ¬ريزي و بهره¬همديريت شبکه برق ايران با برنام

هاي ارزشمندي در راستاي توسعه پايدار کشور -شبکه برق گام

توان به اجراي برنامه ديسپاچينگ ¬برداشته است. از جمله آن مي

هاي ¬¬اقتصادي شبکه برق ايران براساس آرايش بهينه نيروگاه

ها، ¬کشور با در نظرگرفتن قيود مصرف سوخت، بازده نيروگاه

ار اقتصادي و ملاحظات مربوط به بازار برق ايران نام برد. پخش ب

پرواضح است که اصل اول در تخصيص بهيينه منابع توليد، آگاهي 
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سطح تعريف نياز )مدير عامل،  -کامل شبکه. 

معاونان، مديران و کارشناسان(: معاون محترم 

وزير نيرو در امور برق و انرژي، مديرعامل محترم 

توانير، مدير عامل محترم و کارشناسان شرکت 

سريع الحصول بودن  -ران. مديريت شبکه برق اي

ميزان بودجه و امکانات شرکت: -ماه.  14نتيجه: 

پيش بيني تامين بخش عمده اي از بودجه 

برآورد کلي منفعت -. 99موردنياز در سال 

کارگيري: افزايش بازده اقتصادي و  حاصل از به

 کمک به حفظ پايداري و امنيت شبکه برق.

از نياز مصرف است که آن هم تابعي از متغيرهاي هواشناسي 

باشد. دلايل اولويت داشتن از ديدگاه شرکت توانير: از طرف ¬مي

ي توزيع نيروي برق، ها¬ديگر، يکي از اهداف مهم در شرکت

سازي لازم جهت افزايش قدرت مانور در شبکه توزيع، ¬تصميم

کنترل آنلاين بار فيدرهاي فشار متوسط در ديسپاچينگ توزيع و 

هاي توزيع بوده که ¬دريافت اطلاعات مورد نياز بازار برق شرکت

تواند نقش موثري در بهبود ¬هاي هواشناسي مي¬داشتن داده

ديسپاچينگ توزيع و مراکز فوريت برق داشته وري مراکز ¬بهره

باشد. توانايي مديريت نيرويهاي عملياتي و اقدام به هنگام تنها در 

ريزي دقيقي ¬تواند به درستي صورت گيرد که برنامه¬صورتي مي

ها صورت پذيرفته که اين امر بدون داشتن ¬در زمينه اکيپ

ي جوي ها¬هاي دقيق هواشناسي و همچنين داشتن پديده¬داده

ساعت پيش از شروع  72از قبيل طوفان، گرد و غبار و ... )از

 باشد.¬حادثه(، غير ممکن مي

14 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

تدوين استراتژي راهبري غيرمتمرکز شبکه 

 سراسري برق کشور

با توجه به اجراي راهبري مشترك شبکه برق 

کشور از مراکز کنترل ديسپاچينگ ملي و 

پشتيبان در آينده نزديک، بررسي کليه جوانب 

فني و غيرفني اين موضوع جهت تدوين 

هاي اجرايي کنترل غيرمتمرکز شبکه الزامي  رويه

باشد. اگرچه اين موضوع در ديسپاچينگ ملي  مي

مورد بررسي قرار توسط کارشناسان ذيربط 

گرفته است، اما با توجه به اهميت موضوع 

بازبيني مطالعات انجام شده و بررسي از 

باشد. همچنين  هاي مختلف ضروري مي ديدگاه

نياز به کنترل غيرمتمرکز شبکه به عنوان يکي از 

هاي بزرگ موضوعي  راهکارهاي راهبري شبکه

در راهبرد فعلي شرکت مديريت شبکه برق ايران، راهبري شبکه 

سراسري به طور مشترك از مراکز کنترل ديسپاچينگ ملي و 

گرفت که اين امر بر اساس يک مدل بومي  پشتيبان صورت خواهد

هاي کشور در نظر گرفته شده است. با توجه به نبود  و نيازمندي

تجربه در اين زمينه در ساير کشورها و همچنين اهميت فوق 

العاده راهبري شبکه سراسري برق کشور، بررسي اين موضوع از 

ع ديدگاه تمامي جوانب فني و غيرفني )مسائل سازماني و مناب

هاي اجرايي در افق زماني کوتاه مدت  انساني( جهت تدوين رويه

باشد. همچنين با رشد مصرف انرژي الکتريکي و به  مورد نياز مي

هاي مختلف راهبري  تبع آن توسعه شبکه سراسري، بررسي گزينه

شبکه از جمله راهبري غيرمتمرکز شبکه سراسري ضروري 

ا ابعاد بزرگ در دنيا به هاي قدرت ب باشد. همانگونه که شبکه مي
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است که همزمان با توسعه شبکه سراسري برق 

بايد مورد توجه قرار گيرد. مراحل انجام  کشور

پروژه ه صورت زير خواهد بود: بررسي 

هاي قدرت ¬هاي گوناگون در سيستم¬تجربه

سراسر جهان در خصوص راهبري غيرمتمرکز 

هاي قدرت تدوين رويه اجرايي براي  شبکه

راهبري مشترك شبکه برق کشور از مراکز 

کنترل ديسپاچينگ ملي و پشتيبان تدوين 

تراتژي راهبري غيرمتمرکز شبکه برق کشور اس

تدوين استراتژي راهبري غيرمتمرکز شبکه برق 

کشور با در نظر گرفتن نقش هاب انرژي 

 الکتريکي در منطقه

شوند )شبکه برق کشورهاي آمريکا  صورت غير متمرکز راهبري مي

هاي به هم پيوسته هم به صورت  و چين(، بسياري از شبکه

شوند )شبکه برق کشورهاي اتحاديه اروپا(.  غيرمتمرکز راهبري مي

بنابراين با توجه به رشد و توسعه روزافزون شبکه سراسري برق 

انرژي  Hubکشورهاي همسايه به عنوان   صال به شبکهکشور و ات

اي  الکتريکي در منطقه، موضوع راهبري غيرمتمرکز شبکه مساله

 است که بايد مطالعات مربوط به آن به شکل جامعي انجام شود.

15 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

هاي  ها و فناوري تحقيق و بررسي اصول، روش

سراسري برق مديريت بار در سطح شبکه 

 سازي آن کشور و تدوين نقشه راه پياده

امروزه پاسخگويي به نياز مصرف حداکثر در 

هاي اوج مصرف سالانه از طريق راهبردهاي  بازه

هاي عرضه و تقاضا صورت  همزمان بخش

پذيرد. هدف از تعريف اين پروژه تحقيقاتي  مي

شناسايي راهکارهاي مديريت تقاضا در سطح 

رفع نيازهاي شرايط کمبود شبکه سراسري و 

هاي امنيتي شبکه  توليد و همچنين رفع گلوگاه

شده است. در اين  از طريق کاهش بار مديريت

پروژه پتانسيل مديريت تقاضا از ديدگاه راهبران 

شود و با يک  اي سنجيده مي ملي و منطقه

مقايسه تطبيقي با شيوه عمل چند راهبر معتبر 

پيشنهاد شده و  المللي، راهکارهاي ممکن بين

شدن راهکارها تدوين  پس از آن نقشه راه اجرايي

گردد. مراحل انجام پروژه به صورت زير  مي

کاهش بار ناشي از اقدامات مديريت تقاضا موجب کاهش يا تعويق 

ها و شبکه سراسري برق  گذاري در توسعه نيروگاه نياز به سرمايه

گذاري به  دهنده سرمايه شود. محاسبات تقريبي نشان کشور مي

ميليارد تومان براي احداث يک نيروگاه  5500ميزان تقريبي 

ي که در صورت اجراي اثربخش مگاواتي است. در حال 2000

گذاري را در کوتاه مدت  توان نياز به اين سرمايه مديريت بار مي

هاي  برطرف نمود. معمولاً اقدامات مديريت تقاضا در سطح شبکه

هاي انتقال و  پذيرد در حالي که در سطح شبکه توزيع صورت مي

ترل توزيع نيز پتانسيل خوبي براي اينگونه اقدامات وجود دارد. کن

هاي انتقال و فوق توزيع، کنترل نقاط  کنندگان عمده شبکه مصرف

سازهاي انرژي، راهکارهاي  اي، ذخيره بار، راهکارهاي تعرفه

فرهنگي، خريد خاموشي و ... از جمله انواع اقدامات سمت تقاضا از 

ديدگاه راهبري شبکه سراسري برق کشور هستند. با اجراي اين 

توان بخشي از نياز به توسعه و  شبکه مياقدامات و کاهش فشار بر 
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خواهد بود: بررسي وضعيت اقدامات مديريت 

سمت تقاضا در کشور و تحليل نقاط ضعف و 

قدرت بررسي وضعيت اقدامات مديريت سمت 

تقاضا از ديدگاه شبکه اصلي برق در سه نهاد 

هاي اجرايي به کار  خارجي و تشريح رويهمعتبر 

ها و  گرفته همراه با قوانين، مقررات، روش

هاي مالي، فرهنگي،  هاي مرتبط در حوزه فناوري

فني بررسي پتانسيل موجود در شبکه اصلي برق 

کشور براي اثربخشي اقدامات مديريت بار به 

شده تهيه دستورالعمل  تفکيک راهکارهاي تعريف

هاي اجرايي مورد نياز  تهيه پيوستمديريت بار و 

سازي و استقرار الزامات  تهيه نقشه راه پياده

هاي مختلف به همراه  دستورالعمل در حوزه

شده در  هاي شناسايي ها و پروژه تعريف طرح

راه آموزش همکاران منتخب معاونت  نقشه

راهبري با محتواي بندهاي پروژه به همراه اعطاء 

 زشيابينامه مبتني بر ار گواهي

ها و شبکه را پوشش داد همچنين از اعمال  احداث نيروگاه

کنندگان نهايي به ويژه بخش خانگي که تأثير  محدوديت به مصرف

زيادي بر فضاي اجتماعي کشور دارند، جلوگيري نمود و از طريق 

بيشتر آمده در مصرف برق، مانع افزايش  جويي به عمل ميزان صرفه

محيطي ناشي از توليد، انتقال و مصرف برق  هاي زيست آلاينده

 شد.

16 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

ي  ي مدل ديناميکي شبکه کاهش مرتبه

سراسري برق ايران براي مطالعات پايداري 

هاي  ي شاخص گذرا و سيگنال کوچک و توسعه

اي بر اساس مدل  پايداري زاويه

 يافته مرتبه کاهش

ستفاده از دك ديناميکي موجود ملاحظاتي در ا

ي  وجود دارد. اولين ملاحظه، بالا بودن مرتبه

ي سراسري ايران و در  ديناميکي مدل شبکه

زمان انجام مطالعات  نتيجه قابل توجه بودن مدت

اي که براي انجام برخي  با اين دك است؛ به گونه

مطالعات مهم ديناميکي، مدت انجام مطالعات 

از حد قابل قبول است. دومين  بسيار بيش

هاي مطالعاتي  ملاحظه از نظر پروژه

شده، آن است که دك ديناميکي  سپاري برون

پروژه مذکور همواره جزء اولويتهاي تحقيقاتي اين دفتر قرار داشته 

قاتي، است ولي نياز بود قبل از معرفي آن به عنوان اولويت تحقي

پيش نيازهايي محقق گردد که در حال حاضر با توجه به محقق 

 -شدن آن، اين پروژه تعريف شده است. برخي از آنها عبارتند از: 

دك ديناميکي شبکه به اندازه اي از توسعه يافتگي رسيده باشد تا 

برنامه لازم  -پس از آن مدل کاهش يافته آن قابل استناد گردد. 

-Nاري ديناميکي با قابليت انجام براي شرايط براي مطالعات پايد

برنامه لازم براي مطالعات پايداري  -تدوين شده باشد.  N-2و  1

گذرا با قابليت محاسبه شاخصهاي اوليه پايداري گذرا تدوين شده 
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ي  موجود حاوي اطلاعات ارزشمندي از شبکه

هاي  رو به دليل سياست انتقال ايران بوده و از اين

شرکت مديريت شبکه و حفظ محرمانگي 

اي ي خروج اين دك از شرکت بر اطلاعات، اجازه

شود و اين امر  هاي گوناگون داده نمي انجام پروژه

تعريف و انجام پروژه براي شرکت را دچار 

ي مهم ديگر آن  هايي نموده است. ملاحظه چالش

است که با وجود زحمات زيادي که در ساليان 

گذشته براي تکميل و ارتقاي دك ديناميکي 

صورت پذيرفته است، دك فعلي همچنان از نظر 

ا واقع داراي کاستي بوده است. با در مطابقت ب

نظر گرفتن ملاحظات يادشده، در فاز نخست، 

ي  هاي گوناگون کاهش مرتبه بررسي روش

هاي قدرت، استخراج  ديناميکي شبکه

ها و انتخاب،  سازي اين روش هاي پياده الگوريتم

ترين روش  سازي مناسب تدوين و توسعه و پياده

ي مورد نظر است. ي ديناميک بسته به نوع مطالعه

در ادامه، اين الگوريتم براي استخراج مدل 

ي انتقال ايران  ي شبکه يافته ديناميکي کاهش

کار گرفته شده و در فاز بعدي، تدوين، توسعه  به

هايي براي مطالعات پايداري  ي شاخص و محاسبه

يافته در  مرتبه اي مبتني بر مدل کاهش زاويه

نهايي و پس از  دستور کار قرار گرفته و در فاز

آمدن نتايج فاز نخست پروژه، استفاده از  دست به

ي  گيري فازوري در کاهش مرتبه هاي اندازه داده

 مدل ديناميکي شبکه مدّ نظر قرار گيرد.

باشد. از جمله مزاياي اصلي اين پروژه به موارد ذيل مي توان 

کي به صورت قابل زمان اجراي مطالعات دينامي -اشاره نمود: 

ملاحظه اي کاهش يافته و اين امر سبب ميشود برخي از مطالعات 

مطالعات  N-2و  N-1بسيار مهم ديناميکي مانند مطالعات 

پايداري گذرا و پايداري ديناميکي که پيشتر به خاطر محدوديت 

کاهش زمان  -زمان اجرا عملاً انجام پذير نبودند، امکانپذير گردند. 

اجراي مطالعات ديناميکي، افزون بر امکانپذير نمودن برخي 

مطالعات ديناميکي سبب ميگردد ساير مطالعات ديناميکي نظير 

هم پايداري گذرا و ديناميکي که پيشتر محاسبه شاخصهاي م

امکان محاسبه سالانه يا فصلي آنها ميسر بود در بازههاي زماني 

بسيار کوتاهتري نظير هفتگي يا ماهانه نيز قابل محاسبه باشند و 

اين امر سبب آگاهي بهتر از وضعيت ديناميکي شبکه خواهد شد. 

هاي ديگر مدل کاهش مرتبه يافته امکان محاسبه برخي شاخص -

مهيا مي  DIgSILENTرا در نرم افزار  SMپايداري نظير شاخص 

قابل  DSAToolsسازد. اين شاخص ديناميکي توسط نرم افزار 

محاسبه بوده و در معاونت راهبري مورد استفاده قرار مي گيرد اما 

در معاونت برنامه ريزي در حال حاضر امکان محاسبه اين شاخص 

ل در اختيار نبودن نرم افزار مربوطه و و شاخصهاي مشابه به دلي

عدم امکان افزايش تعداد کاربران آن وجود ندارد. به نوعي انجام 

اين پروژه به نوعي نياز به خريد يا افزايش تعداد کاربران نرم افزار 

از آنجايي که مدلهاي کاهش مرتبه يافته  -را کاهش مي دهد. 

ند، استفاده از مدلهايي معادل اما متفاوت با دك فعلي هست

مدلهاي کاهش مرتبه يافته با انعطاف پذيري بالا، مشکل 

محرمانگي اطلاعات در برون سپاري دك ديناميکي از شرکت را 

نيز رفع خواهد کرد. شايان ذکر است در کشورهايي نظير 

انگلستان، آمريکا و کانادا مدلهاي کاهش مرتبه يافته به رايگان در 
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رار داده شدهاند چرا که اين کار اختيار عموم پژوهشگران ق

همزمان با حفظ محرمانگي اطلاعات سبب ميگردد پژوهشگران 

مختلف بتوانند شبکه را از منظرهاي گوناگون مطالعه نموده و 

نتايج کار آنها ميتواند به هر چه بهتر نمودن شبکه کمک شاياني 

 نمايد.

17 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

شبکه جديد مخابراتي و بررسي مسائل امنيتي 

 اسکادا

امروزه امنيت شبکه يک مساله مهم براي ادارات 

هاي کوچک و بزرگ است. با توجه ¬و سازمان

به بروزرساني شبکه مخابراتي صنعت برق و 

جديد بودن اين شبکه ضروري است ابعاد 

مختلف شبکه از نقطه نظر مسائل امنيتي و 

 تست نفوذپذيري شبکه به طور کامل بررسي

گردد تا نقاط ضعف و احتمال حملات مختلف 

شناسايي و برطرف گردد. در اين راستا لازم است 

ضمن مطالعه و بررسي شبکه مخابراتي جديد 

هاي ¬ديسپاچينگ ملي و انجام تست

هاي ¬ها و حفره¬پذيري¬نفوذپذيري، آسيب

هاي متصل به آن ¬امنيتي سرور و شبکه

قابله با کارهاي لازم جهت م¬شناسايي شده و راه

هر گونه تهديد و نفوذ به زيرساخت مخابراتي 

صنعت برق ارائه گردد. لازم به ذکر است که 

هاي تست نفوذ، موردنظر ¬افزار¬استفاده از نرم

افزارها ¬باشد چرا که اين نرم¬اين سازمان نمي

توانند عامل نفوذ باشد. لذا لازم است ¬خود مي

معي از يک گروه امنيتي مطمئن که اطلاعات جا

از اين تست دارند و همچنين مورد اطمينان 

هستند، براي اين پروژه استفاده شود. همچنين، 

بري و تهديدات گسترده با توجه به گسترش روزافزون حملات ساي

روزرساني شبکه زيرساخت مخابراتي ¬و همچنين با توجه به به

، IPبرداري قريب الوقوع از شبکه مبتني بر ¬صنعت برق و بهره

لازم است طرح ديسپاچينگ ملي جديد از منظر تهديدات و 

هاي نفوذ شناسايي شود. ¬حملات احتمالي بررسي شده و راه

اي نفوذ و مقابله با تهديدات احتمالي، ه¬بديهي است شناسايي راه

ناپذير در صنعت برق جلوگيري نموده و با ¬از بروز حوادث جبران

هاي ترميم شبکه و ¬کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان، هزينه

دهد. ¬هاي ملي ناشي از بروز حوادث را کاهش مي¬هزينه

ميزان اثرگذاري نياز شناسايي - __________________

هاي نفوذ و مقابله با ¬شرکت: شناسايي راهشده بر عملکرد 

ناپذير در صنعت برق ¬تهديدات احتمالي، از بروز حوادث جبران

هاي ¬جلوگيري نموده و با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان، هزينه

هاي ملي ناشي از بروز حوادث را کاهش ¬ترميم شبکه و هزينه

ميزان ضرورت و فوريت رفع نياز: با توجه به -دهد. ¬مي

روزرساني شبکه زيرساخت مخابراتي صنعت برق و ¬به

، لازم است طرح IPبرداري قريب الوقوع از شبکه مبتني بر ¬بهره

ديسپاچينگ ملي جديد از منظر تهديدات و حملات احتمالي 

ميزان استراتژيک -هاي نفوذ شناسايي شود. ¬بررسي شده و راه

ر پايداري و بودن نياز: با توجه به اثرگذاري زيرساخت مخابراتي ب

هاي نفوذ بسيار ¬پايايي شبکه برق کشور، بررسي و مقابله با راه
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با توجه به حساسيت شبکه ديسپاچينگ ملي، 

امکان ارائه اطلاعات جامع در خصوص شبکه 

مخابرات و اسکادا وجود ندارد و جهت انجام 

تست نفوذ، تنها برخي اطلاعات شبکه در اختيار 

قرار خواهد گرفت. بنابراين، تست  گروه امنيتي

نفوذ شبکه از نوع تست جعبه خاکستري خواهد 

شرح خدمات  ________________بود. 

بررسي ادبيات موضوع و بررسي -1پيشنهادي 

چند حادثه و تجارب نهادهاي بين اللملي مشابه 

مطالعه شبکه مخابراتي -2ديسپاچينگ ملي 

جهت  ارائه طرح پيشنهادي-3ديسپاچينگ ملي 

انجام تست نفوذ )تست جعبه -4تست نفوذ 

ارائه -6بررسي و تحليل نتايج -5خاکستري( 

هاي ¬گزارش تست نفوذ )شناسايي حفره

کارهاي مقابله با تهديدات و ¬ارائه راه-7امنيتي( 

تدوين -8هاي امنيتي ¬از بين بردن حفره

 دستورالعمل هاي مورد نياز

سطح تعريف نياز )مدير عامل، معاونان، مديران و -حياتي است. 

کارشناسان(: معاونت راهبري، مديريت مهندسي و نظارت، 

سريع الحصول بودن نتيجه: مدت زمان -کارشناسان مخابرات 

بودجه و امکانات شرکت: برآورد ميزان -ماه است.  6برآوردي 

فراواني نياز شناسايي شده: بخشي از نتيجه اين  -نشده است. 

هاي مختلف صنعت برق که ¬پروژه قابل استفاده توسط بخش

دارند،  IPتصميم به استفاده از زيرساخت مخابراتي مبتني بر 

کارگيري: شناسايي  برآورد کلي منفعت حاصل از به-خواهد بود. 

نفوذ و مقابله با تهديدات احتمالي، از بروز حوادث هاي ¬راه

ناپذير در صنعت برق جلوگيري نموده و با کاهش مخاطره ¬جبران

هاي ملي ناشي ¬هاي ترميم شبکه و هزينه¬نفوذ مهاجمان، هزينه

 دهد.¬از بروز حوادث را کاهش مي

18 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

وقوع  قابليت اداره شبکه در شرايط اضطرار و

اختلال در فعاليتهاي حياتي مراکز کنترل 

 شبکه برق کشور

راهبري شبکه اصلي برق کشور توسط 

ديسپاچينگ ملي و ديپاچينگ هاي منطقه اي 

به صورت زمان واقعي انجام مي پذيرد. حوادث 

در شبکه هاي برق اجتناب ناپذير بوده و بسياري 

از عوامل اثرگذار بر شبکه هاي برق، از کنترل 

اهبران شبکه خارج است. اداره شبکه در شرايط ر

غير عادي شامل شرايط اضطرار و بحران نيازمند 

داشتن ابزار، روش ها و مهارت هايي است که در 

اختيار گرفتن آن ها در گام اول نيازمند انجام 

مستندات تحليلي و کاربردي خاصي در مورد نيازمندي هاي 

 راهبري شبکه در شرايط اضطرار و بحران وجود ندارد.
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يک مطالعه تحقيقاتي در ارتباط با نيازمندي 

هاي راهبري در شرايط اضطرار و بحران 

اصلي از تعريف اين اولويت تحقيقاتي، است.هدف 

آگاهي از نيازمندي هاي اداره شبکه در شرايط 

اضطرار و بحران است تا در کمترين زمان و 

صرف بهينه منابع، راهبران شبکه الزامات 

مواجهه با شرايط غير عادي را در اختيار داشته و 

شبکه را به حالت عادي برگردانند تا از اين 

 فع کاربران شبکه حاصل شود.طريق حداکثر منا

19 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

 ISOتحقيق در خصوص انواع ساختارهاي 

بردار با بازار برق و با مراکز  )ارتباطات بهره

ائه الگويي راهبردي پشتيبان( و تعيين و ار

هاي  سازي )با لحاظ توامان ظرفيت براي پياده

موجود در ساختار صنعت برق ايران از ديدگاه 

 ابزاري و پرسنلي(

انجام پروژه مذکور علاوه بر پيشنهاد سناريوهاي 

مختلف جهت پياده سازي يک الگوي استاندارد، 

به استفاده بهينه از ظرفيتهاي پرسنلي و ابزاري 

کمک خواهد نمود. مراحل پيشنهادي: موجود 

ارائه  -2تهيه گزارش مطالعات تطبيقي  -1

الگوي پيشنهادي مبتني بر تعيين نقش و حوزه 

بر اساس مطالعات انجام  MOو  SOوظايف 

ارائه الگوي پيشنهادي مبتني بر تعيين  -3شده 

نقش و حوزه وظايف مرکز پشتيبان بر اساس 

 مطالعات انجام شده

بهر ه برداري از فضاي سنتي به  تغيير ساختار با توجه به

در خصوص  سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته نياز به تحقيق

ساختارهاي مشابه در ساير کشورها و پياده سازي آن با لحاظ 

خصوصيات شبکه برق ايران مي باشد. علاوه بر اين نياز  ظرفيتها و

الگوهاي استاندارد به پشتيبان مطابق  به تعريف شرح وظايف مرکز

شرايط عادي و  منظور قابليت کنترل و حفظ شبکه در هر دو

 .اضطرار ضروري مي باشد

20 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

پژوهش و ارزيابي فني اقتصادي براي تعيين 

بازه کنترل فرکانس مطلوب در ميان مدت و 

 بلندمدت و راهکارهاي مورد نياز

همواره سعي بر طي ساليان متمادي گذشته 

بهبود پايداري فرکانس شبکه برق کشور و 

کاهش بازه تغييرات فرکانس بوده است. به 

نحوي که طي چندين سال هر باز بازه فرکانسي 

گذاري شده است که مستلزم ¬محدودتري هدف

هاي فني متعدد و ¬تعريف و انجام پروژه

انساني است. ¬هاي بالاي مالي و منابع¬هزينه

تعيين بازه کنترل فرکانس مطلوب در  هدف از تعريف اين پروژه

تعيين ميزان مطلوب  سال افق مطالعه و تعيين عوامل تاثيرگذار بر

 آن است. همچنين در همين راستا اهداف ذيل نيز بايست تحقق

هاي مختلف موثر، افق بلندمدت ¬يابند.. تا با در نظرگيري جنبه

ها و ¬فرکانس شفاف شده و ساير تلاش زمينه کنترلدر 

 .ها در اين زمينه بهينه گردد¬¬هزينه
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-است که تا کنون بررسي هزينهاين در حالي 

سياسي دقيقي -اقتصادي-فايده از ديدگاه فني

انجام نشده است تا حد مطلوب نهايي باز 

تغييرات فرکانس شبکه را تعيين سازد. مراحل 

مطالعه شرايط ساير کشورها با  1پيشنهادي: 

اي( در خصوص ¬شرايط مشابه )شبکه تک ناحيه

ميان  تعيين بازه کنترل فرکانس مطلوب در

مدت و بلند مدت )در شرايط 

استخراج  2عادي)نرمال(/غيرعادي)حادثه(( 

و  1گيري در خصوص بند ¬معيارهاي تصميم

تطبيق آن با شرايط ايران و تعيين بازه کنترل 

فرکانس مطلوب در ميان مدت و بلند مدت )در 

مطالعه  3شرايط عادي)نرمال(/غيرعادي)حادثه(( 

ط مشابه )شبکه شرايط ساير کشورها با شراي

يکپارچه( در خصوص راهکارهاي رسيدن به بازه 

کنترل فرکانس مطلوب )در شرايط 

استخراج  4عادي)نرمال(/غيرعادي)حادثه(( 

و  3گيري در خصوص بند ¬معيارهاي تصميم

تطبيق آن با شرايط ايران و ارائه راهکارها )در 

هاي پروژه ¬توان از خروجي¬اين بند مي

خصوص کيفيت کنترل پژوهش و بررسي در "

استفاده کرد.(  "فرکانس اوليه شبکه برق کشور

سازي اين راهکارها، ¬هاي پياده¬برآورد هزينه 5

تغييرات لازم در تجهيزات موجود شبکه و تامين 

سازها، ادوات ¬تجهيزات جديد )مانند ذخيره

FACTS  )...هاي اقتصادي و ¬تخمين آورده 6و
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تعيين شده فني رسيدن به بازه کنترل فرکانس 

بررسي شرايط خاص کشور ايران  7در بلند مدت 

هاي ملي ¬و با توجه به آورده 6در خصوص بند 

گذاري  شناسايي، تحليل و قانون 8المللي ¬و بين

برنده و بازدارنده از نگاه بازار برق  عوامل پيش

ايران با هدف رسيدن به بازه کنترل فرکانس 

هاي  نديارائه نيازسنجي و نيازم 9تعيين شده 

خدمات جانبي کنترل " ¬بازنگري در رويه

مصوب هيات تنظيم بازار برق ايران و  "فرکانس

و  "کنترل اوليه فرکانس"هاي ¬رويه

اطلاعات نيروگاه هاي "دستورالعملهاي 

الزامات و قابليت هاي نيروگاه "و  "جديدالاحدث

سازي تغييرات ¬بهينه 10 "هاي جديدالاحداث

 9الي  4اساس بند پيشنهادي در شبکه بر 

غير  10تبصره: در صورتي که نتايج بررسي بند 

مورد تجديد  2اقتصادي بودن طرح باشد، بند 

هاي مورد ¬ريزي گام¬برنامه 11نظر قرار گيرد. 

هاي ¬و بودجه 10نياز بر اساس مطالعات بند 

سازي، ¬احتمالي، نفر ساعت لازم براي پياده

به  تعداد نفرساعت موجود در شرکت و نياز

 هاي جديد¬تعريف پروژه
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1 
شرکت برق منطقه اي 

 باختر

  طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و مکان

يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت 

 زير بار به صورت آنلاين

هدف از انجام اين پروژه طراحي و ساخت 

يابي تخليه جزئي در  دستگاه تشخيص و مکان

ترانسفورماتورهاي قدرت زير بار به صورت آنلاين 

است. براي نيل به اين هدف، مراحل زير 

ارائه روشي معتبر براي  -شود:  پيشنهاد مي

يابي تخليه جزئي در  تشخيص و مکان

ر به صورت آنلاين ترانسفورماتورهاي قدرت زير با

بررسي عملکرد  -با رفع ايرادات مطرح شده فوق 

 -روش پيشنهادي در ترانسفورماتورهاي قدرت، 

يابي  طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و مکان

PD  آزمون عملياتي دستگاه ساخته شده زير  -ها

اي باختر براي  نظر شرکت برق منطقه

ترانسفورماتورهاي قدرت نمونه با تشخيص 

هاي اين پروژه به اختصار شامل  رما خروجيکارف

يابي  دستگاه تشخيص و مکان -موارد زير است: 

تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت زير بار 

افزارهاي مورد نياز  به صورت آنلاين به همراه نرم

ها، مستندات، استانداردها و  تحويل گزارش -

 - افزارهاي آن راهنماي استفاده از دستگاه و نرم

برگزاري کارگاه آموزشي به منظور استفاده از 

افزار تحليل نتايج آن براي  دستگاه و نرم

 اي باختر کارشناسان شرکت برق منطقه

ترين  قيمت گران عنوان يکي از ترانسفورماتورهاي قدرت به 

هاي فشارقوي بخش قابل توجهي از  تجهيزات پست

داده و نقشي  صنعت برق را به خود اختصاص هاي گذاري سرمايه

رو وقوع خطا در اين  ازاين .هاي قدرت دارند بسيار حياتي در شبکه

 تجهيزات ممکن است به عواقب بسيار نامطلوبي شامل افزايش

هاي تعمير و نگهداري، کاهش قابليت اطمينان شبکه،  هزينه

و افزايش نارضايتي  (ENS)تأمين نشده افزايش انرژي مورد انتظار

شرايط عايقي  هاي شود. بسياري از تست کنندگان منجر مصرف

انجام  Off-Line صورت ترانسفورماتورهاي قدرت عمدتاً به

بر  توانايي مانيتورينگ دائمي را نداشته و زمان شوند که مي

هاي مطلوب از نظر صاحبان  تست باشند. اين در حالي است که مي

 و يا مانيتورينگ دائمي On-Line هاي صنعت برق آزمون

 .باشد ورماتورهاي قدرت ميترانسف

2 
شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

گيري آنلاين  طراحي و ساخت سامانه اندازه

دماي نقطه داغ ترانس قدرت با حسگر فيبر 

هدف از اين پروژه طراحي و ساخت يک حسگر 

 6دما مبتني بر فيبر نوري است. دستگاه داراي 

هاي قدرت با استفاده از  پيچ ترانس يم دماي سيمگيري مستق اندازه

ميلادي آغاز و به  1980حسگرهاي دماي فيبرنوري از اواسط 
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نوري و مديريت بار بر اساس دماي واقعي 

 نقطه داغ ترانسفورماتور

پروب فيبر نوري باشد که در نقاط مختلف 

ترانس نصب شده و اطلاعات دقيق نقطه داغ 

اي طراحي و ساخته ¬اندازه گيري نمايد. سامانه

شود که براساس اطلاعات دريافت شده از 

ترانس در روزهاي گرم حسگرها شرايط بارگيري 

و در پيک بار براي اپراتور و ديسپاچينگ اعلام 

نمايد و براساس آن بتوان ظرفيت ترانس در 

زمانهاي پيک بار را اصلاح نمود. درضمن روند 

گرمايشي و بدنبال آن کاهش عمر کاغذهاي 

عايقي ترانس بر اساس اطلاعات واقعي دما قابل 

 پيش بيني باشد.

هاي قدرت و پيش  واسطه نياز به پايش دقيق نقاط داغ در ترانس

برداري ترانس، رشد و  بيني سطوح بارگذاري و بهبود ظرفيت بهره

کمک به پايش توسعه يافت. يک از کاربردهاي مهم اين دستگاه 

آنلاين ترانس و تعيين دقيق بار آن در شرايط پيک بار است، لذا 

استفاده از اين تجهيز به استفاده بهينه از ترانس و ظرفيتهاي 

خالي ان در شرايط اضطراري کمک مي نمايد. بکارگيري اين 

تجهيز براي مناطق گرمسير همچون خوزستان مي تواند کمک به 

ي و بهبود شرايط وضعيت نگهداري آنها نگهداشت سرمايه هاي مل

باشد. با توجه به اينکه اين محصول يکي از تجهيزات جانبي جهت 

هاي قدرت هستند لذا ¬پايش وضعيت و بهبود مديريت بار ترانس

حجم بازار براساس توليدات و تعداد ترانسهاي در حال نصب در 

 بيني است. اين¬توزيع قابل پيش-پستهاي انتقال و حتي فوق

سازي ¬محصول در داخل کشور توليد کننده نداشته و نمونه

فعاليتهاي تحقيقاتي نيز بر روي آن صورت نگرفته، لذا توليد 

محصول و معرفي آن به توليدکنندگان ترانسهاي قدرت در داخل 

کشور يکي از مهمترين مزيتهاي ورود به ساخت اين محصول 

 است.

3 
شرکت برق منطقه اي 

 نسيستان و بلوچستا

مطالعه و بررسي بهنيه سازي سيستم خنک 

 کنندگي ترانسفورماتور

با اين مطالعه راهکار مناسب جهت افزايش 

راندمان و افزايش طول عمر تجهيز با بهبود 

سيستم خنک کنندگي قابل ارائه خواهد بود. در 

منطقه گرمي نظير ايرانشهر، دماي تجهيزاتي 

رفته و نظير ترانس به شدت با دماي هوا بالا 

علاوه بر ايجاد محدوديت در بارگيري از ظرفيت 

نامي ترانسفورماتور، موجب کاهش عمر آن 

 تجهيز نيز مي گردد.

دماي محيط کليه تجهيزات بويژه  در اين مطالعه ميزان تحمل

لازم درك شود  ترانسفورماتورها؛ بررسي مي گردد. علاوه بر اين

س يا حتي نصب که با بهينه کردن سيستم خنک کنندگي تران

ترانس و فراتر از ان احداث سوله در اطراف ترانس  سايه بان براي

آن تاثير دارد  اشغال کليه ظرفيت ترانس و يا حتي بهبود عمر  آيا

يا نه و بهترين راهکار براي بکار گيري ظرفيت تجهيزات در 

 .گرم چيست؟ محيطهاي
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4 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

تعويض روغن يا  اقتصادي جهت –بررسي فني 

تصفيه شيميايي براي ترانس هايي که روغن 

 ترانس در حال تخريب مي باشد

مي بايستي با مطالعه در مواردي که از هر دو 

طريق ) تصفيه شيميايي و يا تعويض روغن ( 

اقدام به بهره برداري کرده اند، مزايا و معايب 

کوتاه مدت و بلند مدت را دسته بندي کرد و با 

شرايط روندي براي انتخاب هر يک از  توجه به

 روش ها ارائه داد.

قديمي بودن ترانسفورماتورهاي شرکت  در اين پروژه با توجه به

قرار خواهد گرفت.  برق فارس، ارزيابي وضعيت آنها در دستور کار

 هاي لازم از ترانسفورماتورها صورت خواهد برداري در ابتدا نمونه

ي مرتبط در آزمايشگاه مرجع گرفت و پس از انجام آناليزها

ابعاد فني موضوع مورد مطالعه  سوخت و روغن پژوهشگاه نيرو،

روغن  دقيق قرار خواهد گرفت. سپس با توجه به ميزان پيري

ترانسفورماتور و همچنين مقادير اعلام شده در استانداردهاي 

برداري و آناليز  تعويض، تصفيه و يا نمونه موجود، در خصوص

 .شد يشنهادات لازم ارائه خواهدمجدد روغن پ

5 
شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي روش هاي نوين و بهينه جهت اطفاي 

حريق در ترانسفورماتورهاي قدرت شبکه 

 انتقال برق هرمزگان

ترانس هاي قدرت از تجهيزات بسيار گران بهاء و 

مهم شبکه هاي برق هستند که در معرض 

حوادث شديد حوادث مي باشند. اگر در اثر 

ترانسفورماتورها دچار آتش سوزي شوند به علت 

حجم زياد روغن مي توانند غير از خود 

ترانسفورماتور باعث آتش سوزي وسيع در پست 

و خسارت به بقيه تجهيزات پست گردد. روش 

هاي متداول نظير حوضچه روغن و تخليه روغن 

نيز در حوادث شديد نمي تواند از خسارت هاي 

يري نمايد. لذا هدف اين پروژه بعدي جلوگ

شناسايي و ارائه روش هاي جديد جهت 

جلوگيري از حريق و يا اطفاي حريق 

ترانسفورماتورهاي قدرت در شبکه انتقال به 

ايمني لحاظ  -نحوي که کليه ملاحظات فني

گردد و خسارات ناشي از حريق نيز، به حداقل 

 برسد.

ات داخل پست ها مي ترانسفورماتورها از گرانقيمت ترين تجهيز

باشند . اين تجهيزات حاوي مقادير زيادي روغن قابل احتراق 

هستند که وقتي آتش بگيرد مي تواند آتش را به تأسيسات مجاور 

منتشر نمايد . پس ضروري است که براي محافظت از آن ها کاري 

صورت گيرد. عيوب ترانسفورماتور بطور کلي از يک نقص داخلي 

ندي ناشي مي شود. انرژي آرك )جرقه ( که در مربوط به عايق ب

پي چنين نقصي به وجود مي آيد، موجب افزايش سريع دما و 

فشار مي گردد که به نوبة خود باعث دفورمه شدن يا تغيير شکل 

بدنة ترانسفورماتور مي گردد. آنگاه مقدار قابل ملاحظه اي روغن 

دي کل مشتعل بر روي ناحيه وسيعي پخش مي گردد و آتش شدي

محوطه را در بر مي گيرد. اين پروژه شناسايي و ارائه روش هاي 

جديد جهت اطفاي حريق ترانسفورماتورهاي قدرت در شبکه 

ايمني لحاظ گردد و  -انتقال به نحوي که کليه ملاحظات فني

خسارات ناشي از حريق به حداقل برسد. روغن ترانسفورماتور يک 

تي است و گاهي به علت ترکيب هيدروکربني و از مشتقات نف

قوس ناشي از اضافه ولتاژ، اضافه بار، اتصال کوتاه، پايين آمدن 

سطح روغن، وجود رطوبت يا اسيد در آن و يا خرابي بوشينگ و با 
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جمع آوري مراجع  -کاهش مقاومت عايقي دچار حريق مي شود. 

و منابع و مطالعه و بررسي روش هاي به روز اطفاء حريق 

انتخاب روش مناسب با توجه به  -هاي قدرت. ترانسفورماتور

در  -اقتصادي.  -شرايط آب و هوائي هرمزگان و گزينه هاي فني

نظر گرفتن موارد ايمني و اطمينان از کيفيت روش انتخاب شده 

به منظور جلوگيري از آتش و در مرحله بعد، خاموش کردن آتش 

ت در ترانسفورماتورهاي شبکه قدرت با لحاظ نمودن موقعي

 -فيزيکي ترانسفورماتورها و همچنين نوع روغن خنک کننده آن. 

تعيين و تدوين روش هاي کاهش خرابي و آتش سوزي در 

پذيري پياده  بررسي امکان -بوشينگ ترانسفورماتورهاي قدرت. 

سازي فني روش جديد با توجه به ساختار پست هاي قدرت در 

صادي و تعمير و سازگاري با محيط زيست و مقايسه اقت -ايران. 

نگهداري سيستم جلوگيري از حريق و يا اطفاء حريق 

 ترانسفورماتور قدرت.

 شرکت توانير 6

مطالعه امکان سنجي توسعه فناوري هاي 

CCHP ،CHP  وGHP  در شبکه قدرت کشور

و ارزيابي قيمت واقعي برق توليدي اين 

فناوري ها در سطوح ولتاژ متوسط و ضعيف 

 سيستم قدرت
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 محور انتقال و فوق توزيع   -1

 توزيع فوق و انتقال هاي   هکشب بهينه توسعه و مطالعات -1-13

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

بررسي طرح هاي توسعه نيروگاه هاي تجديد 

پذير بر عملکرد فني شبکه انتقال تحت 

مديريت شرکت برق منطقه اي زنجان با 

درنظر گرفتن عدم قطعيت در راه اندازي 

 واحدها

 اعتبار ظرفيت محاسبه و استخراج (1

(Capacity Credit)  نيروگاههاي تجديدپذير

کليه مناطق تحت  منصوبه و نيز قابل نصب در

اساس پوشش شرکت برق منطقه اي زنجان بر 

ازجمله نوع انرژي  کليه شاخصهاي تاثيرگذار

تجديدپذير، محل جغرافيايي و شرايط اقليمي و 

آن در ايام مختلف سال و  آب و هوايي حاکم بر

( استخراج ميزان مناسب و مطمئن ظرفيت 2.... 

تجديدپذير قابل اتصال به شبکه شرکت  انرژي

 برق منطقه اي زنجان با توجه به متغير بودن

-2د آنها و لحاظ کليه عوامل موثر از جمله: تولي

تجديدپذير با  ( اعتبار ظرفيت نيروگاههاي1

( ميزان بار آتي شبکه 2-2فوق.  1توجه به بند 

پوشش برق منطقه اي  سراسري و شبکه تحت

( آرايش شبکه موجود و آتي شبکه با 3-2زنجان. 

مدار آمدن طرحهاي توسعه آتي  توجه به زمان به

( وضعيت نيروگاههاي 4-2ني مناسب. در افق زما

موجود و مصوب )آتي الاحداث( برق  حرارتي

منطقه اي زنجان و شرکتهاي برق منطقه اي 

لزوم انتقال حداکثر ظرفيت  (5-2 .مجاور

 توليدي نيروگاههاي تجديدپذير با لحاظ حداکثر

توليد نيروگاههاي حرارتي مرتبط در رژيم هاي 

 (6-2 .ي شبکهپرباري، کم باري و ميان بار

پارامترهاي بهره برداري از شبکه از جمله کيفيت 

پتانسيل انرژي هاي تجديدپذير )بادي و خورشيدي( در حوزه 

تحت پوشش شرکت برق منطقه اي زنجان بسيار بالا مي باشد. در 

حال حاضر ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير متصل به شبکه برق 

مگاوات بوده که در حال حاضر  170منطقه اي زنجان حدود 

در کشور مي باشد و بيشترين ظرفيت منصوبه انرژي تجديدپذير 

براي چندين برابر بيشتر از آن نيز مجوز اتصال به شبکه صادر 

شده و همچنان نيز از نظر پتانسيل هاي انرژي هاي تجديدپذير 

در منطقه، تقاضا براي اتصال به شبکه وجود دارد. با توجه به 

سطح نفوذ فعلي نيروگاههاي تجديدپذير در منطقه نسبت به پيک 

منطقه اي زنجان و نيز مجوزهاي اتصال به شبکه  بار شبکه برق

صادر شده و نرخ رشد بار آتي منطقه و همچنين، متغير بودن 

ميزان توليد ناشي از اين نيروگاهها و نيز نرخ سريع و لحظه اي 

تغييرات توليد آنها به دليل تاثيرپذيري فراوان از عوامل جوي و 

ت توسط ساير آب و هوايي و لزوم جبران سريع اين تغييرا

نيروگاههاي حرارتي مجاور، اطلاع از ميزان ظرفيت مناسب و 

مطمئن انرژي تجديدپذير قابل اتصال به شبکه تحت پوشش 

شرکت برق منطقه اي زنجان با لحاظ عوامل مختلف شامل: 

توپولوژي شبکه، پارامترهاي بهره برداري از شبکه )از جمله 

حدوديت به مصرف پايداري ولتاژ و فرکانس بدون اعمال م

کنندگان در اثر کاهش ناگهاني توليد نيروگاههاي تجديدپذير(، 

ظرفيت قابل توليد و نوع نيروگاههاي حرارتي موجود در منطقه و 

مناطق مجاور در رژيم هاي کم باري، ميان باري و پرباري شبکه، 

ميزان اعتبار ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير منصوبه به تفکيک 

 .. ضروري مي باشدنوع آنها و .
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کوتاه در مواقع بروز  توان و افزايش سطح اتصال

خطا و نيز مباحث پايداري ولتاژ و فرکانس بدون 

در مواقعي که توليد نيروگاههاي  اعمال قطع بار

تجديدپذير ناگهان کاهش چشمگير داشته و 

ط نيروگاههاي توليد بايد بلافاصله توس کمبود

 ( لحاظ7-2حرارتي مرتبط جبران گردد. 

نيروگاههاي توليد پراکنده گازسوز متصل به 

 (8-2شبکه و داراي مجوز اتصال به شبکه. 

ميزان تاثير نيروگاههاي تجديدپذير قابل نصب 

شبکه  در حوزه برق منطقه اي زنجان بر تلفات

( 9-2سراسري و تلفات منطقهاي )تلفات انرژي( 

در خطوط شبکه  تاثير بر ترانزيت انرژي ميزان

( انجام آناليز 10-2برق منطقه اي زنجان 

ارائه  (11-2 .حساسيت براي پارمترهاي مرتبط

راهکارهاي عملي و اجرايي براي رفع 

افزايش ظرفيت  محدوديتهاي احتمالي موجود در

تجديدپذير قابل اتصال به شبکه برق منطقه اي 

 (... و زنجان )شامل توسعه شبکه

2 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

برنامه ريزي توسعة شبکه هاي انتقال از 

ديدگاه شرکت هاي برق منطقه اي براي 

حداکثر سازي درآمد حاصل از ترانزيت برق ) 

 پروژه دانشجوئي کارشناسي ارشد (

برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال از ديدگاه 

قه اي( با شرکت خدمات انتقال )برق هاي منط

گذاري مطلوب و سودآور ¬هدف ايجاد سرمايه

صورت خواهد گرفت. در اين خصوص مسائل 

مهمي از قبيل حداقل سازي هزينه هاي سرمايه 

گذاري، احداث خطوط کليدي جهت سودآوري 

بيشتر، کاهش هزينه هاي تراکم جهت ايجاد 

فضاي کامل رقابتي براي تمام شرکت کنندگان 

در شبکه هاي قدرت ميزان بار دائماً در حال افزايش است و 

همگام با افزايش بار، ميزان توليد نيز افزايش مي يابد. از آنجا که 

توليد و بار از طريق خطوط انتقال به هم مرتبط هستند، با افزايش 

پيدا اين دو پارامتر لازم است خطوط نيز متناسب با آن ها توسعه 

کنند. در سيستم هاي قدرت حقيقي برنامه ريزي توسعه توليد و 

( دو بخش جدايي ناپذير از  TEPبرنامه ريزي توسعه انتقال )

يکديگر هستند. بنابراين توسعه انتقال بايستي با همکاري توسعه 

توليد صورت پذيرد. اين دو مقوله هيچگاه از يکديگر جدا نبوده اند 
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قرار گيرد؛ همچنين عدم  بازار بايستي مدنظر

قطعيت هاي مربوط به مسئله مانند توليد و 

شرايط بازار در صورت امکان مدنظر قرار خواهد 

گرفت. بدين ترتيب مي توان طرح هايي را براي 

توسعه شبکه انتقال پيشنهاد داد که علاوه بر 

سودآوري براي شرکت هاي انتقال و سرمايه 

بازار را بهبود گذاران خصوصي، شرايط رقابت در 

داده و به افزايش امنيت شبکه )بهره برداري با 

قابليت اطمينان بالا و کيفيت مناسب برق 

تحويلي به مشترکين( از ديدگاه بهره بردار شبکه 

)در ايران شرکت توانير و مديريت  ISOيا همان 

شبکه( کمک نمايد. روش اجراي پژوهش: ابتدا 

انجام شده  به بررسي مطالعات و تحقيقات اخير

در زمينه برنامه ريزي توسعه خطوط از ديدگاه 

هاي مختلف پرداخته خواهد شد. سپس مسئله 

مورد نظر به صورت رياضي شامل توابع هدف و 

قيود مدل سازي مي گردد. با توجه به اين که 

مسئله مورد نظر يک مسئله بهينه سازي است، 

و يا  MATLABمدل مسئله در محيط نرم افزار 

GAMS .پياده سازي خواهد شد 

وابسته اند اما به دليل سختي و پيچيده شدن و همواره به يکديگر 

مسئله در پياده سازي، بيشتر اين مسائل را بصورت جداگانه مورد 

پژوهش قرار مي دهند. برنامه ريزي توسعه و مديريت تراکم شبکه 

هـاي انتقـال يکي از مهم ترين بخش هاي برنامه ريزي سيستم 

مان، مکان و هاي قـدرت است. هدف اين برنامه ريزي، تعيين ز

تعداد تجهيزات )خطوط، کابل و ترانسفورماتور( جديدي است که 

مي بايد با توجه به ملاحظلات فني و اقتصادي احداث شوند يا 

تجهيزات موجودي که بايد توسعه داده شوند تا نياز مشترکان با 

[. 1کمترين هزينه و بالاترين قابليت اطمينان فراهم شوند ]

پيشرو شبکه انتقال مقاوم و منعطف براي  بنابراين در دهه هاي

 بهره برداري از سيستم قدرت ضروري مي باشد.

3 
شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

مطالعات جامع توان راکتيو شبکه موجود برق 

منطقه اي سمنان به منظور بهبود پروفيل 

ولتاژ،افزايش پايداري ، اصلاح ضريب توان و 

اي اجرايي کاهش تلفات شبکه و ارائه راهکار ه

سال آتي با در نظر  5و اولويت بندي آنها براي 

داشتن شرايط مختلف بهره برداري شبکه و 

هدف از انجام اين پروژه بررسي و مطالعات توان 

راکتيو همه جانبه شبکه برق منطقه اي سمنان 

ن بر روي شاخص هاي پروفيل و بررسي تاثير آ

ولتاژ ، ضريب توان، تلفات و پايداري سيستم 

قدرت است. در اين مطالعات حالت هاي مختلف 

بهره برداري شبکه با در نظر گرفتن حالت هاي 

بهره برداري از سيستم قدرت بدون توان راکتيو امکان پذير نمي 

توليد  باشد. اکثر تجهيزات شبکه توان راکتيو مصرف مي کنند.

اين توان راکتيو در نيروگاهها و انتقال آنها تا مصارف نهايي فشار 

سنگيني را به مولد هاي شبکه وارد مي نمايد و بخش اعظمي از 

ظرفيت آنها را اشغال و تلفات حرارتي را افزايش ميدهد. توان 

راکتيو بر خلاف توان اکتيو ذاتا بدون نياز به انجام کارمکانيکي 
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ترانزيت توان بين منطقه اي و بهره گيري از 

 شاخصه هاي فني و اقتصادي

مختلف ترانزيت بار بين منطقه اي بررسي مي 

شود. سپس مطالعات فني اقتصادي براي کاهش 

امه چند هدفه و کنترل توان راکتيو با يک برن

انعطاف پذير به منظور رسيدن به يک يا چند 

هداف زير تواما انجام مي گيرد: بهبود پروفيل 

 -اصلاح ضريب توان، کاهش تلفات  –ولتاژ 

افزايش پايداري در اين راستا روشهاي مختلف 

جبرانسازي و مديريت توان راکتيو بررسي و 

سال آتي بر  5راهکار فني و اقتصادي براي 

س اولويت بندي هاي مختلف ارائه مي گردد. اسا

محصول نهايي، گزارش مطالعات به همراه 

فايلهاي شبيه سازي مطالعات در نرم افزار هاي 

 مربوطه و نتايج خروجي انها است.

است از اينرو با کاهش آن در مولدها مي توان توان  قابل استحصال

اکتيو توليدي بيشتري در شرايط يکسان توليد نمود. از سوي ديگر 

فقدان توان راکتيو در شبکه افت ولتاژ شديدي را به نقاط مختلف 

شبکه تحميل مي نمايد و حاشيه پايداري نيز بشدت کاهش مي 

ن راکتيو مي تواند بر يابد. در اين شرايط کنترل و مديريت توا

روي پروفيل ولتاژ ، ضريب توان، تلفات و پايداري سيستم قدرت 

 تاثير بسزايي داشته باشد.

4 
شرکت برق منطقه اي 

 گيلان

بررسي فني و اقتصادي روش هاي نوين در 

اجراي فونداسيون هاي خطوط انتقال در 

 استان گيلان با استفاده از شمع هاي تثبيتي

بررسي روش طراحي جديد شالوده هاي انتقال 

نيرو با استفاده از شمع هاي تثبيتي با هدف 

افزايش ظرفيت باربري مجاز خاك و کاهش 

هزينه ومدت زمان اجراي شالوده هاي انتقال 

نيرو مراحل انجام کار مورد نظر به شرح زير مي 

بررسي مشخصات خاك و بارگذاري _1باشد: 

تهيه _2ظر جهت طراحي روي فونداسيون مورد ن

دستورالعمل طراحي بهينه فونداسيون با استفاده 

از شمعهاي تثبيتي جهت استفاده مشاورين 

مطالعات امکان سنجي و مقايسه _3وطراحان 

فني و اقتصادي فونداسيون داراي شمعهاي 

تثبيتي با روشهاي جديد مانند ميکروپايل، 

 هليکال پايل و رهمچنين روشهاي متداول مانند

فونداسيون هاي متداول پد  با توجه به احجام زياد عمليات اجرايي 

مدت  و چيمني انتقال نيرو در استان گيلان و افزايش هزينه و

زمان اجرا، روش هاي طراحي جديد به منظور کاهش احجام 

 .و صلاح شرکت مي باشد صرفه عمليات اجرايي، به
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فونداسيونهاي پد وچيمني و ارائه راهکار برتر 

 جهت استفاده مشاورين وطراحان

5 
شرکت برق منطقه اي 

 گيلان

بررسي فني و اقتصادي روش هاي نوين در 

اجراي فونداسيون هاي خطوط انتقال در 

استان گيلان با استفاده از شمع هاي نوين 

ميان مقياس تلفيقي )تلفيق شمع در جا و 

 تزريق(

سازي روش نهايي ساخت ¬پياده  -1اهداف: 

وين مطابق با شرايط مناطق مردابي فونداسيون ن

تهيه دستورالعمل اجراي شمع  -2استان گيلان. 

احداث شمع ميان  -1نوين. مراحل انجام کار: 

احداث چاه و اندازه گيري ضريب  -2مقياس. 

انجام آزمون مقاومت فشاري،  -3نفوذ خاك. 

عمليات سنداژ  -4کششي و برشي بر روي شمع. 

 متي.و بررسي پارامترهاي مقاو

  

6 
شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

انجام مطالعات بروز سيستم زمين و تدوين  

دستورالعمل اجرا و تجهيزات سيستم زمين 

 براي ژئوتکنيک هاي مختلف استان هرمزگان

محصول نهايي: تدوين دستور العمل طراحي، 

اجرا و مشخصات فني تجهيزات سيستم زمين 

براي ژئوتکنيک هاي مختلف استان هرمزگان بر 

اساس روش هاي نوين در اندازه گيري هاي 

بررسي  -محل هاي مختلف استان مراحل کلي: 

روش هاي نوين طراحي سيستم زمين در شبکه 

ارايه  -ي مختلف . برق با توجه به ژئوتکنيک ها

روش و تدوين دستور العمل محاسبه و اندازه 

گيري مقاومت ويژه خاك و لايه بندي زمين 

ارايه روش  -براي ژئوتکنيک هاي مختلف استان 

و تدوين دستور العمل اجرا و تجهيزات سيستم 

زمين براي ژئوتکنيک هاي مختلف استان 

تدوين دستور العمل اندازه گيري  -هرمزگان 

بررسي  -ره اي مقاومت سيستم زمين دو

روشهاي کاهش مقاومت سيستم زمين و تدوين 

دستور العمل بهبود و اصلاح سيستم زمين 

جاني براي اشخاص ناشي از برق گرفتگي ،   بسياري از خطرات

زي بر به تجهيزات و تأسيسات الکتريکي و خطر آتش سو خسارت

ضعيف يا عدم وجود اتصال زمين  اثر وجود سيستم اتصال زمين

سيستم  تجهيزات الکتريکي بوجود مي آيد. از ديگر خطرات يک

اتصال زمين نامناسب، خطر حريق و خسارت سنگين به تجهيزات 

لذابا توجه به طولاني ب.دن استان هرمزگان با  .و تأسيسات است

طراحي   طويل بودن آن، و کيلومتر مسير ساحلي 1400بيش از 

استاندارهاي معتبر بين المللي، يکي از  سيستم زمين بر اساس

براي ايمني افراد،  مهمترين و اساسي ترين اقداماتي است که

 حفاظت تجهيزات شبکه برق در برابر اضافه ولتاژ،اضافه جريان و

حفاظت تجهيزات حساس و عملکرد صحيح تجهيزات حفاظتي به 

که باعث عملکرد صحيح سيستم هاي  يکي از عوامليکار مي رود. 

سيستم  حفاظتي مي گردد طراحي صحيح سيستم زمين و اجراي

هم پتانسيل سازي مطابق با استانداردهاي مربوطه مي باشد . پس 

طراحي بهينه با توجه به مقاومت ويژه خاك و  از طي مرحله

از سيستم، و بهره برداري  شرايط اقليمي ، در مرحله اجرا، نظارت
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موجود بر اساس ژئوتکنيک هاي مختلف استان 

 هرمزگان

اجراي  انجام اندازه گيري هاي دوره اي ضروري مي باشد. هدف از

جديد در جهت طراحي و  بررسي و ارايه روش هاي  اين پروژه،

 اجراي سيستم زمين و بر اساس آن، تدوين دستور العمل هاي

اجرايي در راستاي تهيه تجهيزات و احداث و يا اصلاح سيستم 

 .مختلف در استان هرمزگان مي باشد زمين براي ژئوتکنيک هاي

 در شبکه انتقال Phase Shifterجايابي  شرکت توانير 7
گزارش مطالعات سيستم و پيشنهاد نقاط بهينه 

 و ميزان آن در شبکه Phase Shifterنصب 
 نياز پايش، توسعه و تقويت شبکه به طور مستمر

8 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

استخراج و تخمين تهيه و اجراي فرايند 

پارامترهاي مطالعاتي تجهيزات شبکه توليد و 

ها و ¬انتقال )ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابل

 خطوط هوايي(

صحت و دقت مقادير پارامترهاي تجهيزات 

ها ¬شبکه)شامل ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابل

و خطوط هوايي( نقشي اساسي در صحت و دقت 

رد. از سويي ديگر در مطالعات سيستم قدرت دا

بررسي و ارزيابي اطلاعات تجهيزات شبکه 

مشاهده مي شود که در بسياري از موارد اسناد 

اطلاعات و پارامترهاي تجهيز وجود ندارد. از 

ديگر مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد، 

تفاوت اطلاعات يک تجهيز در پايگاه داده هاي 

با بررسي مختلف است. اين پروژه در نظر دارد 

داده هاي مختلف و اسناد مربوطه و  ¬پايگاه

همچنين تاثير و ميزان تاثير پارامترهاي 

تجهيزات در مطالعات مورد نياز، فرآيندي در 

خصوص استخراج و تخمين پارامترهاي 

مطالعاتي تجهيزات شبکه توليد و انتقال)شامل 

ها و خطوط ¬ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابل

کرده و فاز اوليه آن را با هماهنگي  هوايي( تهيه

کارفرما براي تجهيز يا تجهيزاتي در محدوده 

مشخصي از شبکه قدرت اجراء نمايد. شرح 

رساني اطلاعات فني شبکه  با عنايت به ضرورت نگهداري و بروز

سازي اطلاعات براي انجام مطالعات سيستم  برق کشور و آماده

ريزي و  هاي برنامه در بخش توسط کليه کارشناسان صنعت برق

برداري شبکه و همچنين ايجاد پايگاه داده فني جامع که  بهره

بتواند بطور منظم و سازماندهي شده توسط کارشناسان ذيربط 

بروزرساني و در اختيار کليه مديران و کارشناسان صنعت برق 

قرارگيرد، ضروري است فرآيندي طراحي شود که اولا اهميت 

يزان اهميت آنان را براي هر تجهيز در مطالعات مورد پارامترها و م

نظر مشخص نمايد و ثانيا نحوه تعيين پارامترها را در صورت نبود 

اسناد فني مورد نياز و يا تفاوت اطلاعات در منابع و پايگاه هاي 

اطلاعاتي مختلف را مشخص کند. تهيه اين فرآيند منجر به اصلاح 

شده و کمک به رفع مشکل رويه تعيين پارامترهاي تجهيز 

چندگانگي اطلاعاتي و يا نبود اطلاعات مي کند. 

ميزان اثرگذاري نياز شناسايي شده بر  - _______________

در اين  PGDSعملکرد شرکت: با توجه به اينکه پايگاه داده 

شرکت وجود داشته و ذينفعان مختلفي از آن بهره مي برند،و 

اطلاعاتي مختلف نيز در  هماهنگ سازي اطلاعات بين منابع

جريان مي باشد اطمينان از ورود اطلاعات صحيح به اين پايگاه 

داده و به تبع آن استفاده از ان در مطالعات، ضمن افزايش صحت 
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بررسي منابع اطلاعاتي  1خدمات پيشنهادي 

حساسيت  2حاوي پارامترهاي ثابت تجهيزات 

سنجي پارامترهاي هر تجهيز و تعيين مجموعه 

 3لعات شبکه پارامترهاي موثر بر انواع مطا

مطالعه و تعيين الگوريتم و نحوه گزينش و 

تخمين مقدار پارامترها در صورت تناقض بين 

پژوهش در خصوص تعيين رويه  4منابع مختلف 

صحت سنجي پارامترهاي شبکه براساس تجارب 

ساير کشورهاي جهان از طريق آزمايشهاي بدون 

استخراج، تخمين و صحت سنجي  5اثر تخريبي 

اي موثر مطالعاتي تجهيزات شبکه توليد پارامتره

و انتقال )در محدوده مشخصي از شبکه سراسري 

 با هماهنگي کارفرما( براساس رويه هاي فوق

مطالعات انجام شده، تصميم سازي صحيح را نيز به همراه دارد. 

لازم به ذکر است در حال حاضر در شرکت هاي برق منطقه اي و 

خش هاي صنعت برق پايگاه هاي داده مختلفي وجود دارد ساير ب

که موجب ايجاد چندگانگب اطلاعات شده و تشخيص اطلاعات 

ميزان ضرورت و  -صحيح از يک تجهيز کار دشواري مي باشد. 

زمينه مطالعات و نتايج آن، صحت  فوريت رفع نياز: از آنجا که پيش

ت ورودي ضروري اطلاعات ورودي به آن است، اطمينان از اطلاعا

مي باشد. صحت اطلاعات مانع از هدر رفت سرمايه گذاري در 

ميزان استراتژيک بودن نياز: -توسعه و بهينه سازي مي گردد. 

اطلاعات صحيح پايه هر نوع مطالعه و تصميم گيري مي باشد. 

عدم صحت اطلاعات کليه تصميمات مديران ارشد را تحت تاثير 

ها  گيري از اطلاعات ورودي در تصميمقرار مي دهد. لذا اطمينان 

سطح تعريف نياز )مدير عامل، معاونان، -تاثير مستقيم دارد. 

مديران و کارشناسان(: نتايج استفاده از اطلاعات صحيح در نهايت 

سريع الحصول -مورد استفاده سطوح مختلف مديريتي خواهد بود. 

قابليت بودن نتيجه: در صورت تخصيص امکانات لازم، اين پروژه 

ميزان بودجه و امکانات  -اجرا در زمان مقرر را خواهد داشت. 

شرکت: با توجه به مطالعاتي بودن اين پروژه و اينکه عمده هزينه 

پروژه، پرداخت هزينه نفر ساعت پروژه دور از دسترس نخواهد 

فراواني نياز شناسايي شده: در صورت اطمينان از صحت -بود. 

هاي داراي ابهام، نتايج حاصله به  ورودياطلاعات و تعيين تکليف 

ي مطالعات آتي و  عنوان بستر مطالعات مورد استفاده در همه

مرتبط قرار خواهد گرفت و از اين نظر محدوديت استفاده نخواهد 

کارگيري: منفعت کلي از  برآورد کلي منفعت حاصل از به -داشت. 

عات اين پروژه، گزارشي است که در خصوص نحوه تعيين اطلا

ها(  ورودي مطالعات)ژنراتور، ترانسفورماتور، خطوط هوايي و کابل
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شود و رويه هاي اجرايي که به شرکت هاي برق منطقه  ارائه مي

اي و به تبع آن صنعت برق کمک خواهد کرد که اطلاعات قابل 

 اعتماد را در پايگاه داده وارد نمايند.
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 تجديد پذيرمحور انرژي هاي نو و  -2

 ريزي و بررسي مسائل فني اتصال مولدهاي انرژي نو به شبکه سراسري  برنامه -2-1

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

حفاظت تطبيقي خطوط انتقال متصل به 

کارشناسي  -دانشجوئي نيروگاه بادي ) پروژه 

 ارشد (

هاي رله ديستانس خطوط ¬تعيين مقادير زون

هاي ¬متصل به نيروگاه بادي با استفاده از روش

افزاري و برنامه ¬سازي نرم¬هوشمند که با شبيه

نويسي بدست مي آيد. با استفاده از اين روش از 

بروز خاموشي در اين خطوط به جهت تغييرات 

اه جلوگيري به عمل پارامترهاي خروجي نيروگ

 آيد.¬مي

پراکنده اين منابع با انواع، توان و  با رشد و توسعه توليدات

وابستگي توان و  .شوند¬مي¬ولتاژهاي متفاوتي به شبکه متصل 

ها به شرايط محيطي اين پارامترها ¬ولتاژ خروجي اين نيروگاه

تغييرات هوايي خواهد بود. تغييرات شرايط  دستخوش

تنظيمات رله ديستانس   ساختاري سبب تغيير دربرداري و ¬بهره

ها خواهد شد. با تغيير مقادير توان ¬نيروگاه خطوط متصل به اين

ديستانس اين خطوط با  هاي رله¬و ولتاژ خروجي نيروگاه زون

 هاي هوشمند به صورت تطبيقي تعيين و از بروز¬استفاده از روش

 .د نمودهاي ناخواسته در اين خطوط جلوگيري خواه¬خاموشي

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شمال استان کرمان

بررسي و جمع آوري استانداردهاي مربوط به 

اتصال مولدهاي فتولتائيک متصل به شبکه 

توزيع و ارائه دستورالعمل مناسب جهت اتصال 

 منابع مذکور به شبکه

هدف اين تحقيق بررسي و جمع آوري 

استانداردهاي مربوط به اتصال مولدهاي 

ولتائيک متصل به شبکه توزيع و ارائه فتو

دستورالعمل مناسب مي باشد که در قالب 

گزارشي جامع ارائه خواهد شد. مراحل انجام 

. مرور استانداردهاي کشورهاي 1تحقيق شامل: 

پيشرو در زمينه اتصال مولدهاي فتوولتائيک 

. تحليل مزايا و معايب 2متصل به شبکه برق 

. 3مرحله قبل  استانداردهاي مرور شده در

تطبيق و تعميم استانداردهاي مرور شده بر 

اساس قوانين شبکه سراسري برق ايران و تهيه 

دستورالعمل جامع جهت اتصال اين مولدها به 

. اعتبارسنجي 4شبکه توزيع برق ايران 

دستورالعمل تهيه شده در مرحله سوم تمرکز 

اين تحقيق بر روي فاکتورهاي قابل اجرا بر روي 

در دهه اخير توجه به فاکتورهاي مهمي از جمله ارتقاء امنيت 

انرژي، کيفيت توان و نيز ملاحظات زيست محيطي منجر به 

رويکرد استفاده از سيستم هاي انرژي تجديد پذير )به صورت 

گسترده و پراکنده( در کنار سيستم هاي قدرت تجديد ناپذير 

. با توجه به استقبال روز افزون استفاده از سيستم هاي شده است

روز آفتابي  300فتوولتائيک در اقليم ايران بدليل وجود بيش از 

بايستي دستورالعمل هاي از پيش تعيين شده اي براي اتصال اين 

سيستم ها به شبکه وجود دشته باشد. در اتصال اين سيستم ها به 

جه داشت گه بين اين سيستم شبکه برق بايستي به اين نکته تو

ها و شبکه برق اثرات متقابلي وجود دارد. بنابراين در اين زمينه 

بايستي مطالعات فني کاملي صورت گيرد. در اين طرح تحقيقاتي 

ابتدا مطالعات لازم در خصوص سيستم هاي فتوولتائيک به شبکه 

 هاي توزيع صورت گرفته و الزامات و شرايط شبکه براي اتصال اين

سامانه ها به شبکه سراسري برق بر اساس قوانين کشورهاي 

پيشرو مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس بر اساس قوانين شبکه 
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م هاي فتوولتائيک متصل به شبکه توزيع سيست

از جمله کاهش توليد در مواقع افزايش فرکانس 

شبکه، قابليت تزريق توان راکتيو براي کنترل 

سطح ولتاژ محلي، مديريت انرژي بر اساس 

کنترل توان اکتيو، پشتيباني شبکه در حالت 

مجاز براي  THDگذر و همچنين تعيين ميزان 

توزيع توسط اين  جريان تزريقي به شبکه

 سيستم ها مي باشد.

سراسري ايران اين قوانين تعميم و تطبيق داده مي شوند. در 

نهايت يک گزارش و دستورالعمل جامع جهت اتصال اين مولدها 

 به شبکه تهيه مي گردد.

3 
نيروي برق شرکت توزيع 

 شهرستان اصفهان

مطالعه تحليلي حفاظت، ارت سامانه و ضريب 

توان شبکه در حضور سامانه اي برق 

خورشيدي با اينورتر هاي استاتيک و ضريب 

 توان ثابت و ارائه راهکار اصلاحي

هدف از اجراي اين طرح، بررسي، شناسايي و 

تطبيق الزامات و استانداردهاي بين المللي 

رترها در شرايط واقعي بهره برداري حفاظتي اينو

از شبکه به ويژه در شرايط خاص، بررسي نحوه 

اجرا، اصلاح و اندازه گيري سيستم ارت سامانه 

هاي برق خورشيدي و نيز پايش ضريب توان 

شبکه )به ويژه شبکه بالادست( در حضور اين 

سامانه ها و اينورترهاي استاتيک مي باشد. منتج 

نهايت تدوين و ارائه از اين مطالعه در 

دستورالعمل هاي راهبردي جهت تبيين الزامات 

واگذاري ظرفيت و توسعه سامانه ها و نيز 

دستورالعمل هاي بهره برداري از شبکه در حضور 

سامانه هاي برق خورشيدي و نيز دستورالعمل 

هاي اجرا و تست سيستم ارت سامانه ها به 

شبکه  منظور ارتقاء سطح کيفي بهره برداري از

تدوين و ارائه خواهد شد. در فاز نخست بررسي و 

مطالعه شرايط احتمالي رخدادها، عملکرد 

حفاظتي سامانه ها مورد بررسي قرار مي گيرد. 

توسعه روز افزون سامانه هاي برق خورشيدي در شبکه و تنوع 

مطالعات پايه  تجهيزات و ظرفيت هاي منصوبه، ضرورت انجام

حفاظتي، سيستم ارت و البته ضريب توان شبکه در حضور اين 

منابع را بيش از پيش آشکار مي نمايد. با توجه به شتاب مورد 

انتظار از توسعه اين سامانه ها و عدم انجام پايش هاي مستمر و 

مطالعات مرتبط، انجام اين طرح تحقيقاتي براي توسعه پايدار بهره 

نه هاي خورشيدي و همزمان حفظ پايداري و بهبود مندي از ساما

 شاخص هاي کيفي بهره برداري از شبکه الزامي است.
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پايش پارامتر ضريب توان شبکه بالادست در 

تمامي نقاط اتصال به شبکه سامانه ها انجام 

خواهد شد. همچنين نحوه اجرا و اصلاح سيستم 

سامانه هاي منصوبه بررسي و مقاومت  ارت در

زمين آنها اندازه گيري خواهد شد. در فاز بعدي، 

تحليل اين داده ها، دسته بندي و شناسايي 

حالات مختلف در هر سه مورد انجام خواهد شد. 

و در نهايت در گام نهايي با توجه به نتايج منتج 

از اين مطالعات دستورالعمل هاي راهبردي 

زامات حفاظتي سامانه ها، جهت تبيين ال

دستورالعمل هاي احداث، اصلاح سيستم ارت و 

اندازه گيري مقاومت زمين سامانه هاي برق 

خورشيدي و نيز دستورالعمل نحوه تنظيم 

پارامتر ضريب توان اينورترها تدوين و ارائه 

خواهد شد. نتايج حاصل از اجراي اين طرح 

بهره علاوه بر کمک به ارتقاء و بهبود شرايط 

برداري از شبکه مي تواند با به اشتراك گذاري 

در اختيار ديگر شرکت هاي توزيع نيز قرار گيرد 

و يا در تدوين سند راهبردي توسعه منابع 

 تجديدپذير خورشيدي بکارگرفته شود.



125                                                                                                                                                           1400در سال  شرکت توانير يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 ريد پذينو و تجد يها يانرژ محور -2

 توليد برق يا حرارت يا برودت با استفاده از انرژي خورشيدي -2-2

 دلايل اولويت داشتن محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

سازي يک سيستم نظارت در  طراحي و پياده

 هاي فتوولتائيک ) پروژه دانشجوئي ( نيروگاه

ارائه يک سيستم نظارت با رويکرد نمايش 

پارامترهاي مهم، نظارت بر عملکرد صحيح و 

باشد، که قابليت  پيش بيني سيستم مي

هاي  سازي روي انواع مختلف نيروگاه پياده

 فتوولتائيک را دارا باشد.

ي اخير، به طور قابل ملاحظه  نياز جهاني به انرژي طي سه دهه

هاي صورت گرفته مبين تداوم رشد  اي افزايش يافته و پيش بيني

باشد. هر چند مصرف گسترده  مصرف انرژي در قرن حاضر مي

تصادي را در جوامع پيشرفته به هاي فسيلي، رشد سريع اق سوخت

ارمغان آورده اما انتشار مواد آلاينده حاصل از افزايش دي اکسيد 

کربن در جو زمين و پيامدهاي آن، جهان را با تغييرات نامطلوب و 

جبران ناپذيري رو به رو ساخته است. به طوري که امروزه، حفظ 

ادي هاي توسعه اقتص سلامت کره زمين از مهم ترين پيش شرط

هاي زيست  آيد. با گسترش نگرش پايدار جهاني به شمار مي

محيطي و راهبردهاي استراتژيک در تامين انرژي، استفاده از 

هاي تجديدپذير در بسياري از کشورهاي جهان رو به  انرژي

[ با عنايت به موارد فوق و با توجه به 1افزايش گذاشته است.]

موجود در ايران و نيز اقتصادي و منابع گسترده  -ملاحظات فني

هاي فسيلي در کشور  به دليل روند رو به رشد مصرف سوخت

استفاده و بهره برداري از انرژي جايگزين از اهميت به سزايي 

هاي مهم  برخوردار است. اخيرا، حوزه فتوولتائيک يکي از بخش

رود که از رشد بسيار  هاي تجديدپذير به شمار مي صنعت انرژي

هاي فتوولتائيک به طور  بوده است. نيروگاه مناسبي برخوردار

هاي همگرا، تابلوهاي توزيع  هاي متعدد، جعبه معمول شامل مبدل

باشند. از  و ساير تجهيزات مي AC/DCبرق فشار قوي و ضعيف 

هاي  اينرو براي دستيابي به عملکرد صحيح و پايدار در نيروگاه

اشد. سيستم ب فتوولتائيک نياز به يک سيستم نظارت و پايش مي

تواند  نظارت يک سيستم کنترل نمايش است که اپراتور مي

بواسطه آن با پروسه مورد نظر يک ارتباط کنترلي برقرار نموده و 



 126                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

تمام تنظيمات مورد نياز را بواسطه شرايط توليد و کنترل انجام 

 -ها  اي دستگاه نمايش وضعيت لحظه -دهد. اهداف نظارت: 

نمايش و  -مهم و حياتي يک سيستم نمايش و ثبت پارامترهاي 

نمايش  -هاي بروز خطا در سيستم  ثبت آلارمهاي مختلف در زمان

 -محل خرابي و زمان وقوع ايراد در هر يک از اجزاي سيستم 

هاي توليد با استفاده از ابزارهاي گرافيکي مناسب از  نمايش پروسه

ک سازي ي اينرو هدف ما از تعريف اين پروژه طراحي و پياده

گزارشي از روند عملکردي  -باشد:  سيستم نظارت با قابليت زير مي

 -سيستم)پتانسيل انرژي، انرژي توليد شده و از دست رفته( 

اخطار از کارکرد سيستم  -هشدار از کارکرد غير متعارف سيستم 

با  PVمتصل به شبکه شامل يک آرايه  PVمعيوب، يک سيستم 

به صورت سري و موازي، يک اينورتر  PVهاي  تعدادي از ماژول

PV  مرکزي باMPPT(دستگاه حفاظت اضافه جريان ،OCPD و )

( مي باشد. چندين نوع GFDIکننده تشخيص خطاي زمين ) قطع

، مانند خطاي خط به  PVهاي  خطا ممکن است در داخل آرايه

خط، خطاي زمين، خطاي مدار باز و خطاي ناهمساني رخ دهد. 

ترين  اها، خطاي خط به خط و خطاي زمين شايعدر ميان اين خط

خورشيدي هستند که به طور بالقوه شامل  PVهاي  خطاي آرايه

شوند. از اينرو هدف ما  مي DCهاي  جريان خطاي بزرگ يا آرك

هاي هوش  در اين بخش شناشايي درست خطا با استفاده از روش

پيش بيني از عملکرد  -مصنوعي و مانيتورينگ سيستم است. 

 سيستم

2 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

طراحي و ساخت آبگرمکن خورشيدي جديد 

در راستاي بهينه سازي ابگرمکن هاي 

 خورشيدي موحود

کاهش مصرف انرژي فسيلي براي گرم -هدف: 

کردن اب بخصوص در مناطق گرمسير با تابش 

کاهش توليد  -بالاي خورشيد مانند استان يزد 

رآمد ملي با افزايش د -گازهاي گلخانه اي 

استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و تميز مانند انرژي خورشيدي 

يکي از نيازهاي حال و آينده بشر است و کشور ايران با متوسط 

ساعت آفتابي از چنين پتانسيلي برخوردار است در  2850سالانه 

حالي آبگرمکن هاي خورشيدي که ساده ترين مبدل انرژي 
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کاهش مصرف سوخت هاي فسيلي محصول 

نهايي: ساخت نمونه آبگرمکن خورشيدي با 

کارايي بالا و تست عملي آن و در نهايت تجاري 

مطالعه  -1سازي محصول مراحل آنجام کار: 

آسيب شناسي عدم  "پروژه تحقيقاتي با عنوان

توسعه آبگرمکن هاي خورشيدي و راهکارهاي 

مطالعات جديد براي انواع  و انجام "رفع آنها

تکنولوژي هاي ساخت آبگرمکن خورشيدي در 

بررسي فني و اقتصادي ساخت  -2جهان 

طراحي و ساخت نمونه  -3آبگرمکن خورشيدي 

و تست و ارزيابي آن و انجام اصلاحات مورد نياز 

 تجاري سازي محصول -4

ن ترويج نيافته اند. در سال گرمايي مي باشند در ايرا -خورشيدي 

آسيب شناسي عدم توسعه  "پروژه تحقيقاتي با عنوان 93

انجام شد و  "آبگرمکن هاي خورشيدي و راهکارهاي رفع آنها

اشکالات آبگرمکن هاي خورشيدي موجود که باعث عدم اقبال 

عمومي در استفاده از آنها گرديده است استخراج شد. براي 

قبلي، اين عنوان تعريف شده است تا  استفاده از نتايج پروژه

آبگرمکن خورشيدي جديدي طراحي و ساخته شود که از تجارب 

تمامي سازندگان داخلي و خارجي بهره جسته و مشکلات 

 آبگرمکن هاي موجود را نداشته باشد
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1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

انجام مطالعات جامع تحليل اثر ورود انرژي 

هاي فني شرکت  هاي تجديدپذير بر خصيصه

 توزيع استان تهران

هاي  اهداف مورد انتظار: ارزيابي تاثير ورود انرژي

هاي فني شبکه توزيع  تجديدپذير بر شاخصه

استان تهران محصول نهايي تحقيق: راهنماي 

هاي تجديدپذير به  ريزي ورود انواع انرژي برنامه

 •شبکه توزيع استان تهران مراحل انجام کار: 

هاي تجديدپذير در  تهيه اطلس پتانسيل انرژي

ارزيابي  •زه سرويس دهي استان تهران حو

هاي مناسب براي حوزه توزيع استان  فناوري

هاي فني موردنظر براي  تعيين شاخص •تهران 

هاي  بررسي تاثير ورود انواع فناوري •ارزيابي 

 هاي فني شبکه مناسب بر شاخص

هاي تجديدپذير به شبکه توزيع استان  تعريف مسئله: ورود انرژي

هاي  برداري و خصوصيت قابل توجهي بر شرايط بهرهتهران اثرات 

فني اين شبکه خواهد گذاشت که بايد مورد توجه خاص قرار 

گيرد. هدف از انجام اين پروژه، واکاوي و شناسايي تاثير ورود اين 

باشد. دلايل  هاي فني اين شبکه مي نوع منابع انرژي بر خصيصه

پذير از جمله هاي تجديد اولويت داشتن: افزايش سهم انرژي

کارگيري  هاي مورد تاکيد وزارت نيرواست. مزاياي به سياست

هاي احتمالي در مسئله گسترده  تحقيق: جلوگيري از چالش

 هاي تجديدپذير به شبکه توزيع استان تهران انرژي
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 محور توزيع -3

 اثرات خودروهاي برقي در شبکه هاي توزيع برق -3-1

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق شرکتعنوان  رديف

1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

هاي شارژ سريع خودروهاي ¬جايابي ايستگاه

برقي با هدف کمترين اثرات سيستمي)تلفات و 

مشخصه هاي کيفيت توان( آنها بر شبکه 

ط توزيع برق شهر همدان با توجه به شراي

 جغرافياي محل

بهينه نصب ايستگاههاي  ارائه مکان و ظرفيت -

شارژ سريع خودروهاي برقي شخصي و عمومي 

شهر همدان بر مبناي  در شبکه توزيع برق

کمترين اثرات سيستمي با توجه به عواملي نظير 

برقي، درصد نفوذ خودروهاي  نوع خودروهاي

برقي، شيوه مديريت شارژ خودروهاي برقي 

ويژگي هاي ناوگان حمل و  شبکه و متصل به

 -نقل عمومي و خصوصي در شهر همدان 

 گزارش نهايي پروژه
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 محور توزيع -3

 هاي توزيع برق  هکافزايش قابليت اطمينان شب -3-2

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
توزيع نيروي برق شرکت 

 استان آذربايجان شرقي
 طراحي و ساخت رله تشخيص پارگي نول

تشخيص بلدرنگ قطعي نول مشترکين 

جلوگيري از خسارت به شبکه و مشترکين 

 ايمني

  

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

بررسي تأثير سطح نفوذ مولدهاي فتوولتاييک 

راهکارهايي براي جبران بر شبکه توزيع و ارائه 

 آثار منفي آن

براي ترويج استفاده از فتوولتائيک متصل به 

شبکه که به عنوان يک منبع اساسي تامين 

انرژي براي سيستم هاي قدرت الکتريکي در 

سالهاي آينده بشمار ميرود بايد تحقيقات 

بيشتري در اين زمينه و پيش بيني هاي لازم 

ايستي انجام گردد. براي بهره برداري بهينه آن ب

ي گذشته، استفاده از توليدات  در چند دهه

پراکنده و منابع انرژي تجديد پذير با هدف 

ي توان توليدي و بهبود قابليت  کاهش هزينه

اطمينان سيستم قدرت، افزايش يافته است . 

شرکت هاي توزيع مالکان سامانه هاي 

فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به رعايت 

بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر قيود 

مالکان اين سامانه ها براي بررسي ميزان هزينه و 

سود بايد آگاهي کافي از قابل تنظيم بودن 

خروجي سامانه هاي خورشيدي براي انتخاب 

صحيح اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان 

راکتيو را داشته باشند.ثانيا شرکت توزيع نيز بايد 

عات مهم و ضروري از توان قابل تنظيم اطلا

مولدهاي خورشيدي که در طول يک فيدر توزيع 

شده اند را براي برنامه ريزي صحيح و بهره 

متصل به شبکه که به عنوان  براي ترويج استفاده از فتوولتائيک

يک منبع اساسي تامين انرژي براي سيستم هاي قدرت الکتريکي 

در سالهاي آينده بشمار ميرود بايد تحقيقات بيشتري در اين 

زمينه و پيش بيني هاي لازم براي بهره برداري بهينه آن بايستي 

ي گذشته، استفاده از توليدات پراکنده و  انجام گردد. در چند دهه

ي توان توليدي و  منابع انرژي تجديد پذير با هدف کاهش هزينه

بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت، افزايش يافته است . شرکت 

هاي توزيع مالکان سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام 

به رعايت قيود بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر مالکان 

ررسي ميزان هزينه و سود بايد آگاهي کافي اين سامانه ها براي ب

از قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي براي انتخاب 

صحيح اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان راکتيو را داشته 

باشند.ثانيا شرکت توزيع نيز بايد اطلاعات مهم و ضروري از توان 

در توزيع شده قابل تنظيم مولدهاي خورشيدي که در طول يک في

اند را براي برنامه ريزي صحيح و بهره برداري لازم را داشته 

باشد.علاوه کورديناسيون بين جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي 

خورشيدي و بارها بايد طراحي شود..اين عمل باعث اجتناب از هر 

گونه عکس العمل منفي در شبکه ميگرددو در نهايت بايد بهره 

نيز همانند نهادهاي ارايه کننده برق و برداران مستقل شبکه 

مالکان خصوصي مولد هاي خورشيدي نيز اطلاعات کافي و جامع 

از خروجي قابل تنظيم اين سامانه هاي پخش شده در طول فيدر 
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برداري لازم را داشته باشد.علاوه کورديناسيون 

بين جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي خورشيدي و 

بارها بايد طراحي شود..اين عمل باعث اجتناب از 

س العمل منفي در شبکه ميگرددو هر گونه عک

در نهايت بايد بهره برداران مستقل شبکه نيز 

همانند نهادهاي ارايه کننده برق و مالکان 

خصوصي مولد هاي خورشيدي نيز اطلاعات 

کافي و جامع از خروجي قابل تنظيم اين سامانه 

هاي پخش شده در طول فيدر براي بهره برداري 

به خاطر ارايه بهتر بهينه آن داشته باشند. اين 

خدمات جانبي و توان ديسپاچينگ شده توسط 

بهره برداران مستقل شبکه و همچنين بهبود 

قابليت اطمينان شبکه است. در اين پيشنهاد 

سعي بر اين است که با ارايه مدل واقعي سامانه 

هاي فتوولتائيک متصل به شبکه توزيع شده در 

 سطح فيدر هاي شبکه هاي توزيع به بهره

برداري بهينه شبکه ها دست يافت که داراي 

کنترل توان اکتيو و راکتيو  -شرايط زير باشد: 

کنترل و بهبود ولتاژ باسهاي فيدرهاي  -شبکه. 

کنترل و بهبود نامتعادلي فازهاي شبکه  -توزيع. 

و کاهش تلفات با پخش کردن متناسب سامانه 

 هاي خورشيدي.

براي بهره برداري بهينه آن داشته باشند. اين به خاطر ارايه بهتر 

ان خدمات جانبي و توان ديسپاچينگ شده توسط بهره بردار

مستقل شبکه و همچنين بهبود قابليت اطمينان شبکه است. در 

اين پيشنهاد سعي بر اين است که با ارايه مدل واقعي سامانه هاي 

فتوولتائيک متصل به شبکه توزيع شده در سطح فيدر هاي شبکه 

هاي توزيع به بهره برداري بهينه شبکه ها دست يافت که داراي 

کنترل و  -ن اکتيو و راکتيو شبکه. کنترل توا -شرايط زير باشد: 

کنترل و بهبود نامتعادلي  -بهبود ولتاژ باسهاي فيدرهاي توزيع. 

فازهاي شبکه و کاهش تلفات با پخش کردن متناسب سامانه هاي 

 خورشيدي.

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

طراحي و ساخت اينورتر متصل به شبکه سه 

کيلووات براي کاربرد پانل هاي  20فاز با توان 

 خورشيدي)طراحي، شبيه سازي و ساخت(

با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي 

فتوولتاييک و باتوجه به اينکه اکثر برند هاي 

مورد استفاده در بازار از نوع خارجي مي باشند و 

اينورتر از مهمترين اجزا سامانه هاي فتوولتاييک 

با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي فتوولتاييک و باتوجه 

به اينکه اکثر برند هاي مورد استفاده در بازار از نوع خارجي مي 

باشند و اينورتر از مهمترين اجزا سامانه هاي فتوولتاييک است لذا 

به دانش فني موجود بومي سازي ضروري است اين تجهيز با توجه 
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تجهيز با توجه به است لذا ضروري است اين 

 دانش فني موجود بومي سازي گردد.

 گردد.

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

امکان سنجي استفاده از ريز مولدهاي همزمان 

( در شبکه فشار  Micro-CHPبرق و حرارت )

ضعيف و بررسي آثار آن در حفاظت و کيفيت 

 توان شبکه توزيع

معمولاً برق مورد نياز واحدهاي صنعتي، ساختما 

نهاي تجاري و ساختما نهاي مسکوني از 

نيروگاههاي عمده کشور تأمين مي شود. در 

حاليکه نياز حرارتي تمام آنها در همان محل 

توليد مي گردد. اما روش ديگري که از دير باز 

وجود داشته و امروزه توجه بيشتري را معطوف 

خود کرده که توليد همزمان بر ق و حرارت است 

توليد همزمان برق ، يا توان . که عبارتست از 

محوري و حرارت مفيد توسط يک سيستم. براي 

شرکت هاي  CHPترويج فرهنگ استفاده از 

سازنده نيز براي جلب رضايت مشتريان و ساد ه 

تر شدن عرضه و خريد و نصب سيستم هاي 

CHP  مگاوات الکتريکال آنها را به  1کوچکتر از

صورت پکيج شده توليد مي کند ، به اين ترتيب 

مشتريان علاو بر اطمينان از سلامت دستگاه 

هنگام خريد ، هزينه نصب و تعمير و نگهداري 

آن نيز کاهش مي يابد.لذا با توجه به افزايش روز 

ها به شبکه فشار ضعيف CHPافزون نفوذ 

ورالعمل اجرايي و حفاظتي جامعي بايستي دستع

 براي بهره برداري و کنترل ان وجود داشته باشد.

معمولاً برق مورد نياز واحدهاي صنعتي، ساختما نهاي تجاري و 

ساختما نهاي مسکوني از نيروگاههاي عمده کشور تأمين مي شود. 

در حاليکه نياز حرارتي تمام آنها در همان محل توليد مي گردد. 

اما روش ديگري که از دير باز وجود داشته و امروزه توجه بيشتري 

ليد همزمان بر ق و حرارت است . که را معطوف خود کرده که تو

عبارتست از توليد همزمان برق ، يا توان محوري و حرارت مفيد 

شرکت  CHPتوسط يک سيستم. براي ترويج فرهنگ استفاده از 

هاي سازنده نيز براي جلب رضايت مشتريان و ساد ه تر شدن 

مگاوات  1کوچکتر از  CHPعرضه و خريد و نصب سيستم هاي 

آنها را به صورت پکيج شده توليد مي کند ، به اين الکتريکال 

ترتيب مشتريان علاو بر اطمينان از سلامت دستگاه هنگام خريد ، 

هزينه نصب و تعمير و نگهداري آن نيز کاهش مي يابد.لذا با توجه 

ها به شبکه فشار ضعيف بايستي CHPبه افزايش روز افزون نفوذ 

براي بهره برداري و دستعورالعمل اجرايي و حفاظتي جامعي 

 کنترل ان وجود داشته باشد.

5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

ارزيابي و تقويت تاب آوري شبکه توزيع 

فشارمتوسط آذربايجان غربي در مقابل مقابل 

 حوادث طبيعي سيل، طوفان و برف سنگين

خروجي اين پروژه ارائه دستورالعملي پيرامون 

يي براي ارزيابي تاب آوري شبکه ارائه شاخص ها

توزيع برق استان آذربايجان غربي در مقابل 

)سيل، طوفان و برف سنگين( و  HILPحوادث 

ل کم همچون سيل، بالا و احتما وقوع حوادث با شدت وقوع

من جمله  طوفان و برف هاي سنگين در سال هاي اخير در دنيا و

کشورعزيزمان ايران منجر شده است تا خسارات جبران ناپذيري 

برقي کشور وارد شود. در اين راستا ارزيابي  به زيرساخت هاي
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ارائه راهکارهاي فني و اقتصادي با انجام آناليز 

هزينه و فايده براي تقويت تاب آوري شبکه در 

 مقابل اين حوادث مي باشد.

و ارائه طرح هايي  آسيب پذيري شبکه توزيع در مقابل اين حوادث

آوري شبکه توزيع در حوزه طراحي، برنامه ريزي  براي ارتقاي تاب

بهره برداري مي بايست در کنار مطالعات قابليت اطمينان که  و

پيامد مشخص و احتمال وقوع کم را لحاظ مي  تنها پيشامدهاي با

تا ابتدا مناطق آسيب  کند، حائز اهميت مي باشد. لذا لازم است

اقتصادي به  پذير شناسايي شوند و سپس راهکارهايي فني و

 .تقويت تاب آوري شبکه در مقابل اين حوادث ارائه گردد منظور

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان بوشهر

ارائه و پياده سازي برنامه تعمير و نگهداري 

قابليت اطمينان محور با ديدگاه مديريت 

دارايي در شرکت توزيع نيروي برق استان 

 بوشهر

بخش خدمات هزينه ها در  مديريت صحيح-1"

بازرسي هدفمند فيدرهاي شبکه؛  -2فني شبکه؛ 

استراتژي مناسب تعمير و نگهداري بر  تعيين -3

 اساس تاثير حالت هاي خرابي بر شاخص هاي

استفاده بهينه از منابع -4قابليت اطمينان شبکه 

قابليت اطمينان،  افزايش-5انساني و فني موجود 

کاهش مدت زمان خاموشي، کاهش تعداد 

 " موشي و کاهش هزينه هاخا

  

7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

بررسي علل بروز خسارت به تأسيسات شبکه و 

هاي گذرا و  لوازم مشترکين ناشي از پديده

 سرباز نخبه-داده در شبکه توزيع حوادث رخ

اهداف مورد انتظار ، محصول نهايي تحقيق و 

پيش تر نيز  مراحل کل انجام کار : همانطور که

مطرح گرديد، شبکه هاي برق همواره در معرض 

اغتشاشات و عوامل بر هم زننده عملکرد مطلوب 

شبکه و تجهيزات الکتريکي مي باشند. اين 

عوامل که مي توانند باعث برزو خسارات قابل 

توجهي بشوند، داراي منشأهاي مختلفي مي 

باشند. بنابراين، به منظور تعيين طرف مقصر در 

ن خسارات، گام اول شناسايي منشأ اين اي

حوادث و سپس بررسي نحوه اثرگذاري آنها به 

جهت مطالعات بعدي ميباشد پس از مطالعه 

امروزه با افزايش تقاضا براي انرژي الکتريکي و گسترش اتصالات 

شبکه ي برق رساني، اهميت صنعت برق به طور چشمگيري 

راستا، با بزرگتر شدن سيستم هاي افزايش يافته است. در همين 

الکتريکي و افزايش تنوع اتصالات، تجهيزات و بار هاي مختلف، 

پديدار شدن شرايط نامطلوب بهره برداري در صورت بروز پديده 

( مي تواند باعث وقوع خسارت هاي پر transientsهاي گذرا )

هزينه و حتي جبران ناپذير بشود. اين خسارات مي تواند شامل 

سيسات شبکه ها و همچنين لوازم الکتريکي مشترکين بشود. تأ

اثرات اقتصادي ناشي از اختلالات گذرا گسترده و متنوع مي باشد. 

در برخي از موارد تأثير اختلال در کيفيت توان بلافاصله از طريق 

آسيب به تجهيزات آشکار مي شود. اين امر به ويژه در مورد افت 
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دقيق نحوه تأثير حوادث رخ داده با استفاده از 

روش هاي علمي معتبر و نرم افزارهاي تخصصي، 

ميتوان آسيب پذيري تأسيسات شبکه و لوازم 

ذکر شده را مشخص  مشترکين در اثر حوادث

نمود. به طور کلي، مراحل اجراي اين پروژه به 

منظور حصول نتيجه مدنظر، در قالب شش 

مرحله تدوين گرديده است. اين شش مرحله به 

مطالعه و دسته  -1شرح ذيل تعريف شده اند: 

بندي پديده هايي که سبب ايجاده حالت هاي 

در اين  -گذراي نامطلوب در شبکه مي شوند.

له ضمن بررسي پيده هاي تئوري به بررسي مرح

پرونده هاي خسارت به مشترکين، موارد منجر 

به عيوب تجهيزات شبکه نيز بررسي و با استفاده 

از دانش پرسنل شرکت در امورهاي بهره برداري 

و بازرسي مواردي که منجر به بروز خسارت شده 

بدين منظور ضمن -است دسته بندي مي گردد.

اي تئوري مانند برخورد صاعقه، بررسي پديده ه

کليد زني، اتصال کوتاه هاي تکفاز سه فاز و ... بر 

اساس تجربه پرسنل بهره برداري و همچنين 

پرونده هاي بروز خسارت به تاسيسات شبکه و 

لوازم مشترکين مانند پرونده هاي شکايات 

مشترکين، پرونده و صورت جلسات کميته عالي 

 مورد بررسي و حفاظت و کميسيون فني کالا

پديده هاي رخ داده دسته بندي مي گردند که 

شامل خطاهاي انساني و عملکرد نامطلوب 

بررسي انواع  -2تجهيزات و .. مي باشد. 

قفه ها، و ديگر پديده هاي گذرا رخ مي ولتاژها، اضافه ولتاژها، و

دهد. در موارد ديگر، تأثير اختلال گذرا در کيفيت برق ممکن 

است تنها در طول زمان نمايان شود که يک نمونه از آن پيري 

تجهيزات است. در اين مورد، زوال و پيري تجهيزات ممکن است 

 براي چند سال مشاهده نشود. در موارد ديگر، اختلالات گذرا

ممکن است به ضرر و زيان هاي ديگري نيز منجر شود. از آنجايي 

که سيستم قدرت يک سيستم به هم پيوسته و يکپارچه مي باشد، 

خرابي هر المان به بخش هاي ديگر شبکه سرايت مي کند و 

تبعات بعدي افزونتري روي ديگر تجهيزات شبکه خواهد گذاشت. 

ده هاي گذرا در هزينه هاي مربوط به خسارات ناشي از پدي

سيستم هاي قدرت عبارتند از خرابي هاي غير قابل بازيابي، قطعي 

سرويس، هزينه هاي وصل مجدد، آسيب به تجهيزات، هزينه هاي 

مرتبط با سلامت و ايمني انسان، مجازات هاي مالي وارده از طريق 

نقض قرارداد با مشترکين و مجازات هاي مالي زيست محيطي. 

اي مختلفي مي توانند باعث بروز پديده هاي عوامل و رويداده

نامطلوب گذرا در شبکه گردند. از جمله ي اين عوامل مي توان به 

 •ايراد در سيستم زمين و قطع هادي نول  •موارد زير اشاره نمود: 

دوفاز شدگي و يا تکفاز شدگي به واسطه ي عمليات تعمير و 

کفاز به زمين ، وقوع خطاهاي اتصال کوتاه ت •نگهداري و حوادث 

رخداد  •دو فاز به يکديگر و يا سه فاز به زمين و يا به يکديگر 

رخداد پديده هاي کليد زني  •پديده هاي رزونانس و فرورزونانس 

بروز صاعقه و عدم تخليه ي مناسب جريان موج  •و يا خازني 

بروز حوادث ناشي از برخورد وسايل به شبکه  •ضربه ي صاعقه 

ي نيروي انساني در حال کار با شبکه با توجه به هوايي و يا خطا

طيف گسترده انواع ساختارهاي مختلف در شبکه ي توزيع از 

جمله پنج سيمه، سه سيمه، دو سيمه، کابلي و همچنين سطوح 
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در اين  –ساختارهاي شبکه و مدل سازي مسئله 

مرحله انواع شبکه )فشار متوسط و فشار ضعيف( 

زميني( و آرايش -با ساختارهاي مختلف )هوايي

سيمه و  3سيمه،  4سميه،  5هاي مختلف )

سيمه ، کابل خودنگهدار تکفاز و سه فاز و .... و 2

حوادث منجر به ايجاد حالت هاي گذراي 

نامطلوب نيز مدلسازي مي گردد. در ايم مرحله 

ظور تحليل رخ داد پديده هاي گذرا بر روي به من

شبکه نسبت به مدل سازي شبکه به هم پيوسته 

فشار متوسط و فشار ضعيف با تجهيزات رابط 

مانند کليدها، فيوزها و ... مدلسازي مي گردند. 

مدل ارائه شده در اين مرحله بايستي قابليت 

پوشش تنوع موجود در شبکه هاي توزيع را 

اع شبکه هاي فشار ضيف و داشته باشد )انو

همچنين تنوع تجهيزات حفاظتي به همراه 

پياده سازي مسئله  -3عملکرد متفاوت انها و ....( 

در اين  -با در نظر گرفتن مدل هاي مستخرج

مرحله هر يک از پيديه هاي در شبکه هاي 

مختلف توسط نرم افزارها بر روي مدل ايجاد 

اين شده اعمال و شبيه سازي مي گردد. در 

مرحله با توجه به ساختار يکپارچه سطح فشار 

متوسط و فشار ضعيف تاثيرات پديده هاي در 

سطوح مختلف ولتازي نيز بررسي خواهند شد. و 

عملکرد تجهيزات و تاثير پديده بر روي کيفيت 

برق شبکه مورد تحليل قرار مي گيرند. در اين 

مرحله هر يک از پرونده هاي موجود و مورد 

مختلف ولتاژي فشار متوسط و فشار ضعيف، با تحليل و بررسي 

ز هريک از پديده هاي گذراي بحث شده اثر آنها در هرکدام ا

حالات نمونه مي بايست مشخص گردد. هدف از انجام اين پروژه 

بررسي علل بروز خسارت به تجهيزات شبکه و يا لوازم مشترکين 

ناشي از وقوع پديده هاي گذرا مي باشد که علت وقوع آن ممکن 

است ناشي از به کارگيري تجهيزات در شبکه مانند کليدزني و يا 

يا پديده هاي ناشي از خارج از  اثرات خازن و رزونانس و .... و

سيستم مانند برخورد صاعقه، قطع نول شبکه ناشي از حوادث 

سهوي و يا خطاي نيروي انساني مي باشد . در اين راستا تعيين 

علل خسارت هاي به وقوع پيوسته در شبکه ي توزيع بر روي 

تجهيزات سيستم و مشترکين ناشي از انواع پديده هاي گذراي 

ي ميگردد. بدين منظور، در گام اول با بررسي محتمل بررس

گزارش هاي خسارات ثبت شده و بررسي کارها و مطالعات انجام 

شده در اين زمينه مي باست وقايعي که مي تواند منجر به رخداد 

پديده هاي گذرا گردند مشخص شوند. سپس با تحليل هرکدام از 

شبکه اين پديده هاي گذراي در سطوح و آرايش هاي مختلف 

معين شده، مي بايست اثر آنها بر هريک از مؤلفه هاي شبکه از 

جمله ولتاژها )فشار ضعيف و فشار قوي(، جريان ها)فشار ضعيف و 

فشار قوي( و فرکانس شبکه را مورد مطالعه قرار داد. در نهايت با 

توجه به تغييرات ايجاد شده در اين مؤلفه ها مي توان به علت 

أ وقوع آن پي برد. در اين راستا، پس از خسارت و همچنين منش

مطالعات مدنظر، با بررسي دستورالعمل هاي مربوط به کيفيت 

توان، و با توجه به شرايط مطلوب عملکرد تجهيزات و نيز 

قراردادهاي مشترکين، علت يابي مربوط به خسارات و آسيب هاي 

ه نوع ناشي از پديده هاي گذرا به شبکه ارائه ميگردد. در اين زمين

خسارت ناشي از هر يک از پديده ها با توجه به نوع و ساختار 
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ميته هاي مختلف شرکت نيز به بحث در ک

عنوان يک نمونه عملي مورد بررسي قرار و 

ديتاي مورد نياز نيز با استفاده از دستگاه هاي 

سنجش کيفيت توان مورد پايش قرار خواهند 

آناليز وقايع و ارزيابي نقص محدوده  -4گرفت. 

کاري مجاز تجهيزات و تاسيسات الکتريکي و 

ضمن آناليز هر در اين مرحله  -تشريح نتايج

پديده با توجه به محدوده هاي کاري مجاز 

تاسيسات و تجهيزات الکتريکي احتمال وقوع 

خرابي در آن تجهيز نيز بررسي مي گردد. در 

نهايت خروجي پروژه در قالب گزارشي خواهد 

بود که براي هر پديده راهکار مناسب ارائه مي 

گردد که شامل تغيررات در طراحي شبکه و يا 

فاده از تجهيزات کنترل و حفاظتي مناسب است

با آن پديده دستورالعمل مستخرج از اين پروژه 

هدف اين است که با توجه به نتايج مدلسازي در 

صورت بروز حوادث و ايجاد خسارت به 

مشترکين، تجهيزات شبکه بتوان به استناد 

دلايل علمي مقصر و نوع تجهيزات آسيب ديده 

ه مدل از شبکه توزيع مشخص باشد. در اين پروژ

ارائه خواهد شد که ضمن پوشش تنوع شبکه 

انواع تجهيزات حفاظتي موجود در شبکه هاي 

توزيع در سطوح فشار متوسط و فشار ضعيف را 

پوشش خواهد داد به گونه اي که با استفاده از 

اين مدل که براي تحليل و اناليز حالت گذراي 

د مي شبکه توزيع مورد استفاده قرار مي گير

شبکه دسته بندي مي گردد به نحوي که در اثر وقوع هر پديده، 

تاثير آن بر شبکه مشخص و نوع تجهيزاتي که به سبب آن 

 احتمال خرابي دارند نيز مشخص خواهد شد.



137                                                                                                                                                           1400در سال  شرکت توانير يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

توان اثرات پديده هاي گذرا که ناشي از 

اشتباهات نيروي انساني )دو فاز شدن شبکه در 

حين قطع نمودن کات اوت فيوز و يا قطع نول و 

...( و يا حوادث طبيعي و غير طبيعي مانند 

)صاعقه و کليد زني تجهيزات( و همچنين پديده 

هاي گذرا در شبکه را مورد تحليل قرار داد و با 

موجود در خصوص  IECفاده از استاندارهاي است

تجهيزات مختلف دسته اي از تجهيزات که 

احتمال خرابي در آنها مي روند را شناسايي 

نمود.به عنوان مثال اکر در شبکه توزيع فشار 

متوسط ترانسفورماتور دو فاز شود در سمت فشار 

ضعيف که شامل شبکه فشار ضعيف سه فاز و 

ا نقاط زمين پراکنده ( تکفاز نيز مي باشد) ب

مشترکين کدام فاز و چه نوع از لوازم آنها 

)موتوري، اينورتري و ..( از آنها ممکن از دچار 

 خرابي بشوند.

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

ساخت سامانه تشخيص خطاي ارت طراحي و 

 20KVزمين و اضافه جريان در شبکه هاي 

 هوايي

هدف از تعريف اين پروژه توليد سامانه تشخيص 

% نمونه هاي خارجي 50خطا با هزينه اي در حد 

بوده است که در شرايط اقتصادي کنوني ضمن 

صرفه جويي در منابع ارزي، علي رغم 

يز شبکه محدوديتهاي منابع مالي امکان تجه

هاي فشار متوسط هوايي به اين سامانه را براي 

شرکتهاي توزيع برق فراهم مي سازد. علاوه بر 

آن بومي سازي سامانه ضمن اينکه متناسب با 

نياز شرکتهاي توزيع برق در ايران طراحي مي 

شود، از آنجا که اشراف کامل به جزئيات طراحي 

تعريف مسئله و دلايل اولويت داشتن :وابستگي روز افزون نيازهاي 

ه برق از يک طرف و منافع اقتصادي و زيست صنعتي و اجتماعي ب

محيطي ناشي از کاهش انرژي الکتريکي توزيع نشده از طرف 

ديگر اين اصل مهم را خاطر نشان مي سازد که شرکتهاي توزيع 

 20برق بايد براي کاهش خاموشي هاي ناخواسته در شبکه هاي 

 20کيلوولت اهميت ويژه اي قائل شوند. از آنجا که شبکه هاي 

کيلوولت زميني در  20کيلوولت هوايي بيشتر از شبکه هاي 

معرض آسيبهاي محيطي هستند عمده خاموشي هاي ناخواسته 

ناشي از نقض فني شبکه هاي هوايي مي باشد. در اين خصوص 

وجود سامانه هاي تشخيص خطا مي تواند ضمن بهبود رويت 
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 وجود دارد انعطاف پذيري سيستم براي تامين

نيازهاي متفاوت استفاده کنندگان را نيز افزايش 

. مروري بر انواع روش هاي شناسايي 1مي دهد. 

. طراحي و 2خطا در شبکه هاي توزيع برق 

ساخت بخش سخت افزاري سامانه شناسايي 

. طراحي و ساخت ماژولهاي جانبي شامل 3خطا 

. طراحي 4انتقال اطلاعات، تغذيه، مديريت و ... 

انه هاي نرم افزاري شامل کنترل و توليد سام

سيستم، دريافت و ذخيره سازي اطلاعات، 

. تست 5پردازش اطلاعات، پنل کاربري و ... 

. تهيه دستورالعمل 6عملي سامانه طراحي شده 

 بهره برداري و ارائه گزارش نهايي

زايي پذيري شبکه، در شناسايي هر چه سريعتر محل خطا تاثير بس

داشته باشد که مستقيما منجر به کاهش زمان خاموشي ناخواسته، 

افزايش رضايت مشترکين و کاهش انرژي الکتريکي توزيع نشده 

خواهد شد. خصوصا اينکه با پيشرفت تکتولوژي و گسترش شبکه 

هاي مخابراتي امکان انتقال اطلاعات خطا به بانکهاي اطلاعاتي 

ي تواند تشخيص محل خطا در متمرکز فراهم گرديده است که م

کمترين زمان را ممکن سازد و علاوه بر آن در تعيين استراتژي 

هاي بهينه سازي و توسعه شبکه نيز مي تواند بسيار کارآمد باشد. 

ميزان اثرگذاري بر شرکت :سامانه هاي تشخيص خطا از ديرباز در 

د و شبکه هاي فشار متوسط توزيع برق مورد استفاده قرار گرفته ان

عملکرد آنها بدين شرح است که عامل بروز خطا منجر به افزايش 

جريان خطا در شبکه مي شود که از پست فوق توزيع کشيده مي 

شود. بنابراين تمام نشان دهنده هاي خطا که در مسير جريان 

خطا قرار دارند جريان خطا را حس کرده و عمل مي کنند. با اين 

نشان دهنده خطا که عمل  توضيح خطا در فاصله بين آخرين

کرده است و نشان دهنده بعد از آن که عملکرد نداشته اتفاق 

افتاده است. با اين توضيح کاملا مشخص است که اين سامانه به 

شرطي مي تواند در دستيابي به هدف تعريف شده موثر باشد که 

تعداد نشان دهنده هاي خطا در مسير خط زياد باشد در غير 

ه اي که بايد توسط مامورين اتفاقات و عمليات اينصورت محدود

براي شناسايي خطا جستجو شود به اندازه اي گسترده مي شود 

که کاهش محسوس زمان خاموشي را به همراه نخواهد داشت. از 

طرف ديگر اين سامانه ها همگي وارداتي بوده و تجهيز شبکه به 

اين سيستم نيازمند سرمايه گذاري سنگيني خواهد 

يابي سريع نه تنها ضررهاي ¬استراتژيک بودن موضوع : عيببود.

اقتصادي مستقيم ناشي از خاموشي را به ميزان زيادي کاهش 
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دهد بلکه در دراز مدت موجب جلب اعتماد مشترکين شده و ¬مي

امکان جذب مصرف کنندگان جديدي رافراهم مي آورد که 

عريف حساسيت بيشتري نسبت به زمان خاموشي دارند .هدف از ت

% 50اين پروژه توليد سامانه تشخيص خطا با هزينه اي در حد 

نمونه هاي خارجي بوده است که در شرايط اقتصادي کنوني ضمن 

صرفه جويي در منابع ارزي، علي رغم محدوديتهاي منابع مالي 

امکان تجهيز شبکه هاي فشار متوسط هوايي به اين سامانه را 

سازد.علاوه بر آن بومي  براي شرکتهاي توزيع برق فراهم مي

سازي سامانه ضمن اينکه متناسب با نياز شرکتهاي توزيع برق در 

ايران طراحي مي شود، از آنجا که اشراف کامل به جزئيات طراحي 

وجود دارد انعطاف پذيري سيستم براي تامين نيازهاي متفاوت 

استفاده کنندگان را نيز افزايش مي دهد.منفعت به کارگيري 

سامانه تشخيص خطا باعث خواهد شد که زمان مورد -1تحقيق : 

نياز براي شناسايي خطايي که منجر به خاموشي ناخواسته خط 

کيلوولت شده است به شدت کاهش يابد. اين امر ضمن آنکه  20

رضايت مشترکين را به همراه خواهد داشت منجر به کاهش انرژي 

راي شرکتهاي توزيع نشده نيز خواهد گرديد که از نظر اقتصادي ب

کاهش انرژي توزيع -2توزيع برق بسيار حائز اهميت مي باشد. 

نشده از نظر زيست محيطي نيز بسيار مهم است چراکه توليد 

انرژي الکتريکي منجر به آسيبهاي زيست محيطي گرديده است 

ليکن عدم توزيع آن شرايط استفاده از اين انرژي را فراهم نياورده 

ز مشترکين ناچارند انرژي جايگزين است. ضمن اينکه برخي ا

استفاده نمايند که خود منجر به آسيبهاي زيست محيطي مي 

مکانيزه شدن روشهاي شناسايي خطا باعث مي شود  -3گردد.

اياب و ذهاب مامورين اتفاقات و عمليات به شدت کاهش يابد که 

اين  -4خود منجر به کاهش اثرات زيست محيطي خواهد گرديد.
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ال حاضر نمونه داخلي ندارد و با توجه به شرايط سامانه در ح

اقتصادي کنوني شرکت و تحريمهاي ظالمانه که بر کشور ما 

تحميل شده است امکان تامين آن به راحتي براي شرکتهاي 

توزيع برق فراهم نيست، ضمن اينکه اين طرح منجر به صرفه 

ده جويي در منابع ارزي نيز مي گردد. علاوه بر آن قيمت تمام ش

% نمونه هاي خارجي خواهد بود و از آنجا 50اين سامانه کمتر از 

که دقت و کارايي اين سامانه مستلزم وجود تعداد کافي از نشان 

دهنده هاي خطا در شبکه مي باشد، با توجه به محدوديت منابع 

مالي شرکتهاي توزيع برق امکان خريد تعداد بيشتري از اين طرح 

 خارجي فراهم مي باشد. در مقايسه با نمونه هاي

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

طراحي ماژول تحليل وضعيت لحظه اي کابل 

و سيم هاي شبکه هوايي در سطح شبکه 

 توزيع

طراحي بدنه و قاب دستگاه  -روش انجام پروژه : 

خريد و تامين قطعات  -طراحي برد الکترونيک  -

اندازه گيري در شامل سنسورها، سيستم هاي 

کلاس دقت مورد نظر و نمونه هاي مشابه ديگر 

برنامه  -برنامه نويسي طبقه اندازه گيري  -

ايجاد سرويس نرم  -نويسي توابع تحليلي داده 

افزاري جهت بهره برداري و توسعه سيستم هاي 

نظارت مشخصات فنى محصول نهايى پروژه ، 

کارت  -تعداد و استفاده کنندگان آن : 

سنسورهاي تحليل  -ترونيک صنعتي الک

واحد  -پارامترهاي محيطي، ولتاژ و جريان 

امکان انتقال داده به  -رمزنگاري سخت افزار 

 صورت بيسيم

موجب ايجاد خاموشي هاي  هر ساله وقوع حوادث طبيعي

 ناخواسته در سطح شبکه هاي توزيع مي شود. برخي از اين

غيرقابل کنترل مي حوادث قابل پيشگيري بوده و برخي ديگر 

طريق فناوري هاي نوين اقدام به پيش بيني  باشند اما مي توان از

شد. کشورهاي پيشرفته  و محدود کردن تاثير آنها بر سطح شبکه

 با همين رويکرد، اقدام به طراحي نسل جديدي از سيستم هاي

سنسورينگ و پايش نوين رده اند. اين سيستم ها مي توانند 

همچون شدت وزش باد، دماي محيط،  را پارامترهاي محيطي

کرده و از  دماي سطح کابل و سيم، درصد رطوبت و ... را قرائت

وقوع خطا،   طريق يک سيستم پردازنده مرکزي و بر اساس آستانه

  .ارسال نمايند آلارم هاي لازم را به مراکز کنترل

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

جامع پيشبيني بار ساعتي  راه اندازي سامانه

با در نظر گرفتن پارامترهاي محيطي مناسب 

 جهت پيش بيني پيک بار روزانه

فاز به شرح زير برنامه  5اين پروژه مي تواند در 

فاز اول: شناخت و دريافت  •ريزي واجرا گردد: 

اطلاعات در اين فاز با برگزاري جلسات با ناظرين 

بازار برق و جداشدن واحدهاي توليد، انتقال  نظر به ايجاد ساختار

محدوديت در زمينه  و توزيع در کشور و از طرفي با توجه به

ذخيره سازي برق، پيش بيني ميزان مصرف برق در کوتاه مدت 
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ق خواسته محترم پروژه، نسبت به تعيين دقي

هاي کارفرما اقدام صورت پذيرفته. ضمنا 

فرآيندهاي مرتبط با موضوع در بخشهاي مختلف 

شرکت از جمله بازار برق ، و .. توسط کارفرما 

تعيين شده و خواسته هاي بخشهاي مختلف 

تعيين مي گردد. در اين فاز علاوه بر داده هاي 

موجود، روندهاي موجود در زمينه پيش بيني در 

ه سيستم هاي فعلي و کاربردهاي آن در زمين

 •قسمتهاي مختلف سازمان دريافت مي گردد . 

فاز دوم: انجام مطالعات تطبيقي بررسي مقالات و 

منابع موجود به منظور شناخت روش ها و 

الگوريتم هاي استفاده شده در زمينه موضوع 

پروژه و همچنين کاربردهايي که در بحث بهره 

واند داشته باشد در اين برداري و طراحي مي ت

فاز سوم: پياده سازي  •فاز صورت مي گيرد. 

الگوريتم هاي مختلف در اين فاز بنا بر مطالعات 

تطبيقي الگوريتم هاي متفاوت جهت پيش بيني 

در محيط متلب پياده سازي و معيارهاي مقايسه 

 •اي براي جواب هر الگوريتم محاسبه مي گردد. 

يتم برتر و تست گرم در فاز چهارم: انتخاب الگور

اين بخش پس از انتخاب الگوريتم برتر، بر اساس 

داده هاي آنلاين )متناسب با پنجره زماني 

 •منتخب( نتايج الگوريتم تست آنلاين مي شود. 

فاز پنجم: پياده سازي نرم افزار در اين مرحله 

نرم افزار متناسب با ساختار کارفرما کانفيگ مي 

، تست و تحيل در اين فاز ششم: نصب •گردد 

انخاب دقيق منبع توليد توان در بازه هاي ساعتي بسيار حايز  براي

نيروگاه هاي اينکه تعرفه اعلامي از طرف  اهميت مي باشد؛ توضيح

بوده که انتخاب کمترين  توليد توان در ساعتهاي متفاوت، مختلف

مصرف  هزينه نهايي توليد و انتقال نيازمند شناخت دقيق پروفبل

در قسمت مصرف کنندگان نهايي مي باشد. از طرف ديگر پيش 

ميزان مصرف برق براي مناطق گوناگون مي  بيني دقيق بلند مدت

تواند هزينه هاي توسعه  اختار توزيع، ميتواند در بخش توسعه س

 .ساختارا نتقال و توزيع را بهينه نمايد
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انجام شده و نرم  SATو  FATمرحله تستهاي 

افزار در سرور سازمان نصب و تحويل مي گردد. 

فاز هفتم: تهيه گزارش نهايي و کاربست در  •

اين مرحله گزارش نهايي پروژه و کاربست مطابق 

با ساختار مورد نظر کارفرما تهيه و ارائه مي 

 گردد.

11 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

شناسايي الگوهاي مصرف غيرمتعارف 

 مشترکين با استفاده از داده کاوي

هاي  با توجه به اهميت جلوگيري از خاموشي

يزات گسترده برق و نيز صدمات وارده بر تجه

برق براثر سرقت برق، استفاده از روش هاي نوين 

داده کاوي در راستاي شناسايي اين پديده بسيار 

عنوان يک  نمايد. سرقت برق به پراهميت مي

موضوع مهم در تلفات غيرفني شبکه يکي از 

هاي توزيع برق است که ¬مشکلات مهم شرکت

سالانه ضرر اقتصادي زيادي را براي اين 

نبال دارد و همواره يکي از ها به د¬شرکت

کننده  هاي توزيع هاي پيش روي شرکت چالش

برق بوده است. خسارت اقتصادي ناشي از تلفات 

ملاحظه است تا آنجا که در  غيرفني بسيار قابل

درصد از کل برق  40برخي کشورها تا حدود 

دهد. از اين ¬شده را به خود اختصاص مي توزيع

هاي دقيق  حل راههاي اخير يافتن ¬رو در سال

موردتوجه  ¬براي رسيدگي به اين چالش

بسياري از محافل علمي و مهندسي کشور و 

حلي بومي  جهان قرارگرفته است. اما متأسفانه راه

برحسب شرايط شبکه هاي توزيع و امکانات ارائه 

نشده است. از مزاياي ويژه اين طرح، بررسي و 

هاي توزيع، تلفات  برداران شبکه بهره ترين چالش اولين و اساسي

بندي ¬تقسيم الکتريکي است که به دو دسته فني و غير فني

گردد. تلفات فني به مشخصات فيزيکي شبکه مربوط ¬مي

لي است که محاسبه محاسبه است، اين در حا قابل شود و¬مي

توان آن را تخمين زد. ¬مي تلفات غيرفني پيچيده است و تنها

است  ترين عامل در ايجاد تلفات غيرفني پديده سرقت انرژي مهم

شود. لذا ¬که بخش اعظم آمار تلفات غيرفني را شامل مي

نقش بسزايي در کاهش تلفات شبکه  تشخيص و تعيين محل آن

هاي  شبکه نمونه با گسترش توزيع برق خواهد داشت. براي

گيري  هوشمند به دليل امکان حملات سايبري به لوازم اندازه

تر از  مراتب راحت ها به وقوع سرقت انرژي در آن هوشمند امکان

 .کنتورهاي سنتي است
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 روز داده کاوي در پياده سازي روش هاي به

زمينه جلوگيري از اين پديده در شبکه توزيع 

استان خراسان رضوي است که با مقايسه 

اطلاعات آماري حاصل از نتايج روش هاي 

مختلف در سطح کشورهاي پيشرفته و همچنين 

روش هايي که در داخل کشور توسط 

هاي ديگر تاکنون صورت پذيرفته است،  شرکت

راي ترين روش را ب قادر خواهد بود کاربردي

شبکه توزيع استان خراسان رضوي را انتخاب و 

 پياده سازي نمايد.

12 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان سمنان

شناسايي و ارزيابي سناريوهاي بحران شرکت 

ارزيابي قابليت  توزيع برق استان سمنان و

 اطمينان پاسخ

تهيه و تدوين کليه سناريوهاي احتمالي ايجاد 

 بحران در شرکت توزيع برق استان سمنان

شناسايي سناريوهاي احتمالي بروز بحران در شرکت توزيع برق 

استان سمنان)نمونه انتخابي:مديريت توزيع برق شاهرود( 

با سناريوهاي شناسايي راهکارهاي پبشگيري، امادگي و مقابله 

احتمالي اريابي قابليت اطمينان هرکدام از سناريوها و راهکارهاي 

شناسايي شده امکان برگزاري مانورهاي مرتبط پس از شناسايي 

 سناريوها

13 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان فارس

اولويت بندي و جايابي بهينه ايستگاه هاي برق 

 مورد نياز شرکت توزيع نيروي برق

يستگاه هاي فوق توزيع مصوب احداث چنانچه ا

نگردد، شرکت توزيع به ناچار بايستي با احداث 

خطوط فشارمتوسط طولاني با صرف هزينه هاي 

زياد اقدام نموده که اين موضوع سبب افت ولتاژ 

افزايش تلفات افزايش هزينه هاي بهره برداري، 

ناپايداري شبکه، افزايش انرژي تامين نشده و... 

ذا چنانچه قرار باشد از ميان چندين مي گردد. ل

ايستگاه مصوب يک الي دو دستگاه به دليل 

محدوديت منابع مالي احداث گردد انتخاب آنها 

بايستي بر اساس لحاظ نمودن پارامترهاي شبکه، 

باتوجه به محدوديت منابع مالي، احداث تمام ايستگاه هاي فوق 

اي مقدور نبوده و لذا  توزيع مصوب براي شرکت برق منطقه

چنانچه اعتبار جهت احداث تعداد محدودي پست تامين گردد، در 

اين صورت نياز به نرم افزاري است که با توجه به وضعيت 

ويت بندي احداث پارامترهاي شبکه و ساير قيود نسبت به اول

ايستگاه ها اقدام گردد. همچنين اين نرم افزار بايستي قابليت 

تعيين محل بهينه پست هاي فوق توزيع را نيز داشته باشد تا 

پست هاي جديد با توجه به بار برآورد شده در سال افق به صورت 

اي  بهينه جايابي شوند ، پست در مرکز ثقل بار نصب گردد و هزينه

اث مي شود به هدر نرفته و بتوان به خوبي از پست که صرف احد
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مسائل اقتصادي و ساير مشکلات موجود در 

مناطق باشد، به گونه اي که با احداث يک 

ن بهره وري را براي ايستگاه فوق توزيع بيشتري

شرکت داشته باشد. اهداف ناشي از جايابي بهينه 

پست هاي فوق توزيع نيز شامل کاهش هزينه 

احداث و کاهش هزينه بهره برداري ونگهداري 

مي باشد که کاهش هزينه احداث شامل هزينه 

کاهش هزينه خريد و آماده  -هاي زير است: 

کاهش هزينه خريد و نصب  -سازي زمين 

کاهش هزينه احداث ها فيدرهاي  -يزات تجه

کاهش هزينه  -فشار متوسط براي تامين بار 

احداث ارتباطات به شبکه بالادستي و کاهش 

کاهش  -هزينه نگهداري و بهره برداري شامل: 

 هاي تلفات هزينه

 بارگيري نمود.

14 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کردستان

تعيين مدل رياضي جهت استخراج ضرايب 

همزماني بارهاي مختلف شبکه و با در نظر 

گرفتن شاخص هاي جغرافيايي مبتني بر روش 

 هاي هوش مصنوعي

ت به دست آوردن مدل جامع و مناسب جه

تعيين ضرايب همزماني با کمترين خطا، کاهش 

تلفات، کاهش هزينه ها، افزايش دقت مطالعات و 

 طراحي شبکه هاي توزيع

اعمال ضرايب همزماني نامناسب و با دقت پايين در شرايط 

مختلف بهره برداري از شبکه و بدون در نظر گرفتن شاخص هاي 

برآورد بار اشتباه و در جغرافيايي و رفتار بارهاي مختلف، منجر به 

نتيجه انتخاب تجهيزات با ظرفيت نامناسب، افزايش تلفات، 

افزايش هزينه ها و غيره مي گردد. لذا دستيابي به مدل رياضي 

جهت تعيين ضرايب همزماني دقيق امري ضروري بوده و منجر به 

افزايش دقت در زمينه مطالعات و طراحي شبکه هاي توزيع مي 

 گردد.

15 
توزيع نيروي برق  شرکت

 استان کردستان

ارائه راهکاري براي تشخيص پوسيدگي پايه 

 هاي چوبي

بررسي راهکارها و ارائه راهکار بهينه و مناسب 

براي استان کردستان جهت ايجاد شبکه ايمن تر 

 و پايدارتر

با توجه به اينکه تعداد زيادي از پايه هاي شبکه چوبي مي باشند 

عميرات از اين پايه ها صعود مي نمايند و و همکاران جهت انجام ت

متاسفانه حوادثي هم در اين خصوص داشته ايم انجام مطالعه و 

 بررسي پوسيدگي پايه هاي چوبي از اهميت بالايي برخوردار است.
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16 

شرکت توزيع نيروي برق 

استان کهگيلويه و بوير 

 احمد

امکان سنجي، مطالعه و طراحي سامانه 

وربين جهت پايش مقره هوشمند مبتني بر د

ها و شناسايي خرابي و آلودگي بصورت 

خودکار و اعلام به سامانه تجميع اطلاعات 

 مقره ها

اثر خرابي مقره  کاهش زمان خاموشي ها در-1

پايش مطمئن و بي خطر مقره ها در بازه -2ها 

افزايش سرعت و -3 هاي زماني تعيين شده

 کسب دانش فني -4کاهش زمان پايش مقره ها 

شناسايي خرابي و يا  طراحي و ساخت نرم افزار

وجود آلودگي بر روي مقره ها با کمک دوربين 

سنجي طراحي سامانه  امکان -5هاي نظارتي 

متمرکز ثبت اطلاعات بر اساس موقيت مکاني 

 مقره و زمان پايش

با توجه به قرار گيري مقره ها در فضاي باز، امکان خرابي هايي 

آنها به مرور زمان افزايش مي يابد. از طرف مانند شکستگي در 

ديگر بسياري از مقره هاي خطوط برق در مناطقي واقع شده اند 

که آلاينده هايي مانند گرد و غبار مي توانند بر روي آنها جمع 

شوند. کاهش خاصيت عايقي خطوط در اثر خرابي مقره ها و يا 

خطوط  ترکيب آلاينده ها با رطوبت مي تواند خاصيت عايقي

انتقال را کاهش دهد. پايش مقره ها و ثبت اطلاعاتي وضعيتي آنها 

مانند سالم بودن، وجود آلودگي و يا خرابي در يک سامانه مي 

تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد. با کمک سيستم هاي 

نظارتي مبتني بر دوربين و بازرسي و استخراج اطلاعات بصورت 

روش هاي بينايي ماشين مي توان با خودکار از تصاوير با کمک 

سرعت بالاتري و در فاصله زماني کوتاه تري به پايش و ثبت 

اطلاعات وضعيت مقره ها مانند سالم بودن، وجود آلودگي و يا 

 خرابي پرداخت.

17 

شرکت توزيع نيروي برق 

استان کهگيلويه و بوير 

 احمد

تحقيق و بررسي در ارتباط با ماهيت و حجم 

ي شغل پرسنل با شرح وظايف و فعاليت ها

ارائه راهکارهايي جهت بهبود بهره وري در 

شرکت توزيع نيروي برق استان کهگيلويه و 

 بويراحمد

 عدم اطلاع برخي از پرسنل با وظايف خود شنايي پرسنل با وظايف خود و اقزايش بهره وري

18 

شرکت توزيع نيروي برق 

استان کهگيلويه و بوير 

 احمد

هاي افزايش امنيت سايبري به  بررسي راه 

 هاي توزيع آوري شبکه منظور بهبود تاب

آوري شبکه بهبود کيفيت توان  افزايش تاب

هاي  شبکه. کاهش تلفات شبکه افزايش شاخص

 قابليت اطمينان.

شبکه توزيع  با توجه به اينکه چند سالي است که هوشمندسازي 

ه است و همچنين در همين در دستور کار شرکت توانير قرار گرفت

پروژهايي انجام شده است که طي آن از کليدهاي هوشمند  راستا

استفاده شده است، نياز است تا  با قابليت کنترل از راه دور

 همزمان با پيشبرد اهداف مرتبط با هوشمندسازي شبکه،

هاي توزيع در زمينه افزايش امنيت سايبري نيز تحقيقات  شرکت

آوري سيستم به معناي  به منظور افزايش تاب .ندلازم را انجام ده
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کنندگان و افزايش  مصرف تداوم هر چه بيشتر تامين توان

 سيستم، هوشمندسازي شبکه و امنيت سايبري هر  پذيري دسترس

دو با هم بايد ارتقاء يابند. چرا که، در هوشمندسازي سيستم از 

و تبادل  شود که قابليت ارتباط استفاده مي ادوات و تجهيزاتي

 .ها وجود دارد دور در آن پذيري از راه اطلاعات و همچنين فرمان

19 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

بررسي اثرات گردو غبار و ريزگردها در منطقه 

گميشان و گنبد بر پايداري خطوط توزيع 

انرژي الکتريکي و قابليت اطمينان شبکه و 

جهت مقابله ارايه راهکارهاي عملي و اقتصادي 

 با اين پديده

همراهي دفتر تحقيقات جهت ارائه راهکارها و 

شيوه هاي نوين در طراحي و استفاده از 

 تجهيزات متناسب با ميزان آلودگي منطقه

با عنايت به شروع دوره کم آبي درياچه خزر و پسرفت آب و در 

نتيجه بياباني شدن منطقه متاسفانه با پديده نشست گرد و غبار بر 

روي تجهيزات و فراواني خاموشي هاي ناخواسته مواجه هستيم در 

 نتيجه از اهميت خاصي برخوردار است

20 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان مرکزي

بررسي تحليلي و عملياتي علل عدم عملکرد 

کاتاوت فيوزها در مواجهه با اتصال کوتاه تکفاز 

 به زمين

تغيير  نتيجه بستگي به نتايج بررسي مي تواند به

طراحي کات اوت فيوزها، تغيير رويکرد بهره 

بردار نسبت به اين تجهيز گردد. با توجه به 

محدوديت نفرات اجرايي در خطايابي شبکه هاي 

توزيع، تحليل بررسي و ارزيابي ميداني عملکرد 

کات اتو فيوزها در قبال اتصال کوتاه تکفاز ضمن 

کاهش زمان شناسايي نقطه معيوب، کاهش 

ده خاموشي و کاهش انرژي توزيع نشده و محدو

بالابردن رضايتمندي مشترکين بسيار موثر مي 

 شود.

يکي از نگراني هاي بهره برداري از کات اوت فيوزها در شبکه هاي 

توزيع، بعضا عدم عملکرد اين تجهيز در قبال اتصال کوتاه تکفاز 

مي باشد که در نتيجه پست فوق توزيع از بخش بالادست شبکه 

مل ميکند که طبيعتا محدوده خاموشي را وسيع تر و خطايابي ع

را زمانبرتر ميکند. خطاهاي اتصال کوتاه تکفاز معمولا به علت 

پرنده زدگي بصورت خطاي امپدانس بالا و نيز به علت وابستگي به 

شرايط زمين و عدم قطعيت در ميزان اهُم مقاومتي انها، غالبا 

که نياز به بررسي جامع در  توسط کات اوت قابل تشخيص نيست

 قالب پروژه دارد.

21 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان مرکزي

ارزيابي شدت ريسک و احتمال وقوع بحران 

شبکه هاي توزيع برق استان مرکزي با 

 GISاستفاده ازروش فازي در سيستم 

هاي توزيع نيروي  بررسي پايه به پايه شبکه-

سطح -خيزي برق استان مرکزي از لحاظ بحران 

شبکه از لحاظ  بندي قسمت هاي مختلف

-استعدادايجاد بحران درشبکه هاي توزيع برق 

استفاده از فناوري - تعيين نقاط بحراني شبکه

اطلاعات جغرافيايي در شناسايي مناطق بحران 

شناسايى مخاطراتى که در هر منطقه وجود دارد و به عنوان 

تهديدى براى منطقه بشمار مى رود و شناسايى مناطقى که 

بيشترين احتمال بروز حوادث و مخاطرات در آنجا است، بسيار 

باشد زيرا در اين صورت مى توان براى جلوگيرى  حائز اهميت مى

از بروز حوادثى که مى تواند خسارتهاى بيشمارى را در بر گيرد، 

برنامه ريزى نمود و برنامه هاى واکنش در شرايط اضطرارى را از 
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از پارامترهايي ژئوگرافيکي  استفاده-خيزشبکه 

براي تعيين ميزان ريسک پذيري شبکه هاي 

جهت  GISاستفاده ازمدل فازي در- توزيع برق

تعيين مناطق با ايمني بالا وهمچنين مناطق با 

 بالا ريسک

قبل آماده نمود. تجربه نشان داده است که برنامه هاى از قبل 

راى مقابله با چنين پيش بينى شده و پروسه هاى آزمايش شده ب

اتفاقاتى مى تواند بطور قابل توجهى در جلوگيرى از تلفات جانى و 

کاهش خسارت به اموال و صنايع و محيط زيست موثر باشد. بر 

همين اساس استفاده از سيستم هايى نظير سيستم اطلاعات 

( و بکار گيري تصاوير ماهواره اي و علوم سنجش از GISمکاني)

نقاط بحران مى تواند بسيار موثر باشد. درکل دور در شناسايى 

باتوجه به بروز شرايط بحراني در شبکه هاي توزيع برق وهمچنين 

خاموشي هاي گسترده در سطح استان متعاقب با شرايط بحراني 

وتلاش سيستم ونيروي انساني سيستم جهت رفع خاموشي ها در 

دد که اين شرايط ،امکان بروز حوادث بيش از پيش محتمل ميگر

ومديريت  HSEحذف ،کاهش ومديريت اين شرايط بسيار از ديد 

بحران حائز اهميت بوده وميباشد واين پروژه گامي در جهت 

شناسايي مکان هاي باخطر زياد و برنامه ريزي جهت تامين اعتبار 

 ومقاوم سازي شبکه وجلوگيري از بروز شرايط اضطرار ميباشد.

22 
شرکت توزيع نيروي برق 

 مرکزي استان

ارزيابي عملکرد تجهيزات حفاظتي و دورکننده 

پرندگان و حمايتي )آشيانه مصنوعي( در 

هاي توزيع برق با تمرکز بر مسيرهاي  شبکه

 مهاجرت پرندگان در استان مرکزي

بانک اطلاعي مسيرهاي مهاجرت، شرکت توزيع 

برق را قادر مي سازد که در جهت حفاظت از 

اض در برابر برق گونه هاي در معرض خطر انقر

زدگي، برنامه هاي ايمن سازي متمرکز داشته 

باشد. لازم بذکر است که اين بانک اطلاعاتي 

براي شرکت برق منطقه اي باختر نيز قابل 

استفاده ميباشد. بررسي عملکرد تجهيزات مورد 

بررسي، اتخاذ تصميم در جهت گسترش کاربرد 

 اين ادوات را هموار ميسازد.

اي  ها پديده ها با سيم برخورد آن پرندگان وگرفتگي  برق

آسيب به  محيطي، صنعتي و نيز اقتصادي است که موجب زيست

هاي  ها(، اختلال در شبکه ها و ترانس تجهيزات )حفاظتي، مقره

گردد. قطع جريان برق با منشا  سوزي مي آتش برق و گاهي

شهر در ايران شده  پرندگان در مواردي موجب قطعي برق يک

 ت که تبعات اين موضوع را از حوزه محيط زيست به نارضايتياس

هاي هوايي  کشاند. لازم بذکر است که اغلب هادي شهروندان مي

که اين امر موجب تشديد حوادث  در کشور عايق نيستند

 .گرفتگي پرندگان گرديده است برق

23 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

نامطلوب و شناسايي عوامل موثر بر کارکرد 

 خرابي اتصالات کابل خودنگهدار

بهبود  -کاهش هزينه تعميرات و نگهداري 

 قابليت اطمينان

افزايش استفاده از کابل خودنگهدار در شبکه توزيع و لزوم بررسي 

دقيق تر طول عمر کانکتورهاي خودنگهدار جهت برنامه ريزي 
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 تعميرات پيشگيرانه

24 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

توسعه نرم افزار بهينه سازي انتخاب نقاط 

 مانور شرکت توزيع برق استان يزد

به صورت کلي، اهداف اجراي طرح هاي مانور 

 ENSکاهش ) -شامل موارد ذيل است: 

(Energy not Supplied  يا مقدار خاموشي

 -کاهش تلفات شبکه  -تحميلي به شبکه 

افزايش نرخ  -حداکثر کردن قابليت اطمينان 

زگشت سرمايه پروژه هاي مانور هدف اصلي با

اين پروژه، توسعه نرم افزار بهينه سازي انتخاب 

طرح هاي مانور شبکه توزيع برق استان يزد 

است. به اين منظور، يک مدل بهينه سازي 

چندهدفه جهت انتخاب و اولويت بندي طرح 

هاي مانور در شبکه توزيع برق استان يزد با در 

ها و اهداف فوق توسعه  نظر گرفتن محدوديت

داده و حل مي شود. اين مدل بهينه سازي 

چندهدفه در واقع قلب سيستم خواهد بود. 

ورودي هاي مورد نياز مدل در دو سيستم مجزا 

داده هاي  -جمع آوري و تحليل مي شود: 

حوادث شبکه توسط سامانه ثبت حوادث تذرو 

نگهداري مي شود؛ شامل نوع فيدر قطع شده، 

ان قطعي، قطعي و ميزان مگاوات ساعت مدت زم

نرم افزار تحليل  -خاموشي تحميلي به شبکه. 

به عنوان ورودي نرخ  DIgSILENTشبکه 

هاي شبکه  Shape Fileخرابي، زمان تعمير و 

را دريافت و عوامل قابليت اطمينان را پس از 

اجراي طرح مانور پيشنهادي به عنوان خروجي 

عملياتي گفته مي شود که به درخواست مرکز  مانور بار به کليه

ضرورت و به درخواست  کنترل يا واحدهاي تعميرات؛ و يا بنا به

 واحد بهره برداري و با هماهنگي مرکز کنترل ديسپاچينگ، براي

قطع و وصل بخشي از تجهيزات ذيربط صورت مي گيرد. هر پست 

ختيار بايد مسير تغذيه دومي در ا شبکه در صورت بروز حادثه

علاوه بر مسير  داشته باشد. به عبارت ديگر، هر بخش از شبکه بايد

عادي تغذيه خود، حداقل يک مسير پشتيبان براي حفظ تداوم 

در شرايط اضطراري )وقوع خطا در مسير اصلي( در  دهي سرويس

بر پايه تعيين مسير پشتيبان  اختيار داشته باشد. طرح هاي مانور

 ر شبکه هاي رينگ )حلقوي( مشخصجهت ايجاد نقاط مانور د

  .مي گردند
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د. خروجي هاي نرم به کاربر شبکه اعلام مي کن

به عنوان وروردي  DIgSILENTافزارهاي تذرو و 

هاي مساله بهينه سازي جهت مدل سازي بکار 

گرفته مي شود. پس از مدل سازي، نرم افزار 

بهينه سازي براساس خروجي هاي مورد نياز 

مساله توسعه داده مي شود. خروجي اين نرم 

 افزار انتخاب بهينه طرح هاي مانور مي باشد.

پس از انتخاب بهينه طرح هاي مانور و با در نظر 

گرفتن نرخ بازگشت سرمايه طرح ها، بودجه 

ريزي بهينه جهت تخصيص بودجه به پروژه هاي 

با درجه اهميت بالاتر و دوره بازگشت سرمايه 

کوتاه تر انجام مي گيرد. مراحل انجام پروژه به 

. جمع آوري و تحليل داده: به 1شرح ذيل است: 

رساني طرح هاي مانور، جمع آوري، صحت روز

سنجي، پاك سازي، و تحليل داده هاي مانور از 

. توسعه نرم DIgSILENT 2سيستم هاي تذرو و 

افزار آزمايشي تصميم يار با تمرکز بر توسعه 

. تست و اصلاح 3مدل بهينه سازي چندهدفه 

 مدل بهينه سازي در تعامل با شرکت توزيع برق

25 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

ارائه راهکاري تحليلي جهت تشخيص خرابي 

کليدهاي قطع کننده بر اساس پارامترهاي 

قابل دسترسي و اندازه گيري شبکه هاي توزيع 

 برق

در اين پروژه انتظار اينست که با استفاده از 

از يک بخش مستقل از  اطلاعات قابل دسترسي

شبکه هاي توزيع بعنوان منطقه پايلوت بتوان بر 

اساس يک روش علمي و معتبر شناخته در حوزه 

هاي علمي غير قدرت بتوانيم روش ساختاريافته 

اي ارائه دهيم تا خرابي هر کليد قطع کننده که 

در مرحله اول مي تواند صرفا سکسيونرهاي 

در شبکه هاي پراکنده توزيع عموما پارامترهاي استاتيک و برخي 

پارامترهاي ديناميک عموما مبناي عمليات تحليلي جهت 

تشخيص و تعيين نوع عمليلات اجرايي )اتفاقات عمليات و 

سرويس و نگهداري( قرار مي گيرد در اين ميان يکي از اصلي 

کننده از ترين چالش هاي تشخيص خرابي داخلي تجهيزات قطع 

جمله سکسيونرهاست چرا که بدليل تنوع، پيچيدگي و ساختار 

پراکنده شبکه تشخيص خرابي يا بکارگيري الگوريتم هاي عيب 



 150                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

ن تشخيص در شبکه باشد را تشخيص دهيم )زما

واقع زمان هاي قبل و بعد از عمليات بر روي 

شبکه خواهد بود( انتظار مي رود نتايج پروژه 

قابل تعميم به مناظق غير پايلوت نيز باشد.نتايج 

پروژه در منطقه پايلوت بصورا عملياتي مورت 

 تست و صحه گزاري قرار خواهد گرفت.

يابي رايج و با وجود تحميل خاموشي به شبکه به سختي و بر 

اساس تجارب عميق عملکردي صورت مي گيرد .اين موضوع چه 

ه و چه از ديد سرويس از ديد کاهش تلفات و انرژي توزيع نشد

نگهداري مطلوب شبکه براي شرکت هاي توزيع بسيار حائز 

اهميت است. لذا اگرچه راهکارهاي تجربي مسبوق به عمليات 

اجرايي و برخي راهکارهاي تحليلي تجربي در اين خصوص وجود 

دارد ولي ارائه راهکارهايي تحليلي و جامع مبتني بر رويکردهاي 

ثل الگوريتم هاي هوش مصنوعي و فازي نوين علمي و مهندسي م

و برخي از تکنيک هاي پيشرفته داده کاوي و ...ميتواند تاثير 

بسزايي بر عملکرد شرکت هاي توزيع در حوزه بهره برداري داشته 

باشد. نکته پر اهميت در مورد اين پروژه اينست که براي اجراي 

وزه اين پروژه علاوه بر آنچه به لحاظ علمي و تجربي در ح

مهندسي قدرت بکارگرفته شده است دانش و تجربه در حوزه 

مهندسي فناوري اطلاعات ،علوم کامپيوتر,نرم افزار و کنترل.... 

مورد نياز است تا بتوان راهکاري سودبخش آزموده نشده اي را به 

 صنعت برق ارائه کرد.

26 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

وکننده و امکان سنجي و ساخت دستگاه يکس

ضعيف کننده جريان ورودي از شبکه برق 

موجود ، قابل نصب روي پايه بتوني جهت 

 حفاظت از خوردگي و فرسايش ميلگرد

جريان الکتريکي مورد  بررسي و تحليل ميزان -

نياز ترزيقي به پايه هاي بتني بر اساس نوع پايه 

وانتخاب منبع تغذيه مناسب با توجه به  تهيه -

 -اقليمي مناطق مختلف  شرايط محيطي و

بهترين مکان نصب دستگاه يکسوکننده با  تعيين

 توجه به اين امر که کمترين تغيير را به طرح

شبکه موجودودر حال بهرهبرداري و فرايند 

 ساخت تيرهاي بتني تحميل نمايد. انتظار مي

رود محصول نهايي داراي ويژگي هاي کوچک 

 هوکم مصرف ، تحميل حداقل تلفات به شبک

باتوجه به شرايط اقليمي استان يزد مدتهاست حل مسئله 

خوردگي ميلگردهاي تيرهاي بتني که منجر به ضرر مالي و جاني 

غدغه هاي مديران صنعت برق استان بود. ه شده است و يکي از د

است از آن جا که روش هاي مختلفي در قالب دستورالعمل هاي 

موجود مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است تاکنون روش تثبيت 

شده با درصد اطمينان قابل قبول که جوابگو نياز شبکه برق استان 

شد ارائه متناسب با طراحي شبکه و شرايط اقليمي متنوع آن با

نگرديده است. با الگو برداري ازروش هاي پذيرفته شده علم 

خوردگي و سوق دادن آن به شرايط در دسترس فعلي با حداقل 

هزينه و تغيير مي توان دستگاه کوچک و کم مصرف با حداقل 
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برق،نصب و بهره برداري ساده واعمال کمترين 

بهره  تغيير به طرح شبکه موجود و در حال

برداري، پيچيده نکردن فرايند ساخت تيرهاي 

 .بتني باشد

تلفات و بهره برداري ساده انديشيد.ايجاد روش و دستگاه بتوان با 

ود در شبکه در حال بهره برداري حداقل هزينه با امکانات موج

ايده گرفته شده از روش قابليت اطمينان چون حفاظت کاتديک 

نقش موثري در پيشبرد مثبت مسئله و فرسايش ميلگرد بتن 

 داشته باشد.

27 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي و مطالعه آسيب پذيري و تاب آوري 

 شبکه توزيع نيروي برق اهواز در برابر حوادث

 طبيعي و ارائه راهکار

تعيين راهکارهاي توسعه شبکه برق و مقاوم 

سازي شبکه موجود شرکت جهت بهبود ميزان 

 آوري و افزايش آستانه تحمل شبکه تاب

در فصول پاييز و زمستان در شهرستان اهواز بارندگي همراه با 

وزش بادهاي شديد رخ ميدهد. اين بادها در فصول گرم با پديده 

همراه است. شدت وزش ها به گونه اي است که در  گرد و خاك

مواردي با افتادن پايه ها يبتوني در مناطق بياباني همراه بوده 

هاي  پذيري بر اساس منحني است. لذا انجام مطالعات آسيب

شکنندگي حاصله در نقاط مختلف شبکه همچنين محاسبه 

ران خساراتي که به شبکه وارد شده و تخمين هزينه تعمير يا جب

خسارت ضروري مي باشد.همچنين بدست آوردن منحني هاي 

شکنندگي تيرهاي منصوبه و تاب اوري خطوط شبکه در وزش 

بادهاي مختلف جهت پيش بيني و مقاوم سازي شبکه از مواردي 

 است که بايد در اين پروژه مد نظر قرار گيرد.

28 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شمال استان کرمان

ب پذيري شبکه هاي توزيع بررسي ميزان آسي

در پهنه هاي مختلف مستعد حوادث طبيعي 

 جهت افزايش قابليت اطمينان

هدف مورد انتظار: افزايش ميزان تاب آوري 

شبکه هاي توزيع برق در مرحله پيش از وقوع از 

طريق ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و نقاط 

بحراني جهت برنامه ريزي در راستاي کاهش 

تداوم سرويس دهي مشترکين خاموشي ها و 

برق محصول نهايي تحقيق: شناسايي نقاط ضعف 

سيستم و تحليل پيامدهاي ناشي از وقوع 

احتمالي حوادث. در نتيجه مديريت و برنامه 

ريزي صحيح بجهت تصميم گيري و ارائه 

راهکارهاي کاهش خرابي هاي احتمالي با تعريف 

استمرار انرژي برق بعنوان يکي از رسالت  نظر به اهميت پايداري و

روند رو به رشد  هاي شرکت هاي توزيع و همچنين با توجه به

حوادث طبيعي در سال هاي اخير، لزوم تغيير در  تعداد و شدت

ريزي و بهره برداري از شبکه هاي برق امري ضروري مي  برنامه

آوري شبکه به جهت بررسي،  باشد. در اين راستا مطالعات تاب

زياد  پيش بيني و ترجيحاً پيشگيري حوادث با احتمال کم و شدت

  .بايستي مد نظر قرار گيرد
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پروژه هاي لازم و پيگيري تخصيص اعتبارات 

زم و درنهايت اجرا پروژه ها پيش از وقوع لا

حوادث. همچنين با قابليت اضافه نمودن نتايج 

جهت استفاده  gisاستخراج شده به سيستم 

طراحان و ... )بعنوان مثال در سال هاي اخير 

تغييرات آب هوايي و کاهش بارندگي ها و 

همچنين ساخت سازهاي غير اصولي اهالي 

ر شناسايي مسير مناطق ، مانع دقت طراح د

صحيح رودخانه ها در زمان بازديد ميداني گردد. 

به همين صورت در مورد اطلاعات گسل هاي 

زلزله طبقه بندي شده هر منطقه( مراحل انجام 

دريافت فايل هاي پهنه هاي مختلف  -1کار: 

حوادث طبيعي )زلزله، سيل، طوفان، خورندگي، 

ا ذکر ريزش کوه و ... ( از ارگان هاي مربوطه ب

 -2جزييات شامل احتمال خطر و شدت خطر 

مطابقت دادن اطلاعات دريافتي با محدوده هاي 

و زون بندي  gisشبکه توزيع برق در نرم افزار 

بر اساس مواردي از جمله محدوده جغرافيايي هر 

استخراج و جمع بندي اطلاعات و در  -3امور 

نهايت بررسي و ارزيابي اطلاعات استخراج شده 

ريق شاخص هاي آسيب پذيري شبکه از از ط

جمله : ارزيابي بر اساس مدل سازي حادثه، 

منحني شکنندگي تجهيزات ، مدت زمان 

خاموشي مشترکين ، زمان بازيابي شبکه . با 

توجه به اينکه آسيب پذيري به ازا هر حادثه 

جداگانه بررسي و تحليل مي گردد لذا تصميم 
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الب هر منطقه گيري در ادغام يا انتخاب حادثه غ

شناسايي  -4در اين مرحله بايستي انجام پذيرد. 

نقاط ضعف و حادثه خيز، طبقه بندي اطلاعات 

نهايي جهت استفاده الف( جهت بهره برداري از 

شبکه هاي موجود: شامل ليست شناسايي نقاط 

حادثه خيز، درجه بندي و پيامدهاي ناشي از 

وقوع حادثه، مديريت و برنامه ريزي صحيح 

جهت اصلاح موارد، تعريف پروژه و پيگيري 

اعتبارات جهت انجام ب( جهت توسعه شبکه 

هاي آينده: شناسايي مکان هاي توام با ريسک 

بالا، دستيابي طراح به اطلاعات صحيح و مدون و 

در نتيجه در نظر گرفتن مواردي از جمله ضريب 

اطمينان در محاسبات مکانيکي و يا انتخاب 

ثبت  -5اجراي پست و شبکه روش بهينه براي 

به  gisنتايج حاصله و اطلاعات در نرم افزار 

منظور در دسترس قرار گرفتن و دستيابي سريع 

 کليه عوامل به اطلاعات.

29 
وي برق شرکت توزيع نير

 شهرستان اصفهان

بررسي علل ايجاد خسارت به مشترکين ناشي 

از نوسانات شبکه فشار متوسط )قطع يک فاز ، 

اتصالي شبکه هاي برق و کليد زني ( همراه با 

شبيه سازي نرم افزار و راهکارهاي کاهش 

 خسارت

ارائه راهکارهاي پيشگيرانه در جهت کاهش 

وادث خسارات وارد بر مشترکين ناشي از ح

 رخداده در شبکه هاي فشار توسط

: با توجه به بررسي هاي انجام شده طي سه سال گذشته مشخص 

گرديده که آمار قابل توجهي از خسارات وارد بر مشترکين، ناشي 

از فعل و انفعالات رخداده در شبکه فشار متوسط ميباشد)قطع 

سانات يک فاز،کليد زني،اتصالي شبکه هاي برق و...( که با بروز نو

در سمت شبکه هاي فشار ضعيف باعث ايجاد خسارت به لوازم و 

تجهيزات مشترکين ميگردد.لذا لزوم تجزيه و تحليل علمي اين 

نوسانات بهمراه شبيه سازي سخت افزاري شبکه وارائه راهکارهاي 

پيشگيرانه در اين خصوص در راستاي کاهش خسارات و افزايش 

 ژه اي برخوردار است.رضايت مندي مشترکين از اهميت وي
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30 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

تعيين سطح هدف قابليت اطمينان سيستم 

 هاي يادگيري ماشين توزيع با بکارگيري روش

هدف از اين پروژه توسعه روش هاي مبتني بر 

يادگيري ماشين جهت تخمين سطح هدف 

قابليت اطمينان براي شبکه توزيع شيراز مي 

هاي ناشي از  باشد. به علت سهم بالاي خاموشي

خرابي تجهيزات شبکه توزيع، قابليت اطمينان 

ها همواره مورد توجه نهادهاي نظارتي  اين شبکه

هايي که  عمده ترين تلاشبوده است. يکي از 

براي کاهش تاثيرات منفي ناشي از چنين 

هايي صورت گرفته است، تدوين  خاموشي

انداز بهبود سطح قابليت اطمينان و ابلاغ  چشم

هاي توزيع جهت تحقق آن بوده  آن به شرکت

است. با وجود اهميت بسيار زيادي که اين 

هاي  ريزي بلند مدت، طرح مقادير هدف بر برنامه

برداري  توسعه و همچنين بهبود رويکردهاي بهره

هاي توزيع دارد، معمولا سطح هدف  شرکت

قابليت اطمينان بر اساس تجربه مديران و 

شود. بديهي است که اين  کارشناسان تعيين مي

تواند منجر به بروز خطا در تخمين سطح  امر مي

مطلوب شاخص قابليت اطمينان هدف شده و در 

هاي  هاي شرکت فت سرمايهنتيجه موجب هدر ر

توزيع و يا عدم دستيابي به سطح هدف قابليت 

اطمينان شود. براي حل اين مشکل و با توجه به 

سازي  هاي ذخيره هاي چشمگير سيستم قابليت

ثبت حوادث و سوابق تعمير و نگهداري در 

توان با  شرکت توزيع نيروي برق شيراز، مي

ي مرتبط ها ها و همچنين داده تحليل اين داده

تعيين سطح هدف شاخص قابليت  ويکرد عملي فعلي براير

نظرات  هاي مبتني بر هاي توزيع، بکارگيري تخمين اطمينان شبکه

کارشناسان، مديران و نهادهاي نظارتي و يا مقايسه تقريبي 

هاي توزيع و تعيين سرانگشتي  ساير شرکت عملکرد يک شرکت با

در حالي است  عمقدار هدف قابليت اطمينان مي باشد. اين موضو

که مقدار در نظر گرفته شده براي سطح هدف قابليت اطمينان 

هاي  شرکت توزيع، مي تواند تاثير چشمگيري بر طرح براي يک

هاي توزيع  برداري شرکت بهره توسعه و همچنين بهبود رويکردهاي

اين مقدار  داشته باشد. بنابراين بديهي است که برآورد نادرست

و يا عدم دستيابي به سطح   هاي شرکت هموجب هدر رفت سرماي

هاي دقيق تر  اطمينان مي شود. لذا بکارگيري روش هدف قابليت

قابليت اطمينان براي يک شبکه  براي تعيين مقدار مناسب سطح

 .توزيع از اهميت اقتصادي و فني بسزايي برخوردار است
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ديگر از جمله ميزان رشد بار، موقيت جغرافيايي، 

سطح توسعه شهري و نوع بارهاي منطقه تحت 

هاي هواشناسي و  برداري شرکت، داده بهره

هاي  گيري از روش ترافيک شهري و با بهره

يادگيري ماشين، تخمين دقيق تري از سطح 

قابليت اطمينان مطلوب يک سيستم را بدست 

هاي ¬يادگيري ماشين در سالهاي ¬آورد. روش

اخير پيشرفت هاي چشمگيري داشته اند و 

توانايي خود را در حل مسائل بسيار پيچيده اي 

از جمله پردازش زبان طبيعي، پردازش تصوير، 

هاي انبوه، ¬استخراج الگوهاي پيچيده در داده

هاي زماني و بسياري ¬بيني سري¬توانايي پيش

اند. شواهد ¬نيدهديگر از زمينه ها به اثبات رسا

ها براي ¬موجود نشان از پتاسيل بالاي اين روش

هاي ¬حل مسائلي دارد که به علت پيچيدگي

بالا و حجم بسيار زياد داده هاي مربوطه امکان 

هاي کلاسيک مقدور ¬حل آنها به روش

باشد. براي اين منظور و با توجه به فراواني ¬نمي

ا ها ي هاي خاموشي در سطح فيدر¬بيشتر داده

برداري يک  اجزاي کوچکتر شبکه تحت بهره

شرکت توزيع و در نتيجه امکان تحليل معنادارتر 

تر بودن مقايسه ¬ها و همچنين دقيق اين داده

اين اجزاي شبکه با يکديگر نسبت به مقايسه کل 

دو يا چند شبکه توزيع با يکديگر )که رويکرد 

باشد( ابتدا سعي  هاي سنتي مي رايج در روش

سطح هدف قابليت اطمينان براي شود  مي
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هاي کوچکي از يک شبکه توزيع  زيرمجموعه

براي شاخص هاي مختلف قابليت اطمينان 

تخمين زده شود. در نهايت، به تفکيک 

هاي مختلف، با ترکيب شاخص قابليت ¬شاخص

توان سطح ¬اطمينان فيدرهاي مختلف، مي

هدف شاخص قابليت اطمينان کل شبکه را 

 استخراج نمود.

31 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

محور جهت  ارائه چارچوبي قابليت اطمينان

تعيين تعداد بهينه نيروي انساني تعميرات و 

نگهداري در امور و مناطق مختلف شرکت 

 توزيع نيروي برق شيراز

کاهش مدت زمان خاموشي از طريق عملکرد 

بهينه تيم تعميراتي در مناطق مختلف امکان 

پذير است. اين موضوع موجب بهبود مديريت 

گيري ¬هاي شرکت توزيع و بهره¬دارايي

تر از نيروهاي تعميراتي موجود ¬بهينه

گردد. از آنجا که امور و مناطق زير مجموعه ¬مي

شرکت توزيع شيراز تنوع اجتماعي دارند و 

ها و انرژي تامين ¬همچنين تعداد خاموشي

نشده اين امور و مناطق در سامانه ثبت حوادث 

در دسترس است، در اين پروژه هدف تعيين 

عميراتي در هر منطقه و بهينه تعداد افراد تيم ت

امور بر اساس اطلاعات موجود از حوادث گذشته، 

ارزش بار تامين شده، شرح وظايف تيم تعميراتي 

و نظرات کارشناسان محترم شرکت توزيع است. 

هدف نهايي تعيين تعداد بهينه نيروي تعميراتي 

در امور و مناطق مختلف با توجه به اطلاعات 

يت اجتماعي آنها حوادث سالهاي گذشته و اهم

 مي باشد.

هاي مختلف جامعه به انرژي الکتريکي به  امروزه وابستگي بخش

توان هرگونه قطعي برق را معادل با  اي است که به جرات مي اندازه

هاي  هاي اقتصادي، فرهنگي و رفاهي دانست. در سال توقف فعاليت

کنندگان، انتظارات آنها  اخير به دليل افزايش سطح آگاهي مصرف

هاي توزيع انرژي  مات شرکتنسبت به افزايش کيفيت خد

الکتريکي و کاهش سطح قطعي برق نيز افزايش يافته است. از 

کنندگان، امکان فروش برق به  طرفي در صورت قطعي برق مصرف

آنها وجود ندارد و در نتيجه کل مجموعه صنعت برق متحمل زيان 

اي از  دهد که بخش عمده شود. با اين حال آمار نشان مي مي

مشترکين ناشي از بروز خطا در شبکه توزيع است.  هاي برق قطعي

هاي  اين موارد در کنار يکديگر منجر به افزايش تمايل شرکت

ها و به عبارتي  توزيع در سراسر جهان به کاهش سطح خاموشي

افزايش سطح قابليت اطمينان شده است. علاوه بر کاهش تعداد 

ز مي خاموشي ها، کاهش مدت زمان خاموشي ها و تعميرات ني

تواند تاثير بسزايي بر افزايش قابليت اطمينان داشته باشد. مدت 

زمان تعمير شامل کاهش زمان يافتن خطا، انجام تعميرات و 

بازيابي شبکه است. حضور بهنگام و عملکرد سريع تيم تعميراتي 

مي تواند موجب کاهش چشمگيري بر کاهش مدت زمان تعمير 

در بخش هاي مختلف مي  شود. همچنين، فشار کاري نامتناسب
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تواند موجب کاهش بهره وري افراد شود. بنابراين، با توجه به تنوع 

امور و مناطق زيرمجموعه شرکت توزيع شيراز و همچنين تعداد 

خطاهاي متفاوت در اين امور تعيين تعداد بهينه تيم تعميراتي 

جهت بهبود بهره وري فرايند تعميرات و نگهداري ضروري مي 

 نمايد.

32 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

استفاده از اطلاعات تصاوير ماهواره اي و 

شبکه هاي توزيع جهت تخمين  GISاطلاعات 

دقيق طول شبکه هاي درگير با پوشش گياهي 

 جهت شاخه زني درختان

توليد نقشه تراکم پوشش گياهي و طبقه 

بندينوع پوشش گياهي درگير با شبکه هاي 

مناطق از نظر ميزان تراکم توزيع و اولويت بندي 

 پوشش گياهي در شهر شيراز

 اي و اعمال شاخصهاي گياهي برروي  ماهواره با استفاده از تصاوير

تصوير امکان استخراج پوشش گياهي از روي تصاوير به صورت 

انطباق نقشه پوشش گياهي با اطلاعات  نقشه وجود دارد و با

شبکه توزيع با  که شبکه هاي توزيع ميتوان به راحتي مکانهايي

پوشش گياهي درگير ميباشد را شناسايي و تخمين طول آن را 

و با اختصاص بودجه مناسب جهت انجام فعاليت  برآورد کرد

نمود. تمرکز در اين پروژه بر  درخت بري از اتلاف هزينه جلوگيري

بررسي  روي تراکم پوشش گياهي و نوع گياهان مي باشد. محدوده

 .لاعات در دسترس شهر شيراز و صدرا مي باشدنيز با توجه به اط

33 
شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

ارائه مدلي جامع جهت ارتقاء کمي و کيفي 

فعاليت هاي تعمير و نگهداري در شبکه هاي 

 توزيع برق بمنظور بهبود قابليت اطمينان

ارائه مدلي جامع جهت ارتقاء کمي و کيفي 

نگهداري در شبکه توزيع فعاليت هاي تعمير و 

برق غرب مازندران بمنظور بهبود قابليت 

 اطمينان

بهبود قابليت اطمينان يکي از کليدي ترين اهداف شرکت هاي 

توزيع مي باشد زيرا هم سبب سود آوري مي گردد و هم رضايت 

مشترکين به عنوان يکي از مهمترين اهداف حاکميتي را به همراه 

تکنولوژي انواع تجهيزات و کابل هاي دارد. امروزه با پيشرفت 

جديد وارد شبکه شده که با توجه به تغيير اقليم اصلاح دستور 

العمل هاي نصب، تست و تعمير و تعويض ساليانه تجهيزات و 

بررسي مکان هاي بکار گيري آن ها براي بهبود پارامترهاي قابليت 

هزينه  اطمينان از نکات قابل توجه مي باشد. لذا همواره سالانه

هاي مالي بسياري در اين راستا انجام مي گيرد که متاسفانه هيچ 

نقشه راه جامعي براي الويت بندي و تحليل منافع حاصل از اين 

هزينه کردها وجود ندارد. با توجه به محدوديت مالي و لزوم 

پايبندي به اصول اقتصاد مقاومتي، تخصيص مناسب منابع در 
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توزيع در سالهاي اخير بيش از جهت اهداف استراتژيک شرکت 

گذشته اهميت پيدا کرده است. جهت درك بهتر اينکه براي بهبود 

شاخص هاي قابليت اطمينان چه ميزان منبع و اعتبار را به کدام 

نوع فعاليت يا اصلاح فرايند تخصيص دهيم تا بيشترين اثر بخشي 

اقليم  را داشته باشد لازم است يک پروژه تحقيقاتي با توجه به نوع

و ساختار شبکه شرکت توزيع غرب مازندران تعريف گردد تا بتوان 

با تخصيص مناسب منابع به بهترين شاخص هاي قابليت اطمينان 

 دست يافت.

34 
شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

تدوين استراتژي و نقشه راه افزايش تاب آوري 

شبکه توزيع غرب مازندران با رويکرد مديريت 

 منابع

اصلاح طراحي  مشخص شدن استراتژي و -1

 -2شبکه جهت افزايش تاب آوري شبکه 

برداري  مشخص شدن استراتژي و اصلاح بهره

 -3شبکه جهت افزايش تاب آوري شبکه 

منابع  مشخص شدن استراتژي و اصلاح مديريت

تدوين استراتژي و نقشه راه افزايش تاب  -4

 آوري شبکه توزيع غرب مازندران

تاب آوري در سيستم قدرت به معني توانايي سيستم قدرت براي 

بازگشت سريع در ادامه يک حادثه غير مترقبه يا به طور کلي تر 

توانايي پيش بيني رويدادهاي با تاثير زياد و احتمال وقوع کم 

بازگشت سريع از اين رويدادهاي بر هم زننده و کسب دانش هايي 

ي و طراحي براي بازداشتن يا کم به منظور تغيير در بهره بردار

کردن تاثير رويدادهاي مشابه در آينده مي باشد . براي حفظ 

روشنايي و تأمين برق مشترکين بايد علاوه بر معيارهاي سنتي 

قابليت اطمينان، معيارهاي ديگري را نيز در نظر گرفتن اين 

ي مسئله با توجه به حوادثي که اخيراً در بسياري از مناطق دنيا رو

داده است ملموس تر گرديده است. در چند دهه اخير افزايش 

قطعي هاي گسترده ناشي از حوداث غير مترقبه از جمله سيل و 

طوفان و برف در منطقه غرب استان مازندران باعث دو چندان 

شدن اهميت مطالعات تاب آوري در شبکه هاي قدرت در منطقه 

دليل تاثير بالاي شرکت توزيع غرب مازندران گرديده است. به 

حوادث غيرمترقبه روي شبکه قدرت و همچنين خسارات بالايي 

که سالانه وارد مي کنند ضرورت بهبود تاب آوري شبکه قدرت در 

اين مناطق روز به روز بيشتر آشکار مي شود علاوه بر اين انتظار 

مي رود به دليل تغييرات اقليمي تعداد و شدت حوادث غير 
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فزايش يابد. لذا تدوين استراتژي و نقشه راه مترقبه در آينده ا

افزايش تاب آوري شبکه توزيع غرب مازندران با رويکرد مديريت 

منابع با استفاده از روش هاي علمي از الويت هاي تحقيقاتي و 

 کاربردي مهم مي باشد.
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 عيمحور توز -3

 نيروي برقهاي توزيع   هکپايش خطوط و تجهيزات شب -3-3

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

طراحي و ساخت دستگاه شناسايي مصارف 

 غير مجاز با کاربري ابزار بازرسي

شناسايي موارد مشکوك و اطمينان از استفاده يا 

غير مجاز و احترام به مشترکين.با  عدم استفاده

استفاده از شناسايي مصرف غير مجاز و مقدار آن 

در کمترين زمان ممکن . طاحي و ساخت نمونه 

دستگاه پيشنهاد شده و در صورت موفقيت آميز 

 بودن طرح ، حمايت از توسعه آن .

پيچيدگي شناسايي استفاده کنندگان انرژي به صورت غير مجازو 

حل هايي که نتايج مستند و مطمئن بدهد.يکي از  نياز به راه

نيازهاي شرکت هاي توزيع مي باشد و راه حل هاي گوناگوني تا 

کنون اجرا شده است اما راه حل بهينه ارائه نشده است . يکي از 

راه کار هايي که درنظام پيشنهاد ها ي اين شرکت توسط يکي از 

نظام پيشنهاد ها  بازرسين شبکه پيشنهاد شد و به تصويب کميته

براي حمايت از ساخت يک نمونه رسيد طرحي بود که به عنوان 

ابزار کار بازرس مي تواند استفاده شود. مي باشد توسعه يا بررسي 

علمي طرح از طريق دفتر تحقيقات امکان پذير مي باشد. طرح 

هايي که تا کنون مشاهده شده است ابزار کار نبوده است .و غالبا 

پارامتر مصرف انرژي حداقل در دو دستگاه اندازه گيري بر مقايسه 

احترام مشترك  -1بوده است. دو ايده در اين طرح لحاظ شده : 

حفظ مي شود و نقطه مشکوك بدون متوجه شدن مشترك اندازه 

گيري مي شود و سپس با اعداد کنتور مقايسه و تحليل لازم انجام 

بل بوده و هدف ساخت دستگاهي است که پرتا -2مي شود. 

کوچک باشد و براحتي نصب شود و اندازه گيري توان را انجام 

 داده و اطلاعات از طريق موبايل بازرسي مشاهده و ذخيره شود.

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

ساخت اپليکيشن پخش بار برخط در فيدرهاي 

توزيع جهت ارزيابي سريع بارگذاري خطوط و 

 يدمکان يابي پست هاي جد

ادر حال حاضر تحليل الکتريکي شبکه هاي 

 CymeDistتوزيع توسط نرم افزارهايي همچون 

و نرم افزارهاي مشابه ان انجام مي شود. اين امر 

مستلزم، نصب برنامه بر روي يک رايانه شخصي 

و حضور يک کاربر براي تصفيه و ورد اطلاعات و 

انجام تحليل الکتريکال است. به همين دليل، 

اين شيوه با اقبال چنداني در بين بهره برداران 

غرافيايي و زمان است. تابعي از مکان ج بارگذراي فيدرهاي توزيع

بسيار سريع هستند.  در مناطق شهري و حاشيه شهر تغييرات بار

 داشتن تحليل مناسب و آني به بهره برداران و کادر تعمير و

کند تا بهترين تصميم ¬نگهداري در شبکه هاي برق کمک مي

همچنين برطرف سازي خاموشي  گيري را براي توسعه شبکه و

بارگذاري  آسيب هاي الکترکي و ناشي ازمشترکين داشته باشند و 

بيش از حد تجهيزات را به کمترين مقدار ممکن برسانند. امروزه، 
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روبرو نشده است و بيشتر تصميمات بر اساس 

تجربه مهندسي و بدون تحليل الکتريکال لحاظ 

مي شود. اپليکيشن پخش بار بر خط اين نقطه 

ضعف ها را از بين مي برد و انعطاف پذير بالايي 

( کاربران مختلفي مي توانند 1ايجاد ميکند: )

داده ها را به طور همزمان وارد و يا اصلاح 

( کاربران محتلف مي توانند به طور 2نمايند. )

ان تحليل هاي مختلفي از شبکه در اختيار همزم

( نياز به نصب برنامه بر روي 3داشته باشند )

( بدليل استفاده 4سيستم يا گوشي نمي باشد )

از سرور محاسبات مرکزي، حافظه گوشي و رايانه 

( از پايگاه داده 5هاي شخصي اشغال نميشود )

موجود به طور عملياتي استفاده مي  GISهاي 

ه به سطح، حجم و کيفيت بالاي شود. با توج

اطلاعات بروز ورودي به اين سامانه از طرف 

مهندسان، بهره برداران و ساير کارکنان، يک ابزار 

قدرتمند تصميم گيري را در بهينه سازي شرکت 

شکل مي دهد که بر موارد استراتژيک زير اثر 

( به روز آوري لحظه اي اطلاعات 1مي گذارد: )

GIS ( بهينه 2ي از داده هاي آن )و استفاده عمل

سازي شبکه الکتريکي و کاهش هزينه هاي بهره 

( ايجاد قدرت تصميم گيري و مانور در 3برداري )

شرايطي همچون فراگيري بيماري کرونا و ساير 

مسايل مرتبط با تاب آوري از دو جنبه مي توان 

مزايا و منافع اين پروژه را بررسي نمود. نخست از 

دانش تحليل الکتريکي، باعث  نظر اقتصادي و

متناسب با مراکز بار فيدرهاي استان لرستان  4Gاينترنت  شبکه

امکان استفاده از زيرساخت اينترنت براي  توسعه داده شده اند و

است. استفاده از آمده  مهندسان و بهره برداران شبکه توزيع فراهم

 هاي توزيع مبتني بر وب مي تواند امکان¬ابزارهاي تحليل شبکه

 تحليل برخط را براي کاربران زيادي بطور همزمان را فراهم آورد
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بهبود راندمان کلي شرکت و بهره برداري سريع 

تر از شبکه مي شود. از نگاه ديگر، پايگاه داده 

بزرگ و به روز و انعطاف پذيري مي تواند به 

مديريت بهتر شرکت در شرايطي همچون کرونا، 

 کمک شاياني داشته باشد.

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

طراحي و ساخت دستگاه رفلکتور جهت فاصله 

يابي نقطه عيب در کابل ها و ساير دستگاه 

 عيب يابي کابل هاي زيرزميني هاي مرتبط با

کابل  -رفلکتور  -ساخت دستگاه مکان ياب خطا 

 هاي فشار متوسط و فشار ضعيف توزيع برق

نتايج حاصل از اين تحقيق براي اکيپ تعمير نگهداري شبکه 

بسيار ضروري است و تحقيق و توسعه آن منجر به ساخت نمونه 

اين دستگاه براي  توليد اخل و کاهش هزينه و ارز بري خواهد شد.

کليه شرکت هاي توزيع نيروي برق بسيار ضروري است و روزانه 

توسط آنها مورد استفاده قرار ميگيرد و در کليه خودرو هاي بهره 

برداري بايد نصب گردد . اما به دليل وارداتي بودن و فن آوري 

 پيشرفته گران قيمت است .
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 عيمحور توز -3

 هاي توزيع برق  پايش و کاهش تلفات شبکه -3-4
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1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

طراحي و پياده سازي نرم افزار ويژه مديريت 

طرحهاي مديريت مصرف برق شرکت توزيع 

 آذربايجان شرقي

طرحهاي ويژه مديريت مصرف براي کاهش 

 تلفات و گذر از پيک

آن و نرم افزاري کردن بنا به افزايش  مديريت مصرف برق و کنترل

اجتناب است  روز افزون مصرف برق امري ضروري و غير قابل

.هوشمند کردن مديريت مصرف مزاياي بسيار زيادي براي صنعت 

تابستان بايستي  براي کاهش پيک و گذر از پيک برق دارد که

 .اقدامت ويژه در اين زمينه مبذول گردد

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

مطالعات مهندسي ارزش فناوريهاي تاثيرگذار 

 بر کاهش تلفات شبکه

شناسايي فناوريهاي  •اهداف مورد انتظار: 

ارزيابي  •تاثيرگذار بر کاهش تلفات شبکه 

هاي مورد نياز محصول نهايي  گذاري سرمايه

ارزيابي اثرات ورود فناوريهاي مورد  -تحقيق: 

نظر بر کاهش تلفات در شبکه توزيع استان 

شناسايي فناوريهاي  •تهران مراحل انجام کار: 

 •ها  گذاري تحليل اقتصادي سرمايه •مورد نظر 

ارزيابي اثرات ورود فناوريهاي مورد نظر بر 

ارزيابي اقتصادي  •کاهش تلفات شبکه 

 هاي مربوطه پروژه

تعريف مسئله: در حال حاضر فناوريهاي مختلفي جهت کاهش 

تلفات شبکه توزيع وجود دارد که هر کدام نيازمند 

باشد. در اين پروژه به ارزشيابي  هاي خاصّ خود مي گذاري سرمايه

تلفات شبکه اثرات ورود هر يک از اين نوع فناوريها جهت کاهش 

 -شود. دلايل اولويت داشتن:  و ارزيابي اقتصادي پرداخته مي

باشد.  کاهش تلفات يکي از اهداف راهبردي شرکت توانير مي

سازي اقدامات مربوط به کاهش  بهينه -مزاياي بکارگيري تحقيق: 

 تلفات

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

بيني مطالعات طراحي و اجراي سامانه پيش 

رفتار بار مبتني بر فراکاوي داده جهت 

تشخيص مشترکين مشکوك به استفاده 

 غيرمجاز انرژي الکتريکي

محصول اين کار طراحي؛ ايجاد؛ پياده سازي و 

اجراي يک سامانه جهت تشخيص مشترکين 

مشکوك به استفاده دستگاه هاي پرمصرف 

غيرمجاز و يا مشترکيني که با اعمال دستکاري 

ازه گيري سيستم خود، از پرداخت لوازم اند

هزينه واقعي گريخته اند، هستند که بسياري از 

هزينه هاي جستجوي دستي را کاهش مي دهد. 

اين پژوهش يک سامانه محاسباتي را براي 

تشخيص استفاده غيرمجاز براي مصرف کنندگان 

و اجراي يک سامانه محاسباتي  پژوهش ايجادهدف اصلي اين 

 براي تشخيص سرقت انرژي از سوي مصرف کنندگان انرژي

الکتريکي براساس داده کاوي است. ساختار سنتي شبکه برق و 

تکنولوژي هاي هوشمند شرايط را براي انجام  استفاده نکردن از

تلفات غيرفني، مصارف  مصارف غيرمجاز برق فراهم کرده است؛

 عمول و عدم مديريت مصرف از اين نوع هستند. در کشورغيرم

ايران به دليل ارزان بودن انرژي، بعضي از مشترکين در سطوحي 

و.. در حضور ساختار سنتي و عدم استفاده  مانند خانگي و تجاري

شبکه موجود مي کنند که  از علوم روز استفاده هاي ناهنجاري از
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انرژي الکتريکي براساس داده کاوي ارائه مي 

ي تواند به دهد. حالت کلي اين شناسايي م

صورت زير باشد: گرفتن داده هاي اوليه؛ پالايش 

و تشخيص اوليه،برچسب دار کردن داده هاي 

پالايش شده؛اجراي تابع تشخيص براي داده 

کاوي، تشخيص نهايي در مجاز بودن مشترکين 

غيرنرمال،مشترکين مشکوك؛تست مشترکين 

مشکوك و تحليل فيدبک ؛ مشترکين مجاز و 

اي کار ورودي ها و داده هاي اوليه نرمال. در ابتد

که انرژي و بار مصرفي و ساير پارامترهاي ثبت 

شده در بانک اطلاعاتي سيستم فروش مشترکين 

)بيلينگ( مي باشد را از پايگاه داده ها خواهيم 

گرفت که مي تواند شامل انرژي الکتريکي 

مصرفي، دوره هاي مصرف چندسال گذشته به 

ي مشترك در پيک هر انضمام ميزان بار مصرف

دوره قرائت )مقدار ماکسيمتر( جهت تشخيص 

ميزان عبور از قدرت قراردادي و اختلاف با ميزان 

بار پيک نرمال هر نوع مصرف کننده، همچنين 

( و cosφميزان کمينه ولتاژ، ضريب قدرت )

.... مي باشد که بسته به در دسترس بودن اين 

کنتور هوشمند، پارامترها با توجه به نوع تعرفه و 

ديجيتالي و يا مکانيکي احراز مي گردد. در گام 

بعدي تشخيص اوليه بررسي انجام خواهد گرفت؛ 

بدين صورت که، مشترکيني وجود دارند که از 

سوي شرکت توزيع در اولويت اعمال جستجو و 

بررسي قرار ندارند، مانند مراکز نظامي، دانشگاه 

از  ات غيرفني و استفادهانواع تلفات را شامل مي شود. که تلف

دستگاه هاي غيرمجاز و پرمصرف مانند ماينينگ )ماينرهاي 

ديجيتالي( مهمترين اين نوع اتلاف  استخراج کننده پول هاي

  .انرژي و درآمدي است
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س در تشخيص ها، مراکز درماني، اداري و .... پ

اوليه مصرف کننده نرمال تشخيص داده 

شوند و در روند و پروسه جستجو پذيرش ¬مي

نخواهند شد. در گام دوم براساس معيارهاي 

خاصي مانند برچسب تعرفه هاي صنعتي، 

تجاري، اداري، خانگي، بررسي قبلي و ... داده ها 

مورد پذيرش گام قبل را برچسب دار مي کنيم 

لگوريتم جستجو تبعيت مي که خود از يک ا

کند. در گام سوم اين داده هاي برچسب دار را 

با استفاده از توابع تشخيص مانند شبکه عصبي 

براي داده کاوي فرستاده مي شوند. لازم به ذکر 

است تابع تشخيص شامل توابع ديگري براي 

فيدبک و بازخورد نيز مي باشد؛ که اين فيدبک 

نتايج تست هاي  ها براساس يادگيري ماشين از

انجام شده برروي مشترکين مشکوك خروجي 

الگوريتم با اعمال توابع و ضرايب ضابطه مند به 

تابع اصلي اعمال مي شود تا بتوانند با اصلاح 

مداوم تابع تشخيص ميزان تأثير اين تابع را 

جهت استخراج نتايج بهينه کاراتر نمايد. 

ه هاي همچنين از عدم وجود نتايج تکراري در باز

زماني مشخص جهت جلوگيري از صرف زمان و 

هزينه ما را مطمئن سازد که در اين فرايند 

تشخيص داده هاي نرمال از غيرنرمال جدا و به 

تشخيص نهايي وارد مي شوند. در تشخيص 

نهايي مشترکين مجاز داراي مجوز و غيرمجاز به 

استفاده دستگاه هاي پرمصرف مانند ماينر در 
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جداسازي از هم تميز داده مي يک الگوريتم 

شوند و آنهايي مورد پذيرش قرار مي گيرند که 

غيرمجاز باشند و در اين الگوريتم مشکوك 

تشخيص داده مي شوند. در ادامه روند اين 

الگوريتم تابع بازخورد در نظر گرفته شده است 

که داده هاي مشکوك و نتايج حاصل از بازرسي 

را به تابع و تست طي توابع تبديل مشخصي 

تشخيص انتقال ميدهد. در ادامه ليست 

مشترکين مشکوك جهت انجام اعمال بازرسي و 

تست لوازم اندازه گيري جهت تشخيص استفاده 

غيرمجاز و به تفکيک پيش بيني نوع استفاده 

غيرمجاز شامل دستکاري احتمالي در لوازم 

اندازه گيري، وجود دستگاه هاي غيرمجاز 

ر و ...به واحد مربوطه در پرمصرف مانند ماين

شرکت توزيع برق گزارش مي گردد. لازم به ذکر 

است در تابع تشخيص رفتار مشترکين نيز مورد 

پايش قرار مي گيرد. لذا نيازمند استخراج 

الگوهاي بار مختص به هر نوع ناهنجاري و 

الگوهاي بار نرمال نيز هستيم که در اين تحقيق 

 صورت مي گيرد.

4 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

ررسي اثر افت ولتاژ لايه هاي انتقال، فوق 

تلفات فني شبکه استان  توزيع و توزيع بر

 چهارمحال و بختياري

تحقيق سهم تلفات لايه هاي بالادستي ناشي از 

 افت ولتاژ آنها بر تلفات

اثر افت ولتاژ و توان راکتيو بالا منجر به افزايش تلفات در شبکه 

شرکت هاي توزيع به عنوان حلقه آخر تحويل توان به مشترکين 

افت ولتاژ لايه هاي بالا  مي گردد از اين رو تعيين سهم دقيق

دستي بر ميزان تلفات شرکت هاي توزيع مسئله بسيار با اهميتي 

 است
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5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

تشخيص مصارف غير مجاز )سرقت يا مصرف 

نامتناسب با انشعاب( مبتني بر تحليل داده 

 هاي اندازه گيري

شناسايي مصارف غير مجاز )بدون انشعاب يا 

فعاليت نامتناسب با تعرفه انشعاب( و توليد غير 

مجاز خورشيدي با استفاده از روشهاي هوشمند 

مي تواند از ضرر اقتصادي و تاثيرات مخرب فني 

بر شبکه پيش گيري کند. هدف از اين پروژه، 

تحليل داده هاي اندازه گيري مصرف مشترکين 

داده هاي اندازه گيري در شبکه و  و همچنين

مقايسه آن با الگوهاي مصرف در جهت شناسايي 

مصارف غير مجاز )بدون انشعاب يا فعاليت 

نامتناسب با تعرفه انشعاب( و توليد غير مجاز 

خورشيدي با استفاده از روشهاي هوشمند است. 

انتخاب مناسب منطقه نمونه  -مراحل انجام کار: 

بهتر است شهر انتخابي داراي جهت انجام پروژه. 

 -تنوع در انواع تعرفه هاي مصرف برق باشد. 

بررسي و تحليل دادههاي مصرف انرژي 

مشترکين در شهر انتخاب شده: در گام نخست 

با استفاده از پايگاه هاي داده اي شرکت، ميزان 

مصرف مشترکين مختلف صنعتي، تجاري، 

ه کشاورزي، خانگي، اداري و مساجد بررسي شد

و پروفيل مصرف روزانه، ماهانه، دوره اي و 

 -همچنين سالانه مشترکين استخراج مي شود. 

بررسي و تحليل داده هاي مصرف مشترکين 

داراي کنتور هوشمند و استفاده از آن جهت 

بررسي و  -شناسايي الگو در مشترکين مختلف 

تحليل داده هاي اندازه گيري انرژي در سطح 

مطالعه روشهاي مختلف  - شبکه در شهر انتخابي

نشان مي دهد مبحث تلفات غيرفني  بررسي منحني برق کشور

 برق نامتناسـب با تعرفه انشـعاب)مثلا  چنين مصـرفشـبکه و هم

ماينورها يا مصـرف تجاري از اشـتراگ خانگي( از معضـلات مهم 

اسـت که سـالانه ضـرر اقتصـادي بزرگي را  شـرکتهاي توزيع برق

ترديد با زيرسـاخت شـبکه  براي اين شـرکتها به دنبال دارد. بدون

 برق با قابليت ارسـالهوشـمند و وجود کنتورهاي هوشـمند 

اطاعات ميتوان مصـرف لحظه اي و پروفايل مصـرف در شـبکه را 

پردازش اطاعات و همچنين مقايسـه با الگوهاي  مانيتور کرده و با

مصـارف غيرمجاز را  مصـرف ، تلفات غير فني و بطور خاص

 .شـناسـايي کرد
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هوشمند و انتخاب روش مناسب و قابل اجرا 

براساس شرايط و داده هاي در اختيار از 

شناسايي موارد مشکوك به  -مشترکين و شبکه 

مصارف غير مجاز )بدون انشعاب يا فعاليت 

 -نامتناسب با تعرفه انشعاب( در منطقه انتخابي 

 استخراج نتايج اندازه گيري سيستم هاي

فتوولتاييک نصب شده در شرکت و همچنين 

الگوي توليد برق خورشيدي در شهرهاي محل 

شناسايي موارد مشکوك به  -نصب فتوولتاييک 

توليد غير مجاز خورشيدي با مقايسه نتايج 

 گزارش نهايي -گيري با الگوي توليد ¬اندازه

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

استان کهگيلويه و بوير 

 احمد

بررسي تاثير تغيير باور و نگرش بر رفتار 

 مصرف کنندگان خانگي برق شهر ياسوج

با توجه به بالا بودن ميزان مصرف انرژي 

الکتريکي در شهر ياسوج، لزوم شناسايي 

روشهاي موثر در اصلاح الگوي رفتاري مصرف 

کنندگان انرژي احساس مي شود. به نظر مي 

و  رسد استفاده صحيح و منطقي از انرژي

فرآورده هاي آن مسئله اي است که با رفتار 

انسان ارتباط مي يابد. هر رفتاري از جمله 

مصرف صحيح و يا غيرمنطقي انرژي مي تواند 

دلايلي داشته باشد. تکوين و شکل گيري و 

تغيير چنين رفتاري مي تواند تحت تأثير عوامل 

متعددي نظير هنجارهاي اجتماعي، يادگيري، 

د در محيط خانواده، مدرسه،و تجارب پيشين فر

بالاخره باورها و نگرش هاي وي باشد. رفتار 

صرفه جويي افراد بر اساس انديشه ها، باورها و 

نگرش هاي آنان شکل مي گيرد. هرگونه تغيير 

استفاده درست و به جا از انرژي، نه تنها متضمن استمرار حيات و 

توسعه پايدار جامعه است بلکه منجر به بقاء انرژي براي همگان و 

مانعي براي توليد و گسترش آلودگي هاي زيست نسل هاي آتي و 

محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي خواهد بود. احداث 

تأسيسات توليد انرژي الکتريکي و شبکه هاي برق رساني نياز به 

هزينه هاي زيادي دارد. هزينه احداث تأسيسات توليد و انتقال و 

باشد . دلار مي  800توزيع برق براي هر کيلووات ساعت معادل 

سال است.  8تا  3علاوه بر بار مالي زمان لازم براي احداث نيروگاه 

همچنين هزينه هاي جاري و ثابت سالانه نيروگاه ها گاهي بالغ بر 

درصد سرمايه گذاري اوليه مي شوند. از اين رو کاهش مصرف  20

انرژي الکتريکي به ميزان قابل ملاحظه اي در حفظ و بقاء سرمايه 

ثر است. در بخش خانگي مي توان با بکارگيري هاي ملي مؤ

راهکارهاي استفاده بهينه از لوازم خانگي انرژي بر تا حد زيادي از 

اتلاف سرمايه هاي ملي جلوگيري کرد. لازم به ذکر است در کشور 

ميليون  200ما در خانه و مکان هاي تجاري ، سالانه در حدود 
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در رفتارهاي پايدار مستلزم تغييرات ابتدايي در 

نگر شهاست. به زبان ساده تر، هر يک از رفتار 

سمت عمده تشکيل شده است. انسان ها از سه ق

مرحله اول، انديشه و باورهاي فرد است که در 

ذهن تداعي مي شود. مرحله دوم، اين افکار و 

انديشه ها باعث ايجاد نگرش و احساس شده و 

در مرحله سوم ، نوع نگرشها باعث بروز رفتار در 

فرد خواهد شد، اين جمله به اين معناست که 

ليدي و بنيادي در افکار و احساسات ما نقش ک

رفتار ما دارند و با تغيير افکار و نگرش ها مي 

توان بر روي رفتار افراد اثر گذاشت. باورها و 

افکارهاي ما داراي سه ريشه اصلي هستند شامل 

: تجربيات شخصي، تعاملات اجتماعي و استنتاج. 

نگرش يک بخش مرکزي از فرديت انسان است. 

ا و باورهاي خود بسياري از مردم بخاطر نگرش ه

حتي جان خود را از دست داده اند. که اين 

مسئله نشان دهنده اهميت و نقش نگرش و باور 

در بروز رفتار در انسان مي باشد. همچنين لازم 

به ذکر است که بيشتر نگرش هاي اجتماعي 

اکتسابي هستند، نه ذاتي. در اين پروژه جهت 

 کاهش مصرف انرژي تصميم بر اين است که از

مداخلات رفتاري مبتني بر روشهاي در معرض 

محرك قرار دادن، شرطي سازي و ارايه پاداش، 

بازخورد از رفتار مصرف و الگو سازي استفاده 

کرد و در زمينه شناختي ) باور و افکار( نيز از 

روشهاي آموزش و آگاهسازي بهره برد. هدف از 

صرف مي شود. در بشکه نفت خام براي توليد حرارت و سرما م

درصد در طول  10صورتيکه اگر با روشهاي صرفه جويي فقط 

سال در مصرف انرژي وسايل گرمازا و سرمازاي خود صرفه جويي 

ميليون بشکه نفت خام صرفه جويي کرده ايم  20کنيم در حدود 

که ارزش اين مقدار انرژي )با احتساب قيمت هر بشکه نفت خام 

مان( سه هزار و نهصد ميليارد تومان تو3900دلار و هر دلار  50

است. ) که البته اين رقم در کشور مي باشد که به طبع آن در 

شهر ياسوج رقم ذکر شده کمتر مي باشد( علاوه بر بار اقتصادي 

عوامل ديگري نيز وجود دارد که ضرورت بهينه سازي مصرف 

که استفاده بي رويه از انرژي هاي فسيلي  -1انرژي را مي رساند : 

بالا بودن رشد  -2باعث افزايش آلودگي محيط زيست مي شود 

محدوديت منابع انرژي  -3جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي 

رشد بالاي مصرف انرژي به  -4به دليل تجديدناپذير بودن آن 

عدم وجود سيستم بازيافت  -5دليل الگوي ناصحيح مصرف انرژي 

متکي بودن  -7فرسوده وجود صنايع و کارخانجات  -6انرژي 

افزايش گازهاي گلخانه اي و  -8اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي 

[ سابقه استفاده کاربردي در کشورهاي 1باران هاي اسيدي ]

[ در کشورهاي اروپا و 2پيشرفته به استناد به مقاله منتشر شده]

ايالات متحده آمريکا، نشان مي دهد که عوامل فردي از جمله 

رها و هنجارها بر رفتار مردم و به طبع آن بر نوع نگرش ها، باو

رفتار مصرف انرژي تاثير دارد.لذا تغيير نگرش افراد از طريق 

سياستهاي بازخوردي منظم تاثير شگرفي بر تغيير رفتار مصرف 

[ يافته ها بيانگر 3کنندگان انرژي داشته است. در مقاله ديگري ]

بي پس از اعمال آن است که نگرش گروه هاي شناختي و ترکي

متغييرهاي مستقل نسبت به پيش آزمون تفاوت معناداري داشته 

 است.
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اين پژوهش بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي 

اصول رفتاري، شناختي و ترکيب اين مبتني بر 

دو روش بر تغيير نگرش و رفتار مصرف کنندگان 

خانگي انرژي الکتريکي ساکن در شهر ياسوج 

 مي باشد.

7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

ارائه راهکارهاي عملي و اقتصادي در تفکيک 

تلفات فني و غيرفني شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

مشخص نمودن شاخص تلفات به تفکيک فني و 

منظور تعيين سهم تلفات هر يک و غيرفني به 

 تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در هر بخش

شناسايي ميزان تلفات فني و غيرفني و تعيين سهم هر يک از 

 تلفات شرکت به منظور هدف گذاري

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

تعيين نقطه مطلوب تلفات در شرکت توزيع 

نقطه نظر فني و نيروي برق استان گلستان از 

 اقتصادي

مشخص نمودن نقطه مطلوب شاخص تلفات در 

استان گلستان با توجه به شاخص هاي 

 جغرافيايي ، فني و اقتصادي

شناسايي نقطه مطلوب تلفات در استان گلستان به منظور هدف 

 گذاري مناسب

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

 تعيين قيمت انرژي توزيع نشده فيدرهاي

بندي آنها بر  شهرستان گرگان / گنبد و اولويت

اساس ارزش فني و اقتصادي جهت اعمال 

 خاموشي هدفمند

تعيين  -نوع مشترك  تعيين نوع فيدر بر اساس -

 ارزش انرژي فيدر از نقطه شرکت توزيع

از مهم ترين شاخص هاي قابليت  ميزان انرژي توزيع نشده

عملکرد کلي  هت ارزيابياطمينان در شبکه هاي توزيع بوده که ج

است که افزايش اين   شبکه همواره مورد توجه مي باشد. بديهي

هاي با و بي برنامه، علاوه بر ايجاد  ميزان از انرژي در خاموشي

اقتصادي به  نارضايتي، تحميل خسارت هاي اجتماعي و

مشترکين، منجر به ضرر اقتصادي براي شرکت توزيع نيز خواهد 

برنامه ريزي جهت تعديل اين شاخص بر حاضر  شد. در حال

به نحوي که سعي در  اساس معيار فني يعني اندازه کمي آن بوده

 انرژي توزيع نشده مي باشد. اين kWh حداقل شدن ميزان

مشترکين مختلف بر  به است که قيمت انرژي تحويلي  درحالي

اساس نوع آن بوده و در عمل، ارزش خاموشي مي تواند برنامه 

اسب تري از نقطه نظر اقتصادي براي شرکت توزيع رقم من ريزي

 .بزند

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

ايجاد روشي نوين جهت شناسايي مشترکين 

مشکوك جهت تسريع در رديابي و تست لوازم 

کاهش تلفات غير فني ناشي از سرقت برق 

کاهش خسارات ناشي از  -توسط مشترکان

افزايش سرقت برق در شبکه هاي توزيع برق و مشکل بودن 

شناسايي بعضي از مشترکان مشکوك به دستکاري باعث مشکلات 
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جلوگيري از  -ت به شبکه هاي توزيع برق سرق اندازه گيري آنها

کاهش درآمد شرکت هاي توزيع برق ناشي از 

 سرقت برق

رديابي انها  -افزايش تلفات در شبکه هاي توزيع برق شده است

 بعضي وقت ها با درگيري مشترکان با پرسنل مي شود.زمان بر و 

11 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

کاهش تلفات شبکه هاي فشار ضعيف باارائه 

الگوريتمي جهت تغيير فاز مشترکين با حداقل 

 تعداد ممکن

بهينه سازي اجتماع ذرات با سازگاري ديناميکي 

براي استخراج روش تغيير فاز مشترکين به 

منظور افزايش تعادل سيستم توزيع سه فاز 

پيشنهاد مي شود. تابع چندهدفه با در نظر 

گرفتن نسبت تلفات توان به تلفات اوليه و تعداد 

مشترکين تغيير فاز يافته نسبت به کل 

مشترکين شبکه فرمول بندي مي شود که باعث 

کاهش تلفات توان و نامتعادلي ولتاژ در شبکه 

 توزيع مي گردد.

ه هاي توزيع از بارهاي متفاوت صنعتي، خانگي و تجاري شبک

تشکيل مي شود که بارهاي تکفاز سهم اصلي را دارا مي باشد. 

توزيع نامتعادل مشترکين تکفاز در شبکه هاي توزيع و رفتار 

تصادفي مشترکين تکفاز مي تواند باعث ايجاد نامتعادلي در شبکه 

تعادل شبکه هاي توزيع، هاي توزيع گردد. به دليل اين ويژگي نام

جريان بزرگي از سيم نول عبور کرده و باعث افزايش تلفات توان و 

 نامتعادلي ولتاژ در شبکه توزيع مي گردد.

12 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان مرکزي

تخمين حالت متغيرهاي شبکه فشار متوسط 

هاي کنتورهاي فهام و پياده  با استفاده از داده

فيدر نمونه از شبکه فشار سازي بر روي يک 

 متوسط توزيع استان مرکزي

اهداف اصلي انجام اين پژوهش به شرح زير 

بررسي رؤيت پذيري يک فيدر نمونه  •ميباشد: 

)با نظر گارشناسان شرکت( در شبکه فشار 

مشخص  •متوسط توزيهپع برق استان مرکزي 

گيري  نمودن تعداد و مکان نصب وسايل اندازه

توليد نرم افزاري به  •ياز جديد در صورت ن

توسعه  •منظور انجام محاسبات تخمين حالتپ 

نرم افزار ارائه شده مطابق نظر کارشناسان 

شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي )تحت 

 و...( ArcMapويندوز، تخت وب، افزونه 

وجود کنتورهاي طرح فهام و اندازه گيري پارامترهاي زيادي از 

هاي  سازد. داده ه بهتر شبکه را فراهم ميشبکه امکان پايش هرچ

اي به مرکز پايش  دقيقه 15اين کنتورها اکثرا با فاصله زماني 

هاي اطلاعاتي شرکت توزيع ذخيره  ارسال شده و در بانک

شوند. نکته قابل اشاره اين است که اين کنتورها در سمت  مي

اند. لذا استفاده از  فشار ضعيف و براي مشترکين نصب شده

طلاعات اين کنتورها براي شبکه فشار متوسط بايستي تخمين ا

زده شود. همچنين اين امکان وجود دارد که براي رؤيت پذير 

شدن شبکه به منظور انجام مطالعات تخمين حالت، نيازي مبني 

 گيرها به وجود آيد. بر افزايش تعداد اندازه

13 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

ه سهم تلفات هر يک از بررسي و محاسب

تجهيزات شبکه توزيع هرمزگان با توجه به 

 شرايط محيطي از طريق اندازه گيري

-2تفکيک اجزا تلفات در هر يک از تجهيزات 

تعيين چگونگي وابستگي تلفات به پارامترهاي 

بندي تلفات هر يک از اجزا بر  اولويت-3محيطي 

اساس ميزان مشارکت در تلفات کل و مسائل 

-1فات اجزاءبه دلايل ذيل بايستي انجام گيرد: اندازه گيري تل

هاي توزيع و فوق  مشخص نبودن تلفات در اجزا مختلف شبکه

شود که نتوان به خوبي  توزيع و درصد هر يک از آنها موجب مي

با تعيين  -2راهکارهايي را به منظور کاهش تلفات ارائه نمود. 
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تعيين تلفات فني و غيرفني توان و -4ادي اقتص

روز و چگونگي  انرژي در ساعات مختلف شبانه

-5وابستگي آن به انرژي مصرفي مشترکين 

سازي هر  استفاده از مطالعات ميداني براي مدل

هاي توزيع و ارائه روشي به  تر شبکه¬چه دقيق

منظور تعيين راهکارهاي عملي براي کاهش 

 تلفات

که بيشترين  هايي سهم هر يک از اجزا در ايجاد تلفات، در زمينه

هاي مناسبي در  گذاري-توان سرمايه¬ميزان تلفات را دارند،مي

هاي ¬سازي تلفات کل نمود. با استفاده از دستگاه جهت حداقل

ها و کنتورهاي ¬هاي خط همانند ثبات¬گيري کميت¬اندازه

افزاري و معادلات  ديجيتال، همچنين مطالعات ميداني، تحليل نرم

گيري، سپس سهم هر جز در  ه اندازهرياضي، تلفات در اجزا شبک

تلفات کل مشخص شده و الگويي براي تعيين درصد تلفات ارائه 

هاي واقعي در يافتن جواب مناسب  گردد. استفاده از شبکه¬مي

 نمايد. کمک شاياني مي

14 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

ارائه روش محاسبه ضريب بهره برداري بهينه 

توزيع در راستاي کاهش براي پست هاي 

 تلفات

ارايه دستورالعمل محاسبه ضريب بهره برداري 

 بهينه به منظور کاهش تلفات انرژي

انتخاب مناسب ظرفيت ترانس بر اساس منحني بار منطقه و در 

نظر گرفتن تلفات ساليانه ترانس از اهميت ويژه اي در کاهش 

روژه ارائه تلفات شرکت هاي توزيع برخوردار است. هدف از اين پ

روش محاسبه ضريب بهره برداري بهينه هر ترانس با در نظر 

 گرفتن هزينه سرمايه گذاري اوليه و تلفات انرژي سالانه مي باشد.

15 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

 ACE6000بررسي تاثير قرائت کنتورهاي 

منصوبه بر فيدرهاي پستهاي فوق توزيع در 

انرژي تحويلي استان افزايش دقت محاسبه 

 همدان و افزايش دقت محاسبات تلفات شرکت

هدف از اين پروژه افزايش دقت در محاسبات 

تلفات شهرستاني است به گونه اي که با تمرکز 

 ACE6000بر قرائت مقاديرانرژي کنتورهاي 

بتوانيم به تفکيک فيدرهاي هر شهرستان تلفات 

را محاسبه نماييم. محصول نهايي: محصول 

هايي اين پروژه بررسي دقيق تلفات شهرستاني ن

بر اساس فيدر هاي آن شهرستان و نهايتا 

استفاده از نتايج تحقيق در جهت کاهش تلفات 

باشد . مراحل انجام کار : مرحله اول ¬استاني مي

شامل جمع آوري دقيق مقادير قرائت انرژي 

و مقايسه آن با مقادير  ACE6000کنتورهاي 

و حصول اطمينان از  MK6Eقرايت کنتورهاي 

تلفات در شرکتهاي توزيع لزوم انجام  نظر به اهميت بالاي کنترل

که در حال حاضر  تحقيق در اين زمينه کاملا بديهي است. از آنجا

امکان قرائت مقاديرانرژي کنتورهاي وجود دارد شايسته است که 

اين مهم براي دقيق تر شدن در محاسبات تلفات شهرستاني  از

  .اده کرداستف
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باشد. مرحله دوم شامل جمع ¬صحت قرائت مي

آوري دقيق اطلاعات مشترکين به تفکيک فيدر 

باشد. نهايتا با بهره گيري از اطلاعات خريد ¬مي

و فروش به تفکيک فيدر در هر يک از واحدهاي 

توان به بررسي تلفات شهرستاني ¬اجرايي مي

ايجاد و تفکيک فيدر پرداخت. روش تحليل: 

تشکيل بانک اطلاعاتي کاملي از اطلاعات قرائت 

و مقادير مصرف  ACE6000شده کنتورهاي 

مشترکين به تفکيک فيدر هاي هر شهرستان و 

در نهايت محاسبه تلفات شهرستاني با تاکيد بر 

شناسايي فيدرهايي که مقدار تلفات بالاتري 

دارند. با استفاده از نرم افزارهاي آماري انجام 

 اسبات صورت خواهد گرفت.مح

16 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

ارزيابي و کاهش تلفات ترانسفورماتورهاي 

 توزيع بر اساس عمر آنها

هدف از اين تحقيق، تعيين تلفات 

ترانسفورماتورهاي توزيع و ارايه راهکار متناسب 

با آن براي کاهش تلفات شبکه هاي توزيع مي 

 باشد. براي اين منظور با تحليل نتايج

آزمايشگاهي رابطه اي بين عمر 

ترانسفورماتورهاي توزيع و تلفات آنها تعيين 

گرديده، سپس براي يک شبکه توزيع نمونه 

نوسازي ترانسفورماتورهاي توزيع و ميزان هزينه 

فايده اين کار بررسي خواهد شد. انتظار مي  -

رود نتايج براي شبکه هاي فرسوده با عمر زياد، 

تعويض ترانسفورماتورهاي  مقرون به صرفه بودن

 فرسوده با ترانسفورماتورهاي نو را تأييد نمايد.

اين تحقيق وابستگي ميزان تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع را با 

عمر آنها بررسي مي کند. يکي از اهداف شرکتهاي توزيع برق، 

کاهش تلفات شبکه توزيع مي باشد که بخش عمده اي از آن 

رماتورهاي توزيع است. بررسي ميزان تأثير ناشي از تلفات ترانسفو

فرسودگي ترانسفورماتورهاي توزيع بر اين تلفات و بررسي صرفه 

اقتصادي نوسازي ترانسفورماتورهاي توزيع از ويژگيهاي اين 

تحقيق مي باشد. نهايتاً کاهش تلفات شبکه توزيع از مزاياي 

 بکارگيري نتايج اين تحقيق است.



 174                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

17 
برق شرکت توزيع نيروي 

 استان يزد

تعيين نقشه عملياتي کاهش خاموشي در 

 شرکت توزيع برق استان يزد

دراين تحقيق انتظار مي رود ضمن بررسي 

اثربخشي فعاليتهاي انجام شده در شرکت توزيع 

نيروي برق استان يزد در راستاي زمان خاموشي، 

حدود بهينه اين شاخصها براساس پارامترهاي 

طقه استخراج گردد و شبکه و شرايط اقليمي من

راهکارهاي اقتصادي رسيدن به اهداف مشخص 

شده مشخص و اولويت بندي شوند. مراحل انجام 

کار شامل انجام مطالعات پيشينه موضوع و 

کارهاي مشابه قبلي، بررسي وضعيت فعلي 

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد در 

شاخصهاي مدنظر، ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي 

، مطالعه فيدرهاي فشارمتوسط استان انجام شده

يزد و انجام محاسبات فني و اقتصادي و ارائه 

دستورالعمل در خصوص راهکارهاي بهبود 

 شاخصها است.

برداري اقتصادي از شبکه هاي توزيع،  از اهداف مهم در بهره

خاموشي است.  کاهش تلفات انرژي الکتريکي و کاهش زمان

عواملي طبيعـي يـا ضــعف و خاموشـي هاي بـرق کـه در اثـر 

تجهيزات و تاسيسـات رخ مي دهنـد، خسـارات جبران  نقــص

حيثيـت عمومـي توزيع کننــده  ناپذيـري بــه اقتصـاد کشـور و

بـراي  کننـد. بدون شـک نـرخ پاييـن خاموشـي بــرق وارد مي

هـر شـرکت برق يــک امتيـاز مثبت اسـت و شــرکتها رقابــت 

خاموشـي را يکـي از اهداف اصلي تعريـف و  نــرخ در کـاهش

 تعقيـب مي نماينـد

18 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي تاثير افت ولتاژ بر روي پارامترهاي کولر 

گازي)جريان, بازده و توان( و اثربخشي تاثير 

تثبيت ولتاژ مشترکين در کاهش مصرف در 

زمان پيک بار در شبکه تحت پوشش شرکت 

 توزيع نيروي برق اهواز

ارائه راهکار جهت کاهش مصرف انرژي در 

ساعات پيک بار تابستاني شهر اهواز و روش 

 تثبيت ولتاژ

باتوجه به شرائط خاص آب وهوائي در شهرستان اهواز و لزوم 

استفاده ازکولرهاي گازي توسط کليه مشترکين مصرف بالاي 

ينه سازي و کنترل انرژي الکتريکي در کولرهاي گازي ، اهميت به

مصرف انرژي الکتريکي را در اين وسايل ايجاب مي نمايد . مقدار 

انرژي مصرفي در کولرهاي گازي تابع عوامل مختلفي است که از 

مهمترين عوامل تاثير گذار بر مصرف انرژي الکتريکي کولرهاي 

گازي مي توان به محل نصب ، سرويس و نگهداري مناسب و 

کولر با فضاي مورد استفاده ) از لحاظ  تناسب ظرفيت برودتي

مساحت ، دما و رطوبت ( ونيزتغييرات ولتاژاشاره نمود کولرهاي 

گازي سه موتور دارند که سه عنصر اصلي کولر ميباشند:کمپرسور، 

درصد توان  90دمنده داخلي و فن بيروني. اين سه موتور بيش از 
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که بزرگترين  مورد نياز کولر را مصرف ميکنند و موتور کمپرسور

درصد اين توان را مصرف ميکند.  80موتور کولر است حدود 

کمپرسور عنصري پيچيده در يک سيستم خنک کننده ميباشد، 

چون بدست آوردن يک مدل دقيق براي آن دشوار ميباشد. از 

طرف ديگر، عملکرد سيستمهاي تهويه مطبوع به طور گسترده اي 

ن، بدست آوردن يک مدل تحت تاثير کمپرسور ميباشد. بنابراي

صحيح از کمپرسور سرعت متغير، پايه اي براي شبيه سازي کولر 

گازي اينورتري و پمپهاي حرارتي ميباشد. کمپرسور، اينرسي کم 

و گشتاور ثابتي در شرايط ماندگار دارد و هنگامي که ولتاژ کاهش 

سيکل ثابت ميماند. در کل، رفتار  10الي  5مييابد، گشتاور آن در 

الت ماندگار موتور کمپرسور کولر گازي مشابه عملکرد موتور ح

القايي سه فاز ميباشد، اما در شرايط اغتشاش و ناپايداري ولتاژ، 

عملکرد کمپرسور متفاوت بوده و توان بيشتري از شبکه ميکشد و 

ميتواند موجب فروپاشي ولتاژ گردد . دراين پروژه ميزان وابستگي 

ا باافت ولتاژموجوددرشبکه درزمان توان وجريان مصرفي کولره

پيک موردبررسي قرارگرفته وتغييرات منحني کارکولرهاي گازي 

وتاثيرآن برراندمان کولرهاي گازي بررسي ميگردد ودرنهايت 

تعيين ميگرددکه باتثبيت ميزان ولتاژ ايا ميتوان مصرف پيک 

راکاهش داد يا خير و در صورت مثبت بودن نتيجه اين تاثير تا 

 ميزان خواهدبود.چه 

19 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي و محاسبه سهم تلفات هر يک از 

تجهيزات منصوبه در شبکه توزيع نيروي برق 

اهواز با توجه به شرايط محيطي)دماي بالا, 

رطوبت و آلودگي( از طريق انجام اندازه گيري 

 و ارائه راهکار جهت کاهش اين تلفات

-2ر هر يک از تجهيزات تفکيک اجزا تلفات د_1

تعيين چگونگي وابستگي تلفات به پارامترهاي 

بندي تلفات هر يک از اجزا بر  اولويت-3محيطي 

اساس ميزان مشارکت در تلفات کل و مسائل 

تعيين تلفات فني و غيرفني توان و -4اقتصادي 

روز و چگونگي  انرژي در ساعات مختلف شبانه

-1اندازه گيري تلفات اجزاءبه دلايل ذيل بايستي انجام گيرد: 

هاي توزيع و فوق  مشخص نبودن تلفات در اجزا مختلف شبکه

شود که نتوان به خوبي  ر يک از آنها موجب ميتوزيع و درصد ه

با تعيين  -2راهکارهايي را به منظور کاهش تلفات ارائه نمود. 

هايي که بيشترين  سهم هر يک از اجزا در ايجاد تلفات، در زمينه

هاي مناسبي در جهت  ميزان تلفات را دارند،ميتوان سرمايه گذاري



 176                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

-5ين وابستگي آن به انرژي مصرفي مشترک

سازي هر  استفاده از مطالعات ميداني براي مدل

هاي توزيع و ارائه روشي به  تر شبکه¬چه دقيق

منظور تعيين راهکارهاي عملي براي کاهش 

 تلفات

ز دستگاه هاي اندازه سازي تلفات کل نمود. با استفاده ا حداقل

گيري کميت هاي خط همانند ثبات ها و کنتورهاي ديجيتال، 

افزاري و معادلات رياضي،  همچنين مطالعات ميداني، تحليل نرم

گيري، سپس سهم هر جز در تلفات کل  تلفات در اجزا شبکه اندازه

مشخص شده و الگويي براي تعيين درصد تلفات ارائه مي گردد. 

هاي واقعي در يافتن جواب مناسب کمک شاياني  هاستفاده از شبک

 نمايد. مي

20 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي و اندازه گيري تلفات ناشي از جريان 

نشتي مقره ها, کابل مشترکين و تماس 

درختان با خطوط هادي هوايي در شبکه 

توزيع نيروي برق اهواز به منظور ارزيابي راه 

 حل هاي فني و اقتصادي

هدف از انجام اين پژوهش تعيين مقدار واقعي 

انرژي تلف شده بصورت جريان نشتي در مقره ها 

و درختان مجاور هادي هاي بدون عايق و کابل 

هاي روکش دار است. در اين کار بهره گيري از 

آزمايشات عملي علاوه بر برآورد تلفات ناشي از 

مقره ها مقدار جريان نشتي در درختان به 

ع درخت و براي شرايط محيطي کوتاه تفکيک نو

 مدت و بلند مدت مختلف بدست مي ايد.

تا به امروز پيرامون موضوع تلفات درختان در شبکه برق مطالعه 

اي انجام نگرفته است. تحقيقات صورت گرفته مساله تماس 

درختان با خطوط برق را تنها بعنوان خطاي امپدانس بالا مطرح 

که بيششتر روي تشخيص و مکانيابي  کرده اند. در اين مطالعات

درصد موارد برخورد 95خطاي بالا تمرکز دارند ادعا شده که 

شاخه هاي درختان با هادي هاي هوايي با جرقه و آرك همراه 

 هستند.

21 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

تهيه يک محصول نرم افزاري داده کاوي  •

اطلاعات کنتورهاي هوشمند مشترکين جهت 

تشخيص دستکاري و خرابي لوازم اندازه گيري 

با قابليت يادگيري ماشين و براساس فناوري 

 هوش تجاري

خروجي پروژه يک محصوا نرم افزاري تحت وب 

مي باشد و قادر است داده هاي کنتورهاي 

دريافت کند و با تحليل  هوشمند را در ورودي

آنها، موارد دساتکاري کنتور و نوع دستکاري را 

در خروجي ارائه نمايد. به علاوه، نرم افزار قابليت 

تهيه انواع گزارشات متنوع ديگر شامل نمايش 

ليستي و نموداري از سوابق مشترکاني که در 

سيستم به عنوان موارد مشکوك ثبت شده اند ( 

در و ..) و ساير گزارش هاي به تفکيک منطقه،رفي

 مديريتي را خواهد داشت.

دستکاري کنتورها، يکي از چالش هاي مهم در شرکت هاي توزيع 

برق است که باعث تحميل تلفات فني و زيانهاي مالي به اين 

شرکت ها ميشود. لذا ياافتن راه حل براي تشخيص خرابي و 

ها است. راه دستکاري کنتورها موضوع با اهميتي براي اين شرکت 

حل ابتدايي براي مواجه با اين موضوع و ياافتن ماوارد دساتکاري، 

آناليز دادههاي مصارف مشترکان به صورت دستي و در صورت 

يافتن موارد خاص مشکوك به دستکاري، بازرسي حضوري و تاييد 

در محل ميباشد که باه صاورت سنتي در شرکت هاي توزيع برق 

کار گرفته ميشود. از آنجا که قرائت اين براي کنتورهاي معمولي ب

کنتورها در دوره هاي دو ماهه صورت ميگيرد، حداقل دو مااه پس 

از دستکاري کنتور ميتوان به آن پي برد. اين عمليات بسيار زمان 
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بر و هزينه بر ميباشد و دقت لازم و کافي را ندارد. در چناد سااا 

رو به افزايش است و اخيار، نفاوت کنتورهااي هوشمند در شبکه 

اين کنتورها اطلاعات زيادي شامل انرژي مصرفي ( اکتيو و 

راکتيو) و همچنين پارامترهااي جريانهاا، ولتاژهاا، تاوان هاا، ضريب 

دقيقهاي تا يک ساعتي)  15قدرت و ... را ( در بازههاي زماني 

ثبت ميکنند و به مرکز مانيتورينگ شبکه ارساا مينمايند. لذا اين 

ابليت وجاود دارد کاه طي چند ساعت بتوان دستکاري کنتور را ق

تشخيص داد. يک روش ساده جهت تشخيص دستکاري 

کنتورهاي هوشامند کاه در حااا حاضار ماورد اساتفاده قارار 

ميگيرد، همان بررسي انرژي مصرفي ( مشابه کنتورهاي معمولي) 

هاي هوشمند، ميباشد، اما با توجه به حجم بالاي داده هاي کنتور

اين کار عملا با تااخير چناد ماهه انجام ميشود و امکان اينکه 

بتوان به صورت دستي، در طوا چند ساعت همه کنتورها را بررسي 

نمود در عمل وجود ندارد. لاذا ايان روش همچناان کناد و دقت 

آن پائين است و لازم است تا با روشهاي تحليل نرم افزاري مبتني 

ي جايگزين شود. بر اين اساس هدف اين پروژه بر داده کاو

شناخت انواع دستکاري با استفاه از الگوريتم هاي هوش مصنوعي 

و تکنيک هاي يادگيري ماشين براي آناليز الگوي مصرف مشتريان 

و يافتن موارد غير عادي در ميان آنها و به طور خلاصه جهت 

يري هاي تبديل داده هاي خام به اطلاعات مفيد جهت تصميم گ

بعدي ميباشد. با اين کاار زماان يافتن رفتارهاي غير طبيعي در 

الگوي مصرف مشتريان به منظور معرفي موارد مشکوك به خرابي 

و يا دستکاري کنتور هاي هوشمند از چند ماه باه چناد سااعت 

کاهش مييابد که مي تواند صرفه جويي قابل ملاحظه اي را براي 

اه داشته باشد. ضمن اينکه امکان رصد شرکت هاي توزيع به همر

همه کنتورها را در طوا چناد ساعت براي تشخيص موارد 
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 دستکاري فراهم ميکند.

22 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

تشخيص سهم تلفات تجهيزات اصلي  •

منصوبه در شبکه توزيع نيروي برق اهواز با 

توجه به شرايط محيطي)دماي بالا, رطوبت و 

آلودگي( از طريق انجام اندازه گيري و ارائه 

 راهکار جهت کاهش اين تلفات

تشخيص تلفات تجهيزات منتخب شرکت توزيع 

عات نيروي برق اهواز در اين مرحله، با ورود اطلا

هاي مربوطه، موارد  لازم به سامانه و اخذ خروجي

ميزان تلفات هريک  •ذيل مشخص خواهد شد: 

سهم هريک از تجهيزات  •از تجهيزات منتخب 

ميزان تلفات قابل قبول  •منتخب در تلفات کل 

منظور تشخيص  هريک از تجهيزات منتخب به

تاثير تغيير شرايط الکتريکي و غيرالکتريکي)از 

يير بار، تغيير الگوي مصرف مشترکين، قبيل تغ

تغيير دما و رطوبت هوا( اين پايش براي مدت 

هاي  يکسال صورت خواهد گرفت و شامل رده

کيلوولت(  33و  11مختلف ولتاژ فشار متوسط )

 هاي مختلف سال خواهد بود. در ماه

هاي الکتريکي  تلفات انرژي الکتريکي بخشي از واقعيت ذاتي شبکه

فات پيامدي از انتقال و توزيع است و عمدتا ناشي از است. اين تل

عبور جريان الکتريکي از تجهيزاتي است که داراي مقاومت 

شده مقدار قابل توجهي از کل انرژي  الکتريکي هستند. انرژي تلف

وري انرژي  دهد. در بهره هاي انتقال و توزيع تشکيل مي را در شبکه

قابليت اطمينان سيستم،  دليل مسائل مالي و بهبود کيفيت و به

کند. علاوه بر اين،  شدت نقش مهمي را ايفا مي کاهش تلفات به

محيطي نيز در کاهش تلفات توان وجود دارد.  مزاياي زيست

صرفه کاهش داده  صورت مقرون به همچنين، اگر تلفات توان به

تواند منفعت اقتصادي قابل توجهي در پي داشته باشد.  شود، مي

هاي توزيع معمولاً به دو بخش  الکتريکي در شبکهعوامل تلفات 

شود: تلفات فني و تلفات غيرفني. تلفات فني  مهم تقسيم مي

دليل  مرتبط با مشخصات فيزيکي هادي و تجهيزات است که به

شود. تلفات اهمي هادي  ها ايجاد مي جريان عبوري از هادي

خطوط اوليه، تلفات اهمي هادي خطوط ثانويه و خدمات 

باري و بارداري ترانسفورماتور و مديريت  رکين، تلفات بيمشت

ضعيف روشنايي خيابان از جمله عوامل اصلي تلفات فني محسوب 

آرايش و  •شوند. عوامل تأثيرگذار بر تلفات فني عبارتند از:  مي

 •کيفيت و راندمان تجهيزات انتخاب شده  •پيکربندي شبکه 

کيفيت  •برداري  فيت بهرهکي •اندازي تجهيزات  کيفيت نصب و راه

نگهداري و تعميرات شبکه با اين حال، تلفات غيرفني بيشتر 

ها و  توان با سياست شود، که مي دليل خطاهاي انساني ايجاد مي به

اقدامات اثربخش اين نوع تلفات را حداقل کرد. تلفات غيرفني 

گيري،  شامل مواردي از قبيل برق دزدي، خرابي دستگاه اندازه
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حساب، کنتورهاي  ه در قرائت کنتور، عدم پرداخت صورتاشتبا

غيرمجاز، انشعابات سست، خطاي محاسباتي انرژي تحويلي و 

شده و تماس درختان با خطوط هوايي مي باشد. در  فروخته

شوند تا نسبت به  برداران شبکه تشويق مي بسياري از کشورها، بهره

هاي تحت  رساختبرداري از زي وري در طراحي و بهره بهبود بهره

علاوه، رگولاتورها نيز قوانين و  مالکيت و نظارت خود اقدام کنند. به

تصويب  هايي براي ايجاد انگيزه در ميان ذينفعان به مشوق

وري  رسانند. کاهش ميزان تلفات نقش اساسي در بهبود بهره مي

هاي  کند. ايجاد زيرساخت هاي توزيع نيروي برق ايفا مي در شبکه

هاي توزيع کشور يکي از نيازهاي  پايش تلفات در شبکه لازم براي

ها و همچنين  اساسي براي ارزيابي وضعيت تلفات اين شبکه

باشد. زيان  برداري آنها مي ريزي براي بهبود وضعيت بهره برنامه

حاصل از زياد بودن مقدار تلفات انرژي الکتريکي شبکه توزيع 

ول مديران ارشد آن قدري است که مورد قب نيروي برق اهواز به

شرکت و مقامات ارشد صنعت برق کشور نيست. هرچند در اغلب 

خوبي مورد  موارد، استانداردها و الزامات فني در آن شرکت به

هاي مهندسي و  اي از فعاليت توجه بوده است و بخش عمده

اي صورت گرفته است، اما بروز خطا  غيرمهندسي در حد شايسته

اد تلفات انرژي الکتريکي به مقداري در برخي موارد موجب ايج

طور اختصاصي به  بيش از حد قابل قبول شده است. اين پروژه به

پردازد.  ارزيابي وضعيت تلفات تجهيزات شبکه توزيع شهر اهواز مي

منظور از تشخيص تلفات تجهيزات در اين پروژه، آگاهي يافتن از 

هاي  از دادهمقدار تلفات انرژي الکتريکي با تاکيد به استفاده 

 گيري و انجام محاسبات در موارد ضروري است. اندازه

23 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

بررسي روش هاي متعادل سازي بار در شبکه 

هاي توزيع و ارائه راهکارهاي کاربردي در 

انجام متعادل سازي بار در شرکت توزيع برق 

 راستاي کاهش تلفاتشهرستان اصفهان در 

از عوامل ايجاد کننده نامتعادلي بار در شبکه هاي توزيع ميتوان 

به توزيع ناهمگون و غير يکنواخت مشترکين تک فاز بين فازهاي 
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فيدر و رفتار تصادفي و غير همزمان مشترکين تک فاز اشاره کرد.  راستاي کاهش تلفات

با توجه به گستردگي شبکه هاي توزيع و تغييرات روزمره در 

شبکه ها ، حفظ تعادل بار در اين شبکه ها با دشواري سطح اين 

هايي همراه است. از سوي ديگر با توجه به تاثير نامتعادلي بار بر 

تلفات و نيز اشغال ظرفيت شبکه ، نياز است که راهکاري اساسي 

-------------------------براي اين مشکل پيش بيني شود. 

----------------------اصلاحيه  ----------------------

در خصوص پيشنهاد پروژه  -------------------------

بررسي روش هاي متعادل سازي بار در شبکه "تحقيقاتي با عنوان 

 "هاي توزيع و ارائه راهکارهاي کاربردي در راستاي کاهش تلفات

. نظر به اينکه دفتر برنامه ريزي 1موارد ذيل به اطلاع مي رسد: 

ان اصفهان مجري پروژه هاي کاهش تلفات توزيع برق شهرست

شرکت نيز هست ، اين پروژه از طرف معاونت برنامه ريزي و 

.با توجه به اين که 2تحقيقات اين شرکت مطرح شده است. 

اتوماسيون شبکه در توزيع برق شهرستان اصفهان به عنوان يکي 

از زير ساخت هاي اصلي مورد نياز در حال انجام است ، انجام 

ري شبکه و انجام مانور آنلاين با هدف متعادل سازي بار از بازآ

( به عنوان اولين پروژه هاي SOPطريق تجهيزات معرفي شده )

کشور در زمينه به کارگيري اين تجهيزات خواهد بود. از اين رو 

مورد تعريف شده ، يکي از پروژه هاي تحقيقاتي مدنظر حوزه ي 

 اشد.معاونت برنامه ريزي و تحقيقات مي ب

24 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

تعيين پتانسيل شرکت توزيع برق شهرستان 

اصفهان در کاهش قيمت تمام شده توزيع يک 

 کيلووات

تعيين پتانسيل شرکت توزيع برق شهرستان 

اصفهان در کاهش قيمت تمام شده توزيع يک 

 کيلووات

بهينه کاهش قيمت تمام شده توزيع يک کيلو وات در جهت 

تعيين  -تعيين دقيق بهاي تمام شده انرژي  -سازي مصرف منابع 

 دقيق ميزان جذب سربار

25 
شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

تدوين استراتژي و نقشه راه جهت مشارکت 

حداکثري انواع مشترکين در مديريت بار و 

راه جهت مشارکت  تدوين استراتژي و نقشه -1

بار و مديريت مصرف بر اساس مديريت 

با توجه به اختلاف زياد مصرف برق در زمان پيک و بار پايه شبکه 

و محدوديت هاي احداث نيروگاه، با توجه به سياست هاي وزارت 
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نيرو برنامه هاي مديريت مصرف جهت عبور از پيک جزء سياست  مشترکين مختلف مديريت مصرف

ه هاي مختلفي هاي مهم وزارت نيرو مي باشد. در اين راستا برنام

بيان شده است ولي با توجه به محدوديت منابع مالي و انساني و 

اثر بخشي راهکار هاي مختلف نياز به تدوين استراتژي و نقشه راه 

جهت مشارکت حداکثري انواع مشترکين در مديريت بار و 

مديريت مصرف مورد نياز است. بايد با توجه به مطالعات اجتماعي 

وات گذشته، مشخص نمود هر راهکار جهت و آمار اطلاعات سن

پياده سازي به چند نفر ساعت و چه ميزان هزينه نياز دارد سپس 

بر اساس محدوديت هاي مالي و انساني تصميم گيري نمود. به 

نظر مي رسد راه کارهاي مشارکت حداکثري مشترکين در 

مديريت بار و مديريت مصرف براي مشترکين مختلف، متفاوت 

ين اساس در اين شرکت بررسي و تحليل و بومي سازي است. بر ا

راه کار هاي نوين که در سطح دنيا و ايران براي تعرفه ها و طبقه 

 هاي مختلف مشترکين انجام مي پذيرد ، بشدت ملموس است.
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 عيتوزمحور  -3

 هاي توزيع  هکنده و اثرات آن بر شبکتوليدات پرا -3-5

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق شرکتعنوان  رديف

 شرکت توانير 1
مطالعه امکان توسعه سطح نفوذ توليد پراکنده 

 با بهره گيري از بازآرايي شبکه هاي توزيع
    

 شرکت توانير 2
ذخيره سازي انرژي مقياس شبکه و خانگي در 

 ايران
    

3 
برق  شرکت توزيع نيروي

 استان آذربايجان شرقي

بهره برداري بهينه شبکه هاي توزيع در حضور 

منابع فتوولتائيک توزيع شده با لحاظ تحليل 

همبستگي بين توليد و تقاضا و در نظر گرفتن 

 عدم قطعيت ها

مهم تريت مزيت سامانه هاي فتوولتائيک متصل 

به شبکه رفع افت ولتاژ است.با نصب سامانه هاي 

ن خورشيدي ،اپراتورهايي شبکه و توليد توا

مصرف کننده ها قادر به تزريق توان به شبکه را 

خواهند داشت.اين سامانه ها قادرند با استفاده از 

يک کنترل کننده ،توان اکتيو مورد نياز شبکه را 

تشخيص دهند و اين توان را با آن مبادله کنند. 

بيشترين تاثير فتوولتائيک توزيع شده بر روي 

ها بهبود پروفيل ولتاژ و افزايش پايداري فيدر

شبکه و بالانس کردن بار سه فاز در فيدرها 

است. شرکت هاي توزيع مالکان سامانه هاي 

فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به رعايت 

قيود بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر 

مالکان اين سامانه ها براي بررسي ميزان هزينه و 

يد آگاهي کافي از قابل تنظيم بودن سود با

خروجي سامانه هاي خورشيدي براي انتخاب 

صحيح اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان 

راکتيو را داشته باشند.ثانيا شرکت توزيع نيز بايد 

اطلاعات مهم و ضروري از توان قابل تنظيم 

مولدهاي خورشيدي که در طول يک فيدر توزيع 

مهم تريت مزيت سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه رفع افت 

ولتاژ است.با نصب سامانه هاي توليد توان خورشيدي ،اپراتورهايي 

يق توان به شبکه را خواهند شبکه و مصرف کننده ها قادر به تزر

داشت.اين سامانه ها قادرند با استفاده از يک کنترل کننده ،توان 

اکتيو مورد نياز شبکه را تشخيص دهند و اين توان را با آن مبادله 

کنند. بيشترين تاثير فتوولتائيک توزيع شده بر روي فيدرها بهبود 

دن بار سه فاز پروفيل ولتاژ و افزايش پايداري شبکه و بالانس کر

در فيدرها است. شرکت هاي توزيع مالکان سامانه هاي 

فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به رعايت قيود بهره برداري از 

آنها ميسازند.بعبارت ديگر مالکان اين سامانه ها براي بررسي 

ميزان هزينه و سود بايد آگاهي کافي از قابل تنظيم بودن خروجي 

دي براي انتخاب صحيح اندازه و نوع تجهيزات سامانه هاي خورشي

جبران کننده توان راکتيو را داشته باشند.ثانيا شرکت توزيع نيز 

بايد اطلاعات مهم و ضروري از توان قابل تنظيم مولدهاي 

خورشيدي که در طول يک فيدر توزيع شده اند را براي برنامه 

ه ريزي صحيح و بهره برداري لازم را داشته باشد بعلاو

کورديناسيون بين جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي خورشيدي و 

بارها بايد طراحي شود که اين عمل باعث اجتناب از هر گونه 

عکس العمل منفي در شبکه ميگردد.هدف پروژه بهينه جايابي و 

بهره برداري منابع فتوولتائيک توزيع شده در يک شبکه پايلوت با 
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برنامه ريزي صحيح و بهره شده اند را براي 

برداري لازم را داشته باشد بعلاوه کورديناسيون 

بين جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي خورشيدي و 

بارها بايد طراحي شود که اين عمل باعث 

اجتناب از هر گونه عکس العمل منفي در شبکه 

ميگردد.هدف پروژه بهينه جايابي و بهره برداري 

ده در يک شبکه منابع فتوولتائيک توزيع ش

پايلوت با رعايت الزامات و محدوديت هاي شبکه 

و تهيه و تدوين دستورالعمل جامع و کاربردي 

 مي باشد.

ه و تهيه و تدوين رعايت الزامات و محدوديت هاي شبک

 دستورالعمل جامع و کاربردي مي باشد.

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

جبران سازي توان راکتيو ، کاهش تلفات و 

افت ولتاژ با مولد هاي خورشيدي وصل به 

 شبکه

هدف از اين پروژه و محصول نهايي تحقيق به 

بررسي راهکارهاي -1شرح ذيل مي باشد. 

اده از اين قابليت اينورترهاي خورشيدي در استف

مزاياي فني  -2تزريق توان راکتيو به شبکه 

حاصل براي شبکه برق )کاهش تلفات و افت 

بررسي ميزان انتفاع شبکه از استفاده  -3ولتاژ( 

از اينورترها در شبکه و ارائه پيشنهادات خريد 

توان راکتيو توليدي توسط مولد ها موارد بالا در 

 يک گزارش ارائه خواهد شد. قالب

سيستم خورشيدي و فروش آن به وزارت  اگر چه توليد برق توسط

مناسبي براي  نيرو در حال حاضر از توجيه پذيري و درآمد

با توجه به قابليت هاي موجود در  برخوردار است ولي  مشترکين

از   توان اينورترهاي سيستم هاي فتوولتائيک وصل به شبکه مي

 "اصلاح شبکه استفاده نمود و ضمنا جانبي آنها به عنوانخدمات 

که اين طرح به  هزينه اين خدمات را به مشترك پرداخت نمود

 نفع دارنده مولد و يا نيروگاه و همچنين وزارت نيرو مي باشد.اين

 Axilary Service موارد به خدمات جانبي مولدهاي خورشيدي

 معروف ميباشند 

5 
رق شرکت توزيع نيروي ب

 استان خراسان جنوبي

هاي فتوولتائيک متصل به  بررسي اثرات نيروگاه

شبکه هاي فشار ضعيف بر روي شاخص هاي 

 کيفي شبکه استان خراسان جنوبي

از اجراي اين پروژه اهداف زير مورد انتظار مي 

هاي فتوولتائيک بر  بررسي تاثير نيروگاه -1باشد: 

 روي شاخص هاي کيفي شبکه مانند پايداري

تعيين ضريب  -2ولتاژ، هارمونيک ها، تلفات و ... 

نفوذ بحراني به منظور واگذاري مجوز احداث 

نيروگاه با توجه به ضريب بار پست، بار مشترکين 

بررسي شرايط و  -3و الگوي مصرف آنها 

هاي خانگي و تجاري محدود به ظرفيت  امروزه استفاده از نيروگاه

رايط مساعد منطقه و انشعاب در خراسان جنوبي با توجه به ش

توليد بسيار خوب رو به افزايش است که افزايش تعداد زياد 

نيروگاه به شبکه مي تواند منجر به بروز مشکلاتي بر روي کيفيت 

برق شبکه گردد لذا بررسي اثرات اين نيروگاه ها بر روي شاخص 

هاي کيفي شبکه بسيار مهم مي باشد . با توجه به وجود نيروگاه 

به شبکه زياد در سطح استان خراسان جنوبي )با هاي متصل 



 184                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق شرکتعنوان  رديف

 -4مشکلات حفاظتي و تعادل بار احتمالي 

تدوين دستورالعمل اجرايي جهت طراحي، بهره 

فشار ضعيف در حضور نيروگاه برداري شبکه 

هاي فتوولتائيک و واگذاري مجوز احداث نيروگاه 

خورشيدي با توجه به ضريب نفوذ، رشد بار 

بررسي تأثير سطح نفوذ  -5مشترکين و ... 

مولدهاي فتوولتاييک بر شبکه توزيع و ارائه 

راهکارهايي براي جبران آثار منفي آن مانند 

 -6ه و غيره اثرات آنها بر روي بالانس شبک

بررسي مطالعات فوق در مناطق نمونه محصول 

پروژه دستورالعمل اجرايي طراحي، بهره برداري 

و حفاظت شبکه هاي فشار ضعيف با توجه به 

 ورود نيروگاه هاي خورشيدي است.

ضريب نفوذ بالا( اين پتانسيل جهت بررسي اثرات اين نوع نيروگاه 

ها بر روي شبکه فشار ضعيف موجود ممکن مي باشد. با بررسي 

مناطق نمونه مي توان الگوي مناسبي براي طراحي شبکه هاي 

اين  فشار ضعيف و همچنين پيش بيني رفتار شبکه در حضور

نيروگاه ها وجود دارد. در ضمن مي توان مشکلات حفاظتي 

احتمالي را نيز بررسي و دستورالعمل اجرايي جامعي براي طراحي، 

بهره برداري و حفاظت شبکه هاي فشار ضعيف با توجه به ورود 

 نيروگاه هاي خورشيدي به شبکه ارائه نمود.

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان فارس

ساخت سامانه سيستم انرژي طراحي و 

چندحامل برق و حرارت بااستفاده از انرژي 

 خورشيدي

طبق آمارهواشناسي اکثر شهرهاي ايران بطور 

روز آفتابي در سال  291تا  250متوسط از

برخوردارند که اين امر بيانگر پتانسيل بسيار 

بالاي انرژي خورشيدي در کشور ما است که مي 

در توليد برق و هم  توان از اين انرژي پاك هم

گرمايش آب مورد نياز بهره جست و براي جبران 

گرمايش مورد نياز در ساير ايام سال که تابش 

مناسيبي دريافت نمي شود از يک مکانيزم 

کمکي جبران کننده حرارتي بااستفاده از 

گازشهري استفاده کرد. لذا با استفاده از انرژي 

گرمايي جذب شده در آبگرمکن خورشيدي 

علاوه بر تامين آب گرم مورد نياز مصارف 

خانگي، بااستفاده از سيکل حرارتي استرلينگ 

دما و خشکسالي و به تبع آن کاهش  با توجه به تاثير افزايش

مصرف و  هاي کشور واز طرفي رشد چشمگير توليد نيروگاه

همچنين عواملي همچون پايين بودن ضريب بار و درصد تداوم بار 

پايايي شبکه برق کشور شده است. با توجه به  موجب کاهش

از کشور از دريافت تابش  ناطق وسيعيموقعيت جغرافيايي ايران، م

سوخت  بسيار بالايي برخوردار است و با افزايش روزافزون هزينه

هاي فسيلي و انرژي برق و همچنين لزوم توجه به محيط زيست 

منابع نامحدود، پاك و رايگان انرژي هاي  وقت آن است که از

بسيار گسترده و  تجديد پذير از قبيل انرژي خورشيدي به طور

وسيع استفاده نمائيم و سياست هاي حمايتي در چند سال اخير 

گرديده سير شتاباني در جذب سرمايه گذاري بخش  باعث

فتوولتاييک متصل به  خورشيدي خصوصي درايجاد نيروگاههاي

 شبکه اتفاق بيافتد ولي تهديدجدي اين موضوع تامين برق در
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اقدام به طراحي يک سيستم چرخه بسته با 

موتور حرارتي گرديده که نيروي محرکه 

ژنراتورسنکرون خطي براي توليد برق مي گردد. 

مزيت اين سيستم قابليت استفاده از آن در 

که اين مهم توسط ساعات اوج بارشب مي باشد 

سيستمهاي فتوولتاييک ميسر نيست و همچنين 

بدليل اينکه بجاي ديش استرلينگ باهزينه 

بسيارزياد از آبگرمکن خورشيدي و پيش 

گرمکن)بصورت اختياري( استفاده مي شود 

ضمن حفظ راندمان حرارتي دستگاه کاهش قابل 

توجهي در سرمايه گذاري اوليه مي گردد. که 

انجام پروژه مذکور ساخت هدف اصلي از 

آبکرمکن خورشيدي با سيستم پشتيبان گاز 

است هدف از پيشنهاد اين پروژه طراحي يک 

سامانه سيستم انرژي با هدف کلي ساخت 

آبکرمکن خورشيدي با سيستم پشتيبان گاز 

است که بازگشت سرمايه بسيار خوبي دارد و 

نحوه توليد سوخت براي سامانه مذکور گاز بسيار 

 و خورشيد مي باشد.کم 

ديک ساعات دريافت تابش خورشيد است و شايد تا آينده نز

نيازمصرف در پيک شب نيز دچار چالش  صنعت برق براي تامين

قالب انرژي  جدي گردد که مي بايست اين سياست حمايتي در

تجديد پذير قابل حصول هم در روز و هم در شب باشد و خريد 

 .علاوه بر نيروگاهها به ذخيره سازها هم تعميم يابد تضميني برق

7 

شرکت توزيع نيروي برق 

کهگيلويه و بوير استان 

 احمد

بررسي راهکارهاي توسعه واحدهاي توليد 

پراکنده و تجديدپذير در شبکه استان 

 کهگيلويه و بويراحمد

بکارگيري واحدهاي توليد پراکنده در 

هاي برق، با توجه به مزاياي بسيار زيادي ¬شبکه

باشد. ¬که دارند، روز به روز در حال گسترش مي

د استفاده از اين واحدها از جمله مزاياي بسيار زيا

توان موارد زير را نام ¬در مد متصل به شبکه مي

ي مربوط به تجهيزات ¬( کاهش هزينه1برد: 

( زمان 3( کاهش تلفات انتقال توان، 2قدرت، 

پراکنده در سيستم توزيع مزاياي  واحدهاي توليداستفاده از 

دنبال دارد.  محيطي بسيار زيادي را به¬اقتصادي، فني و زيست

واحدهاي توليد پراکنده بايد از   براي دستيابي به اين مزايا،

هاي مناسبي نصب ¬مکان ي مناسبي برخوردار بوده و در¬اندازه

 ي واحدهاي¬توسعهشوند. بطور کلي، به عنوان بخشي از مزاياي 

 توليد پراکنده، است
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( استفاده برخي از 4برداري کوتاه، ¬نصب و بهره

واحدهاي توليد پراکنده از منابع انرژي پاك و 

هاي ¬اهش آلودگيتجديدپذير و بنابراين ک

( کاهش تلفات با جايابي 5محيطي، ¬زيست

ي واحدهاي توليد پراکنده در ¬بهينه

( آزادسازي ظرفيت 6هاي توزيع و ¬شبکه

هاي انتقال و توزيع. يکي از مشکلات ¬شبکه

ي توزيع استان کهگيلويه و ¬اساسي شبکه

بويراحمد، بالا بودن ميزان تلفات شبکه است که 

ني زيادي را به مجموعه خسارات اقتصادي و ف

الذکر ¬کند. با توجه به مزاياي فوق¬تحميل مي

ي استفاده از واحدهاي توليد پراکنده ¬در زمينه

ي آنها کاهش تلفات شبکه و نيز ¬که از جمله

باشد و همچنين ¬آزادسازي ظرفيت خطوط مي

با توجه به پتانسيل بسيار بالاي استفاده از منابع 

انرژي خورشيدي و  انرژي تجديدپذير از جمله

توان به بررسي ¬بادي در سطح استان، مي

ي واحدهاي توليد توان ¬راهکارهاي توسعه

ي ¬يابي و تعيين اندازه¬پراکنده و مکان

ي آنها پرداخت. علاوه بر اين، با ايجاد و ¬بهينه

هاي هوشمند، بايد به ¬ي شبکه¬توسعه

تحقيقات مربوط به واحدهاي توليد پراکنده 

شود. با وجود تمام مزاياي استفاده  توجه بيشتري

از واحدهاي توليد پراکنده، بايد توجه خاصي به 

ي توزيع ¬اثرات منفي احتمالي آن روي شبکه

داشته باشيم که شايد بيشترين اين تأثيرات، 
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مسائل مربوط به سطح ولتاژ و هماهنگي 

ي استفاده از ¬حفاظتي باشد. همچنين، توسعه

وجب پيچيدگي هرچه واحدهاي توليد پراکنده م

ي سيستم ¬بيشتر شبکه و در نتيجه توسعه

برداري و کنترل ¬حفاظتي شبکه شده و بهره

سازد. بنابراين، -شبکه را نيز با مشکل مواجه مي

بايد با بررسي دقيق شبکه، مکان مناسب را براي 

نصب و اتصال واحدهاي توليد پراکنده با 

 ي مناسب تعيين نمود.¬اندازه

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

مطالعات بهره برداري از شبکه توزيع و منابع 

 توليد پراکنده در شرايط مانور شبکه

شناسايي توپولوژي شبکه، تدوين سناريوهاي 

احتمالي مانور شبکه، انجام مطالعات اتصال به 

ي مانور احتمالي، شبکه در هر حالت و سناريو

تدوين و محاسبه تنظيمات و الزامات حفاظتي 

در سناريوهاي مختلف مانور و در نهايت تدوين 

دستورالعمل مانور هر فيدر داراي نيروگاه توليد 

پراکنده در اين طرح تحقيقاتي در دستور کار 

 قرار دارد.

هدف از انجام اين طرح مطالعاتي بررسي موردي و تدوين 

بهره برداري و مانور پايدار شبکه در حضور منابع  دستورالعمل

توليد پراکنده در محدوده شهرك صنعتي سگزي و جي مي باشد. 

با توجه به حضور تعداد سه نيروگاه توليد پراکنده متصل به شبکه 

کيلوولت در محدوده شهرك صنعتي سگزي اصفهان و  20

ظور حساسيت بالاي اين منطقه صنعتي، در نظر است تا به من

استقاده حداکثري از ظرفيت منصوبه توليد منابع توليد پراکنده، 

کاهش هزينه هاي بهاي آمادگي نيروگاه هاي توليد پراکنده، 

پايداري و تداوم برق رساني به مشترکين صنعتي و کاهش تلفات 

شبکه توزيع و فوق توزيع در اين محدوده، با انجام مطالعات 

يوهاي مانور ميان مدت و بلند موردي و شناسايي و تدوين سنار

مدت، تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان باحفظ الزامات بهره 

برداري و رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي بهره برداري از منابع 

توليد پراکنده، ضمن تقيد به رعايت قيود حفاظتي، در شرايط 

 مانور نيز امکان بهره برداري از نيروگاه ميسر گردد.
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 عيتوزمحور  -3

 ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب -3-6

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1
تهيه نقشه راه حفاظت در شبکه توزيع نيروي 

 برق
 در شبکه توزيع نيروي برق راه حفاظت  عدم وجود نقشه راه حفاظت تهيه نقشه

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

روش نوآورانه جهت شناسايي محدوده خطا و 

يا نوع خطا با استفاده از شکل موج ثبت شده 

 درتجهيزات حفاظتي در طول شبکه

توضيح در فايل تعريف پروژه که پيوست شده 

 است

هوايي فشار اکثر خطاهاي شبکه  عموماً علت و نقطه عيب در

به  متوسط مشخص نمي گردند و شبکه با يک مرتبه وصل مجدد

حالت پايدار باقي مي ماند در صورتي که همين نقطه مي تواند 

حتي دائمي بيشتري را تکرار نمايد. در مقالات  خطاهاي گذرا و يا

خطا و يا نوع  علمي، روش هاي متنوعي جهت تشخيص محدوده

طالعه، ارائه راهکار به منظور تعيين خطا ارائه شده است در اين م

و يا محدوده خطا با استفاده از زيرساخت ها و امکانات شرکت  نوع

 .گرديده است هاي توزيع درخواست

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم 

هاي هوشمند در شبکه توزيع جهت بهبود 

 اطمينانشاخص هاي قابليت 

استفاده از سيستم هاي هوشمند و اتوماسيون 

شبکه در شبکه هاي هاي توزيع باعث بهبود 

قابليت اطمينان گرديده ولي هزينه بر مي باشد . 

هدف از تعريف پروژه بررسي روشهاي مختلف 

هوشمند سازي شبکه با توجه به تجهيزات و 

ساختار شبکه و تعيين روشهاي بهينه که توجيه 

 داشته باشند . اقتصادي

از لحاظ اقتصادي در جهت توزيع ميزان انرژي توزيع نشده نقش 

 بسزايي ايفا خواهد نمود

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايلام

بررسي تاب آوري مکانيکي و الکتريکي 

تجهيزات شبکه توزيع نيروي برق استان ايلام 

 در برابر حواث طبيعي

شبکه توزيع تجهيزات  تحليل تنشي و ارتعاشي -

تعيين پايه هاي بحراني تحت  -برق استان ايلام 

تعيين ضريب اطمينان  -اعمالي  بارگذاري هاي

براي آرايش هاي مورد نظر در شرايط کارکرد 

 حوادث طبيعي واقعي و

با توجه به استفاده شرکت توزيع استان ايلام از تجهيزات و 

هاي جديدي مانند ترانس هاي کوله پشتي تک پايه،  ¬آرايش

کراس آرم هاي جلوبر و ... با هدف کاهش حريم و از طرف ديگر 

زلزله و سيل خيز بودن بسياري از مناطق استان بنابراين تحليل 

ميزان تاب آوري پايه ها و تجهيزات، بخصوص ترانس هاي کوله 

 روري است.پشتي تک پايه و کراس آرم هاي جلوبر نيازي ض
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5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايلام

آسيب شناسي فرايند قطع از راه دور ادوات 

 کليدزني از نگاه ايمني و ارايه راهکارهاي لازم

دستورالعمل اصلاحي فرآيند انجام مانور و قطع و 

وصل در حضور ادوات کليدزني قابل کنترل از راه 

 دور

راه دور در دستورالعمل  پيش بيني نشدن قابليت قطع و وصل از

هاي بهره برداري و امکان ايجاد خطرات ايمني براي پرسنل بهره 

 برداري

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

بررسي تأثير صاعقه و اضافه ولتاژ در کابل هاي 

خود نگهدار استاندارد در شرکت توزيع نيروي 

 برق آذربايجان شرقي

سازي بکارگيري اين کابل ها با توجه به فرهنگ 

و ديگر نسل هاي آن توسط اين شرکت توزيع 

انجام گرفته و حسب تجارب حاصله از بهره 

برداري آنها در مناطق صاعقه خيز که منجر به 

پارگي کابل خود نگهدار علي الخصوص در پايه 

هاي انتهايي شبکه مي شود و نيز عدم وجود 

نوع سيستم هاي حفاظتي مناسب براي اين 

کابلها ، اين شرکت را بر آن داشت تا بمنظور 

بررسي دقيق تر چنين پروژه اي را بعنوان 

 اولويت تحقيقاتي در نظر بگيرد.

با توجه به فرهنگ سازي بکارگيري اين کابل ها و ديگر نسل هاي 

آن توسط اين شرکت توزيع انجام گرفته و حسب تجارب حاصله 

عقه خيز که منجر به پارگي کابل از بهره برداري آنها در مناطق صا

خود نگهدار علي الخصوص در پايه هاي انتهايي شبکه مي شود و 

نيز عدم وجود سيستم هاي حفاظتي مناسب براي اين نوع کابلها ، 

اين شرکت را بر آن داشت تا بمنظور بررسي دقيق تر چنين پروژه 

شود اي را بعنوان اولويت تحقيقاتي در نظر بگيرد.خاطر نشان مي

که اين معضل گريبان گير تمامي شرکت هاي توزيع برق مي 

باشد و بايد چاره جويي و فکر علاج کرد لذا بايستي تجهيز مناسب 

براي حفاظت کابل هاي خودنگه دار در نظر گرفت و در نهايت با 

اصلاح دستورالعمل و تکميل آن مشکلات موجود را حل کرد. 

هاي هوايي  نگهدار در شبکه مزايايي عمده استفاده از کابل خود

افزايش قابليت اطمينان شبکه در مقابل ( 1توزيع برق عبارتند از: 

کاهش ( 2شرايط جوي و اتفاقات ناشي از برخورد اشياء خارجي 

کاهش هزينه شاخه ( 3انرژي توزيع نشده به مقدار قابل ملاحظه 

کاهش تلفات با از بين رفتن جريان ( 4زني در مناطق مشجر 

کاهش خطر آتش سوزي در ( 5در درختان و تجهيزات  نشتي

مناطق مشجر و جلوگيري از تخريب محيط زيست و مرگ 

آزادي عمل بيشتر در طراحي خطوط به دليل کاهش ( 6حيوانات 

امکان نصب خط جديد کابل ( 7فاصله حريم کابلهاي خود نگهدار 

امکان نصب ( 8خود نگهدار در کنار خط قبلي بر روي يک تير 

 20هاي موجود خطوط  ابل خود نگهدار فشار ضعيف بر روي پايهک

امکان نصب خطوط تلفن و فيبر نوري روي يک پايه ( 9کيلو ولت 
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راحتتر بودن ترميم تير ( 10متر  5/0مشترك با حفظ حريم 

شکستگي در خطوط کابل خود نگهدار در قياس با خطوط هوايي 

امکان ( 11ن معمول و استمرار در ارائه سرويس به مشترکي

زيباسازي شهري با مخفي کردن کابلهاي خود نگهدار از انظار 

عمومي با عبور دادن کابل از روي ديوار و يا مخفي کردن آن در 

مقاوم بودن نسبت به خوردگي و در ( 12کانال هاي مخصوص 

کاهش ميزان ( 14نتيجه کاهش پارگي خطوط فشار ضعيف 

تفاوت هزينه کم و قابل جبران ( 15استفاده هاي غير مجاز از برق 

امکان نگهداري و ( 16از محل صرفه جوئي در خسارت خاموشيها 

هاي  کاهش هزينه( 17سرويس هنگامي که خط برقدار است 

نگهداري ) کاهش سيستماتيک شاخه زني درختان و جايگزيني و 

افزايش ايمني در هنگام کار بر ( 18هاي شکسته و...(  تعويض مقره

کاهش خسارتها و ضايعات ناشي از برق گرفتگي  روي خطوط و

کاهش احتمال ( 20امکان استفاده در معابر باريک و تنگ ( 19

بر خلاف سيمهاي لخت، ( 21اضافه ولتاژهاي ناشي از رعد و برق 

( بوده لذا ارتعاشات آنها در self dampingکابلهاي خودنگهدار )

( 21ر است. اثر باد ناچيز و امکان طويل نمودن اسپنها ميس

( 22استفاده از پايه هاي باکلاس پايين به سبب سبک بودن کابل 

بدليل اينکه وزن کابلها سبک بوده و بصورت باندل هستند لذا 

امکان استفاده از پايه هاي کوتاه ( 23زمان نصب کوتاهتر ميشود. 

امکان افزايش ظرفيت خط و ( 24به سبب عايقدار بودن هاديها 

راکتانس پايين کابلهاي ( 25روي پايه ها  نصب مدار جديد بر

خودنگهدار نسبت به شبکه سيمي هوايي در مواردي که استفاده 

از خطوط با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و 

يا اينکه رعايت حريم و ساير نکات فني و ايمني شبکه برق مقدور 

منطقي  نيست استفاده از کابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل
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است. از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود 

که داراي عرض کم بوده و يا در آنها موانعي از قبيل رديف 

 درختان وجود دارد.

7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

بررسي وضعيت فعلي شبکه توزيع نيروي برق 

ه نقشه آذربايجان غربي از نظر حفاظتي و ارائ

راه حفاظتي شبکه با در نظر گرفتن شرايط 

 خاص استان آذربايجات غربي

 •باشد: ¬مراحل انجام تحقيق به صورت زير مي

ارزيابي اوليه سيستم حفاظت فعلي شبکه: در 

اين پروژه در ابتدا به ارزيابي اوليه از تجهيزات 

حفاظتي نصب شده در داخل شبکه پرداخته 

شود که آيا اين  سي ميشود. به صورت که برر مي

تجهيزات تمام خطاهاي شبکه را به طور مناسب 

دهند يا خير. بيشترين اتفاقات خطا  پوشش مي

ها بوده است و رفع خطا همراه  در کدام قسمت

باشد.  با از دست دادن چه ميزان از مشترکين مي

اين مرحله همچنين شامل مطالعات اوليه و 

زيابي تکميلي ار •باشد؛  جمع آوري اطلاعات مي

از سيستم حفاظت فعلي شبکه: در اين مرحله 

نوع و تنظيم ادوات حفاظتي بررسي خواهند شد 

که آيا اين ادوات به صورت درست تنظيم 

گري و  اند. در اين پروسه دو شاخص انتخاب شده

توانند معيار مناسبي براي  سرعت رفع خطا مي

ارزيابي تنظيمات ادوات حفاظتي باشند. در اين 

قسمت استراتژي هماهنگي ادوات حفاظتي نيز 

بررسي خواهد شد. به عبارت بهتر بررسي 

ها از حداکثر ويژگي  شود که آيا در تنظيم رله مي

پيشنهادي رله استفاده شده است يا خير؛ بررسي 

امنيت و قابليت پاسخگويي سيستم حفاظتي 

هاي  روش •فعلي در اين مرحله قابل انجام است. 

صورت شعاعي بوده و جهت شارش  شبکه توزيع سنتي غالبا به

حفاظت اين  باشد، بنابراين توان در آنها به صورت يک طرفه مي

ها با رلههاي اضافه جريان غير جهتي به راحتي امکانپذير  شبکه

که فعلي و آيندهي شبکه توزيع برق به صورتي است  است. روند

به نيازهاي حفاظتي  اين نوع حفاظت به تنهايي قادر به پاسخگويي

 شبکه نباشد . در سالهاي اخير شبکههاي توزيع با منابع

توليداتپراکنده و با حرکت به سمت هوشمند شدن افزايش توجه 

شود نفوذ  کردهاند که اين خود باعث مي عمومي را به خود جلب

توزيع برق رو به  شبکههاي توليداتپراکنده به شکل چشمگيري در

 افزايش باشد. در نتيجه شبکههاي توزيع فرم قبلي خود را از دست

داده و نيازمند حفاظت جديدي هستند تا در اين بين بتوانند 

[. در اين 3]-[2شبکهها را را ارضا نمايند ] نيازهاي حفاظتي اين

 است و غالبا از رلههاي نوع شبکهها پخش بار به صورت غير جهتي

 جهتي براي حفاظت اين نوع شبکهها استفاده ميشود. حفاظت

هاي توزيع پيچيدگيهاي خاص خود را دارد که با حضور  شبکه

 .پيچيدگي بيشتر نيز ميشود پراکنده، اين توليدات
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ت ارتقا سيستم حفاظتي: در اين پيشنهادي جه

هاي پيشنهادي جهت ارتقا سيستم  مرحله روش

هاي توزيع فعال ارائه و ارزيابي  حفاظتي شبکه

ها شامل استراتژي جديد  خواهد شد. اين روش

هاي حفاظتي شامل  هماهنگي، توسعه زيرساخت

هاي  ادوات حفاظتي و بسترهاي مخابراتي و روش

ها بايد  اين روشحفاظت تطبيقي خواهد بود. 

بتوانند تمام قيود حفاظتي و پايداري 

ارائه مدل  •پراکنده را برآورده سازند.؛  توليدات

اقتصادي جهت ارتقا سيستم حفاظتي: در -فني

هاي پيشنهادي در قالب يک  اين مرحله روش

شوند تا با کمترين  اقتصادي ارائه مي-مدل فني

ع ي توزي هزينه بتوان نيازهاي حفاظتي شبکه

فعال و توليدات پراکنده را به صورت فني 

نامه  تهيه دسورالعمل و شيوه •برآورده نمود؛ 

جهت ارتقا سيستم حفاظتي: انتهاي اين پروژه 

نامه جهت ارتقا  همراه با يک دستوالعمل و شيوه

سيستم حفاظتي شبکه توزيع خواهد بود که با 

افزايش نفوذ توليدات پراکنده در شبکه توزيع 

رتقا سيستم حفاظتي را مشخص خواهد نحوه ا

 کرد.

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

طراحي و ساخت سامانه پايش ريزگرد ها و 

ريزي راهکارهاي آلودگي هوا به منظور برنامه 

 پيشگيرانه و تعميرات شبکه

طراحي و پيشنهاد يک سامانه کامل اندازه گيري 

و تشخيص ميزان و شدت ريزگرد ها در نقاط 

 مختلف استان براي تعميرات پيشگيرانه

مسئله ريزگردها و آلودگي هوا يکي از مهمترين مسائلي مي باشد 

و آلودگي  که شرکت هاي برق درگير آن هستند وجود ريزگرد

باعث صدمه به تجهيزات گرانقيمت برق و يا تحت تاثير قرار دادن 

عملکرد آنها ميگردد که مي تواند باعث صدمات قابل توجهي به 

شبکه برق گردد از طرفي تشخيص به موقع بروز آلودگي و 
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همچنين شدت ريزگرد ها به برنامه ريزي جهت تعميرات به موقع 

اين موضوع با کمک تکنولوژي  کمک قابل توجهي خواهد نمود

 هاي موجود در مورد سنسورها ها قابل درسي خواهد بود

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه
 طراحي و ساخت رله تشخيص پارگي نول

طراحي رله تشخيص پارگي ساخت دستگاه 

 تشخيص پارگي

هنگامي که در شبکه توزيع سيم نول بنا به دلايل مختلفي دچار 

مي شود به مصرف کنندگان بعد از خود آسيب هاي جدي  پارگي

همچون سوختگي وسايل برقي ايجاد مي کند اگر بتوان به کمک 

دستگاهي پارگي سيم نول را تشخيص داد و به کمک ارسال پيغام 

اين موضوع را به اطلاع بهره برداران رساند بخوبي مي توان از 

يا دست کم اين  خطرات و خسارات ناشي از آن جلوگيري نمود و

اثرات را کاهش داد. طراحي اين رله بايد بگونه اي باشد که از 

جريان سه فاز و نول فيدبک بگيرد و قبل از پارگي بوجود آمده 

 اين حادثه را تشخيص دهد

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

افزار جامع نصب تجهيزات حفاظتي و  ارائه نرم

نظور ارتقاء بهينه کليدهاي جداکننده به م

هاي توزيع انرژي  قابليت اطمينان شبکه

 الکتريکي

پروژه حاضر طي مراحل چهار گانه ذيل انجام 

مطالعات مرتبط با جايابي  -1گردد: ¬مي

تجهيزات حفاظتي و کليدهاي جداکننده در 

برداري  هاي توزيع الف. بررسي مباني بهره¬شبکه

در  از تجهيزات حفاظتي و کليدهاي جداکننده

هاي توزيع ب. بررسي مطالعات صورت  شبکه

گرفته در اقصي نقاط دنيا در ارتباط با جايابي 

تجهيزات حفاظتي و کليدهاي جداکننده پ. 

ارائه گزارش شماره يک شامل مرور مراجع 

مرتبط با جايابي تجهيزات حفاظتي و کليدهاي 

 -2جداکننده و مباني علمي مطالعات پروژه 

ي اطلاعات مورد نياز جهت آور شناسايي و جمع

انجام مطالعات جايابي تجهيزات حفاظتي و 

کليدهاي جداکننده الف. بررسي نيازهاي 

در شبکه هاي توزيع، هر تجهيز به دليل محدوديت در سطح 

ه با تجهيزاتي نظير خطوط انتقال و خدمات رساني، در مقايس

واحدهاي نيروگاهي از اهميت به مراتب کمتري برخوردار است. 

همچنين، تعداد بسيار زياد تجهيزات شبکه هاي توزيع در مقايسه 

هاي انتقال و سيستم توليد، هر گونه ارتقاي  با تجهيزات شبکه

 ها همراه کيفيت در سطح توزيع را با افزايش چشمگير هزينه

نمايد. لذا، در گذشته، ارتقاي سطح قابليت اطمينان از پيش  مي

هاي قدرت مغفول مانده  ريزان سيستم برداران و برنامه روي بهره

هاي توزيع آن ها را به نقطه ضعف  است. اين توجه کمتر به شبکه

اصلي زنجيره توليد، انتقال و توزيع انرژي الکتريکي در تأمين 

ن بالا مبدل نموده است. در حال حاضر، خدمات با قابليت اطمينا

% از رويدادهايي 80هاي توزيع عامل بيش از  وقوع خطا در شبکه

شوند. اين شرايط صنعت  است که با قطع برق مشترکين همراه مي

گيري هر چه بهتر از  برق را ملزم به يافتن راهي براي بهره
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اطلاعاتي جهت انجام مطالعات جايابي ب. تحليل 

هاي رويدادهاي ثبت شده و استخراج ¬گزارش

پارامترهاي مرتبط با خرابي تجهيزات و زمان 

شامل ها پ. ارائه گزارش شماره دو -تعمير آن

کليه اطلاعات ورودي جهت انجام مطالعات 

جايابي تجهيزات حفاظتي و کليدهاي  -3جايابي 

جداکننده الف. توسعه مدل رياضي جايابي بهينه 

تجهيزات حفاظتي و کليدهاي جداکننده ب. 

آوري اطلاعات تکميلي مورد نياز پ.  جمع

سازي مدل توسعه يافته در بند الف بر ¬پياده

نيروي برق استان کرمانشاه و  روي شبکه توزيع

تعيين تعداد و محل بهينه تجهيزات حفاظتي و 

کليدهاي جداکننده ت. انجام مطالعات آناليز 

حساسيت بر روي پارامترهاي کليدي و بررسي 

ميزان اثرگذاري هر يک بر روي نتايج حاصله ث. 

ارائه گزارش شماره سه شامل مدل جايابي بهينه 

سازي آن بر روي شبکه ¬و نتايج حاصل از پياده

 -4توزيع نيروي برق استان کرمانشاه 

بندي و ارائه نهايي الف. آموزش مباني، ¬جمع

هاي صورت ¬مطالعات و نتايج کليه فعاليت

ب. تدوين و ارائه گزارش  3تا  1گرفته در مراحل 

 نهايي

، هاي توزيع و تجهيزات مربوطه کرده است. بدين ترتيب شبکه

محققين حوزه صنعت برق مفهوم شبکه هوشمند را به منظور 

اند. شبکه هوشمند به  هاي برق پيشنهاد کرده افزايش کارايي شبکه

هاي پيشرفته براي  گردد که با فنآوري شبکه برقي اطلاق مي

مديريت سيستم به صورت قابل اطمينان و کم هزينه تجهيز شده 

هاي مورد توجه در  نآورياست. اتوماسيون شبکه توزيع يکي از ف

مفهوم شبکه هوشمند است. در يک سيستم اتوماسيون توزيع، 

تجهيزات مختلف حفاظتي و کليدهاي جداکننده جهت افزايش 

برداري  تر شرايط بهره کنترل پذيري شبکه و در نتيجه تغيير سريع

گيرد.  با توجه به وضعيت حاکم بر سيستم مورد توجه قرار مي

و کليدهاي جداکننده با محدود کردن ناحيه تجهيزات حفاظتي 

شامل خطا و تسريع فرآيند مديريت خطا )بازيابي مشترکين قطع 

شده( پس از وقوع خطا به طور چشمگيري زمان وقفه مشترکين 

بخشند.  را کاهش داده و کيفيت خدمات رساني را ارتقا مي

را گيري از تجهيزات بيشتر در شبکه، اگرچه مزاياي بسياري  بهره

گذاري گزافي نيز  هاي سرمايه به دنبال دارد، مستلزم صرف هزينه

سازي تعداد و محل نصب اين کليدها با توجه  باشد. لذا، بهينه مي

گذاري مورد  به عوايد حاصل از بکارگيري آن ها و هزينه سرمايه

نياز از اهميت بالايي برخوردار است. اهميت اين مسئله با توجه به 

نيمه خصوصي حاکم بر مالکيت و بهره برداري  ساختار خصوصي و

شود. استفاده کارآمد و  هاي توزيع دوچندان مي در سطح شبکه

هاي ¬مؤثر از پتانسيل اين تجهيزات مستلزم دسترسي به مدل

گيري حاصل از اين ¬گيري مناسب است. مدل تصميم¬تصميم

تواند به عنوان ابزاري قدرتمند و قابل اتکا، ¬پروژه مي

گيري در زمينه نصب و  هاي توزيع را در تصميم¬شرکت

بکارگيري تجهيزات حفاظت و کنترل ياري رساند. مدل نهايي 
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تعداد بهينه و محل نصب مناسب براي هر تجهيز را با توجه به 

شرايط حاکم بر شرکت توزيع و با هدف دستيابي حداکثري به 

 نمايد. در¬ها ارائه مي¬سازي آن¬سود مالي حاصل از پياده

نهايت، بکارگيري نتايج حاصل از اين پروژه در شبکه توزيع نيروي 

برق استان کرمانشاه موجب افزايش سطح قابليت اطمينان 

هاي خسارت به مشترکين ناشي از ¬خدمات و کاهش هزينه

 گردد.¬هاي طولاني مدت مي¬خاموشي

11 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

تست اتصالات  مطالعه و ارائه روش عملياتي

 کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعيف

ارائه دستورالعمل اجرايي تست اتصالات سست 

کابل خودنگهدار و در صورت نياز ساخت وسيله 

 اندازه گيري

با بکارگيري کابل هاي خودنگهدار در شبکه هاي فشار ضعيف و 

رشد روز افزون انها در شبکه شاهد مشکلاتي جديد در اين تجهيز 

م اين مشکلات بدليل شرايط دمايي، نوسانات اب و هوايي مي باشي

، کيفيت ساخت و اشعه خورشيد و .... ايجاد مي گردد و از سست 

شدن اتصال اتصالات شروع شده تا بروز حرارت و قعطي کامل بار 

مي باشد و بخاطر روکش عايقي در اتصالات اين کابل ها امکان 

باشد.لذا ضروريست تا  بازديد و عيب يابي ان بسيار دشوار مي

روش غير چشمي براي حصول اطمينان از استهکام و بازديد دوره 

اي آنها تحقيق و مدون شود. براي مثال در روش عيب يابي کابل 

هاي زميني از روش شنيدن صداي محل اتصال ويا فاصله ياب 

استفاده مي شود درصورتي اين روشها براي کابل خاي هوايي غير 

لذا روشي مثل استفاده از فناوري که محل  قابل حصول است

 اتصال را مرئي کند مثل تصاعد نورهاي رنگي وقابل روئيت

12 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

تهيه و طراحي نرم افزار جامع مکان يابي 

بهينه تجهيزات حفاظتي مانوري ريکلوزر ، 

سکشن لايزر و ساير تجهيزات در شبکه فشار 

 نظر گرفتن محاسبات اقتصاديمتوسط با در 

تعيين دقيق تعداد تجهيز حفاظتي مانوري مورد 

نياز هر فيدر باعث صرفه جويي در هزينه خريد 

اين تجهيزات شده و همچنين با کاهش انرژي 

توزيع نشده و تعداد و زمان خاموشي هاي بي 

برنامه شبکه فشار متوسط، شاخص هاي قابليت 

. همچنين به اطمينان شبکه بهبود مي يابند
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کارگيري نرم افزار موردنظر در بهبود بهره 

 برداري از شبکه فشار متوسط مثمرثمر مي باشد.

13 
شرکت توزيع نيروي برق 

 جنوب استان کرمان

بهبود حفاظت تجهيزات و ايمني افراد با توجه 

به تاثيرامپدانس حلقه خطا بر عملکرد عناصر 

 حفاظتي سيستم فشار ضعيف

لعمل عملي اندازه گيري امپدانس تهيه دستورا

انتخاب  -حلقه خطا و برگه هاي تست مربوطه 

يک شبکه فشار ضعيف نمونه واندازه گيري 

آموزش نحوه پياده  -عملي امپدانس حلقه خطا 

سازي دستورالعمل هاي مربوطه به کارشناسان 

 معرفي شده شرکت

استفاده در سيستمهاي توزيع فشار  حفاظتهاي جرياني مورد

مينياتوري و  عيف )همچون فيوز, کليدهاي اتوماتيک, کليدهايض

عموما با دو هدف حفاظت  (RCD کليدهاي حفاظت جان

عبورجريانهاي بالاي اتصال کوتاه و ايمني افراد  تجهيزات در مقابل

جريان اتصال کوتاه منجر به  بکار برده مي شود.عدم قطع به موقع

افراد  کابلها و... ( وايجاد صدماتي به تجهيزات شبکه )مثل 

-IEC60364 بر طبق استاندارد TNC-S ميگردد. در شبکه هاي

المانهاي حفاظتي در شرايط اتصال کوتاه بايستي  عملکرداين 41

ولت( 230/400ولتاژ -کمتر آمپر و 32براي مدارهاي نهائي)جريان

 32از  ميلي ثانيه و براي مدار توزيع)جريان بالاتر400کمتر از 

ثانيه باشد. براي نيل به اين  5ولت( حداکثر 230/400ژ ولتا-آمپر

اتصال کوتاه عبور ازعنصر حفاظتي بسته به نوع آن  هدف جريان

بيشتر باشد. به عنوان مثال براي  بايستي از يک مقدارحداقل معين

آمپر حداقل GL100 ثانيه( يک فيوز 5عملکرد مناسب )زودتر از 

  .اشدآمپر ب 548جريان اتصال کوتاه بايد 

14 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شمال استان کرمان

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبکه توزيع 

برق شهرستان کرمان و تعيين اولويت 

محافظت از تجهيزات شبکه توزيع بر اساس 

شاخص هاي حياتي جهت افزايش تاب آوري 

 بعد از وقوع زلزله

در اين طرح سعي خواهد شد، در فاز اول 

تجهيزات اصلي شبکه توزيع شناسايي گردد. با 

انجام ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبکه توزيع 

استان کرمان شاخصهاي حياتي شبکه تعيين 

شده و بر اساس آنها آسيب پذيري هر المان 

بصورت کمي و کيفي انجام مي شود. در فاز دوم 

اي مختلف از جمله اهميت و بر اساس پارامتر ه

ميزان آسيب پذيري المان ها، اجزاي اصلي 

شبکه توزيع اولويت بندي و شاخص گذاري مي 

ک زندگي ب شري تبديل شده مروزه انرژي الکتريکي به جزء الينف

ا ست و زندگي بدون آن شايد براي خيلي ها مت صور نبا شد. در 

مواقع بحران اين انرژي اهميت بيشتتري پيدا مي کند ررا که برق 

تامين کننده انرژي بستياري از خدمات استت و نبود آن مي تواند 

 منجر به اخالل در عملکرد ساير شريانهاي حياتي و زير ساخت مي

شود. همچنين، تامين انرژي برق در شرايط بحران براي مصارفي 

نظير روشتنايي عالوه بر باال بردن روحيه از دستت رفته عمومي، 

برقراري نظم و امنيت اجتماعي، امکان امداد رستاني در شتب را 

نيز فراهم مي نمايد. تاب آوري شبکه برق بدين معنا مي باشد که 
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شوند. در فاز سوم نيز راهکار هاي اجرايي و 

مناسب جهت افزايش قابليت اطمينان و تاب 

 آوري شبکه در مقابل زلزله پيشنهاد مي گردد.

رد شبکه تحت وظايف خود همچنان در زمان وقوع بحران عملک

حفظ شود. در واقع شبکه بايد خدمت ر ساني بي وقفه خود را که 

قبال براي آن تعريف شده بود ادامه دهد. به خاطر گ سترش 

شهرها و صنعتي شدن جوامع، شبکه هاي توزيع برق نيز گ 

سترش يافته اند. اين گ ستردگي، پيچيدگي اين شبکه ها را 

و به خاطر همين آشفتگي در هر بخشي از شبکه افزايش مي دهد 

مي تواند به کل شبکه نيز تسري يابد. به خصوص در پديده اي 

مثل زلزله که با خرابي گسترده تاسيسات برق همراه است، اين 

بحران مي تواند به خاموشي هاي سراسري بيانجامد. مانند زلزله 

ايالت کانادا  2و ايالت غربي آمريکا  7نورثريج که در اثر آن، برق 

قطع شد و اين گ ستردگي به طوري بود که در هر دو ك شور 

حالت بحراني ايجاد نمود. برآورد آ سيب پذيري شبکه توزيع برق 

 در مواقع بحراني، از اهميت ويژه اي بر خوردار ا ست.

15 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شمال استان کرمان

در مطالعه و تحقيق در زمينه روش هاي جديد 

 رابطه با حفاظت در برابر صاعقه

مطمئن تر در مقايسه  به کارگيري روش هاي -1

با روش هاي جاري جهت حفاظت در برابر 

حفتظتي نوين و جديد  ارائه تجهيزات-2صاعقه 

جهت حفاظت تجهيزات شبکه در برابر صاعقه 

با دوام تر نسبت به  به کارگيري تجهيزات-3

 صاعقه تجهيزات کنوني حفاظت در برابر

خرابي هاي ناشي از وقوع صاعقه در شبکه  با توجه به افزايش نرخ

ناخواسته در اثر خرابي  هاي توزيع فشارمتوسط و اعمال خاموشي

صاعقه،  تجهيزاتي نظير ترانسفورماتورها و سکسيونرها در اثر وقوع

نياز به تحقيق و به کارگيري روش هاي جديد جهت حفاظت 

  .صاعقه بيش از پيش وجود دارد برابر مطمئن تر شبکه در
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 هاي پيشرفته و بهينه توزيع نيروي برق  سيستم -3-7
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1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

سيستم ذخيره ساز انرژي بر طراحي و ساخت 

اساس باتري به منظور پيک سايي در شبکه با 

 100کيلووات و ظرفيت  20توان لحظه اي 

 کيلووات ساعت

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده 

دارترين فناوري هاي ذخيره ساز انرژي الکتريکي 

در کاربردهاي تجاري و صنعتي به شمار مي 

ه ساز مورد استفاده در آيند. طرح هاي ذخير

سيستم قدرت تا به امروز بيشتر جنبه تحقيقاتي 

داشته اند که دليل آن هزينه سرمايه گذاري بالا 

و محدوديت توان مبدل هاي الکترونيک قدرت 

توان بالا به عنوان واسط ميان باتري و شبکه مي 

باشد. نمونه هاي عملي از سيستم هاي ذخيره 

لفي نظير فرمان ساز براي کاربردهاي مخت

پذيرکردن منابع انرژي تجديدپذير با توليد 

ناپيوسته، تأمين توان بدون وقفه امري ضروري و 

غير قابل اجتناب است و براي گذر از پيک مهم 

 ميباشد.

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده دارترين فناوري 

صنعتي هاي ذخيره ساز انرژي الکتريکي در کاربردهاي تجاري و 

به شمار مي آيند. طرح هاي ذخيره ساز مورد استفاده در سيستم 

قدرت تا به امروز بيشتر جنبه تحقيقاتي داشته اند که دليل آن 

هزينه سرمايه گذاري بالا و محدوديت توان مبدل هاي الکترونيک 

قدرت توان بالا به عنوان واسط ميان باتري و شبکه مي باشد. 

تم هاي ذخيره ساز براي کاربردهاي نمونه هاي عملي از سيس

مختلفي نظير فرمان پذيرکردن منابع انرژي تجديدپذير با توليد 

ناپيوسته، تأمين توان بدون وقفه امري ضروري و غير قابل اجتناب 

 است و براي گذر از پيک مهم ميباشد.



199                                                                                                                                                           1400در سال  شرکت توانير يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 عيمحور توز -3

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکال سازي تجهيزات  طراحي، ساخت و بهينه -3-8

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1

مطالعه جامع انواع کليدهاي قابل استفاده در 

شبکه هاي توزيع، ويژگي هاي آنها و تعيين 

ميزان تخصيص هر يک از آنها با لحاظ کردن 

 مسايل فني و اقتصادي

مطالعات با هدف بررسي تجارب جهاني و با 

لحاظ ارزيابي فني و اقتصادي و ضمن در نظر 

گرفتن قابليت ها و ويژگي هاي شبکه توزيع 

 کشور انجام شود

تنوع در کليدهاي مورد استفاده در شبکه توزيع و لزوم شناسايي 

ها با لحاظ هاي آنها و تعيين ميزان تخصيص هر يک از آن ويژگي

 کردن مسايل فني و اقتصادي

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

طراحي و ساخت دستگاه عيب ياب کابل هاي 

 زميني با حداقل هزينه سرمايه گذاري

کاهش هزينه تامين دستگاه عيب ياب کابل و 

امکان افزايش تعداد دستگاهها در ساير مناطق 

 يابمحصول نهايي : دستگاه عيب  -شرکت

  

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

ارائه روش بهينه و اقتصادي سرويس و 

نگهداري برقگيرها با منظور نمودن تاثير پيري 

برقگير بر تلفات انرژي و طول عمر مفيد ساير 

 تجهيزات

 ارائه گزارش بررسي ها و تدوين دستورالعمل

برق مي  پر اهميت در شبکه توزيع برقگيرها يکي از تجهيزات

مي تواند  باشند که عدم طراحي و بهره برداري مناسب از آنها

منجر به آسيب ديدگي تجهيزات گردد همچنين در صورتي که 

منحني عملکردي آن تغيير مي نمايد و علاوه  يک برقگير پير شود

جريانهاي نشتي در ولتاژ  بر عملکرد نامطلوب برقگير، با افزايش

 ت شبکه در اثر جريانهاي نشتي مينامي سيستم، منجر به تلفا

گردد. جهت تخمين جريان نشتي برقگيرها به منظور تخمين 

و اندازه گيري متنوعي وجود  طول عمر آنها، روش هاي سنجش

پروژه ارائه روش بهينه سرويس و نگهداري برقگيرها  در اين  .دارد

برقگير بر تلفات انرژي و طول عمر  با منظور نمودن تاثيري پيري

 .فيد ساير تجهيزات خواسته شده استم

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

امکان ارسال اطلاعات بيسيم هاي آنالوگ بر 

 شرکت. WANروي بستر شبکه 

دستگاه مبدل سيگنال آنالوگ به ديجيتال قابل 

 انتقال در بستر شبکه شرکت

موضوع اين پروژه طراحي دستگاهي به منظور تبديل سيگنال 

هاي توليدي بيسيم هاي آنالوگ به ديجيتال جهت انتقال بر روي 

بستر شبکه مي باشد. ارزش استفاده از اين دستگاه در انتقال 

صداي بيسيم به مناطق با برد بالا است که منجر به افزايش 

کاربرد اصلي اين پروژه کيفيت ارتباطات در اين شرايط مي گردد. 

در انتقال صدا از مناطق دوردست مانند سميرم يا خور و بيابانک 
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به مرکز اصفهان با کيفيت مناسب مي باشد. اين پروژه در صورت 

عدم تامين تجهيزات ديجيتال و براي بکارگيري قابليت مشابه در 

تجهيزات آنالوگ استفاده مي شود. دلايل اولويت داشتن : به دليل 

عدم تامين بيسيم ها و تکرارکننده هاي ديجيتال در بسياري از 

مناطق شرکت توزيع برق استان اصفهان، با کمک اين تجهيزات 

امکان بکارگيري بعضي از قابليت هاي بيسيم هاي ديجيتال مانند 

 انتقال صدا بر روي بستر شبکه وجود دارد.

5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

ه اطلس آب و هوايي طراحي شبکه توزيع تهي

 نيروي برق آذربايجان غربي

بازنگري پهنه بندي جغرافيايي و شرايط آب و 

هوايي استان آذربايجان غربي جهت استفاده در 

فرآيند طراحي و برنامه ريزي شبکه توزيع برق 

استان به منظور ارائه راهکارهاي عملي و مفيد 

رين خروجي براي توسعه شبکه از جمله مهمت

هاي اين اطلس آب و هوايي مي باشد که مي 

تواند اطلاعات ذي قيمتي را در اختيار طراحان و 

برنامه ريزان توسعه شبکه توزيع متناسب با 

 شرايط آب و هوايي قرار دهد.

  

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

 طراحي و ساخت رله تشخيص پارگي نول
تشخيص پارگي ساخت دستگاه طراحي رله 

 تشخيص پارگي

هنگامي که در شبکه توزيع سيم نول بنا به دلايل مختلفي دچار 

پارگي مي شود به مصرف کنندگان بعد از خود آسيب هاي جدي 

همچون سوختگي وسايل برقي ايجاد مي کند اگر بتوان به کمک 

دستگاهي پارگي سيم نول را تشخيص داد و به کمک ارسال پيغام 

اين موضوع را به اطلاع بهره برداران رساند بخوبي مي توان از 

خطرات و خسارات ناشي از آن جلوگيري نمود و يا دست کم اين 

اثرات را کاهش داد. طراحي اين رله بايد بگونه اي باشد که از 

جريان سه فاز و نول فيدبک بگيرد و به کمک اختلافي که هنگام 

 را تشخيص دهد پارگي بوجود مي آيد اين حادثه
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7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

طراحي و ساخت جک هميارسيمباني با 

 قابليت کاربري به عنوان ابزار سيمبان

ساخت و استفاده از يک وسيله کاربردي و 

ابتکاري در سطحي که قابل استفاده موردي در 

شبکه باشد. پيگيري ثبت اختراع انجام شده 

دريافت گواهينامه به مالکيت است و مراحل 

شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي مي 

 باشد.

بهبود عملکرد در زمان تعمييرات شبکه )مصوب کميته نظام 

پيشنهاد ها( تعويض مقره با استفاده از بلابر و در بيشتر مواقع 

توسط سيمبان با سعود از تير انجام مي شود . که برداشتن سيم از 

ه قدرت بدني در هنگام کار دارد و احتمال آسب روي مقره نياز ب

به سيمبان نيز مطرح است .طرح پيشنهادي کار برداشتن سيم از 

روي مقره و قرار دادن آن پي از تعويض مقره ، در مکان مناسب را 

بوسيله اين ابزار انجام مي دهد. توضيحات بيشتر در مقاله پذيرش 

 شده در ششمين کنفرانس سيرد ايران(

8 
رکت توزيع نيروي برق ش

 استان خراسان رضوي

بهينه سازي و باز طراحي يراق آلات شبکه 

هاي توزيع از نقطه نظر محاسبات مکانيکي و 

 سازه اي

دستورالعمل هاي  مطالعه استانداردها و .1

مرتبط با تست هاي مکانيکي و سازه اي يراق 

دسته بندي کالاها و  .2آلات صنعت توزيع برق 

کالاهاي استراتژيک )از نظر مطالعات ارائه ليست 

. مهندسي مواد و تعيين 3اقتصادي(  مکانيکي و

 آلياژ يراق آلات معرفي شده در ليست کالاهاي

. مدلسازي نرم افزاري المان 4استراتژيک 

 . معرفي کاربري هاي مختلف5کالاهاي منتخب 

. تست و 6براي هر تجهيز به صورت مستقل 

خب در حالات شبيه سازي يراق آلات منت

. ارائه پيشنهادات بمنظور 7بهره برداري  مختلف

 .8اصلاح و بهينه سازي تجهيزات منتخب 

. نتيجه گيري و ارائه 9تحليل اقتصادي پروژه 

براي انجام  گزارش نهايي مراحل فوق پيشنهاد ما

اين پروژه مي باشد. همچنين پيش بيني مي 

اي بازاي کالاه شود با انجام اصولي اين پروژه

استراتژيک )به لحاظ مکانيکي( شرکت هاي 

ارائه شود و  توزيع يک دستورالعمل فني

تعوض بسياري از تجهيزات الکتريکي مورد  با توجه به تغيير و يا

 جديد )مانندتجهيزات  استفاده در شبکه هاي توزيع و به کارگيري

RTU هاي هوايي و ...( در شبکه هاي توزيع و همچنين تغيير 

سياست هاي بهره برداري از تجهيزات )استفاده بيش از پيش از 

استفاده کمتر از ترانسفورماتورهاي با قدرت  هاي يکطرفه و ترانس

در شبکه هاي توزيع مانند  بالا و ...( يراق آلات مورد استفاده

مورد بازنگري  ترانسفورماتور و ...؛ آنچنان که بايدتراورس، گهواره 

 به لحاظ مکانيکي قرار نگرفته و همچنان بسياري از تجهيزات با

 .گيرند استانداردهاي قبلي مورد استفاده قرار مي
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همچنين مدل المان ها در نرم افزار تخصصي 

 .گردد براي کاربردهاي بعدي آماده

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

بررسي پيامدهاي نصب ريکلوزر و سکشن 

به شرايط  لايزر بر روي شبکه توزيع با توجه

 برق منطقه اي استان خوزستان

 بروز خطا در شبکه افزايش قالبت اطمينان و کاهش تلفات

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان زنجان

طراحي و اجراي ساختمان پست هاي زميني 

 پيش ساخته

طراحي و ساخت نمونه سخت افزاري محصول 

 مورد نظر پروژه

ساختمان پست هاي زميني پيش تعريف مسئله : طراحي و اجراي 

ساخته که بسهولت و با قيمت مناسب اجرا شود. دلايل اولويت 

داشتن : زمانبر بودن و گرانقيمت بودن اجراي ساختمان پست 

هاي زميني مزاياي به کارگيري تحقيق : تسريع و تسهيل در 

 اجراي پشت هاي زميني

11 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

مواد تغييرفازدهنده در ديتاسنتر  بکارگيري

شرکت توزيع برق استان کرمانشاه به منظور 

کاهش بار سرمايشي در ساعات اوج مصرف و 

 افزايش قابليت اطمينان سيستم برودتي

هدف نهايي اين پروژه تجهيز سيستم سرمايشي 

ديتاسنتر واقع در شرکت توزيع استان کرمانشاه 

از اين به سيستم ذخيره ساز انرژي است. 

سيستم مي توان به منظور کاهش هزينه هاي 

سرمايش و يا افزايش ضريب ايمني ديتاسنتر 

 استفاده نمود.

از اين سيستم مي توان به منظور کاهش هزينه هاي سرمايش و يا 

افزايش ضريب ايمني ديتاسنتر استفاده نمود. براي دستيابي به 

اطمينان بالا، کاهش مصرف انرژي، هزينه و دستيابي به قابليت 

مي توان از ترکيب سيستم هاي سرمايشي مرسوم با سيستم هاي 

ذخيره ساز انرژي استفاده نمود. سيستم ذخيره ساز انرژي مي 

تواند کاهش مصرف برق در ساعات پيک و همچنين افزايش 

ضريب اطمينان سيستم سرمايشي ديتاسنتر را تامين نمايد. در 

( سرمايش PCMتغيير فاز دهنده )اين سيستم با استفاده از مواد 

ذخيره مي شود و اين امکان را به وجود مي آورد که در فصول 

گرم و در ساعات غير پيک سرمايش ذخيره شده در ساعات اوج 

مصرف برق براي تامين بخشي از بارسرمايشي مورد نياز اتاق 

دماي کاري  PCMديتاسنتر استفاده شود. در سيستم مجهز به 

مي باشد. بنحوي که با  PCMد دماي ذوب سيستم در حدو

کاهش دما يا افزايش دما از اين سطح، فرآيند ذوب و يا انجماد 

PCM  آغاز مي شود و باعث تثبيت دماي سيستم در نقطه

مانند يک  PCMطراحي مي شود. از اين منظر سيستم حاوي 
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ترموستات حرارتي به صورت خودکار مانع از افزايش و يا کاهش 

ک حد مشخص مي گردد و اين ويژگي آنرا تبديل به يک دما از ي

( مي کند که نکته مثبتي است. Passiveسيستم غيرفعال )

PCM  مورد استفاده در اين پروژه با توجه به محدود دمايي ديتا

سنتر مورد بحث از خانواده نمکهاي هيدراته انتخاب شده است. 

ارت نهان را کيلوژول حر 170يک کيلوگرم از اين مواد در حدود 

در دماهاي متعارف  PCMمي تواند در خود ذخيره کند. اين 

امکان جذب و ذخيره مقادير زيادي از انرژي گرمايي را به صورت 

انرژي گرمايي نهان درون خود دارد. ذخيره انرژي گرمايي در اين 

ماده، در طي فرآيند تغيير فاز ) از مايع به جامد يا برعکس( اتفاق 

تمان هدف فضاي هدف يک ديتاسنتر واقع در مي افتد. ساخ

)بر  3*4*3شرکت توزيع استان کرمانشاه است. که داراي ابعاد 

حسب متر( است. اين فضا توسط دو عدد کولر گازي با ظرفيت 

خنک مي شود. بار  btu/hr 29033و  btu/hr 32000هاي 

مي باشد و مبناي محاسبات  kW 18سرمايش حداکثر حدود 

مي باشد. براي برآورد دقيق، در ابتدا مميزي انرژي  فعلي اين عدد

با توجه به استانداردهاي مربوطه صورت مي گيرد تا شرايط بهينه 

براي سرمايش اين فضا تعيين گردد و سپس با توجه به تجهيزات 

موجود سناريوهاي مناسب براي سرمايش اين فضا معرفي مي 

واد تغيير ها در اين پروژه، مPCMگردد. آرايش و هندسه 

بندي شده قرار مي گيرند. در  فازدهنده در داخل يک پوشش آب

اين پروژه با توجه به حساسيت محل استفاده، براي نگهداري 

PCM  ها از محفظه هاي فلزي که داراي استحکام کافي در برابر

خوردگي و نشتي باشند استفاده خواهد شد. لوله هاي فولادي از 

تواند اين هدف را تامين نمايد.  مي 315جنس استيل با درجه 

آرايش اين لوله ها بايد بنحوي باشد که هوا به راحتي در فواصل 
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ها جريان يابد و تبادل انرژي انجام شود. توسط نرم افزارهاي  آن

شبيه سازي در مورد قطر لوله ها و نيز آرايش آنها بررسي هاي 

از آنها کافي صورت گيرد تا انتقال حرارت لازم در زمان مشخص 

صورت گيرد. توسط اين شبيه سازي ها براي وضعيت هاي متعدد، 

جريان و انتقال حرارت بصورت عددي حل مي شود و با تحليل 

و نحوه استقرار آنها در  PCMآنها، ابعاد مناسب براي بسته هاي 

اتاق ديتا سنتر مشخص مي شود. آزمايشات تجربي براي اطمينان 

رسنجي آنها، آزمايشات تجربي براي از صحت نتايج عددي و اعتبا

و ابعاد محفظه هاي آن انجام خواهد  PCMبررسي رفتار حرارتي 

و نحوه ذوب و  PCMشد. از طريق اين آزمايشات خواص حرارتي 

انجماد آن مورد تاييد قرار خواهد گرفت تا در شرايط کاري به 

درستي انجام وظيفه نمايند. نصب و اجراي سيستم ذخيره ساز در 

محل ديتاسنتر پس از اطمينان از عملکرد صحيح سيستم، 

تجهيزات مربوطه در محل ديتاسنتر نصب خواهد شد. براي 

وري مناسب، تجهيزات مناسب جهت کنترل دماي  اطمينان از بهره

سيستم به کار گرفته خواهد شد تا در زمانهاي لازم و با توجه به 

دماي اتاق ديتاسنتر، کولرهاي سرمايشي را در وضعيت مناسب 

تنظيم نمايند. اين کار علاوه بر بهبود راندمان مصرف انرژي، 

مدار قرار  تضمين مي کند که در مواقع ضروري کولرها حتما در

 32000گيرند. بر مبناي توان سرمايشي يک کولر گازي با ظرفيت 

btu/hr سيستم مبتني بر ،PCM  مي تواند به تنهايي تا حداقل

 چهار ساعت سرمايش اتاق را تأمين نمايد.

12 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيلان

طراحي و ساخت و تجاري سازي بازوي 

 ر روي خودرومکانيکي شاخه زن قابل نصب ب

يکي از مشکلات استان گيلان خاموشي هاي بي 

برنامه به دليل افتادن شاخه درختان بر روي 

شبکه هاي برق مي باشد. بدين منظور حجم 

بالاي شاخه زني در دستور کار قرار امورهاي 

اينکه فعاليت هاي مربوط به شاخه زني  در حال حاضر علي رغم

به حجم درختان و  توسط شهرداري ها انجام مي گيرد. اما با توجه

شاخه هاي مناطق روستايي توزيع نيروي برق استان گيلان و عدم 

لازم توسط دهياري ها و نيز عدم وجود نيروي امکانات  وجود
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اجرايي قرار دارد. اين کار توسط نيروهاي انساني 

صورت مي گيرد که علي رغم خطرهاي موجود 

م از سقوط از ارتفاع و برق گرفتگي هزينه اع

 بسيار بالايي صرف اين امر مي شود.

کيلوولت اينکار بهتر است  20متخصص براي شاخه زني خطوط 

جهت رعايت ايمني و لحاظ نمودن کيفيت شاخه زني توسط 

توزيع صورت پذيرد. لذا در مواقع ضروري شرکت توزيع  شرکت

درختان را بوسيله سيستم بازوي  هم امکان بريدن شاخه هاي

بررسي  -1 :داشته باشد. مراحل اجرا به شرح ذيل باشدمکانيکي 

انواع طرحهاي انجام شده و رتبه بندي آنها به لحاظ کاربردي 

و ساخت بازوي مورد نظر قابل نصب بر روي  طراحي -2بودن

لحاظ نمودن  -4کاربر  رابط کاربري آسان براي -3خوروي نيسان

 تجاري سازي -5تمامي موارد ايمني 

13 
توزيع نيروي برق شرکت 

 استان لرستان

طراحي و ساخت دستگاه لانچر(پرتاب کننده) 

 پرتابه حمل کننده سيم در بحران سيل

با توجه به اينکه استان لرستان يکي از مناطق 

حادثه خيز کشور از نظر سيل و بلاياي طبيعي و 

همچنين داراي مناطق کوهستاني زيادي مي 

دافند غير باشد، لذا دفتر مديريت بحران و پ

عامل شرکت توزيع برق استان لرستان وجود 

دستگاهي که در شرايط بحراني ذکر شده بتوان 

امر برقرساني به مناطق آسيب ديده را تسهيل 

نمايد را ضرري ميدانست. سيستم فوق الذکر به 

عنوان يک ابزار کمکي در اختيار پرسنل شرکت 

توزيع ها در مواقع بحران بوده و در حال حاضر 

نيز جايگزيني براي آن وجود ندارد و مي تواند 

جهت تسريع امور در مواقع بحران و کاهش 

خطرات جاني ثمر بخش باشد. با توجه به وقوع 

سيل هاي سهمگين در سالهاي اخير مخصوصا 

در پلدختر و معمولان و نيز  98سيل فروردين 

در برخي نقاط استان لرستان ،اعلام  99سال 

الذکر توسط واحد مديريت و  نياز به سيستم فوق

طبيعي مانند سيل و طغيان رودخانه ها،  به هنگام وقوع حوادث

حاشيه رودخانه  احتمال تخريب خطوط انتقال فشار متوسط که در

ها قرار دارد وجود دارد. براي بازسازي خطوط معمولا سيم هاي 

بايست از يک سمت رودخانه به سمت ديگر منتقل شوند  برق مي

روي مسير انجام شود که اين امر با   و يا برق رساني موقت از

و خطراتي همراه است. ارائه اين طرح به منظور ساخت  دشواري ها

يش سرعت عمليات انتقال افزا سيستمي براي ايجاد سهولت و

مي   سيم ها و افزايش توان عملياتي پرسنل شبکه توزيع برق

 باشد
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پدافند غير عامل شرکت توزيع برق استان 

لرستان مطرح گرديده است. . البته با توجه به 

وقوع ساليانه اين دست حوادث در ساير 

استانهاي کشور، در صورت موفقيت آميز بودن 

طرح، اين دستاورد مي تواند مشابه سازي شده و 

داده شود. اين در اختيار ساير استانها نيز قرار 

سيستم طرحي نو و ابتکاري است و ساخت آن 

نيازمند طي فرايند طراحي اوليه، ساخت نمونه، 

تست و بهينه سازي است. در حال حاضر 

اطلاعات و دانش کافي براي طراحي آن وجود 

داشته ليکن برخي از پارامترها و ابعاد دقيق آن 

ناشناخته است . از اين رو طي فرايند ذکر شده 

تا رسيدن به محصول ايده ال ضروري مي باشد. 

در پايان نمونه ساخته شده و اسناد و مدارك 

فني آن در اختيار شرکت توزيع برق استان 

 لرستان قرار خواهد گرفت.

14 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

طراحي، ساخت نمونه، انجام آزمون و نگارش 

هاي روشنايي  دستورالعمل فونداسيون پايه

سازگار با شرايط محيطي استان هرمزگان با 

هاي  کاهش هزينه هدف افزايش طول عمر و

 بهره برداري

ي  هاي توسعه با توجه به نياز روز افزون پروژه

شهري به روشنايي و نيز خوردگي شديد 

هاي موجود در سطح شهر، ضرورت  فونداسيون

انديشيدن تمهيدات جهت بهسازي کيفي اين 

گردد. مصرف بالغ  تجهيز بيش از پيش آشکار مي

 12و  9ي عدد فونداسيون پايه روشناي 2000بر 

متري در سطح استان در سال منجر به صرف 

ميليارد ريالي در اين بخش  20اي  هزينه

% 60شود. درصورتي که فرض کنيم سالانه  مي

هاي جديد  فونداسيون مصرفي براي احداث پروژه

عموما از فونداسيون پيش ساخته با ابعاد و هندسه مختلف بعنوان 

شالوده جهت نگهداري پايه هاي روشنايي در سطح شهر استفاده 

مي شود. در مواردي با توجه به توجيهات اقتصادي يا تسهيل 

اجراي پروژه، فونداسيون درجا نيز استفاده مي شود. بدليل امکان 

يه به استفاده از نوع پيش نظارت دقيق و کنترل ساخت، توص

ساخته شده است. اما شواهد و نتايج مشاهدات نشان داده حتي در 

انواع پيش ساخته نيز خوردگي بتن و تخريب فونداسيون به 

سرعت در شهر هاي ساحلي اتفاق افتاده است. بنابراين تاکنون 

بررسي جامع و اقدام عملي جهت افزايش طول عمر اين نوع 

ده است.ودراستان هرمزگان باتوجه به شرائط تجهيز انجام نش
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% براي تعويض فونداسيون فرصوده مصرف 40و 

گردد، درصورت به نتيجه رسيدن موضوع اين 

افزايش هر يک سال به طول تحقيق، به ازاي 

جويي  ميليارد ريال صرفه 8ها،  عمر فونداسيون

اقتصادي انجام خواهد شد. ضمن آنکه از ديگر 

  اهداف اين پروژه، طراحي هندسي و مهندسي

هاي  ها با هدف کاهش هزينه ي فونداسيون شده

توليد، حمل و نصب است که در نهايت منجر به 

 هد شد.جويي اقتصادي مضاعف خوا صرفه

محيطي خاص شاهد خوردگي شديدوطول عمر پايين 

فوندانسيونهاي موجود هستيم ونياز به يک تغيير ساختار علمي 

واجرايي بشدت مورد نيازاست. با بررسي فوندانسيون هاي موجود 

که به نيمه اول ويا حتي به يک چهارم اول عمر استاندارد 

اند درمي يابيم که شرائط محيطي منطقه خصوصا خودرسيده 

دربخش ساحلي نياز به تغييرات بنيادي در نوع ، مواد ، روش 

ساخت ونصب و بهره برداري دارد که دراين پروژه تعيين مصالح 

ها وچگونگي توليد آن بررسي وسپس frpمناسب ، استفاده از 

د نمونه موردتستهاي موردنياز قرار ميگيرد و درنهايت ضمن تولي

ها وتست ها ، دستورالعمل مناسب وسازگارباشرائط محيطي 

 منطقه تهيه ميگردد.

15 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان
 بررسي عمر مفيد مقره هاي سيليکوني

کاهش تعداد خاموش هاي بي برنامه،کاهش 

زمان خاموشي با توجه به اينکه شناسايي محل 

تر عيب در مقره هاي سيليکوني دشوار 

ميباشد.کاهش نرخ انرژي توزيع نشده،افزايش 

عمر مفيد تجهيزات در نتيجه کليد زني از 

مانورها و برنامه ريزي براي اصلاح و تعويض مقره 

 هاي منصوبه

با توجه به توليدات مقره هاي سيليکوني که به صورت گسترده 

توسط توليدکنندکان در حال ساخت است و ضعف در اطلاعات و 

اردها در توليد اين نوع مقره ها باعث شده است پيوند ضعف استاند

هاي ضعيف بين مولکولهاي سيليکون و تاثيرات مخرب پرتو دهي 

نور لذا نياز است طي يک پروسه پژوهشي عمر مفيد مقره ها با 

 توجه به محل نصب از نظر آب و هوايي بررسي شود

16 
شرکت توزيع نيروي برق 

 تبريز

عددي و ارائه الگوي ساخت مدل فيزيکي و 

رفتاري و طرح بهينه براي فنداسيون و سازه 

پايه هاي توزيع برق جهت مقاوم سازي در 

برابر زلزله هاي حوزه نزديک و دور عنوان 

جديد : ارائه طرح بهينه و الگوي رفتاري براي 

فنداسيون و سازه پايه هاي توزيع برق جهت 

و مقاوم سازي در برابر زلزله هاي حوزه دور 

 نزديک)ساخت مدل فيزيکي و عددي(

انجام مطالعات ساختاري و تهيه گزارش ها و 

نقشه هاي تيپ موجود. تهيه رکوردهاي حوزه 

نزديک و دور. مدلسازي عددي سيستم و بررسي 

رفتار پايه هاي مختلف در بسترهاي متفاوت و 

بررسي ضعف و قوت طرح هاي موجود و 

ي مختلف و شناسايي ضعف ها در برابر زلزله ها

نيز بررسي راه کارها و انتخاب بهترين راه کار و 

پايه و نيز بهينه ترين طرح بهسازي پايه و 
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مقايسه هزينه بهسازي و يا تعويض پايه هاي 

بتني )آناليز هزينه( ساخت مدل فيزيکي و 

آزمايشگاهي و نيز ساخت پلت فرم مورد نياز 

جهت نصب سيستم بر روي ميز لرزه مطابق 

)مشخصات فني و عمومي و اجرائي  375نشريه 

هاي توزيع هوائي و زميني( انجام آزمايش ¬پست

هاي آزمايشگاهي بر روي مدل فيزيکي ساخته 

شده. بررسي ضعف هاي سيستم پيشنهادي، 

اصلاح ساختارهاي معيوب و بهينه سازي 

سيستم و انتقال به مدل عددي. ارائه بهينه ترين 

بر نيروهاي زلزله و مدل با بهترين کارايي در برا

ارائه الگوي طراحي براي طزاحي بهينه لرزه اي. 

 üتنظيم گزارش نهايي و ارائه مقاله. جوابيه : 

مدل سازي  -1موارد نوآوري طرح پژوهشي 

فيزيکي تيرهاي انتقال نيرو روي ميز لرزه تحت 

زلزله هاي حوزه دور و نزديک. اين مدلسازي 

متناسب با  فيزيکي و ساخت نمونه آزمايشگاهي

ميز لرزه براي اولين بار در سطح کشور انجام مي 

گيرد و هيچگونه طرح تحقيقاتي مشابه در هيج 

مدل سازي  -2جاي کشور انجام نگرفته است . 

عددي تيرهاي انتقال نيرو تحت بارگذاري زلزله 

هاي حوزه دور و نزديک در نرم افزار قدرتمند 

در اين آباکوس و ارائه بهترين مدل رفتاري. 

طرح، تيرهاي انتقال نيرو به همراه بارگزاري 

ناشي از زلزله هاي حوزه دور و نزديک به صورت 

شتاب نگاشت براي اولين بار در نرم افزار 
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آباکوس مدلسازي خواهد شد و نتايج بدست 

آمده با داده هاي حاصل از مدلسازي فيزيکي 

ارزيابي خواهد شد و بهترين مدل رفتاري حاکم 

ده زلزله معرفي خواهد گرديد که اين بر پدي

بخش از تحقيق مهمترين نوآوري طرح محسوب 

مي شود. لازم به توضيح است پيشنهاد مدلسازي 

در نرم افزار جديد اباکوس براي اولين بار ارائه 

شده و شبيه سازي مشابه ديگري در نرم افزار 

دلايل  üمذکور قبلا صورت نگرفته است. 

وهشي استفاده کاربردي کاربردي بودن طرح پژ

از نتايج حاصل از طرح پژوهشي در صنعت برق 

مقاوم سازي لرزه اي تيرهاي  •به شرح زير: 

انتقال نيرو در صورت افزايش بارگذاري ناشي از 

مقاوم سازي لرزه اي  •نصب ترانس هوايي 

تيرهاي انتقال نيرو در صورت نصب براکت جهت 

يرهاي تعيين آرايش بهينه ت •افزايش حريم 

انتقال نيرو و انتخاب بهينه نوع تيرهاي قرار 

گرفته در موقعيت هاي بين خطي يا انتهايي از 

نظر ايمن سازي در مقابل زلزله هاي حووزه 

انتخاب بهينه نوع تيرهاي انتقال  •نزديک و دور 

نيرو با درنظرگرفتن پهنه بندي زير سطحي 

ارائه  •جنس خاك در مناطق مختلف شهري 

م )فلوچارت( طراحي انواع تيرهاي انتقال الگوريت

نيرو با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر شامل 

طول تير، بار اعمال شده به تير )ترانس هوايي و 

 براکت(، آرايش تيرها، پهنه بندي خاك.
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17 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شمال استان کرمان

ارائه راهکار و تهيه الگوي مناسب جهت توسعه 

اصلاح شبکه هاي برق با رويکرد  و احداث و

پدافند غير عامل به خصوص در طرح هاي 

تامين برق صنايع بزرگ و محل هااي 

 استراتژيک و حساس

تدوين بخشي از دستورالعمل طراحي و فروش 

در راستاي تحقق پدافند غيرعامل در اجراي 

 پروژه هاي برق رساني و تامين برق

به عنوان يکي از سياست هاي با توجه به اينکه پدافند غيرعامل 

دفاعي در حوزه هاي غير نظامي با استفاده از راهکارهاي غير 

نظامي در شرايط بحران است وقوع روز افزون حوادث و آثار وسيع 

آنها بر حيات افراد،اهميت پدافند غيرعامل را به يکي از چالشهاي 

اساسي در عصر امروز تبديل نموده است.،بخش برق به خصوص 

يع که در پيشاني ارائه خدمات به مردم قرار دارد با توجه به توز

اين ،پيشگيري و پيش بيني شرايط بحران در اين حوزه امري 

ضروري است .اگر از همين امروز،و با هزينه کمتر در طرحهاي 

تامين برق پدافند غيرعامل لحاظ شود در وقوع بحران که تامين 

کشور را دارد از آن بهره برق مهمترين نقش را در آسايش مردم و

 هاي فراوان در حوزه هاي رواني و دفاعي برد

18 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

طراحي، ساخت و نصب سه ماژول ذخيره 

کننده انرژي، باز توليدگر و مبادله کننده توان 

 بر روي يک آسانسور پيشنهادي

گردآوري دستورالعملها و يا  مطالعه، بررسي و-1

استانداردهاي قانوني ماژولهاي متصل به شبکه 

تزريق توان به شبکه در اين قسمت با  با قابليت

توجه به هدف پروژه و کمک به کاهش خاموشي 

بايست استانداردها، مشخصات فني  شبکه مي در

به  هاي مرتبط به تجهيزات متصل و دستورالعمل

شبکه که از نگاه شبکه به منظور تزريق توان بايد 

شود. در ادامه  ايت شوند بررسي و استخراجرع

اين استانداردها متناسب با اداوت و تجهيزات 

کار رفته در اين پروژه به  الکتررونيک قدرت به

لحاظ تزريق توان به شبکهاستخراج و در ادامه 

بررسي  1-1استفاده قرار گيرند.  پروزه مورد

دستور العمل، استاندارد و مشخصات فني مرتبط 

يزات متصل به شبکه با قابليت تزريق توان تجه با

 ها و استخراج نيازمندي 2-1به شبکه 

براي يک جامعه شهري را تشکيل  آسانسورها يک سرويس حياتي

ها مورد  آسانسور وري انرژي، دهند. در گذشته از ديدگاه بهره مي

 گرفتند. با افزايش ساخت و سازها و تعداد توجه زيادي قرار نمي

و تعداد نصب شده ها  واحدها، تمايل به استفاده از اين دستگاه

است. اين امر منجر به افزايش توجه به ميزان  ها افزايش يافته آن

ها شده  وري آن راندمان و بهره انرژي تلف شده در آسانسورها و لذا

درايو جهت  هاي بهبود راندمان استفاده از است. يکي از روش

 .باشد اندازي آسانسورها مي راه
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استانداردهاي مرتبط با تجهيزات به کار رفته در 

در زمان  پروژه جهت تثبيت عملکرد شبکه از

بررسي، انتخاب و معرفي  -2تزريق توان 

کاربري  آسانسور پرتردد شهر مشهد )ترجيحا

ر اساس آمار برق تجاري، اداري و مسکوني( ب

در اين  مصرفي داده شده توسط شرکت توزيع

قسمت و پس از استخراج مشخصات فني کليه 

نياز براي  پارامترهاي ماژول بازتوليدگر مورد

آسانسور ، آسانسور منتخب با همکاري و نظر 

ماژول بازتوليدگر  شرکت توزيع مشهد براي نصب

معرفي آسانسور  1-2انتخاب خواهند شد. 

کاربري تجاري،  دد شهر مشهد )ترجيحاپرتر

 2-2اداري و مسکوني( توسط شرکت توزيع 

منتخب به  بررسي و تحليل وضعيت آسانسور

لحاظ مصرف انرژي ، آلودگي هارمونيکي ، 

انرژي، تخمين  آسايش مسافر ،ميزان بازيافت

انجام فرآيند شناسايي  -3بازگشت هزينه و ... 

ان و عقد طريق فراخو شرکتهاي توانمند از

قرارداد، ساخت، نصب و بررسي صحت عملکرد 

اين بخش متناسب با  ماژول بازتوليدگر در

شرکت انتخاب شده، بر فرآيند طراحي، ساخت و 

بازتوليدگر به همراه باطري براي  نصب ماژول

آسانسور منتخب نظارت کامل انجام خواهد شد. 

نظارت از طريق همکاري فني و تخصصي در  اين

 حليل، انتخاب توپولوژي ونوع سيستمفرآيند ت

بازتوليدگر خواهد بود. در ادامه بر بررسي فرآيند 
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نياز، نظارت بر  توليد مطابق با مشخصات مورد

نصب و انجام تست بر روي سيستم نصب شده 

فراخوان، ارزيابي شرکتها و  انجام 1-3خواهد بود 

سازي  عقد قرارداد و نظارت بر طراحي و شبيه

به  dc ليدگر متصل شونده به باسبازتو مبدل

نظارت بر ساخت ،  2-3همراه سيستم باطري 

و تست درايو بازتوليدگر به همراه باطري  نصب

 انجام فرآيند نظارت بر تحويل، تست و -4

بررسي ماژول بازتوليدگر نصب شده و سيستم 

مانيتورينگ  ساز به همراه سيستم کنترل و ذخيره

تقاء کيفيت عملکرد آن در اين بخش به منظور ار

شده و رصد مناسب  ماژول بازتوليدگر طراحي

عملکردي از نقطه نظر پايش مناسب حجم 

سيستم، مقدار  انرژي ذخيره شده توسط اين

قابل تزريق به شبکه و تاثير آن بر روي ساير 

تا يک سيستم  سيستم هاي موجود ضروري است

مانيتورينگ و حفاظتي مناسب طراحي شود. هم 

به بازتوليدگر  ساز متصل يستم ذخيرهچنين س

نيز متناسب با طراحي انجام شده براي مبدل 

لذا در اين بخش  .بايد تحليل و طراحي شود

علاوه بر مشارکت فني و تخصصي، بر فرآيند 

هاي لازم بر سيستم  تست طراحي، نصب و انجام

حفاظت و مانيتورينگ بازتوليدگر نظارت کامل 

ن به منظور بررسي شد. هم چني انجام خواهد

بهتر و تحليل وضعيت آسانسور مبتني بر ماژول 

توليد گر و ساير آسانسورهاي معمولي مقايسه  باز
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آسايش  اي از نقطه نظر محتواي هارمونيکي،

مسافر، ميزان بازيافت انرژي و ... انجام خواهد 

سازي و انجام  پياده نظارت بر طراحي، 1-4شد 

حفاظت و تست هاي عملکردي بر روي 

نظارت بر  2-4 مانيتورينگ سيستم بازتوليدگر

نصب سيستم بازتوليدگر و باطري به همراه 

از نقطه نظر  سيستم حفاظتي و مانيتورينگ

بررسي و تحليل  3-4تزريق توان به شبکه 

به لحاظ  وضعيت آسانسورهاي اصلاح شده

مصرف انرژي ، آلودگي هارمونيکي ، آسايش 

تحليل بازگشت  نرژي،مسافر،ميزان بازيافت ا

نظارت بر  -5هزينه و ... نسبت به حالت قبلي 

و انجام مطالعات  تحويل آزمايشي سيستمها

اقتصادي محصول در اين قسمت همزمان با بهره 

ماه با توجه به  3مدت  برداري آزمايشي به

خروجي حاصل از مرحله قبل و ميزان انرژي 

تزريق به شبکه به صورت  ذخيره شده و قابل

عملي و واقعي، هزينه تمام شده و مراحل انجام 

اقتصادي کامل از نقطه نظر  شده يک تحليل

درآمد حاصل از فروش انرژي در زمان پيک به 

استفاده از انرژي ذخيره شده در ساعات  شبکه،

 پيک براي خود آسانسور، کاهش هزينه مرتبط با

راه اندازي نيروگاه ها و مدت زمان بازگشت 

بهره  1-5ل و بررسي خواهد شد. سرمايه تحلي

بررسي،  2-5ماه محصول  3برداري حداقل 

 تحليل وضعيت آسانسورهاي منتخب به لحاظ
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مصرف انرژي ، آلودگي هارمونيکي ، آسايش 

بازگشت  مسافر ،ميزان بازيافت انرژي، تخمين

هزينه و ...در مقايسه با حالت قبل. هدف نهايي 

تگاه يا مواد ، دس پروژه ارائه کالا شامل قطعه

 .حاصل از نتيجه پژوهش مي باشد
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 عيمحور توز -3

 برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها -3-9

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1

ارزيابي وضع موجود سيستم اتوماسيون و نرم 

افزار اسکادا در شرکت هاي توزيع نيروي برق 

از بعد کارآيي، امنيت و نيز انطباق با 

 استانداردها

شرکت توزيع  39گزارش ارزيابي وضعيت 

 منطبق با استانداردهاي جهاني
 هاي توزيع اهميت سيستم اتوماسيون و نرم افزار اسکادا در شرکت

 شرکت توانير 2

بررسي وضع موجود سيستم اطلاعات مکاني 

(GIS در شرکت هاي توزيع نيروي برق از )

 استانداردهابعد کارآيي، امنيت و نيز انطباق با 

شرکت توزيع  39گزارش ارزيابي وضعيت 

منطبق با استانداردهاي جهاني در وضعيت 

 سيستم اطلاعات مکاني

آگاهي از شرايط کارآيي، امنيت و نيز انطباق با استانداردها در 

 شرکتهاي توزيع

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

متعادل سازي شبکه هاي فشار ضعيف در 

 حضور نيروگاه هاي خورشيدي پشت بامي

هدف از انجام اين اولويت تحقيقاتي شناسايي 

روش مدون و بروز جهت متعادل سازي شبکه 

هاي فشار ضعيف با حضور منابع توليد پراکنده 

پشت بامي است به نحوي که محصول نهايي 

پروژه که به صورت يک نرم افزار کاربردي و 

يستي ضمن تحليل کاربرپسند ارائه مي گردد با

شبکه موجود امکان تعيين نحوه اتصال 

مشترکين جديد و يا منابع توليد پراکنده جديد 

به شبکه بر اساس بهينه نمودن شاخص هاي بر 

پايه ولتاژ، جريان و تلفات را نيز دارا باشد. اين 

نرم افزار بايستي با استفاده از اطلاعات و ديتا 

ع اقدام بيس هاي موجود در سطح شرکت توزي

به تحليل شبکه نموده و حدالامکان اطلاعات 

موجود را از ارتباط مناسب و مستقيم با نرم افزار 

هاي موجود دريافت تا نيازي به ورود اطلاعات 

توسط کاربر نداشته باشد. راه حل هاي ارائه شده 

جهت متعادل سازي شبکه بايستي قابليت 

تار مصرف ميان مشترکين تفاوت رف وجود مشترکين تکفاز و

هاي  شبکه موجب ايجاد عدم تعادل در بارگذاري بين فازها در

هاي  فشارضعيف شده است. علاوه بر اين عدم تقارن برخي بخش

مناطق روستايي، اين عدم تعادل را تشديد  شبکه بخصوص در

هاي تشويقي  سياست نموده است. در کنار اين موارد، امروزه،

 ابع فتوولتائيک که توسط مشترکين در بخشوزارت نيرو ورود من

فشارضعيف احداث و به شبکه وصل مي شود، را با رشد مواجه 

توجه در توان توليدي اين منابع، عدم  کرده است. تغييرات قابل

بنابراين تلاش در  .تعادل بارگذاري شبکه را دوچندان خواهد نمود

وان يکي جهت کنترل و کاهش اين عدم تعادل بيش از پيش به عن

 .نيازهاي اساسي بخش توزيع احساس مي شود از
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به اجرايي در شبکه هاي توزيع استان و مقرون 

صرفه بودن را داشته باشند. هدف از اجراي اين 

پروژه شناسايي روشهاي کاربردي با استفاده از 

توان و شرايط موجود در کشور و با توجه به 

زيرساخت هاي شبکه توزيع استان مي باشد. در 

زير مراحلي جهت اجراي پروژه پيشنهاد شده 

است که هر محقق بنا به توانايي تيم اجرايي 

تواند نسبت به تغيير و بهبود آنها اقدام  خود مي

ها و  بررسي روش -1نمايد. مراحل انجام کار: 

هاي موجود در تحقيقات و استانداردهاي  شاخص

موجود در راستاي کاهش عدم تعادل بارگذاري 

شبکه از طريق جابجايي فاز اتصال مشترکين و 

منابع فتوولتائيک و همچنين بررسي روشهاي 

در سطح کشور و دنيا که در کاربردي ديگر 

انتهاي اين مرحله روشهاي مختلف بايستي از 

منظر کاربردي بودن در کشور و شبکه توزيع 

استان، صرفه اقتصادي و بهبود شاخص ها با 

توسعه يک روش  -2يکديگر مقايسه گردند. 

سازي و پخش بار شبکة فشارضعيف  مدل

متناسب با ساختار و وضعيت شبکة توزيع ايران 

ا توجه به عدم تعادل بار، عدم تقارن شبکه، نول ب

زمين شده و امپدانس اتصالات زمين و نيز 

توسعة  -3حضور منابع فتوولتائيک مشترکين. 

هاي نشان دهنده عدم تعادل مبتني بر  شاخص

ولتاژ، جريان و تلفات با توجه به ماهيت متغير با 

توسعة يک  -4زمان بار و منابع فتوولتائيک 
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نه سازي مناسب جهت تعيين يا روش بهي

جابجايي فاز مشترکين و منابع تکفاز با توجه به 

و مدل  3هاي توسعه يافته در مرحلة  شاخص

توسعة يک  -5 2شبکه توسعه يافته در مرحلة 

ابزار نرم افزري جهت کاربردي نمودن مدل و 

انجام مطالعات  -6 4روش ارائه شده در مرحلة 

توزيع فشارضعيف عددي روي يک يا چند شبکة 

هاي مسأله  واقعي خراسان جنوبي و بررسي پاسخ

ها و در شرايط مختلف و تفسير  مبتني بر شاخص

توسعه يک دستورالعمل اجرايي جهت  -7نتايج. 

جهت  5استفاده از ابزار توسعه يافته در مرحلة 

 کاربردي نمودن اين ابزار در سطح شرکت توزيع.

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

ارتقاء کارآيي نرم افزار جايابي کليد با تابع 

هدف جامع و با تکيه بر تاب آوري شبکه 

 توزيع

که يکي از پروژه  OPSرفع کليه نواقص نرم افزار 

هاي موفق دهه اخير در اين شرکت بوده است. و 

تبديل آن به نرم افزار جامع جهت کاربري بهتر و 

 افزايش قابليت اطمينان شبکه توزيع برق

وقوع خطا در سطح توزيع در اکثر رويدادهاي منجر به قطع برق 

مشترکين مي گردد.کليدهاي مانور قابل کنترل از راه دور با 

ع فرآيند مديريت خطا،قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع را تسري

ارتقا مي بخشد. و پروژه تحقيقاتي جايابي کليد که يکي از پروژه 

کاربردي دهه اخير بوده است باز نويسي و ارتقا  -هاي تحقيقاتي 

 يابد.

5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان زنجان

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص کابل غير 

مجاز قبل از کنتور و دستکاري به روش 

 Wi-Fiديفرانسيلي جريان از طريق 

طراحي و ساخت نمونه سخت افزاري محصول 

 مورد نظر پروژه

دستکاري يا سرقت برق يکي از مشکلات دامنگير شرکت هاي 

ين توزيع ميباشد و هر اقدام مديريتي يا فني که در راستاي ا

موضوع باشد، مورد استقبال اين شرکت ميباشد، در خصوص اين 

تجهيز ، موارد مختلف طراحي و ساخته شده ست ، ليکن روش 

متفاوت مقايسه جريان ورودي از کابل اصلي و مقدار عبوري از 

 کنتور، شاخص اصلي اين طرح ميباشد.

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

( و dataminingکاوي) تدوين نقشه راه داده

مديريت کاهش تلفات با بکار گيري تکنيک 

روش داده کاوي در شرکت هاي توزيع کاربرد و 

مزاياي زيادي دارد از جمله در جهت کاهش 

 روش داده کاوي در شرکت هاي توزيع کاربرد و مزاياي زيادي

دارد از جمله در جهت کاهش تلفات و در جهت شناسايي نقاط 
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تلفات و در جهت شناسايي نقاط الوده به سرقت  داده کاوي

ميتوان با استفاده از اين روش مناطق الوده را 

در اين زمينه را انجام کشف و برنامه ريزهاي آتي 

داد. بکار گيري اين روش موجب افزايش قابليت 

اطمينان ،کاهش تلفات، و کاهش انرژي توزيع 

نشده و .. داردکه بحث روز جلسات شرکت توانير 

است که بايد توسط پروژه تحقيقاتي کاربردي و 

 عملياتي گردد.

الوده به سرقت ميتوان با استفاده از اين روش مناطق الوده را 

کشف و برنامه ريزهاي آتي در اين زمينه را انجام داد. بکار گيري 

اين روش موجب افزايش قابليت اطمينان ،کاهش تلفات، و کاهش 

بحث روز جلسات شرکت توانير  انرژي توزيع نشده و .. داردکه

است که بايد توسط پروژه تحقيقاتي کاربردي و عملياتي گردد. 

هاي  هاي مناسب در هنگام ايجاد مدل کاربران براي اتخاذ تصميم

ها برسند. از جمله  داده کاوي بايد به درك صحيحي از داده

ي حداقل و حداکثر  توان به محاسبه هاي جستجو مي تکنيک

ي ميانگين و انحراف معيار و توجه به توزيع  اسبهمقادير، مح

ها اشاره نمود. به طور مثال، اين امکان وجود دارد تا با  داده

گيري  بازنگري حداقل، حداکثر و ميانگين مقادير به اين نتيجه

ها قادر به نمايش فرآيندهاي مرتبط با  يافت که داده دست

هاي  ياز به کسب دادهکار نبوده و از همين رو ن و مشتريان يا کسب

تر يا بازنگري فرضياتي است که انتظارات بر مبناي آن  متوازن

شکل گرفته است. با توجه به انحراف معيار و ساير مقادير توزيعي 

ي ثبات و دقت نتايج دست  توان به اطلاعات مفيدي درباره مي

ي آن باشد که افزايش  يافت. انحراف معيار بالا ممکن است نشانه

هايي که  تواند به بهبود مدل کمک نمايد. داده ها مي داده ميزان

انحراف زيادي از توزيع استاندارد داشته باشند احتمالا خطا دارند، 

بدين معنا که تصوير دقيقي از يک مسئله در دنياي واقعي ارائه 

 نمايند. ها را دشوار مي دهند اما تناسب و هماهنگي مدل با داده مي

7 
وي برق شرکت توزيع نير

 استان لرستان

آمايش شهري با رويکرد پدافند غير عامل و 

 مديريت بحران

نگه داشتن شبکه هاي توزيع برق در استان 

لرستان در مسائل و بحران هاي طبيعي مانند 

سيل و زلزله در کشور و بخصوص در استان 

مديريت بحران هاي مختلف و نگه  -لرستان

 ستانداشتن شبکه توزيع برق در استان لر

افزايش بلاهاي طبيعي مانند سيل و زلزله طوفان و برف در کشور 

تهديد هاي  -بخصوص در شرکت توزيع برق استان لرستان 

لزوم پدافند غير عامل و مديريت بحران شبکه  -خارجي به کشور

 هاي توزيع برق در استان لرستان را افزايش داده است.
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8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 کرمانشمال استان 
 عيب ياب اتوماتيک تجهيزات خطوط توزيع

هدف از اجراي اين پروژه ، معرفي نرم افزار جامع 

جهت پيدا کردن عيوب خطوط توزيع ، از تصاوير 

هوايي اخذ شده توسط پهپاد مي باشد. با اجراي 

اين پروژه مزايايي مانند دقت بالاتر و سرعت 

بيشتر در پيدا کردن عيوب الکتريکي خطوط 

يع بهره مند خواهيم شد. همين طور از توز

خطرات و خسارات جاني و مالي احتمالي 

جلوگيري به عمل خواهد آمد.در هزينه هاي 

بازديد از خطوط توزيع با توجه به کاهش نيروي 

انساني بازديد صرفه جويي انجام مي گيرد. 

 -2تصوير برداري با پهپاد  -1مراحل انجام کار: 

اوير اخذ شده و يافتن بررسي و تحليل بصري تص

تشکيل پايگاه  -3خطاهاي موجود در تصاوير 

بررسي  -4داده مناسب از خطاهاي موجود 

الگوريتم هاي پردازش تصوير موثر در شناسايي 

خطاهاي موجود در تصاوير و در نهايت معرفي 

 -6سنجش دقت الگوريتم ها:  -5الگوريتم جديد 

از ند پس نابتور تواپرتهيه نسخه کاربرپسند که ا

ط خطوه از تجهيزات شداري تصاوير اخذ گذربا

ه شدداده تشخيص ب عيوارش گزد، توسط پهپا

تهيه  -7يافت نمايند. را درير وين تصادر ا

دستورالعمل تصوير برداري و آموزش افراد 

سريع  -متقاضي جهت انجام امور تصويربرداري 

الحصول بودن نتيجه : پس از پايان قرارداد و 

خه نهايي نرم افزار بلافاصله امکان تحويل نس

ميزان بودجه و  -استفاده از نرم افزار وجود دارد. 

و کاربردهاي   ها با ويژگي  هاي اخير استفاده از پهپادها در سال

متفاوت در صنايع گوناگون بسيار مرسوم گشته است. يکي از 

باشد که حضور  ترين اين صنايع، صنعت برق کشور مي مهم

در اين عرصه تحول جديدي به وجود آورده است. بازديد   پهپادها 

توزيع برق توسط پهپاد امروزه در سراسر  ال و فوقاز خطوط انتق

که بسياري از  کشور مورد توجه زياد قرار گرفته، به دليل اين

تر شده و خطرات جاني  کم  هاي اين کار با وجود پهپادها  سختي

نسبت به بازديد صعودي خطوط به طور کلي از بين رفته است. و 

طوط کاملا نمايان شده نتايج بازديد بسيار بهتر و معايب پنهان خ

بنابراين لزوم استفاده از پهپاد در خطوط توزيع کاملا احساس مي 

شود، در واقع هدف نهايي اين پروژه تشخيص هوشمند خطاهاي 

زدگي و شکستگي  خطوط توزيع مانند خطاهاي الکتريکال )آرك

مقره، تخمين ميزان آلودگي مقره، کسري اشپيل اتصالات، زنگ 

مهره ها و..(، خطاهاي تير برق )پوسيدگي،لب  زدگي و شلي پيچ

پريدگي، ترك خوردگي و ...(، خطاهاي هادي)بادکردگي ، لاشگي 

رشته رشته شدن و..( ، خطاي اتصالات )جمپرها و ...(، و ... در 

تصاوير اخذ شده توسط پهپاد است. همچنين در اين نسخه از نرم 

داشت که بصورت افزار آناليز کامل تصاوير ترمال وجود خواهد 

خودکار قادر به تشخيص نقاط داغ مي باشد و قابليت گزارش 

دهي نيز ميسر خواهد بود، شايان ذکر است که آشکارسازي 

خطاهاي مقره و يراق آلات در خطوط انتقال توسط پيشنهاد 

دهنده اين پروژه در قالب پروژه تحقيقاتي در شرکت برق منطقه 

است. باتوجه به نتايج قابل قبول اي کرمان با موفقيت انجام شده 

و افزايش کيفيت بازديد خطوط انتقال امکان پياده سازي اين 

روش در خطوط توزيع نيز وجود دارد و قطعاً باعث افزايش کيفيت 

بازديد و در نتيجه پايداري شبکه توزيع ميگردد و در پايان يک 
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امکانات شرکت : با تجوه به اطلاع دقيق از 

وضعيت تجهيزات شبکه قبل از خرابي ميتوان 

نسبت به رفع معايب اقدام نمود شرکت مجهز به 

پهپاد و نرم افزار آناليز تصاوير مي گردد، دانش 

پهپاد هاي عمود پرواز و پردازش  فني علم

تصاوير به پرسنل منتقل مي گردد. با توجه به 

وجود امکانات سخت افزاري و نرم افزاري و 

دانش کامل فني در استان کرمان شرکت توزيع 

شمال برق استان کرمان در پايان قرارداد و 

انتقال دانش فني به عنوان قطب پردازش تصوير 

ي برق توسط پهپاد در و پايش شبکه توزيع نيرو

کشور ميگردد و ميتواند الگوي مناسبي براي 

صنعت کشور در استفاده از دانش و تجهيزات 

روز علم دنيا و حرکت در مرز دانش مطرح گردد. 

فراواني نياز شناسايي شده : در نهايت نرم افزار  -

مي تواند تمامي معايب شبکه را از جمله خطوط 

يدا کردن ضعف توزيع و پست هاي هوايي )پ

اتصالات ، نقاط داغ ، نشتي روغن و ... ( را 

برآورد کلي منفعت حاصل از به  -تشخيص دهد. 

کارگيري : در کوتاه مدت باعث کاهش هزينه 

هاي بازديد و افزايش قابل توجه دقت و سرعت 

بازديد و عيب يابي شبکه و آشکار شدن معايب 

پيدا و پنهان شبکه و اصلاح به موقع باعث 

کاهش خاموشي و افزايش پايداري و قابليت 

اطمينان شبکه ميگردد. در دراز مدت امکان 

تخمين عمر شبکه و بررسي ميزان فرسايش 

با  نسخه نرم افزاري با قابليت تهيه گزارش، ساخت پايگاه داده

امکان انواع گزارش سازي )نوع خطا، موقعيت خطا، نوع تجهيز، 

تاريخ بازديد و ..( تهيه خواهد شد که کاربران مجاز بتوانند به 

سامانه هوشمند متصل شوند و عکسهاي اخذ شده با پهپاد را 

بارگذاري نمايند و گزارش خطاهاي مربوطه را دريافت و محل 

مشاهده نمايند. همچنين امکان  خطاي مورد نظر را نيز روي نقشه

 -مقايسه گزارش ها در بازديد هاي مختلف در دسترس مي باشد. 

ميزان اثر گذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت : با توجه 

به پايش مصور، مستند و دقيق و حذف سلايق شخصي و بازديد از 

تمامي زواياي تجهيزات شبکه و آشکار شدن معايب پيدا و پنهان 

تجهيزات شبکه، سبب برنامه ريزي دقيق جهت تعميرات )در زمان 

مناسب با کمترين تبعات( قبل از آسيب ديدن تجهيزات و ايجاد 

خاموشي باعث پايداري هر چه بيشتر شبکه ، کاهش نرخ خروج 

تجهيزات ، در نتيجه عمر بالاتر در نهايت سبب افزايش قابل 

ن ضرورت و فوريت ميزا -ملاحظه شاخص هاي شرکت مي گردد. 

رفع نياز : پروژه مذکور سبب حذف خطاي انساني و عدم تاثير از 

وضعيت روحي و جسمي، افزايش دقت بازديد، نظارت مصور، 

دقيق و مستند بر عملکرد پيمانکاران و پرسنل اجرايي نوسازي و 

تعميرات مي گردد و بستر ايجاد شناسنامه تعميرات براي تمامي 

زايش دقت عملکرد پرسنل و در نتيجه باعث تجهيزات شبکه و اف

ميزان  -افزايش قابليت اطمينان شبکه را در پي خواهد داشت. 

استراتژيک بودن نياز : با اطلاع دقيق از وضعيت تجهيزات شبکه و 

آشکار شدن نقاط ضعف شبکه قبل از وقوع هرگونه حادثه مي 

ا به توان تا حد امکان به ايمن سازي شبکه پرداخت و شبکه ر

دسته هاي مختلف تقسيم و در مواقع بحران مانند سيلاب و زلزله 

ابتدا به بازديد از نقاط با ريسک بالاتر شبکه پرداخت. و با توجه به 
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تجهيزات و با توجه به مستند بودن تصاوير مي 

توان تجهيزاتي را که داراي عمر پايين و کيفيت 

پايين مي باشد خريداري نکرد و باعث افزايش 

 هزينه شرکت خواهد شد.عمر شبکه و کاهش 

امکان کنترل پهپاد از راه دور و امکان برنامه ريزي پرواز بر اساس 

مختصات جغرافيايي در صورت مسدود شدن راه دسترسي زميني 

سطح تعريف  -بالاتر به بازديد شبکه پرداخت.  با سرعت بسيار

نياز)مدير عامل، معاونان، مديران و کارشناسان( : کارشناسان 

محترم: با توجه به پايش دقيق شبکه و ايجاد شناخت بسيار دقيق 

آن کارشناسان محترم شرکت توزيع شمال استان کرمان اطلاع 

ل مي دقيق و مستند و مصور از وضعيت تجهيزات شبکه حاص

کنند و در دراز مدت امکان مقايسه و تخمين عمر باقيمانده شبکه 

و ميزان تخريب و فرسايش شبکه در تصميم گيري جهت نياز به 

تعمير تعويض و يا نوسازي شبکه با ديد کاملا باز اقدام ميکنند ، و 

نرم افزار تحويلي به شرکت محترم توزيع شمال استان کرمان 

بانک اطلاعاتي و مقايسه تصاوير در بازديد قابليت ايجاد رزومه و 

هاي مختلف را دارا خواهد بود بنا براين در ساليان مختلف ديد 

کاملا صحيح نسبت به شبکه و تجهيزات و مرغوبيت کالاي 

خريداري شده ايجاد ميکند نهايتا در خريد هاي آتي به راحتي 

کان ميتوان تصميم گيري نمود نرم افزار با توجه به ايجاد ام

يررسي وضعيت تجهيزات شبکه امکان نظارت با دقت بسيار بالا را 

بر عملکرد پيمانکاران اجرايي تعميرات و نوسازي را فراهم نموده 

در نتيجه باعث دقت بسيار بالاتر پيمانکار و افزايش راندمان مي 

گردد. مديران محترم : نرم افزار امکان ساخت گزارشات صحيح و 

ترين تصميم با توجه به اينکه بهترين تصميم ها در نتيجه اتخاذ به

بر پايه اطلاعات صحيح اتخاذ ميگردد فراه مي سازد و امکان تهيه 

انواع گزارشات)عيب محور ، تجهيز محور، انواع گزارشات آماري ...( 

را فراهم مي سازد وابستگي سيستم به شخص را به نحو بسيار 

: دسترسي به اطلاعات  قابل قبولي کاهش ميدهد. معاونين محترم

دقيق و آماري وضعيت شبکه ، امکان بررسي و مقايسه تجهيزات و 
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پيمانکاران ، شناسايي نقاط آسيب پذير مدير عامل محترم: امکان 

دسترسي سريع به انواع گزارشات آماري و بصري ، کاهش هزينه 

هاي جاري شرکت و هدايت دقيق منابع مالي جهت رفع نقاط 

 ضعف

9 
وزيع نيروي برق شرکت ت

 شهرستان اصفهان

بررسي علت سوختن المنت فيوز و قطع 

همزمان فيدر فشار متوسط و ارائه راهکارها به 

 منظور رفع اشکال

کاهش خاموشي ها جلب رضايت مشترکين 

کاهش سوئيچينگ در شبکه جلوگيري از ايجاد 

خاموشي هاي گسترده در سطح فيدر فشار 

نتيجه به خوبي متوسط و سريع الحصول بودن 

انجام مي شود. در صورت مشخص شدن برند 

خاصي از المنت فيوز و صلاحديد شرکت در 

خصوص تعويض المنت فيوزهاي موجود، به 

تعداد المنتهاي تعويضي هزينه نياز است برآورد 

کلي منفعت حاصل از به کارگيري اين تحقيق 

کاهش خاموشي و ايجاد رضايتمندي مشترکين 

 مي باشد.

فشار متوسطي که در طول شبکه  جلوگيري از قطع فيدرهاي

عمده  عملکرد کات اوت فيوز اتفاق مي افتد با توجه به سهم

خاموشي هاي بي برنامه از کل خاموشي هاي شرکت، اصلاح و 

حفاظتي در شبکه مي تواند تاثير زيادي  هماهنگ نمودن عملکرد

ش خاموشي کاه در کاهش خاموشي ها داشته باشد. با توجه به

هاي بي برنامه، پايداري شبکه و جلب رضايت مشترکين را در پي 

داشت.با توجه به سهم خاموشي هاي بي برنامه ميزان  خواهد

استراتژيک شرکت، داراي  استراتژيک بودن در شاخص هاي

 اهميت است

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

 بررسي اثرات شکستن لامپ هاي بخار جيوه و

سديم بر سلامت افراد و محيط زيست و ارائه 

 راهکارهاي پيشگيرانه

ضمن بررسي اثرات گازهاي زيان آور لامپ ها 

لازمست تدابير لازم از جمله ساختار ئو تجهيزات 

لازم در خصوص امحاي لامپها مطابق با 

دستورالعمل هاي زيست محيطي انجام پذيرد. 

اي توجه به حجم گسترده به کارگيري لامپ ه

مذکور در سطح شبکه ميزان ضرورت و فوريت 

اين موضوع بديهي ميباشد با توجه به لزوم 

شناسايي و کنترل مخاطرات محيط کار و اثرات 

آن برروي سلامت منابع انساني و منابع محيط 

زيستي،منافع منابع انساني و محيط زيستي 

 فراوان در اين طرح وجود دارد.

محيطي و لزوم شناسايي،ارزيابي  زيست با توجه به اهميت مباحث

صنعت برق،يکي  و کنترل مخاطرات زيست محيطي در فرايندهاي

از مخاطرات زيست محيطي اثرات مخرب زيست محيطي با توجه 

کنترل شاخص هاي عوامل زيان آور محيط کار و کنترل  به لزوم

تاثير گذاري اين موضوع حائز اهميت   شاخص هاي محيط زيستي

به حجم گسترده به کارگيري لامپ هاي مذکور در  توجه است. با

 .اين موضوع بديهي ميباشد سطح شبکه ميزان ضرورت و فوريت
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1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

در شبکه  FACTSبررسي استفاده از ادوات 

هاي توزيع و ساخت نمونه آزمايشگاهي و 

 DSTATCOMصنعتي 

-Dروش کنترلي براي سيستم کنترلي 

STATCOM شود که در آن،  پيشنهاد مي

ساز  با يک سيستم ذخيره D-STATCOMيک

رچه شده و (، يکپاSCESSانرژي سوپرخازن )

سازي همه انواع عيوب نامتعادل و  قادر به جبران

 باشد حتي متعادل مي

اين تجهيز ميتواند با تأمين توان رآکتيو مورد نياز شبکه در حالت 

دائمي و تأمين ديناميکي توان رآکتيو )گذرا( و درنهايت، رعايت 

هاي مجاز شبکه، بسياري از مشکلات شبکه هاي توزيع  محدوديت

کند.و همچنين قابل ذکر است تا کنون هيچ شرکت را حل 

توزيعي در اين مسئله تحقيق و ساختي انجام نداده است و مسئله 

روز و نويني است.که کمک شاياني در کاهش تلفات شبکه هاي 

توزيع با بکارگيري آن خواهيم داشت. با پيشرفت صنعت نيمه 

تم هاي هادي ها و استفاده آنها در سيستم قدرت ، مفهوم سيس

( مطرح شد که بدون احداث FACTSپذير)  انتقال انرژي انعطاف

خطوط جديد بتوان از ظرفيت واقعي سيستم انتقال استفاده 

کرد.پيشرفت اخير صنعت الکترونيک در طراحي کليدهاي نيمه 

هادي با قابليت خاموش شدن و استفاده از آن در مبدل هاي منبع 

قدرت علاوه بر معرفي ادوات  ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سيستم

بوجود آورد و سيستمهاي  FACTSجديدتر،تحولي در مفهوم 

ها  انتقال انرژي را بسيار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد.فرورفتگي

هاي ولتاژ مهمترين کميت کيفيت توان در بسياري از sagيا 

درصد مسائل مربوط به  80باشد بطوريکه بيش از  صنايع مي

گيرد. تجهيزات حسّاس استفاده شده در  ا دربر ميکيفيت توان ر

هاي پردازشي،  هاي صنعتي مدرن از قبيل کنترل کننده کارخانه

نويسي، درايو تنظيم سرعت  هاي منطقي قابل برنامه کننده کنترل

(adjustable speed drive و همچنين صنعت روباتيک قادر )

ختلفي براي هاي م هاي ولتاژ نيستند. روش به تحمّل فرورفتگي

هاي مرسوم  هاي ولتاژ وجود دارد. روش کاهش و جبران فرورفتگي

بر اساس استفاده از بانکهاي خازني، ايجاد فيدرهاي موازي جديد 
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باشند. با اين وجود،  مي UPSو نصب منابع توان غير قابل قطع 

ها به علّت غير قابل کنترل بودن  هيچ کدام از اين روش

هاي زياد احداث فيدرهاي جديد و  و هزينه جبرانسازي توان راکتيو

باشند.  ، قادر به حل کامل مشکلات کيفيت توان نميUPSنصب 

هاي زيادي براي حل مشکلات مربوط به کيفيت توان بر  لذا تلاش

هاي الکترونيک قدرت ، انجام  اساس استفاده از آخرين تکنولوژي

 Customو  FACTSگرفته است و تجهيزاتي تحت عنوان ادوات 

Power (CPبه ميان آمده )  اند. ادواتCustom Power  که از

اي براي حل مسائل مربوط به کيفيت  به عنوان وسيله 1988سال 

هاي توزيع ولتاژ پايين مورد  اند، در سيستم توان مطرح شده

گيرند. از اين ميان، جبران ساز استاتيکي توزيع  استفاده قرار مي

(D-STATCOMکه بر پايه مبد )( ل منبع ولتاژVSCمي )  .. باشد

D-STATCOM  به عنوان يکي از ادواتCustom Power 

سازي  بطور موازي با شبکه قدرت قرار گرفته و براي جبران

رود. با در نظر گرفتن اين  هاي ولتاژ بکار مي فرورفتگي و برآمدگي

واقعيت که در يک سيستم قدرت همه انواع عيوب )از قبيل عيوب 

امتعادل( ممکن است رخ دهند، لذا سيستم کنترلي متعادل و ن

سازي همه انواع عيوب باشد. يک روش کنترلي  بايد قادر به جبران

شود که در  پيشنهاد مي D-STATCOMبراي سيستم کنترلي 

ساز انرژي  با يک سيستم ذخيره D-STATCOMآن، ي

سازي همه  (، يکپارچه شده و قادر به جبرانSCESSسوپرخازن )

 باشد عيوب نامتعادل و حتي متعادل ميانواع 

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

مطالعه مصرف توان راکتيو در بارهاي مسکوني 

 و راهکارهاي مديريت آن

بررسي اينکه ايا براي مشترکهايي که در يک 

منطقه داراي لامپ کم مصرف به دليل نوع 

فرهنگ يا ديگر مسائل استفاده ميکنند ايا اصلا 

نياز هست که خازن فشار ضعيف 

اکثر مصرف کنندگان انرژي الکتريکي : تعريف مسئله و اهداف

ميکنند .توان اکتيو يا  علاوه بر توان اکتيو توان راکتيو هم مصرف

که  ولي در صورتيهمان توان حقيقي بايد در نيروگاه توليد شود 

توان راکتيو مي تواند در نيروگاه و يا درمحلهاي ديگر 



225                                                                                                                                                           1400در سال  شرکت توانير يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

7,5kvar رگولاتور دار استفاده شود يا حتي براي

پست ان منطقه اصلا نياز به خازن براي جبران 

بار راکتيو ان منطقه است يا نه و اينکه در واقع 

اين لامپ هاي کم مصرف و ساير تجهيزات تا 

چه ميزان بر بار راکتيو تاثير دارند ما در اين 

صورت نمونه يک فيدر و منطقه از پروژه ابتدا ب

شهرستان ازنا مثلا مناطق مسکوني فرهنگيان از 

فيدر فازها را انتخاب نموده و با استفاده از 

 Powerدستگاههاي ،

analyzer،Measuring center  ،Power 

meter  يا با کنتور هاي ديجيتال با قابليت

اندازه گيري توان راکتيو بار راکتيو مشترکين را 

ر کلي اندازه گرفته) بسته به ميزان بودجه بطو

اي که در اختيار داريم از تعداد دستگاه بيشتر يا 

کمتر استفاده کرده(شروع به اندازه گيري 

ميکنيم. و در اين اندازه گيري مناطقي با سطح 

فرهنگ متفاوت نير انتخاب ميکنيم که به چه 

ميزان از لامپ کم مصرف و ساير تجهيزات و 

لف استفاده نموده اند و ميزان اثر وسايل مخت

گذاري انها تا چه ميزان است و بعد از مشخص 

( etapشدن نتايج اندازه گيري از نرم افزار ايتپ)

براي شبيه سازي کل شبکه و ميزان تاثير راکتيو 

بارهايي از جمله لامپ کم مصرف و ميزان 

مصرف راکتيو ديگر بارها شبيه سازي کرد و 

وريتم هاي بهينه سازي فاخته اينکه حتي از الگ

نيز براي ازمون و خطا استفاده کرده و در انتها به 

توان راکتيو توسط نيروگاه توليد گردد  توليدگردد.در صورتي که

،ترانسفورماتورها،خطوط انتقال  هر يک از عناصر سيستم )ژنراتورها

باشند تا  و توزيع و کليه تجهيزات (بايد ظرفيت بالاتري داشته

اکتيو و راکتيو   وان ظاهري ،که جمع برداري توانبتوانند کل ت

بنابر اين ما ترجيحا براي تامين توان  .است را از خود عبور دهد

استفاده ميکنيم و در اين  راکتيو از خازن هاي موازي يا ساير راهها

 قسمت به اين نتيجه ميرسيم که بسياري از مصرف کننده هاي

 استفاده از لامپ هاي کم خانگي توان راکتيو توليد ميکنند مثلا

لامپ هاي کم مصرف در دنيا طي سالهاي اخير  مصرف.استفاده از

الکتريکي شده  در صد کل مصرف انرژي 18موجب کاهش حدود 

 . است
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نتيجه مورد نظر رسيد که ايا واقعا نياز است که 

خازن هاي فشار ضعيف يا ديگر تجهيزات يا 

اجراي برنامه اي براي جبران بار راکتيو استفاده 

کرد يا نه ،بايد اين موضع مد نظر باشد که ما 

بالغ زيادي جهت نصب خازن صرف ساليانه م

ميکنيم و بعد از به نتيجه رسيدن آن براي کل 

شهرستان يا حتي کل استان تعميم داد. از انجا 

در صد انرژي الکتريکي بخش خانگي به  33که 

مصرف روشنايي مي رسد، و لامپ کم مصرف به 

دليل توليد توان راکتيو در کاهش مصرف برق 

ن اثر گذاري بسيار بسيار موثر بوده است ميزا

بالايي دارد مخصوصا در پيک تابستان و اينکه 

 استفاده از اين لامپها را گسترش دهيم.

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

تفکيک سهم هارمونيک بار و شبکه توزيع برق 

( با PCCاهواز در نقطه ي اتصال مشترك)

آناليز همبستگي ولتاژ و جريان استفاده از 

 اندازه گيري شده

در اين تحقيق، از روشهاي آناليز همبستگي بين 

ولتاژ و جريان هارمونيکي به عنوان مبنا جهت 

تعيين منشا هارمونيکي استفاده مي شود. 

همچنين با انجام اصلاحاتي نظير وارد کردن 

فازهاي هارمونيکي به معادلات، از اين روش 

ن امپدانسهاي هارمونيکي شبکه جهت تعيي 

استفاده مي شود. سپس، همين روش براي 

تعيين ميزان مشارکت هارمونيکي بار و شبکه در 

مورد استفاده قرار  PCCولتاژهاي هارمونيکي 

مي گيرد. در اين روش، امپدانس هارمونيکي بار 

و تاثير فاز هارمونيکي جريان در معادلات لحاظ 

ا در محاسبه گرديده که موجب کاهش خط

ميزان درصد سهم هارمونيکي مي شود. همچنين 

امروزه مبحث هارمونيکها يکي از مباحث مهم در بررسي وضعيت 

و علت اصلي آن  کيفيت توان شبکههاي الکتريکي به شمار ميآيد

به کارگيري گسترده ابزارهاي الکترونيکي غيرخطي و نيز بارهاي 

غير خطي و متغير با زمان در تجهيزات شبکه و در طرف مصرف 

کننده است . به عبارت ديگر اين ابزارهاي الکترونيکي غيرخطي و 

نيز بارهاي غير خطي و متغير با زمان، شکل موج جريان و ولتاژِ 

الت ماندگار را دچار اعوجاج نموده و با توليد آلودگيِ متناوب در ح

هارمونيکيِ شديد مشکلاتي از قبيل افزايش تلفات، کاهش عمر 

مفيد تجهيزات، افزايش ولتاژها و جريان هاي تشديدي، گرم شدن 

بيش از اندازهي ترانسفورماتورها؛ عملکرد اشتباه تجهيزات 

هديد بالقوه براي حفاظتي بر جاي ميگذارند و در نتيجه يک ت

عملکرد صحيح سيستم قدرت محسوب مي شوند . موضوع ديگر، 

حضور توليدات پراکنده اينورتري در شبکهها است. استفاده از 
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در اين پژوهش، از روشي مبتني بر آناليز 

همبستگي جهت تعيين ميزان مشارکت توليد 

، استفاده مي گردد. به  PCCپراکنده متصل به 

منظور مدلسازي بارهاي غير خطي و توليد 

پراکنده از مدار معادل نورتن استفاده شد. و با 

شين  14شبيه سازي هارمونيکي شبکه  انجام

IEEE  در نرم افزارDigsilent  و با استفاده از

ميزان دقت و صحت  DPLزبان برنامه نويسي 

نتايج روشهاي مطرح شده، مورد بررسي قرار 

 گرفت.

توليدات پراکنده در شبکه توزيع يک توليد پشتيبان را فراهم مي 

آورد و اين امر خود منجر به افزا يش قابليت اطمينان و نيز کيفي 

يستمهاي توزيع ميگردد. البته اگر اجتماع آنها به ت توان در س 

نحو مناسبي مديريت نشود، مي تواند داراي اثرات سوئي بر 

کيفيت توان باشد که از آن جمله مي توان به تغيير ضر يب 

قدرت، تغيير فرکانس، جزيره اي شدن ناخواسته، افزايش ولتاژ و 

يدات پراکنده بر نيز هارمونيک ها اشاره نمود. اثرات ناشي از تول

روي کيف يت توان در شبکه هاي توزيع به فاکتورها ي مختلفي 

وابسته است که از آن جمله مي توان به سايز واحد توليدي، نوع 

واحد توليدي (بادي، خورش يدي و...) ، نوع کاربرد واحد توليدي، 

طراح ي اتصالات آن، مشخصات سيستم توزيع و نوع رابط آن با 

شاره نمود. در نهايت بايد گفت که گسترش شبکه توزيع ا

روزافزون استفاده از بارهاي غيرخطي و منابع توليد پراکنده (به 

خصوص توليدات پراکنده مبتني بر اينورتر) باعث تقويت گسترش 

هارمونيکهاي شبکه ميشوند . تجهيزات توليدکنندهي هارمونيک 

درت در نظير کورههاي قوس الکتريکي و تجهيزات الکترونيک ق

صنايع همچنين لامپهاي کم مصرف و فلوروسنت از جمله 

مهمترين بارهاي غيرخطي هستند؛ چراکه با اعمال ولتاژ سينو 

سي به آن ها جريان عبوري از آنها غير س ينوسي خواهد بود. 

قبل از انجام اقدامات لازم جهت کاهش ي ا حذف اين هارمونيکها 

رمونيک و مسئول اصلي در شبکه، نياز است که محل منابع ها

 توليد اين آلودگي ها مشخص شوند.

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از 

جبرانساز سنکرون استاتيکي مبتني بر اينورتر 

 ( PV-STATCOMفتوولتاييک ) 

پس از بررسي مقالات و گزارش هاي علمي در 

، روش  PV-STATCOMسطح دنيا مرتبط با 

کنترلي مطلوب در اينورتر خورشيدي جهت 

گردد. ¬تزريق توان اکتيو و راکتيو ارائه مي

و جريان بالا در شبکه هاي توزيع  به دليل سطح ولتاژ پايين

از کل  درصد 13( تا 5نيروي برق، بخش عمده تلفات سيستم 

خطوط تلف مي شود. يکي از  در اين  )توان توليدي شبکه قدرت

توليد  راه حل هاي موجود براي کاهش اين تلفات نصب مولدهاي
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-PVسپس جهت بررسي حالتهاي مختلف، اثر 

STATCOM  و همچنين تغيير تنظيمات و

عملکرد اينورترهاي متداول بر روي يک فيدر 

توزيع )منطقه اي از مشهد( شبيه سازي مي 

شود تا آناليز کيفيت توان فيدر مزبور با و بدون 

سيستم هاي خورشيدي و با و بدون الگوريتم 

کنترلي و تغيير تنظيمات مطالعه گردد. تاثير 

وهاي مختلف بر طرح هاي پيشنهادي در سناري

تنظيم ولتاژ نقطه اتصال، ضريب توان، کاهش 

تلفات و ... مورد بررسي قرار مي گيرد. در انجام 

شود: ¬اين پروژه، گام هاي زير در نظر گرفته مي

بررسي مقالات و گزارش هاي علمي در سطح  -1

و اثرات آن بر  PV-STATCOMدنيا مرتبط با 

توزيع هاي ¬هاي کيفيت توان در شبکه¬پديده

بررسي اينورترهاي خورشيدي متداول در  -2

بازار ايران از منظر قابليت کنترل توان راکتيو 

( بدون نياز به PV-STATCOM)مشابه عملکرد 

تغيير در سخت افزار و نرم افزار و تنها با 

انتخاب  -3تنظيمات کاربري اينورترهاي موجود 

روش کنترلي مطلوب در اينورتر خورشيدي 

شبيه سازي  -4توان اکتيو و راکتيو  جهت تزريق

اي از مشهد( از لايه ¬يک فيدر نمونه )منطقه

فشار متوسط تا فشار ضعيف با استفاده از 

افزار مطالعه ¬)يا هر نرم Digsilentافزار ¬نرم

بر  PV-STATCOMشبکه ديگر( و مطالعه اثر 

هاي کيفيت توان )ضريب توان، ¬پديده

انواع مختلف توليدات پراکنده، سيستم هاي پراکنده است. از ميان 

در دهه گذشته با سرعتي چشمگير  (PV) فتوولتائيک خورشيدي

پيش بيني مي شود  .در سراسر جهان در حال گسترش است

 627سيستم هاي فتوولتائيک که داراي ظرفيت نصب جهاني 

گيگاوات رشد کرده و  8500هستند به  2019سال  گيگاوات در

 .تأمين کنند 2050برق جهاني را در سال  ٪35بيش از 
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ت توان و انرژي و هارمونيک، پروفيل ولتاژ، تلفا

غيره( براساس سناريوهاي مختلف از منظر 

آناليز کيفيت  -5در شبکه توزيع  PVنفوذپذيري 

توان فيدر نمونه در چند سناريو شامل: الف( در 

حضور و عدم حضور سيستم هاي خورشيدي، 

ب( با و بدون الگوريتم کنترلي پيشنهادي و ج( 

ق گام هاي متداول طب¬با امکان تغيير الگوريتم

ارائه  -6افزاري( ¬)بدون نياز به طراحي سخت 2

ملزومات توجيهي )فني و اقتصادي( و اجرايي 

جمع بندي و ارائه پيشنهاد  -7طرح پيشنهادي 

: در کليه 1جهت عملياتي شدن طرح تبصره 

ها، حداکثر ضريب نفوذ ¬سازي¬مطالعات وشبيه

کننده تعداد اينورترهاست. براي ¬مجاز، تعيين

رگيري اينورترها سه سناريو شامل محل قرا

تمرکز در ابتداي فيدر، تمرکز در انتهاي فيدر و 

توزيع شده در طول فيدر در نظر گرفته 

: در کليه مطالعات و 2شود. تبصره ¬مي

ها، بارهاي فيدر بدون تغيير و به ¬سازي¬شبيه

شود. همچنين از ¬صورت استاتيکي مدل مي

ي هاي ديناميکي اينورتر خورشيد¬حالت

 شود.¬صرفنظر مي
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 شرکت توانير 1

خطوط تهيه نرم افزار بومي طراحي الکتريکي 

توزيع از لحاظ مطالعات سيستم، حفاظت و 

 محاسبات الکتريکي در قالب يک پکيج بومي

افزار و ارايه مشخصات فني و معماري  تهيه نرم

 سامانه ذکر شده
 افزار بومي طراحي الکتريکي خطوط توزيع نياز به نرم

 شرکت توانير 2

تهيه دستور العمل برداشت مسير شبکه و 

از سيستم ديجيتال رادار طراحي با استفاده 

(LIDAR و نرم افزار پيشرفته )PLSPOLE 

تهيه دستورالعمل و ارايه مشخصات فني و 

 معماري سامانه هاي ذکر شده
 نياز به دستورالعمل برداشت مسير شبکه و طراحي

 شرکت توانير 3
تهيه نقشه راه ايجاد ريزشبکه در شبکه توزيع 

 نيروي برق
 ريزشبکهراه ايجاد  گزارش نقشه

راه در ايجاد ريزشبکه در شبکه توزيع نيروي  لزوم داشتن نقشه

 برق

 شرکت توانير 4
تهيه نقشه راه ايجاد کانال انرژي در شبکه 

 توزيع نيروي برق
 راه ايجاد کانال در شبکه توزيع نيروي برق ضرورت داشتن نقشه راه ايجاد کانال انرژي گزارش نقشه

 شرکت توانير 5
طراحي شبکه توزيع نيروي برق تهيه فلسفه 

 براي اقليم ها و شرايط مختلف منطقه اي

به ازاي مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن 

وضعيت آب و هوايي هر منطقه الزامات طراحي و 

ساير شرايط مقتضي شامل موارد کيفي و کمي 

 ارائه گردد.

آوري شبکه و کاهش هزينه هاي  ارتقا قابليت اطمينان و تاب

 عتوزي

 شرکت توانير 6

پذيري شبکه هاي توزيع  انجام مطالعات رويت

و تعيين ضريب نفوذ رويت پذيري شبکه توزيع 

 کشور

مطالعات با هدف بررسي تجارب جهاني و با در 

نظر گرفتن قابليت ها و ويژگي هاي شبکه توزيع 

 کشور انجام شود

پذيري شبکه توزيع نيروي برق  ضرورت تعيين ضريب نفوذ رويت

 کشور

 شرکت توانير 7

بررسي و انتخاب بهترين مدل اجراي 

جهت اجرا در  SDIزيرساخت داده مکاني 

 صنعت توزيع برق

انجام مطالعات در خصوص مدل اجراي 

زيرساخت داده مکاني و پيشنهاد مدل با در نظر 

 کرفتن شرايط شبکه توزيع کشور

جهت اجرا در صنعت  SDIنياز به زيرساخت مناسب داده مکاني 

 توزيع برق

 شرکت توانير 8

اي استفاده از  بررسي تطبيقي و مقايسه

افزار واحد، براي مديريت سيستم اطلاعات  نرم

شرکت توزيع با وضعيت  39در  GISمکاني 

کنوني بر اساس مسائل فني و بررسي تجارب 

 39در  GISمديريت سيستم اطلاعات مکاني 

ا وضعيت کنوني و ارزيابي شرکت توزيع ب

 تطبيقي و مقايسه اي

افزار واحد، براي مديريت سيستم  سنجي استفاده از نرم امکان

شرکت توزيع با وضعيت کنوني بر  39در  GISاطلاعات مکاني 

 اساس مسائل فني و بررسي تجارب ساير کشورها
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 ساير کشورها

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايلام

سوختگي  بررسي علل ريشه اي نرخ بالاي

کليدهاي توزيع در مناطق گرمسيري استان و 

بررسي تطبيقي با ساير مناطق گرمسيري کل 

 کشور

اهداف مورد انتظار: تعيين علل موثر در کليد 

ارائه راهکارهاي عملي  -سوزي شهرستان دهلران

تهيه دستورالعمل بکارگيري و  -براي کاهش آمار

بهره برداري کليدهاي قدرت خاص شهرستان 

 -لران و ديگر مناطق گرمسيري استانده

 ---محصول نهايي: کتابچه گزارش، دستورالعمل

مراحل انجام کار: بررسي تطبيقي نرخ خرابي 

کليدها در شهرستان دهلران و ديگر مناطق 

نمونه  -گرمسيري نسبت به ساير شهرستان ها

گيري و بررسي کليدهاي سوخته و جمع آوري 

ري، محيطي و آمار ميداني شرايط بهره بردا

در جهت  RCAانجام آناليز -دمايي آن ها

شبيه سازي  -شناخت علل ريشه اي کليد سوزي

توزيع حرارتي تابلو هاي توزيع با توجه به شرايط 

بررسي تاثير ويژگي هاي خاص بار  -محيطي 

الکتريکي شبکه توزيع برق شهرستان دهلران در 

( power factorمواردي از قبيل ضريب توان )

قدار بارالکتريکي در شرايط عادي )کمتر از و م

شناسايي ويژگي  -بار نامي( بر عملکرد کليد 

هاي خاص جريان اتصال کوتاه )مقدار و شکل 

موج( در شبکه توزيع برق شهرستان دهلران با 

توجه به توپولوژي شبکه، سطح جريان اتصال 

 کوتاه و ديگر عوامل موثر بر عملکرد کليد

شرايط آب و هوايي و محيطي خاص با  دليل شهرستان دهلران به

نرخ خرابي  آمار بالاي کليد سوزي مواجه شده است. به طوي که

درصد در سال است و در  10کليدها در شهرستان دهلران تقريبا 

 9درصد دارد افزايشي  1شهرستان ايلام که نرخ خرابي  مقايسه با

ريد و نصب به هزينه بالاي خ برابري را نشان مي دهد. با توجه

بررسي  کليدها براي شرکت توزيع، نياز به انجام تحقيق براي

عوامل ازدياد کليد سوزي و رائه راهکار جهت کاهش آن و کاهش 

 .توزيع ببرق استان ايلام مي باشد هزينه هاي شرکت
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10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايلام

بررسي علل ريشه اي نرخ بالاي سوختگي 

ي در مناطق گرمسيري وسايل اندازه گير

استان و بررسي تطبيقي با ساير مناطق 

 گرمسيري کل کشور

اهداف مورد انتظار: تعيين علل موثر در کنتور 

ارائه راهکارهاي عملي  -سوزي شهرستان دهلران

تهيه دستورالعمل بکارگيري وسايل  -کاهش آن

اندازه گيري براي شهرستان دهلران و ديگر 

ول نهايي: کتابچه محص -----مناطق گرمسيري

مراحل انجام کار:  ---گزارش، دستورالعمل

بررسي تطبيقي نرخ خرابي کنتورها در 

شهرستان دهلران و مناطق گرمسيري نسبت به 

ساير شهرستان هاي ايلام، نمونه گيري و بررسي 

کنتورهاي سوخته و جمع آوري آمار ميداني 

-شرايط بهره برداري، محيطي و دمايي آنها

ير ويژگي هاي خاص بار الکتريکي بررسي تاث

مشترکين توزيع برق شهرستان دهلران در 

( و مقدار بار power factorمواردي از قبيل )

الکتريکي نسبت به ديماند خريداري شده ) و 

بالتبع مقدار نامي تجهيزات اندازه گيري( بر 

-عملکرد کنتور و ديگر وسايل اندازه گيري

محيطي از شناسايي تاثير ويژگي هاي خاص 

قبيل ميزان دما و نحوه ي تهويه ي آن، ميزان 

رطوبت هوا و ديگر عوامل موثر بر عملکرد کنتور 

تاثير دخالت -و ديگر وسايل اندازه گيري

غيرمجاز مشترکين در مواردي از قبيل ايجاد 

 خطاهاي منجر به سرقت انرژي

شرايط آب و هوايي و محيطي خاص با  شهرستان دهلران به دليل

نرخ خرابي  آمار بالاي کليد سوزي مواجه شده است. به طوي که

درصد در سال است و در  10کليدها در شهرستان دهلران تقريبا 

 9درصد دارد افزايشي  1شهرستان ايلام که نرخ خرابي  مقايسه با

به هزينه بالاي خريد و نصب  برابري را نشان مي دهد. با توجه

بررسي  به انجام تحقيق براي کليدها براي شرکت توزيع، نياز

عوامل ازدياد کليد سوزي و رائه راهکار جهت کاهش آن و کاهش 

 .توزيع ببرق استان ايلام مي باشد هزينه هاي شرکت

11 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

لينک خروجي داده کاوي اطلاعات نرم افزار 

 و تحليل آن با تخصيص اعتبار 121

داده کاوي توسعه يافته علم آمار است. تفاوت 

اصلي داده کاوي با علم آمار، در حجم داده هاي 

مورد تحليل، روش مدلسازي داده ها و بهره 

داده کاوي توسعه يافته علم آمار است. تفاوت اصلي داده کاوي با 

علم آمار، در حجم داده هاي مورد تحليل، روش مدلسازي داده ها 

ره گيري از هوش مصنوعي است. با داده کاوي تصميمات و به
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گيري از هوش مصنوعي است. با داده کاوي 

تصميمات منطقي تر خواهند بود، چرا که با 

حذف تصميمات احساسي از طريق مشاهده 

ران از وضعيت ناآگاهانه واقعيت ها، تصمميم مدي

به وضعيت آگاهانه تغيير مي کند. مديران با علم 

به گذشته کسب و کار خود، ميتوانند در فضاي 

 شفاف تر تصميم گيري کنند.

منطقي تر خواهند بود، چرا که با حذف تصميمات احساسي از 

طريق مشاهده واقعيت ها، تصمميم مديران از وضعيت ناآگاهانه به 

وضعيت آگاهانه تغيير مي کند. مديران با علم به گذشته کسب و 

 گيري کنند. کار خود، ميتوانند در فضاي شفاف تر تصميم

12 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

طراحي و تدوين نظامنامه امنيت سايبري 

 شرکت توزيع نيروي برق 1400

 1400طراحي و تدوين نظامنامه امنيت سايبري 

 شرکت توزيع نيروي برق

با توجه به اهميت موضوع امنيت و سايبري در شرکت هاي توزيع 

که بحث روز و مهمي است تحقيق و پژوهش در اين زمينه امري 

ساخت ل حاي در بريساي فضامهم و غير قابل اجتناب است. 

ست. تا قبل ي اتيهوي و فرهنگي فضاي در ديط جديمح

يي ايفاعرصه جغرو له يقباد، به نژن نساات يبر هويعصر سااز

ن مان و زاكمد در نا مشهود و مشهون ست جهاد و زيبوار ستوا

ي ريل گكش، باي داد. ل مکيتشرا فرهنگ يي ايفاجغرص خا

ز به يني ندگزم عرصه يمفاهآن ع يشد سرو ربر يساي فضا

و بط روات يهواز ز يشت. همه چدابرم گاي ر ماهوييسمت تغ

ل حان در انسو است ار ييتغل حاي در هوگري و خصوصت تعاملا

ت و فرهنگ تعاملاي، نامركح، باه شدي بريسان نساال به يتبد

ي م فضارادايپادر ت يمناست. د اخوص خاي ندگل زمد

ست ابر يساي فضان و نساي اديلكعنصر دو تابع ي بريسا

دوم مساله و ست اش يت هايقابلو ها ي ژگن وينسااول ا.مساله 

ست. ي ابريساي فضاي ريل گكشي مبانو ت ها يقابلد، بعاا

ي ريل گكموجب ش، عاملدو ن ان اينشگركتعامل و نش ك

زه حوي را در متنوعده و گسترد بعااه ه كشدزايي ديتهدي فضا

وي ايي و واكشناسال نبادبه مقاله ن ايهد. ي دل مكت شيمنا

وري عصر فناي ديلكعنصر دو بر ي مبتني تيمني اهازه حو
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ي بريت سايهوي و نسانات يهوي عنت يتباطات و ارطلاعاا

عرصه ي آن ت هايلود امنيت سايبري و اوبعايي است. تا با شناساا

ي ت هايلوه و اومشخص شدزه حوع در آن فادمختلف ي ها

بر ه متولد شدزه با عصر تارويي ااي رويبرتي ايعملدي و هبرار

 د.يم نمايترسرا بر يبستر سا

13 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

يني بار و احتمال توسعه روش هاي پيش ب

وقوع پيک هاي نامتعارف با پياده سازي سامانه 

 پيش بيني تقاضا از طريق داده کاوي

هدف از اين نياز تحقيقاتي ارائه نرم افزار 

پيشبيني تقاضا براي پيش بيني مصارف براساس 

الگوريتم هاي هوشمند و داده کاوي مي باشد. بر 

اين  اين اساس الگوهاي ارتباطي بين هر يک از

عوامل براي پيش بيني پارامتر بسيار قابل 

اهميت مي باشد. اين سامانه بايد تعريف الگوهاي 

مختلف و انتخاب بهترين الگو براي پيش بيني را 

به صورت دستي و يا هوشمند دارا باشد.تعريف 

الگو براي پيشبيني يک ساعت، يک روز يا يک 

ماه قابل انجام باشد.در حوزه يادگيري ماشين 

تکنيک هايي از جمله شبکه عصبي با معماريهاي 

مختلف سامانه به گونه اي طراحي شود که 

قابليت تعريف الگوريتم هاي گوناگون و شناخت 

تاثير هر يک از آنها در دقت پيش بيني و انتخاب 

بهترين الگوريتم براي پيش بيني داده هاي مورد 

نظر را داشته باشد.قابليت جايگزيني داده هاي 

بيني ( با دقت مطلوب) را به جاي داده  پيش

هاي مفقود شده و يا غير مطلوب را داشته 

باشد.و اهداف مورد انتظار در محصول نهايي 

شامل مواردي به شرح ذيل است: قابليت تعريف 

دوره هاي گوناگون از جمله: بسيار کوتاه مدت، 

ارائه نرم افزار پيشبيني تقاضا براي  هدف از اين نياز تحقيقاتي

و داده کاوي  پيش بيني مصارف براساس الگوريتم هاي هوشمند

 مي باشد. توسعه تکنولوژي در حوزه اندازه گيري و همچنين

انتقال و ذخيره داده و توسعه سيستم هاي تله متري  سيستم هاي

مانند شبکه هاي برق پايگاه  و اسکادا در شبکه هاي بزرگ ابعاد

دليل  هاي داده قوي در شرکت هاي توزيع برق ايجاد شده که به

مشکلات موجود در تحليل و اطمينان از داده ها، استفاده از اين 

ل هاي مجزا و گسسته محدود شده به صورت تحلي داده ها تنها

هاي موجود و رفتار شناسي  است. به منظور استفاده بهينه از داده

شناسايي  سيستم نياز است که عوامل موثر بر تغيير رفتار سيستم

گردد. درحوزه ي مصرف برق عوامل متعددي از جمله شرايط 

موثر هستند و قادر است عوامل موثر حاصل  جوي به عنوان عوامل

را لحاظ نموده که  ز مطالعات علمي در پيش بيني ميزان مصرفا

شرکت توزيع برق در صورت داشتن هر يک از اين داده ها مي 

در پيشبيني پارامترهاي مورد نياز بار مورد تقاضا و پيک  تواند

استفاده نمايد. در حال حاضر پيش بيني  هاي نامتعارف از آنها

سنتي توسط  صورت پيک بار در شرکت هاي توزيع برق به

کارشناسان خبره انجام ميشود که با وجود اين سامانه دقت پيش 

و احتمال خطا کاهش مي يابد . شرکت توزيع برق  بيني افزايش

از بازار برق و بورس انرژي  استان تهران به صورت روزانه و ساعتي

دقت و  برق خودرا مطابق با پيش بيني خريد ميکند که افزايش
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کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي 

قابليت تعريف  پيشبيني ار موجود باشد

پارامترهاي گوناگون به عنوان عوامل موثر بر بار 

مورد تقاضا در سيستم قابليت تعريف 

الگوريتمهاي گوناگون از جمله الگوريتمهاي 

هوش مصنوعي، رگرسيون، سري زماني و... 

قابليت تعريف الگوهاي گوناگون براي پيشبيني 

بار و مقايسه ي هر يک از الگوها قابليت 

رفتار سيستم (داده کاوي) و در نتيجه  شناسايي

کمک به پر کردن داده ها زماني داراي خطا 

قابليت يادگيري تدريجي و سازگار شدن با 

شرايط متفاوت بهره برداري در طول زمان 

قابليت مقايسه خودکار الگوريتمها با يکديگر و 

انتخاب بهترين الگوريتم براي هر يک از دوره 

ارتباطات پنهان در  هاي زماني قابليت کشف

سيستم بر اساس روابط موجود بين داده ها در 

بستر حل مسايل طبقه بندي و خوشه بندي 

قابليت شناخت داده هاي پرت و حذف آنها در 

فرآيند يادگيري ماشين شناخت الگوي مصرف 

روزانه وماهانه در سطح نواحي و مناطق و در 

سطح بالاتر در کل شرکت که جهت تصميم 

تصميم سازي و جهت گيري سياست  گيري و

هاي مديريتي و بهره برداري به صورت مناسب 

 قابل استفاده مي باشد

زيان صدها ميلياردي شرکت در خريد انرژي کاهش خطا از 

اين سامانه مي تواند جهت برآورد بار  جلوگيري ميکند. همچنين

فيدر و پست هاي  محلي و برنامه ريزي توسعه شبکه از نظر توسعه

 .فوق توزيع بکارگرفته شود

14 
شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

تحليل هزينه هاي تمام شده برق در شبکه 

توزيع استان ناشي از عوامل مختلف به ويژه 

تحليل و تعيين هزينه هاي تمام شده در نقاط 

 مختلف ناشي از تلفات و عوامل ديگر

يکي از سياست هاي وزارت نيرو خصوصي نمودن شرکت هاي 

که اين توزيع به معناي واقعي است و يکي از چالش هاي پيش رو 
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مهم صورت نپذيرفته است تعيين نرخ خدمات توزيع برق و به تبع  تلفات بختياري

آن تعيين بهاي انرژي تمام شده مي باشد. در پروژه هاي مذکور 

به تعيين اين نرخ که به پارامترهايي همچون تلفات، هزينه هاي 

سرمايه اي و عمليات بستگي دارد پرداخته خواهد شد. تعيين 

ها جهت انجام پروژه هاي متنوع و  دقيق دوره بازگشت سرمايه

سود حاصل از انها، همچنين هزينه هاي تححميل شده بر شرکت 

توزيع موضوع بسيار پراهميتي است که در فضاي اقتصادي کنوني 

و اهميت هزينه ها هر چه بيشتر خود را نشان مي دهد. از اين رو 

لازم است هزينه هاي واقعي در محاسبات منظور گردد.) هزينه 

هاي ناشي از تلفات بخش هاي مختلف در شبکه متفاوت است و 

 اين تفاوت قيمتها بايد هنگام محاسبات منظور گردد.(

15 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان سمنان

پروژه مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف 

ضرايب همزماني بر اساس تعرفه هاي مختلف 

 در استان سمنان

اجرايي نشده است و اولويت سال قبل که هنوز 

از اهميت بالايي برخوردار است: مدلسازي انواع 

 مختلف بار و تعريف ضرايب همزماني

اولويت سال قبل که هنوز اجرايي نشده است و از اهميت بالايي 

برخوردار است: مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف ضرايب 

 همزماني بر اساس تعرفه هاي مختلف در استان سمنان

16 

کت توزيع نيروي برق شر

استان کهگيلويه و بوير 

 احمد

ارائه يک چارچوب پيشگويانه عملياتي براي 

ارائه الگوي توسعه شبکه مبتني بر روش 

يادگيري عميق )سالانه( جهت افزايش 

 بارگذاري شبکه

خروجي اين پژوهش ارائه يک برنامه هوشمند 

بيني بارگذاري شبکه و چگونگي  براي پيش

ريزي بلند  ر مبناي يک برنامهتوسعه شبکه ب

اي سالانه خواهد بود  مدت و در عين حال دوره

 که تا حد توان بايد کاربردي باشد.

همچنين تخمين ميزان بارگذاري شبکه امري  تخمين بار سالانه و

مخصوصي مورد  است که سالانه به طور مستمر در واحدهاي

 براي آينده گيرد تا ميزان افزايش بار پايش و محاسبه قرار مي

برداري  بيني شود و براي بهره برداري از شبکه تا حدودي پيش بهره

شود اين  ريزي شود. با انجام اين پژوهش سعي مي برنامه از شبکه

ريزي براي بارگذاري  تبع آن برنامه بيني و برآورد بار و به پيش

روشي هوشمند  شبکه مکانيزه شود و الگوي توسعه شبکه براساس

و کاربري آن براي واحدهاي پايش اين بخش در اداره  ارائه شود

تر شود. خروجي اين پژوهش ارائه يک برنامه هوشمند  ساده برق

شبکه و چگونگي توسعه شبکه بر مبناي  بيني بارگذاري براي پيش

اي سالانه خواهد  دوره ريزي بلند مدت و در عين حال يک برنامه

  .بود که تا حد توان بايد کاربردي باشد
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17 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

ارزيابي ايمني شرکت توزيع نيروي برق 

گلستان در دهه اخير به منظور ريشه يابي 

حوادث انساني پيش آمده و ارائه راهکارهاي 

 عملي جهت بهبود آن

داده در دهه  حوادث رخ ارزيابي و طبقه بندي -

ارائه  -گذشته شرکت توزيع نيروي برق گلستان 

دستورالعمل هاي اجرايي در راستاي  اهکارها يار

بهبود شاخص ايمني در شرکت توزيع نيروي 

 گلستان برق

کارکنان در همه سازمان ها و شرکت ها  ايمني و حفاظت از جان

اساس، بحث ايمني به  همواره از مسايل زيربنايي بوده که بر اين

قرار  فرادعنوان يک مفهوم و معناي فرهنگي بايد مورد توجه همه ا

گرفته و به صورت يک فرهنگ عمومي درآيد. مطابق بررسي هاي 

سوابق حوادث گذشته در شرکت توزيع نيروي  به عمل آمده در

مشابه حتي در دوره  برق گلستان مي توان ديد که تکرار حوادث

 زماني کوتاه مدت نيز وجود دارد. بديهي است که فرآيند تحقيق،

حوادث و يافتن راهکارهاي اصلاحي تجزيه و تحليل ريشه اي 

مجدد اين نوع از حوادث خواهد شد.  موجب پيشگيري از وقوع

نحوه  همچنين اشکالات پنهان، ضعف هاي اساسي سيستمي و

ارتباط آن با ايجاد شرايط و رفتارهاي ناايمن که منجر به وقوع 

اند، فرصت يادگيري و درس آموزي از حوادث را  حوادث شده

برنامه ريزي مناسب و اجراي  ساخت. بدين ترتيب با فراهم خواهد

رويدادها و  دستورالعمل هاي اصلاحي مطلوب، مي توان از وقوع

 .حوادث ناگوار مشابه در آينده جلوگيري کرد

18 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

برنامه ريزي بلند مدت طرح هاي توسعه اي 

شرکت نيروي گلستان براساس آمايش 

سرزميني استان با در نظر گرفتن قيود فني و 

 اقتصادي

تعيين  -نوع مشترك  تعيين نوع فيدر بر اساس -

 ارزش انرژي فيدر از نقطه شرکت توزيع

درازمدت و به منظور بهره برداري بهينه از  آمايش عمدتا با ديدي

خاص هر منطقه،  امکانات و هويدا کردن نقش و مسئوليت

هاي آن، به طور هماهنگ با ديگر  قابليت ها و براساس توانمندي

است. آمايش دراستان گلستان با هدف حاصلخيزي بيشتر  مناطق

صنعتي، کشاورزي، تجاري،  سرزمين جهت استفاده از منابع

 شيلات، افزايش و بهبود گردشگري و ديگر توانمندي هاي اين

 .استان مي پردازد

19 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيلان

ساختار شبکه بي سيمي و مخابراتي  بررسي

شرکت توزيع جهت انتقال ديتا و ارائه راهکار 

مناسب جهت افزايش کيفيت و پوشش 

سراسري بي سيم در مناطق عملياتي و تهيه 

معماري شبکه بي  بررسي و تهيه ساختار -1

 -2وزيع برق استان گيلان سيم مناسب شرکت ت

بي سيم در  مشخص نمودن وضعيت پوشش

تهيه الگوريتم پياده سازي  -3نقاط مرزي استان 

وضعيت معماري شبکه بي سيم  عدم وجود اطلاعات در مورد

 توزيع برق گيلان
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چشم انداز توسعه ايستگاههاي با نصب ريپيتر 

 و دکل هاي مخابراتي

پايلوت يک نمونه در  مراحل پروژه و اجراي

 صورت صلاحديد شرکت توزيع برق استان گيلان

20 
توزيع نيروي برق شرکت 

 استان گيلان

باز طراحي انواع تجهيزات شبکه هاي توزيع 

نيروي برق با هدف افزايش زببايي مبلمان 

 شهري

بخش عظيمي از شبکه هاي توزيع برق به 

صورت هوايي مي باشد. اين تجهيزات اعم از پايه 

هاي بتوني و فلزي، سيم، کابل خودنگهدار، 

ها و کراس  چراغهاي لاك پشتي، انواع مقره

آرمها و غيره ضمن ايجاد حريم تاثير زيادي در 

کاهش زيبايي و مبلمان شهري دارند. لذا باز 

طراحي و ساخت پايلوت اين تجهيزات مي تواند 

 در بهبود مبلمان شهري موثر باشد.

 -2به لحاظ زيبايي و مبلمان شهري بررسي شبکه هاي موجود -1

زيبايي شناختي  به لحاظبررسي شبکه هاي توزيع در سطح جهان 

راهکارهاي استفاده شده در سطح جهان جهت  -3و مبلمان شهري

باز طراحي شبکه هاي  -4زيبايي و مبلمان شهري افزايش

آلات و پايه ها و غيره به  باز طراحي يراق -5توزيعبدين منظور 

سازي  پياده -6انتخاب شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان 

وت با هماهنگي شرکت توزيع برق استان يک شبکه نمونه پايل

 بودجه در نظر گرفته شده گيلان متناسب با

21 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

امکان سنجي بکارگيري ذخيره سازهاي انرژي 

در شبکه توزيع برق استان لرستان با هدف 

 مديريت تقاضا و پيک مصرف

 اهداف اين پروژه منجر به افزايش پايداري شبکه

مي شود و به خوبي هزينه انرژي و آلودگي را 

يکنواخت نمودن منحني بار در -کاهش مي دهد.

کاهش مصرف در  -ساعات مختلف شبانه روز 

ساعات پيک بار و انتقال آن به ساعات کم باري 

سوق دادن مصرف با ذخيره  -و ميان باري 

سازي برق در ساعات غير پيک ) برق ارزان( و 

 -ساعات پيک ) برق گران( استفاده از آن در

 -کاهش نوسانات ولتاژ  -تسطيح منحني بار 

افزايش کيفيت توان و قابليت اطمينان در شبکه 

 توزيع برق لرستان

برنامه مديريتي مربوط به برنامه ريزي ،  مديريت سمت تقاضا يک

است که اثرات مطلوبي  اجرا و کنترل تمامي فعاليت هاي اجرايي

توابع  الکتريکي مي گذارد و يکي از مهمترينبر روي مصرف انرژي 

در شبکه هوشمند است که مشترکان به تصميم گيري آگاهانه در 

الکتريکي خود اجازه مي يابند و به کاهش  مورد مصرف انرژي

منحني بار را تغيير  توليد در تقاضاي بار پيک کمک مي کنند و

 .شکل مي دهند

22 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان مرکزي

بررسي تطبيقي و ارائه راهکارهاي چالشهاي 

امحاء اسقاط تچهيزات اسقاط و بازمانده هاي 

شبکه هاي توزيع برق از نقطه نظر زيست 

محيطي و اقتصادي با دستورالعمل ابلاغي 

 توانير

موارد زير به عنوان مراحل اصلي اين پروژه مد 

تعيين نرخ خرابي تجهيزات و  •نظر مي باشند: 

 •سال گذشته  5ش آماري موجود طي ارائه گزار

بندي تجهيزات از نقطه نظر قابليت بازيافت  دسته

تعيين تجهيزات داراي  •هاي مختلف  قسمت

تجهيزات شبکه همگي داراي عمري مفيد بوده و پس از سپري 

بايست تعويض  شدن عمر مفيد و يا آسيب در اثر عوامل بيروني مي

شده و اسقاط گردند. بنا به نوع تجهيز، اسقاط آن متفاوت 

باشد. از بين تجهيزات اسقاطي آنهايي که داراي عايق روغني،  مي

شند در امحاء متفاوت خواهند با گاز ، عايقهاي پلاستيکي و ... مي
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ارائه راهکار بهينه  •قسمت مخرب محيط زيست 

براي امحاء تجهيزات مخرب محيط زيست با 

ارزيابي اقتصادي اسقاط  •توجه به دستورالعمل 

رد آورده اقتصادي براي و امحاي تجهيزات و برآو

ارائه  •شرکت و تطبيق با دستورالعمل ابلاغي 

 موارد بهبود دستورالعمل ابلاغي

ها بر روي محيط زيست تاثير منفي خواهند  بود. چرا که اين عايق

داشت. همچنين تجهيزات مازادي که در زمان احداث و يا بهينه 

سازي شبکه به جاي ميماند نيازمند امحاي اصولي مطابق 

هاي  دستورالعملهاي ابلاغي توانير است . بررسي تطبيقي روش

هاي مختلف تجهيزات با  اط و امحا قسمتموجود اسق

 دستورالعملهاي ابلاغي هدف اصلي اين پروژه است.

23 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

ارائه راهکارهاي فني و اجراي آن در جهت 

مدلسازي انواع بار و تعيين ضرايب بار و 

همزماني بر اساس تعرفه ها از ديدگاه کنتور، 

 ترانس و پست

اين پروژه به وسيله نصب ثبات در مناطق نمونه 

تعيين شده )اندازه گيري هاي ميداني( و 

و تهيه الگوريتمهاي  Billingاستفاده از فايل 

هوشمند مي تواند نتايج مطلوب را استخراج و بر 

اساس تعرفه هاي مختلف و امورهفتگانه شيراز به 

ارائه راهکارهاي فني جهت بخشهاي طراحي، 

داري و مطالعات شبکه نمايد. همچنين بهره بر

مي بايستي راهکاري هاي ارائه شده از جنبه 

اقتصادي نيز مقرون به صرفه باشند و ضرايب بار، 

همزماني، مدلسازي بار شبکه را از ديدگاه کنتور، 

 ترانس و پست تعيين نمايد.

امروزه با توجه به محدوديتهاي فني و اقتصادي، اهميت مدلسازي 

اسبه پيک بار، ضرايب بار و همزماني هر مشترك از بار و مح

ديدگاه کنتور، ترانس و پست بر خبرگان پوشيده نمي باشد. وجود 

اطلاعات مذکور کمک شاياني در مطالعات طرح جامع، برآورد بار، 

 کاهش تلفات و طراحي شبکه مي نمايد.

24 
شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

استفاده از تلفيق و بيني بار شبکه با  پيش

 توسعه روش هاي علم داده

 -2% 99دقت بالاي  سامانه پيشبيني بار با -1

 user کارکرد آسان -3سرعت بالاي نرم افزار 

friendly 

تاسيسات شبکه برق به دليل مصرف گسترده انرژي الکتريکي در 

صنايع مختلف، ارتباطات و مخابرات، کشاورزي، معادن و ... در 

هاي حياتي مهم قرار گرفته اند و بايد در برابر حوادث زمره شريان

غيرمترقبه مانند زلزله، طوفان و ... از مقاوم و ايمني کافي 

برخوردار باشند زيرا تجربه هاي گذشته نشان داده است که 

چنانچه پس از رويداد ناگوار در يک منطقه، آسيب ديدگي شبکه 

دد صدمات و برق منجر به توقف عمليات امداد و نجات گر

آسيبهاي وارده و ميزان تلفات چندين برابر مي شود. با توجه به 

سياستهاي کلي ابلاغي در خصوص افزايش تاب آوري خطوط 
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انتقال، نگرش بر تاريخچه حوادث قهري بر روي شبکه هاي توزيع 

برق و اين موضوع که اتفاقات طبيعي بحراني بر اساس آمار دليل 

ي صنعت برق ميباشد، جايگاه درصد خرابيها 80بيش از 

محاسبات و بررسي رفتار استاتيکي و ديناميکي سازه پست هاي 

هوايي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين پروژه سعي 

مي شود تا با تلاش علمي و انجام محاسبات با استفاده از علم 

مکانيک، رفتار سازه پست هاي هوايي در برابر حوادث طبيعي 

)زلزله، سيل، طوفان، برف و يخ( تحليل شود که از نتايج  بحراني

آن به منظور افزايش استحکام سازه )در صورت نياز( و کاهش 

خسارات وارده از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي 

 استفاده خواهد گرديد.

25 
شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

مطالعه، طراحي و امکان سنجي ايجاد سامانه 

يل بهنگام بار شبکه توزيع در بستر تحل

WebGIS شرکت توزيع نيروي برق مازندران 

: تکميل چرخه و فرآيند ارتباطي بين 1هدف

سيستمهاي مرتبط با بار مشترکين و عدم دوباره 

کاريها و همچنين استفاده حداکثري از امکانات 

: مدلسازي بار شبکه 2سيستم هاي موجود هدف 

اطلاعات  -مشترکينبر اساس اطلاعات انرژي 

اطلاعات کنتورهاي شبکه فشار  -کنتورهاي فهام

تخمين براي کل شرکت توزيع و  -متوسط

ساختار ديناميک نتايج اين طرح پس از محقق 

شدن در يک سيستم نرم افزاري )پروژه جداگانه( 

در سيستمهاي مختلف نرم افزاري شرکت توزيع 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مراحل کل 

هاي اطلاعاتي ¬. تحليل بانکAنجام کار: ا

شرکت توزيع مرتبط با هدف پروژه به عنوان 

. ارايه روش مناسب جهت Bهاي ورودي  داده

گيري بار و ¬هاي اندازه¬همگام سازي داده

شرکت توزيع برق مازندران داراي سيستمهاي متعدد نرم افزاري 

مي باشد که بر پايه استانداردهاي مختلف شرکت توانير طراحي و 

با ارتباط دو سويه با  GISتوليد شده اند. سيستم نرم افزاري 

سيستم مشترکين سيستم ثبت حوادث، تعميرات شبکه، سرويس 

مديريت شبکه، اطلاعات بازار، سامانه راهبري شبکه در مرکز 

ديسپاچينگ شرکت ، مديريت اضطراري بار و سامانه هاي 

مهندسي از جمله اين سيستمها مي باشد. با توجه به برنامه ريزي 

الهاي اخير نرم افزارهاي متعدد و هاي شرکت توزيع، طي س

کاربردي در راستاي مديريت اطلاعات شبکه توزيع شکل گرفته 

است. اين نرم افزار ها با استفاده از استانداردسازي، به شکل دقيق 

به همديگر مرتبط مي باشند. سطوح داده ها و همچنينن 

در  کارکردها از نقطه ترانسفورماتور فوق توزيع تا کنتور مشترك را

بر دارد. در اين راستا نرم افزارها، استانداردها و داده ها با هزينه 

زياد، تهيه، توليد و تست شده اند. از مهمترين موارد باقي مانده در 

ساختار پازل گونه سيستمهاي نرم افزاري، موضوع مدلسازي بار 
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. تبيين الگوريتم برآورد بار و صحت Cانرژي 

هاي ارائه ¬سنجي الگوريتم با استفاده از داده

ي الگوريتم و عملکرد و . صحت پياده سازDشده 

محاسبات آن و مدت زمان اجراي مناسب 

. بررسي و ارائه راهکار در خصوص Eالگوريتم 

روش ارتباط نرم افزاري با ساير بانکهاي 

. تهيه و ارائه شرح خدمات پياده Fاطلاعاتي 

سازي سامانه، الزامات فني، زمانبندي و فازبندي 

الگوريتم  استقرار و برآورد ريالي محصول نهايي:

قابل پياده سازي در يک سيستم نرم افزاري 

 شرکت توزيع

مي باشد. اين موضوع در شرايط فعلي بر پايه تخمين، تقريب و 

يتم دقيق انجام مي شود. با انجام اين پروژه و استخراج بدون الگور

دقيق فرآيندهاي مورد نظر، سيستم نرم افزاري اجرا کننده 

الگوريتم تهيه خواهد شد )سيستم نرم افزاري جزء اهداف اين 

پروژه نمي باشد( و با اشتراك گذاري نتايج پروژه در سامانه هاي 

تباطات به شکل کامل و ديگر، شکل سيستماتيک نرم افزارها و ار

سنجي و  هماهنگ، اجرايي خواهد شد. در اين مطالعه امکان

افزاري ارائه مي  هاي مورد نياز براي ايجاد يک سيستم نرم الگوريتم

گونهاي خواهد بود که بتوان به طور خودکار  گردد. اين اقدام به

 GISشبکه توزيع برق را با آخرين تغييرات انجام شده از محيط 

واني کرده و ضمن توليد خودکار شبيهسازي در محيط فراخ

گر يا محيط بومي شده، مطالعات اصلي شبکه  افزارهاي تحليل نرم

از جمله مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه را انجام داده و نتايج را 

هاي  نمايش داد. همچنين الگوريتم WebGISدر محيط 

شامل کنتورهاي مدلسازي بار بر اساس امکانات موجود در شبکه )

ها، قرائت ¬ابتداي فيدر، کنتورهاي طرح فهام، قرائت ثبات

هاي سالانه و...( بررسي و الگوريتم مناسب با ¬بيلينگ، بارگيري

 درصد خطاي مشخص پيشنهاد خواهد شد.
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1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

ارائه راهکار هاي ابتکاري جهت کاهش سرقت 

 ترانسفورماتورهاي هوائي

ارائه راهکارهاي اجرايي و مقرون به صرفه )با 

 فعلي ( رويکردي به جز اقدامات انجام شده

تعداد بالاي سرقت ترانسفورماتور ها در سال هاي   به  با توجه

در خصوص کاهش سرقت  اخير ارائه راه کار مناسب

مرتفع  تا حد زيادي  مشکلات حاضر را  ترانسفورماتورها مي تواند

نمايد. در اين راستا اقدامات موثري توسط همکاران اين شرکت 

سرقت ها شده است . وليکن موجب کاهش آمار  انجام شده که

صنعت توزيع برق مطرح   همچنان اين موضوع به عنوان مشکل

  است

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

برآورد ميزان کاهش عمر ترانسفورماتورهاي 

 توزيع

دستورالعمل، مديريت  انجام مطالعات و تهيه -1

تهيه نرم افزار محصول  -2عمر ترانسفورماتورها 

محاسبه ي نقطه داغ ترانسفورماتورها  - :با هدف

 با توجه به شاخص هاي محيطي و بار )جريان،

 -دماي محيط، هارمونيک و ...( به صورت برخط 

 دسته بندي و برآورد وضعيت سلامت

ي براورد عمر  ترانسفورماتورها با توجه به محاسبه

ترانسفورماتورها با  مديريت عمر -  از دست رفته

محيط و بار و گذشته و حال و  توجه به وضعيت

 .برآورد آينده

اقلام استراتژيک و گران قيمت در صنعت  ترانسفورماتورها از جمله

وضعيت سلامت اين  توزيع است. با توجه به اين موضوع بررسي

 تجهيز از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. خصوصاً 

 .کنند ترانسفورماتورهايي که بارهاي حساس را تغذيه مي

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان شمالي

اصلاح و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي توزيع 

توسط بررسي آزمايشگاهي اثر نانوساختارهاي 

کربني اصلاح شده با نانوذرات فلزي بر 

خصوصيات انتقال حرارتي و الکتريکي روغن 

ترانسفورماتوردر جهت کاهش تلفات شبکه 

 توزيع وافزايش عمر ترانس

با بهينه سازي روغن ترانسفورماتور وبدست 

آمدن روغن با مشخصات فيزيکي والکتريکي 

افزايش -1بهينه به اهداف ذيل دست مي يابيم: 

کاهش تلفات  -2عمر ترانسفورماتورهاي توزيع 

 صرفه جويي اقتصادي-3در شبکه برق 

هاي توزيع نيروي  ترين تجهيزات شبکه يکي از مهمترين و با ارزش

ها ،  باشند که با بروز هرگونه اشکال در آن ترانسفورماتورها ميبرق، 

شود؛ همچنين  برق رساني به مشترکين با اختلال جدي مواجه مي

ساخت و تعميرات اين تجهيزات، هزينه بسيار زيادي بر صنعت 

کند. يکي از عوامل بروز مشکل در اين  برق کشور تحميل مي

تنها باعث اختلال  ا است که نهه تجهيزات، توليد حرارت بالا در آن

شود، بلکه کاهش راندمان و  در عملکرد مناسب ترانسفورماتور مي
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قيمت و افزايش تلفات را به همراه دارد.  عمر و اين تجهيزات گران

شود.  اين مشکل، در مناطق گرمسير و در فصول گرم تشديد مي

همچنين با توجه به رشد روزافزون تقاضاي مصرف انرژي 

يکي بسياري از ترانسفرماتورهاي موجود در شبکه پس از الکتر

گردند که  مدتي با افزايش بار بيش از ظرفيت نامي خود مواجه مي

اين امر با افزايش درجه حرارت ترانسفورماتور، بتدريج منجر به 

گردد. با توجه به نکات مذکور  کاهش راندمان و عمر ترانس مي

باعث بهبود عملکرد و افزايش  توان با بهينه سازي روغن ترانس مي

هاي  قيمت، جلوگيري از قطعي عمر اجزاي اين تجهيزات گران

ناخواسته و ضررهاي مالي ناشي از قطع برق و در نهايت کاهش 

 تلفات مي شود.

4 

شرکت توزيع نيروي برق 

استان کهگيلويه و بوير 

 احمد

بررسي علل سوختن ترانسفرمرهاي توزيع با 

ي کيفيت توان و بروز تمرکز بر فاکتورها

 هاي رزونانس و فرورزونانس پديده

 کاهش ميزان سوختن ترانس سوزي

علاوه بر شرايط نامناسب بهره برداري همانند اضافه بار، عوامل 

ديگري همانند مشکلات کيفيت تواني و يا اضافه ولتاژهاي ناشي 

 از بروز رزونانس و فرورزونانس مي توانند از عوامل سوختن ترانسها

باشند که در اين پروژه با بررسي موردي نقاط مشکوك در شبکه 

به بررسي تاثير عوامل مذکور بر سوختن ترانسهاي توزيع در سطح 

 استان پرداخته خواهد شد.

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

استان کهگيلويه و بوير 

 احمد

بررسي علل سوختن ترانسفرمرهاي توزيع در 

تور نبودن سطح استان با تمرکز بر سه فاک

تابلوي زير ترانس، تأثير سيستم زمين، و 

 برخورد صاعقه

 کاهش ميزان سوختن ترانس سوزي

با توجه به آمار بالاي ترانس سوزي يافتن دلايل آن مي تواند 

علاوه بر افزايش قابليت اطمينان صرفه جويي اقتصادي نيز به 

اص دنبال داشته باشد. در اين پروژه هدف يافتن تاثير شرايط خ

شبکه توزيع استان )نداشتن تابلوي توزيع در کنار ترانسها و 

همچنين آمار بالاي برخورد صاعقه با شبکه به دليل شرايط آب و 

هوايي و محيطي منطقه( بر مساله مذکور و ارايه راه حلهاي 

 مناسب مي باشد.

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

استان کهگيلويه و بوير 

بررسي فني و اقتصادي روش هاي مانيتورينگ 

يا پايش وضعيت براي ترانسفورماتورهاي توزيع 

بررسي و مقايسه روش هاي مختلف پايش 

وضعيت ترانسفورماتورهاي توزيع و ارائه مناسب 

که توزيع ترانسفورماتورها به عنوان يکي از تجهيزات اصلي شب

هستند که لازم است با پايش دقيق و مانيتورينگ لحظه به لحظه 
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شرايط و وضعيت آنها مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت بروز  ترين روش جهت پايش وضعيت با هدف افزايش طول عمر آنها احمد

هرگونه مشکل ابتدايي، با انجام اقدامات پيشگيرانه و يا اصلاحي، 

 از توسعه مشکل و تبديل آن به مشکلات جدي تر جلوگيري شود.

7 
ي برق شرکت توزيع نيرو

 استان يزد

طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي توزيع برق 

 با تپ چنجر اتوماتيک

با استفاده از تپ چنجرهاي اتوماتيک، ضمن 

تنظيم ولتاژ خودکار و بهبود پروفيل ولتاژ در 

فيدر فشارضعيف، باعث کاهش هزينه بهره 

برداري پستها و جلوگيري از اعمال خاموشي به 

ن تپ چنجر بايد بتواند مشترکين خواهد شد. اي

ضمن تغيير در شرايط وجود بار با اندازه گيري 

پارامترهاي لازم مانند ولتاژ خط بصورت خودکار 

تپ مناسب را انتخاب و ولتاژ را در شرايط 

استاندارد نگه دارد. با حذف اعزام گروه هاي 

عملياتي براي تعويض تپ ترانسفورماتور و 

توان در هزينه همچنين پايش اندازه ولتاژ مي 

هاي بهره برداري از شبکه صرفه جويي نموده و 

کيفيت سرويس و قابليت اطمينان را افزايش 

داد. در اين پروژه هدف طراحي و ساخت يک 

ترانسفورماتور توزيع با تپ چنجر قابل تغيير در 

بار است بطوريکه بتواند با اندازه گيري 

و  پارامترهاي مورد نياز از جمله ولتاژ ورودي

خروجي ترانسفورماتور، بار فيدر و ... پروفيل بار 

در طول فيدرهاي فشار ضعيف را محاسبه کرده 

و متناسب با آن تپ مناسب را اعمال نمايد و 

ولتاژ را در محدوده مطلوب نگه دارد. مراحل 

انجام کار شامل انجام مطالعات پيشينه پروژه و 

کارهاي مشابه انجام شده، استخراج اطلاعات 

سيستم توزيع به علت سطح ولتاژ پايين و  مطالعه افت ولتاژ در

در مقايسه با سيستم  تلفات بيشتراندازه بالاي جريان و درنتيجه 

توان  هاي انتقال، از اهميت بيشتري برخوردار است. کنترل ولتاژ و

است.  توزيع   برداران شبکه راکتيو از مسائل اساسي مورد توجه بهره

عمدتا ناشي از عوامل خاصي مانند طولاني   ولتاژ افت  طورکلي به

استاندارد صنعت برق باشد. به استناد  بودن فيدرها و رشد بار مي

الکتريکي)کيفيت برق(،  ايران مشخصات و خصوصيات انرژي

-230) ولت 208کمترين مقدار مجاز ولتاژ تکفاز در نقطه مصرف 

 242و بيشترين مقدار مجاز ولتاژ تکفاز در نقطه مصرف  (10%

که براي که با تغيير تپ ترانسفورماتورها  %( است5+230ولت )

اهميت موضوع تأمين  ولتاژ دارد. نظر بهسعي در کنترل اندازه 

شبکه  ولتاژ مشترکين برق در بازه استاندارد و جبران افت ولتاژ در

هاي توزيع برق با استفاده از تپ چنجرها مي توان ولتاژ خروجي 

تغيير تعداد دور سيم پيچ ها در ترانسفورماتورها،  را از طريق

تاژ تحويلي به حفظ دامنه ول تنظيم نمود. دلايل عمده اهميت

مي  مشترکين شبکه توزيع انرژي الکتريکي در محدوده مجاز را

توان به صورت زير بيان نمود: عملکرد مناسب تجهيزات الکتريکي 

از ولتاژ تاثير دامنه ولتاژ تغذيه بر روي طول عمر  در محدوده مجاز

راندمان کلي شبکه ها رعايت مسائل  دستگاههاي الکتريکي بهبود

 استاندارد 5ن در ساختار رقابتي در بخش کيفيت توا

IEC60214-2  انواع تپ چنجر به دو دسته ي قابل تغيير در بي

و  (OCTC يا به اختصار Off Circuit Tap Changer) برقي

 يا به اختصار On Load Tap Changer) تغيير در بار قابل
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مورد نياز، تحليل داده ها و ارائه روش مد نظر و 

انجام شبيه سازي چند نمونه پست توزيع به 

منظور صحت روش و در نهايت ساخت نمونه 

آزمايشگاهي و نصب در شبکه به منظور آزمايش 

 است.

OLTC) تقسيم شده است. در نوع OCTC جهت تغيير تپ لازم ،

سفورماتور کاملا بي برق شود. اين نوع تپ چنجر در تران است

تغييرات ولتاژ براي مصرف کننده چندان  جاهايي که افت ولتاژ و

در  اهميت نداشته باشد، استفاده مي شود و بيشتر

 ترانسفورماتورهاي توزيع با قدرت کم استفاده مي گردد. تپ چنجر

OLTC ا هدف پست هاي اصلي انتقال و فوق توزيع ب عموما در

بار کاربرد دارد. همچنين  تنظيم ولتاژ استاندارد در شرايط مختلف

 تپ چنجرها از لحاظ 6,2بخش  IEC60076-1 مطابق استاندارد

 CFVV(Constant Flux Variable تغييرات ولتاژ به دو دسته

Voltage) و VFVV(Variable Flux Variable Voltage) 

 که معمولا شامل CFVV تقسيم بندي مي شوند. در دسته اول

اکثريت ترانسفورماتورهاي توزيع برق مي گردد هدف ثابت نگه 

ضعيف( ترانسفورماتور با تغييرات ولتاژ  داشتن ولتاژ خروجي)فشار

تپ جنچرهاي دسته  اوليه )فشار متوسط( مي باشد. ولي هدف از

تنظيم ولتاژ خروجي )فشار ضعيف( ترانسفورماتور با  VFVV دوم

آن و ثابت بودن ولتاژ اوليه )فشار متوسط( است. در  بار تغيير

فرض اينکه شعاعي بوده و شامل  هاي توزيع متداول، با شبکه

سازي ولتاژ  جبران پذيري نيستند، مساله گونه منابع کنترل هيچ

برداري سيستم توزيع، از طريق تحليل آفلاين و تنظيمات  بهره

ر حاصل از مقايسه وسايل کنترلي به همراه عمليات خودکا محلي

گيري حاصل مي شود که معمولاً  پيش تنظيمات و وسايل اندازه

خازني جهت  از تپ چنجرهاي قابل تغيير در بي برقي و بانک هاي

بهبود پروفيل ولتاژ، کاهش تلفات سيستم و افزايش بازده سيستم 

مي شود. در اين شيوه از کنترل ولتاژ به دليل نبود  استفاده

تجهيزات سيستم و عدم وجود  ريت و ارتباط بينهاي مدي سيستم

در  .برداري هماهنگ وجود ندارد يک کنترل مؤثر، قابليت بهره
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حال حاضر تمامي ترانسفورماتورهاي موجود در بخش توزيع از 

برقي بوده و تغيير آنها نياز به اعمال  نوع قابل تغيير در بي

ه لازم مواردي ک خاموشي و قطع برق مشترکين دارد. همچنين

 است در تنظيم ولتاژ با تغيير تپ تحليل شود مي توان به وجود

بارهاي فصلي و موقت، تغيير الگوي مصرف بار، زمان مناسب تغيير 

فصلي و اقليمي هر منطقه، نوع بار و منحني  تپ و لحاظ شرايط

براساس اين اطلاعات و  بار در طول شبانه روز و نحوه تغيير تپ

است  پستهاي لازم جهت تنظيم ولتاژ با تپ اولويت بندي و تعيين

که در عمل اين کار را بسيار سخت و هزينه بر و در مواردي غير 

طرفي ديگر، باتوجه به ملاحظات اقتصادي و  ممکن مي کند. از

واحدهاي  هاي اخير استفاده از زيست محيطي در دهه

مبتني بر انرژي هاي تجديد پذير رو به  (DG)توليدپراکنده

بر عملکرد سيستم، ولتاژ و توان راکتيو تاثير مي  است که ش افزاي

توزيع، اغلب مشکلات افزايش ولتاژ  ها به شبکهDG گذارد. بااتصال

  .ايجاد مي شود

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

امکان سنجي، طراحي و ساخت 

 ترانسفورماتورهاي با ظرفيت متغير

حي و در بررسي و مطالعه، امکان سنجي، طرا

نهايت ساخت و بکارگيري ترانسفورماتورهاي با 

ظرفيت متغير در منطقه غرب مازندران مورد 

 نظر مي شود.

 "طراحي شبکه توزيع با در نظر گرفتن بار فصلي"نظر به اينکه 

يکي از طرح هاي ويژه ملي ابلاغي مدير عامل محترم توانير به اين 

شرکت بوده است در مطالعه و تحقيق انجام شده در کشورهاي 

پيشرفته يکي از مواردي که متناسب با ساختار شبکه توزيع 

گو برداري دارد استفاده از داخلي کشور امکان پياده سازي و ال

ترانسفورمرهاي با ظرفيت متغير مي باشد. اين ترانسفورماتورها که 

با هدف کاهش تلفات بي باري در طول سال و متناسب با بار 

مشترکين در چند ظرفيت نامي طراحي مي شوند به ويژه در 

کشور چين بصورت فراوان در مناطق داراي بار فصلي استفاده مي 

اراي تلفات بي باري به مراتب پايين تر از گردد و د

ترانسفورماتورهاي با ظرفيت ثابت در طول يک سال بهره برداري 
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درصد(. اکثرا اين  56مي باشد ) کاهش تلفات حدود 

ترانسفورماتورها داراي دو ظرفيت مي باشند که نسبت ظرفيت آن 

مي باشد به عنوان مثال ترانسفورماتور با ظرفيت  3ها حدودا 

کيلو ولت آمپر. ميزان باري است که براي کاهش  63و200متغير 

تلفات، ترانسفورماتور با ظرفيت متغير از يک ظرفيت به ظرفيت 

% ظرفيت بالاي ترانسفورماتور است 15ديگر تغيير مي يابد حدود 

کيلو  63و200به عنوان مثال براي ترانسفورماتور با ظرفيت متغير 

کيلو ولت آمپر باشد  36رماتور کمتر از ولت آمپر، اگر بار ترانسفو

کيلو ولت آمپر و اگر بار ترانسفورماتور  63ترانسفروماتور با ظرفيت 

 200کيلو ولت آمپر باشد ترانسفروماتور با ظرفيت  36بيشتر از 

کيلو ولت آمپر کار مي نمايد. بايد دقت نمود که معيار تغيير 

ترانسفورماتور  ظرفيت کاهش مجموع تلفات بارداري و بي باري

هزار  300مي باشد. حدود نيمي از مشترکين اين شرکت )حدود 

مشترك( فصلي بوده و ميانگين بارگيري سالانه ترانسفورماتورهاي 

درصد ظرفيت منصوبه مي  15منصوبه در اين مناطق کمتر از 

باشد و نظر به اين که توزيع مشترکين فصلي در سطح شرکت 

در اکثر شهرك هاي تقريبا همه بصورت متوازن نمي باشد ) 

مشترکين فصلي هستند و در مناطق مرکز شهر اکثر مشترکين 

دائم نشين مي باشند(. بنابر تحقيقات صورت گرفته شده از حدود 

% بار حداقل 90ترانسفورماتور سطح شرکت، بيش از  12500

ترانسفورماتور بار فصلي مي باشد و در الويت تبديل به  2000

ورهاي با ظرفيت متغير مي باشند. بنابر مطالب فوق ترانسفورمات

ميزان ضرورت و فوريت طراحي، ساخت و نصب اين 

ترانسفورماتورها در شبکه اين شرکت و ميزان اثر گذاري آن بسيار 

زياد مي باشد و از آنجا که کاهش تلفات از اهداف استراتژيک 

تژيک مي توانير مي باشد عملياتي شدن اين پروژه از اهداف استرا
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باشد و اين پروژه جزء الويت هاي تاييد شده مدير عامل محترم 

شرکت بوده که بر اجراي آن تاکيد ويژه دارند. قيمت اين 

ترانسفوماتورها به نسبت ترانسفورماتورهاي با ظرفيت ثابت )به 

کيلو  63و  200عنوان مثال قيمت ترانسفورماتور با ظرفيت متغير 

کيلو ولت  200فورماتور با ظرفيت ثابت ولت آمپر به نسبت ترانس

% بيشتر است و از آنجا که اين ترانسفورماتورها 30آمپر( حدود 

معمولا در شهرك هاي مناطق خارج شهر نصب مي باشد و هزينه 

هاي شبکه سازي و فراهم نمودن زير ساخت لازم براي تامين برق 

ينه و تجهيزات شبکه به عهده متقاضي مي باشد لذا افزايش هز

هاي ناشي از نصب ترانسفورماتورهاي با ظرفيت متغير در شبکه 

براي شرکت هاي توزيع هزينه اي ندارد و از آنجا که معمولا اوج 

مسافر و بار فصلي در نيمه اول فروردين ماه و تعطيلات فصل 

ساعت  6000تابستان مي باشد در يک بازه زماني يک ساله حدود 

نسفورماتورهاي ظرفيت متغير سبب استفاده از ظرفيت پايين ترا

کاهش تلفات و سود آوري براي شرکت بر مي گردد. با توجه به 

تحقيقات انجام شده ترانسفورماتورهاي باظرفيت متغير فقط در 

کشور چين توليد مي گردد و هيچ نمونه داخلي) و خارجي 

ديگري( براي آن وجود ندارد و نظر به برآورد کلي منفعت حاصل 

رگيري آن ها در شبکه ؛ بررسي و مطالعه امکان سنجي، از به کا

طراحي و در نهايت ساخت و بکارگيري اين ترانسفورماتورها در 

 اين پروژه مورد نظر مي باشد.
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 عيمحور توز -3

 هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب -3-13

 دلايل اولويت داشتن و محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظار  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1

مشخصات فني سيستم اسکادا و تجهيزات 

پرکاربرد در سيستم اتوماسيون و فرآيند 

 هوشمندسازي

ارايه مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر 

شده و دسته بندي سامانه هاي موجود از زاويه 

 هاي مختلف

اسکادا و تجهيزات پرکاربرد در نياز به هوشمندسازي سيستم 

 سيستم اتوماسيون

 شرکت توانير 2
راه هوشمندسازي در صنعت توزيع نيروي  نقشه

 برق ايران

راه هوشمندسازي در صنعت توزيع  تدوين نقشه

 نيروي برق ايران

راه هوشمندسازي در صنعت توزيع نيروي برق  ضرورت وجود نقشه

 ايران

 شرکت توانير 3

هاي  هاي موجود در شرکت بررسي سامانه

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

( و اسکادا )  DMSيکپارچه مديريت توزيع) 

SCADA ( بهمراه سيستم مديريت خاموشي )

OMS  ( يا سيستم کلي)ADMS ) 

ايجاد سامانه يکپارچه مديريت توزيع و ارايه 

 مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده

( SCADA( و اسکادا )  DMSتنوع سامانه هاي مديريت توزيع) 

(يا سيستم کلي )  OMSبهمراه سيستم مديريت خاموشي ) 

ADMS در شرکت هاي توزيع ) 

 شرکت توانير 4

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي 

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

 Weatherيکپارچه پايش وضعيت )

Condition Monitoring) 

ايجاد سامانه يکپارچه پايش وضعيت وارايه 

 مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده
 لزوم پايش شرايط آب و هوايي در شرکت هاي توزيع

 شرکت توانير 5

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي 

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

 (DRMSيکپارچه مديريت بار )

سامانه يکپارچه مديريت بار و ارايه ايجاد 

 مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده
 ( در شرکت هاي توزيعDRMSتنوع سامانه مديريت بار )

 شرکت توانير 6

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي 

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

يکپارچه مديريت منابع توليد پراکنده 

(DERMS) 

ايجاد سامانه يکپارچه مديريت منابع توليد 

پراکنده و ارايه مشخصات فني و معماري سامانه 

 هاي ذکر شده

 اهميت مديريت منابع توليد پراکنده در شرکت هاي توزيع

 شرکت توانير 7

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي 

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

 ASSET)يکپارچه مديريت دارايي 

ايجاد سامانه يکپارچه مديريت دارايي و ارايه 

 مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده
 اهميت مديريت دارايي در صنعت برق در شرکت هاي توزيع
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MANAGMENT) 

 شرکت توانير 8

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي 

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

 باريکپارچه پيش بيني 

بيني بار و ارايه مشخصات  سامانه يکپارچه پيش

 فني و معماري سامانه هاي ذکر شده
 برآورد مناسب انرژي مورد نياز در شرکت هاي توزيع

 شرکت توانير 9

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي 

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

مکان محور در قالب طرح سنم  PMيکپارچه 

 WMSو سامانه 

مکان محورو ارايه  PMايجاد سامانه يکپارچه 

 مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر شده
 هاي توزيع هاي موجود در شرکت تنوع در سامانه

 شرکت توانير 10
تهيه سيستم پايش و پردازش کيفيت توان 

(PQMS) 

ن و تهيه سيستم پايش و پردازش کيفيت توا

 ارايه مشخصات فني و معماري سامانه ذکر شده

اهميت حوزه کيفيت توان و تحويل برق مناسب به مشترکين در 

 شرکت هاي توزيع

 شرکت توانير 11

بررسي سامانه هاي موجود در شرکت هاي 

توزيع نيروي برق، طراحي و ايجاد سامانه 

 (CISيکپارچه )

مشخصات ايجاد سامانه يکپارچه در توزيع و ارايه 

 فني و معماري سامانه هاي ذکر شده
 تنوع سامانه ها در شرکت هاي توزيع

 (MGMSسيستم مديريت ريزشبکه ها ) شرکت توانير 12
مديريت ريزشبکه و ارايه مشخصات فني و 

 معماري سامانه ذکر شده
 مديريت ريزشبکه ها در شرکت هاي توزيع

 LIDARتهيه سيستم  شرکت توانير 13
مشخصات فني و معماري سامانه هاي ذکر ارايه 

 شده و ايجاد آن
 برنامه صنعت برق مبني هوشمندسازي بخش توزيع

 شرکت توانير 14
سازي و ايجاد سيستم و نرم افزار  بومي

PLSPOLE 

سازي و ايجاد سيستم و نرم افزار  بومي

PLSPOLE  و ارايه مشخصات فني و معماري

 سامانه هاي ذکر شده و ايجاد آن

 PLSPOLEبومي سازي نرم افزار 

15 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

ارزيابي و ارتقا سطح رويت پذيري و کنترل 

پذيري مصرف کننده ها در استان اصفهان 

براي اجراي طرحهاي مديريت اتوماتيک 

 مصرف با هدف کاهش پيک مصرف

اهداف : مديريت مصرف برق مراحل :در اين 

پروژه عمدتا با هدف مديريت مصرف برق به ويژه 

در زمانهاي پيک مصرف، ابتدا فعاليتهاي انجام 

شده تاکنون در سطح استان اصفهان در جهت 

هوشمندسازي شبکه توزيع برق مانند کنتورهاي 

صنعت برق از جمله صنايع زير بنايي است که گردش چرخهاي 

قتصادي، توسعه صنعتي و تأمين رفاه اجتماعي به استمرار آن ا

متکي است. با توجه به افزايش قابل توجه مصرف انرژي الکتريکي 

به خصوص در سالهاي اخير و با وجود کمبودهايي که در تأمين 

منابع لازم در اين زمينه به چشم مي خورد، لزوم تبيين و اجراي 
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هوشمند نصب شده بررسي مي شود. سپس با 

داردهاي جهاني و تجربيات درنظر گرفتن استان

کشورهاي پيشرو در جهت هوشمند سازي شبکه 

توزيع برق، مراحل ارتقا سطح هوشمند سازي 

شبکه توزيع برق استان اصفهان به صورت چند 

مرحله اي تا رسيدن به هوشمند سازي کامل و 

تاثير اين مراحل بر کاهش پيک مصرف ارائه مي 

تقا سطح شود. محصول :در اين پروژه مراحل ار

رويت پذيري و کنترل پذيري در شبکه توزيع 

برق استان اصفهان به صورت چند مرحله اي تا 

رسيدن به هوشمند سازي کامل و تاثير اين 

مراحل بر کاهش پيک مصرف ارائه مي شود. 

 کاربر : معاونت هماهنگي دفتر مديريت مصرف

ژي الکتريکي بيش از پيش راهکارهاي بهينه سازي مصرف انر

احساس مي شود. ارتقا سطح رويت پذيري و کنترل پذيري يا به 

عبارتي هوشمندسازي شبکه توزيع کمک زيادي به اجراي 

راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي خواهد داشت. ارتقا سطح 

رويت پذيري و کنترل پذيري در يک شبکه توزيع مزاياي فني، 

ت محيطي زيادي دارد دلايل اولويت اقتصادي، اجتماعي و زيس

داشتن : ارايه خدمات بهتر و سريعتر به مصرفکنندگان و افزايش 

رضايت آنها کسب اطلاعات و آمار بهتر و دقيقتر از شبکه توزيع و 

مصرفکنندگان کاهش خاموشيها و مدت ميانگين قطع برق 

 افزايش عمر مفيد تجهيزات در نتيجه جلوگيري از اضافه بار آنها

استفاده از اطلاعات در بازار برق جلوگيري از سرقت برق فراهم 

کردن سهولت براي تصميمگيري و برنامهريزي مهندسي افزايش 

 قابليت اطمينان سيستم

16 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

عارضه يابي و معماري مجدد فرآيند 

برونسپاري خدمات در حوزه مشترکين و 

 ه خدماتبرآورد قيمت تمام شد

تحليل کاملي از شرايط موجود و نظام 

 برونسپاري بهره ور خدمات

تقريبا تمامي خدمات در بخش مشترکين به پيمانکاران 

برونسپاري شده است و لازمه يک واگذاري موفق کار، کنترل 

دقيق، تعامل عادلانه مالي، بهره وري مناسب و ديگر شاخص هاي 

رآيند هاي واگذارشده و نحوه مديريتي ، شناخت کافي و علمي از ف

علمي واگذاري مي باشد و در اين پروژه سعي بر ان است تا با 

 بکارگيري اطلاعات علمي و دانشگاهي اين موضوع محقق شود.

17 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

بر روي  PMUنصب تجهيز هوشمند ميکرو 

شبکه توزيع به منظور تعيين محل خطاي 

 شبکه

الزامات، فرضيات و استانداردهاي لازم، انواع 

نصب و نحوه پياده سازي اين تجهيز در شبکه در 

تعيين محل  -1توضيحات ذيل ارائه ميگردد. 

خطا از طريق اندازه گيري ولتاژ و جريان حاصل 

ميگردد و نيازمند هيچ گونه فرضيه اي درباره 

باشد. محل خطا معمولا به طور  مکان رويداد نمي

تقيم و يا حل يک مسئله بهينه حاصل سازي مس

توسط يک  1گيري فازور ولتاژ را در شکل  براي چند دقيقه اندازه

بگيريد. همانطور  در نقطه اي از سطح توزيع در نظر PMU ميکرو

ولتاژ اندازه   نوسانات  در  که مشاهده ميشود، دو رويداد ولتاژ سگ

يا شبکه  هر رويدادي در شبکه انتقال  .وجود دارد گيري شده،

يک علت ريشه اي دارد. علل اصلي وقايع در سطح توزيع توزيع 

 بانک خازن ، وصل يا قطع  بار ، سوييچينگ شامل سوييچينگ

، نقص اينورتر ، خطاي جزئي شبکه  (DER ) منابع انرژي پراکنده
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با نصب دو دستگاه ميکرو  -2تعيين خواهد شد. 

PMU  در ابتدا و انتهاي فيدر، امکان تعيين

محل رويداد خطا در هر مکاني از مسير اصلي 

 PMUفيدر وجود دارد. در صورت نصب ميکرو 

در مسيرهاي فرعي قابليت تعيين محل رويداد 

 ميسر خواهد شد.خطا در آن بخش نيز 

  .و غيره است

18 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تهيه دستورالعمل و طراحي دستگاه تست 

مورد نياز تجهيزات حفاظتي و اتوماسيوني 

END-TO-END از قبيل ريکلوزر– 

سکشنالايزر به منظور بررسي سلامت عملکرد 

تجهيزات در راستاي کاهش مدت زمان 

 خاموشي و تفکيک خطاهاي گذرا و ماندگار

بررسي  -1مراحل کلي انجام تحقيق پيشنهادي : 

خت الگوريتم نحوه عملکرد حفاظتي حاکم و شنا

بر انواع ريکلوزرها و سکشنالايزرها و سخت افزار 

طراحي تست هاي مورد نياز  -2تجهيزات 

پياده سازي تست هاي طراحي  -3تجهيزات 

پياده  -4شده بر روي تجهيزات به صورت آفلاين 

سازي تست هاي طراحي شده بر روي تجهيزات 

يز نتايج تست هاي انجام آنال -5به صورت آنلاين 

طراحي تست هاي مورد نياز به جهت  -6شده 

پياده سازي تست  -End-To-End 7تست 

آناليز تست  -8هاي مربوطه به صورت آنلاين 

نگارش دستورالعمل  -End-To-End 9هاي 

 تست و نحوه اجراي آن

شده در شبکه هاي توزيع خصوصا  سلامت تجهيزات به کارگيري

نصب و بهره  يوني علاوه بر اينکه مهر تاييدي برکليدهاي اتوماس

برداري بهينه و استاندارد اين گونه تجهيزات به شمار ميرود 

باعث پيشگيري از انرژي هاي توزيع نشده ناخواسته  همچنين

امر مهم همسو با  مشترکين ميگردد از طرفي جهت اين

 North American Electric استانداردهاي اروپايي نظير

Reliability Corporation (NERC)  بتوان گامي به جهت

 تجهيزات تست خود تجهيزات و همچنين تست دو به دويي

(End-To-End) برداشت  

19 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

بستر سازي اينترنت اشيا ء براي مديريت 

دارايي هاي فيزيکي و طراحي و نظارت 

 هوشمند

ي هاي فيزيکي درشرکت امروزه مديريت داراي

هاي توزيع برق از اهميت ويژه اي برخورد دار 

است. استفاده بهينه و نظارت برتجهيزاتي نظير 

ترانس، خطوط توزيع / انتقال و ساير مواردمشابه 

که درحيطه مديريت دارايي هاي فيزيکي شرکت 

هاي برق مطرح مي باشند، جهت کاهش هزينه 

ت مي باشد. ها و استفاده بهينه از تجهيزا

زه مديريت دارايي هاي فيزيکي درشرکت هاي توزيع برق از امرو

اهميت ويژه اي برخورد دار است. استفاده بهينه و نظارت 

برتجهيزاتي نظير ترانس، خطوط توزيع / انتقال و ساير مواردمشابه 

که درحيطه مديريت دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي برق مطرح 

بهينه از تجهيزات مي باشند، جهت کاهش هزينه ها و استفاده 

مي باشد. استفاده از اينترنت اشياء صنعتي براي مديريت دارايي 

هاي فيزيکي از اهميت بالايي برخوردار است. دراين تحقيق 
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استفاده از اينترنت اشياء صنعتي براي مديريت 

دارايي هاي فيزيکي از اهميت بالايي برخوردار 

است. دراين تحقيق بصورت پايلوت براي نمونه 

برداري از وضعيت تجهيزات شبکه و پردازش 

داده ها درمرکز کنترل براساس داده هاي 

 دريافتي، طراحي و پياده سازي خواهد شود.

بصورت پايلوت براي نمونه برداري از وضعيت تجهيزات شبکه و 

پردازش داده ها درمرکز کنترل براساس داده هاي دريافتي، 

 خواهد شود.طراحي و پياده سازي 

20 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان بوشهر

مطالعه فني و اقتصادي تاثير اتوماسيون شبکه 

 هاي توزيع بر ميزان تاب آوري شبکه توزيع

مناسب در حوزه تاب  ارائه شاخص هاي بومي -1

مطالعه فني  -2آوري شبکه در مواقع بحران 

که ميزان بهبود شاهص  دقيق پروژه به صورتي

شده براي تاب آوري شبکه با در تعريف 

تکنولوژي هاي بکارگرفته  نظرگيري هر کدام از

از ديدگاه اقتصادي  -3شده مشخص گردد. 

نقش آن در بهبود تاب آوري  اتوماسيون شبکه و

 شبکه مورد بررسي قرار گيرد

تاب آوري شبکه هاي توزيع يکي از مسائل بسيار مهم است.تاب 

مواقع بروز بحران يکي از اهداف آوري در شبکه هاي توزيع در 

اساسي شرکت هاي توزيع است. اتوماسيون شبکه و توزيع و 

استفاده از ادوات با تکنولوژي بالا مي تواند در ميزان تاب آوري 

شبکه توزيع در مواقع بحران بسيار تاثير گذار باشد.در اين راستا 

نياز است مطالعاتي در خصوص ميزان نقش اتوماسيون شبکه 

 زيع بر ميزان تاب آوري شبکه هاي توزيع صورت گيرد.تو

21 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

مطالعه اثرات اتوماسيون و هوشمندسازي بر 

 قابليت هاي پدافند غيرعامل

اهداف مورد انتظار: استقرار قابليت هاي پدافند 

غيرعامل در شرکت توزيع استان تهران. محصول 

نهايي: دستيابي به ابزار تحليل و مطالعات امکان 

سنجي توسعه ي زير ساخت هاي اتوماسيون و 

هوشمند سازي در سطح شبکه ي توزيع استان 

شناخت وضعيت  •تهران مراحل انجام کار: 

بررسي  •ع استان تهران. شبکه ي توزي

هاي فعلي اتوماسيون در شبکه ي توزيع ¬قابليت

طراحي سناريوهاي تهديدات  •استان تهران. 

پيشنهاد طرح اتوماسيون براي مقابله  •احتمالي. 

ارزيابي طرح اتوماسيون  •با سناريوهاي مختلف. 

از ديدگاه هاي مختلف با اولويت پدافند 

تعريف مسئله: يکي از ابزارهاي مهم در عکس العمل نسبت به 

تهديدات عليه شبکه ي برق افزايش قابليت مانور در شبکه مي 

ختلفي برقرار مي باشد. اتوماسيون توزيع معمولا با رويکرد هاي م

گردد. يکي از رويکردهاي راهبردي در اتوماسيون توزيع ملاحظات 

پدافند غيرعامل مي باشد که در اين تحقيق به آن پرداخته مي 

شود. دلايل اولويت: با توجه به اهميت موضوع پدافند غيرعامل در 

راهبري شبکه هاي برق، پرداختن به اين مبحث مهم از اولويت 

ار است. مزاياي به کارگيري تحقيق: افزايش ظرفيت خاصي برخورد

پدافندي شرکت توزيع استان تهران درمقابل تهديدات فيزيکي و 

 سايبري.
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 •وشمندي طرح. ارزيابي ميزان ه •غيرعامل. 

بهينه سازي طرح با ملاحظات چند گانه ) 

چابکي، خوددرماني، خود تصحيحي، قابليت 

 اطمينان و ...(

22 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

يابي توأم تجهيزات کليدزني دستي و  مکان

هاي توزيع  قابل کنترل از راه دور در شبکه

بود قابليت اطمينان انرژي الکتريکي با هدف به

 ها و کاهش خاموشي

يابي به طرح بهينة  در اين پروژه براي دست

افزايش قابليت اطمينان شبکه توزيع برق، مکان 

يابي سکسيونرها و نقاط مانور دستي و نيز قابل 

کنترل از راه دور به صرورت هم زمان مدنظر 

شود از طريق ارائه يک مدل  است و سعي مي

بيشترين بهبود در شاخص  بهينه سازي جامع

 هاي قابليت اطمينان شبکه ايجار شود.

تاکنون درخصوص جايابي سکسيونرهاي دستي )بيشتر( و قابل 

کنترل از راه دور )کمتر( مطالعات متنوعي انجام شده است ولي 

تأثير متقابل اين دو نوع تجهيز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

بهبود قابليت اطمينان بسيار  از سوي ديگر نقاط مانور که در

مؤثرند و طراحي آنها نيز به وضعيت سکسيونرها وابستگي دارند، 

يابي  در مطالعات انجام شده ناديده گرفته شده است. براي دست

به پاسخ بهينه و کاربردي که حداکثر کارايي را به دنبال داشته 

اط سازي تعداد و موقعيت سکسيونرها و نق باشد لازم است بهينه

سازي و  مانور دستي و قابل کنترل از راه دور به طور همزمان مدل

 حل شود.

23 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان قزوين

استفاده از مديريت هوشمند روشنايي معابر به 

منظور کاهش پيک مصرف برق با بکارگيري 

 روشهاي مبتني بر اينترنت اشيا

مونيتورينگ و کنترل  ساخت دستگاه -1

طراحي نرم افزار  -2روشنائي معابر هوشمند 

 روشنايي معابر اندرويد کنترل

سوي شرکت محترم توانير به عنوان  تکليف ماموريت ويژه از -1

ميزان  مديريت بهينه روشنايي معابر براساس -2پروژه ملي 

روشنايي مورد نياز معابر و تعدد ميزان رفت و آمد معبر با هدف 

ل هوشمندسازي روشنايي معابر تعيين دستورالعم -3کاهش پيک 

دستورالعمل در حال  و نياز مبرم به تدوين آن به دليل نبودن

رديابي هوشمند چراغهاي سوخته و مديريت بهينه  -4حاضر 

 ها دارائي

24 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کردستان

هاي ارسالي از نقاط  تحليل و پردازش داده

 رايانش مهمصرف با استفاده از روش تحليل 

اهداف مورد انتظار: پياده سازي الگويي جهت 

هاي هوشمند  ها در شبکه تحليل و ذخيره داده

در آينده کشف الگوي مصرف مشترکين پيش 

بيني مصرف آمارگيري روزانه، ماهانه و ساليانه 

آمارگيري در سطح مشترك، محله و شهر 

تعريف مسئله : با توجه به اينکه طي چند سال گذشته مقدار 

مصرف برق از مقدار توليد آن در نيروگاه هاي سطح کشور بيشتر 

شده است و اين روند شيب صعودي به خود گرفته، مديريت 

به لطف ظهور مصرف برق امري ضروري و اجتناب ناپدير است. 

پارادايم اينترنت اشياء، اين بستر فراهم شده است که بتوان داده 
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مديريت مصرف برق و خاموشي )در صورت لزوم( 

ي تحقيق: يک سامانه نرم افزاري به محصول نهاي

همراه داشبود مديريتي مراحل انجام کار : 

مطالعه کنتورهاي هوشمند موجود و دريافت 

داده هاي آنها توسط رايانش مه پردازش اوليه 

روي داده ها در محيط رايانش مه ارسال چکيده 

اطلاعات از گره هاي مه به سيستم کنترل 

سامانه تحليل داده مرکزي طراحي و پياده سازي 

 و داشبورد مديريتي بصري سازي اطلاعات

هاي مربوط به مصرف لحظه اي مشترکين را توسط کنتورهاي 

هوشمند دريافت کرد و با استفاده از پروتکل هاي ارتباطي آنها را 

به يک سيستم کنترل مرکزي ارسال کرد. در اين سيستم، مي 

ها و تحليل روي آنها به اطلاعات ارزشمندي  توان با پردازش داده

همچون کشف الگوي مصرف، پيش بيني و بصري سازي دست 

يافت که حاصل آن دستيابي به يک بينش عميق در مديريت 

مصرف برق خواهد بود. اما چنين سيستمي با يک معضل مهم 

روبرو است و آن حجم داده هاي زيادي است که روانه سيستم 

در اين صورت، سيستم مرکزي هم از لحاظ مرکزي مي شود. 

منابع محاسباتي و ذخيره سازي و هم از لحاظ پردازش و تحليل 

داده به گلوگاه تبديل خواهد شد. اخيرا با ظهور مدل محاسباتي 

توزيع شده جديد رايانش مه، که توسط شرکت سيسکو پيشنهاد 

ن شد، قابليت مرتفع شدن اين چالش به وجود آمده است. در اي

مدل، رايانش مه يک سري پردازش اوليه را روي داده ها انجام مي 

دهد و فقط چکيده اطلاعات را به سيستم مرکزي ارسال مي کند. 

اين همکاري باعث مي شود که کارايي کلي سيستم به طرز 

چشمگيري افزايش پيدا کند. در اين طرح بايد بر اساس پارادايم 

يانش مه، يک سامانه و داشبورد اينترنت اشياء و مدل محاسباتي را

مديريتي کارآمد روي سيستم مرکزي شرکت توزيع نيروي برق 

طراحي و پياده سازي کرده که به کمک نتايج تحليلي و بصري 

سازي آن بتوان به بينش عميقي نسبت به الگوي مصرف تک تک 

مشترکين، محله ها و کل شهر دست يافت. علاوه بر اين، با 

ريتم هاي يادگيري بتوان به پيش بيني مصرف و استفاده از الگو

مديريت خاموشي )در صورت لزوم( دست پيدا کرد. دلايل اولويت 

هاي  داشتن : اجراي اين طرح جهت پياده سازي زيرساخت

هاي آينده کاربرد داشته و نيزمي تواند  هاي هوشمند در سال شبکه
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يت کمک شاياني به کشف الگوي مصرف در سطوح مختلف و مدير

مصرف برق داشته باشد. مزاياي بکارگيري تحقيق : سامانه 

پيشنهادي اين امکان را فراهم مي کند که با توجه به الگوي 

مصرف مشترکين بتوان از طرح هاي تشويقي براي ترغيب 

مشترکين جهت کاهش مصرف انرژي استفاده کرد. علاوه بر اين، 

وان سياست هاي با توجه به نتايج حاصل از تحليل داده ها مي ت

 بهينه اي براي مديريت خاموشي اعمال کرد.

25 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کردستان

جهت  GISداده کاوي براساس اطلاعات 

 کنترل و پايش فرآيندهاي شرکت

ü در حوزه مشترکين  تحليل داده هاي موجود

به منظور ارائه الگوهاي مناسب براي نظارت و 

 زه بر مبناي استفاده ازحو کنترل فرآيندهاي اين

GIS ü  تحليل داده هاي موجود در حوزه

ارائه الگوهاي مناسب براي  مشترکين به منظور

کشف فرآيندهاي معيوب و يا مشکلات موجود 

مانند  ) GIS مبناي استفاده از در اين حوزه بر

تحليل داده هاي  ü (...کشف سرقت انرژي و

رائه حوزه بهره برداري به منظور ا موجود در

الگوهاي مناسب براي نظارت و کنترل 

 GIS ü اين حوزه بر مبناي استفاده از فرآيندهاي

به  تحليل داده هاي موجود در حوزه بهره برداري

منظور ارائه الگوهاي مناسب براي کشف 

اين  فرآيندهاي معيوب و يا مشکلات موجود در

مانند کشف  ) GIS حوزه بر مبناي استفاده از

بازديد  عات خروجي از برنامهعدم صحت اطلا

تحليل داده هاي موجود در حوزه  ü (...و

مناسب براي  مهندسي به منظور ارائه الگوهاي

نظارت و کنترل فرآيندهاي اين حوزه بر مبناي 

و فرايندهاي موجود  GISبا بررسي و آناليز داده هاي موجود در 

( ميتوان GISدر شرکت ) مانند برنامه بازديد شبکه با استفاده از 

مديريت و کنترل بهتري بر روي فرايندها داشت. در واقع حفره ها 

ا و فرايندها آشکار خواهند شد و در و مشکلات موجود در داده ه

 تصميم گيري هاي مديريتي بسيار کارا خواهد بود
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داده هاي موجود در  تحليل GIS ü استفاده از

حوزه مهندسي به منظور ارائه الگوهاي مناسب 

مناسب براي بندي  براي اختصاص بودجه

 GIS هاي اين حوزه بر مبناي استفاده از پروژه

26 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيلان

طراحي و پياده سازي سامانه مديريت 

مولدهاي اضطراري مشترکين در راستاي 

 بهبود مديريت بحران و پدافند غيرعامل

مديريتي برخط اهداف مورد انتظار: ايجاد سامانه 

جهت بهبود عملکرد فيدرهاي فشار متوسط در 

فرآيندهاي مديريت بحران و پدافند غير عامل 

شناسايي مراکز حساس و  -1مراحل انجام کار: 

حياتي و پيشنهاد تجهيز آنها به مولدهاي 

بروزرساني و مديريت اطلاعات  -2اضطراري 

وضعيت موجود و عقد قراردادها و رايزني هاي 

در خصوص کنترل مولدهاي اضطراري اين لازم 

ايجاد بسترهاي مخابراتي  -3دسته از مشترکين 

 -4و ارتباط آنها به مرکز ديسپاچينگ توزيع 

مانيتورينگ وضعيت آماده به کار و سرويسهاي 

 دوره اي مولدهاي اضطراري

تحقيق، شناسايي مولدهاي توليد برق در  يکي اهداف اصلي اين

براساس توافقات  ين ميزان عملکرد آنهاسطح شرکت و پايش آنلا

 از پيش تعريف شده مي باشد. بنابراين در اين پروژه از نظر حوزه

سخت افزاري بايد کليه مولدهاي برق به کنتورهاي با قابليت 

و يا  GPRS شده و اطلاعات در بستر قرائت از راه دور مجهز

لکرد ميزان عم پيامک به سامانه طراحي شده ارسال تا بتواند

 مولدين در مواقع بحراني گرما و يا سرما رصد گردد. بنابراين اميد

  است از طريق اين پروژه تحقيقاتي شرکت يک گام ديگر به

 .اتوماسيون سازي تجهيزات خود نزديک تر گردد

27 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

تشخيص فاز و رديابي تغيير در ساختار شبکه 

از داده هاي کنتورهاي توزيع با استفاده 

 هوشمند

استفاده از قابليت هاي کنتورهاي هوشمند در 

رفع مشکلات ناشي از تشخيص فاز و امکان 

 تغييرات در ساختار شبکه

با توجه به مشکلات تشخيص فاز و رد يابي مشترکان سخت مي 

باشد لذا با توجه به قابليت هاي جديد کنتورهاي هوشمند مي 

 آن استفاده کرد.توان از قابليت هاي 

28 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

پيش بيني نوع خطا و تخمين محل بروز خطا 

با استفاده از حداکثر اطلاعات آنلاين موجود 

 در شبکه توزيع نيروي برق برق اهواز

محصول نهايي، نرم افزار کمکي سيستم 

اتوماسيون خواهد بود که امکان استخراج 

يزات حفاظتي را داشته اطلاعات مورد نياز از تجه

هاي ¬و همزمان به صورت خودکار برخي تحليل

مورد نياز را بر روي شکل موج ثبت شده انجام 

فيدر  4دهد. اين موضوع در ابتدا براي ¬مي

نمونه در سطح شرکت توزيع نيروي برق اهواز 

تعدد خطاهاي اتصال کوتاه در شبکه توزيع و در پي آن ميزان 

ترين معضلات پيش ¬خاموشي و انرژي توزيع نشده از جمله مهم

هاي توزيع است. با توجه به ماهيت ¬رو در بهره برداري از شبکه

ها در مناطق مختلف ¬هاي توزيع و گسترش اين شبکه¬شبکه

شهري و غير شهري با عوارض انساني و طبيعي، سهم قابل 

توجهي از اين خطاها به سادگي قابل پيشگيري نيستند. از سوي 

ديگر، در بسياري از موارد، کاستن از احتمال بروز خطا، 
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اجرا خواهد شد. طي اين طرح، با بروزرساني 

هاي ¬سخت افزاري، امکان ارسال شکل موج

هاي موجود در شبکه فراهم IEDذخيره شده در 

هاي ¬شده و در مرکز کنترل با ارتقاء قابليت

افزار کنترل سيستم، امکان اتصال به پورت ¬نرم

شود. ¬ها از راه دور فراهم ميIEDمربوطه در 

بعلاوه، با تهيه بسترهاي مربوطه بر پايه نرم 

افزارهاي محاسباتي و تحليلي، امکان تحليل 

شود. ¬ار و مکان يابي محل خطا فراهم ميخودک

 -اهداف نهايي اجراي طرح به شرح زير است: 

تخمين  -تسريع در يافتن ناحيه درگير خطا. 

آگاهي نسبت به گذرا يا  -محل بروز خطا. 

 -کاهش زمان خاموشي  -ماندگار بودن خطا. 

افزايش قابليت  -کاهش انرژي توزيع نشده 

تجهيزات ناشي از  افزايش طول عمر -اطمينان 

 کاهش کليدزني روي خطا.

هاي توزيع در پي خواهد ¬هاي سنگيني براي شرکت¬هزينه

هاي روکشدار يا ¬هاي شبکه با هادي¬داشت. تعويض هادي

ها و استفاده از تجهيزات با سطح عايقي بالاتر از جمله اين ¬کابل

ها است. از اين رو، به موازات انجام اقدامات فني بمنظور ¬هزينه

هاي ¬گيري از شيوه¬کاستن از احتمال بروز خطا در شبکه، بهره

نوين بهره برداري در حوزه ديسپاچينگ و حفاظت، نقش مهمي 

ميزان انرژي توزيع نشده خواهد در کاستن از زمان خاموشي و 

داشت. از جمله مواردي که در زمان بروز خطا به بهره بردار کمک 

نمايد، اطلاع از ماهيت و محل بروز خطا است. در صورتي که ¬مي

پس از وقوع حادثه، اپراتور حاضر در مرکز کنترل شبکه نسبت به 

هاي خطا آگاهي کافي داشته باشد، سرعت و دقت در ¬ويژگي

ميم گيري و بازآرايي شبکه به مراتب افزايش خواهد يافت. تص

اطلاع از دامنه خطا، نوع خطا، فازهاي درگير خطا، گذرا بودن يا 

ماندگار بودن خطا و محل بروز خطا از جمله مواردي است که 

نمايد. در حال حاضر و بويژه ¬بهره برداري از شبکه را تسهيل مي

ز و استان خوزستان )به علت در شبکه توزيع برق شهرستان اهوا

بالا بودن دامنه جريان خطاي تک فاز(، تعداد قابل توجهي از 

خطاها قبل از باز شدن کليد حفاظتي، به صورت طبيعي )ماهيت 

خطا( يا توسط تجهيزات قطع کننده سريع )فيوزها( پاك 

شوند. از ديد تجهيز حفاظتي اصلي )کليد ايستگاه، ريکلوزر يا ¬مي

در طول شبکه(، دسته قابل توجهي از اين خطاها در  کليد موجود

زماني حدود يک سيکل و کمتر تداوم دارند. نتيجه بررسي انجام 

مرتبط در هشتمين کنفرانس  ¬شده در آن شرکت که طي مقاله

رخداد اتصال  500اي سيرد ارائه گرديده و طي آن حدود ¬منطقه

بيش از نيمي  دهد¬کوتاه مورد مطالعه قرار گرفته است نشان مي

خطاها، قبل از باز شدن بريکر اصلي يا ريکلوزر موجود در شبکه، 
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اند. اين ميزان براي ¬به صورت طبيعي يا توسط فيوزها پاك شده

درصد است. بديهي است در مورد  60خطاهاي تک فاز حدود 

اينگونه خطاها، شبکه پس از اولين فرمان وصل، به طور موفق 

اي که توسط فيوز ¬ز سوي ديگر، ناحيهبرقدار خواهد شد. ولي ا

پايين دست بي برق شده است طي کذشت زمان و با انجام برخي 

گردد. بعلاوه ¬هاي مردمي( مشخص مي¬ها )و گزارش¬بررسي

ها در شبکه زياد بوده و ¬خطاهايي وجود دارند که زمان تداوم آن

شوند. احتمال اينکه اينگونه ¬عملاً توسط بريکر اصلي پاك مي

خطاها از نوع ماندگار باشند بيشتر است. لذا انجام عمل وصل، 

هاي عملياتي منطقي ¬پيش از بررسي وضعيت شبکه توسط گروه

نيست. حال اگر اپراتور لحظاتي پس از بروز خطا نسبت به اين 

توان از صدور فرمان وصل ¬موضوعات آگاهي داشته باشد، مي

احتمالاً ماندگار ها زياد بوده )¬براي خطاهايي که تداوم آن

هستند( خودداري نموده و براي خطاهايي که زمان تداوم جريان 

خطا در حدود يک سيکل است )به احتمال زياد گذرا هستند(، با 

اطمينان فرمان وصل را صادر نمايد. همچنين با توجه به قابليت 

تخمين محل بروز خطا، در صورتي که خطا ماندگار تشخيص داده 

هاي عملياتي براي بازبيني بخش ¬نمايي گروهشود، امکان راه

خاصي از شبکه وجود دارد و براي خطاهاي گذرا، امکان تشخيص 

شود. اين ¬اينکه آيا فيوز عملکرد داشته يا خير نيز فراهم مي

موارد تصميم گيري اپراتورها در خصوص بازآرايي شبکه و انجام 

با بررسي  نمايد. اين موضوعات، صرفاً¬مانور را نيز تسهيل مي

شکل موج جريان خطا امکان پذير است. در حال حاضر تجهيزات 

هاي توزيع، علاوه بر ¬حفاظتي و کمک حفاظتي موجود در شبکه

اطلاعات ارسالي به مرکز کنترل، امکان ثبت شکل موج جريان 

خطا را نيز دارند. ولي اين اطلاعات صرفاً به صورت آفلاين و پس 
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استخراج شده از مرکز کنترل در  از اتصال به تجهيز در محل

گيرد. علاوه بر اين، تحليل و پايش ¬دسترس اپراتورها قرار نمي

شود و هيچگونه سيستم ¬ها توسط کاربر انجام مي¬شکل موج

 هاي خطا وجود ندارد.¬خودکاري براي پايش شکل موج

29 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شمال استان کرمان

از شبکه  مديريت داده ها در بهره برداري

 توزيع

راه حل هاي نوين و هوشمندانه بر کسب 

اطلاعات و داده هاي شبکه از طريق سيستم 

هاي مخابراتي و فناوري اطلاعات بتواند مسائل و 

مشکلات بهره برداري از شبکه را بر بهره برداران 

 سهولت بخشد.

باتوجه به اهميت بهره برداري حداکثري از شبکه هاي توزيع و 

کيفيفت پارامترهاي کيفيت توان الکتريکي و همچنين بالابردن 

کاهش خاموشي ها و جلوگيري از انرژي توزيع نشده مي توان با 

استفاده از تجهيزات هوشمند نسبت به کنترل شبکه)خاموشيها و 

قابليت مانور( با استفاده از انتقال ديتاها مديريتي مناسب در بهره 

بالاخص در بحث انتقال را برداري حداکثري از شبکه هاي توزيع 

ايجاد نمود. دامنه پروژه در سطح فعاليت هاي بهره برداري از 

شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي مي باشد مي توان داده هاي 

ارزيابي شده توسط ارزيابان و بازديدکنندگان درخصوص اشکالات 

ديده شده در شبکه ها را با استفاده از نرم افزارهاي جديد و 

ه مورد بررسي ، داده کاوي قرارداد بديهي است پس از پيشرفت

بررسي داده هاي برداشت شده توسط نرم افزارهاي جديد مي 

توان راهکارهاي مناسب در خصوص رفع مشکلات را استخراج 

نمود. از طرفي مدير بالادست سازمان ديدي مناسب جهت تصميم 

جي اين گيري هاي مناسب و مقرون به صرفه ايجاد مي کند . خرو

پروژه پس از داده کاوي با نرم افزار شفافيت کامل و مناسبي 

درخصوص مواردي که بيشتر نياز به توجه دارد را ايجاد مي کند. 

در پايان اين تحقيق هر دو گروه مشترکين و شرکت هاي توزيع 

با ايجاد راهکارهاي مناسب ذي نفعان موضوع خواهند بود زيرا با 

شي هاي ناخواسته انرژي توزيع نشده به پايين امدن ميزان خامو

کمترين ميزان حد خود خواهد رسيد که تبعات اقتصادي آن 

 مشخص و معين است.
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1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان شمالي

گرمايشي با -اثر بخشي سيستم سرمايشي

قابليت ذخيره سازي در پيک سايي صنعت 

برق با توجه به نتايج حاصل از پروژه هاي 

تحقيقاتي قبلي شرکت توزيع نيروي برق 

 خراسان شمالي

جايگزيني سيستم  تهيه توجيه اقتصادي -1

گرمايشي به جاي کولرهاي گازي از -سرمايشي

ميزان مصرف) پله  ديد مصرف کننده بر اساس

هاي ¬تعرفه ناشي از مصرف( و تعرفه ناحيه

اقتصادي جايگزيني  تهيه توجيه -2مختلف 

يشي به جاي کولرهاي گرما-سيستم سرمايشي

برق بر اساس ميزان  گازي از ديد شرکت توزيع

مصرف) پله تعرفه ناشي از مصرف( و تعرفه 

پياده سازي يک نمونه  -3هاي مختلف ¬ناحيه

بي تي يو به منظور تست  72000و  30000

يافتن معايب احتمالي در  بلند مدت سيستم و

 بلند مدت

سعي براي فلت کردن مديريت مصرف و  امروزه، بدليل اهميت

سيستمهاي سرمايش  منحني بار، استفاده از جايگزينهايي براي

معمولي که منجر به افزايش بار شبکه تنها در ساعات پيک مي 

اهميت بسزاي اقتصادي براي شرکت توزيع پيدا کرده است  شوند

سيستمهاي ذخيره ساز سرما در  يکي از پيشنهادات استفاده از

شرکت  است که نمونه اي از ان در اين ساعات غير پيک بوده

استفاده شده بود و از ديدگاه فني پارامترهاي کوتاه مدت ان 

آن مستند شد. لازم است در گام بعدي دو کار  سنجيده و مزاياي

بلند مدت دستگاه زير تست  صورت گيرد اولا از ديد عملکردي در

مدت  کوتاهقرارگيرد تا وجود برخي معايب احتمالي موجود که در 

اشکار نميگردد سنجيده شود و همچنين از بعد اقتصادي توجيه 

شرکت توزيع و مصرف کننده بررسي گردد لذا  پذير بودن آن براي

 .اين تحقيق در اولويت قرار خواهد گرفت

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

توزيع   هاي شرکت سنجي کاهش هزينه امکان

استفاده از روش نيروي برق خوزستان با 

 اقتصاد سنجي تابع هزينه مرزي تصادفي

هاي هريک از امور  امکان سنجي کاهش هزينه -

 -3اي امور برق . رتبه يندي هزينه -2برق .

بر عملکرد هزينه اي امور  شناسايي عوامل موثر

 تعيين کشش هزينه اي عوامل توليد-4برق .

بدليل  هاي توزيع برق، با توجه به ماهيت انحصاري شرکت

وابستگي شديد اين بخش با ساختار دولتي در عين خصوصي 

بودن آن و با در نظر داشتن گستره خدمات عمومي و رفاهي بودن 

خدمات آن، لزوم ارتقاي حداکثر سرويس دهي با حداقل هزينه، 

 مسأله مهمي مي باشد

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

عايق  طراحي و توليد لباس کار و دستکش

مناسب با شرايط جوي استان هرمزگان جهت 

 کاهش تعريق با استفاده از فن آوري نانو

طراحي و ساخت دستکش و لباس کار مناسب با 

استفاده از فن آوري نانو و ساير فنآوريهاي نوين 

نساجي به جهت بالا بردن تهويه و کاهش تعريق 

 درعين حال حفظ ايمني مطابق با استانداردها

ايران در اين صنعت باعث مرگ و مير و  اشي از کار درحوادث ن

همچنين خسارات  جراحات تعداد زيادي از پرسنل برقکار و

اقتصادي کلان به تاسيسات برق مي شود. اعمال ناايمن و شرايط 

پيش فاکتورهاي تاثيرگذار در افزايش ريسک بروز حوادث  ناايمن

براي محافظت  هاي اساسي از راه شغلي شناخته مي شوند . يکي

ولباس  اشخاص عبارت است از ايزوله کردن آنها بوسيله دستکش
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يا کفش ايمني که از مواد عايق ساخته شده است. استفاده از 

باعث  لباس عايق در مناطق با اقليم گرم و مرطوب  دستکش و

ميگردد. به همين منظور شرکت  نيز  تعريق و چالشهاي بيشتري

از  مزگان در جهت حفظ و صيانتتوزيع نيروي برق استان هر

سيمبانان خود قصد دارد پژوهشي در اين زمينه انجام تا با 

نانو و ساير فنآوريهاي نوين نساجي به جهت  استفاده از فن آوري

حال حفظ ايمني مطابق  بالا بردن تهويه و کاهش تعريق درعين

ف هد با استانداردها علاوه بر معرفي الياف مناسب براي نيل به اين

 .منجر به توليد نمونه کارآمد اقتصادي نيز گردد
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1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

مطالعه مقايسه اي و بهبود تطبيقي 

(Benchmarking فرايندهاي ارائه خدمات )

در شرکت توزيع برق استان اصفهان بر اساس 

شرکتهاي برق رسان خارجي و ارائه پروژه هاي 

 بهبود

تبيين راهکارها و سناريوهاي بهبود ارائه خدمات 

ژه هاي بهبود تطبيقي، به مشترکين در قالب پرو

 و اولويت بندي اجراي پروژه ها

بهبود تطبيقي و بومي سازي مدلهاي موفق بين المللي همواره و 

در عرصه هاي گوناگون، موضوعي جذاب بوده است. بديهي است 

که به کارگيري تجربيات آزمون شده و موفق، در مقايسه با آزمون 

ن بالاتر، صرفه جويي و خطاي مدل هاي جديد، از قابليت اطمينا

 ريالي بالاتر و لذا توجيه اقتصادي بيشتري برخوردار مي باشد.

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تحقيق جهت استفاده از روش هاي نوين 

جهت قرائت کنتور مشترکين بخصوص در 

مناطق صعب العبور با استفاده از فناوري 

و  اينترنت اشياء با هدف پايش لحظه اي بار

مصرف انرژي الکتريکي مشترکين و تسريع در 

 وصول مطالبات

شناسايي تمامي روشهاي  مطالعه تطبيقي و -

مورد استفاده در اين زمينه در سطح گسترده يا 

مطالعه و ارائه  -در کشور و دنيا  بصورت موردي

تحقيقات موجود در کشور و در سطح بين الملل 

پيشنهادي اين زمينه و شناسائي راهکارهاي  در

و  بررسي جوانب فني و اجتماعي، جغرافيايي -

اقتصادي پروژه در راهکارهاي مختلف و پيشنهاد 

 مدل بومي استان البرز

انساني قرائت، افزايش وصول مطالبات و  کاهش هزينه هاي نيروي

 جلوگيري از انباشت هزينه مصرفي برق مشترکين

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

داده هاي موجود سازمان جهت بهبود تحليل 

 ارايه خدمت به مشترکين

بهبود  -مشترکين  استخراج اطلاعات مصرف -

فرايند تصميم گيري سازمان با استناد به 

ارائه راهکارهايي  -مشترکين  اطلاعات مربوط به

بمنظور کاهش ميزان مصرف مشترکين با توجه 

مد کاهش هزينه ها و افزايش درآ -آنها  به رفتار

 سازمان

لزوم مطالعه و بررسي رفتارهاي مشترکين به منظور پيش بيني 

الگوهاي مصرف آنها و در نتيجه بهبود روش هاي ارائه خدمات 

مديريت رفتار مشترکين از  -تهيه برنامه هاي کاربردي و عملياتي 

ارائه برنامه  -طريق ارائه تحليل هاي پيشرفته از رفتار مشترك 

پيش بيني  -بر اساس ميزان مصرف مشترك تعرفه بندي منعطف 

 بهبود عملکرد و بهبود روش هاي ارائه خدمات -رفتار مشترکين 

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

هاي پويا متناسب با  هاي تعرفه طراحي مدل

 شرايط

اثربخشي بر پروفيل بار  •اهداف مورد انتظار: 

جبران بخشي از  •شبکه توزيع استان تهران 

کمبودها در مواقع پيک محصول نهايي تحقيق: 

گذاري در شرايط پراسترس  توسعه مدل تعرفه

ترسيم کلي از وضعيت  •شبکه مراحل انجام کار: 

هاي جاري در صنعت برق  تعريف مسئله : در حال حاضر تعرفه

کشور به صورت استاتيک طراحي شده و تناسب خوبي با شرايط 

ري شبکه ندارد.برخي از اين تعرفه ها از برداري و بارگذا بهره

مطالعات کارشناسي عميقي برخوردار نبوده و برخي نيز براساس 

تواند اثرات  اي طراحي شده و اين خود مي ملاحظات منطقه
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 •هاي جاري در حوزه توزيع استان تهران  تعرفه

بررسي نحوه تاثيرپذيري پروفيل بار توزيع استان 

طراحي  •ک هاي استاتي تهران از اعمال تعرفه

برداري از  هاي پويا متناسب با شرايط بهره تعرفه

هاي پويا بر  مطالعه اثربخشي تعرفه •شبکه 

 مديريت بار شبکه توزيع استان تهران

نامطلوبي بر شبکه بگذارد. منظور از انجام اين پروژه طراحي 

اري برد هاي پوياي تعرفه)ديناميک( براي شرايط مختلف بهره مدل

ها تا حدودي بر مديريت بار  اي که اعمال آن گونه از شبکه باشد به

اثرگذار باشد. دلايل اولويت داشتن: با توجه به عدم کفايت ظرفيت 

هاي تابستان،  توليد و شبکه در مواقع پيک و به خصوص پيک

موضوع مديريت بار يک مسئله بسيارحساس و راهبردي براي 

کارگيري تحقيق:  باشد. مزاياي بهوزارت نيرو و شرکت توانير 

ابزاري مديريتي براي فائق آمدن بر کمبود ظرفيت در شبکه و 

 عبور از شرايط بحراني

5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

ارايه مدلي براي سنجش رضايت مشترکين 

 برق

الف ، ارايه مدل مناسب  : اهداف مورد انتظار -1

شکل گيري  براي شناسايي عوامل موثر بر

طراحي وتدوين ابزار  - رضايت مشترکين . ب

مناسب اندازه گيري رضايت مشترکين ) شامل 

انواع مصاحبه و پرسشنامه ، امار  استفاده توام از

 توزيع ، تکميل ، جمع -وارقام و... ( ج 

اوريپرسشنامه ها ، تحليل ونتيجه گيري از 

نظر د  اطلاعات بدست امدهاز جامعه اماري مورد

ارايه راه حل هاي پيشنهادي در راستاي کسب  _

 رضايت مشترکين

يک مدل پيشرفته سنجش رضايت  تعريف مسئله : نبودن -1

باشد.  مشترکين برق که مبتني برمعيارهاي روز رضايت مشتري

گانه  12دليل اولويت : اين موضوع بعنوان يکي از اهداف  -2

شناسايي والويت  -1مزايا : -3شده است .  صنعت برق باعلام

ريزي والويتبندي  بندي معيارهاي رضايت مشترکين وبرنامه

فعاليت هادر راستاي افزايش حداکثري رضايت با حداقل امکانات 

ايجاد ابزار مناسب در جهت رسيدن به يکي از اهداف  - 2،  ممکن

 علم روز بازاريابي ورضا يت مشتري گانه صنعت برق براساس 12

6 
ي برق شرکت توزيع نيرو

 استان گيلان

هاي کاهش قيمت تمام شده  تعيين روش

هاي خدمات مشترکين و نقشه راه  فعاليت

 سازي آنها پياده

ارائه خدمات مطلوب به مشترکين برق نيز يکي 

باشد که  هاي توزيع برق مي از وظايف شرکت

تواند با  ريزي صحيح در اين زمينه مي برنامه

ها همراه ها و افزايش سرعت کار کاهش هزينه

رود محقق ضمن  باشد. در اين اولويت، انتظار مي

هاي مختلف واحدهاي  شناسايي و بررسي فعاليت

خدمات مشترکين، راهکارهاي خود را در جهت 

 ها ها افزايش سرعت انجام فعاليت کاهش هزينه
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کاهش قيمت تمام شده ارائه نمايد. در واقع 

هاي اجرايي زير  رود در اين پروژه گام انتظار مي

 هاي خدمات مروري بر فعاليت -1طي گردد: 

هاي توزيع برق در ساير  مشترکين در شرکت

هاي  بندي فعاليت شناسايي و دسته -2کشورها 

خدمات مشترکين در شرکت توزيع نيروي برق 

تحليل و بررسي ميزان کارايي  -3گيلان 

ارائه راهکارهاي بهينه  -4هاي جاري  فعاليت

تدوين  -5ها  جهت بهبود اثربخشي فعاليت

 هاي مرتبط هنام ها و آيين دستورالعمل

7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 جنوب استان کرمان

بررسي چگونگي ايجاد و پياده سازي بازاريابي 

رابطه مدار در حوزه عملياتي شرکت تريع 

 نيروي برق جنوب استان کرمان

بازاريابي رابطه مدار به معناي خلق، ايجاد و 

حفظ رضايتمندي هر دو طرف مي باشد که 

هدف اصلي اين پروژه ارائه روش هاي کارآمد و 

دوسويه بين مشتري و شرکت مي باشد تا ميزان 

رضايتمندي طرفين به حداکثر ميزان برسد که 

البته با توجه به فرهنگ و اقليم منطقه و بسياري 

رهاي بومي منطقه مي تواند روش ها و از پارامت

متدهاي متفاوتي را پيش روي تصميم گيران 

قرار دهد. و نياز است با بررسي هاي جامعه 

شناسي و همچنين موانع و محدوديت ها و نيز 

ظرفيت هاي موجود بهترين راه حل ها شناسايي 

و ارئه گردد خروجي مورد انتظار ارائه و اولويت 

د جهت ارتباط دو سويه بندي روش هاي کارآم

با توجه به اقليم و فرهنگ منطقه مراحل انجام 

شناخت اقليم و فرهنگ مناطق تحت پوشش  -1

شناخت دستورالعمل ها ضوابط و قوانين و  -2

مشتريان تأکيد  ها بايد به ايجاد رابطه بلند مدت با امروزه شرکت

داشته باشند. ديدگاه اصلي حفظ مشتريان اين است که بايد با 

» عرضه ارزش برتر به مشتري، رضايت او را )پيوسته( تأمين کرد. 

بازاريابي رابطه مند عبارتست از ايجاد، حفظ و تقويت رابطه قوي 

بازاريابي رابطه مند مستلزم « با مشتريان و ساير گروههاي ذينفع. 

د، حفظ و ارتقاء رابطه و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با ايجا

مشتريان است، به طوري که اهداف هر دو طرف درگير در رابطه، 

بايست  ها جهت ايجاد يک رابطه، مي تأمين شود. بنابراين، سازمان

فرآيندهاي ارتباطي و تعاملي مورد نياز را به وجود آورند. عدم 

ل ناصحيح سياست هاي وصول صد درصدي مطالبات، اعما

مديريت مصرفي، انشعابات غير مجاز، مراجعات حضوري مکرر 

مشترکين از اهم مشکلات شرکت مي باشد که با توجه به برنامه 

شرکت و تاکيد توانير جهت برنامه ريزي براي  2808استراتژيک 

مديريت مصرف نياز است روش هاي کارآمد کشف و اجرايي گردد. 

وجود فرهنگ ها و اقليم متفاوت در منطقه همچنين با توجه به 

تحت پوشش بايستي روش هاي کار آمد را به اقتضاي فرهنگ 
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 -3محدوديت هاي مربوط به شرکت هاي توزيع 

 ارائه روش هاي موثر و کار آمد

 منطقه تدوين و برنامه عملياتي آن را ارائه نمايد.

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شمال استان کرمان

راهکارهاي وصول مطالبات با وجود استقرار 

 طرح سبز و شرايط اقتصادي جامعه
 اجرائي ارائه روش

سبز بسياري از مشکلات گذشته قبوض   با اجرايي شدن طرح

بين رفته است، براي مثال درگذشته با وجود قبوض  کاغذي از

در صورت عدم دريافت  کاغذي برخي مشترکان بنا به دلايلي

 قبض برق، به اجبار بايد جهت چاپ مجدد و پيگيري قبض خود با

علاوه بر اتلاف وقت خود مراجعه حضوري به شرکت توزيع برق 

و شرکت توزيع براي اين کار  هزينه اي توسط خود مشترك

 پرداخت مي شد در حالي که با الکترونيکي کردن دريافت،

مشاهده و پرداخت صورتحساب، ديگر شاهد چنين مشکلاتي و 

نخواهيم بود.وصول مطالبات به عنوان  موارد متعدد مشابه آن

هم انديشي و  تهاي توزيع است ومساله مهم و حياتي براي شرک

بررسي علت يا عوامل تاثيرگذار درميزان وصول مطالبات 

مناطق مختلف و اشتراك گذاري اين اطلاعات  شرکتهاي توزيع

و   ساز انتقال دانش ودستاوردهاي موفق و مفيد مي تواندزمينه

 .سايرشرکتها باشد تجربه براي

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 کرمانشمال استان 

طراحي و پياده سازي کاهش پيک مصرف برق 

بر اساس پيک مصرف برق بر اساس شرايط 

ديناميک بار شبکه با مديريت بار سمت مصرف 

 قابل پياده سازي بر روي تلفن همراه

طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت مصرف 

که اطلاعات مختلف مثل زمان پيک مقدار مبلغ 

 ..ميان دوره قبض برق وي .

نشان دادن وضعيت لحظه اي بار مشترکان در لحظه مصرف سبب 

مي شود در شرايط پرباري مشترك مصرف خود را براي کاهش 

هزينه برق خود مديريت کند و در مجموع بار پيک با هزينه بسيار 

ناچيزي به ساعات کم باري منتقل مي شود و يا در حالت استفاده 

طور چشمگيري کاهش  همه مشترکين از اين دستگاه پيگ به

 پيدا مي کند.
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 ها مطالعات اقتصادي و مديريت دارايي -5-3

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شرقياستان آذربايجان 

( و BABCاستقرار سيستم بهاي تمام شده)

بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با رويکرد 

فرآيندي در شرکت توزيع نيروي برق استان 

 آذربايجان شرقي

( و BABCاستقرار سيستم بهاي تمام شده)

بودجه ريزي بر مبناي عملکرد با رويکرد 

فرآيندي در شرکت توزيع نيروي برق استان 

و کاهش هزينه هاي شرکت  آذربايجان شرقي

 هاي توزيع

ارزش شرکت هاي توزيع برق ، فرآيند  با توجه به مدل زنجيره

فرآيند هاي  هاي شرکت شامل فرآيند هاي حاکميتي و مديريتي ،

مي باشد . مکانيزه کردن فرآيند ها  و فرآيند هاي پشتيباني  اصلي

تمام شده بهاي  به همراه اصلاح و بهبود آنها از يک طرف و تعيين

آنها براي مديريت هزينه از طرف ديگر باعث کاهش هزينه ها و 

عادلانه عملکرد سازماني مي شود .علاوه بر مزيت هاي  ارزيابي

مستند سازي گردش کار فرآيندي  ذکر شده ، با توجه به بخشنامه

  از يک طرف و  توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  93در سال 

، استقرار سامانه 1398قانون بودجه سال  20 بند الف و ج تبصره

عملکرد از الزامات اساسي  بهاي تمام شده و بودجه ريزي بر مبناي

  . براي شرکت هاي دولتي مي باشد

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

ارائه مدل جهت افزايش درآمدها در شرکتهاي 

 توزيع برق

نيروي انجام اهداف و برنامه هاي شرکت توزيع 

 -استقلال مالي شرکت -برق استان لرستان 

هوشمند سازي  -اصلاح و بهينه شبکه توزيع برق

و ... که در نهايت  -و اتوماسيون شبکه توزيع برق

 باعث رضايت مندي مشترکان مي شود.

 -تجزيه و تحليل کارايي از لحاظ مالي شرکتهاي توزيع برق 

رکـت بـه سوي ح-استقلال مالي جهت پيش برد اهداف شرکت 

کارايي فراگيري  -خصوصي سازي و تجديد ساختار صنعت برق

گسترده انرژي برق به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل بسترساز 

توسعه اقتصادي کشور، همگي نيازمند استقلال مالي و افزايش 

 درآمد شرکت توزيع برق استان لرستان مي باشد.

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

راهکارهاي کاهش هزينه هاي جاري و بررسي 

افزايش درآمدهاي شرکت از محل وصول 

 مطالبات

 -درامد ها -با در نظر گرفتن شرايط اب و هوايي 

سياسي و اجتماعي و انجام -بافت فرهنگي 

مطالعات راه کارهاي انگيزشي در پرداخت قبوض 

 برق مورد مطالعه قرار گيرد

صادي در مطالعات مرتبط با مسائل مالي و اقت

برق . افزايش   گذاري درصنعت وسرمايه جاري هاي هزينه کاهش جهت

کيفيت و کاهش قيمت تمام شدتأمين کسري بودجه از ناحيه 

صرفه جويي،شناسايي نقاط پرهزينه وتحديد هزينه هاي 

غيرضرور،افزايش کارايي ونسبتهاي مالي، دستيابي به الگويي 

نگاهداري، وقوف مديران جهت نيل به رفتار عقلايي واقتصادي وب

 ومسئولان به تخصيص وتوزيع بودجه به نحوه احسنت
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4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 جنوب استان کرمان

خلق و شناسايي منابع مالي براي شرکت هاي 

توزيع با توجه به محدوديت ها و ظرفيت هاي 

 قانوني

هدف کشف منابع جدي مالي درون و برون 

ينگي و کاهش سازماني به منظور افزايش نقد

مشکلات مالي با توجه به تغيير نرخ ارز در سال 

هاي اخير اين مسئله براي شرکت هاي توزيع پر 

رنگ تر شده است همچنين نياز است ظرفيت ها 

و پتانسيل هاي بالقوه شناسايي و راهکار اجرايي 

بررسي  -1براي آن ارائه گردد. مراحل انجام 

نظور يافتن پتانسيل کليه فرآيندهاي شرکت به م

بررسي دارايي هاي شرکت در  -2کسب درآمد 

بررسي الزامات قانوني -3راستاي کسب درآمد 

نحوه کسب درآمد از  -4جهت کسب درآمد 

تعاملات با ساير دستگاه ها به عنوان منابع مالي 

 خارجي

کمبود نقدينگي در سالهاي اخير باعث شده است که شرکت ها به 

د باشند. همچنين ظرفيت هايي در دنبال خلق منابع مالي جدي

اختيار شرکت هاي توزيع مي باشد که نياز است مورد تحليل 

جهت استفاده قرار گيرد البته بايستي در اين پژوهش محدوديت 

 هاي قانوني نيز مورد توجه قرار گيرد

5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

تعيين الگوي مناسب جهت شناسايي و 

هاي بهره برداري و ه خدمات  تفکيک هزينه

 مشترکين شرکت در راستاي مديريت هزينه

يابي و تخصيص هزينه  بهبود سيستم هزينه -1

تعيين بهاي  -2هاي شرکت بطور مطلوب تر 

محصولا بصورت  تمام شده و قيمت گذاري

کنترل عمليات شرکت  -3منطقي تر و دقيق تر 

کمک به  -4آينده  و برنامه ريزي کارها در

تصميم گيري هاي کاراتر ، صحيح تر و دقيق تر 

 مديريت

  

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

بررسي و آسيب شناسي نسبت به موانع عدم 

اجراي به موقع قراردادها به همراه ارائه 

 راهکارهاي اجرايي

تجزيه و  -2قرادادها  جمع آوري اطلاعات -1

تحليل اطلاعات قراردادها، بدست آوردن علل 

پيشنهاد  -3هاي تاخيرات  تاخيرات و هزينه

راهکارهاي اجرايي مناسب در جهت اجراي به 

 موقع قراردادها
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7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

امکان سنجي و بررسي سودمندي پياده سازي 

 سيستم هاي نوين بهايابي

انتظار مي رود تا با بررسي سيستم هاي نوين 

قيق تر اندازه بهايابي بتوان بهاي خدمات را د

گيري کرد و بر اين اساس تصميمات بهينه در 

خصوص خدمات با بهاي بالا و خدمات با بهاي 

ناچيز، گرفت و بسياري از هزينه ها حذف شوند 

و به طور کلي مديريت هزينه به نحو صحيح 

 صورت گيرد.

نهايتا دو مبنا جهت سرشکن کردن سربار  در حال حاضر از يک يا

بهاي خدمات به  و اين موضوع باعث شده تا استفاده مي شود

صورت صحيح تعيين نشود و در برخي موارد کسري يا اضافه 

 و ABC  ،TDABC به وجود آيد. با اين حال سربار بودجه

PFABC محسوب مي شوند  از جمله سيستم هاي نوين بهايابي

که مي توان به صورت علمي بررسي نمود که آيا استفاده از اين 

در شرکت مفيد هستند و آيا امکان پياده سازي آنها  ها سيستم

بهاي صحيح خدمات از دلايل  وجود دارد يا خير؟ لذا تعيين

موردي  اولويت داشتن انجام اين پروژه محسوب مي شود. مطالعه

بر روي حوزه خدمات مشترکين و امور خدمات فني شبکه مي 

 .باشد

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

امکانسنجي پياده سازي بودجه ريزي بررسي و 

 مبتني بر عملکرد

استفاده بهينه از اعتبارات و تصميم گيري دقيق 

 تر نسبت به اجراي برنامه ها و فعاليتها و خدمات

در سيستم فعلي بودجه ريزي که به  با توجه به نقايص موجود

افزايشي است،  صورت سنتي است و بيشتر مبتني بر هزينه ها و

تا نسبت به سيستم بودجه ريزي بر مبناي عملکرد  ضروري است

 .علمي صورت گيرد بررسي هاي

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

ارائه الگويي و راهکارهاي بهينه جهت وصول 

 مطالبات با کمک داده کاوي

ارائه پيشنهادات ارزنده در خصوص شيوه هاي 

 نوين در جهت وصول مطالبات

شرکت هاي توزيع وصول مطالبات مي  مالي با توجه به اينکه نبض

راهکارهاي لازم جهت  باشد؛ ضروري است تا علاوه بر بررسي

 وصول به موقع مطالبات، نسبت به ساير شيوه هاي نوين در اين

و علمي صورت گيرد.  بررسي هاي لازم  زمينه از جمله داده کاوي

 همچنين با توجه به شرايط اقتصادي و وضعيت نامناسب نقدينگي

ياز است تا از روش هاي مختلف و جديد جهت وصول مطالبات ن

 .استفاده شود

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

هاي مدلسازي و  ارائه روش مناسب و راه

سازي وصول مطالبات و افزايش درآمد  چابک

در صنعت برق با استفاده از عواملي نظير 

، پرداخت GISتشويق، اعمال جرايم، 

شناسايي عوامل و ارائه راهکارهاي مناسب 

تشويق مشترکيني که قبوض برق خود را به 

موقع پرداخت مي نمايند و جريمه مشترکيني 

که قبوض خود را به موقع پرداخت نمي نمايند.. 

شناسايي عوامل داخلي و خارجي که موجب کاهش وصول 

مطالبات شده اند. بررسي عوامل تشويقي و تنبيهي بر روي قبوض 

در وصول مطالبات دلايل اولويت  GISمشترکين بررسي نقش 

داشتن: وصول مطالبات از اولويت هاي توانير است. بهبود وصول 
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استفاده از اطلاعات مکاني مشترکين جهت  ش فروش انرژيغيرحضوري و پي

افزايش درصد وصول نظارت و کنترل عملکرد 

 ولسيمبانان وص

 مطالبات و افزايش درآمد
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 مطالعات انتقال و توزيع انرژي -5-4

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

ها و موضوعات پايش و کنترل  شناسايي چالش

طرح در مسائل اي در افق بلندمدت براي  لحظه

 مربوط به معماري شبکه

از جمله اقدامات پيشبينانه در جهت رفع مسائل 

در صنعت برق، اقدامات معمارانه هستند که بر 

ها ملاحظات کليه ذينفعان شبکه  اساس آن

هاي شبکه از  سراسري برق کشور در فعاليت

برداري ملحوظ  ريزي و طراحي تا بهره برنامه

اين اولويت تحقيقاتي، شود. هدف از تعريف  مي

شناسايي و انعکاس ملاحظات راهبري شبکه برق 

هاي معمارانه  شدن در طرح کشور براي گنجانده

 شبکه است.

هاي زماني بلندمدت،  از طريق انعکاس ملاحظات راهبري در افق

حل بسياري از مشکلات موجود در فرآيندهاي راهبري در  راه

ده و از اين طريق دسترسي هاي توليد و انتقال شناسايي ش حوزه

تري  بينانه آزاد به شبکه و رقابت منصفانه بازيگران به صورت واقع

عملياتي خواهد شد. تا کنون مطالعه خاصي در اين زمينه صورت 

 باشد. المللي نيز جديد مي نگرفته است و اين موضوع در سطح بين

2 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

ديدگاه  پيشبيني حالت آتي سيستم از

 بينانه ارزيابي امنيت شبکه مطالعات پيش

برداران  وضعيت امنيت شبکه همواره توسط بهره

هاي قدرت در زمان کنوني و آتي تحت ¬سيستم

پايش و ارزيابي قرار گرفته و همچنين اقدامات 

اصلاحي/ پيشگيرانه مناسب پيش از وقوع 

پذيرد. تخمين حالت ¬پيشامد انجام مي

يفه تعيين حالت زمان واقعي استاتيکي شبکه وظ

شبکه و تخمين حالت ديناميکي وظيفه 

هاي آتي را بر ¬پيشبيني حالت سيستم در زمان

عهده دارد. هدف از تعريف اين پروژه، طراحي 

هاي آتي ¬ابزاري مناسب براي پيشبيني حالت

سيستم قدرت بر اساس نقاط کار سيستم قدرت 

هاي گذشته و در نتيجه امکان ¬در زمان

هاي آتي ¬شبيني ايمني شبکه براي زمانپي

باشد. براي اين ¬پيشروي سيستم قدرت مي

منظور ابتدا بايست نقطه کار شبکه با دقت 

در حال حاضر در شبکه برق ايران، مطالعات ارزيابي امنيت بر 

پذيرد. براي اين منظور  اساس نقاط کار گذشته سيستم انجام مي

هاي  هاي تصوير شبکه در گذشته و در زمان با استفاده از فايل

د نزديک به زمان واقعي، امنيت استاتيک و ديناميک شبکه مور

گيرد. بدليل زمانبر بودن فرآيند انجام  بررسي و ارزيابي قرار مي

مطالعات، اين امکان وجود داشته که پيشامدهاي پر ريسک به 

شود ابزاري طراحي  بردار اعلام نگردد. لذا پيشنهاد مي موقع به بهره

گشته تا بتواند وضعيت شبکه را در ساعات آتي ارزيابي و به 

يد. همچنين در صورت در اختيار داشتن اين بردار گزارش نما بهره

ابزار، وضعيت ايمني شبکه براي ساعات آتي )به خصوص زمانهاي 

پيک پيشرو( در صورت خروج اضطراري و خودکار تجهيزات شبکه 

در زمان فعلي و پيشبيني تمهيدات لازم )در مدار آوردن/خارج 

ات آتي با نمودن واحدهاي نيروگاهي، انتقال بار و غيره( براي ساع

 دقت مناسب در اختيار بهره برداران شبکه قرارخواهد گرفت.
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مناسب در زمانهاي آتي )ساعت، روز و يا بيشتر( 

پيشبيني و سپس مطالعات ارزيابي امنيت 

)استاتيک/ ديناميک( جهت تعيين وضعيت 

در صورت  ايمني شبکه صورت پذيرد. در انتها

گيرانه،  نياز به انجام اقدامات اصلاحي يا پيش

بردار شبکه اعلام  تغييرات پيشنهادي به بهره

. بررسي 1شرح خدمات پيشنهادي*  --گردد. 

نحوه انجام مطالعات ارزيابي استاتيک و ديناميک 

. شناسايي ساختار 2در شبکه برق ايران 

هاي انجام مطالعات ارزيابي استاتيک و  فايل

. شناسايي اطلاعات 3 (raw-fileيناميک )د

هاي مطالعاتي از قبيل  مورد استفاده در فايل

توليد واحدهاي نيروگاهي، بارها، تبادلات برون 

. 4مرزي، اطلاعات تجهيزات شبکه و ... 

هاي  سازي اطلاعات مورد استفاده در فايل آماده

مطالعاتي براي ساعات آتي و تطبيق آن با 

افزار  . تهيه نرم5مطالعاتي  هاي ساختار فايل

هاي  سازي دك شبکه سراسري براي زمان آماده

ساعت  72آينده )از يک ساعت بعد تا حداکثر 

نويسي مرسوم  هاي برنامه بعد( با استفاده از زبان

. اضافه کردن امکان بروزرساني اطلاعات 6

. 7هاي اطلاعاتي مربوطه  تجهيزات شبکه از بانک

نويسي جانبي به  نامهاضافه کردن کدهاي بر

منظور انجام مطالعات پيشامدسنجي، ارزيابي 

افزاري  . ارايه محيطي نرم8استاتيک و ديناميک 

داراي کاربري مناسب با قابليت ورود پارامترهاي 
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. ارايه نتايج 9تنظيمي مختلف توسط کاربر 

مطالعات به فرمت گزارشات از پيش تعريف شده 

ايه راهکارهاي شامل نتايج کلي مطالعات و ار

 اصلاحي و پيشگيرانه
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 شرکت توانير 1

قيمت تمام شده برق با هدف طراحي محاسبه 

مرزي برق و بهينه  ساختار تعرفه تجارت برون

نمودن ميزان صادرات، واردات، تهاتر و تبادل 

مدت،  ه برق با کشورهاي همسايه در افق کوتا

 مدت مدت و بلند ميان

محاسبه قيمت برق جهت صادرات، واردات و 

ترانزيت برق در مبادي مختلف با هدف اقتصادي 

 ودن قيمت برق صادراتي و وارداتينم

 -2اقتصادي و ملي کشور از تجارت برق  تامين حداکثر منافع -1

واردات و صادرات  تعيين قيمت برق و تصميم گيري جهت انجام

 در نقطه بهينه حفظ منافع کشور

 شرکت توانير 2
مطالعه تقسيمات اقليمي مناطق کشور از 

 لحاظ گرمسيري

لحاظ گرمسيري براي بندي مناطق از  تقسيم 

 هاي مخفف برق برخورداري از نرخ
 تخصيص تعرفه برق مناسب با شرايط آب و هوايي

 هاي برق مطالعه تغيير ساختار تعرفه شرکت توانير 3

ها،  هاي برق، اصلاح روش تخصيص مناسب تعرفه

شده هر  ها بر اساس هزينه تمام تدوين تعرفه

 بخش

هاي برق و افزايش کارايي  تعرفهها و  ايجاد ارتباط بين هزينه

 اقتصادي

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

پيش بيني بار کوتاه مدت روزانه با استفاده از 

داده هاي آنلاين و شبکه هاي عصبي جهت 

 مديريت بار اضطراري

علاوه بر طراحي الگوريتم دقيق و منسجم با 

 % ، نياز به ساخت نرم افزاري1خطاي کمتر از 

با قابليت داده گيري آنلاين از مرجع اطلاعات بار 

سپس آناليز و پيش بيني بار با قابليت 

هشدارهاي لازم جهت داشبوردهاي مديريتي 

 ميباشد.

 ايام بحراني  انرژي در ساعات پيش رو در آگاهي از ميزان تقاضاي

تقاضاي بار الکتريکي نقش مهمي در تصميم گيري مديران در 

خواهد داشت. کمبود توليد نسبت به  ديريت باراستراتژي هاي م

و اختياري  تقاضا علاوه بر طرحهاي پاسخگويي بار که تشويقي

ميباشند ممکن است منجر به تصميمات مديريتي از جمله 

ادارات ، صنايع و مشترکين کشاورزي حتي در  تعطيلي اجباري

اين فيدرهاي توزيع نمايد. لذا  مواقعي مديران را ناگزير به قطع

 .بود اطلاعات ورودي تصميم گيري هاي استراتژيک خواهد

5 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

بررسي و تحليل اجراي انواع روشهاي تسويه 

بازار ، مزايا و معايب و تعيين روش مناسب 

 براي بازار برق ايران

قيمت گذاري به عنوان ابزار اصلي بازار جهت 

ايجاد مصالحه بين مباحث اقتصادي و فني 

مورداستفاده قرار ميگيرد. قيمت يک محصول در 

هر نوع بازار بر اساس ميزان توليد و تقاضا 

محاسبه ميشود. قيمت گذاري در بازارهاي برق 

نيز از اين قاعده کلي مستثني نميباشد. مبتني 

رقابت در صنعت برق تجديد ساختار شده در دو سطح کلان 

گردد. در نمونه  فروشي( مطرح مي فروشي( و خرد )خرده )عمده

هاي مختلف صنعت برق تجديد ساختار شده، هدف اصلي ايجاد 

رقابت در سطح کلان بوده است که پايه و اساس آن اجازه دادن به 

مختلف براي دراختيار گرفتن توليد و رقابت کردن با شرکتهاي 

باشد. پس  ديگر توليدکنندگان براي فروش برق در سطح عمده مي
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در حال حاضر دو روش قيمت  بر اين اصل،

گذاري يکپارچه و غيريکپارچه در بازارهاي برق 

به کار گرفته ميشوند. روش قيمت گذاري 

يکپارچه، اصليترين مفهوم قيمت گذاري در 

بازارهاي برق ميباشد که در آن بدون در نظر 

گرفتن مکان واحدهاي توليد و محدوديت 

 ظرفيت خطوط انتقال، قيمت تسويه بازار بر

اساس دريافت کميت و قيمتهاي پيشنهادي از 

سوي بخش توليد و مصرف توسط بهره بردار 

(تعيين ميشود. در مقابل،  ISOمستقل سيستم )

روش قيمت گذاري غيريکپارچه، بيانگر دو نوع 

سيستم قيمت گذاري است که با روشهاي قيمت 

( براي هر باس و LMPگذاري حدي محلي )

(شناخته  ZMPقيمت گذاري ناحيه اي )

ميشوند. اين روشها جزء معروفترين شيوه هاي 

قيمت گذاري ميباشند که اساس شکل گيري 

آنها بر تئوري هزينه حدي استوار ميباشد. قيمت 

حدي، طبق تعريف برابر با نسبت افزايش هزينه 

توليد، در ازاي افزايش يک واحد بار به سيستم 

ظ ميباشد. اين شيوه هاي قيمت گذاري بر لحا

نمودن پيشنهاد قيمت ژنراتورها، توپولوژي 

سيستم قدرت مورد بهره برداري و قيود انتقال، 

استوار ميباشند. در صورت وجود محدوديت در 

ظرفيت حرارتي خطوط انتقال توان و شکل 

گيري تراکم در شبکه انتقال انرژي، ديگر 

نميتوان بازار را به طور يکپارچه تسويه نمود. در 

از شرکت در بازار يکي از مهمترين مسائل تسويه بازار مي باشد. 

ي بازار وجود  در حال حاضر بصورت معمول دو نوع کلي از تسويه

( و پرداخت در UPت )دارد که عبارتند از قيمت گذاري يکنواخ

(. هر چند که روش هاي ديگر تسويه بصورت PABازاي پيشنهاد )

و قيمت تسويه بازار ناحيه اي  LMPهزينه حاشيه اي محلي 

ZMCPي بازار در استراتژي ي تسويه نيز وجود دارد. نحوه  

گذاري  بازيگران تأثيرگذار است. در تسويه قيمت  پيشنهاد قيمت

دن اهميت دارد )با فرض رقابت کامل( ولي يکنواخت فقط برنده ش

در سيستم پرداخت در ازاي پيشنهاد علاوه بر برنده شدن، اين 

ي بازار بيفتد. لذا بررسي  اتفاق بايد در قيمتي نزديک قيمت تسويه

شرايط ديگر تسويه در بازار برق ايران و امکان اينکه آيا مي توان 

ان بهره برد و چه مزايا و از روش هاي ديگر تسويه در بازار برق اير

معايبي را در صورت اجرا بهمراه دارد از اهداف اين پروژه مي 

 باشد.
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بازار انرژي الکتريکي در سطح  چنين شرايطي

شين ها يا مابين نواحي در صورت در نظر 

گرفتن محدوديت خطوط بين ناحيهاي تسويه 

ميشوند هدف از برگزاري تسويه انرژي و تعيين 

قيمتها از طريق آن، بهينهسازي رضايت عمومي 

خريداران و فروشندگان هر دو است. براي اين 

ي اجرا ميشود که کار، معمولاً يک روند بهينهساز

تابع هدف آن مجموع درآمد اضافي مشتري و 

فروشنده است مراحل انجام پروژه به صورت زير 

خواهد بود: مطالعه اجراي بازار به صورت ناحيه 

اي و مزايا و معايب آن ها بررسي نمونه هاي 

واقعي اجراي بازار ناحيه اي/نقطه اي در بازارهاي 

بندي چه  ناحيهمختلف و مقايسه آنها روش هاي 

در فاز تسويه چه در فاز اجراي مناقصه شناسايي 

مزايا و معايب احتمالي اجراي بازار به صورت 

اي/نقطه اي در بازار برق ايران پيشنهاد  ناحيه

روش مناسب براي بازار برق ايران شناسايي 

روش پيشنهادي بر سلامت بازار برق ايران و 

ش مقايسه با روش هاي موجود مطالعه رو

 پيشنهادي بر روي يک شبکه نمونه

6 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

سنجش الگوي رفتاري نيروگاه ها در بازار برق 

ايران به منظور توسعه رقابت در توليد و توزيع 

 برق در چارچوب سياستهاي وزارت نيرو

بازار برق ايران در طي سال هاي گذشته رشد 

چشمگيري داشته است. به ويژه اگر نگاهي به 

ويژگيهاي بازار برق ايران ازجمله جذابيت و رشد 

شديد اين بازار در سال هاي گذشته، تغييرات 

بنيادين الگوهاي رفتاري و ترجيحات عرضه 

توليد کنندگان، تغيير ماهيت نيروگاههاي برق و 

اين پروژه از نظر اقتصادي و مديريتي مي تواند اثرات بسيار مثبتي 

را در سيستم هاي اقتصادي ايجاد نمايد که به عنوان مثال مي 

تعيين سياست هاي مناسب براي  -1ين موارد اشاره کرد: توان به ا

 -2کنترل بازار و جلوگيري از انحصارات قيمت توسط نيروگاهها 

شناسا يي انواع استراتژيها و انواع الگوي هاي رفتاري توليد 

شفافيت بيشتر بازار و کاهش بهاي تمام شده برق در  -3کنندگان 
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ندازيم، به خوبي درميابم که رقابت در غيره بيا

اين بازار نيازمند داشتن مدلهاي ذهني مبتني بر 

واقعيات علمي است. از اينرو، اين پروژه به دنبال 

توسعه الگو و مدلي است که براساس آن بتواند 

به اين سؤال اساسي و مهم پاسخ دهد که با 

توجه به رفتار نيروگاههاي برق در بازارهاي برق، 

ز کدام يک از استراتژيهاي سياست گذاري بايد ا

استفاده کرد؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم شناسا 

يي انواع استراتژيها و انواع الگوي هاي رفتاري 

توليد کنندگان در بازارهاي برق است تا بتوان 

رابطه مابين اين استراتژيها و الگوهاي رفتاري 

رد. مصرف کنندگان در بازارهاي برق را تعريف ک

بنابراين لازم است تا پژوهشگر با بررسي مباني 

نظري حوزه اقتصاد رفتاري، رفتار بازيگران بازار 

برق را مورد ارزيابي قرار دهد و ضمن سنجش 

رفتار بازيگران در قالب مدل هاي اقتصاد سنجي 

و تحليل اقتصادي، نحوه تصميم گيري و 

پيشنهاد دهي قيمت در بازار برق توسط آنها را 

ر قالب هاي قابل ارزيابي بيان نمايد. به عنوان د

مثال يک قالب رفتاري توليد کنندگان، قيمت 

دهي در بالاترين مقدار در زمان هاي پيک 

مصرف است. سياستگذاران با شناخت انواع قالب 

ها و الگوهاي رفتاري بنگاههاي توليدي مي 

توانند سياست هاي مناسبي را براي کنترل بازار 

ي از انحصارات قيمت توسط نيروگاهها و جلوگير

را اتخاذ نمايند که خود موجب شفافيت بيشتر 

 بازار برق
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بازار و کاهش بهاي تمام شده برق در بازار برق 

 خواهد شد.

7 
شرکت مديريت شبکه 

 ايرانبرق 

بررسي نظام هاي صلاحيت حرفه اي در 

بازارهاي برق دنيا و بومي سازي آن براي بازار 

 برق ايران

از لوازم موفقيت صنايع که صنعت برق نيز يکي 

از آنهاست، شناسايي و استفاده از نيروهاي 

هاي لازم است. لذا ارزيابي و  انساني با تخصص

ي گذاري ميزان صلاحيت افراد متخصص برا صحه

هاي گوناگون از اهميت بالايي  فعاليت در حوزه

برخوردار است که نياز به طراحي نظام صلاحيت 

کند. در خصوص صنايعي  اي را جدي مي حرفه

اي در زندگي عمومي مردم دارند  که تأثيرات ويژه

)که صنعت برق نيز جزئي از اين صنايع 

تر خواهد بود. زيرا  باشد( اين موضوع جدي مي

از به اطمينان از عملکرد نيروي حاکميت ني

هاي تخصصي دارد. در  انساني فعال در حوزه

ضمن طراحي اين نظام زمينة لازم را براي 

هاي مورد نياز متخصصين فعال در  تعيين آموزش

کند. حوزۀ بازار برق يکي از  صنعت فراهم مي

سال از فعاليت  10هايي است که حدود  زمينه

رغم نيازهاي  گذرد اما علي آن در کشور مي

موجود تلاشي براي طراحي نظام صلاحيت 

اي بازار برق صورت نگرفته است. با  حرفه

گسترش فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه، 

اي به صورتي  نياز به نظام صلاحيت حرفه

يابد. اين نظام شامل تعيين  روزافزون افزايش مي

هاي مورد نياز، نحوۀ احراز و در صورت  صلاحيت

ن چگونگي ارتقا است. در اين تحقيق نياز تعيي

ي متخصص مند سطح تخصصي نيروهاي انسان حفظ و ارتقاي نظام

گيري در آن صنعت  فعال در هر صنعت بر کيفيت تصميم

افزايد. يکي از اهداف تأسيس بازار برق در کشورهاي مختلف  مي

دنيا ارتقاي سطح کارآيي صنعت برق ذکر شده است که کشور 

اي  ايران نيز از آن مستثني نيست. با طراحي نظام صلاحيت حرفه

هاي مورد  لازم، صلاحيتهاي  در بازار برق امکان احراز تخصص

شود. بدين ترتيب امکان  نياز و ارتقاي عنداللزوم آنها فراهم مي

تر و در نتيجه ارتقاي سطح کارآيي  هاي صحيح گيري تصميم

عملکردي بازار برق و در نتيجة آن صنعت برق فراهم خواهد شد. 

اي امکان سنجش صلاحيت  عدم طراحي نظام صلاحيت حرفه

هاي مورد نياز که کمبود  صص و تعيين تخصصاي افراد متخ حرفه

شود را در پي خواهد داشت که تا به امروز چنين  آنها احساس مي

توان به عدم فعاليت )و  اي قابل مشاهده است. براي مثال مي نتيجه

رغم  يا فعاليت محدود( کارشناسان مالي در حوزۀ بازار برق علي

م استانداردسازي نياز ويژه به آن اشاره کرد که به واسطة عد

 ساختار فعاليت تخصصي در بازار برق شکل گرفته است.
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اي  هاي صلاحيت حرفه مقرر است که نظام

موجود )در کشور و يا خارج از کشور( مورد 

بررسي قرار گرفته و سپس با استفاده از 

هاي موجود به طراحي نظام صلاحيت  تجربه

 اي بازار برق اقدام شود. حرفه

8 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

هاي تجزيه مسئله در مدار قراردادن ¬روش

واحدهاي نيروگاهي مقيد به قيود امنيت 

(SCUCبراساس بهينه )¬سازي توزيع شده 

يک مسئله  SCUCطور کلي مسئله  به 

سازي غيرخطي و غيرمحدب با مقياس  بهينه

بزرگ است که حل آن مستلزم صرف محاسبات 

بر و وجود منابع ¬رياضي سنگين و زمان

افزاري پيشرفته با قدرت پردازش ¬سخت

بالاست. با تقسيم مسئله مقياس بزرگ به 

ي مقياس ¬ي توزيع شده¬تعدادي مسئله

ان به تو¬کوچک علاوه بر کاهش زمان حل، مي

دقت حل مسئله افزود که اين بهبود در پاسخ 

جويي در هزينه ¬سازي منجر به صرفه بهينه

تمام شده برق و افزايش رفاه اجتماعي و 

همچنين باعث کاهش مصرف سوخت نيروگاهها 

و در نهايت کاهش آلودگي هاي زيست محيطي 

خواهد شد. از سوي ديگر با تجزيه مسئله به 

شده و حل آن با استفاده  ¬تعدادي مسئله توزيع

از قابليت پردازش موازي تعدادي رايانه با قدرت 

هاي سنگين منابع ¬پردازش کمتر، در هزينه

افزاري پيشرفته با قدرت پردازش بالا ¬سخت

 -1جويي خواهد شد. مراحل پيشنهادي: ¬صرفه

سازي ¬هاي تجزيه مسائل بهينه¬مطالعه روش

ررسي و ب -2سازي توزيع شده ¬مبتني بر بهينه

بازار استخراج برنامه آرايش توليد  بردار از اهداف اصلي بهره

واحدها مقيد به  نها از طريق حل مسئله در مدار قرارداد¬نيروگاه

اي مقياس  باشد. به علت وجود شبکه¬مي  (SCUC) قيود امنيت

يک مسئله  بردار بازار با¬واقعي )شبکه برق ايران(، بهره  بزرگِ 

سازي بسيار بزرگ با تعداد زيادي متغيرهاي تصميم مواجه -بهينه

ي مقياس بزرگ بسيار پيچيده و زمان بر ¬اين مسئله است. حل

سازي توزيع ¬هاي بهينه¬روش راين با استفاده ازباشد. بناب¬مي

مسئله مقياس بزرگ را به تعدادي مسئله توزيع  توان¬مي  شده

استفاده از امکانات  شده مقياس کوچک تقسيم نمود و با

با  افزاري پردازش موازي، مسئله مورد نظر را در زمان کمتر و¬نرم

  .کمتر حل نموداستفاده از منابع سخت افزاري با قدرت پردازش 
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هاي مناسب به منظور ¬مقايسه روش

ارائه الگوريتم  -SCUC 3سازي در مسئله ¬پياده

پياده سازي  -SCUC 4حل توزيع شده مسئله 

 الگوريتم ارائه شده در قالب نرم افزار

9 
شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

هاي شبکه انتقال در  بررسي آثار محدوديت

مناسبات بازار برق و تعيين ساز و کار برخورد 

دهنده خدمات  هاي ارائه ها و شرکت با نيروگاه

 انتقال

برقراري امکان عبور برق توليدي کليه نيروگاه ها 

و عرضه کنندگان برق از طريق شبکه برق، 

همچنين اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از 

وضعيتي که رقابت را در بازار برق محدود مي 

کند از اهداف و ماموريت هاي شرکت مديريت 

شبکه برق مي باشد يکي از مواردي که رقابت را 

سازد مشکلات ناشي از محدوديت محدود مي 

هاي حادثه شبکه انتقال و به تبع آن عدم 

مشارکت کامل واحدهاي نيروگاهي در عرصه 

رقابت در بازار برق مي باشد که اين امر متاثر از 

محدوديت ايجاد شده مي باشند که خود بر 

ميزان قيمت تمام شده برق تاثيرگذار بوده و 

شود لذا در  ميباعث بالارفتن قيمت خريد برق 

بايست اقدامات لازم در جهت  اين خصوص مي

حل سريع مشکلات ناشي از محدوديت هاي 

صورت پذيرد از جمله اين اقدامات به شناسايي 

محدوديت هاي شبکه انتقال و تعيين راه حل ها 

و بهبود مشکلات مي باشد. از طرفي براساس 

هيأت تنظيم بازار برق، در  215صورتجلسه 

وديتهاي آثار خدمات انتقال خصوص محد

قوانيني به تصويب رسيد که شرکت مديريت 

شبکه برق ملزم به اجرا آن مي باشد وليکن 

شبکة انتقال دائمي بوده و در طراحي  ها که در برخي از محدوديت

از فضاي رقابت  اند به عنوان بخشي کل شبکة انتقال لحاظ شده

تلقي شده که هم در آرايش اقتصادي بازار و هم در آرايش فني 

ها که به  لحاظ مي گردند. لذا براي آن دسته از نيروگاه اقتصادي

فرصت پذيرش بالاتري در بازار پيدا  ها گونه محدوديت دليل اين

تجاري و رقابتي  عنوان فرصت هاي يادشده به کنند، محدوديت مي

ها که بخشي از  گردد. همچنين، در خصوص ساير نيروگاه تلقي مي

هاي شبکة انتقال از  آنان به دليل اين دسته از محدوديت فرصت

 .شود سازي نمي راندست رفته جب رود، اين فرصتِ از دست مي
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بدليل مشکلات اجرايي در جهت پياده سازي 

قوانين وضع شده و نپرداختن به آثار و تبعات 

مختلف من جمله مسائل مالي، بررسي تحليل 

تقال، ها در شرايط محدوديت ان رفتار نيروگاه

ضرورت نياز به انجام پروژه اي را در بردارد که 

در راستاي اهداف و ماموريت هاي شرکت بوده و 

حل مشکل  -1مزاياي ذيل را بهمراه دارد 

بهبود برقراري  -2محدوديت هاي شبکه انتقال 

افزايش  -3امکان عبور برق از شبکه انتقال 

ايجاد  -4رقابت سالم براي متقاضيان 

رضه کنندگان مراحل پيشنهادي: رضايتمندي ع

جمع آوري و بررسي انواع مقررات در حوزه  -1

محدوديت هاي شبکه انتقال و مستند کردن آن 

کشور به  4ها و ارائه گزارش تفصيلي)حداقل 

تاييد کارفرما با در نظر گرفتن بازارهاي نزديک 

بررسي آثار محدوديت هاي  -2به بازار ايران( 

کانيزم روش هاي ذاتي شبکه انتقال و م

 -3کشور مربوطه  4محاسباتي مورد استفاده در 

بررسي آثار محدوديت هاي ناشي از حادثه در 

شبکه انتقال و مکانيزم روش هاي محاسباتي در 

تعيين معيارها و شاخص  -4کشور مربوطه  4

هاي مقايسه اي براي مقايسه کارايي هر يک از 

ازار تدوين راهکار مناسبات براي ب -5روش ها 

- 6برق ايران با بررسي تبعات مالي و انگيزشي 

نحوه برخورد با شرکت هاي تاثيرگذار ارائه 

دهنده خدمات انتقال در ايجاد محدوديت هاي 
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نحوه برخورد با عرضه  -7خدمات انتقال 

کنندگان انرژي متاثر از محدوديت هاي شبکه 

ارائه گزارش نهايي و توصيف مدل  -8انتقال 

 اه دلايل توجيهيپيشنهادي بهر
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 مطالعات بورس انرژي -5-6

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1
شده انشعاب و  مطالعه و محاسبه هزينه تمام

 ترانزيت برق

تعيين پارامترهاي موثر و مستقيم در استخراج 

 هزينه انشعاب و ترانزيت متقاضيان برق
 هاي انشعاب و ترانزيت برق تعيين هزينه
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 انرژي تامين مطالعات -5-7

 دلايل اولويت داشتن نهايي طرحاهداف مورد انتظار و محصول  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1
پيشنهاد روش مناسب جهت برآورد بار 

 هاي فوق توزيع کشور پست

هاي فوق  پيشنهاد روش مناسب برآورد بار پست

سازي بهترين روش مورد استفاده  توزيع با بومي

در ساير کشورها با توجه به مقتضيات کشور 

 ايران

هاي  اوليه شرکت توانير و شرکتبرآورد بار به عنوان نياز 

هاي آتي  ريزي مناسب در سال زيرمجموعه جهت انجام برنامه

ها جهت شناسايي نحوه  باشد. در اين بين برآورد بار پست مي

رو ضروري است. استفاده از  هاي پيش ها در سال بارگيري پست

توزيع باعت افزايش دقت  هاي فوق روش مناسب برآورد بار پست

ريزي  کاهش خطا و در نتيجه بهبود فرآيند برنامه محاسبات و

 گردد. مي

 شرکت توانير 2
تخمين منحني تداوم بار کل کشور و 

 اي منطقه هاي برق شرکت

مدلسازي شکل منحني تداوم بار بر اساس 

هاي فني، اقتصادي و  مفروضات مختلف) شاخص

هاي جديد  اجتماعي و شناسايي و تعريف فناوري

گوي مصرف که قابليت تخمين و تغييرات در ال

منحني تداوم بار براي افق زماني آينده را خواهد 

 داشت

بندي  ريزي شبکه و نيز تعرفه استفاده از منحني تداوم بار در برنامه

 برق

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

هاي  بررسي فني و اقتصادي احداث زيرساخت

برق با لازم در استان کرمانشاه براي تبادل 

 کشور عراق

مقايسه فني و اقتصادي بين مسيرهاي مختلف 

انتقال برق به عراق با توجه به پيش بيني رشد 

 هاي آينده. تقاضاي برق در سال

گذاران خارجي  اقليم مناسب و امنيت منطقه باعث ترغيب سرمايه

هاي تجديد پذير در استان شده است. امکان  جهت احداث نيروگاه

تواند موجب شکوفايي هر چه بيشتر  شور عراق ميتبادل برق با ک

 اين ظرفيت استان گردد.
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 سازي مطالعات خصوصي -5-8

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
 شرکت توزيع نيروي برق

 استان گيلان

ارائه مدل بهينه و نقشه راه براي برون سپاري 

 بهره برداري

برداري در سطح بين  بررسي مدل هاي بهره .1

. بررسي شيوه هاي مختلف بهره برداري 2المللي

توزيع )اتفاقات، تعميرات  در ساير شرکت هاي

. 3پيشگيرانه، برون سپاري کامل بهره برداري(

برون سپاري و تحليل هاي مختلف  مقايسه شيوه

. پيشنهاد مدل بهينه براي 4نقاط قوت و ضعف

فعاليت هاي بهره برداري در شرکت  برون سپاري

. تعيين شاخص 5توزيع گيلان و تدوين نقشه راه

برون سپاري و شيوه هاي ارزيابي عملکرد  هاي

 به همراه تعيين نقاط پاداش و جريمه

مبني بر عدم جذب  با توجه به سايست هاي شرکت محترم توانير

نيروي انساني برقکار و از طرفي بازنشستگي نيروهاي فعلي، لزوم 

وجود يک نقشه راه و يک مدل بهينه جهت برون سپاري فعاليت 

 هاي بهره برداري احساس مي شود.
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 آوري تحقيقات و توسعه فنلان مديريت نوآوري، کمطالعات  -5-9

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1

ارائه متدلوژي محاسبه ارزش افزوده پروژه 

هاي تحقيقاتي شرکت توانير و محاسبه ارزش 

افزوده پروژه هاي تحقيقاتي شرکت توانير از 

 1398لغايت  1390سال 

مادي  تعيين ميزان منافع مادي و نتايج غير

 هاي تحقيقاتي در بازه مذکور حاصل از پروژه

هاي مناسب جهت انجام فازهاي تکميلي )متناسب با  تعيين پروژه

 ها( منافع قابل تحصيل از آن پروژه

 شرکت توانير 2

آسيب شناسي ارتباط صنعت برق و دانشگاه و 

صنعت برق و طراحي الگوي بهينه ارتباط 

 دانشگاه

هاي تحقيقاتي  اولويت ارائه روشي براي احصا (1

ها و ستاد توانير با تاکيد بر تقاضامحور  شرکت

تسهيل فرآيند داوري و عقد  (2ها  بودن آن

با قابليت   ( طراحي و مديريت سامانه3قرارداد 

پيگيري کليه مراحل از بارگذاري اوليه  مشاهده و

 ابليت کاربرد و اجر( ق4تا خاتمه قرارداد 

به پژوهش از تعريف تا پايان قرارداد  تسريع فرآيندهاي مربوط (1

افزايش ميزان  (3 ها ( تسريع فرآيندهاي مالي و راهبري پروژه2

 همکاري مجريان با کارفرما

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کرمانشاه

طراحي و ساخت سيستم ذخيره ساز انرژي بر 

منظور پيک سايي در شبکه با اساس باتري به 

 1000کيلووات و ظرفيت  50توان لحظه اي 

 کيلووات ساعت

ساخت نمونه داخل پيک سايي مدريت انرژي 

 کاهش تلفات

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده دارترين فناوري 

هاي ذخيره ساز انرژي الکتريکي در کاربردهاي تجاري و صنعتي 

ح هاي ذخيره ساز مورد استفاده در سيستم به شمار مي آيند. طر

قدرت تا به امروز بيشتر جنبه تحقيقاتي داشته اند که دليل آن 

هزينه سرمايه گذاري بالا و محدوديت توان مبدل هاي الکترونيک 

قدرت توان بالا به عنوان واسط ميان باتري و شبکه مي باشد. 

بردهاي نمونه هاي عملي از سيستم هاي ذخيره ساز براي کار

مختلفي نظير فرمان پذيرکردن منابع انرژي تجديدپذير با توليد 

ناپيوسته، تأمين توان بدون وقفه امري ضروري و غير قابل اجتناب 

 است و براي گذر از پيک مهم ميباشد.
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 وري يفيت و بهرهکمطالعات   -5-10

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

امکان سنجي پياده سازي حسابداري منابع 

 انساني

اهداف:ميتوان با بکارگيري سيستم حسابداري 

منابع انساني مناسب در وهله اول ارزش صحيح 

اين بخش عظيم سرمايه را به خوبي شناسايي و 

ارزش گذاري کنند و به گروه هاي ذي نفع 

گزارش دهند و به جاي به حساب هزينه بردن 

اين گونه سرمايه گذاريها در دوره وقوع که گهگاه 

وجهي را شامل مي شود با کاربرد مبالغ قابل ت

روشي مناسب هم چون شناسايي دارايي 

نامشهود و مستهلک کردن اين دارايي در طول 

تمامي دوره هايي که انتظار مي رود منافع و 

خدماتي براي سازمان داشته باشند.هم چنين با 

به دست آوردن ارزش خدماتي هر يک از 

سته کارکنان ضمن برخورداري از چارچوبي شاي

در زمينه پيش بيني و تامين نيروي انساني مورد 

نياز سامزان مي توان با ارئه طرح هاي متنوع در 

حفظ و نگه داري نيروهاي موجود و تدوين 

برنامه هاي آموزشي مورد نياز جهت افزايش 

توانمندي آنان و نيز تطبيق شاغلان با شغل و به 

کارگيري مناسب افراد در جاهاي مناسب ضمن 

ش هزينه ها يکارمند يابي با افزايش کاه

رضايتمندي و مشکارکت کارکنان در افزايش 

اثربخشي و کارايي که همان افزايش بهره وري و 

عملکزد بالاي کارکنان را ر پي خواهد داشت به 

نوبه خود سازمان را در دستيباي هر چه سريع 

تعريف مسئله:حسابداري منابع انساني بسيار با ارزش براي 

تمند مديريتي است اما متاسفانه سازمانها به عنوان يک وسيله قدر

هنوز در بسياري سازمانها شناخته نشده است.اگر حسابداري منابع 

انساني بتواند مزايايي که براي مديريت و فرايند تصميم گيري 

دارد اثبات کند ، مديران با اشتياق به سمت استفاده از آن روي 

روش هايي به مي اورند. براي تعيين ارزش اين منبع ، ابتدا بايد با 

اندازه گيري و کمي کردن ارزش آن پرداخت ، تا بتواند از اين 

اطلاعات کمي در تصميمات استفاده کرد، در اهميت اين اطلاعات 

همين نکته کافي است که اين اطلاعات نه تنها براي مديران و 

تصميمات داخلي سازمان بلکه براي تصميمات خارجي مانند 

د دارد.زماني که اطلاعات درباره منابع سرمايه گذاران نير کاربر

انساني به صورت کمي باشد مديريت سازمان مي تواند در بودجه 

بندي ها و تصميم گيري ها از اين اطلاعات استفاده کند. بنابراين 

لزوم انجام تحقيقي با در نظر گرفتن مدلهاي تصميم گيري، که در 

ي را در سازمان آن تاثير استقرار سيستم حسابداري منابع انسان

بررسي کند وجود دارد. اولويت داشتن موضوع:حسابداري منابع 

انساني در صورت پياده شدن در سازمان ابزار قدرتمند مديريتي 

محسوب مي شود. منابع انساني سرمايه هاي بنيادي سازمانها و 

منشأ هرگونه تحول و نوآوري در سازمان هستند . سرمايه فقط 

اني است که بدون وجود نيروي کار اصلا حاصل کار منابع انس

وجود نميداشت، بنابراين منابع انساني در مقايسه با سرمايه، از آن 

ممتازتر و برتر است و استحقاق توجه بيشتري را دارد. حسابداري 

 -1منابع انساني در حوزه مديريت داراي دو هدف عمده است: 

بدانند که افراد نشان دادن راه درست تفکر به مديريت سازمان تا 
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تر به اهداف راهبردي سازمان و تعاليبخشيدن به 

. اجراي حسابداري منابع انساني آن ياري رساند

در سازمان به منظور تصميم گيري در 

فرايندهاي منابع انساني از جمله ارزيابي عملکرد، 

سيستم هاي پاداش و مزايا ابزار قدرتمند تصميم 

 گيري محسوب مي وشد.

منابع پر ارزش سازمان هستند و تصميم گيري هاي پرسنلي بايد 

با در نظر گرفتن ارزش و بهاي تمام شده نيروي انساني اتخاذ 

مهيا کردن اطلاعات لازم براي اداره موثر و کارآمد  -2گردد، 

نيروي انساني توسط مديريت. اين سيستم، اطلاعات لازم در مورد 

و ارزش افراد براي سازمان را آماده ميکند و به  بهاي تمام شده

نيازهاي خاص سازمان پاسخ ميدهد . توجه به مطالب عنوان شده، 

ميتوان به نقش اطلاعات حاصل از حسابداري منابع انساني در 

افزايش اثربخشي تصميمات مديران پي برد. سازمانها و بويژه 

ي آنها را نيروي سازمان هاي دانش بنيان که محور اصلي فعاليتها

انساني متخصص تشکيل ميدهد، به طور معمول تمايل دارند تا 

حسابداري منابع انساني را به منظور تعيين ارزش و بهاي واقعي 

نيروي انساني خود پياده سازي کنند.لزوم اجراي حسابداري منابع 

انساني در سازمان هاي دانش بنيان به دليل انجام کارهاي پروژه 

به ارزشگذاري منابع انساني بيشتر وجود دارد. اي و نياز 

مزايا:افزايش بهره وري سازماني،ابزار قوي مديريتي در تصميم 

 گيري هاي فرايندهاي منابع انساني

2 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان
 طراحي الگو ي عوامل موثر بر نشاط سازماني

ايجاد فضاي تؤام با محبت، رابطه با دوستان، 

حيط کارو فضاي فيزيکي تجارب موفق و م

مناسب مي تواند در رشد عواطف و به ويژه نشاط 

مهم باشد. همچنين تمرين ورزشي و احساس 

موفقيت، روابط سالم در محيط کار، بها دادن به 

کارکنان و دخالت دادن آنها در امور مربوط به 

کار و سازمان مي تواند در اثر بخشي عواطف 

خواسته ها و  مثبت اثر گذار باشد. افراد با

آرزوهايي به سازمان مي پيوندند؛ هماهنگي و 

همسويي سازمان با اين آمال در افراد ايجاد 

تعريف مسئله:امروزه سازمان هاي سالم، سازمان هايي هستند که 

به همان اندازه که به توليد و بهره وري اهميت مي دهند به 

سلامت رواني وجسمي کارکنان توجه دارند. يکي از مهمترين 

منابع دستيابي به اهداف هر سازمان، منابع انساني مي باشد. 

ي در سازمان دارد و نيروي انساني پويا و کارآمد نقش محور

موفقيت و دستيابي به اهداف سازمان ها تنها در سايه نيروي کار 

با کيفيت بالا تامين مي شود. از شاخص هاي برتري يک سازمان 

نسبت به سازمانه ديگر داشتن نيروي انساني توانمند و متعهد 

معرفي شده است. با مطرح شدن روزافزون اهميت نشاط در امر 

خوشبختي و همچنين تاثير آن درتقويت قواي  سلامت روان و
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نشاط مي نمايد اين شادي و خوشنودي خود 

باعث نوآوري، خالقيت در کار، افزايش ميزان 

توليد و خدمات و وفاداري افراد به سازمان شده 

ويايي و از اين رهيافت سازمان نيز از سلامت و پ

برخوردار مي شود. در پرتو شادي است که انسان 

مي تواند خويش را بسازد و خود را براي آينده 

کاري و افراد موفق در محيط زندگي و اجتماع 

آماده کند. شادي و نشاط ماده اوليه تغيير جامعه 

و تحول و تکامل دروني انسان ها است ايجاد 

سازمان هاي پر نشاط خلاق نوآور افزايش 

 کيفيت زندگي کاري

رواني انسان براي مقابله با پيچيدگي ها و مشکلات دنياي امروز، 

توجه ونظر محققان، انديشمندان و حتي عوام نسبت به آن تغيير 

نموده است .تحقيقات نشان داده که شادابي، صرفنظر از چگونه 

د بخشد بدست آوردن آن مي تواند سلامت جسماني را بهبو

.افرادي که شاد هستند احساس امنيت بيشتري مي کنند،اسان تر 

تصميم مي گيرند ، وداراي روحيه مشارکتي بيشتري هستند 

ونسبت به کساني که با آنها زندگي و يا کار مي کنند احساس 

رضايت بيشتري مي کنند . با سلامت افراد سلامت سازمان 

د از بهره وري، تضمين خواهد شد و سازمان سالم مي توان

توانمندي وکارايي لازم براي دنياي توام بارقابت برخوردار شود. 

شادي از يک طرف عواطف مثبت کارکنان را افزايش مي دهد و از 

طرفي باعث کاهش عواطف منفي آنان مي شود و درنتيجه افزايش 

بهره وري و تعهد سازماني را سبب مي شود. نشاط درمحل کار 

وري در هر سازماني بسيار حياتي است.افراد با براي بهبود بهره 

نشاط افرادي مولد هستند در حالي که افراد ناخشنود که نشاط را 

تجربه نمي کنند به وظايف خود توجه کامل ندارند. برخي محققان 

معتقدند سازمان هايي که قادر به حفظ شادي طولاني مدت در 

بهره وري خواهند محل کار هستنداحتمالا قادر به حفظ و افزايش 

بود. بنابراين آنها بايد آگاه باشند که چه عواملي بر نشاط کارکنان 

اثر گذار است تا به گونه اي موثر نشاط در محل کار را افزايش 

دهند. دلايل اولويت داشتن:شادي و خوشنودي خود باعث 

نوآوري، خالقيت در کار، افزايش ميزان توليد و خدمات و وفاداري 

سازمان شده و از اين رهيافت سازمان نيز از سلامت و افراد به 

پويايي برخوردار مي شود. در پرتو شادي است که انسان مي تواند 

خويش را بسازد و خود را براي آينده کاري و افراد موفق در محيط 

زندگي و اجتماع آماده کند. شادي و نشاط ماده اوليه تغيير جامعه 
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ها است.سال هاي بسياري است که و تحول و تکامل دروني انسان 

توجه به سلامت جسمي کارمندان مورد توجه بوده است ولي 

توجه به سلامت روحي آنها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 

در سازمان ها بعد از استخدام کارکنان،به سلامت روحي شان در 

محيط کار توجه نمي شود و حتي آموزشي هم در زمينه چگونگي 

لامت روحي وجود نداشته يا بسيار کم است. با وجود ارتقاء س

اهميت علمي و اخلاقي نشاط سازماني،اين موضوع کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است در صورتيکه ايجاد سازمان هاي پرنشاط در 

محيط پر استرس جوامع امروز مزاياي غير قابل انکاري در پي 

العات پيشين دارد .در اين طرح با بررسي ادبيات پژوهش و مط

عوامل تاثيرگذار بر نشاط کارکنان در محيط کار مورد بررسي و در 

نهايت مدل عوامل نشاط سازماني ،ارائه مي گردد که مي تواند 

براي ساير تحقيقات در اين زمينه مورد استفاده واقع شود. 

مزايا:افزايش کيفيت زندگي کاري،کارکنان با نشاط، شادي خود را 

حل زندگي خود انتقال مي دهند و نيز شادي از محل کار به م

خانه خود را به محل کار انتقال مي دهند. اين به معناي اين است 

که ارتباط متقابل بسيار نزديک بين کار و زندگي افراد وجود دارد. 

نيک مارکس اظهار دارد کارکنان بانشاط براي موفقيت آينده 

که کارکنان را در کسب و کار بسيار حياتي هستند و ايجاد آنچه 

سازمان شاد مي سازد از رفع آنچه که باعث ناخشنودي آنها مي 

گردد، اثربخش تر خواهد بود. کارکنان بانشاط از انگيزه بيشتري 

برخوردار هستندو نسبت به کار خود تعهد بيشتري دارند و نيز به 

سازمان وفادار تر هستند و خود را وقف کارفرماي خود مي کنند و 

ثير مثبتي بر بهره وري و سودآوري سازمان خواهد داشت. از اين تا

آنجايي که نشاط امري ضروري براي بهيود عملکرد و نيز افزايش 

بهره وري سازمان است، لازم است مديران محيط کاري را به گونه 
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اي طراحي و مديريت نمايند که افزايش نشاط کارکنان را در پي 

 داشته باشد.

3 
اي شرکت برق منطقه 

 فارس

بررسي وارائه شيوه هاي مناسب جهت محاسبه 

صرفه جويي حاصل از بهبود فرايند ها ي 

 مرتبط با ذينفعان از منظر هزينه و زمان

:تدوين الگوي صرفه جويي هزينه و زمان در 

 فرايندهاي مرتبط با ذينفعان

انتظار سازمانهاي بالادستي بنا به بخشنامه ها ودستورالعمل هاي 

است که پس از هر اصلاح وبازنگري در روش هاي مورد  صادره اين

عمل واصلاح فرايندها و گردش کارها ي مرتبط با مشتريان و 

ارباب رجوع)بطور کلي ذينفعان( ، ميزان صرفه جويي حاصله از 

منظر هزينه و زمان محاسبه گردد که کاري است پيچيده و 

عات خاصي محاسبه آن نيازمند الگوها ي محاسباتي عددي و اطلا

 است

4 
شرکت برق منطقه اي 

 گيلان

رياضي براي  -طراحي يک مدل تحليلي 

سنجش کارايي و بهره وري واحدهاي داخلي 

شرکت برق منطقه اي گيلان به روش تحليل 

پوششي داده ها با خروجي هاي نامطلوب و 

 مقايسه آن با شرکت هاي برق منطقه اي ايران

سنجش  به منظور هاي مناسب¬تعيين شاخص -

ارزيابي  -اي ¬هاي برق منطقه¬کارايي شرکت

اي گيلان و ¬منطقه کارايي پايدار شرکت برق

تعيين  -ها ¬مقايسه آن با ساير شرکت

رتبه بندي  هاي کارا و ناکارا،¬شرکت

هاي مرجع ¬هاي کارا و معرفي شرکت¬شرکت

تعيين مقادير  - و الگو براي گروه هاي ناکارا

ها ¬خروجي ها )منابع( و¬بهينه ورودي

گيلان و  )مصارف( در شرکت برق منطقه اي

اي ¬هاي برق منطقه¬مقايسه آن با ساير شرکت

 ايران

گيري مديران، ارزيابي ¬تصميم هاي کليدي¬يکي از زمينه

امروزه  .کند¬عملکرد است که آنان را در اخذ تصميم هدايت مي

شود که يکي از ¬فنون جديدي براي ارزيابي عملکرد استفاده مي

ها است. از طريق ¬آنها روش تحليل پوششي داده ترين¬اربرديک

توان ضمن شناسايي نقاط ¬مي اندازه گيري کارايي با اين روش

 ضعف و قوت و حداقل نمودن منابع ورودي، وضعيت موجود را

قانون برنامه ششم  5بهبود بخشيد. همچنين با توجه به مفاد ماده 

و  1399نون بودجه سال قا 21بند )د( تبصره  (1توسعه و جزء )

وري و سنجش ¬چرخه بهره گذار بر موضوع استقرار¬تاکيد قانون

کارايي  هاي اجرايي، انجام اين مطالعه و ارزيابي¬کارايي دستگاه

اي گيلان و مقايسه آن با ¬واحدهاي داخلي شرکت برق منطقه

اي فرصت مناسبي براي محک ¬منطقه هاي برق¬ساير شرکت

آنها و  بررسي علل کارايي و ناکارييمارکينگ(، ¬زني )بنچ

  هاي ناکارا¬ريزي مناسب براي اصلاح و هدايت شرکت¬برنامه

 شرکت توانير 5
يابي و بهبود نظام پذيرش و بررسي  عارضه

 پيشنهادها در شرکت مادر تخصصي توانير

شناسي وضعيت موجود نظام پيشنهادهاي  آسيب

شرکت توانير ترسيم وضعيت مطلوب نظام 

هاي شرکت توانير تعيين و تحليل  ادپيشنه

 ضرورت و اهميت بهبود نظام فعلي پيشنهادهاي شرکت توانير
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 کارهاي بهبود آن شکاف موجود و تعيين راه

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کردستان

سنجش شاخص بهره وري شرکت توزيع برق 

 استان کردستان

اهداف: ايجاد پايه و مبنايي براي محاسبه رشد 

دستيابي به کاهش انرژي -اقتصادي شرکت 

توزيع نشده و نيز درصد تلفات برق در سيستم 

 2تحقق رشد بهره وري سالانه -توزيع نيروي برق

درصد مشخصات محصول نهايي: خروجي 

موردانتظار ما در واقع بررسي و سنجش شاخص 

ما زيان ده است يا هاي کارايي اينکه شرکت 

سودده، اگر سود ده است وضعيت شرکت حفظ 

درصدي که توانير  2شده و به آن رشد اقتصادي 

براي شرکت هاي زير مجموعه در نظر گرفته 

دست يابيم و هر سال نسبت به سال قبل بهره 

وري خود را افزايش داده و در سود زيان ده 

م بودن عوامل موثر را تقليل دهيم. مراحل انجا

براي سنجش بهره وري، ابتدا بايد ستانده، "کار: 

نهاده)شامل مصارف واسطه، نيروي کار و 

سرمايه( و ارزش افزوده را محاسبه نماييم. که 

براي شرکت توزيع برق به عنوان زيرمجموعه اي 

از شرکت توانير اين موارد از صورت هاي مالي 

سالانه شرکت قابل استخراج است. با توجه به 

در صورت هاي مالي سالانه هر سال معين،  اينکه

ارقام سال قبل نيز به صورت تجديد ارايه شده 

گزارش مي گردد، بهتر است استخراج اقلام 

مذکور در هر سال از صورت مالي سال بعد 

صورت گيرد. براي مثال به منظور استخراج 

تعريف مسئله: براي سنجش و ارزيابي عملکرد هر سازماني )اعم از 

سازندگان کالاها يا ارايه دهندگان خدمات(، معيارها و شاخص 

د، بهره وري هاي گوناگون و متفاوتي مورداستفاده قرار مي گير

يکي از مهم ترين اين شاخص هاست. بهره وري از نظر مفهومي به 

معناي استفاده موثر و کارآمد از منابع در فرآيند توليد است. از 

طرفي در اختيار داشتن شاخص هاي بهر وري به عنوان شاخص 

هاي مهم ارزيابي عملکرد، ضمن اينکه تفاوت بين شرايط موجود و 

ي نمايد، مبنايي قابل قبول براي تحليل مطلوب را منعکس م

وضعيت و عارضه يابي شرکت هاي صنعت برق کشور است که 

ارايه راهکارهايي براي کاهش شکاف بين وضع موجود و مطلوب را 

فراهم مي آورد. در اين پژوهش در واقع سعي بر آن است تا به 

محاسبه شاخص هاي بهره وري شرکت توزيع نيروي برق با 

از صورت هاي مالي بپردازيم در حقيق رشد اقتصادي استفاده 

شرکت به عنوان يکي از شاخص هاي مهم بهره وري سنجش مي 

شود و مشخص مي گردد که شرکت زيادن ده يا سوده است و در 

نهايت يه سري تحليل انجام مي گيرد و راهکارهايي هم جهت 

ت کارايي و افزايش بهره وري پيشنهاد مي گردد. دلايل اولوي

داشتن: براي مقايسه جايگاه شرکت ميان ساير شرکت هاي توزيع 

و مقايسه شاخص بهره وري هر سال با سال بعدو اينکه چه نهاده 

سنجش -هايي تاثير مثبت در افزايش بهره وري شرکت را دارند

سطح دستيابي به اهداف تعيين شده مزايا: مزاياي که اين طرح 

ه وضع مالي و عملکرد مالي دارد اولاً به يک نگرش کلي دربار

شرکت دست مي يابيم و متوجه خواهيم شد که در چه قسمت 

هايي شاهد کاهش کارايي و بهره وري هستيم براي مثال در 
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بايد از ارقام  1390ستانده هر شرکت در سال 

ه همين سال مندرج در تجديدارايه شده مربوط ب

استفاده گردد. اطلاعات  91صورت مالي سال 

نهاده نيروي کار نيز از شرکت بايد دريافت گردد. 

قرار  90در واقع ما بايد مبنا را بر روي سال 

تا  90دهيم و تمامي موارد گفته شده را از سال 

به دست آوريم و به شاخص سازي  97سال 

د اقتصادي سال بپردازيم و در نهايت محاسبه رش

از طريق سال هاي قبل به دست مي آيد. در  98

اين پروژه هدف ما محاسبه کارايي و بهره وري 

شرکت مي باشد که متدلوژي که براي اين کار 

استفاده مي نماييم روش مرزي غيرپارامتري 

مي باشد. روش  DEAتحليل پوششي داده ها ) )

مورد استفاده تهيه شاخص هاي بهره وري به 

وش عدد شاخص مي باشد که مراحل انجام ر

 -1پژوهش به ترتيب زير به آن اشاره مي گردد: 

شناسايي ستانده هاي شرکت بر حسب ستانده 

استخراج اقلام ريالي  -2هاي اصلي و فرعي 

استخراج اقلام  -3ستانده از صورت سود و زيان 

 -4ريالي مصارف واسطه از صورت سود و زيان 

با روش تفاضل)مصارف  محاسبه ارزش افزوده

استخراج اقلام  -5ستانده=ارزش افزوده( -واسطه

ارزش افزوده از صورت سود و زيان شرکت و 

 -6محاسبه ارزش افزوده به روش درآمد 

شناسايي شاخص يا شاخص هاي قيمت مناسب 

در صورت  -7براي تعديل ستانده يا ستانده ها 

قسمت تلفات شاهد کاهش کارايي بوده ايم يا هزينه تعميرات 

تجهيزات فرسوده ما بيشتر از تعويض تجهيزات است يا نيروي کار 

توجه به انبوه انها در سازمان شاهد کاهش بهره  مازاد داريم که با

وري هستيم با اين طرح مي توانيم به پيش بيني و تحليل آيتم ها 

و مولفه هايي که بر افزايش يا کاهش بهره وري نقش مستقيم يا 

غير مستقيم دارند، بپردازيم و راه کارهايي را جهت افزايش بهره 

 وري به کار ببنديم.
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فقدان شاخص قيمت مناسب لازم است شاخص 

ناسب براي محصولات شرکت تهيه شود قيمت م

 -9محاسبه ارزش ستانده به قيمت ثابت  -8

تبديل ارزش ستانده به قيمت ثابت به شاخص بر 

شناسايي شاخص  -10در سال پايه  100حسب 

يا شاخص هاي قيمت مناسب براي تعديل 

مصارف واسطه به تفکيک مواد، انرژي و خدمات 

 -12ابت محاسبه مصارف واسطه به قيمت ث -11

تبديل ارزش مصارف واسطه به قيمت ثابت به 

محاسبه ارزش  -13شاخص بر حسب سال پايه 

تهيه  -14افزوده به قيمت ثابت با روش تفاضل 

-اطلاعات مرتبط با نيروي کار بر حسب نفر

ساعت يا نفر به تفکيک سمت هاي سازماني 

تهيه اطلاعات مرتبط با جبران  -15تفصيلي 

تهيه شاخص  -16يک خدمات بر حسب تفک

نيروي کار با استفاده از اطلاعات کمي و تفصيلي 

نيروي کار و وزن جبران خدمات هر سمت 

تهيه شاخص تلفيقي نيروي کار و  -17سازماني 

مصارف واسطه با استفاده از وزن آن ها در 

استخراج اقلام موجودي  -18ستانده شرکت 

 سرمايه از ترازنامه شرکت) در صورت امکان( يا

تهيه ارزش موجودي سرمايه بر اساس اطلاعات 

تهيه  -19شرکت و اعمال روش هاي مناسب 

شاخص قيمت مناسب براي تعديل موجودي 

محاسبه ارزش  -20سرمايه به قيمت ثابت 

تبديل  -21موجودي سرمايه به قيمت ثابت 
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ارزش موجودي سرمايه به قيمت ثابت به 

تهيه  -22در سال پايه  100شاخص بر حسب 

شاخص تلفيقي نهادها براي مصارف واسطه ، 

نيرويکارو موجودي سرمايه بر حسب سهم آن ها 

تهيه  -23از ارزش ستانده به قيمت جاري 

شاخص کارايي تک عاملي، کار ، مصارف واسطه 

 -24وموجودي سرمايه بر حسب ارزش ستانده 

تهيه شاخص هاي کارايي چندعاملي کار و 

تهيه  -25زوده مصارف واسطه بر حسب ارزش اف

شاخص هاي کارايي چندعامللي کار و مصارف 

واسطه و موجودي سرمايه بر حسب ارزش 

شناسايي نماگر دستاوريد و تهيه  -26ستانده 

تعديل شاخص هاي  -27شاخص بر اساس آن 

انجام  -28ستانده با استفاده از شاخص دستاورد 

به منظور محاسبه  26تا  22تمامي مراحل 

وري که در آن به جاي  شاخص هاي بهره

ستانده، از ستانده تعديل شده استفاده شده 

 تهيه ساير نماگرهاي عملکرد -29است. 

7 
نيروي برق شرکت توزيع 

 استان يزد

شناسايي توانمندسازهاي سازماني مشارکت با 

 نقش کنوني بازدارنده

اهدف اين طرح پزوهشي : شناسايي تمامي 

عوامل سازماني که در فعاليت هاي مشارکتي 

نقش خود را به خوبي اجرا نمي کنند. در اين 

پژوهش از روشهاي آميخته اکتشافي به عنوان 

ه مي شود. روش هاي راهبرد پژوهشي استفاد

آميخته بر گردآوري، تحليل و ترکيب توآمان 

داده هاي کيفي و کمي در مطالعه اي واحد يا 

مجموعه اي از مطالعه ها متمرکز است. با توجه 

آشناي سازمان هاست که توجه به  واژه مشارکت، از واژه هاي

برخي تنها  اي که¬گونه¬ملزومات آن غالبا صورت نمي گيرد به

به چند اقدام تشويقي در اين راستا بسنده نموده اند يا اينکه نامي 

انتظارات فزآينده در برنامه هاي خود مي برند و در قبال آن  ازآن

به نظر مي آيد ضمن توجه خاص به  .اي از کارکنان خود دارند

مشارکت  ها در زمينه مختلف جهت ايجاد شرايط و توانمندي

ذهني و قلبي کارکنان، حلقه نهايي متصل به اين موفقيت باشد 

ها به دور مانده است. لذا توجه خاص به نحوه  سازمان که از نگاه
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به هدف غايي اين پژوهش، استفاده از طرح 

اکتشافي مناسب است زيرا بايد در مرحله نخست 

از  به اتکاي داده هاي کيفي گردآوري شده

مشارکت کنندگان، دلايل عدم مشارکت کارکنان 

در شرکت مورد مطالعه کاوش شوند و سپس 

براساس مدل فرايندي و گزاره هاي حکمي به 

دست آمده از مرحله اول، فرضيه هاي پژوهشي 

تدوين و در سطح شرکت به صورت کمي آزمون 

گردند.مديران شرکت توزيع برق مهمترين 

يج اين تحقيق مي باشند. استفاده کنندگان از نتا

نتايج اين تحقيق مي تواند در موارد زير کمک 

کند تا مديران ، مراکز تحت مديريت خود را 

آگاهانه در جهت مسير تعالي هدايت نمايند. در 

اين نوع پژوهش مدلي از تسهيم دانش با تاکيد 

خاص به عوامل انساني و نهايتاً ايجاد کشش و 

ارکت در تسهيم تمايل در کارکنان براي مش

 دانش ارائه مي شود.

عوامل مختلفي دخيل اند، مي  ه که در آنشکل گيري اين حلق

شناسايي نقاط  ها را به سمت تواند منجر به مدلي شود که سازمان

قوت و ضعفشان راهنمايي کند. مدلي که در اين مطالعه ارائه 

ادعا دارد که اين خلاء را حداقل در بخشي از فرآيند  خواهد شد

 .مشارکت پر کند
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي لانک مطالعات -5

 هاي برق تکمطالعات مديريتي و راهبري شر -5-11

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 باختر

طراحي و ارائه مدل مطلوب مديريت عملکرد 

 در دو بخش سازمان و کارکنان صنعت برق

کشور با تأکيد بر آسيب شناسي ارزيابي 

 عملکرد

مديريت عملکرد، در مفهوم جديد خود چرخه 

اي است که به مديران کمک مي کند پس از 

هدف گذاري و برنامه ريزي در مورد عملکرد و 

رفتار کارکنان تحت سرپرستي خود در ابتداي 

دوره ارزيابي، به ارزيابي ميزان و کيفيت اجراي 

تحقق اهداف در پايان دوره ارزيابي  برنامه ها و

بپردازند و از طريق ريشه يابي و تحليل رفتارها و 

عملکردهاي رضايت بخش و غير رضايت بخش و 

به کارگيري مستمر اين چرخه، زمينه را براي 

بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان فراهم آورد. 

به عبارت ديگر، مديريت عملکرد يک فرآيند 

تني بر اطلاعات است که کمک مي منظم و مب

کند تا مديران بتوانند کارکنان شان را در مسير 

تحقق اهداف و اجراي برنامه ها و ايفاي موفق و 

مطلوب مأموريت ها و مسئوليت هاي محوله 

بخوبي مديريت کنند .مديريت عملکرد مستلزم 

آن است که رفتارها تحليل شود، عملکردها 

بازخورد داده شود و سنجيده شود، به کارکنان 

کارکنان براي عملکردها و رفتارهاي مطلوبتر 

تقويت و تشويق شوند. سازمان هاي دولتي از 

ناکارآمدي شديدي در حوزه مديريت عملکرد 

رنج مي برند. علي رغم ربع قرن حضور مديريت 

عملکرد در بخش دولتي ، هنوز مشکلات مهمي 

ملکرد، وجود دارد و بهبود هاي مورد انتظار در ع

رويکردهاي سنتي ارزيابي عملکرد به دلايل ذيل کارايي و 

ثربخشي مناسبي ندارد و نياز به طراحي يک نظام مديريت ا

آشنايي اندك  -عملکرد مطلوب بيش از پيش ضروري مي باشد. 

مديران با اهداف ، فلسفه و کاربردها و ويژگي هاي طرح مديريت 

عدم وقوف کافي کارکنان بر اهداف ، ضرورت و اهميت  -عملکرد . 

عملکردي و عدم  عدم پوشش کليه ابعاد -مديريت عملکرد. 

بهره گيري از  -ارتباط دو سويه با اهداف و اولويت هاي سازمان . 

پرسشنامه هاي ارزيابي ثابت در تمامي ادوار ارزيابي که منطبق با 

پايين بودن دقت و اعتبار نتايج  -تغيير و تحولات سازمان نيست . 

ارزيابي به دليل عدم جمع آوري اطلاعات و مستندات عملکردي 

عدم امکان نظارت مستقيم بر نحوه اجراي فرايند  -دي. شهو

ناقص بودن  -ارزيابي و شناسايي مشکلات احتمالي رخ داده. 

گزارشات تحليل و طبقه بندي نتايج ارزيابي به دليل کارايي پايين 

فقدان نگرش و فرهنگ بهبود -روش هاي جمع آوري اطلاعات. 

ي نشدن برنامه عملي پيش بين -مستمر عملکرد و رفتار کارکنان. 

ضعف برنامه ريزي  -براي اجراي فرايندهاي ارزيابي عملکرد. 

شغلي و نبود شرح وظايف مدون و تعاريف رفتاري شغلي براي 

اعمال سليقه مديران در ارزيابي عملکرد کارکنان و ...  -کارکنان. 

فلسفه مديريت منابع انساني براين اساس استوار است که از يک 

اهداف سازماني را در گرو تامين نيازهاي انساني و  طرف نيل به

ازطرفي ديگر تامين نياز هاي انساني را در گرو نيل به اهداف 

سازماني مي داند. لذا ضروري است تا دستگاه هاي اجرايي با 

» را به نظام نوين « مديريت عملکرد » نگاهي جديد، نظام سنتي 

يري از بروز عارضه توسعه دهند تا ضمن جلوگ« مديريت عملکرد 
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پاسخگويي ، شفافيت و کيفيت خدمات هنوز به 

نحو دلخواه رخ نداده است .هرچند بخشي از 

ناکارآمدي مديريت عملکرد در سازمان هاي 

دولتي به چگونگي اجراي اين نظام مربوط است 

اما خلا نظري نيز مسئله اي جدي است که نمي 

توان آن را ناديده گرفت . با توجه به پيشرفت و 

سيستم هاي مديريتي و به لحاظ لزوم  تعميق

پرداختن به نيازها و توقعات عوامل دروني 

وبيروني سازمانها و جلب رضايت آنان ، در طي 

ساليان اخير شاهد تقسيم بندي و استقلال مدل 

هاي مديريتي هستيم. ليکن قطعاً مي توان بيان 

کرد که ريشه و محتواي اصلي بيشتر آنها مبتني 

)طرح ريزي ، اجرا ،  PDCA بر چرخه معروف

کنترل و اصلاح( است و بالتبع ، سيستم مديريت 

عملکرد سازمان هم مستثني از آن نيست. نتايج 

مورد انتظار از فرآيند مديريت عملکرد شامل 

توليد بازخوردهايي براي  -موارد ذيل مي باشد: 

شناسايي نقاط قوت  -بازنگري در اهداف سازمان 

 -هبود در فرايندها و کارکنان هاي قابل ب و زمينه

ريزي براي آموزش و ارتقاي کارکنان و  برنامه

تعيين حقوق و پاداش  -تعيين مسير شغلي آنان 

هايي براي جذب  تعيين شاخص -کارکنان 

گيري در خصوص خروج  تصميم -نيروي انساني 

 از خدمت کارکنان

هاي ذکر شده در نظام هاي ارزيابي عملکرد سنتي ، اهداف هر 

يک مديران و کارکنان با اهداف و استراتژي هاي سازمان همسو 

شده و چابکي سازمان در تحقق اهداف افزايش يابد. در اين صورت 

دستيابي به تعالي سازماني تسهيل و چشم انداز سازمان محقق 

 خواهد شد.

2 
رکت برق منطقه اي ش

 خراسان

شناسايي مدل و آزمون بهينه شخصيت 

شناسي کارکنان و به کار گيري آنها در 

انطباق شايستگي ها و  -هدف از اجراي طرح: 

تيپ شخصيتي فرد با شغلي است که در آن به 

به اعتقاد صاحب نظران روان شناسي صنعتي و سازماني، يکي از 

عوامل اصلي و عمده نرخ پايين بهره وري نيروي انساني در 
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کار گمارده مي شود به منظور افزايش بهره وري  مشاغل پيشنهادي مدل

ترك خدمت و غيبت و رضايت کارکنان و کاهش 

و ... که ناشي از عدم انطباق شخصيت کارکنان 

با شغل مورد تصدي يا مورد علاقه آن هاست. 

تهيه بانک اطلاعاتي مرتبط  -نتايج اجراي طرح: 

با تيپ هاي شخصيتي مناسب براي هر 

تيپ شخصيتي مايلز در آزمون  16شغل)طبق 

MBTI )-  تهيه بانک اطلاعاتي شخصيت

تيپ شخصيتي مايلز  16ن )طبق شناسي کارکنا

بررسي تناسب شخصيت  -( MBTIدر آزمون 

ارائه راهکارهاي اجرايي جهت  -شاغل و شغل 

بيشترين تناسب بين شخصيت هاي شاغل و 

شغل )پيشنهاد هاي جابه جايي هاي بهينه افراد 

تهيه شرايط احراز  -در پست هاي سازماني( 

شغل براي مشاغل موجود بر اساس تيپ هاي 

 شخصيتي و بازطراحي مشاغل

سازمانهاي کشور ما عدم استفاده صحيح از پتانسيل نيروهاي 

توانمند و شايسته است . اين مشکل گاها ناشي از عدم انطباق 

شايستگي ها و تيپ شخصيتي فرد با شغلي است که در آن به کار 

گمارده مي شود. اين در صورتي است که اين انطباق در کشورهاي 

 DISCو  MBTIردي چون توسعه يافته توسط آزمونهاي استاندا

که در بدو استخدام و يا هنگام تغيير پست سازماني گرفته مي 

شود به حداقل مي رسد و طراحي شغل و مسير شغلي کارکنان 

نيز بر اساس شخصيت متناسب براي هر شغل در نظر گرفته مي 

فقدان بانک اطلاعات در  -شود. دلايل اولويت داشتن تحقيق: 

و  MBTIکنان )طبق آزمون هاي مورد شخصيت شناسي کار

DISC )-  مشخص نبودن ويژگي هاي شخصيتي براي احراز پست

عدم سنجش تناسب و سنخيت شغل و  -يا شغل هاي سازمان 

افزايش بهره وري نيروي  -شخصيت شاغل در سازمان مزايا: 

باز طراحي  -انساني و به دنبال آن افزايش رضايت شغلي و ... 

اصلاح  -ش بهره وري و رضايت کارکنان مشاغل به منظور افزاي

 مسير شغلي و سيتم جانشين پروري

3 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

مطالعه وبررسي تاثير محدوديت هاي 

ساختاري بر مسير پيشرفت شغلي کارکنان 

 وارائه راهکارهاي بهبود

انتظار ميرود با انجام اين تحقيق معضلا ت 

شغلي ساختاري تاثير گذار بر مسير پيشرفت 

کاکنان شناسايي و براي کاهش اثرات نامطلوب 

آنها راه کار موثر در قالب سيستم و گزارش پروژه 

 ارائه گردد

ساختار سازماني شرکتهاي برق منطقه اي بدليل محدوديت هاي 

قانوني فرصت هاي ارتقا وپيشرفت شغلي اندکي دارد وبسياري از 

ودر پايان  کارکنان دربدو خدمت با سطح کارشناس وارد شده

خدمت هم با همان عنوان کارشناس بازنشته مي گردند . 

همينطور بخش بزرگي از کارکنان که تحت عنوان قراردادمشخص 

درشرکت ها اشتغال دارند بطور کلي فريز شده وامکان هيچگونه 

پيشرفتي براي آنها وجود ندارد واين مشکلات بر سطح انگيزش 

اين بررسي بدنبال اين هستيم هردودسته تاثير نامطلوبي دارد در

که تاثير اين محدوديت ها شناسايي و راه حلي براي اين معضل 

 پيشنهاد گردد.
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4 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

شناسايي عوامل، ارزيابي و تحليل مديريت ادعا 

در پروژه هاي صنعت برق با استفاده از رويکرد 

فرآيندي و دانش محور در استاندارد 
PMBOK 

تخصيص  -2بروز ادعا  شناسايي مولفه هاي -1

مولفه هاي شناسايي شده به حوزه هاي دانشي 

رتبه بندي و تحليل  -PMBOK 3 استاندارد

انتخاب حوزه هاي  -4دعاوي شناسايي شده 

عنوان حوزه هاي تاثيرگذار  دانشي با رتبه بالا به

ارائه راهکارهاي  -5اصلي بروز ادعا در پروژه ها 

عوامل بروز ادعا در هر حوزه کاهش  اثربخش

 PMBOK دانشي استاندارد

ترين مباحث و چالش هاي پروژه ها  مديريت ادعا از جمله مهم

چالش ها و ريسک  است که بسياري از ذينفعان پروژه ها، آن را از

هاي حائز اهميت در صنعت مي دانند. افزايش دعاوي در صنعت 

) زمان، هزينه و  اهداف اصلي سه گانه مديريت پروژه با حصول

طوري که افزايش ادعاها، سبب  کيفيت ( رابطه معکوس دارد به

گردد. اگر  افزايش زمان، هزينه ها و کاهش کيفيت پروژه ها مي

چه در هيچ پروژه اي نمي توان احتمال بروز دعاوي را از ميان 

مي توان با شناسايي علل اصلي ايجاد دعاوي و رابطه ميان  برد، اما

اثربخش جهت رفع يا کاهش آنها تا حد  ارائه راهکارهايآنها و 

نمود. پروژه هاي  زيادي از وقوع آنها در پروژه هاي آتي پيشگيري

صنعت برق نيز به دليل آن که از پروژه هاي زيربنايي ملي 

شوند نيز اغلب با چنين مسائلي روبرو شده که اين  محسوب مي

وژه ها مي شود. بر تاخيرات پر امر خود موجب افزايش هزينه و

با استفاده از  اين اساس به نظر مي رسد بتوان با اقدامي اثربخش و

دانش محور در استاندارد بين المللي مديريت  -رويکرد فرآيندي 

نسبت به بررسي و تحليل مولفه هاي ايجادکننده ادعا در  پروژه

  .کاهش آنها اقدام نمود پروژه هاي برق و راهکارهاي

5 
منطقه اي شرکت برق 

 فارس

آسيب شناسي هماهنگي درون سازماني 

باتاکيد بر چالش هاي عدم هماهنگي درون 

 واحدي بين واحدي و برون سازماني

انتظار ميرود عوامل ناهماهنگي در سطح شرکت 

شناسايي گرديده و با ارائه تکنينک هاي ناب 

وکاربردي مديريت اصلاحات لازم در ساختار 

اي سازمان اعمال تا وسيستم ها وگردش کار ه

هماهنگي به حداکثر ممکن رسيده ومجموعه 

 اينها در قالب گزارش پروژه ارائه گردد

فارس مانند ديگر سازمان هاي دولتي،  در شرکت برق منطقه اي

اين رو بيشتر وقت  ميزان هماهنگي درون سازماني پايين است، از

جلسات مفيد مديران به جهت ايجاد هماهنگي بين واحدي، در 

شود . تعداد تشکل و کميته هاي ايجاد شده در سطح  صرف مي

ناهماهنگي هاست . ضرورت دارد  شرکت، خود گواه اين دست

گردد  ريشه هاي اين ناهماهنگي کشف و چالش هاي آن شناسايي

و از تکنيک هاي مديريتي ناب براي اصلاح وضع موجود استفاده 

 شود
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6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 فهاناستان اص

استخراج مدل بهينه واگذاري فعاليت هاي 

بهره برداري در شرکت هاي توزيع به روش 
O&M 

 مطالعه و استخراج و ارائه مدل و پياده سازي آن

بهره برداري در سطح شرکت توزيع  در حال حاضر فعاليت هاي

بهره  برق به صورت تفکيک شده واگذار مي گردد به نحوي که

يک شرکت است و به روش تامين با  (Operation) برداري

نيز به   (Maintenance) هاي تعميرات نيروي انساني و فعاليت

به پيمانکاران اجرايي واگذار مي شود )به صورت  صورت مجزا

روش دارد بهره وري پايين هر  پروژه اي(. اشکال عمده اي که اين

  .است دو مجموعه و مشخص نبودن مرز مسئوليت هاي اين دو

7 
توزيع نيروي برق شرکت 

 استان البرز

بررسي وتحليل بازگشت پذيري شبکه توزيع 

برق استان البرز در بحرانهاي طبيعي و ارائه 

 راهکارهاي عملي براي افزايش آن

مدلي براي استحکام زنجيره تامين مرتبط با 

طراحي اطلاعات زنجيره تأمين و برنامه ريزي 

مستمر فرآيندهاي برقرساني به مشترکان ، 

پيشنهاد ميکند. اختلالات در زنجيره تأمين از 

ديدگاه برنامه ريزي تداوم فعاليت هاي شرکت 

 توزيع مشخص مي شود

افزايش مقاومت شبکه در برابر بحران هاي طبيعي و غير مترقبه 

مانند سيل و زلزله . با استفاده از روش هاي نوين علمي از قبيل 

 بازآرايي شبکه و مقاوم سازي

8 
زيع نيروي برق شرکت تو

 استان ايلام

ارائه مدل رياضي تخصيص بهينه تعميرات 

توزيع برق به منظور  ¬( شبکهPMپيشگيرانه )

 کاهش ميزان انرژي توزيع نشده

ارائه مدل رياضي مناسب جهت دستيابي به 

هاي ¬تخصيص بهينه تعميرات فيدرها به اکيپ

هاي مسأله و ¬موجود با در نظر گرفتن محدويت

اي که زمان اتمام کل ¬گونه حل مدل به

ريزي ¬تعميرات پيشگيرانه در دوره برنامه

موردنظر مينيمم گردد؛ چرا که با دستيابي به 

تخصيص بهينه، زمان مورد نياز جهت تکميل 

تعميرات کاهش يافته و متعاقباً زمان قطعي 

شبکه )خاموشي( و ميزان انرژي توزيع نشده نيز 

 يابد.¬کاهش مي

با مطالعه موضوع و الگو برداري از  نظر است در اين پروژه در

واگذاري يکجاي  کشورهاي پيشرو در اين زمينه، روش بهينه

استخراج و به صورت پايلوت   (O&M) فعاليت هاي بهره برداري

شهرستان ها اجرا گردد و در صورت موفقيت،  در يکي از امور برق

 .به کليه امورها تسري يابد

9 
 شرکت توزيع نيروي برق

 استان کردستان

بررسي عوامل موثر بر چابک سازي ساختار 

سازماني و تدوين مدل بهينه و بومي ساختار 

سازماني مطابق با اهداف و ماوريت هاي 

اهداف مورد انتظار : دستيابي به بهينه ترين 

حالت ساختار سازماني با رويکرد چابک سازي و 

ي برون سپاري فعاليت ها افزايش حداکثر

ر چابک تعريف مسئله : پرداختن به اين موضوع که چه عواملي د

سازي و کوچک سازي ساختار سازماني و حداکثر نمودن فعاليت 

هاي برون سپاري موثرند . اين موضوع شناسايي شده تأثير مثبت 
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محصول نهايي : مدل قابل اجراي اصلاح و  سازماني با تأکيد بر حداکثرسازي

ويرايش ساختار سازماني مراحل انجام کار : 

شناسايي و تأييد  -تعريف کامل مراحل پروژه 

بهره برداري و  -نظارت و اجراي پروژه  -محقق 

 استفاده بهينه از پروژه

و بسيار چشمگيري در عملکرد شرکت خواهد داشت و داراي 

ضرورت بالايي مي باشد و تعريف آن در سطح مديران شرکت مي 

يت اصلي ترين بخش کار باشد. دلايل اولويت داشتن : در مدير

سازماندهي است و تمامي فعاليت هاي ديگر مديريت پيرو 

سازماندهي و تدوين ساختار سازماني شکل مي گيرد و لذا اين 

موضوع از بديهي ترين موارد در شرکت است . مزاياي بکارگيري : 

افزايش بهره وري و کاهش هزينه هاي نيروي انساني و بخش اجرا 

 و عمليات

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيلان

بررسي و طراحي ساز و کار مناسب جهت 

 امکان سنجي اجراي پروژه هاي توزيع

با عنايت به محدوديت منابع نقدينگي و از سوي 

ديگر حجم بسيار بالاي پروژه هاي در صف 

انتظار، روش بررسي امکان سنجي اجراي پروژه 

سطح  ها بمنظور بهبود عملکرد و دستيابي به

قابل قبولي از اهداف پيش رو بسيار مناسب و 

 کاربردي مي باشد.

، بررسي اين سوال (FS)مطالعه امکان سنجي يکي از دلايل انجام

يا به عبارتي ديگر  است که آيا حرکت رو به جلو در يک پروژه

کار،  ادامه دادن به اجراي پروژه، منطقي است يا خير. هدف از اين

شناسايي مشکلات بالقوه و تهديدها و فرصت ها کاهش خطرات و 

تنها پس از تحقيق و تجزيه و تحليل عميق  است که ممکن است

سنجي تکميل نشده  تر کشف شوند. پروژه تا زماني که امکان

 فايده-باشد، نمي تواند شروع شود و از طرفي در ابتدا بايد هزينه

ا طبق يک ساز و اين مطالعه نيز سنجيده شود. بنابراين نياز است ت

سنجي پروژه ها با توجه به عوامل اقتصادي،  کار مشخص امکان

 .و تبيين گردد فني، قانوني، عملياتي و زمان بنديتشريح

11 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيلان

اجراي پروژه معماري سازماني تطبيقي در 

شرکت توزيع برق استان گيلان بر مبناي مدل 

 مرجع شرکت هاي توزيع

طبق جدول زماني مصوب در مدل مرجع اين 

 9تا  7پروژه در شش فاز اجرا مي شود که حدود 

ماه طول خواهد کشيد. در ابتدا معماري وضعيت 

موجود استخراج شده و پس از مطالعات 

تطبيقي، معماري وضع مطلوب بر مبناي مدل 

مرجع استخراج شده و برنامه ي گذار به سمت 

 ردد.معماري مطلوب تشريح مي گ

راستاي حرکت به سمت دولت  همانگونه که مستحضريد در

و  الکترونيک، مدل مرجع معماري سازماني براي دولت تدوين شد

به دنبال آن مدل مرجع براي زير مجموعه ها از قبيل وزارت خانه 

سازمان هاي دولتي نيز در حال تدوين است. در سال  ها ويا ساير

منطقه اي تدوين شد و همه  مدل مرجع شرکت هاي برق 1397

 ي شرکت هاي برق منطقه اي کشور مکلف به اجراي معماري

 1398سازماني تطبيقي بر مبناي مدل مرجع شدند که تا بهمن 

هاي مربوطه را آغاز کرده و يا خاتمه  شرکت، پروژه 14بيش از 
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مرجع شرکت هاي  مدل 1398داده اند. در همين راستا در سال 

ين شد و مشابه با شرکت هاي برق منطقه اي، توزيع برق نيز تدو

هاي توزيع برق استاني نيز مکلف به اجراي معماري  شرکت

آزمايشگاه معماري سازماني  سازماني تطبيقي خواهند بود. لذا

سازمان  سرويس گرا دانشگاه گيلان با اخذ مجوزهاي لازم از

 فناوري اطلاعات و آزمايشگاه مرجع معماري سازماني مستقر در

بهشتي، آمادگي اجراي اين پروژه را دارد. لازم به  دانشگاه شهيد

سازماني تطبيقي در شرکت  ذکر است که پروژه اجراي معماري

 برق منطقه اي گيلان در حال مکاتبات اداري جهت شروع اجرا

  .است

12 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

بررسي تطبيقي راهکارهاي مشارکت 

حفظ و حراست از تأسيسات شهروندان در 

 شرکت توزيع

هدف از تحقيق شناسايي راهکارهاي حفظ و 

حراست از تأسيسات شرکت با توجه به مطالعات 

تطبيقي و بررسي راهکارهاي بکارگرفته شده در 

ديگر شرکت هاي متولي توزيع نيروي برق )در 

مقياس ملي و بين المللي ( جهت حفظ و 

ر و هزينه کمتر حراست از تاسيسات با روش بهت

مي باشد به نحوي که در نهايت صرفه جويي 

افتصادي براي شرکت داشته باشد. 

ودستاوردنهائي وخروجي اين تحقيق دستيابي به 

دانش لازم در مورد چگونگي حفظ و حراست از 

تاسيسات شرکت و بکارگيري آن در شرکت 

جهت نگه داشت بهتر تاسيسات و بهره مندي از 

قتصادي آن و ارائه بهترين صرفه جويي هاي ا

روشهاي احصاء شده جهت تصميم گيري به 

 مديريت شرکت

تاسيسات شبکه توزيع نيروي برق از گستردگي قابل توجهي 

برخوردار است و اين تأسيسات جزء دارائيهاي ارزشمند شرکت 

هاي توزيع محسوب مي شوند. بدين سبب حفظ و نگهداري از 

ق مشترکين شبکه و جلب رضايت آنها علاوه بر تامين مداوم بر

آنها، مزايا اقتصادي زيادي را به همراه خواهد داشت. گستردگي 

شبکه و ارزشمندي آن، محقق را ترغيب مي کند که راهکارهاي 

مشارکت شهروندان را در حفظ و حراست از آن بررسي و بهترين 

روشهاي احصاء شده را جهت تصميم گيري به مديريت شرکت 

 ارائه نمايد.
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13 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

بررسي و بازنگري کلي نسبت به برون سپاري 

و درون سپاري فعاليت ها و خدمات در شرکت 

 توزيع نيروي برق شيراز

آسيب شناسي وضعيت موجود و تعيين فعاليت 

ها و خدماتي که قابليت درون سپاري و برون 

سپاري دارند به همراه انجام مطالعات فني و 

 اقتصادي

 فرايندهاي زائد و اجراي بهينه و به صرفه آنها حذف فعاليت ها و

14 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

تعيين شاخص کفايت نيروي انساني براي 

فعاليتهاي اصلي واحدهاي صف شامل نيروي 

 رسمي و برونسپاري

 •تعيين شاخصهاي کفايت نيروي انساني  •

رعايت  •بهينه سازي تعداد نيروي انساني 

درنظر گرفتن قانون  •حدتعادل در توزيع نفرات 

سنجش بهره  •بازده نزولي براي تخصيص نيرو 

پرهيز از تصميم گيري سليقه اي در  •وري افراد 

( 1تخصيص نيروي انساني مراحل انجام پژوهش: 

شناسايي و استخراج فعاليتهاي اصلي واحدهاي 

 •تحليل زنجيره ارزش  •صف شرکتهاي توزيع 

شناسايي  •ناسايي فرايندهاي اصلي ش

شناسايي  •خروجيهاي موردانتظار فرايندها 

( شناسايي و 2فعاليتهاي منتج به خروجي 

استخراج شاخصهاي بهره وري نيروي انساني به 

انتخاب شاخصهاي  •تفکيک فعاليتهاي اصلي 

تعيين  •فني متناسب با خروجيهاي گام اول 

ط به گردآوري داده مربو •وزن شاخصها 

 •شاخصهاي فني منتخب براي شرکتهاي توزيع 

نرمال سازي داده ها و تدوين يک شاخص جديد 

به صورت ترکيبي کسري از ميانگين وزني 

شاخصهاي فني و نيروي انساني مشغول در هر 

حذف داده هاي پرت و  •فعاليت براي هر شرکت 

انتخاب شرکتهاي بهره ور با توجه به ميانگين 

تعيين شاخص جديد به عنوان شاخص  •داده ها 

 براي تعيين کفايت نيروي  پذيرفته شده وجود معيارهاي عيني

انساني در واحدهاي سازماني همواره يکي از موضوعات پر چالش 

 بوده است و عليرغم تلاش هاي صورت  انساني معاونت منابع

گرفته براي عينيت بخشيدن به اين مسئله در تصميم گيري ها، 

سازماني سعي دارد که با چانه زني، تقاضاي  در نهايت واحدهاي

 .بيشتر مشروعيت ببخشند خود را در مورد تعداد نيروي انساني
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( ارزيابي تفصيلي بهره 3کفايت نيروي انساني 

وري نيروي انساني در چند شرکت پايلوت، 

 تحليل و نتيجه گيري

15 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

کارسنجي براي حوزه  تدوين و اجراي مدل

 هاي خدمات مشترکين و بهره برداري شرکت

تهيه -مهمترين اهداف اين طرح عبارتند از: 

هاي موردانتظار در  شناسنامه فرايندي و فعاليت

برآورد زمان -خدمات تعميرات گرم )کارسنجي( 

-موردنياز براي انجام خدمات )زمانسنجي( 

در برآورد حجم خدمات تعميراتي موردانتظار 

برآورد تعداد -يک بازه زماني )ظرفيت سنجي( 

نيروي عملياتي و پشتيباني موردنياز در اين 

برآورد هزينه خدمات تعميراتي برون -خدمات 

 سپاري شده

شبکه و در نتيجه آن پايايي شبکه برق  به منظور اهميت پايداري

حالي انجام مي  مشترکين، تعميرات شبکه به صورت گرم و در

 ه در حال بهره برداري است. در سالهاي گذشته بهشود که شبک

شرکت توزيع و سوق  کوچک و چابک سازي بدنه عملياتي  منظور

دادن فعاليتهاي شرکت حول محورهاي ستادي و برنامه ريزي و 

اين خدمات برون سپاري شده و توسط بخش خصوصي  نظارت،

رور اما مساله اي که به م .)شرکتهاي پيمانکاري( انجام مي شود

 زمان نمايان شده است، افزايش حجم کاري است که در شبکه

اي قراردادهاي  گزارش مي شود و به تناسب آن، برآوردهاي هزينه

دستخوش تغيير )افزايش( شده است. اکنون به  تعميرات خط گرم

و نظام مند در  اي علمي نظر مي رسد لازم است که مطالعه

تبع آن تعداد نيروي  خصوص برآورد حجم خدمات موردنياز و به

لازم براي اين خدمات انجام شود تا بر اساس آن هم  انساني

پايه ريزي گردد و هم در کاهش  تر مبنايي براي برآورد دقيق

خدمات  هزينه ها و يا حداقل مديريت بهينه اين بخش مهم از

موثر باشد و در نايت تصميمات مديريتي شرکت، مبتني بر يافته 

روي امور  مطالعه موردي اين پروژه بر  .باشداستناد  هاي قابل

 .خدمات فني شبکه و حوزه خدمات مشترکين مي باشد

16 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

بازنگري و بهينه سازي محدوده تحت پوشش 

امورهاي توزيع برق مناطق شيراز مبتني بر 

GIS و با کمک الگوريتمهاي هوشمند 

الف( کوتاه کردن سفرهاي بين شهري مشترکين 

در مراجعه به امورهاي توزيع؛ ب( تسريع در 

خدمت رساني و کاهش مسير تردد خودروهاي 

مستقر در امور؛ ج( بهينه کردن مسير تغذيه 

فيدرهاي فشار متوسط امورهاي توزيع و اندازه 

اين پروژه شامل بازنگري و تهيه نقشه پهنه بندي امورهاي توزيع 

برق با استفاده از الگوريتمهاي هوشمند و با در نظر گرفتن 

محدوديت فني، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... در مناطق 

صدرا و گويم مي باشد. اين پروژه ارائه الگويي  هفتگانه شيراز،

جهت خدمت رساني بهتر به مشترکين با هدف کاهش هزينه هاي 
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گيري و مديريت بهتر تلفات؛ د( ايجاد تناسب 

ي و امور محوله بر اساس ميان چارت سازمان

محدوده هر امور؛ ه( ارائه چشم اندازي در 

متمرکز کردن بخشهاي تعميرات، اتفاقات و 

عمليات شرکت؛ و( ارائه چشم اندازي جهت 

تمرکز ستادي و برونسپاري خدمات به بخش 

خصوصي؛ ز( ارائه چشم اندازي جهت حذف مرز 

امورهاي توزيع در آينده نزديک؛ ح( ارائه چشم 

اندازي جهت تعالي سازمان در توسعه بازار برق و 

 حضور خرده فروشان در بخش توزيع؛

 ذينفان شرکت مي باشد.

17 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

بررسي ابعاد مختلف اثرگذاري شيوع بيماري 

کرونا بر عملکرد شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

يستي مجموعه اقدامات با انجام اين پروژه مي با

شرکت تا کنون و محدوديتهاي ايجاد شده مورد 

بررسي قرار گيرد، اثربخشي آن تعيين گردد و 

درس آموخته هاي شرکت در اين زمينه 

گردآوري و با تجارب مفيد ساير شرکتها مقايسه 

گردد. تاثيراتي که شيوع اين بيماري بر روي 

بکه، عملکرد شرکت از نظر بهره برداري )پيک ش

اتفاقات و ...( ، برنامه ريزي )عدم مشارکت 

پيمانکاران، دورکاري و ...(، مشترکين )قرائت 

کنتور، وصول مطالبات و ...(، مالي )پرداخت، 

درآمد، هزينه و ...( و نيروي انساني )پرسنل و ...( 

داشته است مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و 

ر راهکارهايي جهت چگونگي فعاليت شرکت د

 صورت ادامه شيوع اين بيماري انجام گردد.

زمستان سال گذشته جهان را تحت تاثير  شيوع بيماري کرونا در

متعددي از شيوع  خود قرار داد. صنعت برق نيز دچار آسيبهاي

اين بيماري شد. چگونگي انجام اقدامات اثربخش در جهت مقابله 

ارتباط با شيوع اين بيماري در شرکت و بررسي و تحقيق در  با

عملکرد اين شرکت از ديدگاه ذينفعان، لزوم  تبعات ايجاد شده بر

 .انجام تحقيقات را تبيين مي نمايد

18 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

آسيب شناسي وضعيت مديريت بحران فعلي 

شرکت و ارائه راهکارهاي اجرايي و اقتصادي 

اسايي نقاط ضعف و قوت مديريت بحران و شن

 آسيب شناسي لازم

ارائه نقشه راه به همراه برنامه اجرايي و اقتصادي پس از بررسي و 

 پژوهشهاي لازم و انجام مقايسه تطبيقي با ساير کشورها
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جهت بهبود آن با توجه به مسائل پدافند غير 

 عامل
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 مديريتي و اقتصادي, انرژي کلان مطالعات -5

 مصرف انرژيمطالعات  -5-12

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

ارائه راهکارهاي مناسب جهت ارزيابي شرکت 

 هاي تجميع کننده مديريت مصرف

متناسب با ميزان فعاليت  پرداختي هاي عادلانه -

ايجاد فضاي رقابتي در ميان شرکت هاي  -

 استارت آپ

  

2 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

هاي بازتابشي با  مطالعه و ارزيابي انواع عايق

کاري  هدف کاهش جذب حرارت و بار خنک

 ساختمان

اهداف و نتايج مورد انتظار: نتايج مورد انتظار از 

هاي  بندي انواع عايق انجام اين پروژه طبقه

بازتابشي قابل استفاده در سقف، ديوارها و روي 

فيزيکي، ميزان -ها از نظر ساختار شيميايي شيشه

هاي تامين  اثربخشي در بازتاب خورشيد و هزينه

و نگهداري است. هدف اصلي نيز شناخت 

هاي تابشي کم هزينه، موثر و بادوام بمنظور  يقعا

ها براي  ها در ساختمان ترويج استفاده از آن

کاري است. محصول نهايي  کاهش بار خنک

بايد يک فهرست  تحقيق: محصول نهايي مي

هاي بازتابشي است  بندي شده از انواع عايق طبقه

که از نظر محل اجرا )سقف، ديوار، شييشه(، نوع 

ولوژي، دوام، ميزان جذب و دفع ساختار/تکن

برداري و  تابش خورشيد، سهولت نصب/بهره

اند.  هاي تامين و نگهداري مقايسه شده هزينه

اي  کاربرد محصول نهايي براي شرکت برق منطقه

هاي  يزد: با توجه مسئوليت حکمراني شرکت

تابعه وزارت نيرو در قبال پيک مصرف برق، 

توسعه اي يزد بدنبال  شرکت برق منطقه

هاي کم هزينه، طبيعي و آسان کاهش  روش

باشد.  کاري از پيک مصرف برق مي سهم بار خنک

درصد پيک مصرف  40کاري که  خنک شرح مسئله: عمده مصرف

منابع توليد  .باشد ها مي را بخود اختصاص داده است در ساختمان

اي مختلفي در ساختمان وجود دارد که سهم تابشي قابل گرم

اين رو نخستين اقدام در جهت کاهش بار حرارتي  توجه است. از

شدن جسم  کاهش گرم ساختمان بازتاب نور خورشيد است که

ساختمان )سقف و ديوارها( و جلوگيري از ورود حرارت به 

ازتابشي يا هاي ب ها را بدنبال دارد. عايق از طريق شيشه ساختمان

هاي کاهش گرمايش ساختمان از  روش موانع تابشي از جمله

ها از  بندي آن رده طريق دفع تابش خورشيد هستند که مطالعه و

 فيزيکي، ميزان اثربخشي و اقتصادي مورد-نظر ساختار شيميايي

  .باشد توجه اين پروژه مي
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هاي پسيو  در اين زمينه مرکز پژوهش

، با مجوز پژوهشگاه نيرو، در برق  خورشيدي

درباره   اندازي شده و پژوهش اي يزد راه منطقه

هزينه کاهش مصرف، جزو  هاي کم روش

ريف شده است. کاهش هاي فعاليت آن تع اولويت

هاي توسعه، تعمير و  قابل ملاحظه هزينه

نگهداري تجهيزات شبکه قدرت، از طريق کاهش 

 -تواند ازجمله مزاياي فني مصرف برق مي

اي  اقتصادي طرح مذکور براي شرکت برق منطقه

مطالعه  -1يزد باشد. مراحل کل انجام کار: 

هاي  اي با هدف شناخت انواع عايق کتابخانه

 -2شي قابل اجرا بر روي سقف، ديوار و شيشه،تاب

هاي  مطالعه مجزاي هر عايق و استخراج مشخصه

بندي و مقايسه  جمع -3برداري،  عملکرد و بهره

 هاي بازتابشي. عايق

3 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

حرارتي مطالعه تلفيقي دو مدل آسايش 

استاتيک و انطباقي باهدف تعيين دماي 

 آسايش در اقليم گرم و خشک )نخبه وظيفه(

اهداف و نتايج مورد انتظار: شناخت نحوه تلفيق 

عادت و سازگاري در مدل آسايش حرارتي 

استاتيک و تعيين محدوده دماي آسايش تلفيقي 

از دو مدل استاتيک و تلفيقي در اقليم گرم و 

باشد. هدف اصلي از انجام  ر ميخشک مورد انتظا

کاري با ارائه الگوي  اين پروژه کاهش بار خنک

هاي سرمايش و  برداري از سيستم مناسب بهره

تنظيم مطلوب دماي آسايش است. محصول 

نهايي تحقيق: محصول دماي آسايش تلفيقي از 

دو مدل استاتيک و تلفيقي در اقليم گرم و 

ت برق خشک کاربرد محصول نهايي براي شرک

وظيفه )رشته برق/مکانيک/معماري(،  اين پروژه براي جذب نخبه)

اي  منطقه هاي پسيو خورشيدي شرکت برق از سوي مرکز پژوهش

با رويکرد ملي کاهش بار  -داراي مجوز پژوهشگاه نيرو-يزد 

ه مديريت مصرف ارتقاي رفاه و بهداشت، در حوز سرمايش و

 (.شود پيشنهاد مي
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اي يزد: با توجه به مسئوليت همگاني  منطقه

هاي تابعه وزارت نيرو در قبال پيک  شرکت

هاي پسيو شرکت برق  مصرف برق، مرکز پژوهش

هاي کم  اي يزد بدنبال ارائه و ترويج روش منطقه

کاري به عنوان  هزينه، طبيعي و آسان خنک

رساني و  باشد. اطلاع عامل اصلي پيک بار مي

يم دماي آسايش در مقدار استاندارد، ترويج تنظ

باعث کاهش بار سرمايش و پيک مصرف در 

مطالعه  -1شود. مراحل انجام کار:  استان يزد مي

استانداردهاي آسايش حرارتي استاتيک و 

ارائه  -GB/T 50785 2انطباقي بويژه استاندارد 

تعيين  -3الگوي تلفيق مدل استاتيک و انطباقي 

سي متناسب با اقليم محدوده دماي آسايش ح

 بندي و ارائه گزارش جمع -4گرم و خشک 

4 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

سنجي مديريت و  بندي و امکان بررسي، رده

کنترل هوشمند بار سرمايشي با تکيه بر 

 تکنولوژي اينترنت اشيا.

انتظار: هدف از اجراي  اهداف و نتايج مورد -1

اين طرح، بررسي ميزان اثربخشي مديريت و 

سرمايشي در کاهش اوج  کنترل هوشمند بار

مصرف انرژي الکتريکي با تکيه بر استفاده از 

 40اينترنت اشيا است. بدليل سهم  تکنولوژي

درصدي بار سرمايش از اوج مصرف، انتظار 

طرح مذکور به ميزان قابل توجهي  رود مي

 :محصول نهايي تحقيق -2تاثيرگذار واقع شود. 

نايي سنجي ميزان توا گزارشي از بررسي و امکان

با تکيه  مديريت و کنترل هوشمند بار سرمايشي

بر تکنولوژي اينترنت اشيا در راستاي کاهش 

 .اوج مصرف انرژي الکتريکي در زمان

تواند از پنج عامل کمبود  برق مي مشکل در تامين اوج تقاضاي

دليل نبود  به ها، کمبود ظرفيت شبکه ظرفيت توليد در نيروگاه

ب و هوايي و تغييرات جوي، عدم شرايط فني لازم، شرايط آ

ها و عدم  دليل نقص تعرفه مصرف توسط مشترکان به رعايت الگوي

نشات بگيرد. مشکلات  اجراي دقيق برنامه پنجم توسعه کشور

هاي بزرگ بروز  ناشي از کمبود ظرفيت شبکه اغلب در شهر

رويکرد متداول در جبران کمبود ظرفيت در توليد و  .کند مي

نظر  است. در حالي که به گذاري جديد سرمايهشبکه، انجام 

توجه به  گذاري مورد نياز به بخش توليد با رسد انجام سرمايه مي

گذاري کاري سر راست و  هاي سرمايه رشد سالانه تقاضا و هزينه

گذاري در بخش شبکه بسيار پيچيده است.  سرمايه ساده باشد،

ويژه در  شهرها، به يک دليل عمده آن، احداث شبکه در سطح
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هاي قانوني از نظر عبور خطوط فشار  ها با محدوديت کلان شهر

مواجه بوده و احداث تاسيسات برق نياز به هماهنگي با  قوي

  .دارد هاي متولي مديريت شهري نهاد

5 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

سنجي اجراي پايلوت  مطالعات طراحي و امکان

مصرف متناسب با اقليم  مسکن اجتماعي کم

 رم و خشک )نخبه وظيفه(گ

هاي کاربردي و  اهداف و نتايج مورد انتظار: روش

سازگاري با اقليم گرم و خشک براي 

مصرف و ارزان قيمت، ارائه  هاي کم ساختمان

چند طرح منتخب براي مسکن اجتماعي 

مصرف متناسب با اقليم گرم و خشک، بررسي  کم

نياز و پتانسيل استان يزد براي اجراي نمونه 

يلوت و بررسي اثربخشي طراحي اقليمي در پا

مديريت انرژي و تامين آسايش حرارتي نتايج 

مورد انتظار از اين پروژه براي کاهش بار 

 -1باشد. محصول نهايي تحقيق:  کاري مي خنک

معرفي چند طرح منتخب مسکن اجتماعي 

هزينه متناسب با اقليم گرم و  مصرف و کم کم

هاي  و پتانسيل برآورد هزينه، نياز -2خشک، 

مصرف در استان يزد  احداث مسکن اجتماعي کم

اي  کاربرد محصول نهايي براي شرکت برق منطقه

هاي  يزد: با توجه به مسئوليت همگاني شرکت

تابعه وزارت نيرو در قبال پيک مصرف برق، مرکز 

اي يزد  هاي پسيو شرکت برق منطقه پژوهش

طبيعي  هاي کم هزينه، بدنبال ارائه و ترويج روش

کاري به عنوان عامل اصلي پيک  و آسان خنک

باشد. نتايج حاصل از طراحي و اجراي  بار مي

پايلوت مسکن اجتماعي در استان يزد از نظر 

مصرف انرژي در مناطق مشابه کشور نيز کارا 

براساس انطباق نيازهاي انساني و  کثريت فضاي زيست سنتي

با تکامل  اند و شرايط محيطي و طبيعي، طراحي و ساخته شده

اند. اما  تدريجي خود، ترکيبي متعالي از فن و هنر را بوجود آورده

معماري جديد اهميت بيش از حدي به تکنولوژي داده شده و  در

طراحي اقليمي و مصالح بومي  يات اقليمي هر محل،به خصوص

تاثيرگذار  شود. اين مهم بر مصرف انرژي در ساختمان توجه نمي

است. طراحي پايدار، معماري سبز و بناهاي دوستدار طبيعت، 

مصرف انرژي بويژه بار سرمايشي در قالب مسکن  باهدف کاهش

رو طراحي و  ينباشند. از ا مي مصرف قابل اجرا اجتماعي اقليمي کم

اقليم  مصرف در سنجي اجراي پايلوت مسکن اجتماعي کم امکان

 .گيرد گرم و خشک استان يزد مورد بررسي قرار مي
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مرور تجارب  -1است. مراحل کل انجام کار: 

 -2مصرف  جهاني در طراحي مسکن اجتماعي کم

گرم و خشک استان يزد و  شناخت اقليم

مطالعه  -3هاي سازگاري با آن  روش

استانداردهاي مرتبط با حوزه انرژي در ساختمان 

معرفي چند طرح منتخب  -4و مسکن اجتماعي 

مصرف و ارزان قيمت براي  مسکن اجتماعي کم

برآورد نياز و پتانسيل استان يزد  -5استان يزد 

 -6براي احداث طرح پايلوت مسکن اجتماعي 

 بندي و ارائه گزارش جمع

6 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

گير پسيو اتوماتيک به  طراحي سيستم رطوبت

عنوان مکمل و کاهنده مصرف برق دستگاه 

 هاي تهويه مطبوع

سيستم هدف از اين پروژه طراحي يک 

باشد.  گير پسيو اتوماتيک در عمل مي رطوبت

گير با استفاده  هاي رطوبت يکي از معايب سيستم

از نمک، نياز به جايگزيني مجدد آن براي 

باشد. در اين پروژه محصول  گيري مي رطوبت

گيري  اي باشد که فرايند رطوبت نهايي بايد بگونه

را بصورت طبيعي و در طول بلند مدت انجام 

 و هزينه تامين آن مناسب باشد.دهد 

تراکمي مانند کولرهاي گازي اسپيلت  کاري هاي خنک سيستم

بخش مربوط  داراي دو بخش مصرف انرژي الکتريکي هستند. يک

به کاهش دماي هوا تحت عنوان بار حسي و بخش ديگر مصرف 

شود. به  هوا تحت عنوان بار نهان شناخته مي براي کاهش رطوبت

اي از مصرف  ملاحظه با رطوبت زياد بخش قابلويژه در مناطق 

برق کولرهاي گازي براي کاهش رطوبت هوا است و حتي در 

صرفا براي کاهش رطوبت   دماي هوا قابل قبول است مواردي که

 .شوند روشن مي

7 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

مطالعه و امکان سنجي کاربري و طراحي 

بادگيرهاي مدرن در ساختمان ها )نخبه 

 وظيفه(

اهداف و نتايج مورد انتظار: توسعه بادگيرها در 

ايران و خصوصا شهرهاي گرم و خشک گامي 

ابتدايي در اين راه پر منفعت و پايدار در جهت 

توسعه و پايا کردن منافع ملي براي ما و نسل 

هاي بعدي خواهد بود. پس از حصول اطمينان از 

قابليت عملياتي شدن طرح مي توان طرح را 

سعه داد و از روش هاي خنک کاري تبخيري تو

براي افزايش بازدهي، از روش هاي نوين موجود 

ليد بار به منظور آزادسازي ظرفيت تو اين موضوع به ويژه در پيک

هر روشي بتوان  يابد. چرا که اگر به و شبکه اهميت بيشتري مي

توان تاثير بسزايي در مصرف  رطوبت محيط را کاهش داد مي

گيرهاي  الکتريکي آن ايجاد نمود. براي مثال با انواع رطوبت انرژي

گريز ميتوان  آب-دوست و پارچه هاي آب  ها نمک پسيو مانند برخي

کم برق بخشي از اين  مصرف بسياربدون مصرف برق و يا با 

 .رطوبت را کاهش داد
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جهت جلوگيري از ورود آلاينده ها به داخل 

ساختمان و... بهره برد. همانطور که در متن 

پيشنهاديه ذکر شد نتيجه باز طراحي طرح 

مذکور بايستي قابل اعمال بر روي ساختمان 

ساختمان هاي موجود  هاي جديد الحداث و نيز

يابد مگر با در نظر  باشد. اين مهم تحقق نمي

گرفتن کليه محدوديت ها و موانع در زمان 

احداث عملي اين المان در ساختمان ها با 

کارکرد هاي متفاوت و نيز در شهرهاي گوناگون 

و در نظر گرفتن توانايي مالي کارفرماها. لذا در 

کوچک در نظر  طراحي مورد نظر ما اندازه بادگير

گرفته مي شود و بر روي تعداد بادگيرها در هر 

ساختمان مانور داده خواهد شد. جنس بادگيرها 

نيز با توجه به محدوديت هاي جغرافيايي منطقه 

مورد نظر و نيز توانايي مالي کارفرما انتخاب 

خواهد شد. طرح ارائه شده توسط ما توانايي اجرا 

کوني موجود را بر روي تمامي ساختمان هاي مس

خواهد داشت. مزاياي اين طرح عبارت خواهد 

بود از کمتر محدود بودن به حهت اندازه کوچک 

بادگير، به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي و نيز 

کاراتر بودن از جهت بازدهي تسبت به نمونه 

هاي سنتي. محصول نهايي تحقيق: محصول 

 نهايي يک بادگير مدرن آيروديناميک خواهد بود.

اي  کاربرد محصول نهايي براي شرکت برق منطقه

هاي  يزد: با توجه به مسئوليت همگاني شرکت

تابعه وزارت نيرو در قبال پيک مصرف برق، مرکز 
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اي يزد  هاي پسيو شرکت برق منطقه پژوهش

هاي کم هزينه، طبيعي  بدنبال ارائه و ترويج روش

کاري به عنوان عامل اصلي پيک  و آسان خنک

مطالعه  -1اشد. مراحل انجام کار ب بار مي

بادگيرهاي سنتي و مدرن داخل و خارج کشور 

ساخت نمونه  -3هاي اوليه طرح  سازي شبيه -2

مقايسه نتايج  -4اوليه و ارزيابي عملکرد 

بندي و ارائه  جمع -5سازي  گيري با شبيه اندازه

 گزارش

8 
شرکت برق منطقه اي 

 يزد

هاي ارزيابي يک ساختمان از نظر  اصول و گام

کاري بر مبناي  آسايش حرارتي و بار خنک

هاي  استفاده از انرژي پسيو سرمايشي در اقليم

 مختلف آب و هوايي )نخبه وظيفه(

اهداف و نتايج مورد انتظار: تلفيق مباني 

استانداردهاي آسايش حرارتي، مميزي انرژي، 

هاي موجود  ليست مقررات ملي ساختمان و چک

سازي اصول و  در ساير کشورها براي آماده

هاي ارزيابي يک ساختمان متناسب با  گام

کاربري )مسکوني، اداري، تجاري( و اقليم 

هاي  ت گاممحصول نهايي تحقيق: چک ليس

متناسب با کاربري و اقليم به   ارزيابي ساختمان

هاي مختلف ساختمان از  بندي بخش همراه رده

نظر تاثيرگذاري بر بار سرمايش. کاربرد محصول 

اي يزد: با توجه به  نهايي براي شرکت برق منطقه

هاي تابعه وزارت نيرو  مسئوليت همگاني شرکت

هاي  در قبال پيک مصرف برق، مرکز پژوهش

اي يزد بدنبال ارائه و  پسيو شرکت برق منطقه

هاي کم هزينه، طبيعي و آسان  ترويج روش

کاري به عنوان عامل اصلي پيک بار  خنک

شناخت،  -1باشد. مراحل کل انجام کار:  مي

پيک بار بوده و عمدتا در  درصد 40کاري  هم بار خنک

 شود. قابليت تامين آسايش حرارتي در ها مصرف مي ساختمان

و   ها بر اساس اقليم آب و هوايي، کاربري، اصول ساخت ساختمان

ها را از نظر بار سرمايشي  متفاوت بوده که آن مصالح ساختماني

رتي و کاهش مصرف حرا کند. بهبود شرايط آسايش متمايز مي

 هاي پسيو درگرو شناسايي کاري با استفاده از روش انرژي خنک

نقاط ضعف و قوت ساختمان بر اساس قواعد از پيش تدوين شده 

هاي ارزيابي يک ساختمان از  اصول و گام است. از اين رو شناخت

هاي متفاوت  کاربري نظر آسايش حرارتي متناسب با اقليم و

  .ساختمان اهميت دارد
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گردآوري و مرور استانداردهاي آسايش حرارتي و 

 19مطالعه مبحث  -2انرژي در ساختمان، 

ليست و  مطالعه چک -3، مقررات ملي ساختمان

 -4هاي ارزيابي ساختمان در ساير کشورها،  گام

تلفيق و تدوين مراحل ارزيابي ساختمان 

 -5، 3تا  1متناسب با کاربري بر اساس مراحل 

هاي مختلف ساختمان از نظر  دهي به بخش رتبه

اثربخشي بر بار سرمايشي متناسب با اقليم و 

 رشبندي و ارائه گزا جمع -6کاربري. 

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايلام

طراحي سيستم ارتباطي دوسويه هدفمند 

شرکت توزيع نيروي برق استان ايلام با هدف 

 ارتقاء مديريت مصرف

بر تلفن همراه  طراحي بستر مناسب مبتني -

هوشمند براي شناخت بهتر مشترکين از رفتار 

هاي و پيشنهادات  ارئه توصيه -مصرف خود 

مشترك بر اساس الگوي مصرف مختص به 

خدمات جذاب به  طراحي بستر ارائه -ايشان 

مشترك در جهت افزايش آگاهي در پارامترهاي 

ايجاد  -هزينه برق ايشان  تاثير گذار بر مصرف و

قابليت اثرگذاري بر مصرف مشترکين در زمان 

طراحي بستر ارائه خدمات به  - هاي اوج بار

دازه و نوع وسايل مشترکين در راستاي انتخاب ان

 با هدف کاهش مصرف برق خانگي

ارتقاء مديريت مصرف با هدف ايجاد تغيير در رفتار مصرف 

مشترکين در راستاي سياست هاي مديريت بار از اهداف شرکت 

توزيع ايلام مي باشد که در اين ميان وجود ارتباط موثر شرکت با 

صادي مي مشترکين با توجه به ويژگي هاي فني، اجتماعي و اقت

تواند بسيار حائز اهميت است. از طرف ديگر با توجه به توسعه روز 

افزون فناوري اطلاعات و وجود بستر ارتباطي از طريق تلفن هاي 

هوشمند مي طلبد که برنامه ريزي براي ايجاد يک ارتباط دوسويه 

 بين شرکت توزيع و مشترکين انجام گيرد.

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 کردستاناستان 

امکان سنجي و بهينه سازي اجراي برنامه هاي 

پاسخگويي بار در سطح شرکت توزيع نيروي 

 برق کردستان

اهداف : رسيدن به الگوي مناسب و بهينه جهت 

اولويت بندي اجراي انواع برنامه ها و انعقاد 

قرارداد همکاري کاهش بار براساس برنامه هاي 

تعيين  پاسخگويي بار با مشترکين و همچنين

اثرات اجراي آنها بر کاهش هزينه ها، بهبود 

منحني بار و افزايش قابليت اطمينان محصول 

تعريف ، پاسخگويي بار توانايي مشترکين  تعريف مسئله : مطابق

براي بهبود الگوي  کونيصنعتي، کشاورزي،اداري، تجاري و مس

مصرف انرژي الکتريکي به منظور نيل به قيمت هاي مناسب و 

قابليت اطمينان شبکه است. اين برنامه ها در کوتاه مدت به  بهبود

اطمينان شبکه و جلوگيري از جهش قيمت  منظور افزايش قابليت

نياز به توسعه، توليد و  و در دراز مدت به منظور به تعويق انداختن
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نهايي : در اختيار قرار دادن الگوي مناسبي 

جهت انعقاد قرارداد کاهش بار بهينه با مشترکين 

بر اساس ديماند مشترك مراحل کل انجام کار : 

شناسايي مشترکين داراي قابليت همکاري  -1"

شناسايي رفتار بار مصرفي  -2در برنامه ها 

دسته  -4شناسايي رفتار بار مشترکين -3استان 

بندي مشترکين بر اساس ديماند و ميزان 

اثرگذاري در پيک با توجه به حالت بهينه هر 

 "مشترك 

برنامه  داث خطوط جديد طراحي مي شوند. با اجراي بهينه ايناح

 .ها قطعا به هدف مدنظر خواهيم رسيد
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 محور عمومي -6

 ICT بخش يها تيفعال در ها روش نمودن استاندارد -6-1

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 فارس

فني محصولات نرم  -ارائه مدل ارزيابي کيفي 

 افزاري

 nonيک سند جامع از شاخص هاي 

functional  و شاخص ارزيابي و اندازه گيري و

 معيارهاي کيفي مرتبط

ارزيابي فني سيستم هاي اطلاعاتي و  در حال حاضر مدل مرجع

فناوري اطلاعات بسته  رمحصولات نرم افزاري وجود ندارد . هر دفت

 ... به نوع سيستم ها و دانش پرسنل، سطح انتظارات ذينفعان و

يک مدل خاص براي يک محصول خاص طراحي مي کنند. اين 

براي هر بار ارزيابي هر محصول  امر باعث مي شود زمان زيادي

دهد. حال  گرفته شود که هزينه هاي دفتر فناوري را افزايش مي

همکاران مي توانند به اين مرجع مراجعه و از  با داشتن يک مرجع

ارزيابي استفاده کنند که در زمانو هزينه نفر ساعتي  آن براي

  .جويي مي کند ارزيابي محصولات بسيار صرفه
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 محور عمومي -6

 اطلاعات تيامن -6-2

 دلايل اولويت داشتن طرحاهداف مورد انتظار و محصول نهايي  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1

مطالعه زيرساخت هاي لازم جهت ارتقاء 

امنيت حوزه سايبري منابع انرژي تجديدپذير 

 و توليدات پراکنده در شبکه

    

 شرکت توانير 2
کاربردهاي تکنولوژي بلاکچين در بازارهاي 

 توليد پراکنده
    

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

امنيتي و انجام آزمون هاي نفوذپذيري ارزيابي 

زيرساخت هاي مخابراتي شرکت توزيع نيروي 

برق اهواز و ارائه راهکارهاي قابل اجرا در 

 صورت لزوم

ارزيابي امنيتي زيرساخت ها و ارائه راهکارهاي 

قابل اجرا در صورت وجود نقاط با امنيت 

 نامناسب و قابل نفوذ

روي برق اهواز در تامين توزيع ني با توجه به حساسيت شبکه

گاز و -نفت مشترکين مهمي چون مراکز پمپاژ تلمبه خانه هاي

کارخانه هاي فولاد پايداري شبکه از اهميت بالايي برخوردار است 

صورتي که زيرساخت هاي مخابراتي شرکت در کنترل  و در

پايين برخوردار باشد مي تواند  تجهيزات و مانيتورينگ از درجه

نظر  نده و خطرناك باشد به همين دليل هم ازعامل تهديدکن

استراتژيک و فوريت قابل اهميت مي باشد. از نظر اهميت موضوع 

موارد مهم و مورد نظر مديريت ارشد شرکت خواهد  قطعا يکي از

 .بود
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 محور عمومي -6

 دانش مديريت و اطلاعاتي هاي سيستم  -6-3

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

طراحي الگوي عوامل موثر بر تسهيم دانش 

 کارکنان دانشي

شناسايي کارکنان دانشي در سطح صنعت و 

طراحي و شناسايي مدل عوامل موثر بر انگيزه 

تسهيم کارکنان دانشي در تسهيم دانش انتقال و 

دانش بين کارکنان دانشي،ايجاد و توسعه 

فرهنگ ياد گيرندگي و ياد دهندگي در 

سازمان،حفظ و توسعه دانش سازماني و توسعه 

 مديريت دانش

تعريف مسئله:درحاليکه اهميت استراتژيک دانش در سازمانها هر 

روز درحال افزايش بوده و توسعه پايدار و مزاياي رقابتي سازمانها 

اينده اي به دانش و مديريت دانش وابسته شده و تکيه بصورت فز

گاه مهم سازمان ها، دانش و کارکنان دانشي مي باشد، اما 

سازمانها با مشکلات و موانع جديدي در مديريت اثربخش دانش 

مواجه شده و تسهيم دانش يک چالش بزرگ محسوب مي شود. 

به تمرکز  يکي از موانع اصلي در توسعه موفق تسهيم دانش، تمايل

بر ابزارهاي اين فرآيند بوده و کمتر به مساله انگيزش کارکنان به 

مشارکت در تسهيم دانش توجه نموده اند. اين موضوع به خصوص 

براي کارمنان دانشي که دانش مزيت رقابتي اصلي آنها هم براي 

خود و هم براي سازمان ها مي باشد اهميت بيشتري دارد. 

بسيار بالاي تسهيم دانش، مي توان گفت  متاسفانه عليرغم اهميت

اين فرآيند يک فرآيندخودجوش نبوده و افراد تمايل چنداني به 

انتقال و تسهيم آنچه آموخته اند، ندارند. به ويژه دانشي که به 

راحتي کسب نشده و براي مالک )بالاخص کارکنان دانشي( 

سودآور است. راهکار تسهيل تسهيم دانش،بالابردن انگيزش 

کارکنان دانشي به مشارکت در اين فرآيند مزيت رقابتي براي 

سازمان هاي دانش بنيان محسوب مي شود..هدف طرح پژوهشي 

حاضر استفاده از مفهوم گسترده انگيزش، در راستاي يکپارچه 

سازي تحقيقات موجود در ادبيات تسهيم دانش و ارايه رويکردي و 

اولويت داشتن:دانش مدل اجرايي براي اين مفهوم است. دلايل 

کارکنان به ويژه کارکنان دانشي در سازمان هاي دانش بنيان و 

حفظ و تسهيم آن در سازمان ، مؤلفه اي کليدي براي دستيابي به 

مزيت رقابتي پايدار در اقتصاد پوياي کنوني و به ويژه در 
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سازمانهاي دانش بنيان مي باشد. تسهيم دانش اثربخش ميان 

به طور قابل ملاحظه اي بر زمان، هزينه و  کارکنان مي تواند

کيفيت فعاليت هاي تحقيق وتوسعه در چنين سازمان هايي تاثير 

بگذارد.شناسايي کارکنان دانشي و گلوگاه هاي دانش و عوامل 

موثر بر تسهيم دانش کارکنان دانشگر که دانش برايشان قدرت 

يي محسوب ميشود مي تواند در صورت اجرا مزاياي قابل توجه

براي سازمان ها به همراه داشته باشد. مزايا:ارتقا و توسعه مديريت 

دانش سازماني،حفظ و انگيزش کارکنان دانشي،کاهش تکرار 

 اشتباهات و کاهش هزينه هاي سازماني

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کردستان

شناسايي منابع درآمدي جديد و ايجاد 

اي درآمدهاي اختصاصي پايدار در شرکت ه

 توزيع

 ايجاد منابع درآمدي جديد
بهره گيري از ابزارهاي مختلف تأمين مالي و تقويت منابع موجود 

 درآمدي
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 محور عمومي -6

 تاطلاعا آوري فن مديريت هاي سيستم -6-4

 دلايل اولويت داشتن نهايي طرح اهداف مورد انتظار و محصول عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 باختر

کاوي و  هاي داده سنجي اجراي تکنيک امکان

هاي فني شرکت برق  ارزيابي کيفي داده

 GISاي باختر جهت تکميل پايگاه داده  منطقه

آوري  هاي جمع اقتصادي روش -و بررسي فني 

سازي اطلاعات براي تکميل اين  و بهنگام

 پايگاه

 -هدف از انجام اين پروژه عبارت است از: 

هاي فني  بررسي وضع موجود منابع مختلف داده

سنجي  امکان -اي باختر  شبکه برق منطقه

کاوي جهت  هاي داده کارگيري تکنيک به

شناسايي الگوهاي احتمالي موجود در ساختار 

ارزيابي صحت و کفايت اين منابع براي  -داده 

 - GISگاه داده تکميل جداول توصيفي پاي

آوري و  اقتصادي براي جمع -ي طرح فني ارائه

 GISسازي اطلاعات مورد نياز پايگاه داده  بهنگام

ي  ارائه -هاي پيشنهادي  از طريق کليه روش

هاي کنترل، نظارت و صحت  دستورالعمل روش

سازي  آوري و بهنگام سنجي فرايندهاي جمع

اطلاعات به اين منظور مراحل اجرايي زير 

بررسي استاندارد پايگاه داده  -گردد:  پيشنهاد مي

GIS  و شناسايي کليه اقلام توصيفي مورد نياز

هاي  کارگيري تکنيک مطالعه و به -در اين پايگاه 

هاي داده فني شرکت )آرشيو  کاوي در پايگاه داده

برداري و ...( و  اسناد فني، سيستم جامع بهره

استفاده از  هاي قابل ارزيابي صحت و کفايت داده

برآورد  - GISهر منبع، براي تکميل پايگاه داده 

بندي  حجم کار قابل واگذاري، آناليز ريالي و زمان

آوري اطلاعات توصيفي  هاي جمع اجراي پروژه

هاي کنترل، نظارت و  بررسي روش - GISپايگاه 
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صحت سنجي عملکرد پيمانکار براي عمليات 

ارزيابي  بررسي و -آوري اطلاعات توصيفي  جمع

ي  سازي اطلاعات و ارائه هاي بهنگام روش

کارهاي عملياتي در قالب دستورالعمل و روش  راه

 اجرايي

2 
شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

استفاده از تکنولوژي شبکه هاي نرم افزاري به 

منظور جداسازي مجازي شبکه هاي اداري ، 

ديسپاچينگ و اينترنت در جهت افزايش 

 هزينه هاي خريد تجهيزاتامنيت ، کاهش 

مهمترين هدف اين پروژه، انتخاب تکنولوژي و 

برداري حداکثري از  مسير درست براي بهره

سازي شبکه است. بر  مزاياي تکنولوژي مجازي

اين اساس، نيازمند پژوهش و تحقيقاتي کامل 

ها، مخاطرات و  ها، کاستي جهت تسلط بر قابليت

تا ضمن  هاي اين تکنولوژي هستيم نيازمندي

بيني معقولي از نتايج و  ها، پيش کاستن از هزينه

مزاياي آن داشته باشيم. مهمترين مزيت اين 

سازي  پروژه، کسب دانش موردنياز براي پياده

سازي شبکه است. علاوه بر اين، با توجه  مجازي

سازي در اين  به درنظر گرفتن مخاطرات پياده

د. بعد از ياب سازي کاهش مي هاي پياده فاز، هزينه

ها و  ها، گزينه بررسي و تست تکنولوژي

سازي تکنولوژي  راهکارهاي متنوع پياده

سازي، لازم است که پيشنهاد دهنده براي  مجازي

مطالعه و  §موارد زير مستنداتي ارائه نمايد: 

سازي تکنولوژي  هاي مختلف پياده بررسي روش

رهنمودهايي معتبر جهت  §سازي  مجازي

ي مناسب جهت بکارگيري و انتخاب تکنولوژ

هاي  ارائه نتايج تست §سازي در سازمان  پياده

هاي تکنولوژي  محدود و آزمايشگاهي از قابليت

شود عمدتا  سازي شبکه شناخته مي آنچه که بيشتر بعنوان مجازي

سازي سرور است و اين در حالي است که مفهوم  مجازي

تر است و تنها محدود  تر و کابردي سازي شبکه بسيار عميق مجازي

سازي شبکه،  شود. در مجازي سرور نميسازي  به مجازي

هاي فيزيکي خود  اپراتورهاي مراکز داده قادر خواهند بود که شبکه

مندي از حداکثر ظرفيت انتقال  براي بهره Poolرا به عنوان يک 

در نظر گيرند. در اين راهکار، همانطور که ماشين مجازي به 

که جهت  رود افزار به شمار مي براي نرم Containerعنوان يک 

اختصاص  Storageو  CPU ،RAMاجراي آن، منابعي همچون 

افزار  براي نرم Containerدهد، شبکه مجازي نيز يک  مي

ها، روترها،  شود که تجهيزات شبکه همچون سوئيچ محسوب مي

هاي  نمايد. شرکت ها و موارد ديگر را ارائه ميVPNها،  فايروال

، Citrix  ،Vyatta ،OpenSolarisتجاري مختلفي، از جمله 

VMware  وMicrosoft Virtual Server ها و  حل راه

سازي شبکه ارائه  سازي مجازي هاي متنوعي را براي پياده افزار نرم

هاي  اند. بر اين اساس، بررسي تمامي جوانب و تکنولوژي نموده

سازي شبکه، امري مهم در راستاي انتخاب راهکار مناسب  مجازي

جهت تکميل اين مفهوم در شبکه داده هر سازماني است. علاوه بر 

برداري  کار مناسب، لازم است نقشه راهي جهت بهرهانتخاب راه

حداکثري از منافع اين تکنولوژي ارائه و بکارگيري گردد در حالي 

سازي انجام  توجهي در امر مجازي هزينه قابل  ها که سازمان
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ها و  ارائه معماري، نيازمندي §پيشنهادي 

سازي  يابي به تکنولوژي مجازي الزامات دست

افزاري و  ارائه ليست تجهيزات سخت §شبکه 

ينه تخميني جهت ارائه هز §افزاري موردنياز  نرم

هاي مربوط به  اندازي اين تکنولوژي و هزينه راه

 نگهداري و پشتيباني

دهند، اما تنها بخشي از اين تکنولوژي مفيد و پرکاربرد را  مي

ن نياز است تا ديگر گيرند. بنابراي بصورت عملياتي بخدمت مي

هاي اين تکنولوژي نيز مورد توجه واقع گردند. از موارد  بخش

کاربرد اين شبکه ها، استفاده براي ادغام شبکه هاي فيزيکي اداري 

، ديسپاچينگ، حراست و اينترنت مي باشد ، که در حال حاضر 

داراي چهار شبکه فيزيکي مستقل هستند ، از مهمترين مزاياي 

ي، بهبود امنيت است که با ارائه يک زيرساخت ايمن، اين تکنولوژ

بخشد.  هاي مجازي را بهبود مي امنيت سرورها و دسکتاپ

توان به توانايي  همچنين، از ديگر دلايل اولويت داشتن موضوع، مي

کردن فرآيند مديريت شبکه، از  اين تکنولوژي در بهبود و ساده

ده نمودن فرآيند جمله سرعت بخشيدن به آماده سازي شبکه و سا

ارائه خدمات فيزيکي و مجازي، اشاره نمود. که منجر به کاهش 

 هزينه ها در راه اندازي چهار شبکه مستقل مي گردد

3 
شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

تدوين و تبيين الگوي مناسب حاکميت 

 COBITفناوري اطلاعات مطابق بر استاندارد 

 در شرکت برق منطقه اي سمنان

حاکميت فناوري اطلاعات جهت ارائه سند 

. 1شرکت برق منطقه اي سمنان با اهداف زير: 

ارائه راه حل هاي داراي قابليت پياده سازي با 

. ارائه تحليل 2توجه به وضعيت فعلي سازمان ها 

فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلوب در 

. ارائه راه حل هايي جهت بهينه سازي 3سازمان 

 عات در سازمان هاوضعيت فعلي فناوري اطلا

حاکميت فناوري اطلاعات در واقع بخشي از حاکميت سازمان 

و وابستگي  ITمرور زمان و با پيشرفت در حوزه   باشد و به¬مي

 ITوکار و  وکارها به آن، مفاهيم مشترك بين کسب بيشتر کسب

ها و استانداردهاي  گسترش يافت. طي دو دهه گذشته چارچوب

اند. چارچوب  شده هاي حاکميتي معرفي معنوان مکانيز متعددي به

COBIT  هاي حاکميتي براي  ترين مکانيزم عنوان يکي از قوي به

مورد تأييد و استفاده بسياري از  ITسازي حاکميت شرکتي  پياده

کاهش هزينه  •باشد. . توجيه فني و اقتصادي:  مي ITمتخصصان 

مديريت  •هاي سرباز و افزونه در حوزه کسب و کار الکترونيکي 

 •مولفه هاي تاثيرگذار در حوزه کسب و کار الکترونيکي 

 •استانداردسازي مولفه هاي محرك در حوزه فناوري اطلاعات 

ايجاد بستري جهت ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان 

کاهش هزينه هاي مرتبط با توسعه آينده محرك هاي فناوري  •
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هاي مرتبط با نحوه  کاهش فاصله •اطلاعات در سازمان ها 

 استقراي وضعيت فعلي با استانداردهاي جهاني

4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تهيه نقشه راه و معماري سازماني 

هوشمندسازي مديريت مصرف برق مبني بر 

( و تحليل هاي IOTفناوري اينترنت اشياء )

 پيشرفته عميق

هوشمندسازي مديريت و  تهيه نقشه جامع -

متمرکزسازي و  -سازي مصرف برق  بهينه

هوشمند سازي واحدهاي  هدايت فعاليت هاي

کاهش هزينه هاي  -مرتبط در مديريت مصرف 

 توليد و توزيع و مصرف مرتبط با مديريت

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تکنولوژي روز و توجه به 

کاهش  -مباحث جديد در زمينه روش هاي نوين ارائه خدمات 

تغيير سيستم  - IOTميزان مصرف برق با بهره گيري از فناوري 

سند  -قيمت گذاري تعرفه مصرف برق بر اساس تحليل عميق 

رتبط با اينترنت جامع معماري سازماني اطلاعات و داده هاي م

 اشياء

5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

بکارگيري روشهاي هاي داده کاوي بر اساس 

 نقشه راه تدوين شده )طرح(

هدف از انجام اين طرح، بررسي داده ها و مساتل 

و مشکلات موجود در شرکت توزيع برق شيراز و 

ارائه راهکار و پروژه هاي داده کاوي پيشنهادي 

به مساتل و معضلات شرکت  جهت پاسخگويي

با استفاده از روشهاي مبتني بر داده مي باشد. 

تهيه نرم افزارهاي کاربردي نيز در صورت نياز از 

اهداف اين طرح مي تواند باشد. لذا موارد زير را 

به عنوان کابردهاي نتايج حاصل از تحقيق مي 

استفاده بهينه از داده هاي  -1توان نام برد: 

ارائه راهکارهاي پيشنهادي  -2 تاريخي موجود

ها با استفاده از تجزيه و ¬جهت کاهش هزينه

ارائه راهکارهاي  -3هاي موجود ¬تحليل داده

پيشنهادي جهت اتخاذ تصميمات بهينه 

هاي ¬مديريتي با استفاده از تجزيه و تحليل داده

ارائه راهکارهاي پيشنهادي جهت  -4موجود 

اده از تجزيه و کاهش اتلاف مالي و انرژي با استف

ارائه راهکارهاي  -5هاي موجود ¬تحليل داده

پيشنهادي جهت ارائه خدمات بهتر و کم 

کاوي به عنوان جديدترين و برترين روش حل  دانش نوين داده

الگوريتمهاي ترکيبي پيشرفته و از طريق  گيري از  مسئله، با بهره

هوشمندسازي فرآيند تصميم سازي در تکامل صنعت برق در 

کشورهاي توسعه يافته از جايگاهي ويژه و حياتي برخوردار است. 

کاوي براي  هاي جديد آناليز داده مانند داده استفاده از روش

دانش  هاي داده صنعت برق حياتي بوده و بدين جهت امروزه پايگاه

هاي خرد و کلان  ريزي کاوي در تمامي موضوعات و برنامه داده

نمايد. با توجه به انجام پروژه  صنعت آب و برق نقشي موثر ايفا مي

شناسايي کاربردهاي علم داده کاوي در شرکت توزيع نيروي برق "

و واگذاري طرح ويژه ملي  "شيراز به همراه تدوين نقشه راه

از طرف  "وي در حوزه خدمات مشترکينتدوين روشهاي داده کا"

شرکت توانير به شرکت، انجام پروژه هاي تحقيقاتي تعريف شده 

حاصل از انجام دو پروژه قبلي در قالب يک طرح تحقيقاتي لازم 

 مي باشد.
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تر به مشتريان با استفاده از تجزيه و ¬هزينه

هاي موجود و رضايتمندي بيشتر ¬تحليل داده

 مشتريان
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 محور عمومي -6

 برق صنعت يکاربرد يافزار نرم يها ستمسي -6-5

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1
صنعت برق بخش  WEBGISفاز دوم توسعه 

 انتقال وفوق توزيع

سازي اطلاعات در  جمع آوري و يکپارچه (1

( يکپارچه 2بانک مرکزي بر مبناي استانداردها 

نيازسنجي و تهيه شرح خدمات  :سازي سيستمي

نمودن نيازهاي بروزرساني و نگه  جهت مشخص

اطلاعات موردنياز صنعت برق و اجرا  داري سابقه

( تبادل اطلاعات با سيستم 3در سطح پايلوت 

 نيازس :ها

به روز رساني اطلاعات مکاني و توصيفي شبکه انتقال و فوق توزيع 

 در صنعت GISو عملياتي نمودن 

2 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

استفاده از انبارداري نوين در شرکت بررسي 

 توزيع برق استان البرز

هدف جلوگيري از هرگونه خطا و اشتباه در زمان 

تحويل کالا، پيگيري دقيق جهت استفاده از 

گارانتي تجهيز، اطمينان از اصل بودن برند 

تجهيز در زمان خريد، اطلاع از طول عمر مفيد 

حتمالي تجهيز و جلوگيري از سوء استفاده هاي ا

مي باشد. محصول نهايي تحقيق کنتورهاي 

بارکد دار بوده است. به عبارت بهتر با توجه به 

نصب بارکد بر روي کنتورها و استفاده از سيستم 

بارکدخوان در شرکت توزيع برق استان 

البرزنتايج مناسبي حاصل شده است. مکانيزم 

نصب بارکد بر روي کنتورها و قرائت آن توسط 

رکد خوان و سپس ورود اين طلاعات دستگاه با

به سيستم جامع مشترکين باعث شده که 

سازنده کنتورها، زمان ورود و خروج کنتورها از 

انبار، تحويل گيرنده، مشترکي که کنتور متعلق 

به آن بوده و واجد صلاحيت نصب کنتور مي 

باشد و...به راحتي قابل رديابي باشد که همگي 

انبارداري حلقه اي از زنجيره توليد، انتقال،  در اقتصاد هر کشوري

اتصال و واسط را در انتقال  توزيع و مصرف به شمار رفته و نقش

محلي بر  ازارهاي مصرف و سپس توزيعکالا از مناطق توليد به ب

عهده دارند. درصد زيادي از سرمايه سازمان ها را مواد اوليه و 

تجهيزات و کالاهاي آن تشکيل مي دهد. لذا نگهداري و  قطعات،

برقراري يک نظام صحيح اطلاعاتي براي  مراقبت دقيق از آن ها و

يزان سفارش و م کنترل موجودي انبار و يا زمان به موقع جهت

سفارش کالا بسيار ضروري بوده و با بهبود وضع انبارداري مي 

زيان هاي ناشي از بي دقتي در نگهداري کالا جلوگيري  توان از

 .ها کمک شايان نمود نمود و به روند سودآوري شرکت
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يند انبار، افزايش سرعت اين مواردباعث بهبود فرآ

و دقت کار، رضايت بيشتر مشترکين و ازهمه 

مهمتر جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي 

 مي گردد.

3 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تدوين پيش نيازهاي فني و امنيتي راه اندازي 

شرکت توزيع نيروي برق  سيستم ابري در

 استان البرز و دستاوردهاي آن

 Cloudنگهداري و دسترسي به داده ها در بستر 

حذف محدوديت فضاي ذخيره سازي فيزيکي  -

کاهش نقص و  -صرفه جويي در زمان و هزينه  -

کاهش هزينه  -خرابي و از دست رفتن اطلاعات 

افزايش  -تعمير و نگهداري و خريد تجهيزات 

در دسترس بودن سرويس ها و  -پذيري  توسعه

توجه به مسائل امنيتي و ارتقاء آن  -اطلاعات 

سيستم هاي ابري به عنوان راه حلي جهت 

کاهش هزينه هاي جمع آوري، ذخيره و پردازش 

اگرچه توسعه  اطلاعات و داده ها مطرح گرديدند. 

اين فناوري منوط به استفاده از ساير فناوري ها 

موبايل مي باشد. دغدغه بسيار   ده ومانند کلان دا

مهم در توسعه سيستم هاي ابري، امنيت و 

حريم خصوصي داده ها مي باشد که ضروري 

است برنامه اي جامع جهت محافظت از داده ها 

در همين راستا،   و اطلاعات شرکت صورت پذيرد. 

مقررات لازم نيز تدوين   مي بايستي قوانين و

شرايط فوق، ضروري  با در نظر گرفتن  گردد.

است که برنامه جامعي جهت تهيه پيش نيازهاي 

امنيتي توسعه سيستم هاي ابري  فني، حقوقي و 

 . صورت پذيرد

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تکنولوژي روز و توجه به 

مباحث جديد در زمينه ذخيره سازي و دسترسي به اطلاعات 

ارائه سرويس ها و  -زات کاهش هزينه هاي خريد و نگهداري تجهي

 اطلاعات در حداقل زمان ممکن
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4 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

تدوين سامانه هوشمند مدلسازي بار و انرژي 

شرکت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي و 

 هاي بار در سطوح مختلف تعيين شاخص

اطلاعات مربوط به بار مشترکين،  در حال حاضر"

فشار ضعيف، ترانسفورماتورها و فيدر فيدر هاي 

فشار متوسط توسط اپراتورهاي مختلف و  هاي

در بانک هاي اطلاعاتي گوناگون ذخيره مي 

که با توجه به عدم ارتباط مناسب بين آنها  شوند

هدف  .هيچ گونه بهره برداري از آنها نمي شود

اصلي اين پروژه ايجاد يک بانک اطلاعاتي پويا و 

به صورت ارتباط  د که در آن يامتمرکز مي باش

مستقيم بين بانک هاي اطلاعاتي موجود مانند 

و غيره و  GIS رانير، بازار برق و ، 121نرم افزار 

 يا از طريق اپراتورهاي مختلف اطلاعات مورد نياز

جهت استخراج الگوي بار و شاخص هاي مختلف 

وارد  بار در قالب و فرمت مشخص شده به سامانه

نه طبق فرايند تعريف شده در آن و شده و ساما

اطلاعاتي متمرکز اقدام به  با استفاده از اين بانک

استخراج الگوي بار و شاخص هاي آن براي 

و به تفکيک شهرستان در  تعرفه هاي مختلف

بازه هاي زماني مورد نظر کاربر نمايد. و در 

از اين اطلاعات در  GIS ارتباط با صورت امکان

 که نيز استفاده گردد. نرمانجام محاسبات شب

افزار مورد نظر بايستي داراي ويژگي هاي زير 

قابليت  نرم افزار تحت وب بوده و -1باشد: 

تعريف کاربران مختلف با سطوح دسترسي 

ارتباط  حدالامکان -2متفاوت را داشته باشد. 

مسقيم با نرم افزار هاي موجود در شرکت را 

هاي بسياز زياد ثبات داشته باشد. با توجه به وجود

تعرفه هاي مختلف همواره در حال  رکين درامروزه مصارف مشت

و انرژي مورد استفاده در مطالعات شبکه   تغيير مي باشد و بار

چالش هاي اساسي در انجام کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي  يکي از

دقيق و واقعي سبب شده است که در  بوده است. نبود اطلاعات

و به  تخمين اکثر طرح هاي مهندسي و مطالعاتي بار شبکه با

صورت تقريبي در نظر گرفته شود که اين خود سبب بروز خطا در 

گردد. لذا به جهت مطالعه هر چه بهتر و دقيق تر  محاسبات مي

گوناگون )صنعتي، کشاورزي،  رفتار مشترکان برق در تعرفه هاي

عمومي( و مصرف انرژي آنها در شبکه توزيع و   تجاري، خانگي و

سطوح فشار ضعيف و فشار  در همچنين مطالعات مختلف شبکه

 متوسط )مانند جايابي خازن، مطالعات پخش بار، جايابي لازم

مشترکين در   است الگوي بار مصرفي روزانه، ماهيانه و ساليانه

 تعرفه هاي مختلف بررسي، مقايسه و تحليل گردد. از طرف ديگر

و ضريب  cos(phi)بدست آوردن ضرايب همزماني ، ضريب بار، 

هاي مهم در انجام مطالعات مي باشند  انه و .... شاخصرشد سالي

نظر گرفته مي  که به دليل نبود اطلاعات دقيق به صورت کلي در

استفاده از تجهيزات ذخيره کننده   شوند. با پيشرفت تکنولوژي و

کنتورهاي فهام، ثبات و  ديتا در سطح شبکه و مشترکين مانند

 بارهاي مختلف و شاخص هايکنتورهاي ديجيتال مي توان الگوي 

بار را در سطوح فشار ضعيف و فشار متوسط با دقت بالايي تعيين 

سامانه هوشمند که با استفاده از بانک  نمود. لذا داشتن يک

محاسبه و تعيين  اطلاعاتي هاي موجود در سطح شرکت اقدام به

شاخص هاي مختلف بار در سطوح فشار ضعيف و فشار متوسط 

 .بسيار کاربردي مي باشدو  نمايد ضروري
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در شبکه و عدم تخليه و جمع آوري ديتاي آنها 

ديتاي مورد نظر از فرمت هاي  امکان استراخ

مختلف ثبات مورد استفاده در شرکت را داشته 

ادر ثبت بار پستها و فيدرها امکان -3 .باشد

 آنلاين -4تعريف کاربري آن ها مشخص باشد. 

گيري  امکان گزارش -5بودن اطلاعات نرم افزار 

ماهانه فصلي و  در بازه هاي زماني روزانه، هفتگي

امکان استخراج داده ها  -6ساليانه را داشته باشد 

همچنين به تفکيک  براي کل شرکت و

شاخص هاي  -7شهرستان را داشته باشد. 

 -8گيري باشد.  مختلف بار ثبت و قابل گزارش

 ".داراي دستورالعمل بروزرساني باشد

5 
شرکت توزيع نيروي برق 

 جنوب استان کرمان

سازي ¬، طراحي، پياده¬طرح پژوهشي مطالعه

خدمات مکان مبناي برق استان کرمان به 

 صورت آفلاين

سازي يک سيستم ¬مهمترين هدف پروژه پياده

خدمات مکان مبناي بومي براي شرکت برق 

چند باشد. اين سيستم داراي ¬کرمان مي

 -2امنيت و تست نفوذ؛  -1خصوصيت مي باشد: 

هاي فضايي، ¬تحليل -3ها؛ ¬آفلاين بودن داده

جستجوي فضايي، ذخيره اطلاعات، مديريت 

هاي ¬هاي ذخيره داده¬پروتکل -4ها؛ ¬داده

رمزگذاري  -6بازيابي اطلاعات؛  -5مکاني؛ 

افزاري براي ¬ايجاد سکوي سخت -7اطلاعات؛ 

اي اشيا متحرك فضايي؛ سازي سيستم بر¬پياده

محصول نهايي پروژه و نتايج قابل انتظار طراحي 

استفاده از تلفن  -1يک سامانه با دو سناريو 

 – FARGISاستفاده از بسته  -2همراه)اندرويد(. 

افزاري ¬افزاري و نرم¬يک پک کامل سخت

  



 330                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف

طراحي شده که در اختيار شرکت برق کرمان 

آن صورت  گيرد که کليه فرايندها در¬قرار مي

باشد، -گيرد و مستقل از تلفن همراه مي¬مي

قابليت کامل گوشي را دارد، امنيت بيشتر، قابل 

 نصب روي خودرو و يا همراه کاربر.

6 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

شرکت به همراه  GISتدوين برنامه راهبردي 

 روشهاي نوين پياده سازي کاربردها

شناسي آسيب  - شناخت وضعيت موجود -

ارائه  -تدوين برنامه راهبردي  -شرايط فعلي 

بررسي  -کاربردها  راهکار جهت پياده سازي

 -کيفي و کمي اطلاعات و پايگاه هاي داده 

و شاخصهاي انتخاب نرم  بررسي نرم افزار موجود

 راهکاري فرهنگ سازي استفاده از -افزار جديد 

GIS 

بر متخصصين  محور در صنعت برق امروزه نقش اطلاعات مکان

برنامه راهبردي و  امر پوشيده نمي باشد. برنامه ريزي و اجراي يک

 مي باشد. با GIS عملياتي يکي از نيازهاي اوليه و اساسي واحد

توجه به هزينه هاي بالاي آماده سازي و گردآوري اطلاعات مکان 

جهت پياده سازي و اجرايي نمودن کاربردها  محور، داشتن برنامه

 .بسزايي برخوردار استاز اهميت 

7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

تحقيق و بررسي در راستاي راست آزمايي و 

آسيب شناسي فرآيندهاي سيستمي فروش 

انرژي، انشعاب و خدمات پس از فروش و ارائه 

 راهکارهاي اجرايي

بررسي، آسيب شناسي و صحت سنجي انجام 

 محاسبات قبوض، انشعاب، جرايم بازرسي و ..،.

کدنويسي و برنامه سيستم جامع مشترکين 

شرکت عصر انديشه از اهداف آن محسوب مي 

شود. همچنين شناخت سيستم موجود، تحليل 

اطلاعات، طراحي نحوه ارزيابي، پياده سازي 

سيستم، تست و استقرار و پيکربندي و تحويل 

 نهايي گزارش در اين پروژه نيز مد نظر مي باشد.

سيستم » ت عصر انديشه تحت عنوان افزاري شرک سيستم نرم

هاي فروش  مشتمل بر زيرسيستم« جامع خدمات مشترکين برق 

انرژي، فروش انشعاب، خدمات پس از فروش، بازرسي )تست لوازم 

گيري(، وصول مطالبات، قطع و وصل، سرويس پيام کوتاه  اندازه

(SMSسرويس ،) ها )شامل  هاي دفاتر پيشخوان دولت / آژانس

هاي اينترنتي  عاب و خدمات پس از فروش(، سرويسفروش انش

( Portal)شامل فروش انشعاب، خدمات پس از فروش و درگاه )

گيري خدمات مشترکين برق( توليد شده است. امروزه  گزارش

نظارت تخصصي و بررسي هدفمند بر روي اطلاعات قبوض 

مشترکين در سامانه سيستم عصر انديشه و صحت سنجي آن 

مي باشد. با توجه به تخصصي بودن بحث برنامه امري ضروري 

نويسي و صحت سنجي آن وجود اشکلات محاسباتي از جمله 

تغييرات ساليانه در هزينه ها و روشهاي محاسباتي حق انشعاب، 

انرژي، جرايم بازرسي و ... مي تواند ضررهاي جبران ناپذيري را در 
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 محور عمومي -6

 انساني منابع مهارتي و آموزشي مطالعات  -6-6

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

خدمت آسيب شناسي آموزش هاي ضمن 

کارکنان در شرکت برق منطقه اي زنجان و 

 ارائه راهکارهاي عملي و کاربردي

اهداف مورد انتظار عبارتند از: افزايش انگيزه و 

رضايت کارکنان جهت شرکت در دوره هاي 

آموزشي ، بهبود عملکرد و افزايش بهره وري 

کارکنان .مراحل انجام کار عبارتند از : آسيب 

خدمت کارکنان در  شناسي آموزش هاي ضمن

شرکت برق منطقه اي زنجان و ارائه راهکارهاي 

 عملي و کاربردي

برخي کارکنان بدليل احساس عدم کارايي دوره هاي ضمن 

خدمت علاقه چنداني جهت شرکت و استفاده از دوره ها ندارند 

لذا انجام اين پروژه موجب افزايش انگيزه و رضايت کارکنان جهت 

وزشي مي گردد، لذا موجب بهبود عملکرد شرکت در دوره هاي آم

 و افزايش بهره وري آنان مي گردد.

2 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

انجام مطالعه کار و کارسنجي کليه پست هاي 

 سازماني شرکت برق منطقه اي زنجان

نتايج مورد انتظار)خروجي و محصول نهايي(: با 

انجام اين پروژه نتايج ذيل مورد انتظار مي باشد: 

انجام مطالعه کار و بهبود روش هاي انجام کار  -

درصورت لزوم و به صورت همزمان با کارسنجي. 

نيروي انساني برآورد شده ومورد نياز هريک از  -

جام متدولوژي ان •واحدهاي سازماني شرکت. 

کار: در اين بخش بايستي متدولوژي و روش 

اجراي پروژه به تفصيل و با جزئيات کامل بيان 

گردد. اين بخش بايستي شامل موارد ذيل باشد: 

تکنيک و روش مورد استفاده براي انجام مطالعه -

کار و بهبود انجام فعاليت ها و دليل استفاده و 

 تکنيک و روش مورد -ميزان اثربخش بودن آن. 

استفاده براي انجام کارسنجي و تعيين زمان 

استاندارد انجام کار و دليل استفاده و ميزان 

ارائه توضيحات کامل وجامع  -اثربخش بودن آن. 

درخصوص نحوه استفاده از تکنيک هاي انتخاب 

 شده در راستاي نيل به اهداف پروژه.

ام راستاي مطالعه و بهبود روش هاي انج ضرورت انجام پروژه: در

تبع آن افزايش  کار در واحدها و پست هاي سازماني شرکت و به

کيفيت و کاهش زمان انجام فعاليت ها و هم چنين توزيع مناسب 

انساني متناسب با حجم کار و عدم نياز به تخصيص نيروي  نيروي

محدوديت هاي موجود و جبران کمبود  انساني مازاد، با توجه به

کار و کارسنجي به  ها، پروژه مطالعهنيروي انساني مورد نياز واحد

منظور رفع مسئله مذکور به عنوان يک پروژه تحقيقاتي در شرکت 

منطقه اي زنجان تعريف گرديده است. با انجام اين پروژه  برق

انساني مورد نياز واحدها با دقت بالائي برآورد  انتظار ميرود، نيروي

بهبود داده  لزوم و ضرورت و روش هاي انجام کار نيز در صورت

زمان  شوند. لازم به ذکر است که مطالعه کار و کارسنجي و تعيين

استاندارد انجام کارها بايستي به صورت همزمان انجام و براي هر 

در صورت نياز و ضرورت مطالعه روش و بهبودهاي  پست سازماني

استاندارد انجام کار، براي فعاليت  سپس زمان لازم صورت گرفته و

 .شده برآورد گردد بهبود داده



333                                                                                                                                                           1400در سال  شرکت توانير يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

3 
شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

طراحي الگوي فرهنگ مطلوب سازماني و 

سنجش آن در شرکت سهامي برق منطقه اي 

 زنجان

براي اين تحقيق اهدافي به شرح زير متصور 

است: هدف اصلي: طراحي الگوي فرهنگ 

سازماني مطلوب شرکت برق منطقه اي زنجان و 

. 1اهداف فرعي: سنجش وضعيت موجود آن 

تعيين ابعاد، مولفهها و شاخصهاي الگوي فرهنگ 

سازماني مطلوب بر اساس منابع مورد مطالعه، 

بهينه کاوي و ذهن کاوي مديران ارشد مجموعه 

. تجزيه و تحليل وضعيت موجود فرهنگ 2

. 3سازماني و تحليل شکاف با وضعيت مطلوب 

ترسيم نيمرخ فرهنگ سازماني شرکت در وضع 

. ارائه راهبردها و راهکارهاي پيشنهادي 4د موجو

در راستاي بهينهسازي و تحول در هر يک از 

 مولفه هاي فرهنگ سازماني

انجام هر گونه تغيير و تحول بنيادي موفقيت آميز در سازمان تنها 

از طريق شناخت دقيق ويژگيهاي فرهنگ سازماني آن سازمان 

ارزشها ، باورها و  همراه با اتخاذ راهبردهاي اساسي مبتني بر

مفروضات اساسي آن سازمان، ممکن ميباشد. بديهي است 

برخورداري از سازماني پويا، نوآور و خلاق، مستلزم داشتن ويژگي 

فرهنگي مثبت در بافت فرهنگ سازماني منسجم ميباشد؛ يعني 

داشتن روحيه کار جمعي، نگرش سيستمي، احساس مسؤليت 

، بروز خلاقيت و ابتکار عمل. اجتماعي، حميت و تعهد سازماني

دستيابي به اين مهم در گرو شناخت واقعيتهاي موجود در 

تعاملات سازماني است که از طريق شناخت و نهادينه سازي 

فرهنگ سازماني و تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني امکانپذير 

خواهد بود. از عمده ترين دلايل اهميت فرهنگ سازماني ميتوان 

موضوع نهادينه سازي فرهنگ سازماني در صدر به قرار گرفتن 

سياستهاي بيست و شش گانه کلان نظام اداري اشاره نمود. از 

ديگر دلايل اهميت اين موضوع، ميتوان به تاکيدات پي در پي 

مقام معظم رهبري به موضوع فرهنگ بطور اعم و نيز در وجه 

 اخص آن در رابطه با موضوعاتي همچون نقشه فرهنگي، مهندسي

فرهنگ و مهندسي فرهنگي کشور اشاره نمود. از منظر ديگر 

سازمانهايي که تازه تاسيس يافته اند يا دوران رشد و بلوغ خود را 

طي مينمايند، بطور مستمر در پي توسعه کمي و کيفي و کسب 

موفقيتهاي روز افزون هستند تا از اين رهگذر بتوانند جايگاه خود 

رقابتي کنوني، حفظ و ارتقاء را در فضاي به شدت متلاطم و 

ميزان اثر گذاري نياز شناسايي شده بر عملکرد شرکت : -1بخشند 

ميزان ضرورت و فوريت رفع نياز : اولويت -2درحد خوبي ميباشد . 

ميزان استراتژيک بودن نياز : به لحاظ استراتژيک -3اول شرکت . 

سطح تعريف نياز)مدير عامل، -4در اولويت اول مي باشد . 
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سريع الحصول بودن -5عاونان، مديران و کارشناسان( : معاونان م

ميزان بودجه و امکانات شرکت : -6نتيجه : ميان مدت مي باشد . 

درصد  70فراواني نياز شناسايي شده : -7درحد نياز موجود است . 

 برآورد کلي منفعت حاصل از به کارگيري : زياد .-8مي باشد . 

4 
شرکت برق منطقه اي 

 نزنجا

آسيب شناسي و تعيين علل و موانع نهادينه 

سازي نظام هاي مديريتي* در شرکت برق 

منطقه اي زنجان و ارائه راهکارهاي اجرايي . * 

(، ارزيابي IMS)سيستم مديريت يکپارچه )

، برنامه  EFQMتعالي سازماني بر اساس مدل 

ريزي استراتژيک و برنامه هاي عملياتي 

 مربوطه(

سنجش اثربخشي  وجود وتبين وضعيت م .1

. شناسايي عوامل و موانع 2نظام هاي مديريتي 

اثربخش نظام هاي مديريتي.  موجود در استقرار

. شناسايي راهکارهاي اجرايي جهت بهره 3

 نظام هاي مديريتي مندي اثربخش از

در حوزه نظام هاي مديريتي و تدوين  شناسايي وضعيت موجود -1

مديريتي در بهبود  اثير نظام هاي. نقش و ت2برنامه هاي بهبود 

 بهره وري و فرهنگ سازماني

5 
شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

شناسايي و رتبه بندي عوامل سازماني موثر بر 

ايجاد استرس شغلي و رابطه و تاثير آن با 

عملکرد کارکنان در شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

شناسايي بيشتر و سنجش ميزان استرس شغلي 

کارکنان شناسايي عوامل ساختاري موثر در بين 

بر استرس شغلي و رتبه بندي آنها از نظر شدت 

تاثير شناسايي رابطه بين ميزان استرس شغلي و 

عملکرد فردي ارائه راه حل در جهت کاهش 

ميزان استرس شغلي از طريق تغيير، بهبود و 

اصلاح عوامل ساختاري موثر و ارائه راه حل هاي 

ه در قالب گزارش تحقيق ارائه جايگزين و ... ک

 خواهد گرديد

يکي از معضلات و مشکلات جوامع امروزي بيماريهاي رواني است. 

بيماريهاي رواني همواره در اجتماعات بشري وجود داشته است . 

ليکن اطلاعات آماري و عيني در اين موارد اندك بود ، اما امروزه 

عيار نسبتاٌ واقعي با گسترش اطلاعات پژوهشي و آماري مي توان م

از بروز و شيوع بيماريهاي رواني ارائه داد. يکي از انواع و اقسام 

شايع و فراگير بيماريهاي رواني، اسنرس به طور عام و استرس 

هاي شغلي به طور خاص مي باشد. استرس هاي شغلي همواره 

يکي از عوامل خطرزاي سلامتي بوده است که بر کيفيت زندگي 

ز تاثير مي گذارد. تحقيقات مختلف نشان مي خصوصي افراد ني

دهد که استرس شغلي يا کار در محيط هاي پراسترس ارتباط 

مستقيمي با افزايش ضايعات، غيبت، کاهش بهره وري، نارضايتي 

سازماني و بروز رفتارهاي نابهنجار در کارمندان در سطح  –شغلي 

هزينه زيادي سازمان و خانواده داشته و جوامع و سازمانها سالانه 

را مي بايد در قبال آسيب ها و مشکلات ايجاد شده مذکور هزينه 

کنند. شناسايي عوامل ساختاري موثر بر ايجاد استرس شغلي در 
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محيط کار مي تواند به مديران و تصميم گيرندگان سازماني در 

برنامه ريزي و اتخاذ تصميم هايي جهت بهسازي محيط کاري 

 ي نمايد.پرسنل سازمان کمک شايان

6 
شرکت برق منطقه اي 

 کرمان

تعيين سطح سلامت روان و بررسي تيپ هاي 

شخصيتي با تمرکز بر رويکردهاي روانشناختي 

سرپرستا ن و مديران شرکت برق  در کارکنان، 

 منطقه اي کرمان

تحقيق : از آنجا که منابع  دلايل اولويت داشتن -

انساني هر سازمان نقش بسزايي در پيشرفت و 

سازمان دارند، توجه ويژه به منابع  نوآوري آن

 انساني و بررسي سطح سلامت جسماني و رواني

کارکنان سازمان در کيفيت راندمان آن از 

به  اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا با توجه

اهميت اين مساله و ضرورت ايجاد شده در 

از  شرکت سهامي برق منطقه اي کرمان، و پس

سه هم انديشي پژوهشگران برگزاري چندين جل

هاي  طرح حاضر با کارکنان و مسئولان بخش

مختلف اين سازمان، مشخص کردن سطح 

سلامت روان، انگيزه شغلي و تيپ هاي 

کارکنان در الويت بررسي قرار گرفت  شخصيتي

 تا با جمع آوري اطلاعات لازم، در گام نخست

نيمرخ وضعيت فعلي نيروي انساني سازمان 

 در گام دوم متناسب با وضعيت مشخص گردد و

موجود، مداخلات روانشناختي مناسب براي اجرا 

مزاياي  .در فاز دوم پژوهش شناسايي شود

بکارگيري تحقيق : منابع و نيروي انساي سرمايه 

و بهره وري  عمده سازمان به شمار مي رود

نيروي انساني ، عامل حياتي موفقيت و اساس 

به سلامت  سودآوري هرسازماني است.توجه

رواني مي تواند افزايش کارآيي و بهره وري 

امروزه سازمانها تمايل دارند که در محيط پررقابت حضور داشته 

باشند، از اين رو تلاش مي کنند به راههاي مختلف اين حضور 

شغلي کارکنان خود را بهبود خود را پررنگ کنند و عملکرد 

سازمانها بايد براي حفظ رقابت، ( 2016بخشند )آريولا و همکاران،

توانمندي کارکنان خود را افزايش دهند )جبنزبرگ و همکاران، 

بهره وري و توسعه هر سازماني تا حد زيادي به کاربرد (. 2016

صحيح منابع انساني در سازمان وابسته است. سازمان ها به طور 

فزاينده اي از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور بوده ، به اظهار 

نظر پرداخته و به دليل رقابت هر چه بيشتر، انتظارات بالاتر 

مشتريان و تمرکز بيشتر بر کيفيت که نشان دهنده ي دنياي در 

حال تغيير است، احساس مسئوليت داشته باشند. سازمان ها براي 

رادي هستند که نسبت به چالش هاي حفظ بقاي خود نيازمند اف

محيطي پاسخگو بوده، از تسهيم اطلاعات و دانش هراس نداشته 

باشند و بر اعتقادات خود و تيم شان پايبند باشند ) صفري 

(. تحقيق حاضر به منظورشناخت 1395خانکهداني و پيرحياتي، 

سطح سلامت رواني افراد، تعيين تيپ هاي شخصيتي کارکنان و 

زان تناسب تيپ هاي شخصيتي با جايگاه سازماني آنان بررسي مي

است. به منظور تحقق اين امر شناسايي عوامل موثر بر انگيزه 

شغلي کارکنان با تاکيد بر عوامل فردي و سازماني و معرفي 

مداخلات روانشناختي مناسب صورت مي گيرد. سلامت سازمان 

از مشخصات متاثر از سلامت جسمي و رواني افراد سازمان است. 

يک سازمان سالم آن است که سلامت جسمي و رواني کارکنان 

آن به اندازه امر توليد و بهره وري مورد توجه مديريت سازمان قرار 
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باشد. سلامت روان،  کارکنان را به دنبال داشته

دانش و هنري است که به افراد کمک مي کند تا 

با جهان اطراف را داشته و  حداکثر سازش ممکن

راه حل هاي مطلوب تري را براي حل 

کنند. سلامت روان نيروي  مشکلاتشان انتخاب

از اولويت بالايي برخوردار است چرا که انساني 

انساني سالم باعث پيشرفت جامعه است.  نيروي

 علاوه بر موضوع سلامت روان، در بيش از دودهه

اخير مطالعاتي که به وسيله مدل هاي شخصيت 

يکي از  انجام شده غالبا نقش شخصيت را بعنوان

مهم ترين تعيين کننده هاي عملکرد شغلي و 

اند.  وري برجسته ساخته موفقيت و بهره

تحقيقات انجام شده رابطه مستقيمي بين 

 متغيرهاي شخصيتي، علاقه،رضايت شغلي و

رفتار اجتماعي مثبت را با يکديگر نشان مي 

که  دهند. به طور کلي مي توان گفت افرادي

شغل متناسب با توانايي ها و ارزش هاي خود 

شغل  دارند مشکل کمتري در سازگاري با آن

ند داشت. بنابراين بررسي سلامت رواني و خواه

جايگاه  شناسايي تيپ هاي شخصيتي در نوع

سازماني فرد و عملکرد و رضايت شغلي ارتباط 

و راهکارهاي  نزديکي دارد و بررسي اين عوامل

مناسب در جهت افزايش سلامت روان و افزايش 

فرد با نوع تيپ  تناسب شغل و جايگاه شغلي

هت تعيين عوامل موثر شخصيتي و نيازسنجي ج

تعيين مداخلات  در انگيزه کارکنات و

(. دروضعيت سلامتي انسان عوامل 1388گيرد )عباس پور، 

مختلفي چون عوامل فيزيکي، اجتماعي و رواني نقش مهمي دارد. 

انسان، محيط کار وي است که مي يکي از عوامل استرس زا در 

تواند پيامدهاي مختلفي در جنبه هاي ديگر زندگي او هم داشته 

باشد چرا که بخش عمده اي از زندگي روزانه هر شخص صرف 

اشتغال به کار مي شود. رويکرد روانشناسي مثبت نگر، بعنوان موج 

سوم رويکردهاي روانشناختي، يکي از رويکردهايي است که مي 

در تحقق نيل به اين هدف به سازمان کمک نمايد.  تواند

روانشناسي مثبت نگر از آغاز شکل گيري سهم چشمگيري بر 

تغيير تمرکز از بيماري و آسيب شناسي به سمت بهزيستي 

روانشناختي و سازه هاي مرتبط داشته است. آنچه در روانشناسي 

ل مثبت نگر شايان توجه است، شکوفايي انسان و چگونگي به فع

در آمدن توان بالقوه انسان هاست. در واقع، روانشناسي مثبت علم 

(. اين 2012شادکامي و شکوفايي انسان است )کامپتون و هافمن، 

( مطرح کرد بر 1999حيطه خاص ازروانشناسي که سليگمن )

موفقيت انسان ها تمرکز دارد. روانشناسي مثبت نگر مطالعه علمي 

آن، کشف و ارتقاي عواملي  عملکرد بهينه انسان است و هدف

است که به افراد، خانواده ها وجوامع کمک مي کنند تا پيشرفت 

(. با توجه به اينکه 2005کنند و شکوفا شوند )گابل وهايدت، 

سازمان ها نيز به دنبال راهي براي کمک به کارکنان خود براي 

حرکت به سمت اهداف سازمان اند، به طور فزاينده اي اهميت 

ايي و تمرکز بر رشد توانمندي هاي بالقوه کارکنان را به مثبت گر

جاي تمرکز برضعف ها، درك کرده اند و مطالعات سازماني را به 

(. 2009سمت مثبت نگري سوق داده اند )آوي ، لوتانز و جنسون، 

در نهايت اين پژوهش به دنبال آن است که با افزايش عملکرد 

د در سازمان، سطح سلامت عوامل انساني بعنوان يک منبع ارزشمن
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روانشناختي موثر مي تواند در نهايت باعث بهبود 

اهداف مورد  -سازماني شود  سلامت و بهره وري

انتظار : تعيين سطح سلامت روان کارکنان با 

مداخلات روانشناختي در سازمان مورد  تاکيد بر

نان با مطالعه تعيين تيپ هاي شخصيت کارک

بر مداخلات روانشناختي در سازمان مورد  تاکيد

 مطالعه تعيين تناسب تيپ هاي شخصيتي

کارکنان با جايگاه سازماني آنها تعيين عوامل 

کارکنان  موثر شغلي بر سطح سلامت روان

سازمان تعيين مداخلات روانشناختي مناسب با 

در کارکنان  نيازها و مشکلات شناسايي شده

ول( سوالات تحقيق سطح سلامت سازمان )فاز ا

مداخلات روانشناختي  روان کارکنان با تاکيد بر

در سازمان مورد مطالعه چگونه است؟ تيپ هاي 

تاکيد بر مداخلات  شخصيت کارکنان با

روانشناختي در سازمان مورد مطالعه کدامند؟ آيا 

شخصيتي کارکنان با جايگاه  ميان تيپ هاي

رد؟ عوامل موثر سازماني آنها تناسبي وجود دا

سطح سلامت روان کارکنان سازمان  شغلي بر

کدامند؟ مداخلات روانشناختي مناسب با نيازها 

مشکلات شناسايي شده در کارکنان سازمان  و

پژوهش  :)فاز اول( چيست؟ مراحل کل انجام کار

حاضراز مراحل مختلفي تشکيل شده است که 

تحقيق و  بالطبع، در هر مرحله از روش هاي

ابزارهاي مختلفي استفاده مي شود که شامل 

پرسشنامه جهت  اجراي Ø :مراحل زير است

روان و تيپ هاي شخصيتي کارکنان و عوامل موثر بر انگيزه شغلي 

آنان را شناسايي کرده و به بررسي تناسب جايگاه افراد در سازمان 

با توجه به موارد مذکور پرداخته و به اين سوال پاسخ دهد که در 

 سازمان مذکور با توجه به عوامل مذکور، کداميک از مداخلات

روانشناسي با تکيه بر رويکرد روانشناسي مثبت نگر مورد نياز 

 است؟
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 Ø سنجش سطح سلامت روان کارکنان سازمان

هاي  اجراي پرسشنامه جهت سنجش تيپ

بررسي تناسب  Ø شخصيتي کارکنان سازمان

 ميان تيپ هاي شخصيتي و جايگاه سازماني

لي تعيين عوامل موثر بر انگيزه شغ Ø کارکنان

و کمي  کارکنان با استفاده از روش هاي کيفي

معرفي مداخلات روانشناختي مناسب با توجه به 

مذکور جهت  نتايج بدست آمده از روش هاي

محصول نهايي تحقيق:  -شروع فاز دوم پژوهش 

معيارهاي پذيرش   گزارش CD ˜ کتابچه گزارش

. ارائه گزارش و 1و پايان پذيرفتن پژوهش 

پرسشنامه هاي مرتبط  صل ازتفسير نمرات حا

. ارائه نيمرخ 2با سلامت رواني کارکنان سازمان 

تيپ هاي شخصيتي کارکنان  و نمره ها ي

. تعيين ميزان تناسب ويژگي هاي 3سازمان 

با جايگاه فعلي آن ها در  شخصيتي کارکنان

. ارائه نتايج حاصل از نيازسنجي عوامل 4سازمان 

. 5نان سازمان حوزه انگيزه شغلي کارک موثر بر

 شناسايي و معرفي مداخلات روان شناختي لازم

بر اساس يافته هاي حاصل از فاز اول براي ورود 

 به فاز دوم پژوهش

7 
شرکت برق منطقه اي 

 گيلان

چگونگي تعادل بخشي ميان زندگي کاري 

)سازماني( با زندگي شخصي کارکنان شرکت 

 اي گيلان¬برق منطقه

کاهش تنش هاي  - افزايش بهره وري شرکت -

تامين و  -بسط انگيزش کارکنان  -اداري 

 کارکنان تضمين حمايت خانواده از

باورند که هر قدر اين تعادل بخشي  بزرگان اين عرصه بر اين

براي رشد  تر باشد، به همان نسبت شرايط¬تر و جامع¬واقعي

تر خواهد شد. ضمناً ¬وري سازماني فراهم¬فردي و ارتقاي بهره

بزرگان مديريتي متذکر شده اند که عدم توجه به اين  اين دسته از

ها را با بحران و ¬و شرکت ها¬وضوع، دير يا زود، سازمانم
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 وري مواجه خواهد¬هاي جدي در مسير توسعه و بهره¬چالش

  .کرد

 شرکت توانير 8
هاي عمومي و تخصصي  شناسي آموزش آسيب

 حين کار درخصوص مديران

تبيين کارکردهاي آموزش در سازمان ارائه 

هاي آموزش حين کار براي  اهداف و مزيت

هاي  مديران ارائه دلايل عدم موفقيت آموزش

هاي  حين کار تبيين اثرات عدم موفقيت آموزش

حين کار ارائه راهکارهاي عملي براي رسيدن به 

هاي حين کار ترسيم  موفقيت در آموزش

 انداز آموزش حين کار چشم

کاهش  -عدم اثربخشي واقعي آموزش هاي سازماني براي مديران 

 آيند آموزشمشارکت مديران در فر

 شرکت توانير 9
انجام طرح مطالعات در خصوص حسابرسي و 

 ريسک منابع انساني

هاي  هاي عميق درخصوص فعاليت انجام تحليل

ها  واحد منابع انساني و شناسايي مسائل و ضعف

حل براي مشکلات محاسبه انواع  و يافتن راه

ها )ريسک برند کارفرمايي و ريسک  ريسک

فرايندهاي منابع انساني کاهش قانوني( در 

هاي واحد منابع انساني دستيابي به  هزينه

 بالاترين سطوح استان

حسابرسي منابع انساني بررسي نظامند، مستقل و مستمر 

هاي واحد منابع انساني در مقايسه با اهداف  ها و خروجي فعاليت

هاي سازمان و  ها و رويه سازمان، الزامات قانوني، سياست

اي است. همچنين ابزاري حياتي  دهاي تخصصي و حرفهاستاندار

هاي  ها و هزينه براي در امان ماندن سازمان از بسياري از جريمه

هاي منابع انساني  قانوني تحميلي به شرکت به واسطه فعاليت

است. دلايل اولويت داشتن: مشخص نمودن سهم واحد منابع 

دادن به  انساني در تحقق اهداف استراتژيک سازمان، خاتمه

ده واحد منابع انساني، بهبود کيفيت تصميمات  هاي زيان فعاليت

مالي اتخاذ شده توسط مديريت در حوزه منابع انساني، بهبود 

هاي  اي از فعاليت تصوير واحد منابع انساني و ارائه تصويري حرفه

منابع انساني، ايجاد انگيزيه در متوليان واحد منابع انساني و ايجاد 

ها و  هد به بهبود مستمر در آنها، يکپارچه سازي سياستروحيه تع

هاي منابع انساني، مشخص سازي نقاط قوت و ضعف  فعاليت

هاي منابع انساني و بهبود  هاي منابع انساني، بهبود سيستم حوزه

 کيفيت فرايند مستندسازي در واحد منابع انساني
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10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايلام

انگيزشي کارکنان شرکت توزيع ارائه الگوي 

 نيروي برق استان ايلام

 -اهداف مورد نظر به شرح زير مي باشد: 

بخش در جهت کاهش  هاي انگيزه شناسايي مؤلفه

بندي و  دسته -هاي مالي و غيرمالي؛  دغدغه

شده  بخش شناسايي هاي انگيزه بندي مؤلفه رتبه

 -هاي مالي و غيرمالي  در جهت کاهش دغدغه

کمي در جهت دستيابي به  -دل کيفي ارائه م

بخش  هاي انگيزه اندازي روشن از مؤلفه چشم

دغدغه هاي کارکنان شرکت  -کارکنان شرکت. 

توزيع نيروي برق ايلام به ويژه در موارد غيرمالي 

مشخص  -به طور ويژه مورد بررسي قرار گيرد. 

گردد تفاوت هاي افراد از حيث رده ي سازماني و 

ي تا چه حد مورد توجه است؟ ويژگي هاي شخص

نحوه ي ايجاد ظرفيت هاي جديد در شرکت -

توزيع برق ايلام به منظور توسعه انگيزه بخشي 

به کارکنان مشخص گردد. مراحل انجام کار به 

هاي  شناسايي مؤلفه - üباشد: ¬شرح زير مي

بخش مالي و غيرمالي در جهت کاهش  انگيزه

با   هاي کارکنان از طريق مصاحبه دغدغه

شده  هاي شناسايي بندي مؤلفه رتبه - üخبرگان؛ 

 -هاي آماري.  از طريق آزمون

ها و  يا انگيزش، عامل اساسي در ايجاد تلاش ميل با اراده انجام کار

يکي از ابزارهاي مهم در  هاي فرد يا افراد است. انگيزش فعاليت

محيط  القاي کارکنان براي توليد نتيجة مؤثر و کارآمد و خلق

بيني شده است.  هاي پيش آميز برنامه اري مثبت و اجراي موفقيتک

ها و قلب تپندۀ آن اگر از  عنوان سرماية اصلي سازمان کارکنان به

شده برخودار نباشد،  بيني پيش نيرويي براي حرکت در مسير

از مسير خارج  ايستد يا سازمان در همان اوايل يا از حرکت باز مي

هاي کشور شده  يت تلخ گريبانگير سازمانشود. امروزه اين واقع مي

که خيل عظيمي از کارکنان تنها با هدف کسب درآمد آن  است

ها  هر طريق ممکن جذب سازمان هم به صورت ثابت ماهيانه، به

مطمئن باشند.  اند؛ تا از اين رهگذر از دريافت حقوقي ماهيانه شده

و تغيير و هاي تحول  از اين رو، اگر نزد چنين کارکناني از طرح

هاي جديد سخني به ميان آيد با ديدۀ  وظايف محوله با روش انجام

کنند. زيرا انگيزۀ اصلي آنان براي  مي شک و ترديد از آن انتقاد

حقوق، پاداش و...  حضور در سازمان دريافت مزاياي مالي در قالب

 بوده است و انتظارات آنان از سازمان حول و محور مزاياي مالي در

رو، براي رهايي از وضعيت موجود و شناخت  ست. از اينجريان ا

اي براي ارائه  بخش، انجام مطالعه انگيزه هاي ديگر از عوامل جنبه

بخش  هاي انگيزه مؤلفه مدل جامع و چندوجهي به منظور فهم

  .رسد مالي و غيرمالي ضروري به نظر مي

11 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان کردستان

بررسي وضعيت ارتقاي آسيب شناسي و 

کيفيت آموزش کارکنان و برنامه هاي آموزشي 

 در صنعت برق

بهبود و ارتقاي کيفيت برنامه هاي آموزشي ، 

اثربخشي بيشتر برنامه هاي آموزشي ، ارتقاي 

وضعيت عملکردي و رفتاري کارکنان و مديران 

خروجي پروژه داراي دو نسخه گزارش متفاوت 

ي براي به اشتراك يکي براي خود شرکت و ديگر

هاي ديگر باشد که بتوان از  گذاري با شرکت

اهميت افزايش مهارت ، دانش و نگرش کارکنان در بهره وري 

 صنعت و افزايش بازدهي کاري
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 نتايج آن استفاده نمود.

12 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان مرکزي

بررسي نقش مديريت منابع انساني سبز در 

)مطالعه موري: شرکت شرکت هاي توزيع برق 

 توزيع نيروي برق استان مرکزي(

بدينگونه طرح هاي مديريت منابع انساني سبز، 

از سويي منجر به صرفه جويي و بازده بيشتر 

ميشود،و از سوي ديگرهزينه هاي پايين تر و 

ايجاد يک فضاي بهتر براي تعامل کارکنان، به 

نوبه ي خود کمک ميکند تا سازمان مدل 

يست محيطي را به کاربگيرد.اهميت پايداري ز

اجراي اين طرح ها را نه تنها از نقطه نظر توسعه 

ي پايدارواقتصاد، بلکه در دستورالعمل هاي 

اجرايي بالادست وهمچنين در به روز شدن و 

انطباق با استانداردهاي جهاني ، ميتوان يافت. 

 ISOيکي از اين استانداردهاي بين المللي 

سعي در شناسايي مباحث ميباشد که  14001

زيست محيطي وادغام آن با وظايف مديريتي از 

جمله مديريت منابع انساني، دارد نتايج آن براي 

ديگر شرکتهاي توزيع نيز مي تواند مورد استفاده 

قرار گيرد.اشتراك گذاري خلاصه اي از پروژه 

کافي نبوده و لازم است کل گزارش پروژه با 

شامل اطلاعات  حذف حداقلي از مواردي که

فردي پرسنل شرکت يا اطلاعات محرمانه ديگر 

مي شود ، با ديگر شرکتها به اشتراك گذاشته 

شود.واگرنه اتلا سرمايه ي ملي خواهد بئد. لذا 

خروجي پروژه بايد داراي دو نسخه گزارش کمي 

متفاوت يکي براي خود شرکت و ديگري براي به 

 اشتراك گذاري باشد.

ع مالي ديگر به عنوان عامل اصلي توسعه به در عصر حاضر مناب

شمار نمي آيند، بلکه عملکرد سرمايه هاي انساني در سازمان 

موجبات دستيابي به رشد و توسعه ي پايدار را فراهم ميکند و 

مديريت چنين سرمايه هايي به دانشي وسيع نياز دارد. درچند 

 EMدهه ي اخير محققين، سيستمهاي مديريت زيست محيطي 

ا نيز در کنار مديريت منابع انساني به عنوان عاملي کليدي براي ر

رسيدن به توسعه ي پايدار در سازمان مورد توجه قرار دادند. 

مديريت زيست محيطي را فرايند گسترده اي در سازمان تعريف 

نمودند که کارهاي خلاقانه اي را براي رسيدن )به پايداري 

يت پذيري اجتماعي و محيطي، کاهش ضايعات، افزايش مسئول

مزيت رقابتي در سازمان، به اجرا در مي آورد. ولي از اين ميان، 

توجه فزاينده اي را به خود GHRMمديريت منابع انساني سبز 

جلب کرده است ؛چراکه حرکت به سمت انجام فعاليتهاي 

دوستدارانه ي محيط زيست در سازمان،نيازمند حمايت مديريت 

؛ به اين دليل که مديريت منابع انساني منابع انساني مي باشد 

شريک استراتژيک ، و واحدي با عملکردي داراي ارزش افزوده مي 

دوستدار محيط "و  "سبز"باشد ومي تواند اهميت فعاليتهاي 

را با ايجاد تغيير در فرايندهاي خود مورد توجه قرار دهد.  "زيست

 از طرفي مديريت منابع انساني نقشي حياتي درشکل دهي

فرهنگ، ساختار،استراتژي ها و توسعه ي سياست سازماني بازي 

ميکند. بنابراين مي توانيم مديريت منابع انساني و سيستمهاي 

مديريت زيست محيطي را به عنوان عوامل کليدي در دستيابي به 

توسعه ي پايدار در سازمان نيز در نظر بگيريم. شرکت هاي توزيع 

ي برق به مردم از سازمان هايي برق به خاطر رسالت ارائه نيرو
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است که به طور گسترده با محيط زيست در تعامل مي باشد. در 

ميان وظايف بسيار متعددي که براي شرکت هاي توزيع برق 

تعريف شده است مي توان به: پيشگيري از آلودگي محيط زيست 

و مديريت زيست محيطي نيز به چشم ميخورد، که امروزه 

خود معطوف کرده است . اجراي اين وظايف  توجهات زيادي را به

در حوزه هاي مختلف، باعث مي شود افراد زيادي به عنوان 

کارکنان مستقيم و يا به صورت غيرمستقيم در شرکتهاي همکار با 

 GHRMشرکت توزيع برق استان مرکزي مشغول به کار باشند؛. 

اه ميتوان هم از جنبه هاي مديريتي و محيط زيست، و هم از ديدگ

اقتصادي مورد بحث قرار داد. به تعبيري، درواقع اين مقوله، 

( حمايت ميکند TBL) Triple Bottom Lineازمفهوم پارارايم 

که دربرگيرنده ي فعاليتهايي همراستا با سه رکن توسعه ي پايدار، 

مي باشد. بدينگونه طرح  "محيط ، جامعه و اقتصاد  "يعني تعادلِ 

ي سبز، از سويي منجر به صرفه جويي و هاي مديريت منابع انسان

بازده بيشتر مي شود،و از سوي ديگر هزينه هاي پايين تر و ايجاد 

يک فضاي بهتر براي تعامل کارکنان، به نوبه ي خود کمک ميکند 

تا سازمان مدل پايداري زيست محيطي را به کاربگيرد. اين 

مهم  پژوهش به دنبال کمک در دستيابي به اهداف و ماموريتهاي

شرکت توزيع برق استان مرکزي در استفاده مناسب از محيط 

زيست براي برق رساني مناسب به مشترکين است که با رويکرد 

احياء و افزايش کيفيت زيست محيطي شهر، حفاظت و بهره 

برداري بهينه از محيط زيست صورت مي پذيرد. لذا مطالعه ي 

ساختار "يد که حاضر با هدف يافتن پاسخ اين سوال انجام گرد

مديريت منابع انساني سبز در شرکت هاي توزيع نيروي برق 

 "استان مرکزي برق چگونه است؟
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13 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان مرکزي

ارزيابي فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن 

 درکارکنان اداره برق استان مرکزي

پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردي و از لحاظ 

پيمايشي است. جامعه آماري  -روش ، توصيفي

پژوهش، کليه کارکنان سازمان برق استان 

مي باشد. که پس از  1399مرکزي در سال 

تعيين تعداد آنها و دسته بندي بر اساس 

اطلاعات دموگرافي به صورت نمونه گيري خوشه 

اي از بين بخش هاي مختلف و سپس طبقه اي 

و  و با استفاده از جدول مورگان انتخاب مي شود

با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد اطلاعات 

, و  spss22تعيين و با استفاده از نرم افزار

مستقل و  tآمارتوصيفي و استنباطي آزمون 

 تحليل واريانس استفاده خواهد شد.

از موضوع هاي مهم مورد علاقه  فرسودگي شغلي کارکنان يکي

و درك  پيشگويي محققان مديريت منابع انساني و عاملي مهم در

رفتارسازماني است. هدف پژوهش حاضر، تعيين ميزان فرسودگي 

 .سازمان برق منطقه اي استان لرستان مي باشد شغلي کارکنان

14 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

ايجاد سازگاري با بازنشستگي با هدف ايجاد 

دوران بازنشستگي پوياتر و بررسي علت 

اشتغال علي رغم چسبندگي کارکنان به 

مشمول بودن شرايط بازنشستگي در شرکت 

 توزيع نيروي برق استان يزد

از کارکنان، حداقل نيمي  1/3از آنجا که بيش از 

از زمان خدمت خود را در سازمان سپري کرده 

اند، انتظار مي رود وضعيت کلي کارکنان در 

شرف بازنشستگي) حداقل در سه سال آخر پايان 

هاي سالهاي ابتدايي  خدمت( و فعاليت

بازنشستگي، بازنشستگان مورد بررسي و چالش 

ها و دغدغه هاي اصلي آنان مورد بررسي قرار 

گيرد. سپس براساس آن طرح تحقيقاتي ارائه 

گردد که بتواند راهنماي مديران منابع انساني 

سازگاري "سازمان به منظور برنامه ريزي فرايند 

ر اين طرح رفع کارکنان گردد. د "با بازنشستگي

دغدغه هاي اصلي کارکنان در شرف بازنشستگي 

و پس از بازنشستگي کارکنان با اولويت بندي 

برگزاري برنامه هايي از قبيل: کارگاه هاي 

برهه اي از حيات کارکنان است، اما اما  بازنشستگي امري حتمي و

پس از  تحولات آنچه مسلم است اين است که عدم پيش بيني

 بازنشستگي اين دوران را همراه با نگراني و عدم تعادل همراه مي

نمايد، و حتي گاهي سبب مي شود برخي از کارکنان علي رغم 

بازنشستگي، تمايلي به بازنشستگي نداشته  دارا بودن شرايط

در جامعه و مسايل  باشند، از اين رو جايگاه خاص بازنشستگان

از   .ازنشستگي نيازمند مطالعه استويژه آنها جهت سازگاري با ب

قبال کارکنان مربوط  اين روي يکي از وظايف مهم سازمان ها در

 به اين برهه است تا کارکنان به بهترين نحو ممکن از اين دوره

يزد از جامعه بزرگي  شرکت توزيع نيروي برق استان  .گذر نمايند

حداقل  کنان،از کار 3/1از کارکنان برخوردار است.آنجا که بيش از 

نيمي از زمان خدمت خود را در سازمان سپري کرده اند، انتظار 

کلي کارکنان در شرف بازنشستگي) حداقل در  مي رود وضعيت

سالهاي ابتدايي  سه سال آخر پايان خدمت( و فعاليت هاي
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آشنايي کارکنان با قوانين و مقررات بازنشستگي 

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي و ساير امکانات 

زم به افراد سايت تامين اجتماعي ارائه اطلاعات لا

مشمول به نحوي که با رضايت و تمايل فردي 

درخواست بازنشستگي را ارائه نمايند. کارگاه 

هاي آموزشي لازم براي ساير اعضاي خانواده 

آشنايي بازنشستگان با شيوه هاي مديريت هزينه 

و آشنايي با تفريحات مناسب زمان بازنشستگي 

 مربي گري بازنشستگان از سوي ساير همکاران

بازنشسته بررسي امکانات شرکت به منظور ارائه 

به کارکنان و ساير اقدامات نوين ممکن در حوزه 

قوانين و مقررات وزارت نيرو و شرکت توانير 

انجام شده است صورت خواهد گرفت. طرح 

تحقيقاتي شامل دغدغه هاي اصلي کارکنان در 

شرف بازنشستگي شرکت توزيع برق استان يزد و 

نشسته، برنامه هاي قابل اجرا به کارکنان باز

منظور رفع اين دغدغه ها و بررسي امکان سنجي 

اين برنامه ها براساس قوانين و مقررات 

 بالادستي، بودجه سازمان و امکانات در دسترس.

بازنشستگي، بازنشستگان مورد بررسي و چالش ها و دغدغه هاي 

د. سپس براساس آن طرح آنان مورد بررسي قرار گير اصلي

راهنماي مديران منابع انساني  تحقيقاتي ارائه گردد که بتواند

 "با بازنشستگي سازگاري" سازمان به منظور برنامه ريزي فرايند

  .کارکنان گردد

15 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي عوامل عدم پرداخت به موقع قبوض 

 برق و راهکارهاي انگيزشي مشترکين

 -درامد ها -نظر گرفتن شرايط اب و هوايي  با در

سياسي و اجتماعي و انجام -بافت فرهنگي 

مطالعات راه کارهاي انگيزشي در پرداخت قبوض 

 برق مورد مطالعه قرار گيرد

عدم پرداخت قبوض توسط مشترکين از معضلات شرکت توزيع 

نيروي برق اهواز مي باشد با توجه به مصرف بالاي انرژي در اين 

طقه بدليل شرايط خاص اب و هوايي مبلغ قبوض نسبتا بالا من

بوده و عدم پرداخت يا تاخير پرداخت ان ضرر مالي بالايي در پي 

خواهد داشت. اکثر مشترکيني که قبوض خود را پرداخت نميکنند 

پس از چند دوره با صورتحساب سنگين واجه شده و درخواست 

ي علل اين مساله و ارائه همکاري يا تعيين اقساط دارند. لذا بررس
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راهکارهاي انگيزشي مي تواند کمک زيادي به وصول مطالبات 

 نمايد.

16 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

طراحي نظام مديريت کارراهه شغلي کارکنان 

 شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان

نتايج حاصل از اين طرح تحقيقاتي به مديران و 

هاي مختلف کمک کارکنان شرکت در بخش 

خواهد کرد که از مسير حرفه اي در طول زندگي 

کاري خود در شرکت توزيع نيروي برق 

شهرستان اصفهان آگاه شده و بر اساس اين 

مسير حرفه اي اقدامات مربوط به توسعه 

کارکنان ساماندهي خواهد شد. مرحله اول: 

بررسي اوليه ساختار پست ها در سازمان مرحله 

ختار سطوح مسير حرفه اي دوم: طراحي سا

مرحله سوم: تدوين دستورالعمل مديريت 

کارراهه شغلي مرحله چهارم: تدوين پروفايل 

 مسير حرفه اي هر يک از پست هاي شرکت

محيط دانشي و پرتلاطم کنوني،  سازمان ها براي موفقيت در

منابع انساني  نيازمند اتخاذ راهبردهايي براي نگه داشت و ارتقاي

 استفاده مؤثر از ظرفيت هاي انساني در کسب و کار مي با ارزش و

باشند. در واقع رهبران سازمان ها دريافته اند که علت عمده 

سازمان ها، کارکنان هستند. از آنجايي که  موفقيت و مزيت رقابتي

ماهيتي خدماتي بوده  شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان داراي

 کيفيت به مشترکين است،و موفقيت آن منوط به ارائه خدمات با 

لذا برخورداري از منابع انساني توانمند و خلاق در جهت دستيابي 

سازمان، ضروري است. براي رسيدن به شرايط  به اهداف کلان

براي مديريت  آرماني و همچنين فراهم کردن بستر مناسب

اثربخش اين منبع مهم سازماني، مديريت کارراهه شغلي و برنامه 

ه اي مي تواند به عنوان يکي از راهکارهاي مسير حرف ريزي

 .انساني شناخته شود اثربخش در حوزه مديريت منابع

17 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

طراحي مدلي براي ارزشيابي موسسات 

آموزشي طرف قرارداد شرکت توزيع نيروي 

 برق شيراز

هدف اصلي تحقيق عبارتست از طراحي مدل 

ارزشيابي کيفيت موسسات آموزشي جامعه 

آماري )سازمانهاي آموزشي طرف قرارداد شرکت 

توزيع برق شيراز ( اهداف فرعي تحقيق عبارتند 

از : شناسايي و اعتبارسنجي عوامل موثر در 

کيفيت موسسات آموزشي موسسات آموزشي 

شي طرف قرارداد جامعه آماري )سازمانهاي آموز

شرکت توزيع برق شيراز ( شناسايي و 

اعتبارسنجي ملاکهاي موثر در کيفيت موسسات 

آموزشي موسسات آموزشي جامعه آماري 

)سازمانهاي آموزشي طرف قرارداد شرکت توزيع 

خدمت روبرو  در شرکت توزيع نيروي برق شيراز با آموزش ضمن 

هستيم. آموزشي که نتايج آن بايد در کار نشان داده شود. بر 

دانشگاه ها که نتايج آموزشهاي آنها ممکن است تا چند  خلاف

نشود و قابل بررسي و  نيز نمايان سال پس از فراغت از تحصيل

آموزشها بايد  اندازه گيري نباشد، در آموزشهاي ضمن خدمت،

بتواند مشکلات و چالشهاي عملکردي کارکنان را در کار حل و 

و نتايج آن بسيار ملموس تر ، عيني تر و قابل لمس  . فصل نمايد

  .تر است
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برق شيراز ( شناسايي و اعتبارسنجي نشانگرها 

موثر در کيفيت موسسات آموزشي موسسات 

ي )سازمانهاي آموزشي طرف آموزشي جامعه آمار

 قرارداد شرکت توزيع برق شيراز (

18 
شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

اجتماعي و فرهنگي بر روي بررسي مطالعات 

انواع مشترکين غرب مازندران جهت ارائه 

 راهکارهاي عملي در مديريت مصرف برق

اساس مصرف و عوامل  طبقه بندي جامع بر -1

ارائه راههکار مجزا براي  -2فرهنگي و اجتماعي 

 مديريت بهينه مصرف برق -3 گروه هاي مختلف

رف برق در جوامع ، براي يادگيري ترويج فرهنگ بهينه سازي مص

تدوين استراتژي ها و سياست هاي آموزشي ، انگيزشي در بخش 

هاي مسکوني ، عمومي ، تجاري و صنعتي شهرها و روستاها 

اجتناب ناپذير است. تجربه کشورهاي موفق درباره بهينه سازي 

دهد که مهمترين گام مديريت مصرف  مصرف برق نشان مي

لي متاسفانه در بخش فرهنگ فرهنگ سازي در اين زمينه است و

وري، مطالعات همه جانبه صورت  مصرف، مديريت برق و بهره

نگرفته است. از اين رو بدليل عدم انگيزه براي کاهش مصرف ، 

اجراي برنامه آگاه سازي، حساس سازي و آموزش اقشار مختلف 

جامعه به منظور ارتقاء سطح فکر ، دانش و ايجاد انگيزه مي تواند 

ني به اعمال سياست هاي کلان و منطقي نمودن کمک شايا

مديريت مصرف برق در سطح شرکت توزيع غرب نمايد. براساس 

ريزي شده، مديريت مصرف برق از سوي فرد،  نظرية رفتار برنامه

وسيلة نگرش وي نسبت به مصرف انرژي و سپس  ابتدا به 

 بخشي ادراکي او نسبت به مصرف انرژي برق اقدام تأثير اثر تحت

مي نمايد. روش هاي آموزشي و تشويقي غير فعال ) يعني روش 

هايي که مخاطبان دريافت کننده منفعل پيام ها و اطلاعات 

هستند( هيچ نتيجه اي در تغيير نگرش افراد ندارد. بر حسب نظر 

محققان تنها توجه به تغيير باورها و اعتقادات و نگرش ها و ارزش 

ز هدر رفتن منابع است ، موثر و هايي که لازمه جلوگيري افراد ا

اثر بخش است.روش هاي سنتي تشويق ، که اغلب ازجانب 

نهادهاي دولتي مرتبط بانيرو در پيش گرفته مي شود، موجب 
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تغييري نخواهد شد. افراد جامعه به طبقات مختلف تقسيم مي 

شوند که درك تفاوت هاي آن ها با هم مستلزم تفاوت در ارايه 

ت مصرف است. هر راهکار با دقت و با توجه به راهکارهاي مديري

نياز ها و ويژگي هاي هر گروه مخاطب طراحي شود و به نحوي 

ارايه گردد که گرايشي را درآنان شکل دهد که منافع خود را در 

پيوند با منافع ديگران و اجتماع بزرگتر در نظر آورند و از خود 

هنگي جهت ارائه محوري بپرهيزند. بررسي مطالعات اجتماعي و فر

راهکارهاي عملي در مديريت مصرف برق ضرورت اجتناب پذيري 

است که نيازمند تحقيقات ويژه در اين زمينه است. بدون وجود 

اين پژوهش، هر گونه کوشش براي اثرگذاري بر عادت رفتاري 

مصرف منابع به منزله تيري در تاريکي خواهد بود. در اين ميان 

ختي و روانشناختي و آموزشي اهميت نقش تحقيقات جامعه شنا

ويژه اي برخوردار است لذا بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي بر 

روي انواع مشترکين غرب مازندران جهت ارائه راهکارهاي عملي 

در مديريت مصرف برق با متد جديد از الويت هاي اجتناب پذير 

 شرکت خواهد بود.
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 محور عمومي -6

 يطيمح ستيز و بهداشت ،يمنيا مطالعات -7 -6

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

 شرکت توانير 1
عضلاني -ارزيابي مشکلات اسکلتي

 سيمبانان شاغل در صنعت برق در

خصوص در  عضلاني به-اختلالات اسکلتي

باشد و  بالا ميهاي کمر، شانه و زانو  اندام

بيشترين نمره ريسک ارگونوميکي، مربوط به 

کشي است لذا  کشي و کابل انجام عمليات سيم

بررسي بيشتر اين مشاغل و همچنين اتخاذ 

 رسد. اقدامات کنترلي، ضروري به نظر مي

 ;Musculoskeletal disorders) عضلاني-اختلالات اسکلتي

MSDs) طور  است که به هاي شغلي يکي از عوامل شايع آسيب

شود. پيشگيري  هاي فوقاني نمايان مي عمده در کمر، گردن و اندام

هاي کاري با  ها مستلزم ارزيابي وضعيت از بروز اين ناراحتي

هاي آناليز شغلي علم ارگونومي است. اين مطالعه  استفاده از روش

عضلاني کارگران شاغل -هاي اسکلتي با هدف تعيين ميزان آسيب

 شود ق انجام ميدر صنعت بر

 شرکت توانير 2
هاي گياهي و  هاي حفاظت گونه بررسي روش

 هاي توزيع و انتقال برق جانوري در شبکه

هدف توجه به حفظ محيط زيست، تبيين 

هاي مختلف جهت جلوگيري از بروز پديده  روش

 باشد. زدگي مي پرنده

علاوه بر ايجاد مسائل زيست محيطي و از بين رفتن پرندگان 

هاي در معرض انقراض، باعث نارضايتي مشترکين،  خصوصاً گونه

ها، افزايش انرژي  آسيب ديدن تجهيزات شبکه و کاهش عمر آن

توزيع نشده، هدر رفتن منابع و نيروي انساني، کاهش توان 

هاي توزيع و نهايتاً ضعف در پايداري و تداوم  اقتصادي شرکت

 شود. رساني مي برق

 شرکت توانير 3

اي بروز  و تحقيق پيرامون علل ريشه بررسي

ها و  رفتارهاي تاايمن و مغاير با دستورالعمل

 فرآيندها توسط برخي کارگران و پيمانکاران

يابي علل بروز رفتارهاي ناايمن توسط  ريشه

برخي کارگران و پيمانکاران جهت تسهيل 

هاي بازدارنده جهت  فرآيندها و ايجاد سيستم

 پيشگيري به جاي مقابله

هاي  بالا بودن آمار رفتارهاي ناايمن کارگران و پيمانکاران در سال

اخير که منجر به ايجاد حوادث جاني خسارات مالي و اتلاف زمان 

باشد تا بتوان از طريق  شده است عامل اصلي تعريف اين پروژه مي

 کارهاي ارائه شده معضل موجود را بر طرف نمود. نتايج و راه

 شرکت توانير 4

زيست محيطي درختان کاشته شده در  بررسي

کارهاي موثر  هاي برق و ارائه راه زير شبکه

 ها جهت کاهش خاموشي

ارائه راهکارهاي مناسب جهت نوع درختان قابل 

کاشت و نحوه نگهداري آنها در زير شبکه هاي 

برق با توجه به حفظ زيبايي شهري و مسائل 

 فني الکتريکي

رق به دليل شکستن درختان و بحران ايجاد شده ناشي از قطع ب

 سقوط بر روي شبکه

 شرکت توانير 5
ارزيابي رابطه استرس شغلي و اعمال ناايمن در 

 سيم بانان و شاغلين صنعت برق

ارائه راهکارهاي مناسب به منظور کاهش استرس 

 شغلي و ارائه راهکارهاي تشويقي بدين منظور
 افزايش ايمني در کار، کاهش حوادث
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6 
توزيع نيروي برق شرکت 

 استان البرز

تحليل حوادث شهروندي ده سال اخير شرکت 

توزيع برق استان البرز و تعيين اولويت هاي 

 فعاليت هاي موثر بر کاهش آن

مورد انتظار است که در اين تحقيق بهترين و 

موثرترين روش براي تجزيه وتحليل حوادث 

شهروندي در توزيع برق انتخاب شده و ضمن 

تحليل حوادث، علل ريشه اي حوادث  تجزيه و

شناسايي، دسته بندي و اولويت بندي شده و در 

نهايت اولويت هاي فعاليت هاي موثر بر کاهش 

 آن تعيين گردد.

در راستاي اهداف کلان   شرکت يکي از رئوس خط مشي اين

زمينه توسعه پايدار ، توزيع برق مطمئن و پايدار با  کشوري در

بالاخص سلامت شهروندان و مصالح  زيستتوجه ويژه به محيط 

جامعه  ذينفعان بوده که هماهنگ و منطبق با سياست توسعه

ايمن و شهر ايمن مي باشد. لذا اين شرکت در تعهد به رسالت 

و ارتقاي ايمني شهروندان، مديريت شرايط  خويش مبني بر حفظ

و پيشگيري   نيروي برق ناايمن مرتبط با شبکه و تاسيسات توزيع

شهروندي را به عنوان يکي از ماموريت هاي اصلي  ز وقوع حوادثا

هر اقدام   مي دارد. بديهي است خود دانسته و در اين راستا گام بر

در اين زمينه تلاشي در جهت حفظ محيط زيست و به  تحقيقاتي

شبکه هاي توزيع برق داراي  ويژه سلامت شهروندان در تعامل با

اجتماعي)از  ،(PM ثر بخشي اقداماتمزاياي فني)از جمله بهبود ا

جمله افزايش اعتماد عمومي در به کار گيري برق به عنوان انرژي 

اقتصادي)کاهش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي  ،(پاك

محيطي )بهبود محيط زيست   از حوادث شهروندي(، زيست

 و ايمني)کاهش مخاطرات، خسارات و حوادث جرحي و  (انساني

 .قابل ملاحظه مي باشد  (انفوت شهروند

7 
شرکت توزيع نيروي برق 

 استان مرکزي

تعيين متد و تجزيه و تحليل حادثه هاي 

 انساني در شرکت توزيع برق استان مرکزي

شناسايي خطرات و جنبه هاي زيست  -الف

بررسي حوادث و شبه  -محيطي سازمان. ب

 -سال اخير سازمان پ15حوادث رخ داده در 

انتخاب متد مناسب براي ارزيابي ريسک خطرات 

انتخاب متد مناسب براي تجزيه و  -و جنبه ها ت

ارزيابي ريسک خطرات و  -تحليل حوادث ث

ث با استفاده از جنبه ها و تجزيه و تحليل حواد

متد جديد نتيجه نهايي: آگاهي مديريت سازمان 

از وضعيت موجود ايمني و عوامل اصلي موثر در 

هدف کاهش سطح ريسک خطرات و جنبه هاي زيست محيطي و 

جلوگيري از بروز حوادث و بيماري هاي شغلي کارکنان و کليه 

ناشي از بروز حوادث و  ذينفعان کاهش هزينه جبران خسارت

بيماري هاي شغلي در بين کارکنان و همچنين کاهش وارد آمدن 

خسارات به تجهيزات و تاسيسات شبکه توزيع برق در سطح 

 استان، کمک شاياني در کاهش هزينه ها
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کاهش بروز -بروز حادثه به ميزان وزن هر عامل

حوادث و بيماري هاي شغلي در بين کارکنان 

کاهش  -برون سازماني( –)درون سازماني 

کاهش هزينه  -حوادث برقگرفتگي مردمي 

ن خسارت ناشي از بروز حوادث و بيماري جبرا

کاهش خسارات به  -هاي شغلي در بين کارکنان 

تجهيزات و تاسيسات شبکه توزيع برق در سطح 

 استان

8 
شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

ارزيابي وضعيت ايمني شرکت توزيع نيروي  •

برق اهواز در سال هاي اخير و ريشه يابي 

 حوادث انساني رخ داده و ارائه راهکار عملي

داده در دهه  ارزيابي و طبقه بندي حوادث رخ

ارائه  -گذشته شرکت توزيع نيروي برق اهواز 

راهکارها يا دستورالعمل هاي اجرايي در راستاي 

مني در شرکت توزيع نيروي بهبود شاخص اي

افزايش ايمني و حفاظت کار پرسنل  -برق اهواز

بالابردن  -پايين آوردن آمار حوادث احتمالي  -

ضريب اطمينان ايمني شبکه ارتقاء سطح ايمني 

در بين کليه کارکنان، پيمانکاران و عوامل انساني 

و محيطي , ارايه مدل ارزيابي مبتني بر سطح 

ي ) کارگري ، سرپرستي، پرسنلي و پيمانکار

مديريتي ( با توجه به آموزش هاي ارايه شده و 

ارزيابي هاي مستمر انجام شده در قالب يک 

سامانه جامع , مطالعه احصاء متغيرهاي و 

شاخص هاي ايمني و ويرايش دستورالعمل هاي 

 و توسعه نرم افزار ايمني موجود

ايمني و حفاظت از جان کارکنان سازمان و شرکت هاي مختلف 

صنعت برق يکي از مهمترين و اولين اصول مي باشد و الزام به 

پايبندي شرکت هاي توزيع به خط مشي و سياست هاي مربوط 

در همه زمينه هاي کاري از نکات ضروري است. متاسفانه  HSEبه 

ياري از پيمانکاران برخي از افراد پرسنل شرکت هاي توزيع و بس

نسبت به مسائل مربوط به ايمني حساسيت لازم را نداشته و فقط 

و پس از رخداد حوادث بصورت مقطعي به موضوعات مرتبط به 

دهند. در مسير الزام رعايت کامل نکات ايمني،  ايمني اهميت مي

رصد دقيق پيمانکاران و پرسنل شرکت جهت تشويق، تنبيه، 

وزشي، ريشه يابي و تحليل رفتارها آن ها، برگزاري دوره هاي آم

توسعه نرم افزار ايمني و .... نياز به مدلي جامع مي باشد. متاسفانه 

اکنون در اين شرکت مدلي شفاف و دقيق جهت ارزيابي مستمر 

همکاران و پيمانکاران وجود ندارد لذا تحقيق و پژوهش بر اساس 

رزيابي مستمر متدهاي علمي و به روز به منظور يافتن مدل ا

ايمني کليه پرسنل و پيمانکاران جهت ارزيابي ريسک ايمني با 

رويکرد شناسايي خطر پذيري افراد ضروري مي باشد. باتوجه به 

اهميت ايمني و جلوگيري از تلفات جاني براي پرسنل بهره بردار 

از شبکه مي توان با انجام فعاليت هاي تحقيقاتي راهکارهاي 
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اظت کار پرسنل و به حداقل رساندن حوادث مناسبي به منظور حف

احتمالي انجام داد در اين تحقيق ضمن استخراج وکنترل بانک 

اطلاعاتي مربوط به حوادث رخ داده در سال هاي قبل مي توان با 

استفاده از الگوي مناسب به منظور تجزيه وتحليل داده ها اقدام 

ديده به نمود و درخروجي روزنه ها ، گلوگاه ها و مشکلات ع

منظور حفاظت کار و ايمني بيشتر پرسنل را استخراج و ارائه 

در اهداف ،به ارزيابي و طبقه بندي حوادث رخ داده در  -1نمود. 

دهه گذشته شرکت توزيع نيروي برق گلستان اشاره شده است، 

دليل اين امر توضيح داده شود. اشاره به اهداف شرکت توزيع 

نقاط ضعف نرم افزار ايمني  -2د گلستان اشتباه تايپي مي باش

موجود که توسعه آن در اهداف ذکر شده و قاعدتا بر مبناي مدل 

ارزيابي مبتني بر شاخص هاي ايمني و پرسنلي مناسب با وضعيت 

گذشته شرکت توزيع نيروي برق اهواز است، توضيح داده شود. در 

د شرکت توزيع برق اهواز نرم افزار ايمني مدون استفاده نمي شو

لذا لزوم تعريف نرم افزار جامع جهت ثبت و تجزيه تحليل داده ها 

 ضروري مي باشد.

9 
شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

ارزيابي و مديريت خطاهاي انساني در مشاغل 

 بحراني شرکت توزيع برق شيراز

اهداف مورد انتظار تحقيق که در قالب يک 

 .1کتابچه راهنما ارائه خواهد شد عبارتند از: 

دستورالعمل انتخاب مشاغل بحراني شرکت، 

تکنيک هاي مناسب شناسايي و کمي سازي 

. ليست فعاليت هاي بحراني 2خطاهاي انساني 

. ليست 3شرکت از ديدگاه خطاهاي انساني 

. عوامل 4طبقه بندي شده خطاها در هر فعاليت 

. 5تاثير گذار بر نرخ بروز خطاهاي انساني 

. شدت 6انساني احتمال کمي بروز هر خطاي 

. ريسک متناظر هر 7پيامد هر خطاي انساني 

يکي از مهمترين ريسک فاکتورهاي هر سازمان منجمله شرکت 

توزيع برق، بروز حوادث شغلي مي باشد. پيشگيري از بروز حوادث 

قانوني حائز اهميت است بلکه نه تنها از ديدگاه انساني، اخلاقي و 

از نظر اقتصادي امري اجتناب ناپذير بوده بطوريکه صاحب نظران 

 "کنترل خسارات"اصل اساسي براي بقاء هر سازماني را در 

خلاصه مي کنند. بر اساس نتايج مطالعات سه فعاليت اصلي 

. رانندگي و 1حادثه خيز در سطح ملي و بين المللي عبارتند از: 

کشته و بالاي  30000جاده ها )که ساليانه بيش از حرکت در 

. 2مصدوم ثبت شده بر اقتصاد ايران تحميل مي کند(؛  330000

عامل شماره يک مرگ و ميرهاي سشغلي در  –کار در ارتفاع 



 352                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 دلايل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

. راهکار کاهش ريسک خطاهاي 8خطاي انساني 

 انساني شناسايي شده

. کار با تجهيزات برقدار )بالاترين نرخ شدت حوادث در 3ايران 

توزيع برق  سطح ملي و بين المللي( متاسفانه ماهيت کار شرکت

شيراز به نوعي است که همزمان هر سه فعاليت ياد شده در آن 

وجود دارد. از آنجائيکه عامل کليدي اغلب حوادث خطاهاي 

انساني مي باشد بنابراين شناسايي، ارزيابي و کنترل اين نوع 

رفتارهاي ناايمن در شرکت از اولويت بالاي برخوردار مي باشد. 

ل مرتبط با شرکت توزيع برق شيراز به رفتارهاي ناايمن در مشاغ

کرات رخ داده و باعث بروز حوادث متعددي گرديده است. براي 

کاهش ريسک اين نوع رفتارها )و در نتيجه حوادث منتج از آنها( 

لازم است با بکارگيري تکنيک هاي مناسب مشاغل بحراني شرکت 

بار )مشاغلي که در آنها بروز خطاهاي انساني مي تواند فاجعه 

باشد( شناسايي شود، انواع خطاهاي انساني احتمالي پيش بيني 

شود، عوامل تاثيرگذار بر بروز اين خطاها شناسايي و ارزيابي 

گردد، احتمال بروز هر خطا تعيين گردد و در نهايت با تعيين 

پيامد هر خطا ريسک هر خطاي شناسايي شده تعيين شود تا 

 هم گردد.امکان ارائه راهکارهاي کنترلي فرا

10 
شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

ارايه مدلي جهت ارزيابي ايمني مستمر کليه 

 کارکنان و پيمانکاران

بين کليه کارکنان،  ارتقاء سطح ايمني در - 1

ارايه  -2پيمانکاران و عوامل انساني و محيطي 

مبتني بر سطح پرسنلي و  مدل ارزيابي

مديريتي ( با  پيمانکاري ) کارگري ، سرپرستي،

آموزش هاي ارايه شده و ارزيابي هاي  توجه به

 -3مستمر انجام شده در قالب يک سامانه جامع 

مطالعه احصاء متغيرهاي و شاخص هاي ايمني و 

افزار  ويرايش دستورالعمل هاي و توسعه نرم

 ايمني موجود

ايمني و حفاظت از جان کارکنان سازمان و شرکت هاي مختلف 

از مهمترين و اولين اصول مي باشد و الزام به  صنعت برق يکي

پايبندي شرکت هاي توزيع به خط مشي و سياست هاي مربوط 

در همه زمينه هاي کاري از نکات ضروري است. متاسفانه  HSEبه 

برخي از افراد پرسنل شرکت هاي توزيع و بسياري از پيمانکاران 

اشته و فقط نسبت به مسائل مربوط به ايمني حساسيت لازم را ند

و پس از رخداد حوادث بصورت مقطعي به موضوعات مرتبط به 

دهند. در مسير الزام رعايت کامل نکات ايمني،  ايمني اهميت مي

رصد دقيق پيمانکاران و پرسنل شرکت جهت تشويق، تنبيه، 

برگزاري دوره هاي آموزشي، ريشه يابي و تحليل رفتارها آن ها، 
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.. نياز به مدلي جامع مي باشد. متاسفانه توسعه نرم افزار ايمني و ..

اکنون در اين شرکت مدلي شفاف و دقيق جهت ارزيابي مستمر 

همکاران و پيمانکاران وجود ندارد لذا تحقيق و پژوهش بر اساس 

متدهاي علمي و به روز به منظور يافتن مدل ارزيابي مستمر 

با  ايمني کليه پرسنل و پيمانکاران جهت ارزيابي ريسک ايمني

 رويکرد شناسايي خطر پذيري افراد ضروري مي باشد.
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 www.mazrec.co.ir 011-33360803 011-33353945 کليجي عنايتي فردين  مازندران 14

 www.hrec.co.ir 076-33313704 076-33313710 ناصر قندهاري هرمزگان 15

 www.yrec.co.ir 035-38259257 035-35282215 يشاه محمد زارع يزد 16

http://www.azrec.co.ir/
http://www.erec.co.ir/
http://www.brec.ir/
http://www.trec.co.ir/
http://www.krec.ir/
http://www.kzrec.co.ir/
http://www.zrec.co.ir/
http://www.semrec.co.ir/
http://www.sbrec.co.ir/
http://www.ghrec.co.ir/
http://www.frec.co.ir/
http://www.gilrec.co.ir/
http://www.mazrec.co.ir/
http://www.hrec.co.ir/


 

 هاي توزيع نيروي برقاسامي مسئولين تحقيقات شرکت

 نشاني اينترنتي فاکس تلفن مدير يا کارشناس تحقيقات شرکت توزيع نيروي برق رديف

 www.ezepdico.ir 041-33385605 041-33385605 يمحمد فرج شرقياستان آذربايجان 1

 www.waepd.ir 044-43446155 044-33449002 يساسان حسن غربياستان آذربايجان 2

 www.aped.ir 045-33741610 045-33741604 مسعود حامدي استان اردبيل 3

 www.epedc.ir 031-36271399 031-36251770 ويدا ميرزائيان استان اصفهان 4

 www.aepdc.ir 026-32526465 026-32526465 بيگي خان احمد بهشيد استان البرز 5

 www.Bargh-ilam.ir 084-33335405 084-33333040 فاطمه جمشيدي استان ايلام 6

 www.bedc.ir 077-33332836 077-33340182 وريان  رضا استان بوشهر 7
 www.tvedc.ir 021-33342247 021-35081384 ناصري اله ولي استان تهران 8
 www.chb-edc.ir 038 -32228476 038 -32254740 هاشمي مريم استان چهارمحال و بختياري 9

 www.skedc.ir 056-32214145 056-32400575 انيمحمد ک استان خراسان جنوبي 10

 www.kedc.ir 051-38937270 051-38937259 ظريف مهدي استان خراسان رضوي 11

 www.nkedc.ir 058-32241544 058-32211928 پور نيل حسياسماع استان خراسان شمالي 12
 www.kepdc.co.ir 061-33363601 061-33336801 يغلامرضا قادس استان خوزستان 13

 www.zedc.ir 024-33447624 024-33157247 يکابل يمهد استان زنجان 14

 www.semepd.ir 023-34435175 023-33435160 ين خسرويحس استان سمنان 15

 www.sbedc.ir 054-31137198 054-31137198 صحرانورد محمودرضا استان سيستان و بلوچستان 16
 www.farsedc.ir 071-32318408 071-32318611 راحله ذيگلري استان فارس 17

 www.qazvin-ed.co.ir 028-33230540 028-33239801 ندا قحطاني استان قزوين 18

 www.qepd.co.ir 025-38838287 025-38802815 مسعود سليمي نيا استان قم 19

 www.sked.co.ir 034-321104020 034-32115620 احمد کريمي افشار جنوب استان کرمان 20

 www.nked.co.ir 034 -32539284 034 -32539284 احمد حسني شمال استان کرمان 21

 www.kurdelectric.ir 087-33283601 087-33281722 حبيبي شيوا استان کردستان 22

 www.kpedc.ir 083-38235157 083-38235165 کرميمجيد  استان کرمانشاه 23
 www.ped-golestan.ir 017- 32255640 017- 32684168 محمدتقي  اتحاد استان گلستان 24

 www.kbepdco.ir 074-31188250 074-31188250 پور يد منصور نورائيس ر احمديه و بويلويکهگاستان  25

 www.gilanpdc.ir 013-36663001 013-3666531 علي ميرزازاده استان گيلان 26
 www.barghlorestan.ir 066-33201612 066-33208566 پورابراهيم شريفي استان لرستان 27

 www.maztozi.ir 011-33392610 011-33607682 باقريان هاجر استان مازندران 28
 www.bargh-gmaz.ir 011-52140249 011-52140249 بهرامي علي اکبر شاه غرب استان مازندران 29

 www.mpedc.ir 086-32210361 086-32210361 علي اکبر بصيري استان مرکزي 30

 www.hedc.co.ir 076-34512334 076 – 33510885 رنجبر عبداله استان هرمزگان 31
 www.edch.ir 081-38262154 081-38279015 علي احسان اشرفي استان همدان 32
 www.yed.co.ir 035-36285528 035-36233007 جوکار مهدي محمد استان يزد 33

http://www.ezepdico.ir/
http://www.waepd.ir/
http://www.epedc.ir/
http://www.skedc.ir/
http://www.kedc.ir/
http://www.kepdc.co.ir/
http://www.zedc.ir/
http://www.semepd.ir/
http://www.sbedc.ir/
http://www.qazvin-ed.co.ir/
http://www.qepd.co.ir/
http://www.nked.co.ir/
http://www.ped-golestan.ir/
http://www.barghlorestan.ir/


 

 نشاني اينترنتي فاکس تلفن مدير يا کارشناس تحقيقات شرکت توزيع نيروي برق رديف

 www.eepdc.ir 031-36635121 031-36641057 حبيب الله مظاهري شهرستان اصفهان 34

 www.aepdco.ir 061-33381345 061-34490727 يفرهاد دانش اهواز 35

 www.toztab.ir 041-33328950 041-33291770 يده مهرناز کرمانيس تبريز 36

 WWW.TBTB.IR 021-88623345 021-851202620 قاسمي حسين  تهران بزرگ 37
 www.shirazedc.co.ir 071-32134342 071-32134391 امين رئيس زاده شيراز 38
 www.meedc.ir 051-38536301 051-38536301 سعيد عليشاهي شهرستان مشهد 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eepdc.ir/
http://www.toztab.ir/


 

 های تحقیقاتي فلوچارت اخذ پروژه تحقیقاتي)یا پایان نامه( از اولویت

.هايزيرمجموعهبايدطبقفلوچارتذيلاقدامکنندتحقيقاتيشرکتتوانيروشرکتهاي پژوهشگرانمحترمجهتاخذاولويت

 

 

 

 

 

 



 

 :شماره ويرايش                                      صفحه پوششي                                                            

    پروژهفرم تعريف                                          
 تاريخ :                                                                                                         اين صفحه توسط كميته تحقيقات تكميل مي شود               

 عنوان پروژه به زبان فارسي : -1
 

 عنوان پروژه به زبان انگليسي : -2
 

 پژوهشگر طرف قرارداد:نام  -3

  
 

 مبالغ و هزينه هاي پروژه :  -4

                                                                                     ) 6 - 5اعتبار مورد نياز جهت اجراي پروژه : )جدول شماره  –الف 

 ..............................هزارريال 

    % مبلغ مندرج در بند الف(10نمايد: )حداكثر مربوط به نظارت و كنترل پروژه كه كميته به طور مستقيم پرداخت ميهاي هزينه –ب 

 ..............................هزارريال

                       % مبلغ مندرج در بند الف(                      10ساير هزينه ها و هزينه هاي بالاسري كميته تحقيقات : )حداكثر  –ج 

 ..............................هزارريال  

     برابر مبلغ مندرج در بند الف(                                                                                     2/1مبلغ كل پروژه )حداكثر  –د 

 ..............................هزارريال  

 

  مدت پروژه : ....................... ماه -5

 

 تاييد پروژه :  -6

 نام واحد )كميته تحقيقات( پيشنهاد دهنده پروژه :  -الف 

 تاريخ تصويب پروژه در كميته تحقيقات : -ب 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاي رييس كميته تحقيقات :

نام و نام خانوادگي و امضاي رييس كميته مركزي تحقيقات  تاريخ تصويب پروژه در كميته مركزي تحقيقات منطقه :  –ج 

 منطقه :



 

 

 :شخص، سازمان و يا شركتي كه در صورت به نتيجه رسيدن پروژه آن را مورد استفاده قرار خواهد داد -7

 نام موسسه :

 نام و نام خانوادگي و امضاي مسؤول :
 



  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

 عنوان پروژه  -1

 عنوان پروژه به زبان فارسي :  -1-1

 

 عنوان پروژه به زبان انگليسي : -1-2

 

 در صورتيكه اين پروژه مطالعات امكان سنجي مقدماتي داشته باشد، عنوان آن را ذكر نماييد: -1-3

 

 

 مشخصات تيم تحقيق  -2

  پروژه : )شامل مدير، همكار و مشاور( مشخصات همكاران اصلي -2-1

درجه و رشته  سمت در پروژه  نام و نام خانوادگي  رديف
 تحصيلي 

  امضاء سابقه كار سمت و محل خدمت 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
  پروژه )كارفرما در زمينه همكاري اين سازمان ها متعهد نمي باشد(سازمان هاي همكار در   -2-2

 نام و نام خانوادگي مسؤول و امضا  نوع و ميزان همكاري  نام سازمان   رديف

    

    

    



 

    

    
پيوست ارايه مي  سال اخير )مستندات مربوطه در صورت نياز كارفرما به 5تاليفات مهم علمي مدير و همكاران پروژه در   -2-3

 شود( :

 سازمان انتشار دهنده و زمان انتشار  عنوان  نام و نام خانوادگي    رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

كارفرموا بوه    هاي تحقيقاتي دردست اجرا يا اجرا شده توسط مدير و همكاران پروژه)مستندات مربوطه درصوورت نيواز   طرح -2-4
 شود(:  پيوست ارايه مي

 محل اجرا سمت در پروژه  عنوان  نام و نام خانوادگي    رديف
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

 

 مشخصات موضوعي پروژه  -3
 

 تعريف مسئله، هدف از اجراي پروژه و ارايه تئوري حل مسئله : -3-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه : نوشتن حداكثر دو خط خلاصه از مطالب فوق در اين قسمت الزامي است. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
اوتها اين طرح با بررسي سابقه موضوع از لحاظ نظري و تجربي همراه با ذكر منابع اساسي )درصورت انجام طرح مشابه تف -3-2

  طرحهاي مشابه ذكر شود(
 
 
 
 
  .در صورت لزوم، توضيحات اضافي در صفحات پيوست آورده شود 
گزارش توجيهي پروژه شامل وضعيت فعلي و مزاياي فني، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي حاصل از اجراي موفق پروژه   -3-3
: 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه : نوشتن حداكثر دو خط خلاصه از مطالب فوق در اين قسمت الزامي است. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 .در صورت لزوم، توضيحات اضافي در صفحات پيوست آورده شود 

 مشخصات اجرايي پروژه -4

 پروژه :  يمحل اجرا-4-1
 
 
 

 
 ي)در اين قسمت بايد روش ها 3-1حل مسئله ارائه شده در بند  يپروژه براساس تئور ييشرح دقيق روش ها و فنون اجرا -4-2

محصول پروژه شرح داده  يبا ارايه بلوك دياگرام ، نمودار، نقشه و ... و مشخصات فن يپروژه به طور كل يمورد عمل در فعاليت ها
 شود(:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در صفحات پيوست آورده شود. يدر صورت لزوم ، توضيحات اضاف 

مراحل اجرا با ذكر نوع فعاليت هاي مورد نياز جهت هر مرحله و نتايج مورد انتظار از اجراي هر مرحله : )در مورد پروژه هواي   -4-3



  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

نرم افزاري و همچنين پروژه هايي كه با ساخت وسيله اي منتج مي شود ارايه فعاليت هاي مربوط به آزمايش ها با ذكر اسامي آزمون 
   ها و استانداردهاي ذيربط در هر مرحله الزامي است كه در ستون ملاحظات قيد مي شود(

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 مي باشد.  6-4و نتايج مورد انتظار از انجام مراحل پروژه براساس در جدول  5-4جدول شماره براساس زمان بندي ميله اي پروژه به طور كامل 

 

 محصول نهايي پروژه  -4-4
 لا        لاكاكتابچه گزارش          ديسكت گزارش             نرم افزار             

 باشد. ميكالا شامل قطعه ، دستگاه يا مواد حاصل از نتيجه پژوهش      
توضيح  : لازم به ذكر است مشخصات دقيق محصول در پايان كار به همراه گزارش نهايي پروژه  بر اساس دستورالعمل تهيه گوزارش  

 گرديد. نهايي پروژه ارايه خواهد
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


  .در صورت لزوم، توضيحات اضافي در صفحات پيوست آورده شود
 





  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

 جدول زمان بندي و پيشرفت كار پروژه -4-5

 نام پروژه :
 
 

 سال سوم سال دوم سال اول پروژه% از کل  نام فعاليت شماره فعاليت شماره مرحله

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        





  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

 

 دول نتايج مورد انتظار از انجام مراحل پروژهج  -4-6
 

 ملاحظات انتظارنتايج مورد  مرحله اجرا رديف
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 





  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

 برآورد هزينه ها  -5
تمامي مبالع بوه هوزار ريوال       هزينه هاي پرسنلي  -5-1

 است. 

 رديف
 ينام و نام خانوادگ

 و سمت در پروژه

مدت 
 يهمكار

 پروژهدر 

تعداد 
 ساعات
كار در 

 ماه

 مبلغ

 يپرداخت
 در ماه

 مجموع هزينه به تفكيك مراحل اجرا

 جمع كل
 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

 مجموووووووع هزينه هوووووا
 

      

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

تمامي مبالع بوه هوزار ريوال       هزينه مواد و لوازم مصرف شدني به تفكيك مراحل اجراي پروژه :  -5-2
 است.

 نووووووووووع رديف
 تعداد يا
 مقدار

 قيمت واحد
 

 جمع كل ها به تفكيك مراحل اجرا مجموع هزينه

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

مجمــــــوعهزينههـــــا
 

      

 
 توجه : هزينه هاي مربوط به تست، آزمايش، تهيه استاندارد و ... در صورت نياز بصورت كامل در جدول آورده شود. 

 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

 
 
 
 
تمامي مبالع بوه هوزار ريوال       به تفكيك مراحل اجراي پروژه :   گيرد( كه در انجام پروژه مورد استفاده قرار مي نشدني )كليه تجهيزات كمكي يا مطالعاتي هزينه لوازم وتجهيزات مواد مصرف -5-3

 است.

 نووووووووووع رديف
 تعداد يا

رمقدا  

 قيمت واحد
 

 مجموع هزينه به تفكيك مراحل اجرا
 جمع كل

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  
 

        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

مجمــــــوعهزينههـــــا
 

      

 
 هزينه هاي مسافرت به تفكيك مراحل اجراي پروژه :  -5-4

 تعداد سفر مقصد رديف
بهاى بليط 

 مسافرت
 و هزينه سفر

 مجموع هزينه به تفكيك مراحل اجرا

 جمع كل
 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

  
 

        

  
 

        

  
 

        



 

مجمــــــوعهزينههـــــا
 

      

 
 
 
 
 
 
 جمع هزينه ها به تفكيك مراحل اجراي پروژه : -5-5

 جمع هزينه ها نوع هزينه

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

يهزينه پرسنل       

يهزينه مواد و لوازم مصرف شدن       

يلوازم و تجهيزات مصرف نشدنهزينه        

      هزينه مسافرت

      جمع

 ملاحظات :
 

 

 
 

 جمع هزينه ها به تفكيك سال هاي اجراي پروژه :  -5-6
 

 هزينه  سال اجرا

  سال اول 

  سال دوم 

  سال سوم



  

                                                                                                                           ف  -001-02كد فرم :

  سال چهارم

  سال پنجم

  مجموووووع 

 

 


